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第１章 水質試験の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに 

 

本市水道事業は，市街地では蹴上，松ケ崎，新山科の３浄水場，山間地域では１８の浄水場で浄水処理

をして各家庭に水道水を供給している。 

市街地の各浄水場は，琵琶湖を水源とする第２疏水（一部宇治川）から取水しており，処理方式は凝集

沈澱・急速砂ろ過方式である。 

山間地域の各浄水場では，河川の表流水及び伏流水，浅・深井戸からの地下水を水源としている。また，

処理方式は，浄水場の水源により異なり，圧力式急速ろ過方式，膜ろ過もしくは凝集沈殿方式，急速砂ろ

過方式のいずれかを採用している。 

水質管理センター水質第１課では，平成３０年度水質検査計画に基づき，水道法に定める給水の水質基

準等の適否の判断を行う水質検査と，琵琶湖から浄水場を経て給水栓に至るまでの各種の水質試験を定期

及び臨時に実施した。 

以下に，平成３０年度に実施した水質検査の概要を記す。 

 

 

１ 水道水の水質検査 

（１）給水栓毎日検査 

      各浄水場の配水系統の給水区域から選んだ市街地３６地点及び山間地域１９地点の給水栓で，

毎日1回，色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を行った。 

そのうち市街地１３地点（安朱ポンプ所，静市ポンプ所，音戸山貯水場，西賀茂ポンプ所，八

瀬貯水場，西部営業所(太秦庁舎内)，東部営業所，藤尾ポンプ所，小金塚ポンプ所，小山貯水場，

南部営業所，高雄観光駐車場，小塩貯水場）では，配水水質自動監視装置で，５項目（濁度，色

度，ｐＨ値，遊離残留塩素，水温）の監視を２４時間３６５日行った。 

 

（２）給水栓毎週検査 

      市街地については，各浄水場の配水系統の給水区域から１地点ずつ，計３地点について，毎週

１回，水質基準項目のうち９項目（一般細菌，大腸菌，塩化物イオン，有機物（全有機炭素の量），

ｐＨ値，味，臭気，色度，濁度）及び遊離残留塩素の検査を行った。ただし，山間地域について

は，月1回の検査を行った。 

 

（３）給水栓全項目等検査 

       各浄水場の配水系統の給水区域から１地点ずつ計２２地点（内，山間地域１９地点）について，

１年に４回，水質基準５１項目及び遊離残留塩素の検査を実施した。 

なお，水質基準５１項目のうち給水毎週検査９項目と過去３年間の検出状況を考慮し，一部の

項目については，月１回の検査を行った。 

 

（４）給水栓水質管理目標設定項目等検査 

        水質管理目標設定項目２６項目のうち２５項目について給水全項目検査と同じ地点で年４回検

査を行った。二酸化塩素は，本市では浄水処理に用いていないため検査を行っていない。 
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農薬類については，外部の分析機関に委託して，水源域で使用されている物質を中心に年２回

検査を行った。ただし，山間地域については年１回の検査とした。 

また，水質管理目標設定項目の検査に合わせて，カルシウムイオン，アルカリ度，溶解性物質， 

紫外線吸光度（ＵＶ２６０），酸度の検査を行った。 

 

（５）臨時の水質検査 

      お客様からの水質検査依頼について，それぞれに適した項目の検査を行った。 

     本市が製造した災害用備蓄飲料水の検査や，配水施設の使用前検査等を行った。 

 

 

２ 水質管理強化のために行う水質試験 

（１）水源及び原水の水質試験 

ア 原水毎日試験 

        蹴上浄水場取水口の原水について，７項目（気温，水温，濁度，色度，ｐＨ値，アンモニ

ア態窒素，アルカリ度）の試験を，３６５日，午前１０時と午後４時に行った。また，平日

午前の試料について生物試験を行った。 

        臭気の種類と臭気強度（ＴＯＮ）の測定は，平日の隔日に行った。 

 

イ 原水全項目等試験 

         第２疏水取水口，宇治川取水口及び山間地域の原水について年４回，水質基準５１項目の

うち，消毒副生成物１１項目（項目２１～３１）と味の項目を省略し，試験を行った。また，

第２疏水取水口及び宇治川取水口については，原水全項目試験に合わせて，アンモニア態窒

素，アルカリ度，電気伝導率，溶存酸素（ＤＯ），生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ），化学的

酸素要求量（ＣＯＤ），浮遊物質（ＳＳ），生物の８項目の試験を実施した。 

         

ウ 原水水質管理目標設定項目等試験 

        第２疏水取水口および宇治川取水口の原水について年４回，山間地域については年１回，

水質管理目標設定項目の試験を行った。 

ただし，水質管理目標設定項目２６項目のうち，二酸化塩素及び残留塩素と，消毒副生成

物である亜塩素酸，ジクロロアセトニトリル及び抱水クロラールの５項目は，原水中には存

在しない項目であることから試験は行っていない。 

また，水質管理目標設定項目の試験に合わせて，カルシウムイオン，アルカリ度，溶解性

物質，紫外線吸光度(UV260)，酸度，トリハロメタン生成能，アンモニア態窒素，電気伝導率，

溶存酸素（ＤＯ），生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ），化学的酸素要求量（ＣＯＤ），浮遊物質

（ＳＳ））の１２項目の試験を行った。 

農薬類については，給水と同様に年２回試験を行った。山間地域については，深井戸の水

源を除いて年２回の頻度で試験を行った。 
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エ 原水水質自動監視装置による監視 

第２疏水取水口に設置している原水水質自動監視装置では， 

水質７項目（濁度，ｐＨ値，溶存酸素（ＤＯ），電気伝導度， 

アンモニア態窒素，シアン，水温），気象７項目（気温，湿度， 

雨量，風速，風向，日射量，気圧）と魚類による監視を２４時間 

３６５日行った。 

 

オ 琵琶湖調査 

  琵琶湖南湖における９地点（琵琶湖大橋，雄琴，下阪本， 

唐崎，柳が崎，第２疏水取水口，三井寺沖中央，山田， 

赤野井湾）で月１回，１１項目（塩化物イオン，有機物（全有機炭素の量）， 

ｐＨ値，臭気（種類，強度，物質量），色度，濁度，アンモニア態窒素，クロロフィルａ， 

全りん，全窒素，生物）の測定を行った。 

 

カ 生物試験 

プランクトンの計数を，第２疏水取水口で月１回，宇治川取水口で年４回行った。 

 

（２）浄水処理工程の水質試験 

      各浄水場の浄水処理工程水（着水，混合水，沈澱水，ろ過水，配水）において，以下の水質試

験を行った。 

ア 浄水場平常試験 

        各浄水場の浄水処理工程水において，週１回９項目（ｐＨ値，味，臭気，色度，濁度，残

留塩素，遊離残留塩素，アンモニア態窒素，アルカリ度）の測定を行った。 

 

イ 浄水場定期試験 

        各浄水場の浄水処理工程水において，平常試験９項目に５項目（一般細菌，大腸菌，塩化

物イオン，蒸発残留物，有機物等（ＴＯＣ））を加えた１４項目の測定を行った。 

 

ウ 浄水場生物試験 

        各浄水場の浄水処理工程水において，プランクトンの計数を行った。 

 

 

３ その他の試験 

（１）クリプトスポリジウム等試験 

      原水２地点（第２疏水取水口を月１回，宇治川取水口を年４回）および給水栓水（年３回）に

ついて測定を行った。山間地域については，必要に応じて回数を変更し，試験を行った。 

 

（２）ダイオキシン類試験 

      給水１地点（蹴上浄水場内給水栓）と原水２地点（第２疏水取水口，宇治川取水口）について

年に１回外部の分析機関に委託してダイオキシン類の測定を行った。 
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（３）放射性物質試験 

      第２疏水取水口の原水及び３浄水場の給水区域から計３地点の給水栓水について，それぞれ毎

月１回，放射性核種（ヨウ素131，セシウム134，セシウム137）の測定を行った。山間地域につ

いては，一部の地域について年に４回の試験を行った。 

 

（４）水道事業用薬品及びろ材の規格試験 

       浄水場で使用する粉末活性炭，薬品（凝集剤及び消毒剤），ろ過砂およびろ過砂利の品質が規格

に適合しているかどうかを納入時に試験を行って確認した。 

 

（５）水利調査 

       「淀川水系琵琶湖等における水利使用（変更・更新）に関する河川法第２３条等の許可及び承

認（琵琶湖疏水）」（平成１９年８月７日付）に基づく水利使用規則（平成１９年８月７日付）に

より，月２回疏水沿線の３地点（第２疏水取水口，慶流橋，津知橋）で６項目（ｐＨ値，生物化

学的酸素要求量（ＢＯＤ），化学的酸素要求量（ＣＯＤ），浮遊物質（ＳＳ），大腸菌群数，溶存酸

素（ＤＯ））の測定を行った。 

 

 

４ 水質測定機器 

（１）理化学等検査・試験 

ｐＨ計  色度・濁度測定器  分光光度計  分光蛍光光度計  電子天秤    

電気伝導率計  全有機炭素計（ＴＯＣ計）  放射能測定装置  乾燥機  恒温槽 

蒸留水製造装置  超純水製造装置  ウォーターバス  ホットプレート  薬用保冷庫     

 

（２）一般有機物，消毒副生成物，農薬，臭気物質検査・試験 

ガスクロマトグラフ質量分析計  イオンクロマトグラフ  高速液体クロマトグラフ 

高速液体クロマトグラフ質量分析計  固相抽出装置 

 

（３）金属類検査・試験 

水銀測定装置  ＩＣＰ質量分析装置 

 

（４）生物細菌検査・試験 

光学顕微鏡  実体顕微鏡  落射蛍光顕微鏡  微分干渉顕微鏡  倒立顕微鏡 

藻類培養装置  恒温槽  乾熱滅菌器  高圧蒸気滅菌器 

 

（５）凝集，沈降性，粒度分布，その他の試験 

ジャーテスター  微粒子カウンター  ふるい振とう機  電気炉 

走査型電子顕微鏡（Ｘ線マイクロアナライザー付）  フーリエ変換赤外分光装置 

 

（６）現場試験 

ｐＨ計 ＤＯ計 残留塩素測定器 携帯顕微鏡 色度・濁度測定器 マルチ水質チェッカー 
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項          目 基 準 値 最小表示値等 　

1 一 般 細 菌 100 集落/mL以下 1 集落/mL
2 大 腸 菌 検出されないこと -
3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 0.0003 mg/L
4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005 mg/L以下 0.00005 mg/L
5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L
6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L
7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L
8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.05 mg/L以下 0.001 mg/L
9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04 mg/L以下 0.004 mg/L
10 ｼ ｱ ﾝ化物ｲｵ ﾝ及び塩化ｼ ｱ ﾝ 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 0.02 mg/L
12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8 mg/L以下 0.01 mg/L
13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.05 mg/L
14 四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L以下 0.0002 mg/L
15 1,4- ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L以下 0.001 mg/L

16 ｼ ｽ -1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 及 び
ﾄ ﾗ ﾝ ｽ -1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 0.04 mg/L以下 0.0004mg/L

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L
18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.0002 mg/L
19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.0002 mg/L
20 ベ ン ゼ ン 0.01 mg/L以下 0.0002 mg/L
21 塩 素 酸 0.6 mg/L以下 0.05 mg/L
22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02 mg/L以下 0.002 mg/L
23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06 mg/L以下 0.001 mg/L
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0.002 mg/L
25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.001 mg/L
26 臭 素 酸 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L
27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.004 mg/L
28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0.002 mg/L
29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03 mg/L以下 0.001 mg/L
30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09 mg/L以下 0.001 mg/L
31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08 mg/L以下 0.002 mg/L
32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.002 mg/L
33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 0.01 mg/L
34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3 mg/L以下 0.006 mg/L
35 銅 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.002 mg/L
36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 0.5 mg/L
37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 0.001 mg/L
38 塩 化 物 イ オ ン 200 mg/L以下 0.4 mg/L
39 ｶﾙｼｳﾑ, ﾏｸ ﾞﾈ ｼｳ ﾑ等(硬度) 300 mg/L以下 1 mg/L
40 蒸 発 残 留 物 500 mg/L以下 1 mg/L
41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L
42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001 mg/L以下 0.000001 mg/L
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 0.000001 mg/L
44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02 mg/L以下 0.005 mg/L
45 フ ェ ノ ー ル 類 0.005 mg/L以下 0.0005 mg/L
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下 0.3 mg/L
47 pH 値 5.8以上8.6以下 0.1
48 味 異常でないこと -
49 臭 気 異常でないこと -
50 色 度 5 度以下 0.5 度
51 濁 度 2 度以下 0.1 度

遊 離 残 留 塩 素 0.1 mg/L 以上 0.1 ㎎/L

ICP-MS法

イオンクロマトグラフ法

ガラス電極法

透過光測定法（比色法）

固相抽出-誘導体化-GC-MS法

イオンクロマトグラフ法
ICP-MS法

LC-MS法

パージ・トラップ-GC-MS法

　（１）基準項目（51項目）

一般有機物

無機物・重金属

ICP-MS法

ICP-MS法

イオンクロマトグラフ法
LC-MS法

パージ・トラップGC-MS法

LC-MS法
パージ・トラップ-GC-MS法

備　考検 査 方 法

ICP-MS法

 病原生物の代替指標
標準寒天培地法

特定酵素基質培地法

５　水質試験項目と試験方法等（市街地）

全有機炭素計測定法

重量法
固相抽出HPLC法

溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法

還元気化－原子吸光光度法

イオンクロマトグラフ法

イオンクロマトグラフ－ポストカラム法

固相抽出－吸光光度法

パージ・トラップ-GC-MS法

発　泡

かび臭

着　色

消毒副生成物

味

パージ・トラップ-GC-MS法

パージ・トラップ-GC-MS法

イオンクロマトグラフ－ポストカラム法

ジエチル-ｐ-フェニレンジアミン法 衛生上措置

着　色

発　泡
臭　気
味

基礎的性状

味

積分球式光電光度法（比濁法）

官能法
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項          目 目 標 値 最小表示値等 　
1 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L以下 0.001 mg/L
2 ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 0.002 mg/L以下 0.0002 mg/L
3 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L以下 0.001 mg/L
5 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004 mg/L以下 0.0002 mg/L
8 ト ル エ ン 0.4 mg/L以下 0.0002 mg/L
9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08 mg/L以下 0.006 mg/L
10 亜 塩 素 酸 0.6 mg/L以下 0.05 mg/L
12 二 酸 化 塩 素 0.6 mg/L以下 ―
13 ジクロロアセトニトリル 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L
14 抱 水 ク ロ ラ ー ル 0.02 mg/L以下 0.002 mg/L
15 農 薬 類 1 以下 農薬類のページ参照

16 残 留 塩 素 1 mg/L以下 0.1 mg/L
17 ｶﾙｼｳﾑ, ﾏｸ ﾞﾈ ｼｳ ﾑ等(硬度) 10 mg/L以上100 mg/L以下 1 mg/L
18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L
19 遊 離 炭 酸 20 mg/L以下 0.1 mg/L
20 1,1,1- トリクロロエタン 0.3 mg/L以下 0.0002 mg/L
21 メチル-ｔ-ブチルエーテル 0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L
22 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3 mg/L以下 0.1 mg/L
23 臭 気 強 度 （ TON ） 3 以下 1
24 蒸 発 残 留 物 30 mg/L以上200 mg/L以下 1 mg/L
25 濁 度 1 度以下 0.1 度
26 pH 値 7.5 程度 0.1
27 腐食性（ランゲリア指数） -1 程度以上，極力0 0.1
28 従 属 栄 養 細 菌 2000集落/mL以下 1 集落/mL
29 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 mg/L以下 0.0002 mg/L
30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L以下 0.01 mg/L

注)項目4,6,7,11は，改訂により欠番となっています。
注)項目12の二酸化塩素については，本市では消毒剤として使用していないので測定していません。 

（3）要検討項目
項 目 目 標 値

1 ダ イ オ キ シ ン 類 1 pg-TEQ/L以下

検 査 方 法 備　考

ICP-MS法 無機物
・重金属

ガラス電極法

ジエチル-ｐ-フェニレンジアミン法

滴定法

滴定法

パージ・トラップ-GC-MS法

溶媒抽出-GC-MS法

―
イオンクロマトグラフ法

パージ・トラップ-GC-MS法

固相抽出-GC-MS法，固相抽出-LC-MS法他

溶媒抽出-GC-MS法

　（２）水質管理目標設定項目（26項目）

ICP-MS法

着　色

重量法

R2A寒天培地法
パージ・トラップ-GC-MS法

施設の健全性

積分球式光電光度法（比濁法）

一般有機物
ICP-MS法

一般有機物

消毒副生成物

農　薬
臭　気

基礎的性状

味

官能法

計算法
腐食

臭　気

消毒副生成物

消毒剤

臭　気

味

着　色
味

味
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項          目 項          目
1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) 0.05 mg/L以下 60 チ ウ ラ ム 0.02 mg/L以下
2 2,2-DPA （ ダ ラ ポ ン ） 0.08 mg/L以下 61 チ オ ジ カ ル ブ 0.08 mg/L以下
3 2,4-D （ 2,4-PA ） 0.02 mg/L以下 62 チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル 0.3 mg/L以下
4 EPN 0.004 mg/L以下 63 チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02 mg/L以下
5 MCPA 0.005 mg/L以下 64 テ フ リ ル ト リ オ ン 0.002 mg/L以下
6 ア シ ュ ラ ム 0.9 mg/L以下 65 テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) 0.02 mg/L以下
7 ア セ フ ェ ー ト 0.006 mg/L以下 66 ト リ ク ロ ピ ル 0.006 mg/L以下
8 ア ト ラ ジ ン 0.01 mg/L以下 67 ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) 0.005 mg/L以下
9 ア ニ ロ ホ ス 0.003 mg/L以下 68 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル 0.1 mg/L以下
10 ア ミ ト ラ ズ 0.006 mg/L以下 69 ト リ フ ル ラ リ ン 0.06 mg/L以下
11 ア ラ ク ロ ー ル 0.03 mg/L以下 70 ナ プ ロ パ ミ ド 0.03 mg/L以下
12 イ ソ キ サ チ オ ン 0.005 mg/L以下 71 パ ラ コ ー ト 0.005 mg/L以下
13 イ ソ フ ェ ン ホ ス 0.001 mg/L以下 72 ピ ペ ロ ホ ス 0.0009 mg/L以下
14 イ ソ プ ロ カ ル ブ （ MIPC ） 0.01 mg/L以下 73 ピ ラ ク ロ ニ ル 0.01 mg/L以下
15 イソプロチオラン（ IPT） 0.3 mg/L以下 74 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン 0.004 mg/L以下
16 イ プ ロ ベ ン ホ ス （ IBP ） 0.09 mg/L以下 75 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) 0.02 mg/L以下
17 イ ミ ノ ク タ ジ ン 0.006 mg/L以下 76 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン 0.002 mg/L以下
18 イ ン ダ ノ フ ァ ン 0.009 mg/L以下 77 ピ リ ブ チ カ ル ブ 0.02 mg/L以下
19 エ ス プ ロ カ ル ブ 0.03 mg/L以下 78 ピ ロ キ ロ ン 0.05 mg/L以下
20 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ（ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ､EDDP） 0.006 mg/L以下 79 フ ィ プ ロ ニ ル 0.0005 mg/L以下
21 エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス 0.08 mg/L以下 80 フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP) 0.01 mg/L以下
22 エトリジアゾール(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) 0.004 mg/L以下 81 フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) 0.03 mg/L以下
23 ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ｽ ﾙ ﾌ ｧ ﾝ ( ﾍ ﾞ ﾝ ｿ ﾞ ｴ ﾋ ﾟ ﾝ ) 0.01 mg/L以下 82 フ ェ リ ム ゾ ン 0.05 mg/L以下
24 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン 0.02 mg/L以下 83 フ ェ ン チ オ ン (MPP) 0.006 mg/L以下
25 オ キ シ ン 銅 （ 有 機 銅 ） 0.03 mg/L以下 84 フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) 0.007 mg/L以下
26 オ リ サ ス ト ロ ビ ン 0.1 mg/L以下 85 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド 0.01 mg/L以下
27 カ ズ サ ホ ス 0.0006 mg/L以下 86 フ サ ラ イ ド 0.1 mg/L以下
28 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル 0.008 mg/L以下 87 ブ タ ク ロ ー ル 0.03 mg/L以下
29 カ ル タ ッ プ 0.3 mg/L以下 88 ブ タ ミ ホ ス 0.02 mg/L以下
30 カ ル バ リ ル (NAC) 0.05 mg/L以下 89 ブ プ ロ フ ェ ジ ン 0.02 mg/L以下
31 カ ル プ ロ パ ミ ド 0.04 mg/L以下 90 フ ル ア ジ ナ ム 0.03 mg/L以下
32 カ ル ボ フ ラ ン 0.005 mg/L以下 91 プ レ チ ラ ク ロ ー ル 0.05 mg/L以下
33 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) 0.005 mg/L以下 92 プ ロ シ ミ ド ン 0.09 mg/L以下
34 キ ャ プ タ ン 0.3 mg/L以下 93 プ ロ チ オ ホ ス 0.004 mg/L以下
35 ク ミ ル ロ ン 0.03 mg/L以下 94 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル 0.05 mg/L以下
36 グ リ ホ サ ー ト 2 mg/L以下 95 プ ロ ピ ザ ミ ド 0.05 mg/L以下
37 グ ル ホ シ ネ ー ト 0.02 mg/L以下 96 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル 0.05 mg/L以下
38 ク ロ メ プ ロ ッ プ 0.02 mg/L以下 97 ブ ロ モ ブ チ ド 0.1 mg/L以下
39 クロルニトロフェン (CNP) 0.0001 mg/L以下 98 ベ ノ ミ ル 0.02 mg/L以下
40 ク ロ ル ピ リ ホ ス 0.003 mg/L以下 99 ペ ン シ ク ロ ン 0.1 mg/L以下
41 ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) 0.05 mg/L以下 100 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン 0.09 mg/L以下
42 シ ア ナ ジ ン 0.001 mg/L以下 101 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ 0.005 mg/L以下
43 シ ア ノ ホ ス (CYAP) 0.003 mg/L以下 102 ベ ン タ ゾ ン 0.2 mg/L以下
44 ジ ウ ロ ン (DCMU) 0.02 mg/L以下 103 ペ ン デ ィ メ タ リ ン 0.3 mg/L以下
45 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) 0.03 mg/L以下 104 ベ ン フ ラ カ ル ブ 0.04 mg/L以下
46 ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) 0.008 mg/L以下 105 ベンフルラリン(ﾍﾞ ｽﾛ ｼﾞ ﾝ) 0.01 mg/L以下
47 ジ ク ワ ッ ト 0.005 mg/L以下 106 ベ ン フ レ セ ー ト 0.07 mg/L以下
48 ジスルホトン( ｴ ﾁ ﾙ ﾁ ｵ ﾒ ﾄ ﾝ ) 0.004 mg/L以下 107 ホ ス チ ア ゼ ー ト 0.003 mg/L以下
49 ジチオカルバメート系農薬 0.005 mg/L以下 108 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) 0.7 mg/L以下
50 ジ チ オ ピ ル 0.009 mg/L以下 109 メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) 0.05 mg/L以下
51 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル 0.006 mg/L以下 110 メ ソ ミ ル 0.03 mg/L以下
52 シ マ ジ ン (CAT) 0.003 mg/L以下 111 メ タ ラ キ シ ル 0.06 mg/L以下
53 ジ メ タ メ ト リ ン 0.02 mg/L以下 112 メ チ ダ チ オ ン (DMTP) 0.004 mg/L以下
54 ジ メ ト エ ー ト 0.05 mg/L以下 113 メ チ ル ダ イ ム ロ ン 0.03 mg/L以下
55 シ メ ト リ ン 0.03 mg/L以下 114 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン 0.04 mg/L以下
56 ダ イ ア ジ ノ ン 0.003 mg/L以下 115 メ ト リ ブ ジ ン 0.03 mg/L以下
57 ダ イ ム ロ ン 0.8 mg/L以下 116 メ フ ェ ナ セ ッ ト 0.02 mg/L以下

58 ダゾメット,メタム(カーバム)及びメ
チ ル イ ソ チ オ シ ア ネ ー ト 0.01 mg/L以下 117 メ プ ロ ニ ル 0.1 mg/L以下

59 チ ア ジ ニ ル 0.1 mg/L以下 118 モ リ ネ ー ト 0.005 mg/L以下

目 標 値 目 標 値
　（４）農薬類
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項        目 最小表示値等
1 水 温 0.1 ℃ 
2 ア ン モ ニ ア 態 窒 素 0.01 mg/L
3 ア ル カ リ 度 0.1 mg/L
4 電 気 伝 導 率 1 μS/cm
5 酸 度 0.1 mg/L
6 遊 離 炭 酸 0.1 mg/L
7 カ ル シ ウ ム イ オ ン 0.5 mg/L
8 溶 存 酸 素 (DO) 0.1 mg/L
9 生物化学的酸素要求量(BOD) 0.1 mg/L
10 化学的酸素要求量(COD) 0.1 mg/L
11 浮 遊 物 質 量 (SS) 1 mg/L
12 溶 解 性 物 質 1 mg/L
13 紫 外 線 吸 光 度 (UV260) 0.001
14 トリハロメタン生成能 0.001 mg/L
15 クリプトスポリジウム等 1個/20L
16 大 腸 菌 数 1.8 MPN/100mL
17 大 腸 菌 群 数 1.8 MPN/100mL
18 嫌 気 性 芽 胞 菌 1個/10mL
19 全 窒 素 0.01 mg/L
20 全 リ ン 0.001 mg/L
21 ク ロ ロ フ ィ ル ａ 0.001 mg/L

22 放 射 性 物 質 検出限界値を
測定ごとに表示

23 ジェオスミン（原水等） 0.000002 mg/L
24 0.000002 mg/L
25 2E,4Z -ヘプタジエナール 0.00005 mg/L
26 2E,4Z -デカジエナール 0.00002 mg/L
27 生 物
28 外 観

紫外線吸光光度法

蛍光光度法

吸光光度法

ろ過法，重量法

隔膜電極法

検 査 方 法

100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素要求量

ＭＰＮ法

　（５）その他の項目（28項目）

標準計数板法
目視法

ゲルマニウム半導体検出器
（ガンマ線スペクトロメトリー各種分析装置）

SPME-GC-MS法

消毒副生成物生成能法

ペルオキソ二硫酸カリウム分解法（高圧加熱法）

免疫磁気分離法
ＭＰＮ法

パウチ法

2-メチルイソボルネオール（原水等）

ICP-MS法

電極法
滴定法
計算法

重量法

1-ナフトール法
サーミスタ温度計

滴定法
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（６）生物試験計数単位表
藍  　　藻　  　類

 Anabaena 　  affinis 100μm糸状体  Acanthosphaera 属 細胞  Ceratium      hirundinella 細胞

 A.               flos-aquae 巻  Actinastrum 属 群体  Glenodinium 属 細胞

 A.               macrospora 100μm糸状体  Ankistrodesmus 　falcatus 細胞  Gymnodinium 属 細胞

 A.               spiroides 巻  A.               sp. 細胞  Peridinium 属 細胞

 A.    spiroides  var. crassa 巻  Botryococcus      braunii 群体  その他渦鞭藻類

 A.               spp.  Chlamydomonas グループ 細胞

 Aphanizomenon flos-aquae 糸状体  Chodatella 属 細胞

 Aphanocapsa 属 群体  Closterium    aciculare 細胞  Euglena 属 細胞

 Aphanothece 属 群体  C.              spp. 細胞  Trachelomonas 属 細胞

 Chroococcus 属 群体  Coelastrum  属 群体  その他ユーグレナ藻類

 Gomphosphaeria 属 群体  Cosmocladium constrictum 群体

 Merismopedia 属 群体  Crucigenia 属 群体

 Microcystis  aeruginosa 群体　☆  Dictyosphaerium 属 群体 細胞

 M.              incerta 群体  Dimorphococcus 属 群体

 M.              wesenbergii 群体　☆  Elakatothrix 属 細胞  Amoeba 属 細胞

 M.              spp. 群体  Errerella     bornheimiensis 群体  Difflugia 属 細胞

 Oscillatoria   tenuis 100μm糸状体  Eudorina 属 群体  太 陽 虫 類 細胞

 O.              spp. 100μm糸状体  Gloeocystis 属 群体  その他根足虫類

 Phormidium 属 100μm糸状体  Golenkinia 属 細胞

 Raphidiopsis 属 100μm糸状体  Gonium 属 群体

 その他藍藻類  Hormidium 属 100μm糸状体  Tintinnidium        sp. 細胞

 Kirchneriella 属 群体  Tintinnopsis        sp. 細胞

 Micractinium 属 群体  その他繊毛虫類

 Mougeotia 属 500μｍ糸状体

 Achnanthes 属 細胞  Oocystis 属 群体

 Asterionella  formosa 細胞  Pandorina 属 群体 細胞

 Attheya       zachariasi 細胞  Pediastrum   biwae 群体

 Aulacoseira  distans 100μm糸状体  P.                spp. 群体  Keratella 属 個体

 A.               granulata 100μm糸状体  Quadrigula 属 群体  Lecane 属 個体

 A. granulata var. 巻  Scenedesmus 属 群体  Polyarthra 属 個体

angustissima fo. spiralis  Schroederia 属 細胞  Synchaeta 属 個体

 A.               italica 100μm糸状体  Sphaerocystis グループ 群体  Trichocerca 属 個体

 A.               solida 100μm糸状体  Spirogyra 属 500μｍ糸状体  ワムシの卵 個体

 Cocconeis 属 細胞  Spondylosium 属 細胞  その他ワムシ類 個体

 Cyclotella 属 細胞  Staurastrum  arctiscon 細胞

 Cymbella 属 細胞  S.             dorsidentiferum 細胞

 Diatoma       elongatum 細胞  S.                pingue 細胞  Nauplius  期 幼 生 個体

 D.                spp. 細胞  S.                spp. 細胞

 Fragilaria      crotonensis 細胞  Tetraedron 属 細胞

 F.                sp. 細胞  Tetraspora 属 群体 個体

 Gomphonema 属 細胞  Volvox 属 群体

 Melosira       varians 100μm糸状体  その他緑藻類 個体

 Navicula 属 細胞

 Nitzschia 属 細胞  小型球形藻類（細胞） 細胞

 Rhizosolenia 属 細胞  Dinobryon 属 群体

 Skeletonema  potamos   細胞  Mallomonas  akrokomos 細胞 　【備　考】

 Stephanodiscus 属 細胞  M.            pseudocoronata 細胞

 Synedra       acus 細胞  M.              spp. 細胞 ☆印は細胞で計数する場合がある

 S.               ulna 細胞  Ochromonas 属 細胞

 S.               spp. 細胞  Synura 属 群体

 その他珪藻類  Uroglena      americana 群体

 その他黄金藻類

ク　リ　プ　ト　藻　類

 Cryptomonas 属 細胞

ユ　ー　グ　レ　ナ　藻　類

渦  　鞭  　藻  　類

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

線      虫      類

緑　  　藻  　　類

珪　　　藻　　　類

黄　金　藻　類

そ      の      他

繊　　毛　　虫　　類

根　　足　　虫　　類

ワ　　ム　　シ　　類

吸  　管　　虫　　類

カ　イ　ア　シ　類

ミ　ジ　ン　コ　類
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番号 項目名
検査方法

（水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
【平成15年厚生労働省告示第261号】）

水質基準値
【mg/L】

定量下限値
【mg/L】

1 一般細菌 標準寒天培地法 100 1個/mL

2 大腸菌 特定酵素気質倍地法 検出されないこと ---

3 カドミウム及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.003 0.0003

4 水銀及びその化合物 還元気化-原子吸光光度法 0.0005 0.00005

5 セレン及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.01 0.001

6 鉛及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.01 0.001

7 ヒ素及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.01 0.001

8 六価クロム化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.05 0.005

9 亜硝酸態窒素 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ）による一斉分析法 0.04 0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 0.01 0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ）による一斉分析法 10 0.02

12 フッ素及びその化合物 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ）による一斉分析法 0.8 0.08

13 ホウ素及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 1.0 0.02

14 四塩化炭素 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.002 0.0002

15 1,4－ジオキサン 固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 0.05 0.005

16  ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.04 0.004

17 ジクロロメタン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.02 0.002

18 テトラクロロエチレン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.01 0.001

19 トリクロロエチレン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.01 0.001

20 ベンゼン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.01 0.001

21 塩素酸 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 0.6 0.06

22 クロロ酢酸 溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.02 0.002

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

23 クロロホルム ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.06 0.001

24 ジクロロ酢酸 溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.03 0.003

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

25 ジブロモクロロメタン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.1 0.001

26 臭素酸 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 0.01 0.001

27 総トリハロメタン 23の項､25の項､29の項及び30の項に掲げる方法 0.1 0.01

28 トリクロロ酢酸 溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.03 0.003

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

29 ブロモジクロロメタン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.03 0.001

30 ブロモホルム ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.09 0.005

31 ホルムアルデヒド 溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法

誘導体化-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法

32 亜鉛及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 1.0 0.005

33 アルミニウム及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.2 0.02

34 鉄及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.3 0.03

35 銅及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 1.0 0.01

36 ナトリウム及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 200 0.1

37 マンガン及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.05 0.005

38 塩化物イオン ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ）による一斉分析法 200 0.1

39 カルシウム、マグネシウム等(硬度） 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 300 0.5

40 蒸発残留物 重量法 500 1

41 陰イオン界面活性剤 固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 0.2 0.02

42 ジェオスミン ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 0.00001 0.000001

43 2－メチルイソボルネオール ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 0.00001 0.000001

44 非イオン界面活性剤 固相抽出-吸光光度法 0.02 0.005

45 フェノール類 溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法

固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法

46 有機物(全有機炭素（TOC)の量） 全有機炭素計測定法 3 0.3

47 pH値 ガラス電極法 5.8-8.6 ---

48 味 官能法 異常でないこと ---

49 臭気 官能法 異常でないこと ---

50 色　度 透過光測定法 5 1

51 濁　度 積分球式光電光度法 2 0.1

0.08 0.008

0.005 0.0005

６　水質試験項目と試験方法等(山間地域）

（１）水質基準項目
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番号 項目名

標準的な検査方法
（水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部
改正等並びに水道水質管理における留意事項について

【平成15年10月10日健水発第1010001号】）

目標値
【mg/L】

定量下限値
【mg/L】

1 アンチモン 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.02 0.0002

2 ウラン 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.002（暫定） 0.0002

3 ニッケル 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.02 0.001

5 1、2-ジクロロエタン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.004 0.0004

8 トルエン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.4 0.04

9 フタル酸（2-ジエチルヘキシル） 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 0.08 0.006

10 亜塩素酸 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 0.6 0.06

12 二酸化塩素 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 0.6 0.06

13 ジクロロアセトニトリル 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.01（暫定） 0.001

14 抱水クロラール 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.02（暫定） 0.002

15 農薬類 農薬項目参照 検出値と目標値の比
の和として、1以下 農薬項目参照

16 残留塩素 ｼﾞｴﾁﾙ-p-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ法 1 0.01

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 10-100 0.5

18 マンガン及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.01 0.0010

19 遊離炭酸 滴定法 20 1

20 1,1,1-トリクロロエタン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.3 0.001

21 メチル-t-ブチルエーテル ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.02 0.002

22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 滴定法 3 0.1

23 臭気強度（TON) 官能法 3 1

24 蒸発残留物 重量法 30-200 1

25 濁度 積分球式光電光度法 1 0.1

26 pH値 連続自動測定機器によるｶﾞﾗｽ電極法 7.5程度 ---

27 腐食性（ランゲリア指数） 計算法 -1程度以上とし極力0
に近づける 0

28 従属栄養細菌 R2A寒天培地法 2000（暫定） 1個/mL

29 1,1-ジクロロエチレン ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.1 0.001

30 アルミニウム及びその化合物 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.1 0.01

項目名
標準的な検査方法

（水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査
方法について【健水発第0330006号通知】）

基準値 定量下限値

大腸菌 特定酵素基質培地法 不検出 1.8MPN/100mL

嫌気性芽胞菌 ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法 不検出 1個/100mL

クリプトスポリジウム（原水） 水道に関するｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検出のための試験方法 不検出 1個/10L

クリプトスポリジウム（浄水） 水道に関するｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検出のための試験方法 不検出 1個/20L

ジアルジア（原水） 水道に関するｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検出のための試験方法 不検出 1個/10L

ジアルジア（浄水） 水道に関するｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検出のための試験方法 不検出 1個/20L

（２）水質管理目標設定項目

（３）クリプトスポリジウム、ジアルジア及びクリプトスポリジウム指標菌
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番号 項目名
標準的な検査方法

（水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水
質管理における留意事項について【平成15年10月10日健水発第1010001号】）

定量下限値
【mg/L】

目標値
【mg/L】

1 1.3-ジクロロプロペン（Ｄ-Ｄ) パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法 0.0001 0.05

2 ダラポン 液体クロマトグラフ質量分析法 0.001 0.08

3 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-Ｄ） 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.02

4 ＥＰＮ 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.004

5 ＭＣＰＡ 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.005

6 アシュラム 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.002 0.9

7 アセフェート 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0008 0.006

8 アトラジン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0001 0.01

9 アニロホス 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.003

10 アミトラズ 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.006

11 アラクロール 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

12 イソキサチオン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.005

13 イソフェンホス 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00003 0.001

14 イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0001 0.01

15 イソプロチオラン（ＩＰＴ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.003 0.3

16 イプロベンホス（ＩＢＰ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0009 0.09

17 イミノクタジン 固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.006

18 インダノファン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00009 0.009

19 エスプロカルブ 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

20 エディフェンホス（エジフェンホス　ＥＤＤＰ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00006 0.006

21 エトフェンプロックス 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0008 0.08

22 エトリジアゾール（エクロメゾール） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00004 0.004

23 エンドスルファン（エンドスルフェートベンゾエピン） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0001 0.01

24 オキサジクロメホン 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

25 オキシン銅 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

26 オリサストロビン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.001 0.1

27 カズサホス 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.000006 0.0006

28 カフェンストロール 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00008 0.008

29 カルタップ（ネライストキシン） 液体クロマトグラフ質量分析法 0.003 0.3

30 カルバリル（ＮＡＣ） 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.05

31 カルプロパミド 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0004 0.04

32 カルボフラン 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.005

33 キノクラミン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.005

34 キャプタン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.003 0.3

35 クミルロン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

36 グリホサート 誘導体化ー固相抽出-液体クロマトグラフ質量分析法 0.0002 2

37 グルホシネート 誘導体化ー固相抽出-液体クロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

38 クロメプロップ 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

39 クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0001 0.0001

40 クロルピリホス 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.003

41 クロロタロニル（ＴＰＮ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.05

42 シアナジン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00001 0.001

43 シアノホス 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00003 0.003

44 ジウロン（ＤＣＭＵ） 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

45 ジクロベニル（ＤＢＮ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0001 0.03

46 ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00008 0.008

47 ジクワット 固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.005

48 ジスルホトン（エチルチオメトン） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00004 0.004

49 ジチオカルバメート系農薬 前処理ーヘッドスペースーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.005

50 ジチオピル 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00009 0.009

51 シハロホップブチル 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00006 0.006

52 シマジン（ＣＡＴ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00003 0.003

53 ジメタメトリン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

54 ジメトエート 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.05

55 シメトリン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

56 ダイアジノン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.003

57 ダイムロン 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.008 0.8

58 ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート パージ・トラップーガスクロマトグラフー質量分析法 0.00006 0.01

59 チアジニル 液体クロマトグラフ質量分析法 0.001 0.1

60 チウラム 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

61 チオジカルブ 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0008 0.08

62 チオファネートメチル 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.003 0.3

63 チオベンカルブ 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

64 テフリルトリオン 液体クロマトグラフ質量分析法 0.00001 0.002

65 テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

66 トリクロピル 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.00006 0.006

67 トリクロルホン（ＤＥＰ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.005

（４）農薬類
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68 トリシクラゾール 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0008 0.1

69 トリフルラリン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0006 0.06

70 ナプロパミド 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

71 パラコート 固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.005

72 ピペロホス 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.0009

73 ピラクロニル 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0001 0.01

74 ピラゾキシフェン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00004 0.004

75 ピラゾリネート（ピラゾレート） 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

76 ピリダフェンチオン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.002

77 ピリブチカルブ 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

78 ピロキロン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0004 0.05

79 フィプロニル 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.000005 0.0005

80 フェニトロチオン（ＭＥＰ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00003 0.01

81 フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

82 フェリムゾン 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.05

83 フェンチオン（ＭＰＰ） 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.00006 0.006

84 フェントエート（ＰＡＰ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00007 0.007

85 フェントラザミド 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0001 0.01

86 フサライド 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.001 0.1

87 ブタクロール 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

88 ブタミホス 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

89 ブプロフェジン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

90 フルアジナム 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

91 プレチラクロール 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.05

92 プロシミドン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0009 0.09

93 プロチオホス　（ｵｷｿﾝ体を原体に換算し、合算する） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00004 0.004

94 プロピコナゾール 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.05

95 プロピザミド 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.05

96 プロベナゾール 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.05

97 ブロモブチド 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.001 0.1

98 ベノミル 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

99 ペンシクロン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.001 0.1

100 ベンゾビシクロン 液体クロマトグラフ質量分析法 0.0009 0.09

101 ベンゾフェナップ 液体クロマトグラフ質量分析法 0.00004 0.005

102 ベンタゾン 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.002 0.2

103 ペンディメタリン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.003 0.3

104 ベンフラカルブ 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0004 0.04

105 ベンフルラリン（ベスロジン） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0001 0.01

106 ベンフレセート 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0007 0.07

107 ホスチアゼート 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00003 0.003

108 マラソン（マラチオン） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.7

109 メコプロップ（ＭＣＰＰ） 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0005 0.05

110 メソミル 液体クロマトグラフ質量分析法/固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

111 メタラキシル 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0006 0.06

112 メチダチオン（ＤＭＴＰ） 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00004 0.004

113 メチルダイムロン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

114 （Ｅ）-メトミノストロビン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0004 0.04

115 メトリブジン 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0003 0.03

116 メフェナセット 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.0002 0.02

117 メプロニル 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.001 0.1

118 モリネート 固相抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法 0.00005 0.005

-13-



(1)採水地点（市街地）

７ 採 水 地 点

浄水場

浄水場別給水区域内の給水栓

第２疏水取水口　慶流橋　津知橋

浄水場排水口等

採 水 地 点

第２疏水蹴上浄水場取水口（蹴上着水）

着水井　混合井　沈澱池　ろ過池　配水池等

水質管理目標設定
項 目 等 試 験

水 利 調 査

原　水

琵琶湖大橋　雄琴　下阪本　唐崎　柳が崎

第２疏水取水口　三井寺沖中央　山田　赤野井湾

第２疏水取水口　宇治川取水口

給水栓

その他

全給水区域内３６定点の給水栓

毎 日 試 験

平 常 試 験

定 期 試 験

毎 日 検 査

全 項 目 等 検 査

毎 週 検 査

竹間公園 水道管路管理センター
南部給水工事課

系統

蹴上

雑 排 水 試 験

松ケ崎

新山科 東部営業所 西京区役所　洛西支所 滝ケ花公園 ポンプ施設事務所

北部営業所

A B-① B－② C

南田公園 竹間公園

(注)平成３０年５月より組織改編に伴い名称変更。（左京営業所　→　北部営業所）

採水場所

試 験 名

琵 琶 湖 調 査

全 項 目 等 試 験

水質管理目標設定
項 目 等 試 験

岩倉南公園 楽只公園 楽只公園

系統
採水場所

A B-① B－② C

ポンプ施設事務所

蹴上 南田公園 竹間公園 竹間公園 水道管路管理センター
南部給水工事課

松ケ崎 岩倉南公園 楽只公園 楽只公園

平成３０年

４月

平成３０年

５月以降

(注)Ｂコースの新山科系は，B-①洛西配水池経由とB-②高雄配水池経由を交互に行う。

左京営業所

新山科 東部営業所 西京区役所　洛西支所 滝ケ花公園
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市街地及び琵琶湖南湖採水地点 

琵琶湖大橋

赤野井湾

三井寺沖中央

雄琴

山田

第2疏水

取水口

下阪本

唐崎

柳が崎
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給水区域 採水地点

原水 0

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（浅井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 3 第1取水井（深井戸），第2取水井（深井戸）
第3取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 4 第1-1取水井（深井戸），第1-2取水井（深井戸）
第2-1取水井（深井戸），第3取水井（浅井戸）

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 2 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 3 第1取水井（深井戸），第2取水井（深井戸）
第3取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 3 第1-1取水井（深井戸），第1-2取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 1 第1浄水場原水（伏流水）

原水 1 第2浄水場原水（浅井戸）

給水 2 給水栓

原水 1 浄水場原水（河川水）

給水 1 給水栓

原水 2 第1水源河川水
第2水源深井戸

給水 1 給水栓

原水 2 第1水源河川水
第2水源浅井戸

原水 2 第1水源浅井戸
第2水源河川水

給水 2 給水栓

原水 1 浄水場原水（河川水）

給水 1 給水栓

細野浄水場

浄水場

大原第１浄水場

大原第２浄水場

黒田浄水場

弓削浄水場

小塩浄水場

山国浄水場

雲ケ畑浄水場

鞍馬・貴船浄水場

（２）採水地点（山間地域）

高槻市（樫田浄水場）からの分水

静原浄水場

水尾浄水場

宕陰浄水場

中川浄水場

中川・小野郷 小野郷浄水場

久多浄水場

広河原・花脊浄水場

別所浄水場

百井浄水場

細野

百井

大原

黒田

弓削

箇所数

外畑

静原

水尾

宕陰

京北中部

雲ケ畑

鞍馬・貴船

久多

広河原・花脊

別所
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１ 原水水質試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１） 原水水質の状況（平成３０年度） 

 

ア 琵琶湖の気象状況について 

春（3月～5月）は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが，その後は高気圧と低気圧や前線な

どの影響を交互に受けて,天気は周期的に変化した。夏（6 月～8 月）の前半は梅雨前線などの影

響を受けて大雨となった日もあったが，その後は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。9 月は

前線や湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多く，台風の影響で暴風，大雨となった日もあ

った。その後の天気は周期的に変化した。11月は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。12月は

冬型の気圧配置や湿った空気などの影響を受けて曇りや雨,雪の日が多かった。1 月から 2 月は,

冬型の気圧配置や寒気の影響を受けることが多かった。 

年平均気温は平年よりかなり高かった。年降水量は平年より多かった。年間日照時間は平年よ

りかなり多かった。 

梅雨入りは 6月 5日ごろ,梅雨明けは 7月 9日ごろだった。 

 

イ 原水の水質状況について 

原水の pH値については，4月から 6月まで 7.6～8.4で推移したのち，7月から上昇し，8月

に 9.1まで上昇した。その後は減少に転じ，7.1～8.1で推移した。 

原水の濁度について特徴的なものとしては，7月に台風 12号の影響により 32度，8月は台風

20号の影響により 28度まで上昇した。9月に台風 21号の影響により，最大値 35度を記録した。 

色度については，年間を通じて 10度程度で推移したものの，8月に Anabaena affinisが増殖

した影響により最大値 48 度を記録した。また，同時期の原水は緑色に呈していた。Anabaena 

affinisが大増殖した要因として同時期の降水量が少なく，瀬田川放流量が少なかったことが考え

られる。 

アンモニア態窒素については，年間を通じて 0.01～0.03 mg/L程度で推移したものの，7月下

旬から 9月上旬にかけて降雨の影響で，変動が激しく，最大 0.16mg/Lを記録した。 

毎月 1 回，琵琶湖南湖 9 地点において，pH，濁度，色度，全りん，全窒素，アンモニア態窒

素，クロロフィル aなどを測定したほか，生物の定量を行った。第 2疏水取水口の全りん及び全

窒素は，年平均値がそれぞれ 0.017 mg/L，0.26 mg/Lであった。 

年 4回，第 2疏水取水口及び宇治川取水口において，消毒副生成物を除く水質基準項目及び管

理目標設定項目の試験を行った。試験結果については，各項目とも本市の浄水処理工程において

水質基準値以下にすることが可能な値であることが分かり，水道水源としての水質に問題のない

ことが確認できた。 
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ウ 生ぐさ臭について 

蹴上浄水場原水におけるウログレナは，3 月から 5 月の春季に大量に出現することが多いが，

冬季も出現する事例が増えている。4 月上旬から 5 月下旬にかけてウログレナが観察され，中群

体換算値で最大 85.8 群体/mL を計数した。生ぐさ臭指標物質（2E,4Z-heptadienal）は，最高

4,400ng/Lを記録した。冬季は 11月下旬から翌年 1月にかけてウログレナが観察され，中群体換

算値で最大 10.8群体/mLを計数した。2E,4Z-heptadienalは，最高値は 780ng/Lを記録した。 

 ジノブリオン属についても，春季ではウログレナとほぼ同時期に観察され，最大 10 群体/mL

を計数したが，冬季については観察されなかった。 

生ぐさ臭が発生している時期は，前塩素停止と粉末活性炭の注入で対応した。粉末活性炭の注

入率は最大 25ppmだった。 

なお，ウログレナによる淡水赤潮は平成 22年度から発生していない。淡水赤潮が初めて確認さ

れた昭和 52年度以来，その発生がなかったのは，昭和 61年度，平成 9年度，平成 10年度，平

成 13年度，平成 14年度，平成 16年度，平成 18～20年度，平成 22～30年度の計 18年である

（滋賀県琵琶湖政策課からの情報提供）。 

 

エ かび臭について 

ジェオスミンについて，アナベナ属に起因して検出する事例と原因生物が観察されずに検出す

る事例があった。検出した時期は 4月上旬と 5月上旬（原因生物不明），6月下旬から 7月下旬（ア

ナベナ属），12月上旬から 12月下旬（原因生物不明）だった。なお，最大値は 5 ng/Lを記録し

た。 

2-MIBは，7月下旬から 9月中旬にかけて検出した。最大値は 33 ng/Lを記録した。原水中に

2-MIB産生種は観察されず，溶解性 2-MIBの割合が約 90%を占めていた。 

かび臭が発生している時期は，前塩素停止と粉末活性炭の注入で対応した。粉末活性炭の注入

率は最大 25ppmだった。 

粉末活性炭の注入日数は，かび臭と生ぐさ臭対策と合わせて計 205日間であった。使用量は約

530トンであった。 

※新山科浄水場では 140日間全日，蹴上浄水場及び松ケ崎浄水場では 8月 8日から 9月 18日

及び 12月 6日から 12月 13日の 50日間高機能粉末活性炭を使用した。 

 

オ その他 

8月に Anabaena affinisが増殖し，最大値 9,000（100μm糸状体/ml）を記録したが，浄水処

理に影響はなかった。 
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平成30年4月1日から平成31月3月31日

京都市上下水道局　水質管理センター　水質第1課
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（２）琵琶湖調査 

琵琶湖南湖採水地点図 
 

 

琵琶湖大橋 

赤野井湾 雄琴 

第２疏水取水口 

柳が崎 

唐崎 

下阪本 

山田 

三井寺沖中央 
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琵琶湖大橋

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月15日 9月19日

採 水 時 刻 10：55 10：48 10：50 10：54 10：25 11：02
気 温 (℃) 18.4 18.7 24.3 30.5 30.6 28.7
水 温 (℃) 13.1 16.8 22.8 28.1 31.1 24.3
色 度 （度） 4 9 5 4 5 5
濁 度 （度） 0.5 3.0 1.0 1.5 1.5 1.5
pH 値 7.9 8.2 9.1 8.9 8.4 8.5
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 9.7 9.7 9.4 8.4 9.0 8.8

臭 気 種 類 藻 藻・生 青・藻 藻 藻 藻

臭気強度（ TON） 11 40 20 8 14 9
アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
クロロフィル ａ (mg/L) 0.002 0.007 0.003 0.002 0.003 0.006
全 り ん (mg/L) 0.009 0.019 0.010 0.008 0.010 0.009
全 窒 素 (mg/L) 0.21 0.24 0.12 0.08 0.10 0.09

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.1 1.5 1.6 1.2 1.3 1.4

雄　琴

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月15日 9月19日

採 水 時 刻 11：10 11：04 11：05 11：09 11：00 11：17
気 温 (℃) 21.1 17.7 23.7 30.0 31.3 26.9
水 温 (℃) 14.5 17.4 22.7 27.9 31.9 26.0
色 度 （度） 8 12 9 4 20 6
濁 度 （度） 2.0 3.0 1.5 1.5 7.0 2.0
pH 値 8.3 8.2 8.9 8.9 9.3 8.2
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.1 9.6 9.4 8.5 9.5 8.5

臭 気 種 類 藻・生 生・藻 青・藻 藻 かび 藻・青

臭気強度（ TON） 13 40 21 7 30 11
アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
クロロフィル ａ (mg/L) 0.007 0.011 0.006 0.003 0.047 0.006
全 り ん (mg/L) 0.016 0.022 0.013 0.008 0.034 0.011
全 窒 素 (mg/L) 0.23 0.25 0.16 0.09 0.61 0.11

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.4 1.6 1.6 1.3 2.5 1.4
臭気の表現は
藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭

試験項目　　　　　　　　　　採水日

試験項目　　　　　　　　　　採水日
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10月17日 11月15日 12月13日 1月17日 2月7日 3月14日 最高値 最低値 平均値

10：45 10：55 11：50 10：40 10：35 10：50
23.0 18.5 10.3 10.2 11.4 10.0 30.6 10.0 19.6
20.7 16.9 14.3 8.6 8.7 9.0 31.1 8.6 17.9
6 5 5 4 3 3 9 3 5
1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 3.0 0.5 1.4
8.3 7.9 7.7 7.8 7.8 7.6 9.1 7.6 8.2
8.7 9.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.7 8.4 9.2

藻 藻 藻 藻 藻 藻

10 9 6 9 6 5 40 5 12
0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
0.012 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.012 0.002 0.005
0.011 0.015 0.011 0.007 0.007 0.007 0.019 0.007 0.010
0.14 0.12 0.21 0.16 0.17 0.17 0.24 0.08 0.15
1.4 1.5 1.3 1.2 1.2 1.1 1.6 1.1 1.3

10月17日 11月15日 12月13日 1月17日 2月7日 3月14日 最高値 最低値 平均値

11：05 11：10 12：00 11：00 10：55 11：05
22.1 19.1 11.5 8.7 11.5 9.0 31.3 8.7 19.4
20.6 16.2 12.5 7.1 8.3 8.8 31.9 7.1 17.8
9 7 6 6 4 4 20 4 8
2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 7.0 1.0 2.3
8.3 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 9.3 7.7 8.2
8.8 9.6 9.5 9.6 10.1 9.7 10.1 8.5 9.4

藻 青・藻 青・藻 藻・青 藻 藻・厨芥

8 7 9 7 5 8 40 5 14
0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
0.009 0.006 0.007 0.005 0.002 0.003 0.047 0.002 0.009
0.015 0.016 0.015 0.012 0.007 0.010 0.034 0.007 0.015
0.15 0.16 0.17 0.18 0.16 0.20 0.61 0.09 0.21
1.5 1.6 1.4 1.3 1.1 1.2 2.5 1.1 1.5

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　木材：木材臭　　微：微弱
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下阪本

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月15日 9月19日

採 水 時 刻 9：40 9：32 9：35 9：48 9：30 9：53
気 温 (℃) 18.7 17.2 22.4 30.7 32.1 29.1
水 温 (℃) 14.7 17.5 22.7 27.6 31.4 24.2
色 度 （度） 10 13 10 7 15 6
濁 度 （度） 2.5 2.0 1.5 2.0 5.0 2.0
pH 値 8.3 8.2 8.8 8.9 9.0 8.0
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.6 10.0 9.6 8.3 10.3 9.7

臭 気 種 類 生 生・青 青 藻 かび 藻・厨芥

臭気強度（ TON） 20 40 23 8 19 14
アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02
クロロフィル ａ (mg/L) 0.009 0.007 0.004 0.006 0.028 0.007
全 り ん (mg/L) 0.016 0.020 0.020 0.017 0.032 0.012
全 窒 素 (mg/L) 0.23 0.28 0.17 0.14 0.43 0.18

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.5 1.6 1.6 1.4 2.1 1.6

唐　崎

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月15日 9月19日

採 水 時 刻 9：50 9：40 9：45 9：56 9：35 10：03
気 温 (℃) 19.5 17.2 21.3 30.6 31.4 31.7
水 温 (℃) 15.0 18.3 23.3 27.5 31.7 24.3
色 度 （度） 12 12 11 8 28 8
濁 度 （度） 2.5 2.0 2.0 2.0 7.0 3.0
pH 値 8.5 8.3 8.7 8.9 9.7 8.0
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.4 9.7 9.5 8.2 9.8 9.2

臭 気 種 類 生 生・藻 青・藻 藻 藻 藻

臭気強度（ TON） 25 27 18 8 20 8
アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
クロロフィル ａ (mg/L) 0.012 0.008 0.004 0.006 0.075 0.010
全 り ん (mg/L) 0.022 0.021 0.020 0.016 0.047 0.017
全 窒 素 (mg/L) 0.24 0.23 0.16 0.14 0.79 0.20

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.6 1.7 1.8 1.5 3.3 1.6
臭気の表現は
藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭

試験項目　　　　　　　　　　採水日

試験項目　　　　　　　　　　採水日
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10月17日 11月15日 12月13日 1月17日 2月7日 3月14日 最高値 最低値 平均値

9：40 9：45 9：50 9：30 9：30 9：40
22.2 17.2 8.6 7.8 10.7 11.0 32.1 7.8 19.0
20.3 15.5 12.2 6.8 7.8 9.2 31.4 6.8 17.5
9 10 7 6 3 5 15 3 8
2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 5.0 1.0 2.2
8.3 7.7 7.8 7.7 7.6 7.6 9.0 7.6 8.2
9.6 11.0 9.9 10.4 10.5 10.2 11.0 8.3 10.0

藻・厨芥 藻 藻 藻・厨芥 藻 藻・厨芥

13 9 11 10 9 8 40 8 15
0.02 0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 0.00 0.02
0.011 0.004 0.006 0.006 0.002 0.003 0.028 0.002 0.008
0.017 0.018 0.015 0.012 0.007 0.012 0.032 0.007 0.017
0.21 0.25 0.20 0.19 0.20 0.26 0.43 0.14 0.23
1.6 1.6 1.4 1.3 1.1 1.3 2.1 1.1 1.5

10月17日 11月15日 12月13日 1月17日 2月7日 3月14日 最高値 最低値 平均値

9：45 9：55 10：00 9：40 9：35 9：50
22.6 16.1 11.9 7.6 10.3 10.8 31.7 7.6 19.3
20.2 15.5 12.2 6.3 7.9 9.0 31.7 6.3 17.6
9 10 7 8 4 4 28 4 10
3.0 5.0 2.0 3.0 1.5 1.5 7.0 1.5 2.9
8.3 7.7 7.8 7.8 7.6 7.6 9.7 7.6 8.2
9.2 10.1 9.5 10.1 10.0 10.2 10.4 8.2 9.7

青・厨芥 藻 青・藻 藻・厨芥 藻 藻

8 8 11 13 7 8 27 7 13
0.01 0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02
0.010 0.007 0.006 0.007 0.002 0.003 0.075 0.002 0.013
0.018 0.022 0.015 0.015 0.008 0.011 0.047 0.008 0.019
0.18 0.24 0.16 0.19 0.18 0.24 0.79 0.14 0.25
1.6 1.6 1.4 1.4 1.1 1.2 3.3 1.1 1.7

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　木材：木材臭　　微：微弱
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柳が崎

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月15日 9月19日

採 水 時 刻 10：00 9：50 9：50 10：02 9：40 10：11
気 温 (℃) 19.9 18.4 21.2 29.6 30.5 26.5
水 温 (℃) 15.4 18.3 23.5 27.1 31.5 24.3
色 度 （度） 10 11 9 8 24 8
濁 度 （度） 2.0 2.0 1.5 4.0 7.0 1.5
pH 値 8.5 8.4 8.7 8.8 9.2 7.9
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.5 9.7 9.4 8.3 9.8 8.9

臭 気 種 類 生 生・藻 青・藻 藻 藻 藻・厨芥

臭気強度（ TON） 23 25 19 13 25 8
アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04
クロロフィル ａ (mg/L) 0.012 0.007 0.004 0.007 0.040 0.005
全 り ん (mg/L) 0.018 0.020 0.017 0.015 0.029 0.011
全 窒 素 (mg/L) 0.19 0.23 0.16 0.15 0.58 0.13

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.6 1.7 1.7 1.5 2.4 1.5

第２疏水取水口

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月15日 9月19日

採 水 時 刻 10：05 9：57 9：55 10：07 9：45 10：15
気 温 (℃) 20.7 17.7 22.8 30.0 31.5 25.9
水 温 (℃) 15.4 18.4 24.2 27.8 31.3 24.6
色 度 （度） 10 10 9 8 48 6
濁 度 （度） 2.0 2.0 1.5 3.0 16 1.5
pH 値 8.6 8.1 8.4 8.9 9.7 7.7
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.6 9.8 9.4 8.3 10.2 8.6

臭 気 種 類 生 生・藻 青・藻 青・藻 藻 藻

臭気強度（ TON） 27 20 18 13 29 17
アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04
クロロフィル ａ (mg/L) 0.011 0.006 0.005 0.007 0.10 0.005
全 り ん (mg/L) 0.019 0.017 0.015 0.015 0.043 0.012
全 窒 素 (mg/L) 0.20 0.23 0.12 0.15 0.99 0.19

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.6 1.6 1.6 1.4 3.9 1.5
臭気の表現は
藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭

試験項目　　　　　　　　　　採水日

試験項目　　　　　　　　　　採水日
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10月17日 11月15日 12月13日 1月17日 2月7日 3月14日 最高値 最低値 平均値

9：55 10：00 10：06 9：50 9：45 9：55
22.0 15.0 11.9 7.0 9.1 9.2 30.5 7.0 18.4
20.2 15.4 11.9 6.3 7.8 9.4 31.5 6.3 17.6
9 11 7 8 4 3 24 3 9
3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.5 7.0 1.0 2.6
8.2 7.7 7.9 7.7 7.6 7.7 9.2 7.6 8.2
8.9 10.0 9.7 10.0 10.1 10.7 10.7 8.3 9.7

青・藻 藻 藻 藻・青 藻・青 藻

8 11 9 9 9 8 25 8 14
0.02 0.06 0.01 0.02 0.01 0.02 0.06 0.00 0.02
0.008 0.008 0.007 0.006 0.002 0.002未満 0.040 0.002未満 0.009
0.015 0.022 0.017 0.014 0.009 0.009 0.029 0.009 0.016
0.18 0.27 0.17 0.19 0.19 0.22 0.58 0.13 0.22
1.5 1.6 1.5 1.4 1.1 1.2 2.4 1.1 1.6

10月17日 11月15日 12月13日 1月17日 2月7日 3月14日 最高値 最低値 平均値

10：00 10：10 10：11 9：55 9：50 10：00
22.4 14.9 11.1 7.9 10.3 9.9 31.5 7.9 18.8
20.3 15.6 11.6 5.8 7.2 9.4 31.3 5.8 17.6
8 11 7 8 4 5 48 4 11
2.0 3.0 3.0 2.5 1.5 1.5 16 1.5 3.3
8.0 7.6 7.9 7.7 7.6 7.6 9.7 7.6 8.2
9.0 9.9 9.8 10.0 10.3 10.8 10.8 8.3 9.7

青・藻 藻 藻 藻 藻 藻・厨芥

19 9 11 11 8 10 29 8 16
0.03 0.06 0.01 0.02 0.02 0.02 0.06 0.01 0.02
0.007 0.010 0.007 0.005 0.002 0.002 0.10 0.002 0.014
0.014 0.020 0.016 0.012 0.008 0.011 0.043 0.008 0.017
0.19 0.28 0.17 0.17 0.19 0.23 0.99 0.12 0.26
1.5 1.6 1.5 1.3 1.1 1.2 3.9 1.1 1.7

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　木材：木材臭　　微：微弱
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三井寺沖中央

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月15日 9月19日

採 水 時 刻 10：10 10：03 10：05 10：14 9：50 10：23
気 温 (℃) 19.7 18.7 22.5 29.2 31.3 28.3
水 温 (℃) 15.1 18.2 23.5 27.5 31.2 24.4
色 度 （度） 10 10 9 6 30 8
濁 度 （度） 2.5 2.0 1.5 1.5 12 3.0
pH 値 8.4 8.2 8.7 8.8 9.5 7.8
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.6 10.0 9.5 8.3 10.1 8.8

臭 気 種 類 生 藻・生 青・藻 青・藻 藻 藻

臭気強度（ TON） 23 23 22 7 21 9
アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.04
クロロフィル ａ (mg/L) 0.007 0.003 0.004 0.004 0.090 0.003
全 り ん (mg/L) 0.016 0.014 0.016 0.011 0.039 0.011
全 窒 素 (mg/L) 0.15 0.16 0.14 0.10 0.89 0.12

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.5 1.5 1.6 1.3 3.3 1.3

山田

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月15日 9月19日

採 水 時 刻 10：20 10：11 10：10 10：22 9：55 10：30
気 温 (℃) 20.4 18.8 22.8 30.4 31.1 27.0
水 温 (℃) 15.3 18.4 23.1 27.1 31.1 24.8
色 度 （度） 10 11 14 12 60 12
濁 度 （度） 2.5 2.5 3.0 3.0 18 3.0
pH 値 8.3 8.0 8.1 9.0 9.8 8.0
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.6 10.1 10.2 8.1 10.3 9.1

臭 気 種 類 生 青 青・藻 青・藻 藻・青 青

臭気強度（ TON） 27 15 20 11 25 11
アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03
クロロフィル ａ (mg/L) 0.007 0.002未満 0.012 0.010 0.15 0.012
全 り ん (mg/L) 0.019 0.019 0.034 0.022 0.068 0.016
全 窒 素 (mg/L) 0.15 0.19 0.24 0.19 1.4 0.28

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.6 1.6 1.9 1.7 4.2 1.8
臭気の表現は
藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭

試験項目　　　　　　　　　　採水日

試験項目　　　　　　　　　　採水日
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10月17日 11月15日 12月13日 1月17日 2月7日 3月14日 最高値 最低値 平均値

10：05 10：15 10：19 10：00 10：00 10：10
23.1 15.1 14.8 7.6 9.8 8.6 31.3 7.6 19.1
20.3 15.2 11.9 6.0 7.0 9.4 31.2 6.0 17.5
6 10 7 5 4 5 30 4 9
1.5 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5 12 1.5 2.9
7.8 7.6 7.9 7.8 7.6 7.6 9.5 7.6 8.1
9.2 9.8 9.8 10.0 10.3 11.5 11.5 8.3 9.8

藻 藻 青・藻 藻 藻 藻・青

10 7 8 8 9 10 23 7 13
0.05 0.06 0.01 0.02 0.01 0.05 0.06 0.00 0.03
0.004 0.005 0.006 0.005 0.002 0.002 0.090 0.002 0.011
0.011 0.016 0.014 0.010 0.008 0.016 0.039 0.008 0.015
0.17 0.20 0.13 0.17 0.17 0.39 0.89 0.10 0.23
1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 1.3 3.3 1.1 1.5

10月17日 11月15日 12月13日 1月17日 2月7日 3月14日 最高値 最低値 平均値

10：10 10：20 10：26 10：10 10：05 10：15
21.9 19.1 12.4 8.8 10.0 11.1 31.1 8.8 19.5
20.3 14.8 11.5 5.8 7.0 9.0 31.1 5.8 17.4
8 13 14 7 4 6 60 4 14
3.0 5.0 5.0 3.5 1.5 2.0 18 1.5 4.3
7.9 7.7 7.9 7.8 7.5 7.7 9.8 7.5 8.1
9.1 11.0 10.3 10.1 10.3 10.8 11.0 8.1 10.0

藻 藻・青 藻・微生 藻・木材 藻 藻

13 11 11 11 8 6 27 6 14
0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02
0.006 0.007 0.008 0.004 0.002未満 0.002 0.15 0.002未満 0.018
0.014 0.026 0.023 0.014 0.008 0.012 0.068 0.008 0.023
0.16 0.31 0.18 0.19 0.17 0.31 1.4 0.15 0.31
1.4 1.5 1.5 1.3 1.1 1.2 4.2 1.1 1.7

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　木材：木材臭　　微：微弱
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赤野井湾

4月11日 5月9日 6月13日 7月11日 8月15日 9月19日

採 水 時 刻 10：40 10：34 10：40 10：43 10：15 10：50
気 温 (℃) 21.5 19.7 23.8 30.1 30.7 27.0
水 温 (℃) 15.5 17.9 23.6 28.8 31.4 24.6
色 度 （度） 13 18 20 26 60 20
濁 度 （度） 3.0 8.0 6.0 6.0 18 5.0
pH 値 8.4 7.7 8.0 9.0 9.6 8.4
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 11.9 12.9 11.4 7.4 19.0 10.2

臭 気 種 類 藻・生 青 藻 青・藻 藻・厨芥 青・厨芥

臭気強度（ TON） 8 10 20 12 20 14
アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.06 0.03 0.02 0.03 0.03
クロロフィル ａ (mg/L) 0.011 0.003 0.011 0.018 0.11 0.023
全 り ん (mg/L) 0.028 0.071 0.065 0.047 0.069 0.030
全 窒 素 (mg/L) 0.22 0.47 0.45 0.32 1.3 0.34

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.6 1.8 2.1 2.1 4.6 2.0
臭気の表現は
藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭

試験項目　　　　　　　　　　採水日
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10月17日 11月15日 12月13日 1月17日 2月7日 3月14日 最高値 最低値 平均値

10：35 10：40 10：46 10：30 10：30 10：35
22.0 19.1 14.5 8.4 10.8 12.1 30.7 8.4 20.0
19.9 14.3 12.5 5.5 7.6 9.5 31.4 5.5 17.6
12 20 9 22 18 28 60 9 22
5.0 9.0 3.0 14 8.0 24 24 3.0 9.1
8.0 7.7 7.8 8.0 8.4 7.7 9.6 7.7 8.2
11.8 20.8 9.5 11.4 14.6 11.4 20.8 7.4 12.7

藻・厨芥 藻・厨芥 藻 藻 藻・下水 藻

13 11 11 12 10 6 20 6 12
0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.05 0.06 0.01 0.03
0.009 0.028 0.005 0.016 0.019 0.008 0.11 0.003 0.022
0.029 0.051 0.015 0.043 0.033 0.062 0.071 0.015 0.045
0.35 0.68 0.11 0.30 0.28 0.41 1.3 0.11 0.44
1.6 1.9 1.3 2.2 1.8 1.8 4.6 1.3 2.1

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　木材：木材臭　　微：微弱
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<生物> 琵琶湖大橋

H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

18.4 18.7 24.3 30.5 30.6 28.7 23.0 18.5 10.3 10.2 11.4 10.0
13.1 16.8 22.8 28.1 31.1 24.3 20.7 16.9 14.3 8.6 8.7 9.0
0.5 3.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0
7.9 8.2 9.1 8.9 8.4 8.5 8.3 7.9 7.7 7.8 7.8 7.6

48 38
4

6
4

20

4 6 20 14 6
22 10 2 2

18 4
6 8

2
26 2 2

32

6
2

6

16 16
4 6

22 28
32

4

2 38 12 2
2 28 6 10 94 18 36 2 6

8 80 8

76 2 16 6
2 28 6 2

4
4 6 2 2

4 4 12 2

4

2 4 2

2 6

16 62 82 8 72 12 62 20 76 52 88 54

8 2
6 2

2その他渦鞭藻類 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 
Gymnodinium 属 
Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

黄金藻類
Dinobryon 属 
Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

8 4

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

M.          incerta

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

6 22 12 412 84
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H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

2 4 16
2

2 4
2 2

4
8

2 2 12

2 2
4

4

2
4 2 20

2 2 46 4
8

4
4

2 2 6 4 2 2

6
2

24 66 18 32 160 36 2 2

2

8 4 10

2 6 20 12 2 4 14 20 8 8 8

2

4 4 4 8 8
28 140 32 10 4 4 38 10 8

2 2 6 2 2 20
2 2

2 6
2

2 20 12 6 4 28 4

8
4 4

2 2
2 2 2 2

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.
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<生物> 雄琴

H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

21.1 17.7 23.7 30.0 31.3 26.9 22.1 19.1 11.5 8.7 11.5 9.0
14.5 17.4 22.7 27.9 31.9 26.0 20.6 16.2 12.5 7.1 8.3 8.8
2.0 3.0 1.5 1.5 7.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5
8.3 8.2 8.9 8.9 9.3 8.2 8.3 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7

42 4,600

4 18

4

12 2 14
20 12 2 6
2

12

4 4 2

4
74 34 8 32 32

2
120 120 14

14

4 20 6 4 4
50 6 110 10 88 100 38 2

2 2

250

8 2 4 4
8 24 110 2 8 10 2 2

6

2
16 2 6 2 2 10 4

2 2

6 2 2 8 16 2 6

4 2
2

2 2 2 6 2 4

2
8 18 2

96 88 36 12 40 50 36 48 370 52 48 66

4 6 2
2 2

6その他渦鞭藻類 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 
Gymnodinium 属 
Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

黄金藻類
Dinobryon 属 
Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

M.          incerta

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

8 12 8 438
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H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

2

2

4 2 2 2

2
2

4

2
4
6

2

14 20
28 4
4

2

2 2

4 12 2 2 2

2
4 2

2 20 92 2 8 76 24

4 2
4

2 14 6 2 4 14 8 2 6

2 2 6

2 6 2
60 140 12 8 14 38 10 10

8 6 6 2 20 2 4
2

2 6 2 2
4 10 4 2

8 16 14 16 14 2

2 2

2 2
8

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.
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<生物> 下阪本

H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

18.7 17.2 22.4 30.7 32.1 29.1 22.2 17.2 8.6 7.8 10.7 11.0
14.7 17.5 22.7 27.6 31.4 24.2 20.3 15.5 12.2 6.8 7.8 9.2
2.5 2.0 1.5 2.0 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0
8.3 8.2 8.8 8.9 9.0 8.0 8.3 7.7 7.8 7.7 7.6 7.6

300 2,200 34

4 6

6
6

8 8 10 2
26 4 2

8 4
4 2
2

2
2

2 10 8

2
110 14 24 8 32 26

2
12 2
76 14 44 2 30

16 4

8 8 14 6 6 8
64 12 44 6 24 30 240 56 8

2

72 20 8 4
40 18

10 6 2 8 6 2
4 4 4 12 12 4

10 4 18 2 4
2

2 2 2 2 12 8 10

2 2 8
4

4 10 4 2 2 2

4 4
22 2

96 110 44 18 64 78 88 48 220 60 58 54

2

6 2 2 2
2

10 2 2その他渦鞭藻類 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 
Gymnodinium 属 
Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

黄金藻類
Dinobryon 属 
Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

36

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

M.          incerta

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

48 2 1218 36
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H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

2

4 2 10 2

2 2
4

2
6

2

2
2

2

2
8 30 2

2 2
2

2
2 2 2

2 2 2

2 2 2 8

2
2 2

28 84 8 26 130 24
4

8 2 2 2 2 2 2

8 2 18 20 12 2 2 10

2 2

6 22 6
66 74 14 18 76 10 38 6 2 10 18

2
10 4 2 2 12 8

6

6 12 2 4 2
8 2 2

10 30 2 4 14 28 8 6 6

4 4 2
8 2 4

2 2 4 2
2 2 4 2 2

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.
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<生物> 唐崎

H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

19.5 17.2 21.3 30.6 31.4 31.7 22.6 16.1 11.9 7.6 10.3 10.8
15.0 18.3 23.3 27.5 31.7 24.3 20.2 15.2 12.2 6.3 7.9 9.0
2.5 2.0 2.0 2.0 7.0 3.0 3.0 5.0 2.0 3.0 1.5 1.5
8.5 8.3 8.7 8.9 9.7 8.0 8.3 7.7 7.8 7.8 7.6 7.6

210 8,100 44 12

20
6

2

30 2
4 2 8 4

4 4
2 8

10 2 2

2 12
2

10 4

4 30

120 4 64 16

12 6 4
8 54 200 110 8 120 2 6 12

18
8

8 8 2 6 2 2 6 10 6
120 8 4 12 22 2 2 62 300 32 8

2

4
8 220 4 4

30 6 32

8
2 14 2 10 2
6 12 16 20 2

4

6 4 8 2
2 4 2

4 10 2 12 6 6

2 2 6
8

8 2 2 6 12 4 2 2

2
50 10 2

66 150 42 78 180 98 90 94 240 30 16 78

2
10

2 6 8
2 4 4

8その他渦鞭藻類 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 
Gymnodinium 属 
Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

黄金藻類
Dinobryon 属 
Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

36

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

M.          incerta

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

60 42 12 470 70 200
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H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

12 12 8

6 2 4

2 2 2

2 2

2
4 10 2

2
2 2

2
2 14 10 2 10 4

2 2
2

2

2 2 2 2

2 2 2 2 10 2
8

2 18 90 4 14 110 26
2

6 2

6 4 4 2 18 6

2 10 2

2 26 6
22 130 4 10 20 24 22 28 28

12
14 12 6 4 4 4 4 8 12 4 2

4

2 4
10 6

6 44 2 16 24 22 14 20 14 48

2 14 2

4 4 2
2 2 2

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

-39-



<生物> 柳が崎

H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

19.9 18.4 21.2 29.6 30.5 26.5 22.0 15.0 11.9 7.0 9.1 9.2
15.4 18.3 23.5 27.1 31.5 24.3 20.2 15.4 11.9 6.3 7.8 9.4
2.0 2.0 1.5 4.0 7.0 1.5 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.5
8.5 8.4 8.7 8.8 9.2 7.9 8.2 7.7 7.9 7.7 7.6 7.7

190 4,500 52
4

8

2

4 2 2 2
18 6 2 2

2 2
2

4 2

4

4

4 10 6 12

150 44 38
2

4 2
160 6 2 50

14

10 10 6 4 4
18 2 14 2 12 40 56 12

2

94 92 4 4

6 2 2
8 4 20 10 4 4 2

4

6 2 6 4 4 8
2

2 10 4 10 4 2

2 4 6 2

4 2 10 6 6 2

8 4
30 12 2 4 2 2

110 60 70 36 36 58 32 140 210 24 26 14

6 6
6
6

10

10 2200 6 6 2 16 10

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

12 72

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          incerta
M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 

黄金藻類
Dinobryon 属 

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

その他渦鞭藻類 

Gymnodinium 属 
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H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

2 14 2

2 2 8 4 2

2
2

4

4
2

4
2 2

2 2
48 18 2 4

4

2 2
2

2 2 10

10 92 8 58
12 2

2

2 2 2 2

2 6 4 2 4 12 6 2 2

4
2

14 2 10
58 14 26 2 14 14 18 2 62 16

12 56 8 2 2 2 2 12

4 14 2
4 2 4 2

6 20 8 2 14 4 26

2 2
2

6
2

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 
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<生物> 第２疏水取水口

H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

20.7 17.7 22.8 30.0 31.5 25.9 22.4 14.9 11.1 7.9 10.3 9.9
15.4 17.7 24.2 27.8 31.3 24.6 20.3 15.6 11.6 5.8 7.2 9.4
2.0 2.0 1.5 3.0 16 1.5 2.0 3.0 3.0 2.5 1.5 1.5
8.6 8.1 8.4 8.9 9.7 7.7 8.0 7.6 7.9 7.7 7.6 7.6

320 9,000 140

12 16
4

2
10
16 2
4
2 2
4

2

4

2 4

54 120 8 92
4 4

14
30 18 190 44 2 16 16 6 14 6

12 2
20

2 2 4 4
46 38 10 2 8 2 10 220 58 20

2 2

110 6 8
24

4 18
2

16 2 18 20 6 4 2
2 4

4
8 2 8 4 8 6

2

2 4 2

6 2 4 2

4 2 10 4 2 2

2 2
16 4 2 2

110 100 56 50 92 130 120 140 250 44 14 26

4 2

2
4

10 2 1480 2 18 20

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

32 82

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          incerta
M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 

黄金藻類
Dinobryon 属 

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

その他渦鞭藻類 

Gymnodinium 属 
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H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

2
2

4 6 2 22 2

2 10 4

2 2
2

2 2
4

2

6
4

4 4 2
4 30 2 8 32 2

2

2
2

2

2 6 2 4

2 6 50 40
4

2

2 2 2

4 2 4 2 2

2 4 2
6

2 28 18 16 2 30 22 12 16 74 22

4 4 2 2 4 2 20

8 2
2 4 4

2 4 18 2 16 2 2 24

4
2

2 2 4
2 2 2

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 
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<生物> 三井寺沖中央

H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

19.7 18.7 22.5 29.2 31.3 28.3 23.1 15.1 14.8 7.6 9.8 8.6
15.1 18.7 23.5 27.5 31.2 24.4 20.3 15.2 11.9 6.0 7.0 9.4
2.5 2.0 1.5 1.5 12 3.0 1.5 3.0 3.0 1.5 1.5 1.5
8.4 8.2 8.7 8.8 9.5 7.8 7.8 7.6 7.9 7.8 7.6 7.6

32 7,600 44

4
2 2 4 2 4

4
4 2

4

4

4

20 4 2

70 78 44 96
6
2 10

42 30 88 18 24 16 4

2 2 2
52 4 6 100 100 68 2

4 350 18 14

8
2

4 18 2 38 30 4
2

2 4
10 6 4 2 2

2 6 2 4 4

8 2 4 4

6 6 4

10 4 2

170 26 12 20 26 14 46 98 74 20 16 42

10 2

2
8 2

その他渦鞭藻類 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 
Gymnodinium 属 
Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

黄金藻類
Dinobryon 属 
Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

M.          incerta

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

16 4 286 52 96
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H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

2 2 2 6 4 4 2

2 2
2

4

2

2
2

2

2
2 32 12 4 26

2
2

2 2
2 2

2 2

2 6 4
2

2 16 40 14 32

2
4 2 2

2 6 10 6 6 2

2 2
2

6
6 160 8 2 34 16 8 22 26 86 40

6 8 2 8 6
10

2 4
6

4 2 18 14 16 8 34
4

4

2 2 4 4

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.
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<生物> 山田

H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

20.4 18.8 22.8 30.4 31.1 27.0 21.9 19.1 12.4 8.8 10.0 11.1
15.3 18.8 23.1 27.1 31.1 24.8 20.3 14.8 11.5 5.8 7.0 9.0
2.5 2.5 3.0 3.0 18 3.0 3.0 5.0 5.0 3.5 1.5 2.0
8.3 8.0 8.1 9.0 9.8 8.0 7.9 7.7 7.9 7.8 7.5 7.7

240 18,000 1,600

22

24
10 6

4
4

6 2

2

2

12 66

2
150 22 18 32

2

22 66 140 400 80 6 4 12 8

44 20 10

2 8 10 4 4
28 22 6 4 4 58 34 120 36 2 2

2 36
24 470 52 4

4 6 30

8 6 10
2 4

6 12 52 10 6 4
2 2

2 14
8 4 2 4 2 2

6 4 2 4 2

6 8 4

4 2 2 4 6 4 2

2 2
18 2 2 2

110 6 24 28 110 120 110 110 88 16 4 26

12

2
2その他渦鞭藻類 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 
Gymnodinium 属 
Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

黄金藻類
Dinobryon 属 
Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

44

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

M.          incerta

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

2 8 486 98 120
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H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

2
2

2 6 2 6 2

2 8 2 2 2
2

2 6
14 2 2

2

2

10 2

2
14 4 14 22

4 2 6 2

2

4 4 2

6 2

2 10 72 2 10 52 4
2 2

2 4 2

4 4 4 2 4

2
6

2 10
10 26 16 10 8 6 22 30 70 10

12 2 4 2 2 8
2

4 2
2 2 2

2 2 6 16 74 6 2 4 8

2 2

2

2 2

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.
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<生物> 赤野井湾

H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

21.5 19.7 23.8 30.1 30.7 27.0 22.0 19.1 14.5 8.4 10.8 12.1
15.5 19.7 23.6 28.8 31.4 24.6 19.9 14.3 12.5 5.5 7.6 9.5
3.0 8.0 6.0 6.0 18 5.0 5.0 9.0 3.0 14 8.0 24
8.4 7.7 8.0 9.0 9.6 8.4 8.0 7.7 7.8 8.0 8.4 7.7

2 480 9,100 870

4

12
2 34 8

2

260 6

26

560

76 50 64 62 40
6 2
6

42 180 46 6 560 52 16 20 26 6 4

58 8
6

2 2 10 2 8 2 12 4
690 38 36 8 18 50 52 660 2,800 78

2 2 14 2 2

8 6 4
14 82 6 40 4

6 8

16 4 2 10
2 6 6 4
8 2 16 26 4 12 32 12 16

4 2 2 2

2 4 2
18 10 16 4 6

2 8

6 4 8 2 6 16 16 4 2

4 2 4

10 4 2 10 2

28
22 2

46 12 22 110 78 70 44 180 56 22 22 36

6
2

2
2 6

その他渦鞭藻類 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 
Gymnodinium 属 
Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

黄金藻類
Dinobryon 属 
Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

M.          incerta

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

10 2 2220 54
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H30 H31
4/11 5/9 6/13 7/11 8/15 9/19 10/17 11/15 12/13 1/17 2/7 3/14

4
2

2 4 4 2 2 2 8 10 4 4

2 2 2

4 2 2 2 2 2 2

2
2

8 4 2

2

2 12

2
2 8
2 8 2 16 1

2 2
2

2
2 4

2 2 2 6 2

2 2 2 2 4

2 10 18 18 30

2
2

2 2

8 4 4 2

14 6 2

12
18 14 30 18 52 62 66 50 110 110

12 2 10 4 2
4 2

2 2 2 2 6
4

4 24 26 10 4 14 8 16 34

2 2
2

2
2

4

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.
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  （３）　原水全項目等試験

第２疏水取水口　全項目等試験

採 水 日 6月5日 9月11日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

天 候 前 日 晴一時薄曇 雨後曇 曇時々雨 曇時々雨

天 候 当 日 曇後一時雨 曇 曇時々晴後時々雨 晴後薄曇

採 水 時 刻 9：40 10：30 9：50 9：30

気 温 (℃) 27.2 26.3 18.6 9.5 27.2 9.5 20.4

水 温 (℃) 25.1 25.7 13.1 9.8 25.7 9.8 18.4

一 般 細 菌 (集落/mL) 210 270 100 13 270 13 150

大 腸 菌 (MPN/100mL) 4.5 14 4.5 7.8 14 4.5 7.7

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.02未満 0.03 0.02未満 0.13 0.13 0.02未満 0.04

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ジクロロメタン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

トリクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.002未満 0.003 0.002未満 0.002 0.003 0.002未満 0.002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.04 0.14 0.07 0.03 0.14 0.03 0.07

鉄及びそ の 化 合 物 (mg/L) 0.059 0.24 0.14 0.066 0.24 0.059 0.13

銅及びその化合物 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 7.9 7.1 8.4 8.4 8.4 7.1 8.0

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.017 0.040 0.022 0.008 0.040 0.008 0.022

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 9.9 8.9 10.2 10.8 10.8 8.9 10.0

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 39 34 43 42 43 34 40

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 72 79 79 78 79 72 77

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000002 0.000001未満 0.000004 0.000001 0.000004 0.000001未満 0.000002

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001 0.000003 0.000002 0.000001未満 0.000003 0.000001未満 0.000002

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.4 1.6 1.6 1.3 1.6 1.3 1.5

pH 値 8.7 7.8 7.9 7.7 8.7 7.7 8.0

臭 気 藻・青 藻・青 生・藻 青・藻

色 度 （度） 8 14 11 7 14 7 10

濁 度 （度） 2.0 6.0 2.5 2.0 6.0 2.0 3.1

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02

ア ル カ リ 度 (mg/L) 32.7 28.6 35.1 33.3 35.1 28.6 32.4

電 気 伝 導 率 (μS/cm) 122 111 133 137 137 111 126

溶存酸素(DO) (mg/L) 9.2 8.2 10.5 10.7 10.7 8.2 9.7

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 0.8 0.5 1.4 1.3 1.4 0.5 1.0

化学的酸素要求量(COD) (mg/L) 2.5 3.7 3.2 2.2 3.7 2.2 2.9

浮遊物質(SS) (mg/L) 2 9 6 3 9 2 5

藻：藻臭　　　青：青草臭　　魚：魚臭　　　土：土臭　　　かび：かび臭　　厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　木材：木材臭　　微：微弱

臭気の表現は
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宇治川取水口　全項目等試験

採 水 日 6月5日 9月11日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

天 候 前 日 晴一時薄曇 雨後曇 曇時々雨 曇時々雨

天 候 当 日 曇後一時雨 曇 曇時々晴後時々雨 晴後薄曇

採 水 時 刻 10：20 10：30 9：50 9：45

気 温 (℃) 27.7 27.3 18.6 17.5 27.7 17.5 22.8

水 温 (℃) 23.9 25.9 14.8 9.4 25.9 9.4 18.5

一 般 細 菌 (集落/mL) 1300 570 360 300 1300 300 630

大 腸 菌 (MPN/100mL) 49 46 31 7.8 49 7.8 33

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.006 0.004未満 0.004未満 0.004 0.006 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.20 0.08 0.26 0.38 0.38 0.08 0.23

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.11 0.10 0.11 0.09 0.11 0.09 0.10

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ジクロロメタン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

トリクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.003 0.004 0.002 0.003 0.004 0.002 0.003

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.07 0.31 0.05 0.08 0.31 0.05 0.13

鉄及びそ の 化 合 物 (mg/L) 0.12 0.44 0.096 0.11 0.44 0.096 0.19

銅及びその化合物 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 9.4 7.3 11.0 11.0 11.0 7.3 9.7

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.046 0.057 0.016 0.021 0.057 0.016 0.035

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 11.6 9.2 13.2 13.9 13.9 9.2 12.0

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 38 36 42 42 42 36 40

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 81 110 91 82 110 81 91

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000002 0.000001未満 0.000003 0.000002 0.000003 0.000001未満 0.000002

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001 0.000003 0.000001未満 0.000001未満 0.000003 0.000001未満 0.000001

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.5 1.5 1.4 1.3 1.5 1.3 1.4

pH 値 7.9 7.8 7.8 7.6 7.9 7.6 7.8

臭 気 青・魚 藻 藻・厨芥 下水

色 度 （度） 12 20 9 6 20 6 12

濁 度 （度） 2.5 12 2.0 2.0 12 2.0 4.6

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.06 0.05 0.04 0.06 0.06 0.04 0.05

ア ル カ リ 度 (mg/L) 31.3 29.8 34.8 33.8 34.8 29.8 32.4

電 気 伝 導 率 (μS/cm) 134 116 147 151 151 116 137

溶存酸素(DO) (mg/L) 9.1 8.9 10.3 11.0 11.0 8.9 9.8

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 1.0 1.2 1.1 1.5 1.5 1.0 1.2

化学的酸素要求量(COD) (mg/L) 2.8 3.5 2.9 2.1 3.5 2.1 2.8

浮遊物質(SS) (mg/L) 4 19 3 7 19 3 8
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  （４）　原水水質管理目標設定項目等試験

採水場所　第２疏水取水口

採 水 日 6月5日 9月11日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 9：40 10：30 9：50 9：30

気 温 (℃) 27.2 26.3 18.6 9.5 27.2 9.5 20.4

水 温 (℃) 25.1 25.7 13.1 9.8 25.7 9.8 18.4

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類 － － － －

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 39 34 43 42 43 34 40

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.017 0.040 0.022 0.008 0.040 0.008 0.022

遊 離 炭 酸 (mg/L) 1.1 1.3 1.4 4.6 4.6 1.1 2.1

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L) 3.6 5.7 3.7 3.3 5.7 3.3 4.1

臭気強度（TON） 27 10 30 12 30 10 20

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 72 79 79 78 79 72 77

濁 度 （度） 2.0 6.0 2.5 2.0 6.0 2.0 3.1

pH 値 8.7 7.8 7.9 7.7 8.7 7.7 8.0

腐食性（ランゲリア指数） -0.1 -1.1 -1.0 -1.3 -0.1 -1.3 -0.9

従属栄養細菌数 (集落/mL) 3300 3600 2200 1000 3600 1000 2500

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.04 0.14 0.07 0.03 0.14 0.03 0.07

カルシウムイオン (mg/L) 12.0 10.5 13.4 13.4 13.4 10.5 12.3

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 32.7 28.6 35.1 33.3 35.1 28.6 32.4

溶 解 性 物 質 (mg/L) 70 70 73 75 75 70 72

紫外線吸光度(UV260) 0.111 0.126 0.124 0.099 0.126 0.099 0.115

酸 度 (mg/L) 1.2 1.5 1.6 5.2 5.2 1.2 2.4

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L) 0.022 0.025 0.032 0.024 0.032 0.022 0.026

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02

電 気 伝 導 率 (μS/cm) 122 111 133 137 137 111 126

溶存酸素(DO) (mg/L) 9.2 8.2 10.5 10.7 10.7 8.2 9.7

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 0.8 0.5 1.4 1.3 1.4 0.5 1.0

化学的酸素要求量(COD) (mg/L) 2.5 3.7 3.2 2.2 3.7 2.2 2.9

浮遊物質(SS) (mg/L) 2 9 6 3 9 2 5
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採水場所　宇治川取水口

採 水 日 6月5日 9月11日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10：20 10：30 9：50 9：45

気 温 (℃) 27.7 27.3 18.6 17.5 27.7 17.5 22.8

水 温 (℃) 23.9 25.9 14.8 9.4 25.9 9.4 18.5

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類 － － － －

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 38 36 42 42 42 36 40

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.046 0.057 0.016 0.021 0.057 0.016 0.035

遊 離 炭 酸 (mg/L) 2.1 1.7 2.1 4.7 4.7 1.7 2.7

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L) 4.6 7.4 3.1 3.5 7.4 3.1 4.7

臭気強度（TON） 33 10 20 17 33 10 20

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 81 110 91 82 110 81 91

濁 度 （度） 2.5 12 2.0 2.0 12 2.0 4.6

pH 値 7.9 7.8 7.8 7.6 7.9 7.6 7.8

腐食性（ランゲリア指数） -0.9 -1.1 -1.1 -1.4 -0.9 -1.4 -1.1

従属栄養細菌数 (集落/mL) 9900 8800 2900 5800 9900 2900 6900

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.07 0.31 0.05 0.08 0.31 0.05 0.13

カルシウムイオン (mg/L) 11.8 10.8 13.1 13.1 13.1 10.8 12.2

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 31.3 29.8 34.8 33.8 34.8 29.8 32.4

溶 解 性 物 質 (mg/L) 77 91 88 75 91 75 83

紫外線吸光度(UV260) 0.132 0.127 0.138 0.154 0.154 0.127 0.138

酸 度 (mg/L) 2.3 1.9 2.4 5.3 5.3 1.9 3.0

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L) 0.025 0.028 0.027 0.019 0.028 0.019 0.025

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.06 0.05 0.04 0.06 0.06 0.04 0.05

電 気 伝 導 率 (μS/cm) 134 116 147 151 151 116 137

溶存酸素(DO) (mg/L) 9.1 8.9 10.3 11.0 11.0 8.9 9.8

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L) 1.0 1.2 1.1 1.5 1.5 1.0 1.2

化学的酸素要求量(COD) (mg/L) 2.8 3.5 2.9 2.1 3.5 2.1 2.8

浮遊物質(SS) (mg/L) 4 19 3 7 19 3 8
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(５） 原水農薬類試験

採水場所　第２疏水取水口

採 水 日  平成３０年１２月４日  平成３１年２月７日
1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) (mg/L) － －
2 2,2-DPA(ダラポン) (mg/L) 0.001未満 0.001未満
3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満
7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
14 イソプロカルブ(MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満
16 イプロベンホス(IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) － －
18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
20 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ（ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ､EDDP） (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
21 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
22 エトリジアゾール(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
23 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
24 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
25 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
26 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
27 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満
28 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
29 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満
30 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
31 カ ル プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
32 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
33 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
34 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
35 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
36 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) － －
37 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) － －
38 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
39 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
40 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
41 クロロタロニル(TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
42 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満
43 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
44 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
45 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
46 ジクロルボス(DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
47 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) － －
48 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
49 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) － －
50 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
51 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
52 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
53 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
54 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
55 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
56 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
57 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満
58 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ､ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ (mg/L) － －
59 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
60 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
61 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
62 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満
63 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
64 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.00004 0.00003
65 テルブカルブ(MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
66 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
67 トリクロルホン(DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
68 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
69 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
70 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
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71 パ ラ コ ー ト (mg/L) － －
72 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
73 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
74 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
75 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
76 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
77 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
78 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
79 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満
80 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
81 フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
82 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
83 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
84 フェントエート(PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満
85 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
86 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
87 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
88 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
89 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
90 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
91 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
92 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
93 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) － －
94 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
95 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
96 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
97 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
98 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
99 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
100 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
101 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
102 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満
103 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
104 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
105 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
106 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満
107 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
108 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
109 メコプロップ(MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
110 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
111 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
112 メチダチオン(DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
113 メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
114 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
115 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
116 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
117 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
118 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

農 薬 類 1未満 1未満
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採水場所　宇治川取水口

採 水 日  平成３０年１２月４日  平成３１年２月７日
1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) (mg/L) － －
2 2,2-DPA(ダラポン) (mg/L) 0.001未満 0.001未満
3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満
7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
14 イソプロカルブ(MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満
16 イプロベンホス(IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) － －
18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
20 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ（ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ､EDDP） (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
21 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
22 エトリジアゾール(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
23 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
24 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
25 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
26 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
27 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満
28 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
29 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満
30 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
31 カ ル プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
32 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
33 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
34 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
35 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
36 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) － －
37 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) － －
38 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
39 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
40 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
41 クロロタロニル(TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
42 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満
43 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
44 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
45 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
46 ジクロルボス(DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
47 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) － －
48 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
49 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) － －
50 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
51 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
52 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
53 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
54 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
55 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
56 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
57 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満
58 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ､ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ (mg/L) － －
59 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
60 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
61 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
62 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満
63 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
64 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.00002 0.00003
65 テルブカルブ(MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
66 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
67 トリクロルホン(DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
68 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
69 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
70 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
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71 パ ラ コ ー ト (mg/L) － －
72 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
73 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
74 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
75 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
76 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
77 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
78 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
79 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満
80 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
81 フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
82 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
83 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
84 フェントエート(PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満
85 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
86 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
87 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
88 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
89 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
90 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
91 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
92 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
93 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) － －
94 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
95 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
96 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
97 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
98 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
99 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
100 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
101 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
102 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満
103 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
104 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
105 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
106 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満
107 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
108 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
109 メコプロップ(MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
110 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
111 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
112 メチダチオン(DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
113 メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
114 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
115 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
116 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
117 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
118 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

農 薬 類 1未満 1未満
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  （６）　原水生物試験

<生物> 第２疏水取水口

H30 H31
4/4 5/10 6/5 7/25 8/8 9/11 10/24 11/7 12/4 1/9 2/6 3/5
23.0 15.2 27.2 32.3 29.8 26.3 20.9 20.7 18.6 3.8 6.0 9.5
17.2 18.1 25.1 31.5 31.5 25.7 20.5 17.0 13.1 7.0 6.6 9.8
3.0 2.5 2.0 4.0 18 6.0 3.0 3.0 2.5 3.0 1.5 2.0
8.4 8.1 8.7 9.0 9.1 7.8 8.0 7.8 7.9 7.6 7.6 7.7

1,900 6,900 2,200

18
8

2
2 4

12 2
2 2 4

10
2

2 6

2

2 6 2 4

2

78 26 28 32 32 94
12
30

8 130 20 2 16 44 14 34

30 8 4
8
2 4 2 6 2

90 2 6 12 2 48 100 2
2

2
50 1,100

14 4

16
2 2

4 2 26 4 36 2

4 6
8 4 18 6 56 2

2

4 2 2 2 8

8 6
4 2

4 12 2 2 4

6 10
2 8 8 4

4

110 62 44 22 40 14 30 14 130 66 32 30

2 4
6 2
8

10 4170 2 2 12 16

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

42 110

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          incerta
M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 

黄金藻類
Dinobryon 属 

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

その他渦鞭藻類 

Gymnodinium 属 
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H30 H31
4/4 5/10 6/5 7/25 8/8 9/11 10/24 11/7 12/4 1/9 2/6 3/5

10

4 10 4 2 14 4

8 2

10
8 2

6

2

4

6
4 16 4 8

14 2

4
2 2

2 2 2

2 2 4

10 4 6 22 78 26 2
4 2

2

4 2 2 4 2 4

8 2 4 8 6

2 2 4

56 22 2 6 14 4
16 72 36 56 6 10 4 16 20 4 22 26

24 14 10 2 2 4

6 4 12 4 2
2 2 2

18 30 64 8 4 38 18 6

2
6 2

4 6 4
2 4

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 
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<生物> 宇治川取水口

H30 H31 H30 H31
6/5 9/11 12/4 3/5 6/5 9/11 12/4 3/5
27.7 27.3 18.6 17.5
23.9 25.9 14.8 9.4
2.5 12 2.0 2.0
7.9 7.8 7.8 7.6

2,400
2 8

2

2
2

2 2
32

2 2
8 16

6 10
6 2 2

190 6

14 6
8

2 4 4 2 6
2 24 30

4 2

6 2
10

4 2

14
4

14 6

10
20 12 8

4

2 2 4 10 10
2

2
6

2 4
2 2 24

2
2

30 10 180 20

2 2

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

その他渦鞭藻類 

Gymnodinium 属 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

黄金藻類
Dinobryon 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          incerta
M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

674 6

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       flos-aquae
A.       macrospora
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平成３０年４月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
3 18.9 16.4 8.0 3.0 10 0.01 34.3 <50 <50 <2 <2

晴後一時薄曇 150 20.2 16.8 8.0 3.0 10 0.01 34.5 <20 <20 2 <2
1 18.5 16.9 8.0 2.0 8 0.01 33.0 <50 <50 <50 <2 <2 <2

晴 50 23.2 17.7 8.1 2.5 8 0.01 34.6 藻 17 1 <20 <20 <20 3 <2 3
2 18.6 17.8 8.0 2.0 10 0.01 33.9 120 <50 <50 <2 <2 <2

晴 50 25.2 18.3 8.1 3.0 11 0.01 33.4 <20 <20 <20 <2 <2 <2
晴後時々曇 0 19.0 18.2 8.1 2.5 9 0.01 34.3 120 <50 <50 <2 <2 <2
一時雨 50 23.0 18.5 8.2 3.0 9 0.01 34.4 藻・微生 15 1 <20 <20 <20 2 <2 <2

0 11.8 18.3 8.1 3.0 10 0.01 34.3 94 <50 <50 <2 <2 <2
曇 50 16.4 18.8 8.1 3.0 10 0.01 34.3 <20 <20 <20 2 <2 2

-1 20.1 18.8 7.9 3.0 8 0.02 33.8 230 <50 <50 <2 <2 <2
雨時々曇 50 17.9 18.9 8.0 3.0 8 0.02 34.6 藻 10 1 <20 <20 <20 3 3 3

3 11.5 18.6 7.9 2.5 10 0.03 34.6 270 <50 <2 <2
曇後時々雨 50 8.7 18.6 7.9 3.0 10 0.03 34.2 25 <20 4 3

2 7.8 17.4 7.8 3.0 10 0.01 34.2 280 <50 <2 <2
晴一時曇 50 11.4 17.5 7.8 3.0 10 0.01 34.5 <20 <20 4 4

2 9.1 16.8 7.9 3.0 9 0.01 33.8 500 <50 <50 <2 <2 <2
曇後時々雨 50 11.3 17.0 8.1 3.0 12 0.01 34.5 生・藻 23 1 21 <20 <20 3 4 4

1 15.3 16.5 8.0 3.0 12 0.01 34.0 600 <50 <50 <2 <2 <2
晴後一時曇 50 21.3 17.5 8.2 3.0 12 0.01 33.6 <20 <20 <20 2 3 3

1 16.0 17.3 8.1 2.0 12 0.01 33.9 720 120 69 <2 <2 <2
曇一時雨 50 18.3 17.4 8.1 3.0 12 0.01 33.8 生・微藻 35 1 40 <20 <20 <2 2 <2

0 17.4 17.4 8.3 2.0 12 0.01 33.9 1600 150 79 <2 <2 <2
薄曇 50 22.3 17.8 8.2 2.0 12 0.02 33.8 1 130 <20 <20 <2 <2 <2

1 13.7 17.8 8.4 2.0 13 0.01 33.2 1600 150 130 <2 <2 <2
晴一時薄曇 50 17.7 18.3 8.1 3.0 14 0.01 33.2 生 40 1 64 <20 <20 2 <2 <2

-1 16.8 17.8 7.8 8.0 16 0.02 33.8 1500 140 <2 <2
曇時々雨 50 18.1 18.5 8.1 9.0 16 0.01 34.1 110 <20 <2 <2

2 11.7 18.1 7.8 7.0 14 0.01 33.6 1100 210 <2 <2
雨後曇 50 14.2 18.2 7.9 7.0 14 0.01 33.8 120 <20 <2 <2

5 14.6 17.9 7.8 5.0 12 0.01 33.6 1800 180 140 <2 <2 <2
薄曇一時晴 50 16.6 19.0 8.0 4.0 14 0.01 34.0 生 45 1 86 <20 <20 2 <2 <2

5 16.1 18.4 7.9 2.5 12 0.02 34.1 3100 340 140 <2 <2 <2
曇時々雨 70 14.8 18.8 8.1 4.0 12 0.01 34.1 130 30 <20 <2 <2 2

8 15.0 18.3 7.8 3.0 12 0.01 34.1 3800 96 170 <2 <2 <2
曇後晴 70 20.0 19.1 8.0 3.0 13 0.01 34.2 生 70 2 180 <20 <20 2 <2 2

9 17.8 16.1 7.9 3.0 13 0.01 33.9 4400 330 210 <2 <2 <2
快晴 70 23.2 17.1 8.2 2.5 13 0.01 33.7 280 34 31 <2 <2 <2

8 18.1 16.0 7.9 2.0 12 0.01 33.6 2400 57 56 <2 <2 2
快晴 70 24.4 17.4 8.1 2.0 12 0.01 33.8 生 320 1 230 <20 <20 <2 <2 <2

8 21.6 17.4 8.1 4.0 10 0.03 33.5 3800 240 <2 <2
快晴 70 25.7 18.4 8.4 4.0 12 0.02 34.4 270 32 2 <2

7 20.9 17.2 7.9 3.0 12 0.02 33.6 1600 59 <2 <2
晴時々薄曇 70 26.1 17.7 8.0 4.0 12 0.02 33.5 120 <20 <2 <2

7 20.6 17.9 7.9 4.0 9 0.02 34.4 2200 71 92 <2 <2 <2
晴後薄曇 70 23.8 18.3 7.9 3.0 11 0.01 34.3 生 140 1 110 <20 21 <2 <2 2

5 18.0 18.3 7.8 2.5 10 0.02 34.4 1500 65 <50 <2 <2 <2
雨 120 17.2 18.4 7.8 2.5 10 0.02 34.3 120 <20 <20 <2 <2 <2

12 16.5 18.5 7.7 2.5 12 0.03 33.6 2200 95 120 <2 <2 <2
曇時々雨 120 16.2 18.5 7.7 2.5 11 0.03 33.6 生 140 2 150 <20 21 <2 <2 <2

16 15.8 17.7 7.8 2.5 11 0.02 33.6 1500 55 62 <2 <2 <2
薄曇後一時晴 120 21.3 18.5 7.8 2.5 11 0.03 33.4 79 <20 <20 <2 <2 <2

16 16.9 18.2 8.0 3.0 15 0.02 33.2 1000 58 60 <2 <2 <2
曇後晴一時雨 100 21.2 18.4 8.0 4.0 15 0.02 33.3 生 120 2 97 <20 <20 <2 <2 2

16 16.0 18.0 7.8 2.5 13 0.03 33.2 400 <50 <2 <2
快晴 100 23.8 18.9 7.9 2.5 12 0.03 33.2 28 <20 2 <2

14 18.7 18.5 7.6 4.0 11 0.02 34.1 240 <50 <2 <2
快晴 100 23.8 19.6 7.8 4.0 12 0.02 33.9 25 <20 2 <2

14 21.8 18.6 7.7 4.0 10 0.03 33.6 79 <50 <2 <2
曇時々晴 100 20.2 18.8 8.0 2.0 11 0.03 33.1 <20 <20 2 <2

最高値 26.1 19.6 8.4 9.0 16 0.03 34.6 320 2 4400/280 340/34 210/31 <2/4 <2/4 2/4
最低値 7.8 16.0 7.6 2.0 8 0.01 33.0 10 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
平均値 18.0 18.0 8.0 3.5 11 0.02 33.9 80 1 1300/81 81/<20 66/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
最高値 21.8 18.8 8.4 8.0 16 0.03 34.6
最低値 7.8 16.0 7.6 2.0 8 0.01 33.0 理化学実験　上段　午前10時
平均値 16.5 17.7 7.9 3.0 11 0.02 33.8 　　　　　　下段　午後4時
最高値 26.1 19.6 8.4 9.0 16 0.03 34.6 臭気・生物試験　午前10時
最低値 8.7 16.8 7.7 2.0 8 0.01 33.1 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 19.6 18.2 8.0 3.5 12 0.02 33.9 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

22

23

24

25

26

27

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

1

2

3

原水種類

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2-MIB
Geosmin

（７）原水毎日試験
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

粉末活性炭注入
14.3 2.0 8.2 14.4 3.0 8.3 0.0 集中5ppm 新山高機能2ppm

30 0 0.0 72 3 6 14.9 2.0 8.2 15.2 3.0 8.3 0.0

38 2 2.0 13 2 5 15.7 2.0 8.3 15.8 2.0 8.4 0.0

52 1 0.2 19 1 7 16.0 2.0 8.5 16.2 2.0 8.5 1.0

56 0 0.0 10 1 1 16.1 3.0 8.5 16.3 3.0 8.3 0.0

34 2 4.0 55 0 4 16.5 3.0 8.3 16.5 3.0 8.2 25.0

16.5 3.0 8.1 16.2 3.0 8.0 3.5

16.3 4.0 8.0 15.1 3.0 7.9 0.0

39 7 2.2 66 15 8 15.1 4.0 8.1 14.5 3.0 8.1 0.0

23 7 3.8 57 5 3 14.6 3.0 8.3 14.9 3.0 8.4 0.0

74 24 10.8 73 11 7 15.0 3.0 8.5 15.0 3.0 8.4 12.5
粉末活性炭注入開始

68 39 18.2 10 6 4 15.3 3.0 8.5 15.3 4.0 8.4 4.0 集中5ppm 新山高機能2ppm

粉末活性炭注入率変更
44 46 18.8 19 8 10 15.5 4.0 8.5 15.5 5.0 8.3 0.0 5（高機能2）→10（4）ppm

15.5 7.0 8.3 15.5 8.0 8.1 14.0

15.5 7.0 8.1 15.5 6.0 8.0 40.5

57 30 15.6 220 21 2 15.4 6.0 8.1 15.8 4.0 8.1 0.0

54 89 70.6 90 21 5 15.7 5.0 8.2 15.8 4.0 8.2 22.0
粉末活性炭注入率変更

64 93 79.8 190 27 6 15.8 4.0 8.2 16.4 4.0 8.2 10.0 10（高機能5）→20（10）ppm

粉末活性炭注入率変更
17 100 85.8 85 10 3 16.8 4.0 8.5 16.6 4.0 8.3 0.0 20（高機能10）→25（10）ppm

49 34 30.9 150 6 5 17.0 4.0 8.5 17.4 4.0 8.4 0.0

18.2 5.0 8.6 18.0 5.0 8.5 0.0

18.2 5.0 8.6 18.0 4.0 8.3 0.0
粉末活性炭注入率変更

14 45 25.8 37 15 6 18.6 4.0 8.2 18.5 3.0 8.2 0.0 25（高機能10）→20（10）ppm

粉末活性炭注入率変更
9 14 3.6 62 4 3 18.7 3.0 8.2 18.7 3.0 8.1 12.0 20（高機能10）→15（6）ppm

32 35 11.8 57 17 1 18.7 4.0 8.0 18.6 4.0 7.8 40.5
粉末活性炭注入率変更

18 18 3.6 49 3 0 18.6 4.0 7.8 18.7 4.0 8.0 0.0 15（高機能6）→10（4）ppm

8 25 9.8 32 1 1 18.8 4.0 7.9 18.7 4.0 8.0 7.0

18.8 4.0 7.9 18.9 4.0 7.9 0.0

19.4 4.0 7.8 19.4 3.0 7.9 0.0

19.4 3.0 8.0 19.2 3.0 8.0 0.0
74 100 85.8 220 27 10 19.4 7.0 8.6 19.4 8.0 8.5
8 0 0.0 10 0 0 14.3 2.0 7.8 14.4 2.0 7.8
39 31 19.9 68 9 4 16.7 4.0 8.2 16.7 3.5 8.2 192.0 15.2

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

粉末活性炭注入停止

4/4前塩停止

備考
優占生物 大津取水口水質自動監視装置

午前１０時瞬時値
ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｳﾛｸﾞﾚﾅ

日平均値ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値 ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ ｼﾈﾄﾞﾗ ｼﾞﾉﾌﾞﾘｵﾝ

気温
平均値

雨量
積算値
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平成３０年５月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
12 20.7 18.3 7.8 4.0 10 0.03 33.7 260 <50 <50 <2 <2 <2

晴後時々薄曇 100 28.0 19.3 7.9 3.0 9 0.03 33.1 生 60 1 21 <20 <20 <2 <2 <2
11 18.0 19.1 7.7 4.0 10 0.04 33.0 300 <50 <50 <2 <2 <2

曇後雨 100 17.8 19.1 7.8 3.0 9 0.04 33.8 生 40 1 29 <20 <20 2 <2 2
12 21.3 19.0 7.7 2.0 11 0.04 33.5 150 <50 <2 <2

曇 100 16.1 19.4 7.7 2.0 11 0.04 33.6 <20 <20 <2 <2
12 15.4 18.6 7.7 2.0 8 0.05 33.5 <50 <50 <2 <2

晴後一時雨 100 15.9 18.7 7.6 2.0 10 0.05 33.2 <20 <20 3 <2
11 18.5 18.1 7.6 2.0 10 0.04 33.4 <50 <50 <2 <2

晴後一時薄曇 100 24.0 18.5 7.6 2.0 10 0.04 33.8 <20 <20 3 <2
9 22.2 18.2 7.7 2.0 10 0.03 33.5 <50 <50 <2 <2

曇 100 21.0 18.8 7.8 2.0 10 0.03 33.3 <20 <20 5 <2
12 16.0 18.7 7.6 3.0 10 0.05 34.1 <50 <50 <50 <2 <2 <2

雨 180 16.9 18.4 7.7 2.0 9 0.03 32.4 青・藻 20 2 <20 <20 <20 2 <2 2
20 16.0 17.6 7.7 2.0 10 0.03 32.1 140 <50 <50 <2 <2 <2

曇後雨 180 16.7 17.8 7.8 2.0 10 0.03 32.2 <20 <20 <20 2 <2 <2
曇一時雨後 21 15.5 17.4 7.7 2.0 11 0.02 32.4 230 <50 <50 <2 <2 <2
時々晴 280 18.6 17.7 7.8 2.0 10 0.02 32.3 生・藻 40 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

21 13.9 17.2 7.8 2.0 10 0.03 32.6 160 <50 <50 <2 <2 <2
晴時々曇 280 19.0 17.5 7.9 1.5 9 0.02 32.4 <20 <20 <20 <2 <2 <2

19 16.4 17.2 7.9 1.5 9 0.02 32.7 110 <50 <50 <2 <2 <2
晴時々薄曇 280 24.1 18.1 8.0 2.0 9 0.02 32.5 藻・微生 30 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

16 20.6 17.3 8.0 2.0 11 0.02 32.3 82 <50 <2 <2
薄曇 280 24.8 18.0 8.2 2.0 10 0.02 32.1 <20 <20 <2 <2

14 16.0 17.4 8.0 1.5 9 0.02 32.8 130 <50 <2 <2
大雨 280 16.7 17.6 8.0 2.5 10 0.03 32.1 <20 <20 <2 <2

25 20.0 17.6 7.6 3.0 9 0.03 32.8 120 <50 <50 <2 <2 <2
晴後一時曇 300 23.7 18.4 7.8 2.5 10 0.03 31.8 藻・青 13 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

24 22.9 18.1 7.7 2.0 9 0.02 32.0 120 <2
晴後一時薄曇 300 27.6 19.6 7.9 2.0 8 0.02 32.8 <20 <2

22 22.9 19.5 7.9 3.0 10 0.03 32.1 230 <2
薄曇 300 28.0 19.8 8.1 2.0 10 0.02 31.8 藻・生 10 1 <20 <2

20 23.7 19.0 7.9 2.5 11 0.03 32.1 110 <2
曇 300 26.5 19.3 8.1 2.0 10 0.03 32.4 <20 <2

18 23.7 18.8 7.7 2.5 9 0.03 32.4 68 <2
曇 300 25.5 18.9 7.7 2.5 10 0.03 33.2 藻・青 12 1 <20 <2

17 17.0 18.9 7.6 3.0 10 0.03 32.0 57 <2
曇一時晴 300 16.1 19.2 7.7 3.0 10 0.04 31.9 <20 <2

14 17.4 19.1 7.8 2.0 10 0.02 32.2 160 <2
薄曇一時雨 300 22.6 20.0 8.0 2.0 9 0.02 32.4 <20 <2

11 20.8 19.8 7.7 3.0 10 0.03 33.1 170 <2
晴 300 26.6 21.0 7.9 2.0 10 0.03 32.1 生・藻・青 27 2 <20 <2

8 21.2 20.2 7.8 2.0 10 0.03 32.2 170 <2
晴 300 26.6 21.3 8.0 2.0 7 0.03 31.9 <20 <2

4 17.4 20.1 7.9 2.0 7 0.03 32.8 120 <2
雨 300 18.2 20.2 7.9 2.0 8 0.03 32.7 生・藻 23 1 <20 <2

3 22.1 20.1 7.8 2.0 9 0.01 32.3 72 <2
快晴 200 27.2 21.3 8.0 2.0 8 0.01 32.4 <20 <2

0 23.0 20.7 7.9 1.5 10 0.03 32.3 75 <2
晴時々薄曇 200 29.2 22.2 8.2 1.5 9 0.03 32.4 藻・微生 22 1 <20 <2

-3 22.8 21.4 8.0 2.0 9 0.02 31.7 57 <2
曇後一時晴 200 27.0 21.9 8.1 2.0 9 0.02 31.9 <20 <2

-5 22.3 21.1 8.0 2.0 10 0.02 32.5 <50 <2
晴後薄曇 200 27.9 21.5 8.3 2.0 11 0.02 32.1 <20 2

-7 23.7 21.6 7.6 3.0 8 0.03 34.8 <50 <2
曇 100 23.4 22.0 8.2 2.0 10 0.03 32.1 藻・青 27 1 <20 <2

-9 22.8 21.7 8.1 2.0 9 0.02 32.5 <50 <2
曇一時晴 59 26.4 21.8 8.1 2.0 10 0.03 32.3 <20 <2

-10 19.0 21.7 7.9 2.0 10 0.02 32.2 <50 <2
雨 50 18.0 21.6 8.0 2.0 10 0.03 31.6 藻 23 1 <20 2

-8 17.5 21.0 7.8 4.0 12 0.03 31.8 <50 <2
曇一時雨 50 19.3 21.0 7.8 4.0 12 0.03 32.2 <20 3

最高値 29.2 22.2 8.3 4.0 12 0.05 34.8 60 2 300/29 <50/<20 <50/<20 <2/5 <2/<2 <2/2
最低値 13.9 17.2 7.6 1.5 7 0.01 31.6 10 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
平均値 21.1 19.4 7.9 2.5 10 0.03 32.6 27 1 100/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
最高値 23.7 21.7 8.1 4.0 12 0.05 34.8
最低値 13.9 17.2 7.6 1.5 7 0.01 31.7 理化学実験　上段　午前10時
平均値 19.7 19.2 7.8 2.5 10 0.03 32.7 　　　　　　下段　午後4時
最高値 29.2 22.2 8.3 4.0 12 0.05 33.8 臭気・生物試験　午前10時
最低値 15.9 17.5 7.6 1.5 7 0.01 31.6 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 22.6 19.7 7.9 2.0 10 0.03 32.5 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は
藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

1

2

3

原水種類

8

9

10

11

4

5

6

7

16

17

18

19

12

13

14

15

24

25

26

27

20

21

22

23

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

31

2-MIB
Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

22 2 0.4 170 69 5 19.4 3.0 8.1 19.6 2.0 8.1 0.0
粉末活性炭注入率変更

17 10 3.6 96 190 0 19.7 2.0 8.1 19.6 2.0 8.0 7.5 10（高機能4）→5（2）ppm

19.7 3.0 8.0 19.6 3.0 7.7 6.0

19.5 3.0 7.5 19.1 3.0 7.5 0.0

19.2 3.0 7.6 18.9 3.0 7.7 0.0

19.0 3.0 7.7 18.9 3.0 7.7 14.5

13 0 0.0 72 130 0 19.0 3.0 7.7 18.7 3.0 7.6 52.5

10 1 0.2 230 170 0 18.7 3.0 7.7 18.2 3.0 7.9 9.0

25 2 2.0 300 150 0 18.2 3.0 7.8 18.1 3.0 7.9 6.0

21 2 0.4 120 200 0 17.9 3.0 7.9 17.8 3.0 8.0 0.0

25 10 7.5 350 79 0 18.0 3.0 8.1 18.0 3.0 8.2 0.0

18.2 2.0 8.3 18.1 3.0 8.4 0.0

18.2 2.0 8.4 17.9 4.0 8.2 72.5

5 6 2.8 120 120 0 18.3 3.0 8.4 18.6 3.0 8.0 0.0

57 4 3.2 210 160 1 19.3 3.0 8.1 19.9 3.0 8.2 0.0

11 14 6.1 120 87 1 20.7 2.0 8.4 20.2 3.0 8.5 0.0

37 8 1.6 61 180 1 20.7 3.0 8.4 19.7 3.0 8.4 0.0

240 4 0.8 72 340 0 19.5 4.0 8.4 19.5 4.0 8.0 8.5

19.6 4.0 8.0 19.6 4.0 7.8 4.5

20.1 3.0 8.2 20.3 3.0 8.2 0.0

18 4 1.6 130 120 0 20.7 3.0 8.2 20.8 3.0 8.3 0.0

8 5 1.0 34 170 1 21.2 3.0 8.3 21.2 3.0 8.3 0.0

15 7 2.2 80 200 0 21.2 3.0 8.3 20.7 3.0 8.3 14.5

16 3 0.6 36 170 0 21.0 3.0 8.2 21.2 3.0 8.3 0.5

18 4 0.8 70 71 0 21.8 3.0 8.4 21.9 2.0 8.5 0.0

22.0 2.0 8.6 22.1 3.0 8.6 0.0

22.0 3.0 8.6 22.1 3.0 8.6 0.0

4 0 0.0 31 180 0 22.3 3.0 8.6 22.4 3.0 8.6 0.0

3 1 0.2 46 120 0 22.3 3.0 8.6 22.4 3.0 8.6 0.0

13 1 0.2 86 240 0 22.3 3.0 8.6 22.1 4.0 8.2 15.0

7 1 0.2 23 290 0 22.2 4.0 8.2 21.4 5.0 8.0 39.0
240 14 7.5 350 340 5 22.3 4.0 8.6 22.4 5.0 8.6
3 0 0.0 23 69 0 17.9 2.0 7.5 17.8 2.0 7.5
28 4 1.7 120 160 0 20.1 3.0 8.2 20.0 3.0 8.1 250.0 19.0

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

粉末活性炭注入停止

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

気温
平均値

雨量
積算値

ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｳﾛｸﾞﾚﾅ
日平均値ｳﾛｸﾞﾚﾅ

中換値 ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ ｵｰﾗｺｾｲﾗ ｼﾞﾉﾌﾞﾘｵﾝ
備考

優占生物 大津取水口水質自動監視装置
午前１０時瞬時値
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平成３０年６月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-5 17.7 20.6 7.7 2.5 11 0.04 31.4 <50 <2

曇後晴 50 25.4 21.7 7.9 2.0 11 0.03 32.1 藻・青 30 1 <20 <2
-5 22.3 21.5 8.0 3.0 12 0.03 32.9 <50 <2

快晴 50 27.8 22.5 8.3 2.0 11 0.03 32.5 <20 <2
-5 23.8 21.8 8.2 3.0 10 0.03 31.6 <50 <2

晴後薄曇 50 27.2 23.0 8.5 2.0 10 0.03 32.1 <20 <2
-6 24.5 22.8 8.2 4.0 12 0.01 34.0 <50 <2

晴一時薄曇 150 28.0 23.9 8.3 3.0 8 0.03 32.8 藻・青 17 1 <20 <2
-7 24.3 23.6 8.3 2.0 8 0.03 32.8 <50 <2

曇一時雨 250 21.9 24.1 8.4 2.0 8 0.03 33.0 <20 2
-8 18.5 23.3 8.0 2.0 9 0.03 32.8 <50 <2

雨 300 19.4 23.2 8.0 2.0 9 0.03 32.6 藻 10 1 <20 2
-6 21.9 22.8 7.8 2.0 10 0.03 32.6 <50 <2

晴時々曇 300 25.6 23.8 8.1 2.0 9 0.03 32.7 <20 <2
-8 23.8 23.5 8.0 2.0 10 0.03 32.6 <50 <2

曇一時雨 300 22.5 23.7 8.2 2.0 10 0.03 32.5 藻 25 1 <20 <2
-4 21.5 23.6 8.1 2.0 11 0.03 32.7 <50 <2

晴一時曇 300 26.6 24.2 8.4 2.0 11 0.03 32.3 <20 <2
-6 21.6 24.1 8.3 2.0 11 0.03 32.6 <50 <2

曇時々雨 300 23.5 24.1 8.1 1.5 11 0.03 33.1 <20 <2
-7 23.0 23.8 7.8 4.0 12 0.03 33.5 <50 <2

雨時々曇 300 24.6 23.6 7.9 3.0 12 0.02 32.5 青・藻 29 1 <20 <2
-9 21.7 23.3 7.9 2.0 12 0.03 33.9 <50 2

曇一時晴 300 22.9 23.5 7.9 2.0 12 0.03 33.0 <20 <2
-12 21.1 23.0 7.9 3.0 13 0.03 31.3 <50 <2

曇後晴 300 23.4 23.4 7.9 2.0 11 0.03 32.7 藻 27 1 <20 <2
-15 20.0 22.7 7.9 2.0 10 0.02 32.5 <50 <2

晴後曇 300 22.8 23.5 8.0 3.0 10 0.02 32.5 <20 <2
-19 19.4 22.7 7.8 4.0 12 0.02 31.8 <50 <2

雨時々曇 60 20.2 22.9 7.9 2.0 11 0.02 32.3 青・藻 20 1 <20 <2
-20 18.9 22.4 7.9 2.0 11 0.04 32.8 <50 <2

晴 60 23.7 23.5 8.0 1.5 9 0.04 32.9 <20 <2
-21 25.6 22.8 7.9 1.5 11 0.03 32.4 <50 <2

薄曇一時晴 60 26.6 23.5 8.1 2.0 11 0.03 32.2 <20 2
-21 21.0 23.3 7.8 4.0 10 0.03 33.4 <50 <2

曇 15 25.5 22.9 7.9 2.5 12 0.02 32.9 藻 15 1 <20 <2
-22 22.7 23.0 7.8 2.0 11 0.02 32.6 <50 <2

曇後一時雨 15 23.8 23.3 8.0 3.0 11 0.02 32.9 <20 3
-19 21.2 22.9 7.8 2.0 11 0.02 32.2 <50 <2

雨 250 22.4 22.8 7.8 3.0 10 0.03 32.1 藻 11 1 <20 2
-13 22.7 23.3 7.7 3.0 10 0.01 32.2 <50 <2

曇 250 26.9 22.9 7.8 3.0 10 0.01 32.3 <20 3
-14 22.6 22.8 7.8 3.0 11 0.02 32.7 <50 <2

薄曇 250 27.1 23.7 8.1 3.0 10 0.02 32.9 藻 12 1 <20 <2
-16 22.4 23.5 8.1 3.0 11 0.01 32.4 <50 <2

雨時々曇 250 19.7 23.4 8.0 3.0 11 0.01 32.2 <20 4
-17 21.8 23.0 7.8 3.0 12 0.02 32.0 <50 <2

薄曇後晴 250 29.0 23.5 8.0 2.0 12 0.02 31.8 <20 4
-19 25.0 23.1 7.9 4.0 11 0.03 33.0 <50 <50 <50 <2 <2 <2

晴後一時薄曇 130 31.7 24.5 8.3 3.0 10 0.03 32.6 藻・微かび 13 1 <20 <20 <20 2 3 <2
-20 29.5 24.6 8.2 3.0 10 0.02 32.4 <50 <50 <50 <2 <2 <2

曇一時晴 15 29.1 25.3 8.4 3.0 9 0.02 33.0 <20 <20 <20 2 3 <2
-20 27.9 24.0 7.9 3.0 10 0.02 32.7 <50 <50 <50 <2 <2 <2

曇 15 27.8 24.2 7.9 3.0 10 0.02 32.3 青・藻 20 1 <20 <20 <20 2 2 <2
-18 27.0 24.9 7.9 3.0 11 0.03 32.4 <50 <2

曇 50 28.8 25.2 8.0 2.5 10 0.02 32.3 <20 <2
-18 24.4 25.3 8.1 3.0 11 0.03 32.1 <50 <2

曇時々雨 50 24.8 25.5 8.1 3.0 9 0.02 32.8 青・藻 8 1 <20 <2
-15 30.1 26.5 8.2 3.0 10 0.03 33.4 <50 <2

曇，雷を伴う 50 24.2 26.2 8.0 1.5 11 0.03 32.4 <20 <2
最高値 31.7 26.5 8.5 4.0 13 0.04 34.0 30 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 2/4 <2/3 <2/<2
最低値 17.7 20.6 7.7 1.5 8 0.01 31.3 8 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/2 <2/<2
平均値 24.0 23.5 8.0 2.5 11 0.03 32.6 18 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/3 <2/<2
最高値 30.1 26.5 8.3 4.0 13 0.04 34.0
最低値 17.7 20.6 7.7 1.5 8 0.01 31.3 理化学実験　上段　午前10時
平均値 22.9 23.3 8.0 2.5 11 0.03 32.6 　　　　　　下段　午後4時
最高値 31.7 26.2 8.5 3.0 12 0.04 33.1 臭気・生物試験　午前10時
最低値 19.4 21.7 7.8 1.5 8 0.01 31.8 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 25.1 23.7 8.1 2.5 10 0.03 32.5 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は
藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

22

23

24

25

26

27

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

1

2

3

原水種類

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2-MIB
Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

10 0 2 250 9 2 21.5 4.0 8.0 21.9 3.0 8.1 0.0

22.6 4.0 8.4 22.7 3.0 8.5 0.0

23.0 3.0 8.7 23.3 3.0 8.7 0.0

8 0 13 200 4 12 23.9 3.0 8.7 24.3 2.0 8.8 0.0

8 0 0 170 3 3 24.6 2.0 8.7 24.4 2.0 8.8 2.5

5 0 2 110 1 7 24.6 3.0 8.7 23.7 3.0 8.4 54.0

16 0 2 320 3 10 23.8 3.0 8.3 24.1 3.0 8.4 8.5

4 0 2 300 3 5 24.6 3.0 8.7 24.4 2.0 8.6 25.0

24.6 2.0 8.7 24.5 2.0 8.7 0.0

24.4 3.0 8.7 24.1 3.0 8.5 3.5

8 0 11 290 2 10 24.1 3.0 8.6 24.0 3.0 8.2 1.0

8 0 6 290 2 6 23.9 3.0 8.1 23.9 3.0 8.2 0.5

7 0 5 220 0 7 23.9 3.0 8.1 23.6 3.0 8.2 0.0

2 4 5 210 1 9 23.6 3.0 8.1 23.6 3.0 8.2 0.0

10 3 9 220 1 8 23.6 4.0 8.1 23.4 3.0 8.2 31.5

23.3 4.0 8.2 23.5 3.0 8.3 0.0

23.6 3.0 8.2 23.8 3.0 8.4 0.0

7 0 1 170 4 10 23.6 4.0 8.2 23.6 4.0 8.2 0.0

5 0 1 160 5 6 23.7 4.0 8.2 23.7 4.0 8.1 3.5

5 0 15 260 4 19 23.7 3.0 8.2 23.4 3.0 8.0 54.5

12 0 0 170 3 8 23.3 3.0 7.9 23.4 3.0 8.0 0.5

7 3 9 230 3 17 23.5 3.0 8.3 24.0 3.0 8.4 0.0

23.9 3.0 8.4 23.9 3.0 8.3 26.5

23.9 3.0 8.4 23.8 3.0 8.3 0.5

4 3 7 280 7 20 24.0 3.0 8.5 24.4 3.0 8.6 0.0

4 0 46 140 8 22 25.0 3.0 8.8 25.0 2.0 8.8 1.0

5 2 4 330 6 23 25.0 2.0 8.8 24.8 2.0 8.4 0.0

6 0 10 200 0 18 25.4 2.0 8.5 25.5 2.0 8.4 1.0

1 0 31 150 3 33 25.6 2.0 8.6 25.7 2.0 8.6 8.0

26.3 2.0 8.6 26.2 4.0 8.4 32.0
16 4 46 330 9 33 26.3 4.0 8.8 26.2 4.0 8.8
1 0 0 110 0 2 21.5 2.0 7.9 21.9 2.0 8.0
7 1 9 220 3 12 24.0 3.0 8.4 24.0 3.0 8.4 254.0 22.6

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

前塩停止

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

備考
優占生物 大津取水口水質自動監視装置

午前１０時瞬時値
ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｱﾅﾍﾞﾅ

日平均値その他
ｱﾅﾍﾞﾅ ｵｰﾗｺｾｲﾗ ﾐｸﾗｽﾃﾘｱｽ ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ

気温
平均値

雨量
積算値
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平成３０年７月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-14 28.0 25.7 7.9 3.0 10 0.03 32.2 <50 <2

曇 50 32.6 26.8 8.0 3.0 10 0.03 32.4 <20 3
曇時々雨 -14 28.0 26.4 7.8 4.0 12 0.03 34.1
雷を伴う 250 25.3 27.0 8.1 3.0 11 0.03 32.0 青・藻 12 1

-16 25.8 26.9 7.8 2.0 10 0.03 32.6
曇 250 28.1 27.5 8.0 2.0 11 0.03 32.2

-18 24.7 26.9 7.9 3.0 12 0.03 32.0 59 56 53 <2 <2 <2
雨時々曇 300 25.0 26.9 8.0 3.0 11 0.03 32.2 藻 9 1 <20 <20 <20 4 3 4

-12 23.5 26.0 7.8 3.0 10 0.03 32.3 <50 <50 <50 <2 <2 <2
大雨 150 23.9 25.7 7.8 4.0 11 0.03 31.7 <20 <20 <20 5 4 2

26 23.0 25.0 7.7 4.0 11 0.05 31.0 <50 <50 <50 <2 <2 <2
大雨 300 23.4 24.6 7.6 4.0 11 0.04 30.4 藻 10 1 <20 <20 <20 3 <2 <2

64 23.4 23.9 7.6 4.0 12 0.04 30.0 <50 <50 <2 <2
雨後時々曇 500 23.8 24.0 7.6 4.0 12 0.04 29.8 <20 <20 <2 <2

75 27.6 23.3 7.4 8.0 11 0.04 29.7 <50 <50 <2 <2
曇一時晴 900 27.2 23.9 7.6 8.0 11 0.04 29.5 <20 <20 2 <2

74 28.4 24.6 8.0 4.0 12 0.02 30.5 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴後曇 900 26.4 25.6 8.5 3.0 9 0.02 30.4 藻 9 1 <20 <20 <20 3 2 2

68 29.5 24.8 8.3 5.0 11 0.02 30.5 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴一時薄曇 900 28.3 26.0 8.7 4.0 11 0.01 30.3 <20 <20 <20 3 <2 2

60 28.7 25.2 8.4 4.0 11 0.02 31.0 <50 <50 <50 <2 <2 <2
曇一時晴 900 26.6 26.0 8.6 3.0 11 0.02 31.0 藻 17 1 <20 <20 <20 2 <2 <2

52 27.2 26.7 8.5 3.0 10 0.03 31.5 <50 <50 <50 <2 <2 <2
曇 900 28.0 27.4 8.7 3.0 10 0.03 31.5 <20 <20 <20 3 <2 2

43 27.7 27.1 8.5 2.0 8 0.02 31.2 <50 <50 <50 <2 <2 <2
薄曇 900 31.2 27.9 8.7 2.0 8 0.02 30.9 藻 19 1 <20 <20 <20 3 2 2

34 30.2 27.8 8.4 1.0 7 0.02 31.1 <50 <50 <2 <2
薄曇後時々晴 900 33.6 28.5 8.5 1.0 7 0.02 31.5 <20 <20 2 2

24 29.2 28.5 8.5 2.0 7 0.02 31.4 <50 <50 <2 <2
晴 900 36.1 29.2 8.6 2.0 7 0.02 31.0 <20 <20 2 2

16 30.7 28.9 8.6 2.0 8 0.02 31.3 <50 <50 <2 <2
晴後時々薄曇 900 31.8 29.9 8.7 1.5 8 0.03 31.1 <20 <20 2 <2
曇時々晴 7 30.9 29.3 8.5 2.0 8 0.03 31.6 <50 <50 <50 <2 <2 <2
雷を伴う 900 32.6 29.6 8.6 2.0 8 0.02 31.5 藻 7 1 <20 <20 <20 <2 2 <2

-2 30.1 30.2 8.3 2.0 8 0.02 32.9 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴 900 33.0 30.7 8.7 2.0 9 0.02 31.2 藻・青 9 1 <20 <20 <20 3 <2 3

-11 31.5 30.2 8.5 2.0 7 0.02 31.0 <50 <50 <50 <2 <2 <2
快晴 150 35.2 31.3 8.8 2.0 8 0.02 30.9 <20 <20 <20 <2 2 <2

-14 30.8 30.7 8.5 2.0 8 0.02 30.7 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴 30 35.0 31.5 8.9 2.0 8 0.02 30.8 青・藻 8 1 <20 <20 <20 2 <2 <2

-16 32.1 31.7 8.6 1.5 9 0.03 31.0 <50 <50 <2 <2
晴 30 36.3 32.0 8.8 1.5 9 0.03 32.3 <20 <20 2 <2

-16 31.8 30.3 8.6 2.0 9 0.02 31.7 <50 <50 <2 <2
晴一時薄曇 30 35.0 30.8 8.9 2.0 9 0.03 31.8 <20 <20 3 <2

-17 31.8 30.2 8.7 2.0 6 0.02 32.2 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴 20 36.9 30.9 8.9 2.0 8 0.03 30.9 藻・青 10 1 <20 <20 <20 2 3 2

-19 31.4 30.7 8.7 4.0 10 0.02 30.9 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴一時薄曇 20 36.0 31.6 9.0 4.0 10 0.03 30.8 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-20 30.7 30.9 8.8 3.0 10 0.03 30.8 <50 <50 <50 <2 <2 <2
薄曇一時晴 15 32.7 31.8 9.0 3.0 10 0.03 30.9 藻 7 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-20 31.2 31.3 8.9 3.0 10 0.03 31.1 <50 <50 <50 <2 <2 <2
曇 15 35.0 32.4 9.2 4.0 12 0.02 31.1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-21 28.9 31.5 9.0 3.0 12 0.03 31.3 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴一時曇 15 34.5 32.3 9.2 5.0 15 0.03 31.1 藻 12 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-22 27.6 31.5 9.0 3.0 12 0.03 30.4 <50 <50 3 2
曇 15 32.2 31.7 9.1 3.0 13 0.03 30.5 <20 <20 <2 <2

-23 28.5 30.1 8.1 32 15 0.06 29.6 <50 <50 4 3
曇一時雨 15 27.7 30.0 7.7 36 15 0.06 28.6 <20 <20 2 <2

-19 28.8 29.3 7.5 24 10 0.10 29.0 <50 <50 <50 4 3 4
曇時々雨 15 30.7 29.8 7.6 18 16 0.10 28.6 藻・下水 8 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-20 28.9 28.9 7.4 18 16 0.15 27.2 <50 <50 <50 3 3 3
晴 15 34.1 29.7 7.6 16 20 0.08 27.1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

最高値 36.9 32.4 9.2 36 20 0.15 34.1 19 1 59/<20 56/<20 53/<20 4/5 3/4 4/4
最低値 23.0 23.3 7.4 1.0 6 0.01 27.1 7 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
平均値 29.8 28.5 8.4 5.0 10 0.03 31.0 11 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
最高値 32.1 31.7 9.0 32 16 0.15 34.1
最低値 23.0 23.3 7.4 1.0 6 0.02 27.2 理化学実験　上段　午前10時
平均値 28.7 28.2 8.3 5.0 10 0.03 31.1 　　　　　　下段　午後4時
最高値 36.9 32.4 9.2 36 20 0.10 32.4 臭気・生物試験　午前10時
最低値 23.4 23.9 7.6 1.0 7 0.01 27.1 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 30.9 28.8 8.4 5.0 11 0.03 30.8 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は
藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

全体集計

１０時集計

１６時集計

採水時刻

28

29

30

31

22

23

24

25

26

27

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

2-MIB

1

2

3

原水種類

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

26.5 2.0 8.5 26.7 3.0 8.4 0.0

1 0 17 56 5 17 26.9 3.0 8.4 27.0 3.0 8.3 5.5

3 0 17 190 3 22 27.0 3.0 8.3 27.0 3.0 8.4 0.0

2 0 26 53 0 3 27.0 3.0 8.3 26.7 4.0 8.3 6.0
粉末活性炭注入開始

1 0 62 46 1 7 26.8 7.0 8.3 25.8 5.0 7.9 135.0 集中5ppm 新山高機能2ppm

0 0 27 49 3 10 25.7 7.0 7.8 24.9 3.0 7.8 89.0

25.0 5.0 7.7 24.2 5.0 7.7 31.5

24.2 6.0 7.6 24.3 6.0 7.9 2.0

1 5 50 53 6 30 25.5 6.0 8.8 25.7 3.0 8.8 0.0

18 8 130 100 10 54 25.5 4.0 8.9 26.1 3.0 8.9 0.0
前塩再開

0 3 100 66 3 28 26.0 4.0 8.9 26.7 3.0 8.9 0.0 (蹴上，松ケ崎）
前塩再開

1 2 110 100 6 100 27.6 3.0 8.9 27.7 2.0 8.9 0.0 （新山科）

1 0 110 54 4 71 27.9 2.0 8.9 28.2 2.0 8.9 0.0

28.6 2.0 8.9 28.9 2.0 8.9 0.0

29.5 1.0 8.9 29.7 1.0 8.9 0.0

29.9 1.0 8.9 30.2 2.0 8.9 0.0

3 3 160 51 1 21 30.1 2.0 8.9 30.3 2.0 8.9 0.0

1 9 180 57 2 31 30.3 2.0 8.9 30.8 2.0 8.9 0.0

0 2 110 23 1 28 31.0 2.0 8.9 31.2 2.0 9.0 0.0

2 7 280 43 0 19 31.3 2.0 8.9 31.5 2.0 8.9 0.0

31.5 2.0 8.9 31.5 2.0 8.9 0.0

31.5 2.0 8.9 30.9 2.0 9.0 0.0

6 3 470 38 1 7 30.5 2.0 8.9 30.9 2.0 9.0 0.0

1 4 850 44 0 7 31.0 2.0 9.0 31.3 2.0 9.0 0.0

6 3 1200 26 1 7 31.3 2.0 9.0 31.7 2.0 9.1 0.0

3 7 1800 32 0 11 31.9 3.0 9.2 32.2 3.0 9.2 0.0

4 3 1900 18 0 8 31.9 3.0 9.2 32.4 3.0 9.3 0.0

31.9 3.0 9.2 31.9 3.0 9.2 0.0

31.7 34 9.0 30.5 26 8.2 42.0

0 0 740 30 0 0 30.3 34 8.1 29.8 19 7.5 0.0

7 0 440 25 0 3 29.7 18 7.5 29.8 11 7.8 0.0
18 9 1900 190 10 100 31.9 34 9.2 32.4 26 9.3
0 0 17 18 0 0 24.2 1.0 7.5 24.2 1.0 7.5
3 3 420 55 2 23 28.9 5.5 8.7 28.9 4.5 8.6 311.0 28.6

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

前塩停止

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

備考
優占生物 大津取水口水質自動監視装置

ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｱﾅﾍﾞﾅ
日平均値その他

ｱﾅﾍﾞﾅ ｵｰﾗｺｾｲﾗ ﾐｸﾗｽﾃﾘｱｽ ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ
午前１０時瞬時値

気温
平均値

雨量
積算値
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平成３０年８月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-21 28.8 29.4 7.5 10 15 0.05 27.0 <50 <50 <50 4 3 4

晴 15 34.8 30.6 8.1 10 15 0.04 26.8 藻・厨芥 15 2 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-21 29.8 29.2 7.4 8.0 14 0.06 27.0 <50 <50 <50 6 5 5

晴後一時雨 15 35.2 29.6 7.5 7.0 15 0.05 26.7 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-22 30.2 29.1 7.3 6.0 12 0.06 26.9 <50 <50 <50 6 4 5

晴 15 37.5 29.7 7.5 5.0 12 0.05 26.9 藻・青 15 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-23 30.8 29.8 7.7 4.0 14 0.04 27.0 <50 <50 6 2

晴 15 34.6 31.1 8.9 5.0 16 0.03 28.0 <20 <20 <2 <2
-24 29.5 30.7 8.6 8.0 22 0.03 28.8 <50 <50 5 3

晴 15 32.3 31.8 9.1 10 24 0.03 29.9 <20 <20 <2 <2
-26 30.8 31.1 8.9 10 28 0.05 29.2 <50 <50 <50 7 3 7

晴一時曇 15 34.9 31.9 9.2 6.0 24 0.04 29.5 藻・青 7 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-27 29.8 31.2 9.1 8.0 24 0.06 29.9 <50 <50 <50 10 4 10

晴 15 30.7 32.1 9.3 10 28 0.05 29.5 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-28 28.0 30.8 8.7 8.0 28 0.06 29.2 <50 <50 <50 12 4 12

曇一時晴 15 28.6 31.0 9.0 8.0 26 0.05 30.0 青・微かび 18 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-30 27.3 29.8 8.5 8.0 30 0.05 28.6 <50 <50 <50 18 4 15

曇 15 31.2 29.8 8.8 8.0 30 0.05 28.3 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-30 28.5 29.5 8.6 8.0 28 0.06 29.6 <50 <50 <50 21 4 17

曇 15 28.8 30.0 9.1 8.0 28 0.05 29.2 かび・青 35 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-31 30.2 29.8 8.9 8.0 40 0.04 28.7 <50 <50 21 3

晴時々曇 15 31.5 31.2 9.5 10 40 0.04 28.8 <20 <20 <2 <2
-32 31.7 31.0 9.1 8.0 48 0.04 28.8 <50 <50 15 3

曇一時晴 15 31.2 31.0 9.2 8.0 44 0.04 29.6 <20 <20 <2 <2
晴時々曇 -33 31.6 31.0 8.6 7.0 26 0.07 30.9 <50 <50 <50 24 4 23
一時雨 15 27.5 30.9 8.8 9.0 18 0.07 28.9 青・かび 23 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-33 29.9 28.3 8.0 9.0 28 0.10 30.1 <50 <50 <50 29 4 27
薄曇時々晴 15 33.0 31.2 9.1 10 30 0.06 29.2 <20 <20 <20 <2 <2 <2
曇時々雨 -34 29.9 30.7 8.6 8.0 20 0.05 30.5 <50 <50 <50 29 4 29
雷を伴う 15 30.9 31.5 9.1 10 18 0.03 30.1 青・かび 35 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-34 28.2 30.3 8.3 8.0 25 0.06 29.7 <50 <50 <50 33 6 31
曇時々雨 15 28.6 30.3 8.4 10 24 0.07 29.5 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-35 28.4 29.6 8.4 8.0 25 0.05 30.2 <50 <50 <50 31 3 25
晴後薄曇 15 28.0 29.5 8.8 10 24 0.05 28.6 かび 27 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-37 25.0 28.1 8.5 8.0 27 0.04 29.8 <50 <50 22 4
晴時々薄曇 15 30.4 28.9 9.0 8.0 27 0.03 28.7 <20 <20 <2 <2

-38 25.5 28.3 8.7 10 26 0.03 28.8 <50 <50 25 3
薄曇 15 29.4 29.0 9.1 10 26 0.03 29.2 <20 <20 <2 <2

-40 27.1 27.8 8.3 14 28 0.05 30.0 <50 <50 <50 26 4 26
曇 15 29.5 28.1 8.9 12 26 0.03 29.2 かび 20 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-40 29.9 27.7 8.5 16 20 0.05 28.8 <50 <50 <50 25 4 24
曇時々晴 18 32.7 28.3 8.7 18 32 0.03 28.7 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-41 31.7 28.0 8.7 16 36 0.04 28.6 <50 <50 <50 31 5 29
晴後一時薄曇 19 34.4 29.1 9.1 16 30 0.04 28.1 かび 30 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-41 26.8 28.2 8.2 16 26 0.04 27.9 <50 <50 <50 25 4 24
曇時々雨 15 26.9 28.2 8.3 16 26 0.03 28.1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-35 28.9 27.5 7.3 28 40 0.09 27.4 <50 <50 <50 24 6 24
曇一時雨 15 29.7 27.7 7.5 20 30 0.07 28.4 藻・厨芥 17 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-29 28.9 27.6 7.5 12 26 0.07 28.4 <50 <50 19 2
曇後晴 15 32.2 27.7 7.4 10 24 0.09 28.2 <20 <20 2 <2

-28 29.7 27.6 7.5 9.0 22 0.07 27.9 <50 <50 22 3
晴 15 33.0 28.3 7.8 9.0 22 0.04 27.8 <20 <20 <2 <2

-28 29.0 27.6 7.4 10 16 0.06 28.0 <50 <50 <50 12 <2 11
晴後一時曇 15 28.7 28.2 7.7 8.0 13 0.05 27.0 かび 17 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-28 31.7 28.6 7.8 8.0 22 0.05 27.5 <50 <50 <50 10 <2 9
曇 15 28.9 29.0 7.8 6.0 15 0.05 27.4 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-28 29.0 28.5 8.3 10 24 0.03 28.5 <50 <50 <50 8 3 8
晴時々曇 70 33.2 28.9 8.8 10 24 0.03 28.3 藻・下水 17 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-28 29.7 28.6 8.5 10 24 0.04 28.6 <50 <50 <50 7 3 8
曇一時晴 120 31.5 28.8 8.9 12 24 0.04 28.7 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-31 25.3 27.7 7.4 8.0 18 0.14 28.7 <50 <50 <50 7 <2 7
曇時々雨 120 29.4 28.0 7.6 10 20 0.14 28.7 藻・かび 18 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

最高値 37.5 32.1 9.5 28 48 0.14 30.9 35 2 <50/<20 <50/<20 <50/<20 33/2 6/<2 31/<2
最低値 25.0 27.5 7.3 4.0 12 0.03 26.7 7 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 4/<2 <2/<2 4/<2
平均値 30.2 29.4 8.4 10 25 0.05 28.7 21 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 17/<2 3/<2 17/<2
最高値 31.7 31.2 9.1 28 48 0.14 30.9
最低値 25.0 27.5 7.3 4.0 12 0.03 26.9 理化学実験　上段　午前10時
平均値 29.1 29.1 8.2 10 25 0.06 28.7 　　　　　　下段　午後4時
最高値 37.5 32.1 9.5 20 44 0.14 30.1 臭気・生物試験　午前10時
最低値 26.9 27.7 7.4 5.0 12 0.03 26.7 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 31.3 29.7 8.6 10 24 0.05 28.6 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は
藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

1

2

3

原水種類

8

9

10

11

4

5

6

7

16

17

18

19

12

13

14

15

24

25

26

27

20

21

22

23

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

31

2-MIB
Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

17 6 670 64 0 1 30.2 10 8.0 30.2 8.0 7.9 0.0
粉末活性炭注入率変更

7 4 540 54 0 0 30.2 7.0 8.0 29.7 6.0 7.4 0.0 5/2→10ppm/4ppm
粉末活性炭注入率変更

7 0 200 38 0 0 29.7 6.0 7.4 30.1 4.0 7.6 0.0 10/4→20ppm/8ppm

30.3 4.0 8.5 31.0 5.0 8.7 0.0

31.3 5.0 9.2 31.7 5.0 9.2 0.0

88 19 4200 12 0 0 31.7 6.0 9.2 32.0 6.0 9.2 0.0
粉末活性炭注入率変更

100 25 8400 0 0 5 31.5 7.0 9.2 32.2 8.0 9.0 0.0 20/8→25ppm/10ppm
集中設備を高機能炭へ

30 30 7000 0 0 10 32.1 30 9.2 31.6 21 7.7 0.0 25/10→20ppm/10ppm
粉末活性炭注入率変更

15 0 6400 10 0 5 32.1 30 8.9 30.1 7.0 9.0 0.0 20/10→20ppm/15ppm
粉末活性炭注入率変更

40 0 8400 0 0 0 30.0 7.0 8.9 30.1 7.0 9.1 0.0 20/15→25ppm/20ppm

30.4 6.0 9.3 31.0 7.0 9.3 0.0

31.3 7.0 9.3 31.1 7.0 9.1 0.0

16 0 7800 10 0 6 31.3 7.0 9.3 30.5 7.0 8.8 0.0
粉炭変更 蹴 25ppm

20 5 6000 0 0 4 30.5 6.0 8.8 30.8 7.0 8.8 0.0 松 20ppm，新山 25ppm
粉炭変更 蹴 20ppm

0 0 8500 17 0 2 30.6 8.0 9.0 30.6 8.0 9.0 17.5 松 15ppm，新山 20ppm
粉炭変更 蹴 25ppm

14 6 5800 2 0 0 30.6 8.0 9.0 30.3 7.0 8.7 4.0 松 15ppm，新山 25ppm
粉炭変更 蹴 20ppm

25 0 6800 3 0 2 6 30.4 8.0 9.0 29.4 8.0 8.9 0.0 松 15ppm，新山 22ppm

29.5 9.0 9.0 29.0 8.0 9.0 0.0

28.6 9.0 9.1 28.8 7.0 9.0 0.0
粉炭変更 蹴 20ppm

0 0 7200 0 0 2 0 28.6 8.0 9.1 28.2 7.0 8.8 0.0 松 15ppm，新山 20ppm

22 0 4900 14 0 0 0 28.3 8.0 9.0 28.4 7.0 8.8 0.5
粉炭変更 蹴 22ppm

14 0 9000 18 0 2 0 28.5 8.0 9.0 28.8 8.0 9.0 0.0 松 17ppm，新山 22ppm

10 0 7000 2 0 0 1 28.5 8.0 9.0 28.4 9.0 8.5 25.5

2 7 3500 20 0 1 4 28.4 23 8.6 27.8 18 7.3 27.5

27.8 23 7.3 27.9 11 7.2 0.0

28.0 12 7.3 28.1 7.0 7.4 0.0
粉末活性炭注入率変更

2 0 1300 200 0 0 0 28.0 7.0 7.3 28.3 6.0 7.8 0.0 全浄水場 15ppm
粉末活性炭注入率変更

9 5 4700 27 0 0 3 28.6 5.0 8.5 28.7 6.0 8.6 0.0 全浄水場 10ppm

12 0 5000 39 0 0 2 28.8 6.0 8.7 29.0 6.0 8.9 0.0

13 1 4100 72 0 0 3 28.8 6.0 8.8 28.7 6.0 8.5 0.0
粉末活性炭注入率変更

4 0 1400 39 1 3 3 28.8 6.0 8.8 28.0 6.0 7.3 19.0 全浄水場 8ppm
100 30 9000 200 1 10 6 32.1 30 9.3 32.2 21 9.3
0 0 200 0 0 0 0 27.8 4.0 7.3 27.8 4.0 7.2
20 5 5200 28 0 2 2 29.8 9.5 8.7 29.7 7.5 8.5 94.0 28.7

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

気温
平均値

雨量
積算値

ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｱﾅﾍﾞﾅ
日平均値その他

ｱﾅﾍﾞﾅ ｵｰﾗｺｾｲﾗ ﾐｸﾗｽﾃﾘｱｽ ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ
備考

ﾐｸﾛｷｽﾁｽ

優占生物 大津取水口水質自動監視装置
午前１０時瞬時値
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平成３０年９月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-27 24.4 27.8 7.5 6.0 22 0.10 28.2 <50 <50 8 3

雨時々曇 120 23.1 27.8 7.5 7.0 24 0.09 28.2 <20 <20 <2 <2
-27 26.5 27.4 7.5 6.0 20 0.09 28.3 <50 <50 8 3

曇一時晴 120 27.1 28.2 8.1 6.0 18 0.04 28.4 <20 <20 <2 <2
-28 27.7 27.6 7.8 10 20 0.04 28.4 <50 <50 <50 7 2 7

晴後一時曇 200 30.7 28.4 8.8 8.0 24 0.03 29.0 青・微かび 17 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-30 28.4 27.8 7.7 9.0 24 0.05 28.4 <50 <50 <50 7 2 7

曇後大雨 300 24.2 27.5 8.0 20 36 0.03 28.5 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-20 27.7 26.6 7.3 35 40 0.11 26.7 <50 <50 <50 5 <2 5

晴 300 30.0 26.8 7.3 40 40 0.10 26.7 藻 20 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-19 26.4 26.4 7.2 22 25 0.14 26.3 <50 <50 <50 4 2 4

曇 300 24.9 26.7 7.3 20 30 0.11 26.1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-19 24.0 24.8 7.1 16 24 0.16 26.5 <50 <50 <50 4 <2 4

雨時々曇 300 25.2 25.0 7.2 12 20 0.16 26.2 藻・微かび 20 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-16 22.5 24.8 7.1 7.0 7 0.09 26.0 <50 <50 6 3

雨時々曇 300 23.8 25.0 7.5 7.0 9 0.09 26.6 <20 <20 2 <2
-14 24.3 24.7 7.4 12 16 0.08 26.5 <50 <50 6 3

曇時々雨 300 24.9 24.9 7.5 12 20 0.06 27.0 <20 <20 2 <2
-12 23.2 24.8 7.3 6.0 12 0.05 28.2 <50 <50 <50 5 3 4

雨後曇 900 22.5 24.9 7.5 8.0 15 0.03 26.7 藻・青 27 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-14 26.6 24.4 7.5 8.0 13 0.05 27.8 <50 <50 <50 4 3 3

曇 900 28.2 25.3 7.6 8.0 12 0.03 28.4 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-20 23.5 24.8 7.6 6.0 15 0.03 29.7 <50 <50 <50 3 2 3

曇時々雨 900 24.7 24.8 7.7 4.0 12 0.03 29.7 藻・青 13 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-26 26.6 24.0 7.6 6.0 12 0.04 29.6 <50 <50 <50 3 <2 3

曇後一時雨 100 27.7 24.3 7.7 6.0 12 0.03 30.1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-28 24.2 24.0 7.6 4.0 12 0.03 30.5 <50 <50 <50 2 <2 <2

雨時々曇 130 24.4 24.1 7.6 5.0 12 0.02 31.2 藻・青 25 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-25 24.9 23.8 7.5 5.0 11 0.05 30.4 <50 <50 3 2

曇時々雨 130 28.0 24.0 7.6 6.0 12 0.05 30.7 <20 <20 <2 <2
-22 30.3 24.1 7.5 3.0 6 0.04 31.3 <50 <50 2 <2

曇 130 30.6 24.7 7.7 3.0 7 0.03 31.9 <20 <20 <2 <2
-22 28.5 24.7 7.6 3.0 7 0.04 31.7 <50 <50 <2 <2

曇 130 28.1 24.9 7.7 3.0 8 0.03 31.5 <20 <20 <2 <2
-22 28.1 24.5 7.6 5.0 9 0.05 31.4 <50 <50 <50 2 <2 2

晴時々曇 150 26.1 25.6 7.6 3.0 10 0.04 31.3 藻・厨芥 10 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-23 28.3 24.6 7.6 3.0 8 0.04 31.6 <50 <50 <50 2 2 <2

晴 300 31.8 25.5 7.6 3.0 7 0.04 31.7 藻 8 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-25 21.8 24.8 7.6 3.0 7 0.03 31.4 <50 <50 <50 2 2 2

大雨 300 21.6 24.6 7.6 3.0 7 0.03 31.4 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-23 22.2 23.7 7.5 5.0 9 0.05 31.1 <50 <50 <50 <2 <2 <2

雨時々曇 150 25.0 23.6 7.5 3.0 7 0.05 31.2 藻 7 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-22 24.2 23.6 7.6 3.0 7 0.05 30.2 <50 <50 2 <2

曇時々雨 150 26.6 24.1 7.6 3.0 6 0.05 31.1 <20 <20 <2 <2
-22 29.3 23.4 7.6 2.0 7 0.04 31.6 <50 <50 <2 <2

曇時々晴 150 28.1 24.0 7.7 2.0 8 0.03 31.5 <20 <20 <2 <2
-23 27.9 23.5 7.6 2.0 9 0.03 31.6 <50 <50 <2 <2

曇 150 29.6 24.1 7.8 2.0 9 0.02 31.8 <20 <20 <2 <2
-24 22.1 23.9 7.8 5.0 9 0.03 32.0 <50 <50 <50 2 2 <2

曇時々雨 150 23.4 24.0 7.8 3.0 9 0.03 31.6 青 20 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-25 24.3 23.4 7.9 2.0 8 0.03 32.0 <50 2

曇時々雨 150 23.6 23.7 7.9 2.0 9 0.02 31.9 青・藻 18 1 <20 <2
-22 20.8 23.0 7.6 3.0 10 0.03 32.2 <50 2

曇一時雨 300 22.9 23.1 7.7 2.0 9 0.03 32.0 <20 <2
-23 25.6 22.4 7.8 3.0 8 0.03 31.7 <50 <2

晴 300 27.4 23.3 7.8 3.0 8 0.03 31.7 青・藻 13 1 <20 <2
-26 20.2 22.8 7.5 3.0 10 0.03 30.9 <50 <2

雨後一時曇 300 19.9 22.5 7.7 4.0 12 0.03 31.3 <20 <2
-21 24.3 21.9 7.5 7.0 12 0.04 31.7 <50 <2

曇一時雨 300 26.2 22.0 7.6 6.0 12 0.04 31.3 <20 <2
最高値 31.8 28.4 8.8 40 40 0.16 32.2 27 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 8/2 3/<2 7/<2
最低値 19.9 21.9 7.1 2.0 6 0.02 26.0 7 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
平均値 25.7 24.8 7.6 7.0 14 0.05 29.8 17 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 3/<2 <2/<2 3/<2
最高値 30.3 27.8 7.9 35 40 0.16 32.2
最低値 20.2 21.9 7.1 2.0 6 0.03 26.0 理化学実験　上段　午前10時
平均値 25.3 24.6 7.5 7.0 13 0.06 29.8 　　　　　　下段　午後4時
最高値 31.8 28.4 8.8 40 40 0.16 32.0 臭気・生物試験　午前10時
最低値 19.9 22.0 7.2 2.0 6 0.02 26.1 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 26.0 24.9 7.7 7.0 14 0.05 29.9 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は
藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

22

23

24

25

26

27

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

1

2

3

原水種類

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2-MIB
Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

27.9 6.0 7.4 28.0 6.0 7.5 8.5

27.9 6.0 7.8 28.0 6.0 8.2 7.5

3 4 5800 24 5 28.2 6.0 8.7 28.2 6.0 8.6 0.5

14 16 5500 56 8 28.2 7.0 8.7 27.6 20 7.9 48.0

11 7 4600 34 0 27.9 37 8.3 26.8 37 7.1 0.5

5 0 1600 27 5 26.8 37 7.1 26.5 23 7.1 0.5
粉末活性炭注入率変更

4 0 2000 40 4 26.7 24 7.1 25.1 12 7.0 29.5 全浄水場 4ppm

25.2 12 7.0 24.9 8.0 7.1 21.0

25.0 8.0 7.5 25.0 6.0 7.4 5.5

10 0 1500 61 2 25.0 6.0 7.4 25.0 5.0 7.5 18.0

6 0 1600 40 0 25.0 6.0 7.4 25.3 5.0 7.8 0.0

2 0 1500 12 0 24.9 6.0 7.6 24.9 5.0 7.7 4.5

11 0 1200 22 0 24.9 4.0 7.6 24.3 4.0 7.6 2.0
粉末活性炭注入率変更

14 0 610 29 0 24.3 4.0 7.5 24.2 4.0 7.5 16.0 全浄水場 2ppm

24.1 4.0 7.5 24.1 4.0 7.6 5.5

24.4 4.0 7.6 24.7 3.0 7.6 0.5

24.9 3.0 7.6 25.0 3.0 7.6 0.0

2 0 250 57 0 24.9 3.0 7.5 25.1 3.0 7.5 0.0

43 0 220 33 0 25.0 4.0 7.5 25.3 4.0 7.6 0.0

0 0 92 38 0 24.9 4.0 7.5 24.7 4.0 7.5 43.5

1 0 28 54 0 24.9 4.0 7.5 23.8 4.0 7.5 11.5

23.7 4.0 7.5 23.7 3.0 7.5 5.5

23.7 3.0 7.5 23.8 3.0 7.6 0.0

24.0 3.0 7.6 24.1 3.0 7.9 0.0

0 0 24 350 2 24.0 3.0 7.8 24.1 3.0 8.0 4.5

1 0 17 48 1 24.0 3.0 8.0 23.7 3.0 7.9 20.5

1 0 6 28 0 23.7 3.0 8.0 23.2 3.0 7.8 10.5

1 0 37 82 1 23.1 3.0 7.7 23.1 3.0 8.0 0.0

22.8 4.0 7.9 22.7 4.0 7.8 51.5

22.8 5.0 7.9 22.1 5.0 7.6 31.5
43 16 5800 350 8 28.2 37 8.7 28.2 37 8.6
0 0 6 12 0 22.8 3.0 7.0 22.1 3.0 7.0
7 2 1500 58 2 25.1 7.5 7.7 24.9 6.5 7.6 347.0 22.9

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

粉炭注入停止

前塩再開

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

備考
優占生物 大津取水口水質自動監視装置

午前１０時瞬時値
ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｱﾅﾍﾞﾅ

日平均値その他
ｱﾅﾍﾞﾅ ｵｰﾗｺｾｲﾗ ﾐｸﾛｷｽﾁｽ

気温
平均値

雨量
積算値

-72-



平成３０年１０月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-11 27.5 21.9 7.6 8.0 12 0.04 31.4 <50 <2

晴 900 28.0 22.4 7.6 6.0 13 0.04 30.7 藻・青 10 1 <20 <2
-9 23.7 21.5 7.5 5.0 12 0.03 31.5 <50 <2

曇時々晴 900 24.8 21.8 7.7 4.0 12 0.03 31.9 <20 <2
-14 27.8 21.5 7.7 3.0 12 0.03 32.5 <50 <2

晴一時曇 900 25.9 22.3 8.1 4.0 12 0.03 32.1 青・藻 13 1 <20 <2
-20 21.4 22.0 7.9 4.0 12 0.03 32.5 <50 2

雨時々曇 250 22.2 22.0 8.0 4.0 12 0.03 32.5 <20 <2
-23 24.7 21.5 7.8 4.0 13 0.03 32.2 <50 2

曇 150 25.4 21.6 7.9 4.0 14 0.03 31.8 青 7 1 <20 <2
-24 28.1 21.7 7.7 4.0 13 0.04 32.0 <50 2

曇時々雨 150 30.4 22.3 7.8 4.0 13 0.04 31.7 <20 <2
-21 26.6 22.2 7.7 4.0 12 0.04 33.1 <50 2

曇時々晴 150 27.0 22.7 7.8 4.0 12 0.03 32.7 <20 <2
-21 24.9 22.3 7.5 3.0 10 0.03 32.2 <50 2

晴 150 29.7 23.2 7.8 3.0 9 0.03 32.3 <20 <2
-22 27.1 22.8 7.9 4.0 10 0.04 32.7 <50 <2

晴 250 28.8 23.5 7.9 3.0 10 0.03 32.4 青・藻 8 1 <20 <2
-24 23.5 23.0 7.8 5.0 10 0.03 32.9 <50 <2

曇時々雨 300 21.5 23.0 7.8 3.0 10 0.03 32.6 藻 11 1 <20 <2
-26 20.4 22.7 7.6 4.0 11 0.04 32.1 <50 <2

曇一時雨 300 18.3 22.6 7.7 3.0 10 0.04 32.3 <20 <2
-30 18.6 21.8 7.8 3.0 10 0.04 32.8 <50 <2

曇 15 19.9 21.8 7.7 3.0 10 0.04 32.9 藻 25 1 <20 <2
-31 18.6 20.7 7.6 3.0 9 0.03 31.9 <50 <2

曇一時晴 15 18.2 20.9 7.6 3.0 8 0.03 32.5 <20 <2
-30 19.4 20.5 7.5 3.0 10 0.03 32.3 <50 <2

曇時々晴 15 20.7 20.8 7.7 2.0 10 0.04 32.5 <20 <2
-31 17.0 20.5 7.7 3.0 10 0.04 32.1 <50 <2

曇時々晴 15 21.1 20.7 7.7 3.0 11 0.04 31.9 藻 8 1 <20 <2
-31 17.5 20.4 7.6 3.0 7 0.03 33.2 <50 <2

曇 15 20.8 20.8 7.8 3.0 11 0.03 32.6 <20 2
-31 19.1 20.4 7.6 3.0 8 0.03 32.3 <50 <2

晴時々曇 15 22.9 20.7 7.8 3.0 10 0.03 32.5 藻・青 7 1 <20 <2
-32 19.1 20.0 8.1 3.0 8 0.04 33.0 <50 <2

晴一時薄曇 15 21.6 20.7 7.9 3.0 8 0.03 33.2 <20 <2
-32 19.2 20.3 7.6 2.0 7 0.03 32.9 <50 <2

晴 15 22.2 20.7 7.9 2.0 10 0.03 32.2 青・藻 15 1 <20 <2
-32 15.4 20.1 7.8 2.0 8 0.03 32.5 <50 <2

曇時々雨 15 19.2 20.2 7.9 2.0 7 0.03 32.8 <20 <2
-32 15.7 19.1 7.7 2.0 9 0.03 32.4 <50 <2

快晴 15 21.8 19.6 7.9 2.0 10 0.03 32.5 <20 <2
-34 18.1 19.0 7.6 3.0 6 0.03 34.0 <50 <2

晴後薄曇 15 19.3 19.9 8.0 2.0 9 0.03 33.0 藻 15 1 <20 <2
-34 17.7 19.4 7.8 2.0 9 0.03 33.8 <50 <2

曇時々雨 15 17.2 19.3 7.9 2.0 10 0.03 33.2 <20 <2
晴時々曇 -34 17.9 19.4 7.7 2.0 7 0.02 32.6 <50 <2
一時雨 15 21.4 19.5 8.0 2.0 8 0.03 33.0 青 8 1 <20 <2

-35 19.4 18.8 7.8 2.0 9 0.02 33.9 <50 <2
晴 15 18.7 19.3 8.0 2.0 10 0.02 33.8 <20 <2

-35 16.8 18.5 7.8 2.0 8 0.02 32.4 <50 <2
晴時々曇 15 21.2 19.4 8.0 2.0 8 0.02 32.8 藻 10 1 <20 <2

-35 18.5 19.0 7.9 2.0 10 0.02 33.1 <50 <2
曇後晴 15 19.9 19.3 7.9 2.0 10 0.02 33.2 <20 <2

-35 19.0 18.5 7.7 2.0 8 0.02 33.1 <50 <2
快晴 15 16.3 18.7 7.8 2.0 8 0.03 33.6 <20 <2

-37 13.9 18.1 7.8 2.0 7 0.03 32.3 <50 <2
晴一時曇 15 19.6 18.3 7.8 3.0 8 0.03 33.1 藻 7 1 <20 <2

-37 16.8 17.6 7.6 3.0 10 0.04 33.4 <50 <2
晴 15 18.5 17.9 7.6 3.0 10 0.05 33.9 <20 <2

-38 14.0 17.1 7.6 3.0 12 0.05 33.8 <50 <2
曇 15 14.3 17.2 7.6 3.0 11 0.05 33.4 藻 8 1 <20 <2

最高値 30.4 23.5 8.1 8.0 14 0.05 34.0 25 1 <50/<20 2/2
最低値 13.9 17.1 7.5 2.0 6 0.02 30.7 7 1 <50/<20 <2/<2
平均値 21.0 20.6 7.8 3.0 10 0.03 32.7 11 1 <50/<20 <2/<2
最高値 28.1 23.0 8.1 8.0 13 0.05 34.0
最低値 13.9 17.1 7.5 2.0 6 0.02 31.4 理化学実験　上段　午前10時
平均値 20.2 20.4 7.7 3.0 10 0.03 32.7 　　　　　　下段　午後4時
最高値 30.4 23.5 8.1 6.0 14 0.05 33.9 臭気・生物試験　午前10時
最低値 14.3 17.2 7.6 2.0 7 0.02 30.7 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 21.8 20.7 7.8 3.0 10 0.03 32.6 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は
藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

1

2

3

原水種類

8

9

10

11

4

5

6

7

16

17

18

19

12

13

14

15

24

25

26

27

20

21

22

23

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

31

2-MIB
Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

6 0 0.0 20 52 22.2 5.0 7.6 22.2 5.0 7.7 3.0

10 0 0.0 22 82 22.2 5.0 7.8 21.9 4.0 7.9 0.0

5 0 0.0 53 110 22.0 4.0 8.2 22.4 4.0 8.3 0.0

7 0 0.0 49 47 22.2 4.0 8.3 22.2 4.0 8.3 2.0

14 0 0.0 55 110 22.2 4.0 8.3 21.8 4.0 8.1 0.0

22.1 4.0 8.0 22.2 4.0 7.9 15.5

22.5 3.0 7.9 22.6 3.0 7.9 2.0

22.8 3.0 7.9 23.1 3.0 8.0 0.0

4 0 0.0 36 14 23.1 3.0 8.0 23.5 3.0 8.1 0.0

3 0 0.0 41 43 23.2 3.0 8.0 23.2 3.0 7.9 5.5

11 0 0.0 35 24 23.2 3.0 7.9 22.7 3.0 7.7 0.0

3 0 0.0 26 29 22.8 3.0 7.7 21.9 3.0 7.7 0.5

21.9 3.0 7.7 21.0 3.0 7.7 0.0

21.0 3.0 7.7 20.9 3.0 7.6 0.0

2 0 0.0 18 10 20.7 3.0 7.7 20.8 3.0 7.7 0.5

3 0 0.0 41 63 20.7 3.0 7.7 20.8 3.0 7.8 0.0

6 0 0.0 35 63 20.7 3.0 7.7 20.7 3.0 7.8 0.0

5 0 0.0 39 37 20.7 3.0 7.8 20.6 2.0 7.8 0.0

7 0 0.0 45 30 20.7 3.0 7.9 20.7 2.0 8.0 0.0

20.7 2.0 7.9 20.2 2.0 7.9 0.5

20.3 2.0 7.9 19.6 2.0 7.9 0.0

5 0 0.0 63 21 19.4 2.0 7.9 19.7 2.0 8.1 0.0

6 0 0.0 60 10 19.5 3.0 8.1 19.5 3.0 8.1 5.0

5 0 0.0 85 27 19.5 3.0 8.1 19.5 3.0 8.2 0.0

9 0 0.0 73 42 19.4 3.0 8.1 19.2 3.0 8.2 0.0

6 0 0.0 47 4 19.0 3.0 8.1 19.2 3.0 8.2 2.5

19.3 3.0 8.1 19.3 3.0 8.2 5.5

19.3 3.0 8.1 18.8 3.0 7.9 0.0

20 0 0.0 23 8 18.7 3.0 7.9 18.3 3.0 7.8 0.0

5 0 0.0 16 18 18.3 3.0 7.7 17.9 3.0 7.7 0.0

17 0 0.0 22 6 18.0 3.0 7.7 17.3 3.0 7.7 0.0
20 0 0.0 85 110 23.2 5.0 8.3 23.5 5.0 8.3
2 0 0.0 16 4 18.0 2.0 7.6 17.3 2.0 7.6
7 0 0.0 41 39 20.9 3.0 7.9 20.8 3.0 7.9 42.5 17.9

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

気温
平均値

雨量
積算値

ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｳﾛｸﾞﾚﾅ
日平均値ｳﾛｸﾞﾚﾅ

中換値 ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ ｵｰﾗｺｾｲﾗ
備考

優占生物 大津取水口水質自動監視装置
午前１０時瞬時値
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平成３０年１１月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-39 14.4 16.5 7.7 3.0 10 0.05 33.7 <50 <2

晴後曇 48 15.4 16.8 7.9 3.0 10 0.03 33.6 <20 <2
-40 12.9 16.1 7.5 2.0 10 0.03 33.6 <50 <2

曇後一時晴 53 15.6 16.4 7.7 3.0 10 0.03 33.6 藻 8 1 <20 <2
-40 12.3 15.9 7.7 3.0 10 0.03 33.8 <50 <2

晴 53 18.0 16.6 7.9 3.0 11 0.03 34.1 <20 <2
-41 13.6 16.4 7.7 3.0 10 0.03 34.1 <50 <2

曇一時雨 53 17.0 16.5 7.8 3.0 10 0.02 34.3 <20 <2
-41 16.6 16.4 7.7 5.0 10 0.03 35.2 <50 <2

晴時々曇 58 20.4 17.0 7.6 4.0 10 0.03 34.6 藻 12 1 <20 <2
-39 16.8 17.0 7.7 5.0 12 0.03 33.9 <50 <2

曇後晴 53 20.3 17.6 7.7 5.0 11 0.03 33.8 <20 <2
-38 14.9 17.0 7.7 3.0 9 0.03 33.1 <50 <2

晴後薄曇 45 18.4 17.6 7.7 3.0 12 0.03 33.5 藻・下水 18 1 <20 2
-38 16.3 17.1 7.5 3.0 8 0.03 34.3 <50 <2

晴後薄曇 54 20.7 17.6 7.7 3.0 10 0.03 34.6 <20 2
-38 17.3 17.5 7.5 3.0 9 0.04 34.8 <50 <2

曇時々雨 56 18.8 17.6 7.5 3.0 11 0.04 35.0 青・藻 5 1 <20 2
-38 19.1 17.7 7.5 3.0 9 0.05 34.5 <50 <2

晴一時曇 56 18.2 17.8 7.5 3.0 13 0.04 35.0 <20 2
-39 14.9 16.9 7.6 4.0 12 0.04 35.3 <50 <2

晴後一時薄曇 56 15.9 17.3 7.6 4.0 12 0.04 34.6 <20 2
-39 15.6 16.9 7.6 6.0 11 0.04 34.6 <50 <2

曇 59 15.2 17.1 7.5 4.0 11 0.05 35.1 藻 7 1 <20 <2
-40 17.0 17.2 7.5 3.0 10 0.05 34.7

曇 60 15.7 17.2 7.6 3.0 10 0.05 34.7
-40 12.0 16.5 7.4 3.0 12 0.05 34.4

曇時々晴 54 13.5 16.4 7.6 4.0 12 0.04 34.6 藻 8 1
-42 12.7 15.6 7.4 4.0 12 0.05 35.5 <50 <2

晴一時曇 56 16.6 15.8 7.4 4.0 12 0.05 35.1 <20 <2
-43 13.5 15.1 7.4 6.0 12 0.06 35.3 <50 <2

曇一時晴 62 16.3 15.6 7.3 5.0 12 0.05 35.0 藻 9 1 <20 <2
-43 16.5 15.5 7.6 4.0 12 0.05 35.6 <50 <2

曇後晴 62 15.7 15.8 7.6 5.0 12 0.04 34.8 <20 <2
-44 11.8 15.1 7.5 3.0 12 0.03 34.5 54 <2

晴後曇 62 14.1 15.6 7.6 4.0 12 0.03 34.8 <20 <2
-45 11.7 15.5 7.6 5.0 11 0.02 35.4 64 <2

曇一時雨 57 13.4 15.5 7.4 3.0 9 0.03 34.4 青・生 10 1 <20 <2
-46 13.0 14.8 7.5 4.0 10 0.03 34.3 57 <2

晴後時々曇 55 13.2 14.9 7.4 4.0 11 0.02 34.3 <20 <2
-46 10.3 14.5 7.6 3.0 11 0.03 35.0 84 <2

晴時々薄曇 61 13.2 15.0 7.4 3.0 10 0.03 34.6 藻・微生 7 1 <20 <2
-47 11.2 14.5 7.4 2.0 9 0.03 34.7 100 <50 <2 <2

曇一時雨 68 13.0 14.6 7.5 3.0 9 0.03 34.6 藻 13 1 <20 <20 <2 <2
-48 10.5 13.6 7.7 3.0 10 0.03 34.8 90 <50 <2 <2

晴一時薄曇 68 10.0 13.7 7.7 3.0 9 0.03 34.7 <20 <20 <2 <2
-48 7.4 12.8 7.6 4.0 12 0.02 34.2 170 <50 <2 <2

曇後晴 68 13.0 12.9 7.6 4.0 12 0.03 34.7 <20 <20 <2 <2
-48 13.2 12.4 7.7 4.0 11 0.02 34.9 170 <50 <2 <2

曇一時晴 68 11.9 13.0 7.8 4.0 11 0.01 34.8 <20 <20 <2 <2
-49 9.7 13.1 7.7 5.0 9 0.01 35.0 260 <50 <2 <2

薄曇 53 13.4 13.2 7.7 3.0 13 0.01 34.4 藻・生 16 1 <20 <20 2 2
-49 13.7 13.0 7.7 4.0 13 0.01 34.4 230 <50 <2 <2

晴 58 14.3 13.5 7.9 5.0 13 0.01 34.2 <20 <20 <2 <2
-50 14.8 13.3 7.7 4.0 12 0.01 34.6 300 <50 <2 <2

晴後曇時々雨 64 14.9 13.7 7.8 5.0 12 0.01 34.5 生・藻 15 1 <20 <20 <2 <2
-49 12.0 13.3 7.7 5.0 13 0.01 34.3 340 <50 <50 <2 <2 <2

晴 68 13.8 13.6 7.9 5.0 13 0.01 34.2 <20 <20 <20 <2 2 <2
-52 9.4 13.0 7.7 4.0 13 0.01 34.5 370 <50 <50 <2 <2 <2

晴一時曇 62 12.6 13.1 7.8 4.0 12 0.01 34.2 生・藻 35 1 21 <20 <20 2 3 <2
最高値 20.7 17.8 7.9 6.0 13 0.06 35.6 35 1 370/21 <50/<20 <50/<20 <2/2 <2/3 <2/<2
最低値 7.4 12.4 7.3 2.0 8 0.01 33.1 5 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
平均値 14.5 15.5 7.6 4.0 11 0.03 34.5 13 1 82/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
最高値 19.1 17.7 7.7 6.0 13 0.06 35.6
最低値 7.4 12.4 7.4 2.0 8 0.01 33.1 理化学実験　上段　午前10時
平均値 13.5 15.3 7.6 4.0 11 0.03 34.6 　　　　　　下段　午後4時
最高値 20.7 17.8 7.9 5.0 13 0.05 35.1 臭気・生物試験　午前10時
最低値 10.0 12.9 7.3 3.0 9 0.01 33.5 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 15.4 15.6 7.6 3.5 11 0.03 34.5 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は
藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

1

2

3

原水種類

8

9

10

11

4

5

6

7

16

17

18

19

12

13

14

15

24

25

26

27

20

21

22

23

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

2-MIB
Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

4 0 0.0 26 35 17.3 3.0 7.8 16.8 3.0 7.9 0.0

6 0 0.0 16 18 16.7 3.0 7.8 16.4 3.0 7.9 0.0

16.3 3.0 7.9 16.5 3.0 7.9 0.0

16.5 3.0 7.9 16.6 3.0 7.9 0.0

1 0 0.0 23 33 16.8 4.0 7.8 17.1 3.0 7.8 0.0

8 0 0.0 18 6 17.4 4.0 7.8 17.5 3.0 7.8 29.0

4 0 0.0 10 6 17.4 3.0 7.7 17.6 3.0 7.7 0.0

7 0 0.0 11 6 17.5 3.0 7.6 17.8 3.0 7.5 0.0

6 0 0.0 8 1 17.7 4.0 7.6 17.7 4.0 7.6 15.0

17.7 4.0 7.6 17.8 4.0 7.6 0.5

17.7 4.0 7.5 17.4 4.0 7.5 0.0

0 0 0.0 0 19 17.2 4.0 7.5 17.2 4.0 7.5 0.0

12 0 0.0 4 12 17.1 4.0 7.5 17.1 4.0 7.5 0.0

44 0 0.0 0 23 17.1 4.0 7.5 16.5 4.0 7.5 0.0

62 0 0.0 0 13 16.5 4.0 7.5 15.8 4.0 7.5 0.0

52 0 0.0 0 24 15.8 4.0 7.5 15.7 4.0 7.6 0.0

15.8 5.0 7.5 15.8 5.0 7.6 0.0

15.8 5.0 7.6 15.7 5.0 7.7 0.0

56 1 0.2 0 45 15.5 5.0 7.6 15.5 4.0 7.6 0.0

68 0 0.0 0 37 15.5 4.0 7.6 15.0 4.0 7.7 0.0

45 1 1.0 2 25 15.0 4.0 7.6 14.6 4.0 7.7 0.0

89 0 0.0 3 33 14.5 4.0 7.7 14.5 4.0 7.7 0.0

14.5 4.0 7.7 13.7 4.0 7.7 0.0

13.6 4.0 7.7 13.0 4.0 7.8 0.0

13.0 4.0 7.8 12.9 4.0 7.9 0.0

54 5 2.6 0 36 13.0 4.0 7.9 13.2 4.0 8.0 0.0

96 5 2.6 0 29 13.4 4.0 7.9 13.5 4.0 8.0 0.0

60 10 8.4 3 67 13.7 4.0 7.9 13.8 4.0 8.0 3.5

79 7 3.8 0 53 13.7 4.0 7.9 13.6 4.0 8.0 0.0

23 18 11 2 51 13.6 5.0 7.9 13.2 4.0 8.0 0.0
96 18 11 26 67 17.7 5.0 7.9 17.8 5.0 8.0
0 0 0.0 0 1 13.0 3.0 7.5 12.9 3.0 7.5
37 2 1.4 6 27 15.8 4.0 7.7 15.7 4.0 7.7 48.0 12.8

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

前塩停止

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

気温
平均値

雨量
積算値

ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽ ｳﾛｸﾞﾚﾅ
日平均値ｳﾛｸﾞﾚﾅ

中換値 ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ ｵｰﾗｺｾｲﾗ
備考

優占生物 大津取水口水質自動監視装置
午前１０時瞬時値
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平成３０年１２月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-52 12.3 12.7 7.6 4.0 12 0.01 34.3 550 <50 <2 <2

薄曇一時晴 62 14.1 13.1 7.8 4.0 13 0.01 34.5 25 <20 3 3
-52 11.6 12.7 7.8 5.0 12 0.01 34.6 430 <50 <2 <2

晴時々薄曇 62 13.5 13.0 8.0 6.0 12 0.01 34.5 23 <20 2 3
-53 14.5 12.9 7.7 6.0 12 0.01 35.6 780 54 <50 <2 <2 <2

曇時々雨 64 14.2 13.1 7.9 5.0 12 0.01 34.4 生 40 1 28 <20 <20 3 3 3
-53 16.2 13.3 7.6 3.0 11 0.03 35.2 410 <50 <50 <2 <2 <2

曇後時々晴 59 16.4 13.3 7.8 3.0 11 0.02 34.8 <20 <20 <20 3 4 3
-52 17.1 13.5 7.8 2.0 13 0.02 34.3 210 <50 <50 <2 <2 <2

曇後晴 47 14.7 13.8 8.0 2.0 13 0.02 34.7 生・藻 24 1 <20 <20 <20 4 4 3
-53 12.4 13.4 7.8 4.0 13 0.01 34.2 190 <50 <50 <2 <2 <2

雨時々曇 59 12.2 13.5 7.7 3.0 12 0.01 34.1 <20 <20 <20 4 4 3
-52 11.7 13.3 7.7 3.0 12 0.02 34.5 140 <50 <50 <2 <2 <2

曇 78 10.8 13.4 7.7 3.0 13 0.01 34.6 生 23 1 <20 <20 <20 4 3 4
-52 8.5 12.5 7.5 4.0 12 0.01 34.4 71 <50 <2 <2

晴 78 8.6 12.4 7.7 4.0 12 0.01 34.3 <20 <20 4 3
-52 5.6 11.3 7.4 4.0 10 0.04 36.6 58 <50 <2 <2

曇後一時晴 78 5.9 11.2 7.6 4.0 8 0.03 35.6 <20 <20 5 3
-52 4.9 10.6 7.7 6.0 12 0.02 35.2 59 <50 <50 <2 <2 <2

曇後一時晴 74 6.5 10.6 7.7 5.0 12 0.01 34.7 生・藻 18 1 <20 <20 <20 4 4 4
-52 4.9 9.8 7.7 4.0 10 0.01 34.9 120 <50 <50 <2 <2 <2

曇一時晴 71 8.6 10.0 7.8 4.0 10 0.01 34.8 <20 <20 <20 5 4 4
晴時々曇 -52 9.7 10.2 7.6 4.0 11 0.03 34.6 51 <50 <50 <2 <2 <2
一時雨 60 9.3 10.4 7.6 4.0 12 0.03 34.5 生・藻 8 1 <20 <20 <20 4 3 4

-52 6.7 10.2 7.6 4.0 10 0.01 34.5 91 <50 <50 3 <2 2
晴後一時曇 57 8.5 10.4 7.7 4.0 10 0.01 34.9 <20 <20 <20 3 3 3

-51 7.2 9.7 7.6 4.0 9 0.01 34.9 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴後時々曇 72 6.4 9.7 7.7 4.0 9 0.01 34.9 藻 8 1 <20 <20 <20 3 3 3
曇一時雨後 -51 4.5 9.4 7.6 4.0 11 0.01 34.8 <50 <50 <2 <2
一時晴 72 6.8 9.5 7.8 4.0 12 0.01 34.7 <20 <20 4 3

曇一時晴後 -51 5.4 9.2 7.7 3.0 9 0.02 34.9 <50 <50 <2 <2
時々雨 72 7.6 9.4 7.9 3.0 9 0.02 35.0 <20 <20 4 2

晴時々曇後 -50 8.2 9.1 7.8 4.0 10 0.01 35.0 67 <50 <50 <2 <2 <2
一時雨 66 8.4 9.4 7.7 3.0 10 0.01 34.8 生・藻 13 1 <20 <20 <20 3 3 4

-49 7.2 9.1 7.7 5.0 12 0.01 35.7 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴時々曇 58 9.8 9.3 7.6 5.0 12 0.01 35.7 <20 <20 <20 4 2 4

-48 7.1 8.8 7.6 3.0 11 0.01 35.6 <50 <50 <50 <2 <2 <2
晴 64 11.2 8.9 7.7 4.0 11 0.01 35.7 藻・生 20 1 <20 <20 <20 4 3 4

-48 9.0 8.8 7.6 4.0 10 0.01 35.8 <50 <50 <50 <2 <2 <2
曇一時雨 79 9.5 8.9 7.5 4.0 10 0.01 35.5 <20 <20 <20 3 3 3

-48 7.0 8.8 7.6 4.0 10 0.01 34.8 65 <50 <50 <2 <2 <2
晴後一時雨 83 9.9 9.0 7.6 3.0 10 0.01 35.1 藻・生 17 1 <20 <20 <20 3 2 3
曇時々雨 -46 10.3 9.3 7.7 2.0 9 0.02 34.3 50 <50 <2 <2
一時晴 83 12.0 9.5 7.8 2.0 10 0.02 34.3 <20 <20 2 2

-46 10.9 9.5 7.6 4.0 11 0.01 34.4 74 <50 <2 <2
曇一時雨 83 10.8 9.9 7.7 4.0 10 0.01 33.9 <20 <20 2 2

-45 8.2 9.6 7.5 3.0 9 0.01 34.6 <50 <50 <2 <2
晴 83 9.2 9.9 7.7 4.0 10 0.02 34.6 <20 <20 3 3

-46 4.8 9.3 7.7 5.0 10 0.01 34.0 89 <50 <50 <2 <2 <2
晴一時薄曇 67 7.5 9.7 7.7 4.0 10 0.01 34.3 藻・生 8 1 <20 <20 <20 2 <2 2

-46 5.5 9.3 7.7 5.0 12 0.01 34.5 67 <50 <2 <2
曇時々雨 64 8.3 9.4 7.8 5.0 13 0.01 34.6 生・藻 20 1 <20 <20 <2 <2

-46 7.3 9.2 7.7 4.0 10 0.01 34.0 86 <50 <50 <2 <2 <2
晴時々曇 76 8.3 9.3 7.8 4.0 11 0.01 34.2 <20 <20 <20 <2 <2 <2
晴時々曇 -46 2.7 8.6 7.7 4.0 10 0.01 34.5 130 <50 <50 <2 <2 <2
一時雪 84 2.6 8.5 7.7 4.0 10 0.01 34.4 藻・生 20 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-43 1.4 7.9 7.7 3.0 8 0.01 33.9 87 <50 2 <2
晴時々みぞれ 84 4.8 7.9 7.7 4.0 9 0.01 34.5 <20 <20 <2 <2
晴時々雨 -42 2.8 7.1 7.7 6.0 11 0.01 33.5 62 <50 2 <2
一時雪 84 4.0 7.2 7.8 5.0 12 0.01 34.0 <20 <20 <2 <2

-41 2.7 7.2 7.6 3.0 10 0.01 33.8 50 <50 <2 <2
曇時々雨 78 4.5 7.3 7.7 4.0 10 0.01 33.7 <20 <20 <2 <2

最高値 17.1 13.8 8.0 6.0 13 0.04 36.6 40 1 780/28 54/<20 <50/<20 3/5 <2/4 2/4
最低値 1.4 7.1 7.4 2.0 8 0.01 33.5 8 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
平均値 8.6 10.3 7.7 4.0 11 0.01 34.7 18 1 130/<20 <50/<20 <50/<20 <2/3 <2/2 <2/3
最高値 17.1 13.5 7.8 6.0 13 0.04 36.6
最低値 1.4 7.1 7.4 2.0 8 0.01 33.5 理化学実験　上段　午前10時
平均値 8.0 10.2 7.7 4.0 11 0.01 34.7 　　　　　　下段　午後4時
最高値 16.4 13.8 8.0 6.0 13 0.03 35.7 臭気・生物試験　午前10時
最低値 2.6 7.2 7.5 2.0 8 0.01 33.7 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 9.2 10.4 7.7 4.0 11 0.01 34.7 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

2-MIB
Geosmin

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

1

2

3

原水種類

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

31
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

13.1 5.0 7.9 13.2 5.0 8.0 0.0

13.1 4.0 8.0 13.1 4.0 8.1 0.0

65 12 7.2 0 22 13.1 4.0 8.0 13.2 4.0 8.1 2.0

95 10 6.8 0 7 13.3 3.0 8.1 13.4 3.0 8.2 5.5

110 6 2.0 0 1 13.8 4.0 8.1 13.9 4.0 8.1 0.0
粉炭注入開始

91 12 4.0 2 0 13.8 4.0 8.1 13.7 4.0 8.0 5.5 全浄水場 高機能炭2ppm

69 11 7.0 2 6 13.6 4.0 8.0 13.5 4.0 7.9 0.0

13.5 4.0 7.9 12.5 5.0 7.9 0.0

12.5 5.0 7.9 11.4 5.0 7.8 0.0

61 1 1.0 2 0 11.4 5.0 7.8 10.8 4.0 7.9 0.0

91 4 0.8 2 13 10.8 4.0 7.9 10.2 4.0 7.9 5.0

26 4 4.0 2 7 10.5 4.0 7.9 10.5 4.0 7.9 7.5

80 2 1.2 0 5 10.5 4.0 7.9 10.5 3.0 8.0 0.0
粉炭注入率変更

120 3 0.6 1 4 10.5 4.0 7.9 10.0 4.0 7.9 0.0 集中　高機能2→通常5ppm

9.9 4.0 7.8 9.6 4.0 7.9 0.0

9.6 4.0 8.0 9.3 3.0 8.0 10.5

89 2 1.2 1 1 9.4 3.0 8.0 9.5 3.0 8.0 6.5

99 1 0.2 0 1 9.4 4.0 8.0 9.4 4.0 7.9 0.0

76 3 0.6 3 27 9.3 4.0 7.9 9.1 4.0 7.9 0.0

91 1 0.2 9 46 9.1 4.0 7.9 9.1 4.0 7.9 1.5

46 1 0.2 7 32 9.1 4.0 7.9 9.2 4.0 8.0 9.0

9.6 4.0 7.9 9.7 4.0 8.0 1.5

9.8 3.0 7.9 9.9 4.0 7.9 0.0

9.9 3.0 7.9 9.9 4.0 7.9 0.0

26 1 0.2 9 15 9.9 4.0 7.9 9.7 4.0 8.0 0.0

68 0 0.0 21 27 9.5 4.0 7.9 9.6 4.0 8.0 0.0

54 1 0.2 39 23 9.5 4.0 7.9 9.4 4.0 7.9 0.0

69 2 2.0 44 56 9.5 4.0 7.9 8.8 4.0 7.9 0.0

8.8 3.0 7.9 8.0 4.0 7.8 0.0

7.9 5.0 7.9 7.5 4.0 7.8 0.0

7.4 5.0 7.8 7.5 4.0 7.8 0.0
120 12 7.2 44 56 13.8 5.0 8.1 13.9 5.0 8.2
26 0 0.0 0 0 7.4 3.0 7.8 7.5 3.0 7.8
75 4 2.1 8 15 10.7 4.0 7.9 10.5 4.0 7.9 54.5 7.6

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

備考
優占生物 大津取水口水質自動監視装置

午前１０時瞬時値
ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｳﾛｸﾞﾚﾅ

日平均値ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値 ｼﾈﾄﾞﾗ ﾆｯﾁｱ

気温
平均値

雨量
積算値

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱
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平成３１年１月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-41 2.9 7.2 7.6 3.0 10 0.01 34.0 <50 <50 <2 <2

晴一時曇 78 7.3 7.5 7.8 4.0 10 0.01 34.4 <20 <20 <2 <2
-41 5.5 7.0 7.6 3.0 8 0.03 35.0 <50 <50 <2 <2

晴一時曇 78 6.1 7.0 7.7 3.0 8 0.01 34.6 <20 <20 <2 <2
-41 5.1 6.6 7.6 4.0 10 0.01 33.9 51 <50 <2 <2

晴時々雨 78 6.3 6.7 7.7 4.0 10 0.01 33.2 <20 <20 <2 <2
-39 4.0 6.6 7.7 3.0 9 0.01 34.2 51 <50 <50 <2 <2 <2

晴一時曇 75 7.6 7.0 7.6 3.0 8 0.01 33.9 藻 8 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
曇一時雨後 -39 5.5 7.1 7.6 3.0 9 0.01 34.6 62 <50 <2 <2
一時晴 75 8.3 7.2 7.7 3.0 8 0.01 34.2 <20 <20 <2 <2
曇時々雨 -39 4.6 7.1 7.6 3.0 9 0.01 33.8 <50 <50 <2 <2
一時晴 75 6.3 7.1 7.7 3.0 9 0.01 33.6 <20 <20 <2 <2

-39 5.0 6.7 7.5 3.0 8 0.01 33.4 75 <50 <50 <2 <2 <2
晴時々曇 74 7.9 7.0 7.6 2.0 8 0.01 31.8 藻・生 12 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2

-39 6.2 6.8 7.6 2.0 8 0.01 34.7 <50 <2
晴時々薄曇 79 9.6 7.2 7.5 2.0 8 0.04 34.2 <20 <2
曇時々雨一時雪 -38 2.5 7.1 7.6 3.0 8 0.03 33.7 <50 2
みぞれを伴う 85 4.4 7.1 7.5 3.0 8 0.03 33.4 藻 8 1 <20 <2

-38 1.9 6.7 7.6 3.0 7 0.03 32.8 <50 <2
曇 85 4.7 6.7 7.6 2.0 7 0.03 34.3 <20 <2

-39 6.8 6.5 7.6 3.0 8 0.02 34.2 <50 <2
曇一時晴 87 8.3 6.7 7.6 3.0 8 0.02 34.2 藻 7 1 <20 <2

-39 3.8 6.5 7.6 2.0 7 0.02 33.7 61 <2
曇 87 6.9 6.6 7.7 2.0 8 0.01 33.6 <20 <2

-39 6.5 6.3 7.5 2.0 6 0.01 33.6 59 <2
晴一時曇 87 8.3 6.7 7.6 2.0 6 0.01 34.2 <20 <2

-40 5.5 6.4 7.6 2.0 8 0.01 33.3 59 <2
晴一時曇 87 10.2 6.7 7.7 2.0 7 0.01 33.0 <20 <2

-40 4.7 6.5 7.7 2.0 6 0.01 34.8 56 <2
曇一時雨 74 6.0 6.7 7.7 2.0 7 0.01 33.2 藻・微生 5 1 <20 <2

-40 6.0 6.6 7.6 2.0 7 0.01 33.0 51 <2
晴時々曇 78 8.1 6.8 7.6 2.0 7 0.01 32.7 藻・微生 5 1 <20 <2

-40 4.7 6.6 7.7 2.0 7 0.01 33.2 52 <2
曇時々晴 83 9.0 6.8 7.7 2.0 7 0.01 32.7 <20 <2
曇時々雨 -39 4.7 7.1 7.5 2.0 8 0.02 35.0 <50 <2
一時晴 90 7.4 7.1 7.6 2.0 8 0.02 34.0 藻 7 1 <20 <2

-40 3.8 6.7 7.6 2.0 7 0.01 33.7 <50 <2
晴一時曇 90 10.5 6.9 7.6 2.0 7 0.01 33.5 <20 <2

-40 5.1 6.8 7.6 3.0 8 0.01 33.4 <50 <2
雨時々曇 90 6.8 7.3 7.8 2.0 7 0.01 33.1 <20 <2

-38 6.1 6.7 7.6 2.0 7 0.01 33.2 <50 <2
晴時々曇 72 7.4 6.9 7.6 3.0 8 0.02 33.9 青・藻 13 1 <20 <2

-38 5.8 6.8 7.6 4.0 6 0.03 34.9 <50 <2
晴時々曇 78 7.0 6.8 7.6 3.0 7 0.02 34.2 <20 <2

-37 4.6 6.5 7.7 2.0 6 0.01 33.6 <50 <2
晴時々曇 91 10.4 6.8 7.7 3.0 7 0.01 33.4 藻・青 7 1 <20 <2
晴時々曇 -35 4.5 6.8 7.7 2.0 5 0.01 33.1 <50 <2
一時雪 90 5.6 6.9 7.6 2.0 6 0.03 33.3 <20 <2

-37 4.2 6.5 7.6 2.0 6 0.02 33.1 <50 <2
曇 86 7.4 6.7 7.7 2.0 6 0.01 33.5 藻・青 7 1 <20 <2

-36 2.2 6.5 7.8 2.0 6 0.01 32.7 <50 <2
雪時々曇 86 1.3 6.5 7.8 2.0 6 0.01 32.6 <20 <2

-35 1.3 5.9 7.6 2.0 6 0.01 33.1 <50 <2
曇後一時雪 86 7.3 6.1 7.7 3.0 7 0.01 32.9 <20 <2
曇時々雨 -35 2.6 6.1 7.6 3.0 7 0.01 32.8 <50 <2
雷を伴う 71 5.8 6.1 7.7 3.0 7 0.01 32.6 藻 12 1 <20 <2

-33 2.4 5.8 7.6 3.0 9 0.01 32.9 <50 <2
曇一時雪 84 6.7 5.9 7.6 3.0 9 0.02 32.5 <20 <2

-34 1.9 5.6 7.6 2.0 8 0.01 32.8 <50 <2
晴一時薄曇 93 11.3 5.9 7.7 2.0 7 0.01 32.6 藻・青 12 1 <20 <2

-34 5.1 6.0 7.7 2.0 7 0.01 32.6 <50 <2
雨時々みぞれ 85 4.8 6.1 7.6 2.0 6 0.01 32.8 <20 <2

最高値 11.3 7.5 7.8 4.0 10 0.04 35.0 13 1 75/<20 <50/<20 <50/<20 2/<2 <2/<2 <2/<2
最低値 1.3 5.6 7.5 2.0 5 0.01 31.8 5 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
平均値 5.8 6.7 7.6 2.5 7 0.01 33.5 9 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
最高値 6.8 7.2 7.8 4.0 10 0.03 35.0
最低値 1.3 5.6 7.5 2.0 5 0.01 32.6 理化学実験　上段　午前10時
平均値 4.4 6.6 7.6 2.5 7 0.01 33.6 　　　　　　下段　午後4時
最高値 11.3 7.5 7.8 4.0 10 0.04 34.6 臭気・生物試験　午前10時
最低値 1.3 5.9 7.5 2.0 6 0.01 31.8 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 7.3 6.8 7.7 2.5 7 0.01 33.4 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は
藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

31

22

23

24

25

26

27

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

1

2

3

原水種類

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2-MIB
Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

7.4 4.0 7.8 7.6 3.0 7.8 0.0

7.4 3.0 7.8 7.2 3.0 7.8 0.0

7.1 3.0 7.7 6.9 3.0 7.8 0.0

13 0 0.0 21 6 6.9 3.0 7.8 7.1 3.0 7.8 0.0

7.3 3.0 7.8 7.4 3.0 7.7 0.0

7.3 3.0 7.7 7.3 3.0 7.8 0.0

10 2 2.0 63 2 7.2 3.0 7.7 7.1 3.0 7.7 0.0

23 1 0.0 32 81 7.0 3.0 7.7 7.2 3.0 7.7 0.0

15 0 0.0 12 50 7.3 3.0 7.6 7.3 3.0 7.7 2.5

10 0 0.0 8 55 7.3 3.0 7.6 6.8 3.0 7.7 0.0

20 0 0.0 13 24 6.8 3.0 7.6 6.8 3.0 7.6 0.0

6.8 3.0 7.7 6.8 2.0 7.7 0.0

6.8 2.0 7.7 6.8 2.0 7.7 0.0

6.6 2.0 7.7 6.8 2.0 7.7 0.0

11 0 0.0 3 3 6.7 2.0 7.7 6.9 2.0 7.7 0.5

10 1 0.0 9 5 7.0 2.0 7.7 7.0 2.0 7.7 0.0

5 0 0.0 1 4 7.0 2.0 7.7 6.9 2.0 7.7 0.0

0 0 0.0 3 2 7.2 2.0 7.7 7.2 3.0 7.6 0.0

7.2 2.0 7.6 7.1 2.0 7.7 0.0

7.0 2.0 7.7 7.1 2.0 7.7 2.0

8 0 0.0 1 0 7.0 2.0 7.7 7.0 2.0 7.6 0.0

4 0 0.0 1 1 6.9 3.0 7.6 7.0 3.0 7.6 0.0

6 0 0.0 0 0 6.8 3.0 7.6 6.9 2.0 7.7 0.0

2 0 0.0 0 0 7.0 2.0 7.7 7.0 2.0 7.7 0.0

4 0 0.0 1 0 7.0 2.0 7.7 6.9 2.0 7.7 0.0

6.7 2.0 7.7 6.7 3.0 7.7 5.0

6.7 3.0 7.7 6.3 3.0 7.7 3.0

8 0 0.0 2 0 6.2 3.0 7.7 6.3 3.0 7.7 0.0

4 0 0.0 1 1 6.2 3.0 7.6 6.1 3.0 7.6 0.0

3 0 0.0 1 0 5.9 3.0 7.7 6.1 2.0 7.7 0.0

6 0 0.0 1 0 6.2 2.0 7.7 6.3 2.0 7.7 11.5
23 2 2.0 63 81 7.4 4.0 7.8 7.6 3.0 7.8
0 0 0.0 0 0 5.9 2.0 7.6 6.1 2.0 7.6
9 0 0.1 9 12 6.9 2.5 7.7 6.9 2.5 7.7 24.5 4.7

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

粉炭注入停止

前塩再開

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

備考
優占生物 大津取水口水質自動監視装置

午前１０時瞬時値
ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｳﾛｸﾞﾚﾅ

日平均値ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値 ｼﾈﾄﾞﾗ ﾆｯﾁｱ

気温
平均値

雨量
積算値
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平成３１年２月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-31 2.5 5.9 7.6 2.0 7 0.01 32.8 <50 <2

晴時々曇 75 5.3 6.0 7.7 2.0 7 0.01 32.5 藻・青 5 1 <20 <2
-33 4.4 5.9 7.5 2.0 5 0.01 32.7 <50 <2

晴 75 11.4 6.2 7.6 2.0 5 0.01 32.7 <20 <2
-32 4.8 6.3 7.6 1.5 6 0.02 33.0 <50 <2

曇一時雨 75 6.8 6.3 7.6 1.5 6 0.01 33.1 <20 <2
-31 10.8 6.5 7.6 3.0 4 0.01 33.8 <50 <2

曇時々雨 75 9.2 6.9 7.5 1.5 5 0.02 33.3 藻 11 1 <20 <2
-29 6.6 6.7 7.6 1.5 5 0.02 33.3 <50 <2

晴 69 11.7 7.1 7.6 2.0 5 0.02 33.3 <20 <2
-27 7.0 7.4 7.7 1.0 5 0.01 32.1 <50 <2

雨後晴 75 8.7 7.9 7.7 1.5 5 0.02 32.3 青・藻 11 1 <20 <2
-27 10.6 7.5 7.5 1.0 5 0.02 33.2 <50 <2

曇 80 12.4 7.8 7.4 1.5 6 0.03 33.9 <20 <2
-26 7.3 7.9 7.5 1.5 6 0.03 33.7 <50 <2

曇一時雨 83 4.5 7.9 7.6 1.5 6 0.02 33.7 青・藻 8 1 <20 <2
-26 3.7 7.6 7.8 1.5 5 0.02 33.0 <50 <2

曇一時晴 83 6.6 7.6 7.7 3.0 3 0.02 32.6 <20 <2
-26 3.2 7.0 7.6 1.0 6 0.03 33.7 <50 <2

雪後曇 83 3.8 7.2 7.6 1.5 6 0.03 33.4 <20 <2
曇時々雨一時雪 -26 2.6 6.8 7.6 2.0 7 0.06 33.7 <50 <2
みぞれを伴う 83 4.0 6.8 7.7 2.0 7 0.03 32.6 <20 <2

-25 5.8 6.7 7.4 4.0 6 0.03 34.9 <50 <2
晴時々曇 71 7.5 6.9 7.4 2.0 6 0.03 34.1 藻 10 1 <20 <2

-26 5.9 6.9 7.5 2.0 6 0.03 32.8 <50 <2
晴時々曇 78 8.1 6.9 7.6 2.0 6 0.03 32.0 藻・厨芥 13 1 <20 <2

-25 2.5 6.7 7.5 1.5 6 0.03 32.6 <50 <2
曇時々雪 83 4.7 6.6 7.6 2.0 6 0.03 32.3 <20 <2

-26 3.0 6.3 7.6 2.0 6 0.02 32.6 <50 <2
曇後一時晴 90 6.2 6.4 7.6 2.0 6 0.02 32.6 藻・厨芥 15 1 <20 <2

-27 6.7 6.3 7.6 2.0 6 0.02 33.0 <50 <2
曇後時々晴 90 8.5 6.6 7.6 2.0 6 0.02 33.2 <20 <2

-27 5.3 6.5 7.6 2.0 6 0.02 32.7 <50 <2
晴時々曇 90 7.8 6.7 7.7 2.0 6 0.02 33.5 <20 <2

-27 5.4 6.4 7.5 4.0 6 0.01 32.8 <50 <2
晴時々薄曇 71 9.6 7.4 7.8 3.0 6 0.02 33.1 藻 8 1 <20 <2

-28 7.0 7.1 7.2 1.5 5 0.03 33.4 <50 <2
雨 71 8.9 7.3 7.4 1.5 5 0.03 33.3 <20 <2

-26 13.7 7.6 7.2 3.0 5 0.02 33.5 <50 <2
曇一時雨 71 11.4 8.0 7.4 1.5 5 0.01 33.1 青 7 1 <20 <2

-26 7.9 7.6 7.5 1.5 5 0.03 33.4 <50 <2
曇 71 7.7 7.7 7.5 1.5 5 0.02 33.1 <20 <2

-25 10.3 7.2 7.6 2.0 5 0.02 33.7 <50 <2
曇 84 10.7 7.8 7.6 1.5 6 0.01 34.0 藻 17 1 <20 <2

-24 8.6 7.7 7.6 2.0 6 0.02 33.4 <50 <2
晴一時曇 84 10.4 8.0 7.8 1.5 5 0.01 33.4 <20 <2

-26 6.5 7.7 7.5 7.0 9 0.01 33.0 <50 <2
薄曇一時晴 84 14.2 8.1 7.6 7.0 10 0.01 32.9 <20 <2

-26 9.6 8.2 7.5 5.0 8 0.02 33.4 <50 <2
晴時々曇 80 15.3 8.6 7.8 4.0 7 0.01 33.6 藻・青 20 1 <20 <2

-25 11.1 8.8 7.6 3.0 6 0.01 33.1 <50 <2
快晴 79 12.7 9.2 7.7 3.0 6 0.01 33.0 <20 <2

-27 5.1 8.9 7.5 3.0 7 0.01 33.5 <50 <2
曇 83 11.9 9.1 7.8 3.0 7 0.01 33.3 青・藻 13 1 <20 <2

-26 8.3 9.2 7.5 3.0 7 0.01 33.4 <50 <2
雨時々曇 74 10.8 9.1 7.7 3.0 8 0.01 33.3 <20 <2

最高値 15.3 9.2 7.8 7.0 10 0.06 34.9 20 1 <50/<20 <2/<2
最低値 2.5 5.9 7.2 1.0 3 0.01 32.0 5 1 <50/<20 <2/<2
平均値 7.8 7.3 7.6 2.5 6 0.02 33.2 12 1 <50/<20 <2/<2
最高値 13.7 9.2 7.8 7.0 9 0.06 34.9
最低値 2.5 5.9 7.2 1.0 4 0.01 32.1 理化学実験　上段　午前10時
平均値 6.7 7.2 7.5 2.5 6 0.02 33.2 　　　　　　下段　午後4時
最高値 15.3 9.2 7.8 7.0 10 0.03 34.1 臭気・生物試験　午前10時
最低値 3.8 6.0 7.4 1.5 3 0.01 32.0 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 9.0 7.4 7.6 2.0 6 0.02 33.1 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

22

23

24

25

26

27

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

1

2

3

原水種類

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

採水時刻

2-MIB
Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

1 1 0 19 6.2 2.0 7.7 6.2 2.0 7.7 0.0

6.2 2.0 7.7 6.4 2.0 7.7 0.0

6.5 2.0 7.7 6.6 2.0 7.7 7.5

4 1 1 0 6.8 2.0 7.6 7.0 2.0 7.6 1.5

2 1 0 33 7.0 2.0 7.6 7.3 2.0 7.6 0.0

5 0 0 12 7.4 2.0 7.6 7.6 2.0 7.6 1.5

6 0 2 0 7.8 2.0 7.6 7.9 2.0 7.6 0.0

5 0 3 5 8.1 2.0 7.6 8.0 3.0 7.6 0.0

8.1 4.0 7.6 7.6 4.0 7.6 0.0

7.5 4.0 7.6 7.3 3.0 7.6 0.0

7.2 3.0 7.6 7.0 2.0 7.6 0.0

4 1 1 6 7.0 2.0 7.6 7.1 3.0 7.5 0.0

3 2 5 9 7.1 2.0 7.6 7.1 3.0 7.6 0.0

1 1 2 9 7.1 3.0 7.6 6.8 3.0 7.6 0.0

6 1 1 29 6.8 3.0 7.6 6.6 3.0 7.6 0.0

6.6 3.0 7.6 6.7 3.0 7.6 0.0

6.8 3.0 7.6 6.9 3.0 7.7 0.0

5 0 2 12 6.8 3.0 7.7 7.0 3.0 7.7 0.0

8 1 0 23 7.1 3.0 7.7 7.2 2.0 7.6 11.5

9 0 0 13 7.5 2.0 7.6 7.6 2.0 7.6 0.0

8 0 0 14 7.6 2.0 7.6 7.6 2.0 7.6 0.0

1 0 0 13 7.6 2.0 7.6 7.9 2.0 7.7 0.0

8.0 2.0 7.7 8.1 3.0 7.7 0.0

8.0 6.0 7.7 8.5 7.0 7.7 0.0

20 3 12 52 8.6 6.0 7.7 9.0 5.0 7.7 0.0

19 0 1 0 9.1 5.0 7.7 9.4 4.0 7.7 0.0

28 1 1 45 9.1 4.0 7.7 9.4 3.0 7.7 0.0

20 0 0 32 9.3 3.0 7.7 9.4 3.0 7.7 18.0
28 3 12 52 9.3 6.0 7.7 9.4 7.0 7.7
1 0 0 0 6.2 2.0 7.6 6.2 2.0 7.5
8 1 2 17 7.5 3.0 7.6 7.5 3.0 7.6 40.0 6.0

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

備考
優占生物 大津取水口水質自動監視装置

午前１０時瞬時値
ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｼﾈﾄﾞﾗ

日平均値
ﾆｯﾁｱ ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ

気温
平均値

雨量
積算値

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱
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平成３１年３月

水利情報
日 天候 琵琶湖水位(上段)

瀬田川放流量(下段) 気温 水温 pH値 濁度 色度 原水 給水 原水 沈澱水 原水ＧＦ 原水 沈澱水 原水ＧＦ
-25 9.7 9.1 7.6 3.0 7 0.02 33.1 <50 <2

晴 68 13.1 9.3 7.7 3.0 7 0.02 33.7 藻・青 7 1 <20 <2
-24 10.8 9.0 7.7 2.0 5 0.01 34.3 <50 <2

晴後薄曇 68 12.9 9.6 7.7 2.0 6 0.01 34.1 <20 <2
-24 7.5 9.7 7.8 1.5 5 0.01 32.9 <50 <2

雨時々曇 68 7.8 9.8 7.8 1.5 6 0.02 33.1 <20 <2
-23 9.5 9.4 7.6 3.0 6 0.02 33.8 <50 <2

曇時々雨 58 9.8 9.4 7.6 2.0 7 0.02 33.6 青・藻 5 1 <20 <2
-23 9.9 9.2 7.6 2.0 8 0.01 33.7 <50 <2

晴後薄曇 31 14.5 9.7 7.6 2.0 7 0.01 33.8 <20 <2
-22 11.1 9.8 7.5 2.0 6 0.01 32.9 <50 <2

曇時々雨 31 10.9 10.0 7.5 2.0 6 0.01 33.0 藻 10 1 <20 <2
-20 9.3 10.1 7.5 2.0 5 0.01 33.3 <50 <2

曇時々雨 36 9.2 10.2 7.6 2.0 6 0.02 33.2 <20 <2
-18 5.2 9.8 7.5 2.0 6 0.01 34.1 <50 <2

晴一時曇 38 9.8 9.9 7.7 2.0 6 0.01 33.4 厨芥 10 1 <20 <2
-18 7.5 9.5 7.5 1.5 7 0.01 33.4 <50 <2

晴一時薄曇 38 14.8 10.0 7.8 2.0 8 0.01 33.7 <20 <2
-18 11.6 10.0 7.5 2.0 7 0.01 33.3 <50 <2

雨一時曇 38 11.2 10.2 7.7 2.0 7 0.01 33.2 <20 <2
-13 10.9 10.1 7.7 5.0 6 0.03 34.1 <50 <2

雨時々曇 15 12.7 10.4 7.7 3.0 8 0.02 33.4 藻・厨芥 12 1 <20 <2
-10 7.6 10.3 7.5 2.0 6 0.02 33.2 <50 <2

晴時々曇 15 13.7 10.6 7.6 2.0 6 0.02 32.8 <20 <2
-8 9.7 10.5 7.6 1.5 6 0.02 33.0 <50 <2

晴時々曇 15 9.3 10.7 7.6 2.0 6 0.03 33.1 厨芥 17 1 <20 <2
-7 6.0 9.8 7.5 1.5 6 0.03 33.3 <50 <2

曇時々晴 15 8.5 9.8 7.6 2.0 6 0.03 33.0 <20 <2
-4 9.2 9.3 7.5 2.0 6 0.03 34.1 <50 <2

晴時々薄曇 33 14.2 9.8 7.6 1.5 6 0.03 33.5 藻・厨芥 17 1 <20 <2
-3 5.9 9.8 7.6 1.5 5 0.03 33.1 <50 <2

曇一時雨 33 9.7 10.0 7.7 1.5 5 0.03 33.3 <20 <2
-3 4.7 9.9 7.6 1.0 7 0.03 33.2 <50 <2

雨時々曇 33 10.5 10.0 7.8 1.5 6 0.03 33.2 <20 <2
-2 6.4 9.6 7.5 2.0 3 0.03 33.8 <50 <2

晴後薄曇 33 13.9 10.1 7.7 2.0 4 0.03 33.1 藻 16 1 <20 <2
-2 11.2 10.0 7.4 1.5 4 0.03 33.4 <50 <2

曇時々雨 33 14.0 10.3 7.6 2.0 6 0.03 33.6 <20 <2
-1 11.9 10.2 7.5 1.5 6 0.02 33.3 <50 <2

晴後曇 43 19.4 10.8 7.7 1.5 6 0.02 33.4 藻・下水 14 1 <20 <2
0 12.0 11.0 7.7 1.5 6 0.01 32.9 <50 <2

曇時々雨 43 17.5 11.2 7.7 1.5 6 0.01 32.8 <20 <2
0 13.2 11.6 7.5 1.0 5 0.02 33.1 53 <2

曇 43 9.2 11.6 7.7 2.0 5 0.01 33.6 青 10 1 <20 <2
-1 8.7 10.9 7.6 1.5 5 0.01 33.9 <50 <2

曇一時晴 43 8.8 11.1 7.8 1.5 5 0.02 33.7 <20 <2
-2 7.1 10.5 7.6 2.0 6 0.02 33.6 <50 <2

晴後曇 43 9.2 10.7 7.7 2.0 7 0.02 33.8 <20 2
-1 10.0 10.2 7.6 3.0 6 0.01 34.8 <50 <2

曇一時晴 49 13.0 10.7 7.7 1.5 5 0.01 33.6 藻 8 1 <20 <2
-2 12.5 10.4 7.7 1.5 6 0.01 33.9 <50 <2

晴一時薄曇 51 17.5 11.1 7.6 1.0 6 0.02 34.0 <20 <2
-2 12.5 11.0 7.6 1.0 4 0.01 34.2 <50 <2

晴後薄曇 53 17.4 11.4 7.8 1.0 4 0.02 34.2 藻 17 1 <20 <2
-2 13.1 11.3 7.5 1.5 6 0.02 33.4 110 <2

曇 54 12.3 11.7 7.8 1.5 6 0.02 33.4 <20 <2
-2 10.5 11.4 7.7 4.0 7 0.01 34.2 120 <50 <50 <2 <2 <2

薄曇 56 16.2 11.9 7.8 4.0 7 0.01 34.3 下水・微生 20 1 <20 <20 <20 <2 <2 <2
-3 14.0 11.7 7.7 2.0 7 0.02 34.0 150 <2

雨時々曇 56 10.6 12.0 7.8 3.0 7 0.02 33.9 <20 <2
-2 11.2 11.8 7.7 3.0 6 0.02 34.3 140 <50 <2 <2

晴時々雨 56 11.2 12.0 7.8 2.0 6 0.02 34.3 <20 <20 <2 <2
最高値 19.4 12.0 7.8 5.0 8 0.03 34.8 20 1 150/<20 <50/<20 <50/<20 <2/2 <2/<2 <2/<2
最低値 4.7 9.0 7.4 1.0 3 0.01 32.8 5 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
平均値 11.0 10.4 7.6 2.0 6 0.02 33.6 13 1 <50/<20 <50/<20 <50/<20 <2/<2 <2/<2 <2/<2
最高値 14.0 11.8 7.8 5.0 8 0.03 34.8
最低値 4.7 9.0 7.4 1.0 3 0.01 32.9 理化学実験　上段　午前10時
平均値 9.7 10.2 7.6 2.0 6 0.02 33.6 　　　　　　下段　午後4時
最高値 19.4 12.0 7.8 4.0 8 0.03 34.3 臭気・生物試験　午前10時
最低値 7.8 9.3 7.5 1.0 4 0.01 32.8 　臭気物質量の単位　ng/L
平均値 12.3 10.5 7.7 2.0 6 0.02 33.5 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は
藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　

採水時刻

理化学
アンモニ
ア態窒素 アルカリ度

臭気
臭気強度

2E,4Z-heptadienal
2E,4Z-decadienal

1

2

3

原水種類

8

9

10

11

4

5

6

7

16

17

18

19

12

13

14

15

24

25

26

27

20

21

22

23

全体集計

１０時集計

１６時集計

28

29

30

31

2-MIB
Geosmin
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日積算
水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値 雨量

13 0 3 36 0 0.0 9.3 3.0 7.7 9.5 3.0 7.7 0.0

9.5 3.0 7.7 9.8 3.0 7.8 0.0

9.7 3.0 7.7 9.7 3.0 7.7 1.0

6 1 1 41 0 0.0 9.7 3.0 7.7 9.6 3.0 7.7 11.5

16 0 1 36 0 0.0 9.6 3.0 7.7 10.0 3.0 7.7 0.0

13 1 2 59 1 0.2 10.1 3.0 7.7 10.3 2.0 7.7 5.5

8 0 4 42 0 0.0 10.3 2.0 7.7 10.4 2.0 7.6 8.5

9 2 0 53 0 0.0 10.3 3.0 7.6 10.1 3.0 7.7 1.5

10.0 3.0 7.6 10.2 3.0 7.6 0.0

10.3 3.0 7.6 10.3 2.0 7.7 19.5

10 0 9 110 0 0.0 10.4 3.0 7.6 10.6 3.0 7.7 11.0

8 1 0 29 3 1.4 10.6 3.0 7.6 10.7 3.0 7.7 0.0

12 1 2 76 2 1.2 10.9 3.0 7.6 10.7 2.0 7.6 0.5

8 1 4 67 0 0.0 10.9 2.0 7.7 10.0 2.0 7.7 0.0

11 0 1 72 1 0.2 10.0 2.0 7.7 10.0 1.0 7.6 0.5

10.1 2.0 7.6 10.2 2.0 7.6 4.5

10.1 1.0 7.6 10.2 2.0 7.6 1.5

1 0 0 31 0 0.0 10.1 2.0 7.6 10.2 2.0 7.6 0.0

3 0 1 12 0 0.0 10.5 2.0 7.6 10.5 2.0 7.7 0.0

14 0 0 22 0 0.0 10.7 2.0 7.6 10.9 2.0 7.7 0.0

11.3 2.0 7.7 11.6 1.0 7.7 0.5

8 0 0 18 0 0.0 11.9 1.0 7.7 11.8 1.0 7.7 0.5

11.9 2.0 7.7 11.2 2.0 7.7 0.0

11.1 3.0 7.7 10.8 3.0 7.7 0.0

7 0 1 15 0 0.0 10.9 3.0 7.7 10.8 2.0 7.7 0.0

20 0 1 110 1 0.2 10.9 2.0 7.7 11.2 2.0 7.8 0.0

23 0 2 25 0 0.0 11.4 2.0 7.7 11.4 2.0 7.7 0.0

17 0 0 68 1 2.7 11.7 2.0 7.7 11.8 2.0 7.8 0.0

2 0 1 100 3 0.6 11.8 4.0 7.8 12.0 3.0 7.8 0.0

12.0 4.0 7.8 12.1 3.0 7.9 7.5

12.1 3.0 7.8 12.1 3.0 7.9 0.5
23 2 9 110 3 2.7 12.1 4.0 7.8 12.1 3.0 7.9
1 0 0 12 0 0.0 9.3 1.0 7.6 9.5 1.0 7.6
10 0 2 51 1 0.3 10.6 2.5 7.7 10.7 2.5 7.7 74.5 8.3

大津取水口水質自動監視装置
　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

油脂：油脂臭　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱

気温
平均値

雨量
積算値

ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ ｼﾈﾄﾞﾗ
日平均値

ﾆｯﾁｱ ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ ｳﾛｸﾞﾚﾅ ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値

備考
優占生物 大津取水口水質自動監視装置

午前１０時瞬時値
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２ 浄水場水質試験 



（１） 給水区域 
 
各浄水場において，浄水場の処理工程水を確認するため，平常試験を週 1 回，定期試験を毎月

1 回の頻度で実施した。その結果，配水出地の出口における残留塩素濃度管理，ろ過工程後の濁

度管理並びにろ過工程及び配水における pH値の管理が適正に行われていることが確認できた。 
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（２）蹴上浄水場（平常・定期）試験

第１週 2日 1日 4日 2日 6日 3日 1日

第２週 9日 7日 11日 9日 13日 10日 10日

第３週 16日 14日 18日 18日 21日 18日 16日

第４週 23日 21日 25日 23日 27日 25日 22日

第５週 28日 30日 29日

第１週 9：25 9：30 9：30 9：45 9：20 10：00 9：30

第２週 9：30 10：00 9：30 9：45 9：40 9：50 9：45

第３週 9：50 9：30 9：30 9：30 9：40 9：50 9：30

第４週 9：25 9：40 9：35 9：50 9：40 9：20 9：50

第５週 9：30 9：30 9：25

第１週 18.5 20.7 24.5 28.0 30.8 27.7 27.5

第２週 9.1 16.0 23.0 28.4 31.6 23.2 23.5

第３週 14.6 20.0 21.0 30.1 29.9 28.1 17.5

第４週 20.6 20.8 25.0 31.8 29.0 22.1 18.1

第５週 23.7 28.8 13.9

第１週 16.9 18.3 22.8 26.4 31.1 27.6 21.9

第２週 16.8 18.7 23.8 24.6 31.0 24.8 23.0

第３週 17.9 17.6 23.3 30.2 27.7 24.5 20.4

第４週 17.9 19.8 23.1 30.2 27.6 23.9 19.0

第５週 21.6 29.3 18.1

第１週 8.0 7.8 8.2 7.8 8.9 7.8 7.6

第２週 7.9 7.6 7.8 8.0 8.6 7.3 7.8

第３週 7.8 7.6 7.8 8.3 8.5 7.6 7.6

第４週 7.9 7.7 7.9 8.7 7.4 7.8 7.6

第５週 7.6 7.5 7.8

第１週 8 10 12 12 28 20 12

第２週 9 10 12 12 26 12 10

第３週 12 9 10 8 20 9 7

第４週 9 10 11 6 16 9 6

第５週 8 10 7

第１週 2.0 4.0 4.0 4.0 10 10 8.0

第２週 3.0 3.0 4.0 4.0 7.0 6.0 5.0

第３週 5.0 3.0 4.0 2.0 16 5.0 3.0

第４週 4.0 3.0 4.0 2.0 10 5.0 3.0

第５週 3.0 24 2.0

第１週 0.01 0.03 0.01 0.03 0.05 0.04 0.04

第２週 0.01 0.05 0.03 0.02 0.07 0.05 0.03

第３週 0.01 0.03 0.03 0.02 0.05 0.05 0.03

第４週 0.02 0.03 0.03 0.02 0.06 0.03 0.03

第５週 0.03 0.10 0.03

第１週 33.0 33.7 34.0 34.1 29.2 28.4 31.4

第２週 33.8 34.1 33.5 30.5 30.9 28.2 32.9

第３週 33.6 32.8 33.4 32.9 28.8 31.4 33.2

第４週 34.4 33.1 33.0 32.2 28.0 32.0 34.0

第５週 34.8 29.0 32.3

(℃)

(℃)

濁度

アンモニア態窒素

（度）

(mg/L)

(mg/L)

（度）

アルカリ度

採水日

採水時刻

気温

水温

pH　値

色度

６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

  蹴上浄水場  着水平常試験

１０月
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5日 3日 7日 4日 4日

12日 10日 15日 12日 11日

19日 17日 22日 18日 18日

26日 25日 28日 25日 25日

9：40 9：35 9：30 9：30 9：15

9：30 9：30 9：35 9：30 9：20

10：00 9：35 9：30 9：35 9：30

9：40 9：40 9：30 9：25 9：20

16.6 14.5 5.0 10.8 9.5

15.6 4.9 4.7 5.8 10.9

11.7 8.2 5.8 5.4 6.4 31.8 2.6 17.6

9.7 4.8 2.6 9.6 10.0

16.4 12.9 6.7 6.5 9.4

16.9 10.6 6.5 6.7 10.1

15.5 9.1 6.8 6.4 9.6 31.1 6.1 18.0

13.1 9.3 6.1 8.2 10.2

7.7 7.7 7.5 7.6 7.6

7.6 7.7 7.7 7.4 7.7

7.6 7.8 7.6 7.5 7.5 8.9 7.3 7.8

7.7 7.7 7.6 7.5 7.6

10 12 8 4 6

11 12 6 6 6

11 10 6 6 3 28 3 10

9 10 7 8 6

5.0 6.0 3.0 3.0 3.0

6.0 6.0 2.0 4.0 5.0

5.0 4.0 4.0 4.0 2.0 24 2.0 5.0

5.0 5.0 3.0 5.0 3.0

0.03 0.01 0.01 0.01 0.02

0.04 0.02 0.01 0.03 0.03

0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.10 0.01 0.03

0.01 0.01 0.01 0.02 0.01

35.2 35.6 33.4 33.8 33.8

34.6 35.2 34.8 34.9 34.1

35.4 35.0 34.9 32.8 33.8 35.6 28.0 33.0

35.0 34.0 32.8 33.4 34.8

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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第１週 2日 1日 4日 2日 6日 3日 1日

第２週 9日 7日 11日 9日 13日 10日 10日

第３週 16日 14日 18日 18日 21日 18日 16日

第４週 23日 21日 25日 23日 27日 25日 22日

第５週 28日 30日 29日

第１週 9：35 9：45 9：40 9：55 9：25 9：30 9：45

第２週 9：20 10：15 9：45 9：15 10：00 9：35 9：30

第３週 10：00 9：40 9：45 10：00 9：20 9：40 9：40

第４週 9：35 9：25 9：15 9：30 9：25 9：25 9：30

第５週 9：20 9：50 9：15

第１週 7.3 7.4 7.5 7.4 7.0 7.2 7.1

第２週 7.4 7.2 7.4 7.4 7.2 7.1 7.2

第３週 7.4 7.3 7.4 7.5 7.2 7.2 7.2

第４週 7.4 7.3 7.3 7.4 7.0 7.2 7.2

第５週 7.2 7.2 7.3

第１週 0 1 0 0 2 0 0

第２週 1 0 0 1 0 1 0

第３週 0 1 0 0 0 0 0

第４週 0 0 2 0 0 0 0

第５週 0 0 0

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

第３週 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0

第５週 0.0 0.0 0.0

第１週 痕跡 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1

第２週 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

第４週 0.0 0.0 痕跡 0.0 0.0 痕跡 0.1

第５週 0.0 0.0 0.1

第１週 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2

第２週 0.0 0.0 0.2 痕跡 0.0 痕跡 0.2

第３週 0.0 0.0 0.1 0.0 痕跡 0.0 0.2

第４週 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2

第５週 0.0 0.0 0.2

第１週 0.00 0.03 0.01 0.03 0.06 0.05 0.03

第２週 0.01 0.05 0.01 0.02 0.08 0.05 0.00

第３週 0.01 0.03 0.02 0.02 0.05 0.04 0.01

第４週 0.01 0.03 0.01 0.03 0.06 0.01 0.01

第５週 0.02 0.08 0.02

第１週 30.0 28.8 29.8 30.2 24.8 24.0 27.8

第２週 32.0 29.8 30.4 27.0 27.0 23.6 30.1

第３週 30.0 28.2 30.4 29.0 25.0 29.2 30.2

第４週 30.2 28.8 28.8 28.6 23.4 28.7 30.6

第５週 28.2 25.8 30.0

残留塩素
(mg/L)

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

色度
（度）

濁度
（度）

遊離残留塩素
(mg/L)

採水日

採水時刻

pH　値

６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

  蹴上浄水場  沈澱水平常試験

１０月
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5日 3日 7日 4日 4日

12日 10日 15日 12日 11日

19日 17日 22日 18日 18日

26日 25日 28日 25日 25日

9：55 9：55 9：45 9：40 9：20

9：35 9：40 9：45 9：40 9：25

9：40 9：45 9：40 9：50 9：40

9：45 9：50 9：35 9：35 9：30

7.3 7.3 7.2 7.4 7.4

7.2 7.3 7.5 7.2 7.5

7.3 7.4 7.3 7.3 7.4 7.5 7.0 7.3

7.2 7.4 7.4 7.4 7.4

0 2 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0

0.5 1.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.0 0.0 0.1 0.1

0.2 0.0 0.1 0.1 痕跡

痕跡 0.0 0.3 痕跡 0.1 0.3 0.0 痕跡

0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

0.2 痕跡 0.0 0.2 0.2

0.4 痕跡 0.2 0.3 0.1

0.1 0.0 0.4 0.2 0.2 0.4 0.0 0.1

痕跡 0.0 0.2 0.2 0.2

0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

0.00 0.02 0.00 0.02 0.00

0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.08 0.00 0.02

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

32.3 32.2 28.6 30.3 30.2

32.0 30.9 29.8 31.8 31.2

32.2 29.6 31.8 29.4 30.0 32.3 23.4 29.4

32.2 29.2 30.2 31.4 31.6

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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  蹴上浄水場  ろ過水平常試験

第１週 2日 1日 4日 2日 6日 3日 1日

第２週 9日 7日 11日 9日 13日 10日 10日

第３週 16日 14日 18日 18日 21日 18日 16日

第４週 23日 21日 25日 23日 27日 25日 22日

第５週 28日 30日 29日

第１週 9：40 9：45 9：40 10：00 9：30 9：45 9：40

第２週 9：25 10：20 10：00 9：20 10：10 9：40 9：35

第３週 10：10 9：40 9：50 9：55 9：25 9：30 9：40

第４週 9：30 9：30 9：20 9：35 9：30 9：30 9：40

第５週 9：25 9：55 9：20

第１週 7.3 7.3 7.4 7.4 7.1 7.2 7.2

第２週 7.4 7.3 7.4 7.3 7.2 7.1 7.2

第３週 7.4 7.3 7.4 7.4 7.1 7.2 7.2

第４週 7.4 7.3 7.3 7.4 7.1 7.1 7.1

第５週 7.4 7.2 7.3

第１週 0 0 0 0 0 0 0

第２週 1 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0 0 0 0 0

第５週 0 0 0

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第５週 0.0 0.0 0.0

第１週 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

第２週 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3

第３週 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2

第４週 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2

第５週 0.2 0.2 0.2

第１週 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

第２週 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4

第３週 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3

第４週 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3

第５週 0.3 0.3 0.3

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第５週 0.00 0.00 0.00

第１週 30.2 29.7 30.6 30.2 25.0 24.8 28.4

第２週 32.2 30.1 30.2 26.5 26.8 23.6 30.5

第３週 30.1 28.6 30.6 29.1 24.8 29.2 30.6

第４週 30.5 29.0 29.2 29.6 23.8 29.2 30.6

第５週 28.4 26.2 30.2

(mg/L)

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

（度）

濁度
（度）

遊離残留塩素
(mg/L)

残留塩素

採水時刻

pH　値

色度

採水日

８月 ９月 １０月
採水月　

　項目名
４月 ５月 ６月 ７月
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5日 3日 7日 4日 4日

12日 10日 15日 12日 11日

19日 17日 22日 18日 18日

26日 25日 28日 25日 25日

9：50 10：00 9：55 9：45 9：25

9：40 9：50 9：50 9：45 9：30

9：50 9：50 9：45 9：45 9：50

9：50 9：50 9：35 9：35 9：40

7.3 7.3 7.2 7.4 7.3

7.2 7.3 7.5 7.2 7.4

7.2 7.4 7.4 7.3 7.4 7.5 7.1 7.3

7.2 7.3 7.3 7.3 7.4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

0.2 0.4 0.2 0.2 0.2

0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

0.4 0.3 0.4 0.4 0.3

0.3 0.5 0.3 0.3 0.3

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.2 0.3

0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.0 32.1 29.2 30.4 30.4

32.0 32.1 29.8 32.2 31.0

31.8 31.1 32.2 30.0 30.0 33.0 23.6 29.6

33.0 29.8 30.6 30.4 31.6

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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第１週 2日 1日 4日 2日 6日 3日 1日

第２週 9日 7日 11日 9日 13日 10日 10日

第３週 16日 14日 18日 18日 21日 18日 16日

第４週 23日 21日 25日 23日 27日 25日 22日

第５週 28日 30日 29日

第１週 9：10 9：15 9：15 9：15 9：15 9：15 9：15

第２週 9：15 9：35 9：15 9：10 9：20 9：25 9：20

第３週 9：40 9：10 9：20 9：25 9：15 9：15 9：15

第４週 9：15 9：15 9：10 9：20 9：10 9：10 9：20

第５週 9：10 9：15 9：10

第１週 7.3 7.3 7.5 7.4 7.2 7.2 7.2

第２週 7.4 7.3 7.4 7.3 7.3 7.1 7.3

第３週 7.3 7.4 7.4 7.3 7.2 7.3 7.1

第４週 7.3 7.3 7.3 7.4 7.1 7.2 7.2

第５週 7.4 7.3 7.3

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第５週 異常なし 異常なし 異常なし

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第５週 異常なし 異常なし 異常なし

第１週 0 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0 0 0 0 0

第５週 0 0 0

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第５週 0.0 0.0 0.0

第１週 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

第２週 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6

第３週 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6

第４週 0.6 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7 0.6

第５週 0.6 0.6 0.6

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第５週 0.00 0.00 0.00

第１週 29.8 29.4 29.2 29.8 25.0 24.8 28.2

第２週 31.7 29.9 30.2 25.8 27.0 23.0 30.0

第３週 30.1 28.8 30.0 29.0 24.6 29.2 29.8

第４週 30.4 29.0 29.2 29.2 23.0 28.1 30.4

第５週 27.8 26.2 29.8

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

臭気

色度
（度）

遊離残留塩素
(mg/L)

濁度
（度）

採水日

採水時刻

pH　値

味

６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

  蹴上浄水場  配水平常試験

１０月
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5日 3日 7日 4日 4日

12日 10日 15日 12日 11日

19日 17日 22日 18日 18日

26日 25日 28日 25日 25日

9：20 9：30 9：15 9：15 9：10

9：15 9：15 9：15 9：15 9：15

9：30 9：20 9：15 9：15 9：10

9：20 9：25 9：10 9：15 9：10

7.3 7.3 7.2 7.4 7.3

7.2 7.4 7.4 7.2 7.4

7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 7.5 7.1 7.3

7.3 7.3 7.4 7.3 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.6 0.6 0.5 0.6 0.6

0.6 0.5 0.5 0.6 0.6

0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6

0.7 0.6 0.5 0.5 0.5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32.5 32.1 29.4 30.4 30.2

31.2 31.8 30.4 31.8 31.2

31.8 31.2 31.8 29.8 30.2 32.5 23.0 29.4

32.0 29.6 30.0 30.0 31.2

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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蹴上浄水場  着水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：25 10：00 9：30 9：45 9：20 10：00 9：30

気 温 (℃) 18.5 16.0 23.0 28.0 30.8 27.7 27.5

水 温 (℃) 16.9 18.7 23.8 26.4 31.1 27.6 21.9

塩化物イオン (mg/L) 10.6 10.4 9.5 9.5 9.5 9.5 8.4

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.3 0.8 1.4 1.5 2.3 2.1 1.4

pH 値 8.0 7.6 7.8 7.8 8.9 7.8 7.6

色 度 （度） 8 10 12 12 28 20 12

濁 度 （度） 2.0 3.0 4.0 4.0 10 10 8.0

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.05 0.03 0.03 0.05 0.04 0.04

ア ル カ リ 度 (mg/L) 33.0 34.1 33.5 34.1 29.2 28.4 31.4

蹴上浄水場  沈澱水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：35 10：15 9：45 9：55 9：25 9：30 9：45

塩化物イオン (mg/L) 13.4 13.5 12.4 12.4 12.5 12.7 11.2

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 66 72 76 85 61 93 70

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.7 1.4 0.8 1.0 0.8 0.8 0.8

pH 値 7.3 7.2 7.4 7.4 7.0 7.2 7.1

色 度 （度） 0 0 0 0 2 0 0

濁 度 （度） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

遊離残留塩素 (mg/L) 痕跡 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1

残 留 塩 素 (mg/L) 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.05 0.01 0.03 0.06 0.05 0.03

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.0 29.8 30.4 30.2 24.8 24.0 27.8

9月3日4月2日 5月7日 6月11日 7月2日 8月6日

10月1日

10月1日

4月2日 5月7日 6月11日 7月2日 8月6日 9月3日
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9：40 9：35 9：30 9：30 9：15

16.6 14.5 5.0 10.8 9.5 30.8 5.0 19.0

16.4 12.9 6.7 6.5 9.4 31.1 6.5 18.2

9.5 10.0 10.3 10.5 10.6 10.6 8.4 9.9

1.5 1.5 1.3 1.1 1.2 2.3 0.8 1.5

7.7 7.7 7.5 7.6 7.6 8.9 7.5 7.8

10 12 8 4 6 28 4 12

5.0 6.0 3.0 3.0 3.0 10 2.0 5.1

0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.01 0.03

35.2 35.6 33.4 33.8 33.8 35.6 28.4 33.0

蹴上浄水場  着水定期試験

9：55 9：55 9：45 9：40 9：20

12.2 12.7 13.7 13.2 13.5 13.7 11.2 12.8

69 76 65 80 81 93 61 75

0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 1.4 0.7 0.9

7.3 7.3 7.2 7.4 7.4 7.4 7.0 7.3

0 2 0 0 0 2 0 0

0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2

0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 痕跡

0.2 痕跡 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1

0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.02

32.3 32.2 28.6 30.3 30.2 32.3 24.0 29.2

蹴上浄水場  沈澱水定期試験

最低値 平均値12月3日 1月7日 2月4日 3月4日 最高値

平均値2月4日 3月4日 最高値 最低値11月5日 12月3日 1月7日

11月5日
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蹴上浄水場  ろ過水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：40 10：20 10：00 10：00 9：30 9：45 9：40

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 66 76 75 84 52 89 60
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8

pH 値 7.3 7.3 7.4 7.4 7.1 7.2 7.2

色 度 （度） 0 0 0 0 0 0 0

濁 度 （度） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊離残留塩素 (mg/L) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

残 留 塩 素 (mg/L) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.2 30.1 30.2 30.2 25.0 24.8 28.4

蹴上浄水場  配水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：10 9：35 9：15 9：15 9：15 9：15 9：15

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン (mg/L) 13.8 14.4 12.9 12.8 13.4 13.6 11.7

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 76 84 94 85 51 92 70

pH 値 7.3 7.3 7.4 7.4 7.2 7.2 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 0 0 0 0 0 0 0

濁 度 （度） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊離残留塩素 (mg/L) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 29.8 29.9 30.2 29.8 25.0 24.8 28.2

4月2日 5月7日 6月11日 7月2日 8月6日 9月3日 10月1日

4月2日 5月7日 6月11日 7月2日 8月6日 9月3日 10月1日

-96-



9：50 10：00 9：55 9：45 9：25

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

63 82 65 74 80 89 52 72

0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8

7.3 7.3 7.2 7.4 7.3 7.4 7.1 7.3

0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2

0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.0 32.1 29.2 30.4 30.4 33.0 24.8 29.5

蹴上浄水場  ろ過水定期試験

9：20 9：30 9：15 9：15 9：10

0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

12.5 13.6 14.3 13.6 13.7 14.4 11.7 13.4

82 90 72 77 80 94 51 79

7.3 7.3 7.2 7.4 7.3 7.4 7.2 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32.5 32.1 29.4 30.4 30.2 32.5 24.8 29.4

蹴上浄水場  配水定期試験

11月5日 12月3日 1月7日 2月4日 3月4日 最高値

平均値

最低値 平均値

12月3日 1月7日 2月4日 3月4日 最高値 最低値11月5日
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<生物> 蹴上浄水場　着水

H30 H31
4/2 5/7 6/11 7/2 8/6 9/3 10/1 11/5 12/3 1/7 2/4 3/4
18.5 16.0 23.0 28.0 30.8 27.7 27.5 16.6 14.5 5.0 10.8 9.5
16.9 18.7 23.8 26.4 31.1 27.6 21.9 16.4 12.9 6.7 6.5 9.4
2.0 3.0 4.0 4.0 10 10 8.0 5.0 6.0 3.0 3.0 3.0
8.0 7.6 7.8 7.8 8.9 7.8 7.6 7.7 7.7 7.5 7.6 7.6

22 4,200 3,700 6
4 2

17 4
10 2
2

2 12
2 2 2 4

2

2

4 2

6
8 4

100 40 16 44
2 2

60 16 4
8 28 90 7 32 56 6 6

26 14 4
4

4 2 4 4 1 6 4 2 2
58 14 6 10 2 6 6 6 4 4

2

50 160 76 4 4
24 16

2
4 2 4 4

4 4 22 2 4 4 34 84

2 6
4 14 8 38

2

10 2 2 2 4 2 6

6 2 10

2 8

12
4 12

76 20 2 28 83 4 22 14 290 70 4 26

4 4 2
2

2 2
6 8

4

2084 260 5 6 6

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

12 42

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          incerta
M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 

黄金藻類
Dinobryon 属 

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

その他渦鞭藻類 

Gymnodinium 属 
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H30 H31
4/2 5/7 6/11 7/2 8/6 9/3 10/1 11/5 12/3 1/7 2/4 3/4

8 6

2 2 2 2

2

2 6

4
2

2
10 2 12

10 4 2
2

4 1
2

4 4

4 2

8 26 20 20
2 4
2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 14 6

2 2
2

4 6 4
52 14 2 11 14 2 14 180 20 40

2 6 2 2 2
4 2 3 2

2 4 2 6 4
2 2 2

8 4 14 11 10 12 2 10
2

4 2
3

2 2 4
1 2 2

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 
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<生物> 蹴上浄水場　沈澱水

H30 H31
4/2 5/7 6/11 7/2 8/6 9/3 10/1 11/5 12/3 1/7 2/4 3/4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0
7.3 7.2 7.4 7.4 7.0 7.2 7.1 7.3 7.3 7.2 7.4 7.4

14

2

2

2

2 2

2

4 20 16 2

採水日　
　項目名

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          incerta
M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 

黄金藻類
Dinobryon 属 

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

その他渦鞭藻類 

Gymnodinium 属 
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H30 H31
4/2 5/7 6/11 7/2 8/6 9/3 10/1 11/5 12/3 1/7 2/4 3/4

2

2 2 2

2

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 
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（３）松ケ崎浄水場（平常・定期）試験

第１週 2日 1日 4日 2日 6日 3日 1日

第２週 9日 7日 11日 9日 13日 10日 9日

第３週 17日 14日 18日 17日 20日 18日 15日

第４週 23日 22日 26日 23日 27日 26日 22日

第５週 28日 30日 29日

第１週 10：00 10：00 9：45 9：45 9：45 9：50 9：40

第２週 9：55 9：55 9：40 9：30 9：40 9：45 9：40

第３週 9：50 9：40 9：45 9：45 9：55 9：50 9：45

第４週 9：55 9：50 9：35 9：45 9：55 9：45 9：50

第５週 9：40 9：40 9：40

第１週 18.0 21.4 25.6 31.3 32.7 27.9 22.5

第２週 11.5 18.1 26.8 29.8 32.3 24.2 21.8

第３週 14.9 20.9 22.5 33.9 28.7 25.2 19.0

第４週 21.9 22.8 29.0 33.7 30.6 23.5 16.3

第５週 26.5 30.6 15.3

第１週 14.4 18.6 23.1 26.7 31.5 27.9 22.3

第２週 14.4 18.7 23.6 24.9 30.4 25.1 23.1

第３週 15.5 17.7 23.5 29.7 28.2 24.9 20.8

第４週 18.1 20.5 24.9 30.5 27.8 23.8 19.4

第５週 21.9 29.8 18.5

第１週 8.0 7.7 8.1 7.8 8.8 7.6 7.6

第２週 7.8 7.6 7.8 7.8 8.4 7.4 7.7

第３週 8.0 7.6 7.9 8.3 8.1 7.5 7.6

第４週 7.8 7.8 8.0 8.6 7.4 7.8 7.7

第５週 7.7 7.4 7.7

第１週 7 8 9 11 20 14 10

第２週 8 9 12 10 32 13 10

第３週 10 10 10 9 20 8 8

第４週 10 7 10 10 18 8 9

第５週 10 40 9

第１週 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 12 6.0

第２週 3.0 3.0 2.0 4.0 18 8.0 3.0

第３週 4.0 4.0 3.0 3.0 14 2.0 2.0

第４週 4.0 2.0 2.5 2.0 7.0 2.0 3.0

第５週 3.0 32 3.0

第１週 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.03

第２週 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.04 0.02

第３週 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03

第４週 0.02 0.02 0.01 0.01 0.06 0.03 0.03

第５週 0.01 0.08 0.01

第１週 34.5 33.6 33.4 32.6 29.3 29.6 31.2

第２週 35.2 33.1 32.8 31.6 29.8 27.6 32.1

第３週 34.2 32.8 33.2 31.7 30.6 31.5 32.0

第４週 34.3 32.4 32.5 30.9 28.0 32.3 32.7

第５週 33.0 27.4 33.7

  松ケ崎浄水場  着水平常試験

１０月６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

(mg/L)

(mg/L)

（度）

アルカリ度

採水日

採水時刻

気温

水温

pH　値

色度

(℃)

(℃)

濁度

アンモニア態窒素

（度）
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5日 3日 7日 4日 4日

12日 10日 15日 12日 11日

20日 18日 22日 18日 19日

26日 25日 28日 26日 25日

9：40 9：45 9：40 9：50 9：45

9：25 9：50 9：50 9：40 10：00

9：45 9：40 10：00 9：50 9：40

9：50 9：40 9：45 9：45 9：50

16.0 13.6 4.2 10.3 10.9

15.2 7.4 5.6 6.2 11.9

12.2 7.1 6.1 4.5 10.9 33.9 3.3 18.4

10.8 5.3 3.3 8.9 9.2

16.8 13.2 7.2 6.8 9.7

17.3 11.1 6.9 7.0 10.4

15.3 9.5 7.2 6.9 10.4 31.5 6.5 18.1

13.1 9.8 6.5 9.2 10.7

7.6 7.9 7.8 7.6 7.6

7.5 7.7 7.7 7.6 7.6

7.6 7.9 7.5 7.6 7.7 8.8 7.4 7.8

7.7 7.6 7.6 7.6 7.7

11 10 8 5 7

9 13 9 5 5

11 9 9 6 7 40 5 11

12 10 9 8 6

4.0 5.0 3.0 2.0 3.0

3.0 4.0 2.5 1.0 2.0

6.0 4.0 2.0 3.0 1.5 32 1.0 4.7

6.0 7.0 3.0 5.0 2.0

0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

0.04 0.02 0.01 0.03 0.01

0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.08 0.01 0.02

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

34.4 35.6 33.6 33.2 33.6

35.1 34.4 32.9 33.5 32.0

35.1 34.0 34.8 32.2 33.4 35.6 27.4 32.7

34.2 34.6 33.0 33.4 33.9

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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第１週 2日 1日 4日 2日 6日 3日 1日

第２週 9日 7日 11日 9日 13日 10日 9日

第３週 17日 14日 18日 17日 20日 18日 15日

第４週 23日 22日 26日 23日 27日 26日 22日

第５週 28日 30日 29日

第１週 9：55 10：05 9：40 9：50 9：50 9：55 9：45

第２週 9：50 9：50 9：45 9：35 9：45 9：50 9：45

第３週 9：55 9：45 9：40 9：50 10：00 9：45 9：50

第４週 9：50 9：45 9：40 9：40 9：50 9：50 9：45

第５週 9：45 9：45 9：45

第１週 7.5 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2

第２週 7.3 7.2 7.3 7.1 7.0 7.1 7.2

第３週 7.3 7.3 7.2 7.0 7.0 7.1 7.3

第４週 7.3 7.4 7.2 7.0 7.1 7.3 7.2

第５週 7.1 7.0 7.2

第１週 0 0 1 0 1 0 0

第２週 0 1 0 1 1 1 0

第３週 0 1 0 1 0 0 0

第４週 0 0 0 0 1 0 0

第５週 1 0 1

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

第５週 0.0 0.0 0.0

第１週 痕跡 0.0 0.0 痕跡 0.0 0.0 痕跡

第２週 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 痕跡

第３週 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 痕跡

第４週 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 痕跡

第５週 0.0 0.0 0.1

第１週 0.1 0.0 0.0 痕跡 0.0 0.0 0.1

第２週 痕跡 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1

第３週 痕跡 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1

第４週 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1

第５週 0.0 0.0 0.2

第１週 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.04 0.00

第２週 0.01 0.02 0.00 0.00 0.07 0.04 0.00

第３週 0.01 0.01 0.00 0.01 0.04 0.03 0.00

第４週 0.02 0.02 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00

第５週 0.01 0.08 0.00

第１週 31.2 30.0 30.0 29.6 25.8 25.2 28.2

第２週 30.4 29.0 30.0 27.8 24.9 24.1 29.6

第３週 30.3 29.6 30.0 28.8 26.0 28.6 29.4

第４週 30.0 29.8 29.4 27.8 22.8 29.3 29.9

第５週 29.8 24.4 30.8

１０月

pH　値

６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

(mg/L)

色度
（度）

濁度
（度）

遊離残留塩素
(mg/L)

  松ケ崎浄水場  沈澱水平常試験

残留塩素
(mg/L)

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度

採水日

採水時刻
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5日 3日 7日 4日 4日

12日 10日 15日 12日 11日

20日 18日 22日 18日 19日

26日 25日 28日 26日 25日

9：45 9：50 9：45 9：55 9：50

9：30 9：45 10：00 9：45 9：50

9：50 9：50 10：05 9：45 9：45

9：55 9：50 9：50 9：50 9：45

7.2 7.2 7.3 7.3 7.2

7.2 7.1 7.3 7.3 7.3

7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.5 7.0 7.2

7.2 7.5 7.2 7.2 7.3

1 0 0 0 0

0 1 0 0 1

0 0 0 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1

0.0 0.5 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.1

0.0 0.5 0.5 0.5 0.0

0.1 0.0 0.0 痕跡 痕跡

痕跡 0.0 0.1 0.1 痕跡

0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 痕跡

0.0 0.0 痕跡 0.1 0.1

0.2 0.0 0.0 0.1 0.1

0.1 0.0 0.2 0.3 0.1

0.2 0.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.0 0.1

0.0 0.0 0.1 0.2 0.2

0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

0.00 0.02 0.00 0.01 0.00

0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.01

0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

32.4 30.8 29.4 29.8 30.6

32.0 30.0 30.1 30.4 30.2

31.7 30.6 30.8 29.5 30.2 32.4 22.8 29.3

30.2 30.7 30.4 30.0 30.1

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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第１週 2日 1日 4日 2日 6日 3日 1日

第２週 9日 7日 11日 9日 13日 10日 9日

第３週 17日 14日 18日 17日 20日 18日 15日

第４週 23日 22日 26日 23日 27日 26日 22日

第５週 28日 30日 29日

第１週 9：45 9：50 9：30 9：40 9：40 9：45 9：35

第２週 9：40 9：45 9：30 9：25 9：35 9：40 9：30

第３週 9：40 9：35 9：30 9：40 9：50 9：40 9：40

第４週 9：45 9：40 9：30 9：35 9：45 9：40 9：40

第５週 9：30 9：35 9：35

第１週 7.4 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2

第２週 7.4 7.2 7.3 7.1 7.0 7.1 7.2

第３週 7.4 7.3 7.3 7.0 7.0 7.1 7.2

第４週 7.2 7.4 7.2 6.9 7.0 7.2 7.2

第５週 7.1 7.0 7.2

第１週 0 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0 0 0 0 0

第５週 0 0 0

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第５週 0.0 0.0 0.0

第１週 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2

第２週 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2

第３週 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1

第４週 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

第５週 0.3 0.1 0.2

第１週 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3

第２週 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3

第３週 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2

第４週 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

第５週 0.4 0.2 0.3

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第５週 0.00 0.00 0.00

第１週 29.5 29.9 29.6 29.0 25.3 25.2 28.6

第２週 30.2 28.9 29.6 27.8 24.6 23.3 29.5

第３週 30.1 29.4 29.6 27.8 25.4 28.3 29.2

第４週 29.8 29.6 28.7 27.5 22.6 29.2 29.8

第５週 29.7 23.8 31.0

採水月　
　項目名

４月 ５月 ６月 ７月

採水日

８月 ９月 １０月

(mg/L)

残留塩素

採水時刻

pH　値

色度

  松ケ崎浄水場  ろ過水平常試験

(mg/L)

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

（度）

濁度
（度）

遊離残留塩素
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5日 3日 7日 4日 4日

12日 10日 15日 12日 11日

20日 18日 22日 18日 19日

26日 25日 28日 26日 25日

9：35 9：40 9：35 9：45 9：40

9：20 9：40 9：45 9：35 9：40

9：40 9：30 9：55 9：40 9：35

9：45 9：30 9：40 9：40 9：40

7.2 7.2 7.3 7.2 7.3

7.2 7.0 7.3 7.2 7.2

7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.4 6.9 7.2

7.3 7.4 7.2 7.3 7.3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 0.2 0.3 0.2 0.2

0.2 0.2 0.3 0.2 0.2

0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

0.3 0.2 0.4 0.3 0.3

0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.2 0.3

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31.6 30.0 29.4 29.4 30.0

31.7 30.2 29.8 30.1 29.8

31.5 29.8 30.2 29.0 29.7 31.7 22.6 28.9

30.0 29.9 29.9 29.5 29.8

１２月 １月 平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月
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第１週 2日 1日 4日 2日 6日 3日 1日

第２週 9日 7日 11日 9日 13日 10日 9日

第３週 17日 14日 18日 17日 20日 18日 15日

第４週 23日 22日 26日 23日 27日 26日 22日

第５週 28日 30日 29日

第１週 9：40 9：45 9：20 9：30 9：30 9：35 9：30

第２週 9：30 9：35 9：25 9：15 9：25 9：30 9：25

第３週 9：25 9：25 9：20 9：35 9：40 9：30 9：30

第４週 9：35 9：30 9：20 9：30 9：35 9：35 9：30

第５週 9：25 9：25 9：30

第１週 7.5 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2

第２週 7.3 7.3 7.4 7.2 7.1 7.1 7.3

第３週 7.4 7.3 7.3 7.0 7.0 7.1 7.3

第４週 7.3 7.4 7.3 7.0 7.2 7.2 7.3

第５週 7.2 7.0 7.3

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第５週 異常なし 異常なし 異常なし

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第５週 異常なし 異常なし 異常なし

第１週 0 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0 0 0 0 0

第５週 0 0 0

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第５週 0.0 0.0 0.0

第１週 0.7 0.8 0.7 0.7 0.9 0.7 0.8

第２週 0.7 0.9 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7

第３週 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7

第４週 0.7 0.9 0.8 0.9 0.7 0.6 0.7

第５週 0.8 0.7 0.7

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第５週 0.00 0.00 0.00

第１週 29.0 29.9 29.4 29.6 25.5 25.6 29.3

第２週 30.4 28.6 29.6 27.4 25.0 23.4 29.9

第３週 30.3 29.4 30.1 27.9 26.0 28.6 29.6

第４週 30.2 29.7 29.3 27.4 22.8 29.7 30.0

第５週 30.0 24.6 31.3

１０月６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

(mg/L)

味

臭気

色度
（度）

濁度
（度）

遊離残留塩素
(mg/L)

アンモニア態窒素
(mg/L)

  松ケ崎浄水場  配水平常試験

アルカリ度

採水日

採水時刻

pH　値
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5日 3日 7日 4日 4日

12日 10日 15日 12日 11日

20日 18日 22日 18日 19日

26日 25日 28日 26日 25日

9：30 9：30 9：30 9：30 9：30

9：15 9：30 9：40 9：30 9：30

9：30 9：20 9：50 9：30 9：25

9：35 9：20 9：30 9：30 9：30

7.1 7.2 7.3 7.2 7.3

7.3 7.0 7.3 7.2 7.3

7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.5 7.0 7.2

7.3 7.4 7.2 7.3 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.7 0.7 0.6 0.6 0.6

0.7 0.6 0.7 0.6 0.6

0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.9 0.5 0.7

0.7 0.6 0.7 0.6 0.7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32.2 30.8 29.8 29.8 30.4

31.8 30.2 30.2 30.0 29.8

31.7 29.6 31.2 29.2 30.0 32.2 22.8 29.2

30.6 30.4 30.3 29.9 30.1

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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松ケ崎浄水場  着水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：55 9：40 9：45 9：30 9：40 9：45 9：40

気 温 (℃) 11.5 20.9 22.5 29.8 32.3 24.2 21.8

水 温 (℃) 14.4 17.7 23.5 24.9 30.4 25.1 23.1

塩化物イオン (mg/L) 10.6 9.7 9.5 8.1 9.8 9.0 8.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.3 1.4 1.4 1.3 2.0 1.5 1.3

pH 値 7.8 7.6 7.9 7.8 8.4 7.4 7.7

色 度 （度） 8 10 10 10 32 13 10

濁 度 （度） 3.0 4.0 3.0 4.0 18 8.0 3.0

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.02 0.01 0.01 0.07 0.04 0.02

ア ル カ リ 度 (mg/L) 35.2 32.8 33.2 31.6 29.8 27.6 32.1

松ケ崎浄水場  沈澱水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：50 9：45 9：40 9：35 9：45 9：50 9：45

塩化物イオン (mg/L) 13.9 12.4 12.3 10.6 13.5 11.6 11.1

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 80 58 69 47 60 63 70
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9

pH 値 7.3 7.3 7.2 7.1 7.0 7.1 7.2

色 度 （度） 0 1 0 1 1 1 0

濁 度 （度） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊離残留塩素 (mg/L) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 痕跡

残 留 塩 素 (mg/L) 痕跡 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.04 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.4 29.6 30.0 27.8 24.9 24.1 29.6

4月9日 5月14日 6月18日 7月9日 8月13日 9月10日 10月9日

10月9日4月9日 5月14日 6月18日 7月9日 8月13日 9月10日
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9：25 9：50 9：50 9：50 10：00

15.2 7.4 5.6 4.5 11.9 32.3 4.5 17.3

17.3 11.1 6.9 6.9 10.4 30.4 6.9 17.6

9.7 10.5 10.2 10.7 10.8 10.8 8.1 9.8

1.4 1.8 1.2 1.1 1.1 2.0 1.1 1.4

7.5 7.7 7.7 7.6 7.6 8.4 7.4 7.7

9 13 9 6 5 32 5 11

3.0 4.0 2.5 3.0 2.0 18 2.0 4.8

0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.02

35.1 34.4 32.9 32.2 32.0 35.2 27.6 32.4

松ケ崎浄水場  着水定期試験

9：30 9：45 10：00 9：45 9：50

12.1 13.9 13.2 13.9 13.5 13.9 10.6 12.7

65 87 61 84 79 87 47 69

0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8

7.2 7.1 7.3 7.2 7.3 7.3 7.0 7.2

0 1 0 1 1 1 0 1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

痕跡 0.0 0.1 0.1 痕跡 0.1 0.0 痕跡

0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1

0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01

32.0 30.0 30.1 29.5 30.2 32.0 24.1 29.0

松ケ崎浄水場  沈澱水定期試験

11月12日 12月10日 1月15日

11月12日

平均値2月18日 3月11日 最高値 最低値

12月10日 1月15日 2月18日 3月11日 最高値 最低値 平均値

-111-



松ケ崎浄水場  ろ過水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：40 9：35 9：30 9：25 9：35 9：40 9：30

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 73 55 65 39 64 63 60
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8

pH 値 7.4 7.3 7.3 7.1 7.0 7.1 7.2

色 度 （度） 0 0 0 0 0 0 0

濁 度 （度） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊離残留塩素 (mg/L) 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2

残 留 塩 素 (mg/L) 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.5 0.3

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.2 29.4 29.6 27.8 24.6 23.3 29.5

松ケ崎浄水場  配水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：30 9：25 9：20 9：15 9：25 9：30 9：25

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン (mg/L) 14.3 12.6 12.7 10.8 14.1 12.4 11.3

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 82 71 69 44 67 63 70

pH 値 7.3 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 0 0 0 0 0 0 0

濁 度 （度） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊離残留塩素 (mg/L) 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.4 29.4 30.1 27.4 25.0 23.4 29.9

4月9日 5月14日 6月18日 7月9日 8月13日 9月10日 10月9日

4月9日 5月14日 6月18日 7月9日 8月13日 9月10日 10月9日
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9：20 9：40 9：45 9：40 9：40

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

68 86 65 79 78 86 39 66

0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7

7.2 7.0 7.3 7.3 7.2 7.4 7.0 7.2

0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2

0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31.7 30.2 29.8 29.0 29.8 31.7 23.3 28.7

松ケ崎浄水場  ろ過水定期試験

9：15 9：30 9：40 9：30 9：30

0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

12.2 14.3 13.4 14.1 13.8 14.3 10.8 13.0

76 90 65 77 79 90 44 71

7.3 7.0 7.3 7.2 7.3 7.3 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.9 0.5 0.7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31.8 30.2 30.2 29.2 29.8 31.8 23.4 28.9

松ケ崎浄水場  配水定期試験

11月12日 12月10日 1月15日 2月18日 3月11日 最高値 最低値 平均値

最低値 平均値11月12日 12月10日 1月15日 2月18日 3月11日 最高値

-113-



<生物> 松ケ崎浄水場　着水

H30 H31
4/9 5/14 6/18 7/9 8/13 9/10 10/9 11/12 12/10 1/15 2/18 3/11
11.5 20.9 22.5 29.8 32.3 24.2 21.8 15.2 7.4 5.6 4.5 11.9
14.4 17.7 23.5 24.9 30.4 25.1 23.1 17.3 11.1 6.9 6.9 10.4
3.0 4.0 3.0 4.0 18 8.0 3.0 3.0 4.0 2.5 3.0 2.0
7.8 7.6 7.9 7.8 8.4 7.4 7.7 7.5 7.7 7.7 7.6 7.6

2 290 9,000 1,300
8

8 28
6

10
2 8 2 2

2

2

2 6

2 30

2
20 16 64 32 14 40

2
4 10 4

12 76 94 40 14 8 2

28 28 16 2

4 2 4 2 2 8 2 2
40 24 6 2 6 6 36 8 2

2

22 40 18 8 8
8

2
2 10 8 4

12 4 42 10 6
4

2 4 2 6 4 10

2 2 2 10 2 4

2 2

2 2

2
6 6 2

32 36 2 4 10 12 8 42 100 14 6 18

8

2
10 2
2 4その他渦鞭藻類 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 
Gymnodinium 属 
Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

黄金藻類
Dinobryon 属 
Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

34 20

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

M.          incerta

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

20 8 2218 54 74
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H30 H31
4/9 5/14 6/18 7/9 8/13 9/10 10/9 11/12 12/10 1/15 2/18 3/11

6 10 4

2

2

2

2

4 5 2 4 8
2 2

4

4 2 4 2

4 8 60 8 46 4
2 4

2

10 2 4 2 14

2

2 4 6 12
28 26 4 6 4 8 2 8 66 10

10

4 4 2 4 2
2 8

2 24 4
6 2

4 2 2 8 2 12 2 8

2

2 6

2
2

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.
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<生物> 松ケ崎浄水場　沈澱水

H30 H31
4/9 5/14 6/18 7/9 8/13 9/10 10/9 11/12 12/10 1/15 2/18 3/11

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.3 7.3 7.2 7.1 7.0 7.1 7.2 7.2 7.1 7.3 7.2 7.3

30 2

6

4
4 6

2

8

2

4

2

12 6 6 8 2

採水日　
　項目名

2

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          incerta
M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 

黄金藻類
Dinobryon 属 

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

その他渦鞭藻類 

Gymnodinium 属 
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H30 H31
4/9 5/14 6/18 7/9 8/13 9/10 10/9 11/12 12/10 1/15 2/18 3/11

2

2

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 
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（４）新山科浄水場（平常・定期）試験

第１週 3日 1日 5日 3日 7日 4日 2日

第２週 10日 8日 12日 10日 14日 10日 9日

第３週 16日 15日 19日 17日 20日 19日 15日

第４週 24日 21日 25日 24日 28日 25日 23日

第５週 29日 31日 30日

第１週 10：00 9：40 9：50 10：15 10：15 9：20 9：55

第２週 9：50 9：50 9：50 9：55 9：40 9：40 9：35

第３週 10：10 10：00 9：40 9：50 9：30 9：40 9：55

第４週 10：05 9：50 9：45 9：45 9：50 9：45 9：45

第５週 9：55 10：10 10：10

第１週 17.6 19.6 24.4 28.5 31.0 28.9 18.0

第２週 12.1 16.2 20.7 29.3 29.7 22.5 19.4

第３週 11.8 20.3 23.1 31.5 26.1 22.2 16.6

第４週 18.4 19.3 26.1 31.9 28.5 19.3 16.7

第５週 22.3 30.7 14.5

第１週 14.3 17.8 23.2 25.9 30.8 27.6 21.3

第２週 13.1 17.2 22.8 24.6 29.5 24.3 22.5

第３週 14.2 17.6 22.8 29.2 27.6 24.3 19.9

第４週 17.3 19.4 22.8 30.4 27.9 23.3 18.8

第５週 21.2 28.8 17.4

第１週 7.8 7.7 7.9 7.7 8.8 7.7 7.5

第２週 7.9 7.6 7.7 7.8 7.7 7.3 7.7

第３週 7.7 7.7 7.7 8.1 7.8 7.5 7.8

第４週 7.8 7.6 7.9 8.5 7.7 7.7 7.7

第５週 7.8 7.3 7.6

第１週 7 12 11 10 20 18 10

第２週 10 9 10 11 32 12 10

第３週 10 10 11 10 24 8 9

第４週 7 9 10 8 16 8 6

第５週 9 13 7

第１週 3.0 3.0 4.0 2.0 10 5.0 4.0

第２週 4.0 3.0 2.0 3.0 12 7.0 3.0

第３週 5.0 2.0 2.0 3.0 8.0 4.0 2.0

第４週 4.0 2.0 4.0 3.0 8.0 2.0 2.0

第５週 1.5 12 3.0

第１週 0.03 0.05 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03

第２週 0.02 0.05 0.03 0.01 0.10 0.03 0.03

第３週 0.02 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03 0.03

第４週 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 0.04

第５週 0.03 0.10 0.05

第１週 35.3 33.7 33.6 32.6 29.6 29.0 31.4

第２週 34.6 32.8 32.7 30.8 30.4 27.0 31.7

第３週 34.2 32.3 32.8 32.6 29.3 30.3 32.3

第４週 34.0 33.6 32.8 31.8 28.1 31.7 32.6

第５週 33.2 28.0 33.5

(℃)

(℃)

濁度

アンモニア態窒素

（度）

(mg/L)

(mg/L)

（度）

アルカリ度

採水日

採水時刻

気温

水温

pH　値

色度

６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

  新山科浄水場  疏水系着水平常試験

１０月
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6日 4日 8日 5日 5日

13日 11日 16日 13日 12日

19日 17日 21日 19日 18日

27日 26日 29日 25日 26日

9：55 9：55 10：00 9：50 9：40

9：40 9：50 9：35 9：50 10：00

10：10 10：00 10：00 10：00 9：40

9：55 9：45 9：45 9：55 9：55

16.0 15.7 1.8 3.0 5.9

13.6 3.9 4.0 3.4 5.6

10.8 7.1 3.5 4.6 3.6 31.9 0.9 16.3

9.6 4.4 0.9 7.2 9.7

16.5 12.6 5.9 6.0 8.6

16.2 9.2 5.8 5.9 9.4

14.6 8.3 6.0 5.8 9.1 30.8 4.7 17.3

12.6 8.3 4.7 7.5 9.6

7.7 7.8 7.6 7.6 7.5

7.5 7.7 7.7 7.5 7.6

7.6 7.7 7.7 7.5 7.7 8.8 7.3 7.7

7.6 7.7 7.6 7.7 7.7

10 8 10 5 6

10 10 7 5 9

9 9 7 6 6 32 5 10

10 10 7 9 6

3.0 4.0 4.0 1.5 3.0

4.0 6.0 2.0 2.5 5.0

4.0 5.0 3.0 2.0 2.0 12 1.5 4.0

5.0 5.0 4.0 4.0 2.0

0.03 0.01 0.03 0.03 0.02

0.06 0.01 0.01 0.03 0.02

0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.10 0.01 0.03

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

36.5 35.9 35.1 33.0 33.2

35.1 35.2 33.6 33.3 33.0

36.1 35.0 33.4 33.4 32.7 37.9 27.0 32.8

37.9 33.9 32.0 32.6 33.4

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

（度）

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

(℃)

pH　値

色度
（度）

濁度

採水時刻

気温
(℃)

水温

採水日

８月 ９月 １０月

  新山科浄水場  宇治川系着水平常試験
採水月　

　項目名
４月 ５月 ６月 ７月
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平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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第１週 3日 1日 5日 3日 7日 4日 2日

第２週 10日 8日 12日 10日 14日 10日 9日

第３週 16日 15日 19日 17日 20日 19日 15日

第４週 24日 21日 25日 24日 28日 25日 23日

第５週 29日 31日 30日

第１週 10：00 9：45 9：55 10：20 10：10 9：20 10：00

第２週 9：50 9：55 9：55 9：50 9：40 9：45 9：40

第３週 10：10 10：05 9：45 9：50 9：35 9：45 9：50

第４週 10：00 9：50 9：45 9：40 9：55 9：50 9：45

第５週 10：00 10：15 10：05

第１週 7.6 7.6 7.7 7.3 7.1 7.1 7.2

第２週 7.7 7.4 7.5 7.3 7.1 7.2 7.2

第３週 7.6 7.6 7.5 7.2 6.7 7.2 7.2

第４週 7.6 7.5 7.3 7.2 7.1 7.2 7.2

第５週 7.6 7.1 7.3

第１週 7 12 11 10 20 18 10

第２週 10 9 10 11 32 12 10

第３週 10 10 11 10 24 10 9

第４週 7 10 10 8 16 8 6

第５週 9 13 7

第１週 3.0 3.0 4.0 2.0 10 5.0 5.0

第２週 4.0 3.0 2.0 3.0 12 7.0 3.0

第３週 5.0 2.0 2.0 3.0 8.0 3.0 2.0

第４週 4.0 2.0 4.0 3.0 8.0 2.0 2.0

第５週 1.5 12 3.0

第１週 0.0 痕跡 痕跡 0.0 痕跡 痕跡 痕跡

第２週 0.0 痕跡 痕跡 痕跡 0.0 痕跡 痕跡

第３週 0.0 0.0 痕跡 0.0 痕跡 痕跡 0.0

第４週 痕跡 0.0 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡

第５週 0.0 痕跡 痕跡

第１週 痕跡 痕跡 0.1 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡

第２週 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 0.0 痕跡 痕跡

第３週 痕跡 0.0 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡

第４週 痕跡 0.0 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡

第５週 0.0 0.1 痕跡

第１週 0.02 0.05 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02

第２週 0.02 0.05 0.03 0.01 0.10 0.03 0.03

第３週 0.02 0.03 0.02 0.01 0.05 0.03 0.03

第４週 0.03 0.03 0.01 0.01 0.05 0.03 0.04

第５週 0.03 0.10 0.04

第１週 35.0 33.0 33.3 32.6 29.2 28.6 31.2

第２週 34.1 32.2 32.5 30.8 30.2 26.8 31.9

第３週 33.8 32.2 32.8 32.4 29.6 31.4 32.0

第４週 34.0 33.7 32.7 31.6 27.9 30.5 32.5

第５週 33.1 27.4 33.0

残留塩素
(mg/L)

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

色度
（度）

濁度
（度）

遊離残留塩素
(mg/L)

採水日

採水時刻

pH　値

６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

  新山科浄水場  混合水平常試験

１０月
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6日 4日 8日 5日 5日

13日 11日 16日 13日 12日

19日 17日 21日 19日 18日

27日 26日 29日 25日 26日

9：50 9：50 9：55 9：55 9：40

9：45 9：45 9：40 9：55 9：55

10：05 9：55 10：05 9：55 9：40

9：50 9：40 9：40 9：55 9：50

7.3 7.5 7.4 7.5 7.3

7.2 7.2 7.5 7.4 7.5

7.2 7.5 7.5 7.5 7.6 7.7 6.7 7.4

7.2 7.4 7.5 7.6 7.6

10 8 10 6 6

10 10 7 5 9

8 9 7 6 7 32 5 10

10 10 7 9 6

3.0 4.0 4.0 1.5 3.0

4.0 6.0 2.0 2.5 5.0

4.0 5.0 4.0 2.0 2.0 12 1.5 4.0

5.0 5.0 4.0 4.0 2.0

痕跡 痕跡 0.0 痕跡 痕跡

痕跡 痕跡 0.0 痕跡 0.0

痕跡 0.0 痕跡 0.0 0.0 痕跡 0.0 痕跡

痕跡 0.0 痕跡 0.0 痕跡

痕跡 痕跡 痕跡 0.1 痕跡

痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 0.0

0.1 痕跡 痕跡 痕跡 0.0 0.1 0.0 痕跡

0.1 痕跡 痕跡 0.0 痕跡

0.02 0.01 0.03 0.03 0.02

0.05 0.01 0.01 0.02 0.02

0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.10 0.01 0.03

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

33.8 34.5 34.1 32.8 32.9

34.8 33.5 33.2 32.8 32.8

34.9 34.5 32.9 33.0 32.0 35.0 26.8 32.4

33.8 33.4 32.5 33.0 33.0

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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第１週 3日 1日 5日 3日 7日 4日 2日

第２週 10日 8日 12日 10日 14日 10日 9日

第３週 16日 15日 19日 17日 20日 19日 15日

第４週 24日 21日 25日 24日 28日 25日 23日

第５週 29日 31日 30日

第１週 9：50 9：50 10：00 9：50 9：50 9：25 9：40

第２週 9：55 9：45 9：40 9：40 9：45 9：50 9：45

第３週 9：55 9：40 9：50 10：00 9：40 9：55 9：40

第４週 9：45 9：55 9：50 9：50 9：35 9：55 9：50

第５週 9：45 9：55 9：55

第１週 7.4 7.2 7.3 7.1 6.9 7.0 7.2

第２週 7.3 7.1 7.3 7.2 6.8 6.9 7.2

第３週 7.2 7.2 7.2 7.1 6.5 7.0 7.1

第４週 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 7.1 7.2

第５週 7.2 6.9 7.1

第１週 0 1 0 1 1 1 0

第２週 0 0 0 0 1 0 0

第３週 0 1 0 1 1 1 0

第４週 0 1 1 0 1 1 0

第５週 0 1 0

第１週 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第５週 0.0 0.5 0.0

第１週 0.2 0.0 0.0 痕跡 0.0 0.0 0.1

第２週 0.0 0.0 痕跡 0.0 痕跡 0.0 痕跡

第３週 0.0 0.0 痕跡 痕跡 0.0 0.0 痕跡

第４週 0.0 0.0 痕跡 0.0 0.0 痕跡 痕跡

第５週 0.0 痕跡 0.1

第１週 0.3 0.0 痕跡 0.1 痕跡 0.0 0.2

第２週 0.0 0.0 0.1 0.0 痕跡 0.0 0.1

第３週 0.0 0.0 0.1 痕跡 0.0 0.0 0.1

第４週 0.0 0.0 0.1 0.0 痕跡 0.1 0.1

第５週 0.0 痕跡 0.2

第１週 0.00 0.04 0.01 0.01 0.05 0.04 0.01

第２週 0.01 0.05 0.01 0.01 0.10 0.05 0.00

第３週 0.00 0.03 0.02 0.00 0.05 0.03 0.00

第４週 0.02 0.02 0.01 0.00 0.04 0.00 0.01

第５週 0.01 0.10 0.01

第１週 32.5 29.4 30.0 30.2 26.0 26.2 29.9

第２週 30.8 28.3 30.2 27.0 26.0 23.7 30.5

第３週 30.4 28.3 30.6 29.6 25.9 28.2 30.1

第４週 30.0 29.2 29.8 29.4 24.8 29.2 31.4

第５週 29.8 24.0 31.6

(mg/L)

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

（度）

濁度
（度）

遊離残留塩素
(mg/L)

残留塩素

採水時刻

pH　値

色度

採水日

８月 ９月 １０月

  新山科浄水場  沈澱水平常試験
採水月　

　項目名
４月 ５月 ６月 ７月
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6日 4日 8日 5日 5日

13日 11日 16日 13日 12日

19日 17日 21日 19日 18日

27日 26日 29日 25日 26日

9：40 9：40 9：45 9：40 9：45

9：50 9：35 9：45 9：40 9：45

9：55 9：40 9：50 9：50 9：35

9：45 9：50 9：30 9：45 9：40

7.2 7.2 7.3 7.3 7.2

7.1 7.0 7.3 7.2 7.4

7.2 7.2 7.3 7.2 7.4 7.4 6.5 7.2

7.2 7.2 7.3 7.3 7.4

1 0 0 1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1

0.0 0.5 0.5 0.5 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1

0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

0.1 0.0 0.0 0.1 0.1

痕跡 0.0 0.4 0.1 痕跡

痕跡 0.0 0.4 痕跡 0.1 0.4 0.0 痕跡

0.0 0.0 0.2 0.2 0.1

0.2 痕跡 0.0 0.2 0.2

0.2 痕跡 0.5 0.1 0.1

0.2 0.0 0.5 0.1 0.2 0.5 0.0 0.1

0.0 0.0 0.3 0.3 0.1

0.00 0.01 0.02 0.00 0.00

0.00 0.02 0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.02

0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

32.1 31.1 29.3 30.5 31.1

33.4 30.2 30.1 30.5 31.0

33.4 31.2 30.7 30.4 29.8 33.4 23.7 29.6

31.6 30.4 30.0 30.5 31.7

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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第１週 3日 1日 5日 3日 7日 4日 2日

第２週 10日 8日 12日 10日 14日 10日 9日

第３週 16日 15日 19日 17日 20日 19日 15日

第４週 24日 21日 25日 24日 28日 25日 23日

第５週 29日 31日 30日

第１週 9：55 9：55 10：05 10：05 9：55 9：30 9：50

第２週 10：00 9：40 9：45 9：45 9：50 9：55 9：45

第３週 10：00 9：50 9：55 10：10 9：45 10：00 9：45

第４週 9：50 10：00 10：00 10：00 9：40 10：20 9：50

第５週 9：50 9：45 9：55

第１週 7.4 7.2 7.4 7.1 6.9 7.0 7.1

第２週 7.3 7.1 7.3 7.2 6.9 6.9 7.1

第３週 7.2 7.2 7.3 7.2 6.4 7.1 7.1

第４週 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.2

第５週 7.2 7.0 7.2

第１週 0 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0 0 0 0 0

第５週 0 0 0

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第５週 0.0 0.0 0.0

第１週 0.1 0.2 0.2 痕跡 0.2 0.1 0.2

第２週 0.1 痕跡 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1

第３週 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1

第４週 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

第５週 0.2 0.1 痕跡

第１週 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.3

第２週 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.5 0.2

第３週 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

第４週 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

第５週 0.3 0.2 0.1

第１週 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第５週 0.00 0.01 0.00

第１週 32.3 29.5 30.4 29.8 26.0 26.3 29.7

第２週 30.4 27.9 30.1 27.0 26.0 23.7 30.1

第３週 30.0 27.5 30.7 29.4 25.7 28.2 30.3

第４週 29.6 28.8 29.5 29.4 24.8 28.8 31.8

第５週 29.8 24.0 31.4

残留塩素
(mg/L)

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

色度
（度）

濁度
（度）

遊離残留塩素
(mg/L)

採水日

採水時刻

pH　値

６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

  新山科浄水場  ろ過水平常試験

１０月
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6日 4日 8日 5日 5日

13日 11日 16日 13日 12日

19日 17日 21日 19日 18日

27日 26日 29日 25日 26日

9：40 9：45 9：50 9：45 9：50

9：55 9：35 9：50 9：45 10：20

10：00 9：45 9：55 9：50 9：35

10：00 9：50 9：35 9：50 9：45

7.2 7.2 7.3 7.2 7.2

7.1 7.0 7.3 7.2 7.3

7.2 7.2 7.3 7.2 7.4 7.4 6.4 7.2

7.2 7.2 7.3 7.3 7.4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

0.2 0.1 0.3 0.1 痕跡

0.3 0.1 0.1 0.2 痕跡 0.5 痕跡 0.2

0.1 0.2 0.2 0.1 痕跡

0.3 0.2 0.3 0.2 0.2

0.3 0.2 0.4 0.1 0.1

0.5 0.2 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3

0.2 0.3 0.3 0.2 0.1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32.0 32.0 29.1 30.0 30.9

33.2 30.0 29.8 30.1 30.6

33.5 30.8 30.6 30.0 30.4 33.5 23.7 29.5

31.3 30.0 30.2 30.3 31.4

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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第１週 3日 1日 5日 3日 7日 4日 2日

第２週 10日 8日 12日 10日 14日 10日 9日

第３週 16日 15日 19日 17日 20日 19日 15日

第４週 24日 21日 25日 24日 28日 25日 23日

第５週 29日 31日 30日

第１週 9：40 9：35 9：40 9：30 9：30 9：15 9：30

第２週 9：40 9：35 9：25 9：30 9：30 9：30 9：25

第３週 9：45 9：25 9：30 9：30 9：25 9：30 9：35

第４週 9：30 9：40 9：30 9：25 9：20 9：35 9：30

第５週 9：30 9：30 9：45

第１週 7.4 7.2 7.4 7.1 7.0 7.0 7.1

第２週 7.2 7.1 7.3 7.1 6.9 7.0 7.2

第３週 7.2 7.2 7.3 7.2 6.5 7.1 7.2

第４週 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 7.2 7.3

第５週 7.3 7.1 7.2

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第５週 異常なし 異常なし 異常なし

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第５週 異常なし 異常なし 異常なし

第１週 0 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0 0 0 0 0

第５週 0 0 0

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第５週 0.0 0.0 0.0

第１週 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8

第２週 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7

第３週 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7

第４週 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6

第５週 0.7 0.7 0.6

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第５週 0.00 0.00 0.00

第１週 32.0 29.4 29.9 29.7 26.2 25.0 29.4

第２週 30.0 27.9 30.0 26.4 25.6 23.5 30.2

第３週 29.0 27.4 30.2 29.4 26.2 27.7 30.2

第４週 29.9 29.2 29.8 29.3 24.5 28.9 30.6

第５週 29.8 23.9 31.4

アンモニア態窒素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

臭気

色度
（度）

遊離残留塩素
(mg/L)

濁度
（度）

採水日

採水時刻

pH　値

味

６月 ７月 ８月 ９月
採水月　

　項目名
４月 ５月

  新山科浄水場  配水平常試験

１０月
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6日 4日 8日 5日 5日

13日 11日 16日 13日 12日

19日 17日 21日 19日 18日

27日 26日 29日 25日 26日

9：30 9：30 9：30 9：30 9：30

9：30 9：25 9：30 9：30 9：35

9：45 9：30 9：40 9：40 9：30

9：35 9：35 9：20 9：40 9：30

7.2 7.3 7.3 7.3 7.2

7.1 7.1 7.3 7.3 7.3

7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 6.5 7.2

7.3 7.2 7.3 7.3 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.7 0.5 0.6 0.5 0.5

0.6 0.6 0.6 0.5 0.5

0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32.0 32.2 27.6 29.8 30.7

33.1 30.1 29.7 30.0 31.1

32.6 30.7 30.5 30.0 30.3 33.1 23.5 29.3

31.3 30.3 30.2 29.8 31.1

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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新山科浄水場  疏水系着水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 10：10 9：50 9：45 9：50 9：30 9：45 9：55

気 温 (℃) 11.8 19.3 26.1 31.5 26.1 19.3 16.6

水 温 (℃) 14.2 19.4 22.8 29.2 27.6 23.3 19.9

塩化物イオン (mg/L) 10.5 9.6 9.5 8.3 9.7 8.8 9.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 2.1 1.3 1.5 1.3 2.4 1.4 1.4

pH 値 7.7 7.6 7.9 8.1 7.8 7.7 7.8

色 度 （度） 10 9 10 10 24 8 9

濁 度 （度） 5.0 2.0 4.0 3.0 8.0 2.0 2.0

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.02 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.03

ア ル カ リ 度 (mg/L) 34.2 33.6 32.8 32.6 29.3 31.7 32.3

新山科浄水場  宇治川系着水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻

気 温 (℃)

水 温 (℃)

塩化物イオン (mg/L)

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)

pH 値

色 度 （度）

濁 度 （度）

アンモニア態窒素 (mg/L)

ア ル カ リ 度 (mg/L)

新山科浄水場  混合水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 10：10 9：50 9：45 9：50 9：35 9：50 9：50

pH 値 7.6 7.5 7.3 7.2 6.7 7.2 7.2

色 度 （度） 10 10 10 10 24 8 9

濁 度 （度） 5.0 2.0 4.0 3.0 8.0 2.0 2.0

遊離残留塩素 (mg/L) 0.0 0.0 痕跡 0.0 痕跡 痕跡 0.0

残 留 塩 素 (mg/L) 痕跡 0.0 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.02 0.03 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03

ア ル カ リ 度 (mg/L) 33.8 33.7 32.7 32.4 29.6 30.5 32.0

4月16日 5月21日 6月25日 7月17日 8月20日 9月25日 10月15日

6月25日 7月17日 8月20日 9月25日 10月15日4月16日 5月21日
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10：10 10：00 10：00 9：55 9：40

10.8 7.1 3.5 7.2 3.6 31.5 3.5 15.2

14.6 8.3 6.0 7.5 9.1 29.2 6.0 16.8

9.8 9.9 10.4 10.7 10.6 10.7 8.3 9.7

1.4 1.6 1.2 1.2 1.1 2.4 1.1 1.5

7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 8.1 7.6 7.8

9 9 7 9 6 24 6 10

4.0 5.0 3.0 4.0 2.0 8.0 2.0 3.7

0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.01 0.03

36.1 35.0 33.4 32.6 32.7 36.1 29.3 33.0

新山科浄水場  疏水系着水定期試験

新山科浄水場  宇治川系着水定期試験

10：05 9：55 10：05 9：55 9：40

7.2 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 6.7 7.3

8 9 7 9 7 24 7 10

4.0 5.0 4.0 4.0 2.0 8.0 2.0 3.8

痕跡 0.0 痕跡 0.0 0.0 痕跡 0.0 0.0

0.1 痕跡 痕跡 0.0 0.0 0.1 0.0 痕跡

0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.05 0.01 0.02

34.9 34.5 32.9 33.0 32.0 34.9 29.6 32.7

新山科浄水場  混合水定期試験

1月21日 2月25日 3月18日 最高値 最低値 平均値

平均値

11月19日 12月17日

最高値 最低値

12月17日 1月21日 平均値2月25日 3月18日 最高値 最低値11月19日
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新山科浄水場  沈澱水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：55 9：55 9：50 10：00 9：40 9：55 9：40

塩化物イオン (mg/L) 13.4 12.6 12.1 10.8 12.3 11.2 11.0

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 54 71 62 55 78 73 73
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9

pH 値 7.2 7.2 7.1 7.1 6.5 7.1 7.1

色 度 （度） 0 1 1 1 1 1 0

濁 度 （度） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊離残留塩素 (mg/L) 0.0 0.0 痕跡 痕跡 0.0 痕跡 痕跡

残 留 塩 素 (mg/L) 0.0 0.0 0.1 痕跡 0.0 0.1 0.1

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.02 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.4 29.2 29.8 29.6 25.9 29.2 30.1

新山科浄水場  ろ過水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 10：00 10：00 10：00 10：10 9：45 10：20 9：45

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 59 59 56 61 65 65 62
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8

pH 値 7.2 7.1 7.1 7.2 6.4 7.0 7.1

色 度 （度） 0 0 0 0 0 0 0

濁 度 （度） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊離残留塩素 (mg/L) 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1

残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.0 28.8 29.5 29.4 25.7 28.8 30.3

新山科浄水場  配水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9：45 9：40 9：30 9：30 9：25 9：35 9：35

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

塩化物イオン (mg/L) 14.2 13.5 12.4 11.3 13.2 11.7 11.4

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 60 72 67 60 74 72 73

pH 値 7.2 7.2 7.1 7.2 6.5 7.2 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 0 0 0 0 0 0 0

濁 度 （度） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊離残留塩素 (mg/L) 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 29.0 29.2 29.8 29.4 26.2 28.9 30.2

4月16日 5月21日 6月25日 7月17日 8月20日 9月25日 10月15日

10月15日4月16日 5月21日 6月25日 7月17日 8月20日 9月25日

6月25日 7月17日 8月20日 9月25日4月16日 5月21日 10月15日

-132-



9：55 9：40 9：50 9：45 9：35

11.6 12.6 12.6 13.2 12.7 13.4 10.8 12.2

68 78 60 79 53 79 53 67

0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8

7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 6.5 7.1

0 0 0 0 1 1 0 1

0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

痕跡 0.0 0.4 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1

0.2 0.0 0.5 0.3 0.2 0.5 0.0 0.1

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01

33.4 31.2 30.7 30.5 29.8 33.4 25.9 30.0

新山科浄水場  沈澱水定期試験

10：00 9：45 9：55 9：50 9：35

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

64 75 58 75 65 75 56 64

0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8

7.2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 6.4 7.1

0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 0.1 0.1 0.1 痕跡 0.3 痕跡 0.2

0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.5 30.8 30.6 30.3 30.4 33.5 25.7 29.8

新山科浄水場  ろ過水定期試験

9：45 9：30 9：40 9：40 9：30

0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

12.0 13.3 12.8 13.2 12.9 14.2 11.3 12.7

69 79 62 87 71 87 60 71

7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 6.5 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32.6 30.7 30.5 29.8 30.3 32.6 26.2 29.7
新山科浄水場  配水定期試験

最低値 平均値11月19日 12月17日 1月21日 2月25日 3月18日 最高値

最高値 最低値 平均値11月19日 12月17日 1月21日 2月25日 3月18日

平均値2月25日 3月18日 最高値 最低値11月19日 12月17日 1月21日

-133-



<生物> 新山科浄水場　疏水系着水

H30 H31
4/16 5/21 6/25 7/17 8/20 9/25 10/15 11/19 12/17 1/21 2/25 3/18

11.8 19.3 26.1 31.5 26.1 19.3 16.6 10.8 7.1 3.5 7.2 3.6
14.2 19.4 22.8 29.2 27.6 23.3 19.9 14.6 8.3 6.0 7.5 9.1
5.0 2.0 4.0 3.0 8.0 2.0 2.0 4.0 5.0 3.0 4.0 2.0
7.7 7.6 7.9 8.1 7.8 7.7 7.8 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7

10 96 6,000 8 8
2 32 2
4 8

4 2
2

2

10
6

2 2 2

120 10 20 16 32 26

6 26 8
48 34 170 40 10 36 6 12 6 4

16 24 10
10
6 2 8 2 4

22 4 6 4 10 22 10 12 28 4
2 2 2

170 50 60 6 60
12

10 6 8 2
22 2 2 4 68 4 2

2 4
12 4 6 20 6 4 2

8 4 2 12 4 2 4

16 4 2 2

2 6 8 2 2

2
28 2 2

8 4 6 50 28 6 66 170 16 18 12

4

8 2
その他渦鞭藻類 

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 
Gymnodinium 属 
Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

黄金藻類
Dinobryon 属 
Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

14 2 2

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

M.          incerta

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

16 10 278 74 32
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H30 H31
4/16 5/21 6/25 7/17 8/20 9/25 10/15 11/19 12/17 1/21 2/25 3/18

10

4 2 6 4 6
4

2 2 2

8 2

4 2
4 2

4 2

2
2

2 2
2 4 2 2

2 2 4 2 2

2
2

2 2

4 2 2 2 2

2 24 16 2 14 14 4

4

2 4

10 2 6 2 4 2 6 2

2
2

2 2 10 16
14 4 6 6 4 74 6 4

10 2 2 2 6
4

2 2 8
2 4 2

8 2 4 4 14 2 2 2

4 6

2ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.
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<生物> 新山科浄水場　宇治川系着水

採水日　
　項目名

気　温 (℃)
水　温 (℃)

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          incerta
M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 

黄金藻類
Dinobryon 属 

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

その他渦鞭藻類 

Gymnodinium 属 
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Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 
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<生物> 新山科浄水場　沈澱水

H30 H31
4/16 5/21 6/25 7/17 8/20 9/25 10/15 11/19 12/17 1/21 2/25 3/18

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
7.2 7.2 7.1 7.1 6.5 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.4

2

4

2 2

2 4

採水日　
　項目名

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides
A.       spiroides var. crassa

濁  度 (度)
pH　    値

藍藻類
Anabaena affinis

Chroococcus 属 
Gomphosphaeria 属 
Merismopedia 属 
Microcystis aeruginosa

A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae
Aphanocapsa 属 
Aphanothece 属 

O.           spp.
Phormidium 属 
Raphidiopsis 属 
その他藍藻類 

M.          incerta
M.          wesenbergii
M.          spp.
Oscillatoria tenuis

Aulacoseira distans
A.          granulata
A.granulata var.

angustissima fo. spiralis

珪藻類
Achnanthes 属 
Asterionella formosa
Attheya zachariasi

Cymbella 属 
Diatoma elongatum
D.      spp.
Fragilaria crotonensis

A.          italica
A.          solida
Cocconeis 属 
Cyclotella 属 

Nitzschia 属 
Rhizosolenia 属 
Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属 

F.         sp.
Gomphonema 属 
Melosira varians
Navicula 属 

Mallomonas akrokomos
M.         pseudocoronata

Synedra acus
S.      ulna
S.      spp.
その他珪藻類 

Peridinium 属 

その他黄金藻類 
クリプト藻類
Cryptomonas 属 
渦鞭藻類

M.         spp.
Ochromonas 属 
Synura 属 
Uroglena americana

Ceratium hirundinella
Glenodinium 属 

黄金藻類
Dinobryon 属 

*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

その他渦鞭藻類 

Gymnodinium 属 
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H30 H31
4/16 5/21 6/25 7/17 8/20 9/25 10/15 11/19 12/17 1/21 2/25 3/18

16

2

Actinastrum 属 
Ankistrodesmus falcatus
A.             sp.
Botryococcus braunii

Crucigenia 属 
Dictyosphaerium 属 

Chlamydomonas グループ 
Chodatella 属 
Closterium aciculare
C.         spp.

Gloeocystis 属 
Golenkinia 属 

Kirchneriella 属 
Micractinium 属 
Mougeotia 属 
Oocystis 属 

Dimorphococcus 属 
Elakatothrix 属 
Errerella bornheimiensis
Eudorina 属 

採水日　
　項目名
緑藻類
Acanthosphaera 属 

Coelastrum 属 
Cosmocladium constrictum

Gonium 属 
Hormidium 属 

Scenedesmus 属 
Schroederia 属 
Sphaerocystis グループ 
Spirogyra 属 

Pandorina 属 
Pediastrum biwae
P.         spp.
Quadrigula 属 

S.          spp.
Tetraedron 属 
Tetraspora 属 
Volvox 属 

Spondylosium 属 
Staurastrum arctiscon
S.          dorsidentiferum
S.          pingue

その他ユーグレナ藻類 
その他
小型球形藻類（細胞） 
その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他緑藻類 
ユーグレナ藻類
Euglena 属 
Trachelomonas 属 

その他根足虫類 
繊毛虫類
Tintinnidium sp.
Tintinnopsis sp.

根足虫類
Amoeba 属 
Difflugia 属 
太陽虫類 

Lecane 属 
Polyarthra 属 
Synchaeta 属 
Trichocerca 属 

その他繊毛虫類 
吸管虫類
ワムシ類
Keratella 属 

ミジンコ類
線虫類

ワムシの卵 
その他ワムシ類 
カイアシ類
Nauplius 期幼生 
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３ 給水栓水質検査 

 



（１）　給水栓毎日検査

No.

1

2

24

3

4

5

6

7

25

26

27

8

9

28

10

11

29

12

13

30

31

32

33

14

15

16

17

18

34

19

20

35

21 洛西周辺高区

22

36

23 洛西ＮＴ低区

水道法第20条に基づき，市内を代表する10箇所の採水地点において，水道水の検
査を行った。その結果，水質基準51項目すべてに対し，基準値を満たしており，水道
水の安全性を確認できた。

　給水栓水質検査場所（平成３０年４月１日現在）

　右京区西京極畑田町

　中京区夷川通釜座東入ル大黒町

　左京区聖護院蓮華蔵町

　山科区安朱馬場ノ西町

　東山区今熊野南日吉町

　左京区浄土寺上馬場町

給水区域

最高区

　北区等持院中町

　北区西賀茂上庄田町

　右京区鳴滝音戸山町

　左京区静市市原町

　左京区上高野上畑町

　下京区寺町通高辻下る京極町

　伏見区日野田頬町

　右京区太秦安井一町田町

　北区大将軍西鷹司町

　上京区中小川町

　左京区八瀬野瀬町

　左京区岩倉長谷町

　西京区上桂今井町

　山科区椥辻西浦町

　山科区大塚高岩

　山科区四ノ宮行者谷

　大津市茶戸町

　山科区音羽八ノ坪

　右京区梅津後藤町

　伏見区鷹匠町

　南区吉祥院西ノ内町

　伏見区淀美豆町

　伏見区醍醐東合場町

　伏見区久我石原町

低区

山ノ内高区

洛西ＮＴ高区

検　査　場　所

　西京区大原野上里男鹿町

　西京区大原野小塩町

　西京区大原野西竹の里町

　西京区御陵大枝山町

　右京区梅ケ畑栂尾町

　西京区山田平尾町

高区

低区

特最高区

最高区

新
　
山
　
科

蹴
　
上

松
　
ケ
　
崎

高区

高区
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最高 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最低 0.6 0.6 0.4 0.2 0.6 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.3 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最低 0.6 0.6 0.4 0.3 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最低 0.6 0.6 0.4 0.3 0.6 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.6 0.5 0.3 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最低 0.6 0.6 0.4 0.3 0.6 0.4 0.4 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3

平均 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3

最高 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3

最高 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最低 0.6 0.6 0.4 0.3 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5

最低 0.6 0.6 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.7 0.6 0.4 0.5 0.4 0.1 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

最低 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

最低 0.6 0.6 0.5 0.3 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

（備考）単位はmg/Lである。

分類

最高区 高区

給水栓水

新山科

低区
区域

蹴上 松ケ崎

低区

特

最

高

区

最高区 高区 高区 低区 山ノ内

高区

番号 1 2 3 4 5 13 14 15 16 176 7 8 9 10 18 19 20

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

　給水栓毎日検査残留塩素濃度

３
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

1211
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蹴上

山ノ内 洛西

周辺 高区 低区 高区 高区

0.4 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.3 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7

0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6

0.4 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7

0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.4 0.5 0.6 0.3 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.4 0.6 0.4 0.7 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.8 0.6 0.7 0.5 0.4 0.3 0.5 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7

0.4 0.6 0.4 0.7 0.7 0.5 0.4 0.6 0.4 0.8 0.7 0.8 0.5 0.7 0.2 1.0 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9

0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.2 0.4 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 0.4 0.3 0.1 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8

0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0.3 0.4 0.5 0.3 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.1 0.8 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8

0.4 0.6 0.4 0.8 0.7 0.5 0.6 0.7 0.4 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.3 0.9 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9

0.4 0.4 0.4 0.7 0.6 0.3 0.4 0.4 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4 0.6 0.1 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7

0.4 0.5 0.4 0.8 0.6 0.4 0.5 0.6 0.3 0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.2 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

0.4 0.6 0.4 0.7 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.2 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

0.4 0.3 0.4 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.1 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.2 0.4 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.1 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.6 0.4 0.7 0.6 0.3 0.4 0.6 0.3 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6 0.3 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8

0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0.5 0.4 0.6 0.6 0.4 0.2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5 0.2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7

0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8

0.4 0.3 0.4 0.6 0.5 0.2 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6

0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

0.4 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

0.4 0.6 0.4 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5

0.4 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

0.4 0.6 0.4 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.4 0.4 0.4 0.6 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.4 0.4 0.4 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6

低区

新山科

給水栓 配 水 水 質 自 動 監 視 装 置 配 水 池 末 端 水

松ケ崎 新山科 蹴上 松ケ崎 新山科

最
高
区

特

最

高

区

最
高
区

高
区

高区 低区 最
高
区

高
　
区

低
　
区

32 33 34 35

特
最
高
区

最
高
区

高
　
区

高
　
区

低
　
区

洛西

24 25 30 3121 22 23 3626 27 28 29
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  （２）給水栓毎週検査

蹴上浄水場系給水栓

第１週 3日 1日 6日 3日 7日 5日 2日
第２週 10日 8日 12日 10日 14日 12日 10日
第３週 17日 15日 19日 18日 21日 18日 16日
第４週 24日 22日 26日 24日 28日 26日 23日
第５週 29日 31日 30日
第１週 9：50 9：50 10：10 10：50 10：20 10：55 9：30
第２週 11：20 11：05 9：50 9：30 10：20 10：45 11：25
第３週 10：40 9：30 9：20 10：45 9：50 10：35 9：55
第４週 10：20 10：30 9：45 11：20 9：25 9：55 9：20
第５週 10：40 9：40 9：55
第１週 22.0 22.7 19.5 34.5 34.5 29.1 26.9
第２週 18.3 19.2 25.8 30.5 32.7 25.1 22.3
第３週 18.3 25.4 25.7 30.8 32.1 28.5 19.9
第４週 20.4 24.5 28.3 35.1 31.1 24.0 19.5
第５週 27.5 30.6 18.3
第１週 17.2 19.9 24.2 26.4 32.3 28.1 24.6
第２週 15.2 20.8 24.3 28.5 32.3 27.2 24.1
第３週 16.5 21.5 24.9 29.9 27.5 26.0 21.9
第４週 20.2 21.1 25.1 32.9 32.3 24.7 22.7
第５週 24.7 30.7 18.4
第１週 0 0 0 0 0 1 0
第２週 0 0 0 0 0 0 0
第３週 0 0 0 0 0 0 0
第４週 0 0 0 0 0 0 0
第５週 0 0 0
第１週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第２週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第３週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第４週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第５週 不検出 不検出 不検出
第１週 13.6 14.2 13.4 13.1 13.3 14.0 11.4
第２週 13.9 14.2 12.9 11.9 14.3 12.6 12.0
第３週 13.9 13.4 13.0 12.2 14.2 11.9 12.3
第４週 14.1 13.5 13.0 12.0 14.2 12.1 13.3
第５週 13.7 13.2 12.6
第１週 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8
第２週 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8
第３週 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8
第４週 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 0.9
第５週 0.7 0.8
第１週 7.3 7.3 7.4 7.2 7.1 7.4 7.2
第２週 7.4 7.3 7.5 7.4 7.3 7.3 7.3
第３週 7.4 7.2 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3
第４週 7.4 7.3 7.5 7.3 7.2 7.4 7.4
第５週 7.3 7.3 7.4
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし 異常なし
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし 異常なし
第１週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第２週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第３週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第４週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第５週 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第１週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第２週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第３週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第４週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第５週 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第１週 0.3 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4
第２週 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
第３週 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5
第４週 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4
第５週 0.5 0.5 0.5

（度）
濁度

(mg/L)
遊離残留塩素

味

臭気

色度
（度）

塩化物イオン
(mg/L)

有機物(全有機炭素
(TOC)の量)
(mg/L)

pH　値

水温
(℃)

一般細菌
(集落/mL)

大腸菌

採水日

採水時刻

気温
(℃)

６月 ７月 ８月 ９月採水月　
　項目名 ４月 ５月 １０月
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6日 5日 4日 5日 6日
13日 11日 8日 12日 12日
20日 18日 16日 19日 19日
27日 26日 22日 26日 26日

29日
9：40 10：00 10：20 10：25 10：15
11：15 10：00 10：10 9：50 10：00
10：35 11：10 10：35 10：40 9：30
10：30 9：45 10：40 11：15 10：40

9：35
20.3 19.4 7.2 7.4 13.3
19.7 6.6 8.0 11.5 12.9
11.0 7.8 8.3 7.6 12.7 35.1 5.8 20.0
13.8 8.3 9.0 12.9 15.5

5.8
19.1 17.8 11.5 9.0 9.6
18.6 12.8 13.0 9.0 11.5
14.5 13.2 6.6 7.1 10.8 32.9 6.3 19.5
15.9 11.7 8.4 10.4 11.5

6.3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0

0
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出
12.2 13.5 14.5 13.6 13.9
12.7 14.4 14.0 13.6 13.5
12.9 13.8 13.2 13.8 13.8 14.5 11.4 13.3
13.5 13.4 13.4 13.7 13.8

13.6
0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.6 0.7
0.8 0.7 0.8 0.7 0.8

0.8
7.3 7.3 7.2 7.3 7.3
7.4 7.3 7.1 7.4 7.3
7.2 7.4 7.2 7.1 7.3 7.5 7.1 7.3
7.3 7.4 7.3 7.3 7.4

7.3
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.5未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.1未満
0.5 0.4 0.4 0.5 0.4
0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.3 0.5
0.4 0.5 0.4 0.5 0.5

0.5

平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １２月 １月
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松ケ崎浄水場系給水栓

第１週 3日 1日 6日 3日 7日 5日 2日
第２週 10日 8日 12日 10日 14日 12日 10日
第３週 17日 15日 19日 18日 21日 18日 16日
第４週 24日 22日 26日 24日 28日 26日 23日
第５週 29日 31日 30日
第１週 9：30 9：30 9：45 10：50 9：20 10：25 9：20
第２週 11：00 10：40 9：40 9：55 10：00 9：20 11：05
第３週 10：15 9：15 9：45 10：20 9：30 10：10 9：30
第４週 10：00 10：10 9：20 10：55 9：50 9：30 9：50
第５週 10：10 9：20 9：30
第１週 20.5 22.1 19.7 33.0 30.7 31.5 21.9
第２週 15.6 18.7 24.1 29.8 31.6 24.3 22.7
第３週 18.7 23.5 25.2 32.2 32.7 25.7 20.9
第４週 19.2 24.6 30.3 33.9 31.1 24.3 19.9
第５週 24.6 30.4 18.3
第１週 19.4 19.1 21.3 26.0 32.8 26.2 23.1
第２週 15.5 19.5 25.1 26.8 30.6 25.8 24.3
第３週 16.9 21.5 23.5 28.5 27.9 26.7 23.1
第４週 18.8 21.1 24.5 30.3 28.9 24.0 21.6
第５週 22.3 29.3 19.5
第１週 0 0 0 0 0 0 0
第２週 0 0 0 0 0 0 0
第３週 0 0 0 0 0 0 0
第４週 0 0 0 0 0 0 0
第５週 0 0 0
第１週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第２週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第３週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第４週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第５週 不検出 不検出 不検出
第１週 13.1 14.1 12.9 12.8 12.7 13.4 11.2
第２週 14.0 14.0 12.8 11.2 14.2 12.0 11.5
第３週 14.0 12.7 12.9 11.5 14.0 11.7 11.9
第４週 14.5 12.7 12.9 11.8 13.5 11.7 12.7
第５週 12.9 12.4 12.2
第１週 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8
第２週 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8
第３週 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
第４週 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 0.9
第５週 0.7 0.7
第１週 7.6 7.4 7.3 7.2 7.1 7.3 7.4
第２週 7.4 7.3 7.5 7.3 7.3 7.4 7.3
第３週 7.4 7.4 7.5 7.2 7.2 7.2 7.3
第４週 7.3 7.3 7.4 7.2 7.2 7.3 7.3
第５週 7.3 7.2 7.3
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし 異常なし
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし 異常なし
第１週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第２週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第３週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第４週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第５週 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第１週 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第２週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第３週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第４週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第５週 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第１週 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3
第２週 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
第３週 0.5 0.5 0.3 0.6 0.4 0.6 0.4
第４週 0.5 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 0.4
第５週 0.6 0.4 0.3

７月 ８月 ９月 １０月

採水日

採水時刻

採水月　
　項目名 ４月 ５月 ６月

一般細菌
(集落/mL)

大腸菌

気温
(℃)

水温
(℃)

pH　値

味

塩化物イオン
(mg/L)

有機物(全有機炭素
(TOC)の量)
(mg/L)

（度）
濁度

(mg/L)
遊離残留塩素

臭気

色度
（度）
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6日 5日 4日 5日 6日
13日 11日 8日 12日 12日
20日 18日 16日 19日 19日
27日 26日 22日 26日 26日

29日
9：30 9：35 9：55 10：00 9：55
10：50 9：35 9：30 9：35 9：20
10：15 10：40 10：10 10：15 10：00
10：10 9：25 10：20 10：55 10：10

9：15
19.4 13.4 5.0 7.4 12.9
19.3 6.3 5.1 6.8 9.6
16.2 8.8 7.8 9.0 13.5 33.9 5.0 19.3
12.6 7.4 7.9 12.3 14.5

5.4
20.0 16.3 10.8 8.3 11.1
18.5 15.5 10.0 9.2 11.6
17.5 13.0 10.6 9.0 10.8 32.8 8.3 19.3
16.0 13.9 8.3 9.2 11.8

8.3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出
12.1 13.7 14.1 13.6 13.8
12.4 14.3 13.7 14.1 13.8
12.5 13.4 13.4 14.0 13.8 14.5 11.2 13.1
13.5 13.1 13.6 13.8 14.0

14.0
0.9 0.8 0.7 0.7 0.7
0.8 0.8 0.7 0.8 0.7
0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.6 0.7
0.8 0.7 0.8 0.7 0.8

0.8
7.4 7.3 7.2 7.3 7.3
7.3 7.3 7.2 7.4 7.4
7.3 7.3 7.2 7.1 7.3 7.6 7.1 7.3
7.3 7.4 7.2 7.2 7.4

7.3
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.5未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.1未満
0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4
0.4 0.4 0.4 0.5 0.4

0.4

１２月 平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １月
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新山科浄水場系給水栓

第１週 3日 1日 6日 3日 7日 5日 2日
第２週 10日 8日 12日 10日 14日 12日 10日
第３週 17日 15日 19日 18日 21日 18日 16日
第４週 24日 22日 26日 24日 28日 26日 23日
第５週 29日 31日 30日
第１週 10：20 10：25 10：40 11：20 9：25 9：25 10：00
第２週 10：00 9：50 10：15 10：20 9：30 10：15 10：00
第３週 9：30 10：30 10：30 9：25 10：20 9：45 10：30
第４週 9：30 9：20 10：20 10：00 10：40 10：25 10：20
第５週 9：40 10：10 10：30
第１週 21.8 25.9 20.1 34.2 32.7 31.3 22.7
第２週 13.8 18.1 25.9 33.3 33.3 25.0 23.2
第３週 15.3 25.9 24.2 35.1 32.7 26.7 20.7
第４週 21.1 23.0 30.7 33.1 31.1 24.7 21.0
第５週 25.1 33.5 19.6
第１週 17.8 20.7 24.1 28.3 31.9 28.3 24.1
第２週 16.6 20.1 24.3 27.7 32.3 26.5 24.6
第３週 16.3 21.6 24.3 30.5 27.7 26.8 22.1
第４週 19.0 21.7 25.3 30.8 29.1 23.3 22.7
第５週 22.9 30.3 18.8
第１週 0 0 0 0 0 0 0
第２週 0 0 0 0 0 0 0
第３週 0 0 0 0 0 0 0
第４週 0 0 0 0 0 0 0
第５週 0 0 0
第１週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第２週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第３週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第４週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第５週 不検出 不検出 不検出
第１週 13.5 14.3 13.2 12.7 13.0 12.6 10.8
第２週 14.5 14.6 12.8 11.3 13.9 12.4 11.1
第３週 14.2 13.4 12.7 11.5 13.3 12.1 11.5
第４週 14.2 13.6 12.7 11.7 12.9 11.4 12.4
第５週 13.2 12.8 11.9
第１週 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
第２週 0.8 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
第３週 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8
第４週 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 0.9
第５週 0.7 0.8
第１週 7.4 7.2 7.4 7.1 7.0 7.1 7.3
第２週 7.3 7.2 7.3 7.2 7.1 7.2 7.3
第３週 7.2 7.2 7.4 7.2 7.1 7.2 7.3
第４週 7.3 7.2 7.2 7.3 7.1 7.2 7.3
第５週 7.3 7.1 7.3
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし 異常なし
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし 異常なし
第１週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第２週 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第３週 0.5未満 0.5未満 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第４週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第５週 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第１週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第２週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第３週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第４週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第５週 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第１週 0.3 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5
第２週 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
第３週 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 0.5 0.4
第４週 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7 0.5
第５週 0.5 0.5 0.5

７月 ８月 ９月 １０月

採水日

採水時刻

採水月　
　項目名 ４月 ５月 ６月

一般細菌
(集落/mL)

大腸菌

気温
(℃)

水温
(℃)

pH　値

味

塩化物イオン
(mg/L)

有機物(全有機炭素
(TOC)の量)
(mg/L)

（度）
濁度

(mg/L)
遊離残留塩素

臭気

色度
（度）
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6日 5日 4日 5日 6日
13日 11日 8日 12日 12日
20日 18日 16日 19日 19日
27日 26日 22日 26日 26日

29日
10：30 9：30 9：30 9：35 9：10
9：50 10：30 9：40 10：40 9：30
9：20 9：45 9：25 9：25 10：30
9：40 10：20 9：40 10：00 9：20

10：10
22.2 19.9 4.8 5.4 12.3
18.1 8.2 6.8 9.8 9.5
11.5 11.0 8.0 7.8 13.7 35.1 4.6 19.8
14.1 8.3 8.3 12.2 10.7

4.6
19.2 18.0 11.5 9.1 10.3
21.1 12.6 12.6 9.8 10.4
16.1 13.5 7.4 8.0 11.1 32.3 6.6 19.5
15.7 11.9 8.3 9.2 11.5

6.6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出
11.8 13.3 13.7 13.2 12.9
11.9 13.6 13.5 13.5 12.9
12.0 13.3 13.0 13.5 13.0 14.6 10.8 12.9
12.7 12.7 12.9 13.3 13.0

13.4
0.9 0.8 0.7 0.7 0.8
0.9 0.8 0.7 0.8 0.8
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.6 0.8
0.8 0.7 0.8 0.7 0.9

0.8
7.3 7.3 7.2 7.3 7.3
7.3 7.2 7.2 7.3 7.3
7.3 7.3 7.2 7.1 7.3 7.4 7.0 7.2
7.3 7.3 7.2 7.3 7.3

7.3
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.6 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.5未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.1未満
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
0.6 0.5 0.6 0.5 0.5
0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.8 0.3 0.5
0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

１２月 平均値２月 ３月 最高値 最低値１１月 １月
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  (３）給水栓全項目等検査

蹴上浄水場系給水栓

採 水 日 4月3日 5月15日 6月12日 7月3日 8月7日 9月12日

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

採 水 時 刻 9:50 9:30 9:50 10:50 10:20 10:45

気 温 (℃) 22.0 25.4 25.8 34.5 34.5 25.1

水 温 (℃) 17.2 21.5 24.3 26.4 32.3 27.2

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) － 0.0003未満 － － 0.0003未満 －

水銀及びその化合物 (mg/L) － 0.00005未満 － － 0.00005未満 －

セレン及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

鉛及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

ヒ素及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

六価クロム化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) － 0.06 － － 0.06 －

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08

ホウ素及びその化合物 (mg/L) － 0.05未満 － － 0.05未満 －

四 塩 化 炭 素 (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

1,4-ジオキサン (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) － 0.0004未満 － － 0.0004未満 －

ジクロロメタン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

テトラクロロエチレン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

トリクロロエチレン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

ベ ン ゼ ン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05 0.07 0.08 0.07 0.07

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) － 0.002未満 － － 0.002未満 －

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.006 0.006 0.011 0.009 0.010 0.009

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.004 0.002未満 0.003 0.002未満 0.005 0.004

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.003 0.004 0.002 0.010 0.007 0.003

臭 素 酸 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

総トリハロメタン (mg/L) 0.015 0.016 0.019 0.031 0.026 0.018

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.002 0.002 0.005 0.002 0.003 0.003

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.006 0.006 0.006 0.010 0.009 0.006

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

ホルムアルデヒド (mg/L) － 0.002 － － 0.004 －

亜鉛及びその化合物 (mg/L) － 0.002未満 － － 0.002未満 －

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.03 0.04 0.06 0.08 0.05 0.03

鉄及びそ の 化 合 物 (mg/L) 0.009 0.010 0.006未満 0.007 0.010 0.006

銅及びその化合物 (mg/L) － 0.002未満 － － 0.002未満 －

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) － 8.1 － － 8.4 －

マンガン及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 13.6 13.4 12.9 13.1 13.3 12.6

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) － 39 － － 36 －

蒸 発 残 留 物 (mg/L) － 84 － － 79 －

陰イオン界面活性剤 (mg/L) － 0.02未満 － － 0.02未満 －

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 0.000002 0.000002 0.000003 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000003 0.000002

非イオン界面活性剤 (mg/L) － 0.005未満 － － 0.005未満 －

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) － 0.0005未満 － － 0.0005未満 －

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7

pH 値 7.3 7.2 7.5 7.2 7.1 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5

採 水 地 点
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10月2日 11月6日 12月5日 1月8日 2月12日 3月12日 最高値 最低値 平均値

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

9:30 9:40 10:00 10:10 9:50 10:00

26.9 20.3 19.4 8.0 11.5 12.9 34.5 8.0 22.2

24.6 19.1 17.8 13.0 9.0 11.5 32.3 9.0 20.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

－ 0.0003未満 － － 0.0003未満 － 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

－ 0.00005未満 － － 0.00005未満 － 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.02 － － 0.20 － 0.20 0.02 0.09

0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.07 0.08

－ 0.05未満 － － 0.05未満 － 0.05未満 0.05未満 0.05未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.0004未満 － － 0.0004未満 － 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.07 0.05 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.08 0.05未満 0.05未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.011 0.006 0.003 0.001 0.002 0.004 0.011 0.001 0.007

0.004 0.003 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003 0.005 0.002未満 0.002

0.002 0.002 0.008 0.005 0.006 0.005 0.010 0.002 0.005

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.020 0.013 0.019 0.012 0.015 0.016 0.031 0.012 0.018

0.005 0.003 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.005 0.002未満 0.002未満

0.007 0.005 0.006 0.004 0.005 0.006 0.010 0.004 0.006

0.001未満 0.001未満 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001未満 0.001未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.004 0.002未満 0.002未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.04 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.08 0.01 0.04

0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.007 0.006未満 0.006未満 0.010 0.006未満 0.006未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002未満 0.002未満 0.002未満

－ 8.7 － － 9.6 － 9.6 8.1 8.7

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

11.4 12.2 13.5 14.0 13.6 13.5 14.0 11.4 13.1

－ 42 － － 45 － 45 36 41

－ 69 － － 87 － 87 69 80

－ 0.02未満 － － 0.02未満 － 0.02未満 0.02未満 0.02未満

0.000001 0.000001 0.000003 0.000001未満 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001未満 0.000001

0.000003 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000003 0.000001未満 0.000001未満

－ 0.005未満 － － 0.005未満 － 0.005未満 0.005未満 0.005未満

－ 0.0005未満 － － 0.0005未満 － 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8

7.2 7.3 7.3 7.1 7.4 7.3 7.5 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4
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松ケ崎浄水場系給水栓

採 水 日 4月3日 5月15日 6月12日 7月3日 8月7日 9月12日

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

左京営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

採 水 時 刻 9:30 9:15 9:40 10:50 9:20 9:20

気 温 (℃) 20.5 23.5 24.1 33.0 30.7 24.3

水 温 (℃) 19.4 21.5 25.1 26.0 32.8 25.8

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) － 0.0003未満 － － 0.0003未満 －

水銀及びその化合物 (mg/L) － 0.00005未満 － － 0.00005未満 －

セレン及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

鉛及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

ヒ素及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

六価クロム化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) － 0.08 － － 0.07 －

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08

ホウ素及びその化合物 (mg/L) － 0.05未満 － － 0.05未満 －

四 塩 化 炭 素 (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

1,4-ジオキサン (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) － 0.0004未満 － － 0.0004未満 －

ジクロロメタン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

テトラクロロエチレン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

トリクロロエチレン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

ベ ン ゼ ン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) － 0.002未満 － － 0.002未満 －

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.005 0.006 0.011 0.007 0.009 0.007

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.004 0.003 0.004 0.002未満 0.004 0.004

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.004 0.004 0.003 0.010 0.005 0.003

臭 素 酸 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

総トリハロメタン (mg/L) 0.015 0.016 0.021 0.030 0.022 0.016

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.002 0.002 0.006 0.002未満 0.002未満 0.003

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.006 0.006 0.007 0.010 0.008 0.006

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001未満

ホルムアルデヒド (mg/L) － 0.002 － － 0.007 －

亜鉛及びその化合物 (mg/L) － 0.002未満 － － 0.002未満 －

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.03

鉄及びそ の 化 合 物 (mg/L) 0.006 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

銅及びその化合物 (mg/L) － 0.002未満 － － 0.003 －

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) － 8.1 － － 8.2 －

マンガン及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 13.1 12.7 12.8 12.8 12.7 12.0

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) － 40 － － 36 －

蒸 発 残 留 物 (mg/L) － 81 － － 78 －

陰イオン界面活性剤 (mg/L) － 0.02未満 － － 0.02未満 －

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 0.000001 0.000002 0.000003 0.000001未満 0.00001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000002 0.000003

非イオン界面活性剤 (mg/L) － 0.005未満 － － 0.005未満 －

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) － 0.0005未満 － － 0.0005未満 －

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7

pH 値 7.6 7.4 7.5 7.2 7.1 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5

採 水 地 点
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10月2日 11月6日 12月5日 1月8日 2月12日 3月12日 最高値 最低値 平均値

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

9:20 9:30 9:35 9:30 9:35 9:20

21.9 19.4 13.4 5.1 6.8 9.6 33.0 5.1 19.4

23.1 20.0 16.3 10.0 9.2 11.6 32.8 9.2 20.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

－ 0.0003未満 － － 0.0003未満 － 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

－ 0.00005未満 － － 0.00005未満 － 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.03 － － 0.23 － 0.23 0.03 0.10

0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.07 0.08

－ 0.05未満 － － 0.05未満 － 0.05未満 0.05未満 0.05未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.0004未満 － － 0.0004未満 － 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.06 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.08 0.05未満 0.05未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.010 0.006 0.002 0.001 0.001 0.003 0.011 0.001 0.006

0.003 0.003 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003 0.004 0.002未満 0.002

0.002 0.002 0.007 0.004 0.005 0.004 0.010 0.002 0.004

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.019 0.013 0.016 0.009 0.012 0.011 0.030 0.009 0.017

0.005 0.004 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.004 0.002未満 0.002未満

0.007 0.005 0.005 0.003 0.004 0.004 0.010 0.003 0.006

0.001未満 0.001未満 0.002 0.001 0.002 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001未満

－ 0.002未満 － － 0.002 － 0.007 0.002未満 0.003

－ 0.002未満 － － 0.002 － 0.002 0.002未満 0.002未満

0.05 0.06 0.02 0.01 0.02 0.02 0.07 0.01 0.04

0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006 0.006未満 0.006未満

－ 0.002 － － 0.006 － 0.006 0.002未満 0.003

－ 8.5 － － 9.6 － 9.6 8.1 8.6

－ 0.001未満 － － 0.001 － 0.001 0.001未満 0.001未満

11.2 12.1 13.7 13.7 14.1 13.8 14.1 11.2 12.9

－ 43 － － 47 － 47 36 42

－ 68 － － 92 － 92 68 80

－ 0.02未満 － － 0.02未満 － 0.02未満 0.02未満 0.02未満

0.000001未満 0.000001 0.000003 0.000001未満 0.000001 0.000001 0.000003 0.000001未満 0.000001

0.000003 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000003 0.000001未満 0.000001未満

－ 0.005未満 － － 0.005未満 － 0.005未満 0.005未満 0.005未満

－ 0.0005未満 － － 0.0005未満 － 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.9 0.7 0.8

7.4 7.4 7.3 7.2 7.4 7.4 7.6 7.1 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4
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新山科浄水場系給水栓

採 水 日 4月3日 5月15日 6月12日 7月3日 8月7日 9月12日

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

採 水 時 刻 10:20 10:30 10:15 11:20 9:25 10:15

気 温 (℃) 21.8 25.9 25.9 34.2 32.7 25.0

水 温 (℃) 17.8 21.6 24.3 28.3 31.9 26.5

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) － 0.0003未満 － － 0.0003未満 －

水銀及びその化合物 (mg/L) － 0.00005未満 － － 0.00005未満 －

セレン及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

鉛及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

ヒ素及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

六価クロム化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) － 0.07 － － 0.07 －

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.09 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08

ホウ素及びその化合物 (mg/L) － 0.05未満 － － 0.05未満 －

四 塩 化 炭 素 (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

1,4-ジオキサン (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) － 0.0004未満 － － 0.0004未満 －

ジクロロメタン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

テトラクロロエチレン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

トリクロロエチレン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

ベ ン ゼ ン (mg/L) － 0.0002未満 － － 0.0002未満 －

塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) － 0.002未満 － － 0.002未満 －

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.006 0.004 0.010 0.008 0.015 0.006

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.004 0.002未満 0.003 0.002未満 0.008 0.003

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.004 0.003 0.003 0.011 0.005 0.002

臭 素 酸 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

総トリハロメタン (mg/L) 0.016 0.012 0.020 0.033 0.031 0.013

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003 0.002未満 0.004 0.002未満 0.004 0.002

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.006 0.005 0.007 0.011 0.011 0.005

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001未満

ホルムアルデヒド (mg/L) － 0.004 － － 0.004 －

亜鉛及びその化合物 (mg/L) － 0.004 － － 0.005 －

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.04 0.03 0.05 0.06 0.04 0.02

鉄及びそ の 化 合 物 (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

銅及びその化合物 (mg/L) － 0.002未満 － － 0.002 －

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) － 8.2 － － 8.4 －

マンガン及びその化合物 (mg/L) － 0.001未満 － － 0.001未満 －

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 13.5 13.4 12.8 12.7 13.0 12.4

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) － 39 － － 35 －

蒸 発 残 留 物 (mg/L) － 87 － － 85 －

陰イオン界面活性剤 (mg/L) － 0.02未満 － － 0.02未満 －

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 0.000002 0.000002 0.000002 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000002 0.000002

非イオン界面活性剤 (mg/L) － 0.005未満 － － 0.005未満 －

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) － 0.0005未満 － － 0.0005未満 －

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7

pH 値 7.4 7.2 7.3 7.1 7.0 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.6

採 水 地 点
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10月2日 11月6日 12月5日 1月8日 2月12日 3月12日 最高値 最低値 平均値

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

10:00 10:30 9:30 9:40 10:40 9:30

22.7 22.2 19.9 6.8 9.8 9.5 34.2 6.8 21.4

24.1 19.2 18.0 12.6 9.8 10.4 31.9 9.8 20.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

－ 0.0003未満 － － 0.0003未満 － 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

－ 0.00005未満 － － 0.00005未満 － 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.02 － － 0.23 － 0.23 0.02 0.10

0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.07 0.08

－ 0.05未満 － － 0.05未満 － 0.05未満 0.05未満 0.05未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.0004未満 － － 0.0004未満 － 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.07 0.05 0.05未満 0.05未満 0.05 0.05未満 0.08 0.05未満 0.05未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.010 0.007 0.002 0.001 0.001 0.003 0.015 0.001 0.006

0.004 0.003 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003 0.008 0.002未満 0.002

0.002 0.002 0.007 0.004 0.005 0.004 0.011 0.002 0.004

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.018 0.014 0.016 0.009 0.012 0.012 0.033 0.009 0.017

0.004 0.003 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.004 0.002未満 0.002未満

0.006 0.005 0.005 0.003 0.004 0.005 0.011 0.003 0.006

0.001未満 0.001未満 0.002 0.001 0.002 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001未満

－ 0.005 － － 0.002未満 － 0.005 0.002未満 0.003

－ 0.003 － － 0.003 － 0.005 0.003 0.004

0.04 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.06 0.01 0.04

0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002 0.002未満 0.002未満

－ 8.7 － － 9.6 － 9.6 8.2 8.7

－ 0.001未満 － － 0.001 － 0.001 0.001未満 0.001未満

10.8 11.8 13.3 13.5 13.5 12.9 13.5 10.8 12.8

－ 42 － － 46 － 46 35 41

－ 72 － － 89 － 89 72 83

－ 0.02未満 － － 0.02未満 － 0.02未満 0.02未満 0.02未満

0.000001 0.000001 0.000003 0.000001未満 0.000001 0.000002 0.000003 0.000001未満 0.000001

0.000003 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000003 0.000001未満 0.000001未満

－ 0.005未満 － － 0.005未満 － 0.005未満 0.005未満 0.005未満

－ 0.0005未満 － － 0.0005未満 － 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8

7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.4 7.0 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.3 0.5
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　（４）　給水栓水質管理目標設定項目等試験

蹴上浄水場系給水栓

採 水 日 4月3日 7月3日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 場 所
水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

水道管路管理センター

南部給水工事課

採 水 時 刻 9：50 10：50 9：30 10：10

気 温 (℃) 22.0 34.5 26.9 8.0 34.5 8.0 22.9

水 温 (℃) 17.2 26.4 24.6 13.0 26.4 13.0 20.3

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0004 0.0002未満 0.0004 0.0004 0.0002未満 0.0002

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

抱水クロラール (mg/L) 0.002 0.003 0.003 0.002未満 0.003 0.002未満 0.002

農 薬 類 － － － －

残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 42 41 37 40 42 37 40

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 4.0 2.2 1.9 6.0 6.0 1.9 3.5

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L) 1.3 1.2 0.7 1.2 1.3 0.7 1.1

臭気強度（TON） 1 1 1 1 1 1 1

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 69 76 83 82 83 69 78

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.3 7.2 7.2 7.1 7.3 7.1 7.2

腐食性（ランゲリア指数） -1.1 -1.6 -1.7 -1.9 -1.1 -1.9 -1.6

従属栄養細菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.03 0.08 0.04 0.01 0.08 0.01 0.04

カルシウムイオン (mg/L) 13.0 12.6 11.7 12.6 13.0 11.7 12.5

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 31.6 30.0 29.8 29.9 31.6 29.8 30.3

溶 解 性 物 質 (mg/L) 69 76 83 82 83 69 78

紫外線吸光度(UV260) 0.070 0.049 0.049 0.036 0.070 0.036 0.051

酸 度 (mg/L) 4.5 2.5 2.2 6.8 6.8 2.2 4.0
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松ケ崎浄水場系給水栓

採 水 日 4月3日 7月3日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 場 所 左京営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

採 水 時 刻 9：30 10：50 9：20 9：30

気 温 (℃) 20.5 33.0 21.9 5.1 33.0 5.1 20.1

水 温 (℃) 19.4 26.0 23.1 10.0 26.0 10.0 19.6

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0010 0.0008 0.0002未満 0.0002未満 0.0010 0.0002未満 0.0005

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

抱水クロラール (mg/L) 0.002 0.003 0.003 0.002未満 0.003 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 － － － －

残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 42 43 39 40 43 39 41

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 3.0 2.2 2.1 5.6 5.6 2.1 3.2

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L) 1.1 1.3 1.6 1.1 1.6 1.1 1.3

臭気強度（TON） 1 1 1 1 1 1 1

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 65 74 83 78 83 65 75

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.6 7.2 7.4 7.2 7.6 7.2 7.4

腐食性（ランゲリア指数） -0.7 -1.6 -1.5 -1.8 -0.7 -1.8 -1.4

従属栄養細菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.05 0.06 0.05 0.01 0.06 0.01 0.04

カルシウムイオン (mg/L) 13.0 13.4 12.3 12.8 13.4 12.3 12.9

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 32.1 30.3 30.4 30.6 32.1 30.3 30.9

溶 解 性 物 質 (mg/L) 65 74 83 78 83 65 75

紫外線吸光度(UV260) 0.040 0.047 0.041 0.031 0.047 0.031 0.040

酸 度 (mg/L) 3.4 2.5 2.3 6.4 6.4 2.3 3.7
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新山科浄水場系給水栓

採 水 日 4月3日 7月3日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 場 所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

採 水 時 刻 10：20 11：20 10：00 9：40

気 温 (℃) 21.8 34.2 22.7 6.8 34.2 6.8 21.4

水 温 (℃) 17.8 28.3 24.1 12.6 28.3 12.6 20.7

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002 0.0002未満 0.0005 0.0005 0.0002未満 0.0002未満

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ (mg/L) 0.001未満 0.001 0.002 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

抱水クロラール (mg/L) 0.002 0.004 0.003 0.002未満 0.004 0.002未満 0.002

農 薬 類 － － － －

残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 41 41 37 40 41 37 40

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 3.8 2.6 3.8 6.7 6.7 2.6 4.2

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L) 1.1 1.4 1.3 1.8 1.8 1.1 1.4

臭気強度（TON） 1 1 1 1 1 1 1

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 74 81 89 84 89 74 82

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.4 7.1 7.3 7.2 7.4 7.1 7.3

腐食性（ランゲリア指数） -1.0 -1.7 -1.6 -1.8 -1.0 -1.8 -1.5

従属栄養細菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.04 0.06 0.04 0.01 0.06 0.01 0.04

カルシウムイオン (mg/L) 12.6 12.9 11.5 12.4 12.9 11.5 12.4

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 31.2 30.1 29.8 29.9 31.2 29.8 30.3

溶 解 性 物 質 (mg/L) 74 81 89 84 89 74 82

紫外線吸光度(UV260) 0.037 0.049 0.035 0.037 0.049 0.035 0.040

酸 度 (mg/L) 4.3 2.9 4.3 7.6 7.6 2.9 4.8

-157-



(5） 農薬類(給水)試験

蹴上浄水場系給水栓

採 水 日  平成３０年１２月５日  平成３１年２月７日

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) (mg/L) － －
2 2,2-DPA(ダラポン) (mg/L) 0.001未満 0.001未満
3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満
7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
14 イソプロカルブ(MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満
16 イプロベンホス(IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) － －
18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
20 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ（ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ､EDDP） (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
21 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
22 エトリジアゾール(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
23 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
24 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
25 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
26 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
27 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満
28 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
29 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満
30 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
31 カ ル プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
32 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
33 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
34 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
35 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
36 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) － －
37 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) － －
38 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
39 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
40 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
41 クロロタロニル(TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
42 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満
43 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
44 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
45 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
46 ジクロルボス(DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
47 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) － －
48 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
49 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) － －
50 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
51 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
52 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
53 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
54 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
55 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
56 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
57 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満
58 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ､ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ (mg/L) － －
59 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
60 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
61 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
62 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満
63 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
64 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
65 テルブカルブ(MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
66 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
67 トリクロルホン(DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
68 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

採 水 地 点
京都市上下水道局 京都市上下水道局

水道管路管理センター
南部給水工事課

水道管路管理センター
南部給水工事課
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採 水 日  平成３０年１２月５日  平成３１年２月７日

69 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
70 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
71 パ ラ コ ー ト (mg/L) － －
72 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
73 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
74 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
75 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
76 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
77 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
78 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
79 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満
80 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
81 フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
82 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
83 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
84 フェントエート(PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満
85 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
86 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
87 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
88 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
89 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
90 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
91 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
92 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
93 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) － －
94 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
95 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
96 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
97 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
98 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
99 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
100 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
101 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
102 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満
103 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
104 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
105 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
106 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満
107 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
108 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
109 メコプロップ(MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
110 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
111 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
112 メチダチオン(DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
113 メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
114 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
115 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
116 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
117 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
118 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

農 薬 類 1未満 1未満

採 水 地 点
京都市上下水道局 京都市上下水道局

水道管路管理センター
南部給水工事課

水道管路管理センター
南部給水工事課
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松ケ崎浄水場系給水栓

採 水 日  平成３０年１２月５日  平成３１年２月１２日

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) (mg/L) － －
2 2,2-DPA(ダラポン) (mg/L) 0.001未満 0.001未満
3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満
7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
14 イソプロカルブ(MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満
16 イプロベンホス(IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) － －
18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
20 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ（ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ､EDDP） (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
21 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
22 エトリジアゾール(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
23 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
24 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
25 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
26 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
27 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満
28 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
29 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満
30 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
31 カ ル プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
32 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
33 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
34 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
35 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
36 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) － －
37 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) － －
38 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
39 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
40 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
41 クロロタロニル(TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
42 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満
43 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
44 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
45 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
46 ジクロルボス(DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
47 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) － －
48 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
49 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) － －
50 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
51 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
52 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
53 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
54 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
55 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
56 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
57 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満
58 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ､ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ (mg/L) － －
59 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
60 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
61 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
62 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満
63 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
64 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
65 テルブカルブ(MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
66 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
67 トリクロルホン(DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
68 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

採 水 地 点
京都市上下水道局 京都市上下水道局

北部営業所 北部営業所
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採 水 日  平成３０年１２月５日  平成３１年２月１２日

69 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
70 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
71 パ ラ コ ー ト (mg/L) － －
72 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
73 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
74 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
75 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
76 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
77 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
78 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
79 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満
80 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
81 フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
82 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
83 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
84 フェントエート(PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満
85 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
86 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
87 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
88 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
89 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
90 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
91 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
92 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
93 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) － －
94 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
95 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
96 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
97 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
98 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
99 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
100 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
101 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
102 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満
103 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
104 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
105 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
106 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満
107 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
108 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
109 メコプロップ(MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
110 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
111 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
112 メチダチオン(DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
113 メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
114 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
115 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
116 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
117 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
118 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

農 薬 類 1未満 1未満

京都市上下水道局 京都市上下水道局

北部営業所 北部営業所
採 水 地 点
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新山科浄水場系給水栓

採 水 日  平成３０年１２月５日  平成３１年２月１２日

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) (mg/L) － －
2 2,2-DPA(ダラポン) (mg/L) 0.001未満 0.001未満
3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満
7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
14 イソプロカルブ(MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満
16 イプロベンホス(IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) － －
18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
20 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ（ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ､EDDP） (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
21 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
22 エトリジアゾール(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
23 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
24 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
25 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
26 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
27 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満
28 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
29 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満
30 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
31 カ ル プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
32 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
33 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
34 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
35 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
36 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) － －
37 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) － －
38 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
39 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
40 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
41 クロロタロニル(TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
42 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満
43 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
44 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
45 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
46 ジクロルボス(DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
47 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) － －
48 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
49 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) － －
50 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
51 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
52 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
53 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
54 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
55 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
56 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
57 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満
58 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ､ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ (mg/L) － －
59 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
60 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
61 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
62 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満
63 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
64 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
65 テルブカルブ(MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
66 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
67 トリクロルホン(DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
68 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

採 水 地 点
京都市上下水道局 京都市上下水道局

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所
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採 水 日  平成３０年１２月５日  平成３１年２月１２日

69 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
70 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
71 パ ラ コ ー ト (mg/L) － －
72 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
73 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
74 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
75 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
76 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
77 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
78 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
79 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満
80 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
81 フェノブカルブ(BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
82 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
83 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
84 フェントエート(PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満
85 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
86 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
87 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
88 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
89 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
90 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
91 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
92 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
93 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) － －
94 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
95 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
96 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
97 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
98 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
99 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
100 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
101 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
102 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満
103 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
104 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
105 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
106 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満
107 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
108 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
109 メコプロップ(MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
110 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
111 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
112 メチダチオン(DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
113 メ チ ル ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
114 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
115 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
116 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
117 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
118 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

農 薬 類 1未満 1未満

京都市上下水道局 京都市上下水道局

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所
採 水 地 点
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４ その他の水質試験 



  (１）水利調査

  第２疏水取水口

採水月 採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値
生物化学
的酸素要
求量(BOD)

化学的酸
素要求量
(COD)

浮遊物質
(SS)

溶存酸素
(DO)

大腸菌群
数

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/mL)

4 9:40 23.0 17.2 8.4 1.3 2.4 3 10.8 13

18 9:40 21.1 16.2 8.0 2.0 3.2 6 9.8 1.3

10 9:25 15.2 18.1 8.1 1.0 2.9 3 9.6 4.9

23 9:50 19.0 21.1 8.3 1.2 3.0 4 9.2 13

5 9:40 27.2 25.1 8.7 0.8 2.5 2 9.2 13

20 9:55 23.7 23.8 8.0 1.0 2.6 4 8.2 79

4 9:55 25.1 27.4 8.3 1.0 2.8 3 8.1 13

25 9:50 32.3 31.5 9.0 1.3 3.5 4 8.4 4.6

8 9:45 29.8 31.5 9.1 2.2 6.1 8 7.5 13

22 9:40 31.1 29.1 9.2 3.1 7.5 14 8.4 13

11 10:30 26.3 25.7 7.8 0.5 3.7 9 8.2 49

27 9:40 19.5 23.9 7.8 0.8 2.9 5 8.3 33

3 9:40 19.3 22.7 8.0 0.6 3.3 5 8.7 70

24 9:10 20.9 20.5 8.0 0.5未満 3.3 4 8.9 79

7 9:50 20.7 17.0 7.8 0.8 2.8 6 8.9 13

21 9:40 10.0 14.9 7.7 0.9 3.1 6 9.2 24

4 9:50 18.6 13.1 7.9 1.4 3.2 6 10.5 28

20 9:45 8.3 8.7 7.7 1.6 3.2 5 11.2 2.4

9 9:30 3.8 7.0 7.6 1.0 2.8 4 10.7 0.79

24 9:25 6.5 6.0 7.7 0.7 2.3 2 11.1 0.49

6 10:00 6.0 6.6 7.6 0.5 2.1 1未満 11.5 1.1

21 9:35 8.2 7.0 7.6 0.8 2.3 3 11.0 2.4

5 9:30 9.5 9.8 7.7 1.3 2.2 3 10.7 3.3

27 10:10 12.8 11.8 7.8 1.2 2.3 2 10.8 0.79

最 高 値 32.3 31.5 9.2 3.1 7.5 14 11.5 79

最 低 値 3.8 6.0 7.6 0.5未満 2.1 1未満 7.5 0.49

平 均 値 18.2 18.2 8.1 1.1 3.2 5 9.5 20

４月

５月

６月

７月

１２月

１月

２月

１０月

１１月

３月

８月

９月
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  慶流橋

採水月 採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値
生物化学
的酸素要
求量(BOD)

化学的酸
素要求量
(COD)

浮遊物質
(SS)

溶存酸素
(DO)

大腸菌群
数

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/mL)

4 9:10 21.2 16.3 8.2 1.4 2.6 3 10.8 49

18 9:10 19.1 16.1 7.9 1.8 3.7 6 10.2 17

10 8:50 15.2 18.1 7.8 0.9 3 4 10.1 7

23 9:15 20.8 20.7 7.9 1.0 2.7 4 9.4 130

5 9:10 28.7 24.7 8.3 0.7 2.5 4 8.9 24

20 9:20 22.6 23.5 7.8 1.1 6.1 44 8.7 140

4 9:05 25.7 27.1 7.9 0.9 2.7 5 8.5 130

25 10:50 36.3 31.3 8.8 1.2 3.2 3 8.1 46

8 9:10 30.2 31.4 8.8 1.9 5.6 8 7.9 33

22 9:10 32.7 29.0 9.0 2.5 7 12 8.1 49

11 9:45 27.5 25.1 7.8 0.7 3.5 10 8.3 79

27 9:10 19.7 23.7 7.7 0.7 2.9 5 8.9 220

3 9:10 17.2 22.3 7.8 0.5 2.9 6 9.2 70

24 9:45 19.5 20.3 7.8 0.5未満 3.1 4 9.2 79

7 9:20 23.1 17.3 7.8 0.8 2.7 4 9.3 49

21 9:10 14.0 14.9 7.7 0.7 2.9 5 10.0 49

4 9:15 18.7 13.3 7.9 1.3 3.3 5 10.4 14

20 9:15 7.5 8.7 7.7 1.4 3.3 5 11.7 4.9

停 水 中

停 水 中

停 水 中

停 水 中

停 水 中

27 9:40 12.6 10.8 7.8 1.7 2.3 2 11.1 3.3

最 高 値 36.3 31.4 9.0 2.5 7.0 44 11.7 220

最 低 値 7.5 8.7 7.7 0.5未満 2.3 2 7.9 3.3

平 均 値 21.7 20.8 8.0 1.1 3.5 7 9.4 63

１月

２月

４月

５月

６月

７月

３月

８月

９月

１０月

１１月

１２月
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  津知橋

採水月 採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値
生物化学
的酸素要
求量(BOD)

化学的酸
素要求量
(COD)

浮遊物質
(SS)

溶存酸素
(DO)

大腸菌群
数

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/mL)

4 10:30 24.5 16.6 8.2 1.4 2.2 2 10.5 13

18 10:45 18.1 16.3 8.0 1.7 3.1 7 10.1 23

10 10:30 15.6 18.3 8.0 1.1 3.3 6 10.1 33

23 10:40 20.3 21.1 8.0 1.1 2.8 4 9.3 49

5 9:35 26.3 25.0 8.3 0.8 2.8 4 8.7 33

20 10:50 23.0 23.4 7.8 1.6 4.5 25 8.5 700

4 11:00 26.5 27.1 8.0 0.9 3.1 6 8.4 49

25 11:25 40.1 31.5 8.5 1.3 4.9 24 7.7 46

8 10:35 30.8 31.4 9.0 2.3 6.4 10 8.3 33

22 10:30 35.2 29.3 9.0 2.6 7.1 13 8.6 49

11 9:40 25.4 25.1 7.9 0.8 4.0 9 8.4 330

27 10:30 21.6 23.5 7.8 0.9 3.2 6 8.8 170

3 10:15 19.9 22.4 7.9 0.5 2.9 6 9.2 49

24 10:45 23.6 20.3 8.0 0.5未満 3.2 4 9.2 490

7 10:45 23.6 17.4 7.9 1.3 2.8 5 9.4 130

21 10:45 10.7 14.6 7.8 0.9 2.9 5 10.2 33

4 11:00 18.6 14.8 7.9 1.4 3.3 5 10.6 33

20 10:45 8.4 8.8 7.8 1.4 3.4 4 12.0 13

停 水 中

停 水 中

停 水 中

停 水 中

停 水 中

27 11:10 17.9 11.9 7.9 1.9 2.3 3 11.2 3.3

最 高 値 40.1 31.5 9.0 2.6 7.1 25 12.0 700

最 低 値 8.4 8.8 7.8 0.5未満 2.2 2 7.7 3.3

平 均 値 22.6 21.0 8.1 1.3 3.6 8 9.4 120

３月

８月

９月

１２月

１月

２月

１０月

１１月

４月

５月

６月

７月
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（２）雑排水試験

蹴上浄水場排水試験（下水放流水） 採水場所：公共下水道放流口

採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値
生物化学的
酸素要求量
(BOD)

浮遊物質
(SS)

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L)

4月13日 9:50 16.0 14.9 7.5 5.4 190

4月27日 9:28 18.0 18.3 7.5 3.9 230

5月11日 9:22 18.0 17.7 7.5 4.7 240

5月25日 9:20 20.0 20.8 7.5 3.6 190

6月8日 9:35 22.0 23.4 7.5 3.0 160

6月22日 9:16 22.0 22.9 7.4 4.4 200

7月6日 9:16 22.0 23.5 7.5 2.3 210

7月20日 9:17 31.0 31.1 7.5 3.8 240

8月3日 9:20 31.0 30.2 7.4 4.0 320

8月17日 9:20 30.0 30.1 7.5 37 430

8月31日 9:16 29.0 28.5 7.3 4.7 630

9月14日 9:35 25.0 24.3 7.4 5.4 180

9月28日 9:30 23.0 22.9 7.5 2.5 140

10月12日 9:35 22.0 20.2 7.5 1.2 490

10月26日 9:35 19.0 19.5 7.7 4.1 160

11月9日 9:40 19.0 18.3 7.5 3.3 170

11月22日 9:40 15.0 15.0 7.4 4.3 200

12月7日 9:45 11.7 13.6 7.5 5.6 220

12月21日 9:45 7.5 9.3 7.5 4.3 150

1月4日 9:50 2.9 7.3 7.4 4.0 170

1月18日 9:50 5.6 8.6 7.6 2.7 160

2月1日 10:40 3.9 6.9 7.4 2.8 130

2月15日 9:50 3.8 6.9 7.4 1.9 120

3月1日 9:35 10.0 9.4 7.4 2.1 140

3月15日 9:50 7.6 9.7 7.4 8.7 160

3月29日 9:35 13.0 11.6 7.5 3.4 180

31.0 31.1 7.7 37 630

2.9 6.9 7.3 1.2 120

17.2 17.9 7.5 5.1 220

最高値

最低値

平均値

備考
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松ケ崎浄水場排水試験（河川放流水） 採水場所：排水口　Ｎｏ．１

採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値
生物化学的
酸素要求量
(BOD)

化学的酸素
要求量
(COD)

浮遊物質
(SS) 備考

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

4月13日 9:42 15.5 15.0 7.8 2.0

4月27日 9:50 21.0 16.0 7.7 2.3

5月11日 9:50 22.5 16.0 7.7 1.4

5月25日 9:35 24.0 20.0 7.7 1.8

6月8日 9:47 24.5 22.0 7.7 0.5未満 1.4

6月22日 9:30 24.5 22.5 7.8 1.8

7月6日 9:20 21.8 23.0 7.4 1.6

7月20日 9:54 37.0 28.9 7.7 1.5

8月3日 9:54 36.0 28.1 7.4 1.8

8月17日 9:45 29.4 26.9 7.7 1.6

8月31日 10:15 32.7 27.0 7.6 2.5

9月14日 9:50 24.4 23.9 7.5 1.6

9月28日 9:16 24.1 21.9 7.7 0.5未満 2.0

10月12日 9:45 20.5 21.5 7.8 1.7

10月26日 9:45 20.8 19.3 7.8 2.0

11月9日 10:00 19.1 18.5 7.7 3.7

11月22日 9:58 12.4 14.7 7.7 2.0

12月7日 9:55 13.9 14.1 7.7 0.5未満 1.4

12月21日 9:50 10.1 10.3 7.6 1.8

1月4日 9:35 5.4 8.3 7.7 1.9

1月18日 10:00 7.2 8.2 7.7 1.6

2月1日 10:00 5.0 6.4 7.6 1.5

2月15日 10:20 5.0 7.1 7.6 1.7

3月1日 10:00 9.8 9.8 7.7 2.8 1.4

3月15日 10:00 10.2 10.3 7.6 1.7

3月29日 9:20 12.5 12.2 7.7 1.5

37.0 28.9 7.8 2.8 3.7

5.0 6.4 7.4 0.5未満 1.4

18.8 17.4 7.7 0.7 1.8

最高値

最低値

平均値
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松ケ崎浄水場排水試験（下水放流水） 採水場所：公共下水道放流口

採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値
生物化学的
酸素要求量
(BOD)

浮遊物質
(SS)

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L)

4月13日 10:11 14.5 14.5 7.6 0.7 39

4月27日 10:15 19.0 18.0 7.5 1.9 120

5月11日 10:18 20.7 17.0 7.4 4.1 360

5月25日 10:07 23.0 20.0 7.5 1.9 25

6月8日 10:17 24.0 23.0 7.4 2.4 290

6月22日 9:55 22.4 22.5 7.4 5.2 260

7月6日 9:55 22.7 24.5 7.3 2.6 300

7月20日 10:13 37.0 29.4 7.3 0.5未満 13

8月3日 10:14 36.0 28.5 7.3 3.0 200

8月17日 10:10 29.4 28.6 7.6 22 180

8月31日 10:30 32.7 27.2 7.3 4.2 270

9月14日 10:10 24.4 23.6 7.2 4.1 250

9月28日 9:42 24.1 22.0 7.3 2.0 260

10月12日 10:10 20.5 21.5 7.5 1.0 440

10月26日 10:05 20.8 18.7 7.5 0.5 25

11月9日 10:20 19.1 17.7 7.4 0.5未満 20

11月22日 10:20 12.4 14.4 7.3 4.6 220

12月7日 10:15 13.9 13.4 7.4 2.4 100

12月21日 10:15 10.1 9.0 7.5 0.7 27

1月4日 9:58 5.4 7.1 7.4 0.7 42

1月18日 10:20 7.2 7.1 7.3 3.7 330

2月1日 10:15 5.0 6.9 7.4 0.5 46

2月15日 10:30 5.0 6.6 7.2 4.7 150

3月1日 10:20 9.8 9.5 7.3 2.2 210

3月15日 10:30 10.2 9.9 7.2 16 360

3月29日 9:45 12.5 11.5 7.3 4.3 300

37.0 29.4 7.6 22 440

5.0 6.6 7.2 0.5未満 13

18.5 17.4 7.4 3.7 190

最高値

最低値

平均値

備考
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新山科浄水場排水試験（下水放流水） 採水場所：調整ます下流

採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値
生物化学的
酸素要求量
(BOD)

浮遊物質
(SS)

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L)

6月8日 9:35 24.0 24.0 7.8 0.5 1未満

12月7日 9:10 10.0 15.0 7.5 3.7 1

24.0 24.0 7.8 3.7 1

10.0 15.0 7.5 0.5 1未満

17.0 19.5 7.7 2.1 1未満平均値

最高値

最低値

備考
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試料名 蹴上浄水場 松ケ崎浄水場 新山科浄水場

採水日 6月27日 6月27日 6月27日

採水時刻 9:25 9:05 9:00

水　温 (℃) 24.2 24.0 26.0

pH　値 7.5 7.5 7.5

全窒素 (mg/L) 24未満 24未満 24未満

全りん (mg/L) 3.2未満 3.2未満 3.2未満

カドミウム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

シアン (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1未満

有機りん化合物 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満

鉛 (mg/L) 0.001 0.001未満 0.001未満

六価クロム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ひ　素 (mg/L) 0.010 0.002 0.001未満

総水銀 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満

四塩化炭素 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1未満

1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

1,3-ジクロロプロペン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

チウラム (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満
シマジン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満

チオベンカルブ (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ベンゼン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満

セレン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ほう素 (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1未満

ふっ素 (mg/L) 0.4未満 0.4未満 0.4未満

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満

トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/L) 2.0未満 2.0未満 2.0未満

フェノール類 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満

銅 (mg/L) 0.004 0.001未満 0.001未満

亜　鉛 (mg/L) 0.005 0.001未満 0.001未満

溶解性鉄 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満

溶解性マンガン (mg/L) 0.001 0.001 0.063

全クロム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ニッケル (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満

浄水場雑排水  重金属等試験

(備考)
　水質第２課にて試験を実施

-171-



（３）　水道事業用薬品の規格試験

比重 酸化アルミニウム 塩基度 pH値 硫酸イオン

1.19以上 10.0 ～
11.0wt % 45 ～ 65wt % 3.5 ～ 5.0 3.5wt %以下

1.20 10.4 48 4.1 2.6

有効塩素 遊離アルカリ 比重 塩化ナトリウム 塩素酸 臭素酸

12.0%以上 0.5%以下 1.16以下 4.0%以下 4000mg/kg以
下 50mg/kg以下

13.1 0.24 1.12 1.5 1700 9

ヨウ素吸着性能 pH値 塩化物イオン 電気伝導率 乾燥減量 ふるい残分

900mg/g以上 4 ～ 11 0.5%以下 900μS/cm以下 50%以下 10%以下

－ － － － － －

ヨウ素吸着性能 pH値 塩化物イオン 電気伝導率 乾燥減量 ふるい残分 2-MIB価

1350mg/g以上 4 ～ 11 0.5%以下 900μS/cm以下 50%以下 10%以下 4.0以下

松ケ崎浄水場 1370 10.3 0.028 343 46.3 0.29 1.8

新山科浄水場 1390 10.3 0.040 132 44.4 1.2 2.2

新山科浄水場 1380 － － － 45.5 － 2.3

松ケ崎浄水場 1390 － － － 46.5 － 1.6

松ケ崎浄水場 1370 － － － 44.4 － 2.5

新山科浄水場 1350 － － － 46.1 － 1.9

規　格

項　目

規　格

項　目

蹴上浄水場

規　格

項　目

規　格

　１．ポリ塩化アルミニウム

　３．粉末活性炭

　４．高機能粉末活性炭

項　目

納
入
場
所

－

松ケ崎浄水場

　２．次亜塩素酸ナトリウム

平成30年度は納入がなかったため，規格試験を行っていない。
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  （４）放射性物質試験

１．　水道原水

採 水 日 4月 5月 6月 7月 8月 9月

原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖）

第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口

採 水 時 刻 9:40 11:30 9:40 9:55 9:45 10:30

濁 度 (度) 3.0 2.0 2.0 4.0 18 6.0

天 候 曇後晴 雨 曇後一時雨 雨時々曇 曇一時晴 曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3))

２．　給水

蹴上浄水場系

採 水 日 4月 5月 6月 7月 8月 9月

蹴上低区 蹴上低区 蹴上低区 蹴上低区 蹴上低区 蹴上低区

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

採 水 時 刻 9:50 9:30 9:50 10:50 10:20 10:45

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴 晴後一時薄曇 曇一時晴 曇 晴 曇時々雨

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3))

松ケ崎浄水場系

採 水 日 4月 5月 6月 7月 8月 9月

松ケ崎高区 松ケ崎高区 松ケ崎高区 松ケ崎高区 松ケ崎高区 松ケ崎高区

左京営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

採 水 時 刻 9:30 9:15 9:40 10:50 9:25 9:20

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴 晴後一時薄曇 曇一時晴 曇 晴 曇時々雨

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

新山科浄水場系

採 水 日 4月 5月 6月 7月 8月 9月

新山科低区 新山科低区 新山科低区 新山科低区 新山科低区 新山科低区

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

採 水 時 刻 10:20 10:30 10:15 11:30 9:25 10:15

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴 晴後一時薄曇 曇一時晴 曇 晴 曇時々雨

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

採 水 地 点

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

ヨ ウ 素 131

セ シ ウ ム 134

セ シ ウ ム 137

（Bq/L)

（Bq/L)

（Bq/L)

採 水 地 点

備考

採 水 地 点

備考

採 水 地 点

備考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

備考

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)
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10月 11月 12月 1月 2月 3月 最高値 最低値 平均値

原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖）

第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口

9:10 9:40 9:50 9:30 9:35 9:30

3.0 3.0 2.5 3.0 1.5 2.0 18 1.5 4.2

晴時々曇一時雨 晴時々薄曇 曇時々晴後時々雨 曇時々雨一時雪 曇 晴後薄曇

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

10月 11月 12月 1月 2月 3月 最高値 最低値 平均値

蹴上低区 蹴上低区 蹴上低区 蹴上低区 蹴上低区 蹴上低区

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

水道管路管理セン
ター南部給水工事課

9:30 10:05 10:00 10:10 10:55 10:00

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

曇時々晴 曇後晴 曇後晴 晴時々薄曇 曇 晴時々曇一時雨

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

10月 11月 12月 1月 2月 3月 最高値 最低値 平均値

松ケ崎高区 松ケ崎高区 松ケ崎高区 松ケ崎高区 松ケ崎高区 松ケ崎高区

北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

9:20 9:30 9:35 9:30 9:40 9:20

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

曇時々晴 曇後晴 曇後晴 晴時々薄曇 曇 晴時々曇一時雨

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

10月 11月 12月 1月 2月 3月 最高値 最低値 平均値

新山科低区 新山科低区 新山科低区 新山科低区 新山科低区 新山科低区

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

10:00 10:35 9:30 9:40 10:30 9:30

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

曇時々晴 曇後晴 曇後晴 晴時々薄曇 曇 晴時々曇一時雨

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))
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平成30年10月22日 平成31年2月5日

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 100以下

大 腸 菌 不検出 不検出 検出されないこと

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 12.3 13.2 200以下

(mg/L) 0.9 0.8 3以下

pH 値 7.2 7.4 5.8以上8.6以下

味 異常なし 異常なし 異常でないこと

臭 気 異常なし 異常なし 異常でないこと

色 度 (度) 0.5未満 0.5未満 5以下

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 2以下

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.4 0.1以上

検 査 期 日
平成 30年10月22日
  ～  平成 30年10月25日

平成 31年 2月 5日
  ～  平成 31年 2月 7日

検 査 責 任 者 京都市上下水道局　技術監理室　水質管理センター　水質第１課長

 　災害用備蓄飲料水製造に伴う水質検査

資器材・防災センター

（５）　臨時の水質試験

水道水の水質基準
採 水 年 月 日

採 水 場 所

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
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検 査 項 目
「京の水道　疏水物語」

0年後
(平成31年2月5日製造)

「京の水道　疏水物語」
0年後

(平成30年10月22日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(平成30年2月1日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成26年1月29日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成20年11月6日製造)

水道水の
水質基準

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 100以下
大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 検出されないこと

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.003未満 0.0003未満 0.003以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.0005以下
セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.05以下
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.36 0.65 1.1 0.18 0.09 10以下
フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08 0.12 0.07 0.08 0.04 0.8以下
ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 1.0以下
四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.002以下
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.05以下

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.04以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下
テトラクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.01以下
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.01以下
ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.01以下
塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.07 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.6以下
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.02以下
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.06以下
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.005 0.002未満 0.03以下
ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下
臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.1以下
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.03以下
ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.03以下
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.09以下
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L) 0.005 0.006 0.006 0.012 0.016 0.08以下
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.009 0.003 0.002 0.004 0.002 1.0以下
アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.02 0.2以下
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.3以下
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 1.0以下
ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 8.5 8.4 9.2 8.9 9.5 200以下
マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.05以下
塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 12.7 11.6 14.3 14.0 7.0 200以下

カルシウム,マグネシウム等(硬度) (mg/L) 36 36 42 40 43 300以下
蒸 発 残 留 物 (mg/L) 79 89 89 82 96 500以下
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.2以下
ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.00001以下
2-メチルイソボルネオール (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.00001以下
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.02以下
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.005以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.7 0.7 0.4 0.8 0.6 3以下
pH 値 8.4 7.5 7.5 7.5 7.6 5.8以上8.6以下

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

色 度 (度) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 5以下
濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 2以下

検 査 期 日

検 査 責 任 者

  疏水物語 検査結果（水質基準項目）

シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び
ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

京都市上下水道局　技術監理室　水質管理センター　水質第１課長

平成31年2月12日～平成31年3月11日
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検 査 項 目
「京の水道　疏水物語」

0年後
(平成31年2月5日製造)

「京の水道　疏水物語」
0年後

(平成30年10月22日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(平成30年2月1日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成26年1月28日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成20年11月6日製造)

水質管理目標設定項目
の目標値

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.02以下

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.002以下

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.02以下

1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.004以下

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.4以下

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.1以下

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.6以下

ジクロロアセトニトリル (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.01以下

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.02以下

農 薬 類 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1以下

残 留 塩 素 (mg/L) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1以下

遊 離 炭 酸 (mg/L) 1.6 4.6 4.2 5.1 3.7 20以下

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.3以下

ﾒﾁﾙ -t- ﾌ ﾞ ﾁﾙ ｴ ｰ ﾃﾙ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L) 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 3以下

臭 気 強 度 (TON) 2 2 2 2 ‐ 3以下

腐食性(ランゲリア指数) -1.2 -1.4 -1.4 -1.4 -0.6 -1程度以上

従 属 栄 養 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 2000以下

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.1以下

備 考

検 査 期 日

検 査 責 任 者

検 査 項 目
「京の水道　疏水物語」

0年後
(平成31年2月5日製造)

「京の水道　疏水物語」
0年後

(平成30年10月22日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(平成30年2月1日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成26年1月28日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成20年11月6日製造)
基準値

バ リ ウ ム (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01 1.0以下

備 考

検 査 期 日

検 査 責 任 者

  疏水物語 検査結果（水質管理目標設定項目）

  疏水物語 検査結果(清涼飲料水の成分規格及び製造基準)

　　京都市上下水道局　技術監理室　水質管理センター　水質第１課長

平成31年2月6日　～　平成31年2月21日

　　京都市上下水道局　技術監理室　水質管理センター　水質第１課長

平成31年 2月 28日　
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「京の水道　疏水物語」
0年後

(平成31年2月5日製造)

「京の水道　疏水物語」
0年後

(平成30年10月22日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(平成30年2月日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成26年1月日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成20年11月日製造)

水質管理目標設定項目の
目標値

1 (mg/L) － － － － － 0.05以下

2 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.08以下

3 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.02以下

4 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.004以下

5 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.005以下

6 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.9以下

7 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.006以下

8 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

9 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.003以下

10 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.006以下

11 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

12 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

13 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.001以下

14 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

15 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.3以下

16 (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.09以下

17 (mg/L) － － － － － 0.006以下

18 (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.009以下

19 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

20 (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.006以下

21 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.08以下

22 (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.004以下

23 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

24 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

25 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

26 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

27 (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満 0.000006未満 0.000006未満 0.000006未満 0.0006以下

28 (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.008以下

29 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.3以下

30 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

31 (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.04以下

32 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

33 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

34 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.3以下

35 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

36 (mg/L) － － － － － 2以下

37 (mg/L) － － － － － 0.02以下

38 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

39 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001以下

40 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.003以下

41 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

42 (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.001以下

43 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.003以下

44 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

45 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.03以下

46 (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.008以下

47 (mg/L) － － － － － 0.005以下

48 (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.004以下

49 (mg/L) － － － － － 0.005以下

50 (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.009以下

51 (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.006以下

52 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.003以下

53 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

54 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

55 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

56 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.003以下

57 (mg/L) 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.8以下

58 (mg/L) － － － － － 0.01以下

59 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

　疏水物語　検査結果（農薬類）

1,3-ジクロロプロペン(D-D)

2,2-DPA(ダラポン)

2,4-D(2,4-PA)

EPN

MCPA

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ(MIPC)

イソプロチオラン(IPT)

イプロベンホス(IBP)

イミノクタジン

インダノファン

エスプロカルブ

ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ（ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ、EDDP）

エトフェンプロックス

エトリジアゾール(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ)

ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅)

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

カルタップ

カルバリル(NAC)

カルプロパミド

カルボフラン

キノクラミン(ACN)

キャプタン

クミルロン

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン(CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル(TPN)

ジメタメトリン

シアナジン

シアノホス(CYAP)

ジウロン(DCMU)

ジクロベニル(DBN)

ジクロルボス(DDVP)

ジクワット

チアジニル

検 査 項 目

ジメトエート

シメトリン

ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン(CAT)

ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ

ダイムロン

ダイアジノン

-178-



「京の水道　疏水物語」
0年後

(平成31年2月1日製造)

「京の水道　疏水物語」
0年後

(平成30年10月22日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(平成30年2月日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成26年1月日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成20年11月日製造)

水質管理目標設定項目の
目標値

60 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

61 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.08以下

62 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.3以下

63 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

64 (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.002以下

65 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

66 (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.006以下

67 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

68 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.1以下

69 (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.06以下

70 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

71 (mg/L) － － － － － 0.005以下

72 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.0009以下

73 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

74 (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.004以下

75 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

76 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.002以下

77 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

78 (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.05以下

79 (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.0005以下

80 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.01以下

81 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

82 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

83 (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.006以下

84 (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満 0.00007未満 0.00007未満 0.00007未満 0.007以下

85 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

86 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

87 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

88 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

89 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

90 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

91 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

92 (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.09以下

93 (mg/L) － － － － － 0.004以下

94 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

95 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

96 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

97 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

98 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

99 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

100 (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.09以下

101 (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.005以下

102 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.2以下

103 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.3以下

104 (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.04以下

105 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

106 (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満 0.0007未満 0.0007未満 0.0007未満 0.07以下

107 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.003以下

108 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.7以下

109 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

110 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

111 (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.06以下

112 (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.004以下

113 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

114 (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.04以下

115 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

116 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

117 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

118 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1以下

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン(MEP)

フェノブカルブ(BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン(MPP)

フェントエート(PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

ベノミル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ

ベンタゾン

ペンディメタリン

メトミノストロビン

メトリブジン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ）

ベンフレセート

ホスチアゼート

マラチオン（ﾏﾗｿﾝ）

メコプロップ(MCPP)

トリクロルホン(DEP)

メフェナセット

メプロニル

モリネート

農 薬 類

検 査 項 目

メソミル

メタラキシル

メチダチオン(DMTP)

メチルダイムロン

トリクロピル

チウラム

チオジカルブ

テルブカルブ(MBPMC)

テフリルトリオン

チオベンカルブ

チオファネートメチル
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（６） ダイオキシン類の試験

第２疏水取水口 宇治川取水口 蹴上浄水場

原水 原水 給水栓水

12月12日 12月20日 12月12日～12月13日

11:50～14:45 10:15～13:00 9:20～9:20

ダイオキシン類 0.036未満 0.027未満 0.0015未満

ﾎﾟﾘｸﾛﾛｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ-ﾊﾟﾗ-ｼﾞｵｷｼﾝ(PCDDs)
+ﾎﾟﾘｸﾛﾛｼﾞﾍﾞﾝｿﾞﾌﾗﾝ(PCDFs) 0.0298未満 0.0202未満 0.000857未満

ｺﾌﾟﾗﾅｰﾎﾟﾘｸﾛﾛﾋﾞﾌｪﾆﾙ
(ｺﾌﾟﾗﾅｰPCB) 0.00584未満 0.00529未満 0.000502未満

(pg-TEQ/L)

1. 試料採取は，〔水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル(改訂版)」
(平成19年11月 厚生労働省健康局水道課）に準拠した。

2. 毒性等量(TEQ)は，WHO/IPCS 2006で提示された毒性等価係数(TEF)を用いて算出した。

試   料

採水日時
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（７） 従属栄養細菌試験

蹴上浄水場　定期試験
採水日　

　試験項目
着 水 1800 2900 2900 1700 4000 5100 3200

沈 澱 水 1400 1900 1800 2300 680 1700 2100

配 水 0 0 0 0 0 0 0

松ケ崎浄水場　定期試験
採水日　

　試験項目
着 水 1100 1900 1900 1300 3500 5800 280

沈 澱 水 1200 810 20 170 3200 1000 130

配 水 0 0 0 0 0 0 0

新山科浄水場　定期試験
採水日　

　採水場所
疏 水 系 着 水 2100 1500 3100 3800 6900 5000 7200

沈 澱 水 1800 1300 1100 570 5200 1500 70

配 水 0 0 0 0 0 0 0

給水栓　毎週検査
採水月　

　採水場所
第１週 3日 1日 6日 3日 7日 5日 2日
第２週 10日 8日 12日 10日 14日 12日 10日
第３週 17日 15日 19日 18日 21日 18日 16日
第４週 24日 22日 26日 24日 28日 26日 23日
第５週 29日 31日 30日
第１週 0 0 0 0 0 1 0
第２週 0 1 0 3 0 0 0
第３週 0 0 2 0 0 0 0
第４週 0 0 0 0 0 0 0
第５週 0 0 0
第１週 0 0 0 0 0 0 0
第２週 0 0 0 0 0 0 0
第３週 0 0 0 1 1 0 0
第４週 0 0 0 0 0 0 0
第５週 0 0 0
第１週 0 0 0 0 0 0 0
第２週 0 0 0 0 0 0 0
第３週 0 0 1 0 0 0 0
第４週 0 0 0 0 0 1 0
第５週 0 0 0

　水道における従属栄養細菌は，浄水処理工程や消毒工程での細菌の挙動等を評価するのに適して
いることから，本市では給水栓水のほかに浄水場の処理工程水の検査も行っています。

5月14日 6月18日 7月9日 8月13日 9月10日 10月9日

7月17日 8月20日 9月25日 10月15日

7月2日 8月6日 9月3日 10月2日

採水日

5月7日 6月11日

4月16日 5月21日 6月25日

4月9日

４月 ５月 ６月 １０月

新山科浄水場系

4月2日

蹴上浄水場系

松ケ崎浄水場系

７月 ８月 ９月
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1900 2900 3400 1100 210 5100 210 2600

310 2300 1200 820 160 2300 160 1400

0 0 0 0 0 0 0 0

3000 1800 1000 1300 2600 5800 280 2100

15 1100 65 40 180 3200 15 660

0 0 0 0 0 0 0 0

3700 1100 760 4500 1900 7200 760 3500

15 360 0 2 6 5200 0 1000

0 0 0 0 0 0 0 0

6日 5日 4日 5日 6日
13日 11日 8日 12日 12日
20日 18日 16日 19日 19日
27日 26日 22日 26日 26日

29日
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0

0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0

0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0

0

平均値11月12日

1月7日

11月19日

最高値12月10日 1月15日 2月18日 3月11日

12月17日 1月21日 2月25日 3月18日 最高値 最低値 平均値

平均値2月4日 3月4日 最高値 最低値

最低値

11月5日 12月3日

１１月 最低値 平均値１２月 １月 ２月 ３月 最高値

-182-



（８） クリプトスポリジウム等試験 

 

(１)はじめに 

平成 8 年 6 月，埼玉県越生町において，我が国では初めての水道水を介しての大規模なクリプ

トスポリジウム感染症が発生したのを受けて，厚生労働省では同年 10月，水道事業等における予

防対策及び感染症が発生した場合の応急措置等の対策を定めた「水道におけるクリプトスポリジ

ウム暫定対策指針」を策定した。 

厚生労働省は，その後「水道におけるクリプトスポリジウム等病原性微生物対策検討会」を設

置するとともに，水道水源における動態に関する研究や，水道施設における対策の実施状況に関

する全国調査などを行ってきた。これらの調査研究により得られた知見などを踏まえ，厚生労働

省は平成 10 年および平成 13 年に「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を改正し，

また，平成 12 年には「水道施設における技術的基準を定める省令」を制定し，原水に耐塩素性病

原生物が混入するおそれがある場合についての施設の設置基準を定め，対策の推進を図ってきた。 

しかし，各水道施設における対策の進捗状況は十分とはいえず，平成 15年厚生科学審議会答申

「水質基準の見直し等について」における「水道水の安全に万全を期するためには，これら耐塩

素性病原微生物に対する対策をいっそう推進していく必要がある」という提言をうけ，従来の暫

定対策指針を見直し，水道原水にかかるクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの程度を分

類することにより，それぞれに応じた対応措置を講ずるといった内容の対策案が検討され，平成

19 年に「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」が示された。 

京都市では，平成 9 年 4 月から浄水場系統ごとの給水について，クリプトスポリジウム等の検

査を行っている。また，平成 19 年度からは，原水（第２疏水取水口および宇治川）についても検

査を実施している。 

 

(２)検査方法 

対策指針に準じて，下記のフローにより検査を行った。 

試料水 

   ↓ 

濃 縮          親水性 PTFE メンブレンフィルター法 

   ↓ 

分 離          免疫磁性体粒子法 

   ↓ 

染 色          チューブ染色法 

   ↓ 

プレパラート作製        

   ↓ 

検 鏡          微分干渉装置付落射蛍光顕微鏡 

 

(３)検査結果 

原水系および給水系におけるクリプトスポリジウム等の検査結果を別表に示す。平成 30年度に

原水系計 16 回（第２疏水取水口 12回，宇治川取水口 4回），給水系計 3回（各浄水場系統ごと）

の検査を行ったが，すべて不検出であった。 
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採 水 日 4月18日 5月23日 7月4日 8月22日

検 査 水 量 (L) 10 10 10 10 10 10 10 10

クリプトスポリジウム（オーシスト） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

ジアルジア（シスト） 不検出 不検出 検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

採 水 場 所
第2疏水
取水口

第2疏水
取水口

第2疏水
取水口

宇治川
取水口

第2疏水
取水口

第2疏水
取水口

第2疏水
取水口

宇治川
取水口

採 水 時 刻 9：40 9：50 9：40 10：20 9：55 9：40 10：30 10：30

気 温 (℃) 21.1 19.0 27.2 27.7 25.1 31.1 26.3 27.3

水 温 (℃) 16.2 21.1 25.1 23.9 27.4 29.1 25.7 25.9

濁 度 （度） 3.0 2.0 2.0 2.5 4.0 18 6.0 12

色 度 （度） － － 8 12 － － 14 20

一 般 細 菌 (集落/mL) － － 210 1300 － － 270 570

大 腸 菌 (MPN/100mL) 13 5.0 4.5 49 4.5 1.8未満 14 46

大 腸 菌 群 数 (MPN/100ml) 130 1300 1300 7900 1300 1300 4900 9400

備 考

採 水 日 10月3日 11月21日 1月24日 2月21日

検 査 水 量 (L) 10 10 10 10 10 10 10 10

クリプトスポリジウム（オーシスト） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

ジアルジア（シスト） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

採 水 場 所
第2疏水
取水口

第2疏水
取水口

第2疏水
取水口

宇治川
取水口

第2疏水
取水口

第2疏水
取水口

第2疏水
取水口

宇治川
取水口

採 水 時 刻 9：40 9：40 9：50 9:50 9：25 9：35 9：30 9：45

気 温 (℃) 19.3 10.0 18.6 18.6 6.5 8.2 9.5 17.5

水 温 (℃) 22.7 14.9 13.1 14.8 6.0 7.0 9.0 9.4

濁 度 （度） 4.0 3.0 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0

色 度 （度） － － 11 9 － － 7 6

一 般 細 菌 (集落/mL) － － 100 360 － － 13 300

大 腸 菌 (MPN/100mL) 4.0 2.0 4.5 31 2.0 4.5 7.8 7.8

大 腸 菌 群 数 (MPN/100ml) 7000 2400 2800 2200 49 240 330 330

備 考

  原水クリプトスポリジウム等試験

12月4日 3月5日

6月5日 9月11日
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採 水 日 5月15日 8月7日 11月6日

検 査 水 量 (L) 20 20 20

クリプトスポリジウム（オーシスト） 不検出 不検出 不検出

ジアルジア（シスト） 不検出 不検出 不検出

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

ポンプ施設事務所
水道管路管理センター
南部給水工事課

北部営業所

浄 水 場 系 統 新山科 蹴上 松ケ崎

給 水 系 統 低区 低区 高区

採 水 時 刻 10：30 10：20 9：30

気 温 (℃) 25.9 34.5 19.4

水 温 (℃) 21.6 32.3 20.0

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満

色 度 （度） 0.5未満 0.5未満 0.5未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.4 0.4

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出

備 考

　給水栓クリプトスポリジウム等検査

採 水 場 所
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第３章 山間地域 



 

 

 

１ 原水水質試験 

（山間地域） 

 



静原地域　　

6月5日 9月4日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 22.1 26.0 15.3 8.0 26.0 8.0 17.9

水　温 ℃ 15.0 21.0 12.8 7.0 21.0 7.0 14.0

一般細菌 個/ml 23 45 20 3 45 3 23

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.009 0.010 0.007 0.007 0.010 0.007 0.008

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.32 0.45 0.34 0.35 0.45 0.32 0.37

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.7 4.2 4.0 3.9 4.2 3.7 4.0

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.4 3.3 3.6 3.4 3.6 3.3 3.4

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 17 19 17 18 19 17 18

蒸発残留物 ㎎/L 55 53 46 45 55 45 50

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.9 7.3 6.7 6.9 7.3 6.7 7.0

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

（１）原水全項目等試験

検査項目　　　
静原浄水場　　第1取水井
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静原地域　　

6月5日 9月4日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 21.0 25.5 16.0 8.1 25.5 8.1 17.7

水　温 ℃ 14.2 14.1 14.2 13.9 14.2 13.9 14.1

一般細菌 個/ml 4 0 0 0 4 0 1

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04

フッ素及びその化合物 ㎎/L 1.0 0.43 1.2 1.1 1.2 0.43 0.93

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 17 18 17 18 18 17 18

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.006 0.012 0.007 0.007 0.012 0.006 0.008

塩化物イオン ㎎/L 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.6

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 24 28 27 28 28 24 27

蒸発残留物 ㎎/L 90 70 86 88 90 70 84

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.9 7.8 7.7 7.8 7.9 7.7 7.8

臭気 異常なし 硫化水素臭 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
静原浄水場　　第2取水井
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水尾地域　　

6月19日 9月21日 12月18日 3月15日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 21.8 18.6 5.2 8.1 21.8 5.2 13.4

水　温 ℃ 13.9 15.0 14.0 13.9 15.0 13.9 14.2

一般細菌 個/ml 2 2 3 0 3 0 2

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.007 0.008

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.10 0.08 0.06 0.06 0.10 0.06 0.08

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.09 0.08 0.09 0.08未満 0.09 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 6.4 6.3 7.1 7.5 7.5 6.3 6.8

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.016 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.016 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.8 3.8 3.8 3.4 3.8 3.4 3.7

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 79 79 125 102 125 79 96

蒸発残留物 ㎎/L 124 122 178 138 178 122 141

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.0 7.1 7.3 7.3 7.3 7.0 7.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.5 0.2 0.1未満 0.1未満 0.5 0.1未満 0.2

検査項目　　　
水尾浄水場　　第1取水井
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水尾地域　　

6月19日 9月21日 12月18日 3月15日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 21.8 18.6 5.5 8.1 21.8 5.5 13.5

水　温 ℃ 13.8 15.7 14.0 13.5 15.7 13.5 14.3

一般細菌 個/ml 2 4 0 0 4 0 2

大腸菌 不検出 検出 検出 不検出

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.08 0.09 0.03 0.04 0.09 0.03 0.06

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.15 0.08未満 0.15 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 5.8 5.6 7.8 7.7 7.8 5.6 6.7

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.3 4.2 3.8 3.6 4.3 3.6 4.0

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 79 42 207 159 207 42 122

蒸発残留物 ㎎/L 132 88 286 218 286 88 181

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.6 6.7 7.1 7.1 7.1 6.6 6.9

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満

水尾浄水場　　第2取水井
検査項目　　　
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水尾地域　　

6月19日 9月21日 12月18日 3月15日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 21.8 19.0 5.8 8.0 21.8 5.8 13.7

水　温 ℃ 14.1 14.7 13.8 13.5 14.7 13.5 14.0

一般細菌 個/ml 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.29 0.30

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.8 4.6 4.8 4.7 4.8 4.6 4.7

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 67 66 68 68 68 66 67

蒸発残留物 ㎎/L 118 111 105 105 118 105 110

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 8.3 8.2 8.2 8.3 8.3 8.2 8.3

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
水尾浄水場　　第3取水井
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宕陰地域　　

6月19日 9月21日 12月18日 3月15日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 20.7 18.6 3.0 5.6 20.7 3.0 12.0

水　温 ℃ 11.8 11.9 11.8 12.2 12.2 11.8 11.9

一般細菌 個/ml 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.028 0.028 0.030 0.028 0.030 0.028 0.029

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.32 0.27 0.35 0.32 0.35 0.27 0.32

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.8 4.0 3.8 3.5 4.0 3.5 3.8

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 25 26 23 24 26 23 25

蒸発残留物 ㎎/L 58 56 48 44 58 44 52

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
宕陰浄水場　　第1取水井

-191-



宕陰地域　　

6月19日 9月21日 12月18日 3月15日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 20.7 18.6 2.4 5.8 20.7 2.4 11.9

水　温 ℃ 11.8 12.7 12.2 10.5 12.7 10.5 11.8

一般細菌 個/ml 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.015 0.016 0.017 0.015 0.017 0.015 0.016

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.19 0.19 0.33 0.32 0.33 0.19 0.26

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 4.1 4.0 3.8 3.8 4.1 3.8 3.9

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.6 4.8 3.9 3.7 4.8 3.7 4.3

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 29 28 26 26 29 26 27

蒸発残留物 ㎎/L 68 58 52 45 68 45 56

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
宕陰浄水場　　第2取水井
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中川・小野郷地域　　

6月15日 9月19日 12月7日 3月7日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 18.6 25.2 10.8 5.3 25.2 5.3 15.0

水　温 ℃ 13.1 14.0 13.8 10.8 14.0 10.8 12.9

一般細菌 個/ml 12 18 4 4 18 4 10

大腸菌 検出 検出 検出 検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.12 0.17 0.15 0.17 0.17 0.12 0.15

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.011 0.008 0.005未満 0.005未満 0.011 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.04 0.34 0.03 0.03 0.34 0.03 0.11

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.05 0.03未満 0.03未満 0.05 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 6.1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.1 6.3

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.6 3.7 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 64 71 63 60 71 60 65

蒸発残留物 ㎎/L 100 100 90 90 100 90 95

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.2 7.0 7.6 7.3 7.6 7.0 7.3

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 2 4 2 2 4 2 3

濁度 度 0.3 0.8 0.3 0.3 0.8 0.3 0.4

検査項目　　　
中川浄水場　　第1-1取水井
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中川・小野郷地域　　

6月15日 9月19日 12月7日 3月7日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 18.6 25.2 10.8 5.3 25.2 5.3 15.0

水　温 ℃ 13.3 14.8 14.1 11.9 14.8 11.9 13.5

一般細菌 個/ml 32 13 2 21 32 2 17

大腸菌 検出 検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.005 0.003 0.003 0.003 0.005 0.003 0.004

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.006 0.006 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.34 0.33 0.19 0.25 0.34 0.19 0.28

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.008 0.007 0.005未満 0.007 0.008 0.005未満 0.006

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 11 7.9 7.3 7.8 11 7.3 8.5

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.3 3.3 3.5 3.4 3.5 3.3 3.4

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 98 85 66 76 98 66 81

蒸発残留物 ㎎/L 114 120 92 96 120 92 106

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.6 7.2 7.4 7.3 7.6 7.2 7.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1 1未満 1 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1未満 0.1

中川浄水場　　第1-2取水井
検査項目　　　
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中川・小野郷地域　　

6月15日 9月19日 12月7日 3月7日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 17.6 24.2 10.8 5.3 24.2 5.3 14.5

水　温 ℃ 13.2 12.8 12.8 12.4 13.2 12.4 12.8

一般細菌 個/ml 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.03 0.05 0.03 0.02 0.05 0.02 0.03

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005 0.005 0.005未満 0.005未満 0.005 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 7.2 7.0 6.9 7.6 7.6 6.9 7.2

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.012 0.005未満 0.013 0.016 0.016 0.005未満 0.010

塩化物イオン ㎎/L 3.3 3.4 3.4 3.2 3.4 3.2 3.3

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 61 57 55 56 61 55 57

蒸発残留物 ㎎/L 112 108 98 100 112 98 105

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.9 7.4 7.9 7.9 7.9 7.4 7.8

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
中川浄水場　　第2-1取水井
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中川・小野郷地域　　

6月15日 9月19日 12月7日 3月7日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 18.6 25.8 10.8 5.3 25.8 5.3 15.1

水　温 ℃ 14.2 15.8 10.9 7.2 15.8 7.2 12.0

一般細菌 個/ml 25 32 8 16 32 8 20

大腸菌 検出 検出 検出 検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.22 0.23 0.25 0.22 0.25 0.22 0.23

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.007 0.007 0.005 0.007 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02 0.03 0.02未満 0.02 0.03 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.7 3.6 4.0 4.4 4.4 3.6 3.9

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.006 0.005未満 0.005未満 0.006 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.6

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 19 20 23 25 25 19 22

蒸発残留物 ㎎/L 66 58 53 54 66 53 58

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.6 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5

ｐＨ値 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.1 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 3 2 1 1 3 1 2

濁度 度 0.5 0.5 0.3 0.2 0.5 0.2 0.4

検査項目　　　
中川浄水場　　第3取水井
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中川・小野郷地域　　

6月19日 9月21日 12月18日 3月15日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 22.3 19.3 5.6 7.7 22.3 5.6 13.7

水　温 ℃ 13.2 14.2 13.0 13.0 14.2 13.0 13.4

一般細菌 個/ml 0 2 0 0 2 0 1

大腸菌 不検出 不検出 検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.04 0.07 0.03 0.03 0.07 0.03 0.04

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08 0.08未満 0.08 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.010 0.005未満 0.005未満 0.009 0.010 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 8.4 7.6 8.3 8.2 8.4 7.6 8.1

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.009 0.010 0.010 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.3 4.2 4.4 4.2 4.4 4.2 4.3

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 74 75 71 77 77 71 74

蒸発残留物 ㎎/L 124 120 118 107 124 107 117

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.7 7.4 7.8 7.6 7.8 7.4 7.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

小野郷浄水場　　第1取水井
検査項目　　　
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中川・小野郷地域　　

6月19日 9月21日 12月18日 3月15日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 22.3 19.4 5.8 7.8 22.3 5.8 13.8

水　温 ℃ 13.1 13.8 12.8 12.8 13.8 12.8 13.1

一般細菌 個/ml 2 12 19 0 19 0 8

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001 0.004 0.002 0.001 0.004 0.001 0.002

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.04 0.02未満 0.04 0.04 0.04 0.02未満 0.03

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08 0.11 0.09 0.08未満 0.11 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.03 0.02未満 0.02未満 0.03 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 7.6 8.7 7.8 7.5 8.7 7.5 7.9

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.013 0.011 0.005未満 0.013 0.005未満 0.006

塩化物イオン ㎎/L 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 72 83 68 73 83 68 74

蒸発残留物 ㎎/L 123 120 121 118 123 118 121

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.4 8.1 7.6 7.4 8.1 7.4 7.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
小野郷浄水場　　第2取水井
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雲ケ畑地域　　

6月15日 9月19日 12月7日 3月7日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 19.6 24.9 11.4 9.2 24.9 9.2 16.3

水　温 ℃ 13.9 14.2 13.9 13.8 14.2 13.8 14.0

一般細菌 個/ml 0 0 0 1 1 0 0

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.40 0.36 0.24 0.42 0.42 0.24 0.36

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.13 0.12 0.17 0.17 0.17 0.12 0.15

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 9.8 10 13 13 13 9.8 11

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005 0.005未満 0.005未満 0.005 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.6 4.0 3.9 4.1 4.6 3.9 4.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 47 49 49 54 54 47 50

蒸発残留物 ㎎/L 96 98 98 100 100 96 98

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.7 7.6 7.7 7.6 7.7 7.6 7.7

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
雲ケ畑浄水場　　第1取水井
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雲ケ畑地域　　

6月15日 9月19日 12月7日 3月7日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 19.6 24.9 11.4 9.2 24.9 9.2 16.3

水　温 ℃ 14.2 14.2 13.9 14.1 14.2 13.9 14.1

一般細菌 個/ml 0 2 0 0 2 0 1

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001 0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.68 0.44 0.32 0.76 0.76 0.32 0.55

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.12 0.11 0.08未満 0.12 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02未満 0.02

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 7.5 11 10 9.2 11 7.5 9.4

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.8 3.6 3.8 3.7 3.8 3.6 3.7

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 38 44 40 42 44 38 41

蒸発残留物 ㎎/L 89 97 86 86 97 86 90

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.2 7.3 7.4 7.0 7.4 7.0 7.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.2 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
雲ケ畑浄水場　　第2取水井
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鞍馬・貴船地域　　

6月15日 9月19日 12月7日 3月7日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 17.9 20.1 10.0 8.3 20.1 8.3 14.1

水　温 ℃ 15.0 15.0 13.5 12.3 15.0 12.3 14.0

一般細菌 個/ml 0 0 0 1 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.10 0.24 0.16 0.18 0.24 0.10 0.17

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.12 0.09 0.10 0.10 0.12 0.09 0.10

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 9.1 5.9 6.3 7.1 9.1 5.9 7.1

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.006 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.006 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.0 3.0 3.2 3.1 3.2 3.0 3.1

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 31 27 28 30 31 27 29

蒸発残留物 ㎎/L 82 66 60 61 82 60 67

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.4 7.0 7.1 7.1 7.4 7.0 7.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
鞍馬・貴船浄水場　　第1取水井

-201-



鞍馬・貴船地域　　

6月15日 9月19日 12月7日 3月7日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 17.3 20.1 10.2 8.3 20.1 8.3 14.0

水　温 ℃ 14.1 15.1 13.2 12.2 15.1 12.2 13.7

一般細菌 個/ml 1 0 2 4 4 0 2

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001 0.002 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.04 0.19 0.13 0.12 0.19 0.04 0.12

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.13 0.11 0.12 0.12 0.13 0.11 0.12

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.65 1.1 1.5 0.63 1.5 0.63 0.97

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 10 8.3 8.1 10 10 8.1 9.1

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.11 0.076 0.094 0.074 0.11 0.074 0.089

塩化物イオン ㎎/L 2.9 3.2 3.2 3.3 3.3 2.9 3.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 48 39 40 46 48 39 43

蒸発残留物 ㎎/L 92 84 78 82 92 78 84

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.5 7.2 7.3 7.3 7.5 7.2 7.3

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 6 2 4 3 6 2 4

濁度 度 1.7 3.1 2.8 1.8 3.1 1.7 2.4

鞍馬・貴船浄水場　　第2取水井
検査項目　　　
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鞍馬・貴船地域　　

6月15日 9月19日 12月7日 3月7日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 18.1 20.1 10.2 8.3 20.1 8.3 14.2

水　温 ℃ 11.3 16.0 14.4 10.1 16.0 10.1 13.0

一般細菌 個/ml 0 0 4 0 4 0 1

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.11 0.11 0.08 0.11 0.11 0.08 0.10

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.08 0.09 0.09 0.07 0.09 0.07 0.08

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 4.2 4.4 4.1 4.3 4.4 4.1 4.3

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.20 0.21 0.20 0.16 0.21 0.16 0.19

塩化物イオン ㎎/L 4.2 3.9 3.8 4.8 4.8 3.8 4.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 39 41 38 41 41 38 40

蒸発残留物 ㎎/L 80 82 74 72 82 72 77

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.2 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
鞍馬・貴船浄水場　　第3取水井

-203-



久多地域　　

6月12日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 17.8 18.4 5.0 10.0 18.4 5.0 12.8

水　温 ℃ 12.6 15.6 10.2 9.8 15.6 9.8 12.1

一般細菌 個/ml 2 2 1 0 2 0 1

大腸菌 不検出 不検出 検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.24 0.20 0.18 0.31 0.31 0.18 0.23

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.9 3.6 3.9 3.5 3.9 3.5 3.7

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.0 4.1 4.1 4.4 4.4 4.0 4.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 13 12 12 13 13 12 13

蒸発残留物 ㎎/L 39 34 34 37 39 34 36

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.6 6.4 6.7 6.5 6.7 6.4 6.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
久多浄水場　　第1取水井
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久多地域　　

6月12日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 17.8 18.0 5.0 10.0 18.0 5.0 12.7

水　温 ℃ 11.6 13.0 11.6 10.8 13.0 10.8 11.8

一般細菌 個/ml 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.04 0.04 0.02未満 0.02未満

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.12 0.14 0.15 0.08未満 0.15 0.08未満 0.10

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.05 0.11 0.05 0.13 0.13 0.05 0.09

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 12 12 12 9.3 12 9.3 11

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 0.12

塩化物イオン ㎎/L 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 33 34 36 38 38 33 35

蒸発残留物 ㎎/L 85 86 78 76 86 76 81

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 8.2 8.1 8.0 7.8 8.2 7.8 8.0

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 2 2 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1 0.1未満 0.7 0.7 0.1未満 0.2

検査項目　　　
久多浄水場　　第2取水井
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広河原・花脊地域　　

6月12日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 16.2 18.3 6.7 8.8 18.3 6.7 12.5

水　温 ℃ 10.7 16.0 13.0 9.0 16.0 9.0 12.2

一般細菌 個/ml 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.34 0.36 0.32 0.42 0.42 0.32 0.36

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.6 3.4 3.6 3.3 3.6 3.3 3.5

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 13 15 13 16 16 13 14

蒸発残留物 ㎎/L 42 42 32 45 45 32 40

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.4 6.3 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
広河原・花脊浄水場　　第1取水井
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広河原・花脊地域　　

6月12日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 16.2 18.5 6.7 8.8 18.5 6.7 12.6

水　温 ℃ 10.8 14.2 13.1 10.2 14.2 10.2 12.1

一般細菌 個/ml 0 25 0 0 25 0 6

大腸菌 検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.29 0.32 0.28 0.34 0.34 0.28 0.31

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.7 3.7 3.7 3.4 3.7 3.4 3.6

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.2 4.3 4.2 4.1 4.3 4.1 4.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 16 18 16 18 18 16 17

蒸発残留物 ㎎/L 43 46 37 48 48 37 44

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.7 6.4 6.6 6.6 6.7 6.4 6.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
広河原・花脊浄水場　　第2取水井
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別所地域　　

6月12日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 16.3 18.0 2.2 6.0 18.0 2.2 10.6

水　温 ℃ 11.9 12.9 12.3 12.2 12.9 11.9 12.3

一般細菌 個/ml 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.77 0.88 0.40 0.40 0.88 0.40 0.61

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 6.0 6.0 6.2 6.2 6.2 6.0 6.1

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 16.9 25.1 11.2 7.5 25.1 7.5 15.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 54 67 45 40 67 40 52

蒸発残留物 ㎎/L 126 156 90 86 156 86 115

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.2 6.1 6.3 6.3 6.3 6.1 6.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
別所浄水場　　第1-1取水井
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別所地域　　

6月12日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 16.3 17.8 2.2 6.0 17.8 2.2 10.6

水　温 ℃ 11.0 12.1 12.1 11.6 12.1 11.0 11.7

一般細菌 個/ml 0 9 1 2 9 0 3

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.81 0.82 0.60 0.67 0.82 0.60 0.73

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.04 0.28 0.80 1.6 1.6 0.04 0.68

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.0 6.1

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.014 0.005 0.005未満 0.014 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 15.6 16.9 11.1 16.3 16.9 11.1 15.0

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 50 55 44 51 55 44 50

蒸発残留物 ㎎/L 118 118 86 112 118 86 109

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.4 1.2 4.3 4.3 0.1未満 1.5

検査項目　　　
別所浄水場　　第1-2取水井
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別所地域　　

6月12日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 16.3 17.3 2.9 6.0 17.3 2.9 10.6

水　温 ℃ 11.1 13.0 11.2 9.2 13.0 9.2 11.1

一般細菌 個/ml 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.37 0.30 0.34 0.35 0.37 0.30 0.34

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 5.5 5.4 5.5 5.6 5.6 5.4 5.5

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 10.4 11.0 11.0 10.9 11.0 10.4 10.8

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 35 38 36 36 38 35 36

蒸発残留物 ㎎/L 84 88 77 82 88 77 83

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

別所浄水場　　第2取水井
検査項目　　　
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百井地域　　

6月5日 9月4日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 20.3 21.0 15.0 10.1 21.0 10.1 16.6

水　温 ℃ 11.9 13.2 12.2 11.2 13.2 11.2 12.1

一般細菌 個/ml 5 4200 0 4 4200 0 1100

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.13 0.17 0.08 0.02未満 0.17 0.02未満 0.10

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.009 0.016 0.007 0.007 0.016 0.007 0.010

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 2.9 3.0 3.1 3.0 3.1 2.9 3.0

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.044 0.030 0.008 0.007 0.044 0.007 0.022

塩化物イオン ㎎/L 3.4 3.6 2.9 3.2 3.6 2.9 3.3

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 17 20 16 19 20 16 18

蒸発残留物 ㎎/L 48 44 43 46 48 43 45

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
百井浄水場　　第1取水井
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百井地域　　

6月5日 9月4日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 20.3 21.0 15.0 10.0 21.0 10.0 16.6

水　温 ℃ 11.2 13.0 12.8 10.6 13.0 10.6 11.9

一般細菌 個/ml 0 7600 0 3 7600 0 1900

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.13 0.21 0.11 0.16 0.21 0.11 0.15

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.008 0.018 0.007 0.006 0.018 0.006 0.010

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 2.8 3.0 2.9 2.8 3.0 2.8 2.9

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.051 0.030 0.057 0.053 0.057 0.030 0.048

塩化物イオン ㎎/L 3.4 3.9 3.5 3.5 3.9 3.4 3.6

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 17 20 15 23 23 15 19

蒸発残留物 ㎎/L 43 44 44 50 50 43 45

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.1 6.3 6.2 6.3 6.3 6.1 6.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.3 0.1未満 0.1 0.3 0.1未満 0.1

検査項目　　　
百井浄水場　　第2取水井
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大原地域　　

6月5日 9月4日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 24.3 22.7 16.5 11.8 24.3 11.8 18.8

水　温 ℃ 14.6 21.2 11.0 6.8 21.2 6.8 13.4

一般細菌 個/ml 4 20 2 2 20 2 7

大腸菌 検出 検出 不検出 検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004 0.004 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.28 0.38 0.23 0.25 0.38 0.23 0.29

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 2.9 3.0 3.1 2.9 3.1 2.9 3.0

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.8 3.3 3.6 4.4 4.4 3.3 3.8

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 15 15 16 16 16 15 16

蒸発残留物 ㎎/L 48 38 43 42 48 38 43

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 6.7 6.8

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
大原第1浄水場　　原水
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大原地域　　

6月5日 9月4日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 23.3 26.2 19.0 11.8 26.2 11.8 20.1

水　温 ℃ 14.2 20.8 14.2 9.0 20.8 9.0 14.6

一般細菌 個/ml 29 2 2 8 29 2 10

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 1.32 1.01 0.84 0.86 1.32 0.84 1.01

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10 0.08 0.09

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.9 4.2 4.0 3.9 4.2 3.9 4.0

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 5.3 4.9 4.8 5.5 5.5 4.8 5.1

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 30 31 27 26 31 26 29

蒸発残留物 ㎎/L 76 68 61 62 76 61 67

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.5 6.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
大原第2浄水場　　原水
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黒田地域　　

6月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 20.0 20.3 5.1 8.0 20.3 5.1 13.4

水　温 ℃ 15.2 15.6 6.5 6.9 15.6 6.5 11.1

一般細菌 個/ml 23 92 44 40 92 23 50

大腸菌 検出 検出 検出 検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.31 0.41 0.33 0.39 0.41 0.31 0.36

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.03 0.05 0.02未満 0.03 0.05 0.02未満 0.03

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.05 0.03未満 0.03 0.05 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.3 2.7 3.1 2.9 3.3 2.7 3.0

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.006 0.005 0.005未満 0.005未満 0.006 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 3.2 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 18 12 20 14 20 12 16

蒸発残留物 ㎎/L 46 42 44 41 46 41 43

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.5 0.5 0.6 0.9 0.9 0.5 0.6

ｐＨ値 7.5 7.3 7.5 7.2 7.5 7.2 7.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 2 2 2 3 3 2 2

濁度 度 0.7 1.3 0.5 1.2 1.3 0.5 0.9

検査項目　　　
黒田浄水場　　原水
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弓削地域　　

6月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 22.0 25.0 7.8 9.8 25.0 7.8 16.2

水　温 ℃ 17.0 18.3 8.2 8.1 18.3 8.1 12.9

一般細菌 個/ml 18 460 18 36 460 18 130

大腸菌 検出 検出 検出 検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.20 0.20 0.22 0.23 0.23 0.20 0.21

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.024 0.005未満 0.005未満 0.024 0.005未満 0.006

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.69 0.02未満 0.02未満 0.69 0.02未満 0.17

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 1.1 0.03未満 0.03未満 1.1 0.03未満 0.28

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.3 2.8 3.2 3.0 3.3 2.8 3.1

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.28 0.005未満 0.005未満 0.28 0.005未満 0.070

塩化物イオン ㎎/L 4.0 3.9 4.1 4.0 4.1 3.9 4.0

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 13 9 14 9 14 9 11

蒸発残留物 ㎎/L 31 191 34 34 191 31 73

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000002 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000002 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ｐＨ値 7.2 6.9 7.2 7.0 7.2 6.9 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1 4 2 1 4 1 2

濁度 度 0.2 36.0 0.3 0.3 36.0 0.2 9.2

検査項目　　　
弓削浄水場　　第1水源河川水
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弓削地域　　

6月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 22.0 24.2 7.8 9.8 24.2 7.8 16.0

水　温 ℃ 13.5 15.8 13.8 13.0 15.8 13.0 14.0

一般細菌 個/ml 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.17 0.18 0.06 0.11 0.18 0.06 0.13

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.10 0.12 0.08未満 0.12 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.09 0.06 0.11 0.08 0.11 0.06 0.09

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 7.0 15 14 15 15 7.0 13

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.029 0.024 0.020 0.027 0.029 0.020 0.025

塩化物イオン ㎎/L 8.3 8.6 6.6 11.4 11.4 6.6 8.7

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 61 82 68 74 82 61 71

蒸発残留物 ㎎/L 115 130 114 128 130 114 122

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.6 7.5 7.8 7.7 7.8 7.5 7.7

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 度 0.1 0.2 0.1 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1

検査項目　　　
弓削浄水場　　第2水源深井戸水

-217-



京北中部地域　　

6月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 22.8 21.2 7.8 8.2 22.8 7.8 15.0

水　温 ℃ 14.8 18.2 9.8 6.5 18.2 6.5 12.3

一般細菌 個/ml 0 65 9 3 65 0 19

大腸菌 不検出 検出 検出 検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.22 0.20 0.26 0.23 0.26 0.20 0.23

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.4 2.9 3.6 3.2 3.6 2.9 3.3

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.0 3.6 3.9 4.0 4.0 3.6 3.9

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 12 10 13 10 13 10 11

蒸発残留物 ㎎/L 32 33 37 38 38 32 35

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3 0.4 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.4 6.5 6.8 6.6 6.8 6.4 6.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 2 1未満 1未満 2 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.4 0.1未満 0.1未満 0.4 0.1未満 0.1

検査項目　　　
小塩浄水場　　第1水源河川水
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京北中部地域　　

6月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 22.8 22.7 7.8 8.2 22.8 7.8 15.4

水　温 ℃ 13.9 18.6 10.4 6.2 18.6 6.2 12.3

一般細菌 個/ml 3 16 6 10 16 3 9

大腸菌 不検出 検出 検出 不検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.24 0.26 0.29 0.33 0.33 0.24 0.28

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.3 2.5 3.5 3.0 3.5 2.5 3.1

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 4.0 3.8 4.0 4.1 4.1 3.8 4.0

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 11 8 13 9 13 8 10

蒸発残留物 ㎎/L 33 30 34 36 36 30 33

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.4 0.4 0.3未満 0.4 0.4 0.3未満 0.3

ｐＨ値 6.3 6.3 6.6 6.3 6.6 6.3 6.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 1 1未満 1未満 1 1未満 1未満

濁度 度 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満

検査項目　　　
小塩浄水場　　第2水源浅井戸水
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京北中部地域　　

6月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 22.7 23.0 8.2 8.4 23.0 8.2 15.6

水　温 ℃ 18.0 18.1 7.8 10.2 18.1 7.8 13.5

一般細菌 個/ml 3 180 270 18 270 3 120

大腸菌 検出 検出 検出 検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.87 0.32 0.30 1.21 1.21 0.30 0.68

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.03 0.02未満 0.02未満 0.02 0.03 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.007 0.005未満 0.005未満 0.007 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.31 0.12 0.02未満 0.31 0.02未満 0.11

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.65 0.19 0.03未満 0.65 0.03未満 0.21

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 4.9 3.1 3.8 5.0 5.0 3.1 4.2

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.055 0.013 0.005未満 0.055 0.005未満 0.017

塩化物イオン ㎎/L 7.0 4.0 4.1 7.6 7.6 4.0 5.7

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 33 16 21 33 33 16 26

蒸発残留物 ㎎/L 66 56 52 76 76 52 63

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.3未満 0.5 0.4 0.3 0.5 0.3未満 0.3

ｐＨ値 6.2 6.8 6.8 6.1 6.8 6.1 6.5

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 1未満 12 3 1未満 12 1未満 4

濁度 度 0.1未満 9.3 6.8 0.6 9.3 0.1未満 4.2

検査項目　　　
山国浄水場　　第1水源浅井戸水
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京北中部地域　　

6月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 23.0 23.1 8.2 9.6 23.1 8.2 16.0

水　温 ℃ 19.7 17.8 7.7 7.8 19.7 7.7 13.3

一般細菌 個/ml 380 210 350 92 380 92 260

大腸菌 検出 検出 検出 検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.23 0.31 0.26 0.30 0.31 0.23 0.28

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.007 0.005未満 0.005未満 0.007 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.30 0.17 0.06 0.30 0.02未満 0.13

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.06 0.69 0.39 0.12 0.69 0.06 0.32

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.8 3.1 3.6 3.5 3.8 3.1 3.5

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.019 0.065 0.035 0.018 0.065 0.018 0.034

塩化物イオン ㎎/L 4.0 4.0 3.8 4.6 4.6 3.8 4.1

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 20 16 20 16 20 16 18

蒸発残留物 ㎎/L 44 54 54 48 54 44 50

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.7 0.5 0.5 0.8 0.8 0.5 0.6

ｐＨ値 7.1 6.8 7.3 7.0 7.3 6.8 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 3 10 3 4 10 3 5

濁度 度 0.4 8.0 8.1 3.2 8.1 0.4 4.9

検査項目　　　
山国浄水場　　第2水源河川水
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細野地域　　

6月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

気　温 ℃ 20.3 22.3 6.5 7.7 22.3 6.5 14.2

水　温 ℃ 16.2 18.2 7.8 7.8 18.2 7.8 12.5

一般細菌 個/ml 16 68 330 29 330 16 110

大腸菌 検出 検出 検出 検出   

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.27 0.28 0.17 0.33 0.33 0.17 0.26

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 ㎎/L 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/L 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン ㎎/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.02未満 0.04 0.04 0.06 0.06 0.02未満 0.04

鉄及びその化合物 ㎎/L 0.03未満 0.03未満 0.04 0.04 0.04 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 ㎎/L 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 3.4 3.0 3.3 3.6 3.6 3.0 3.3

マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン ㎎/L 2.8 2.6 3.2 2.8 3.2 2.6 2.9

カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/L 20 19 21 23 23 19 21

蒸発残留物 ㎎/L 56 44 44 56 56 44 50

陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 ㎎/L 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） ㎎/L 0.6 0.5 0.7 0.8 0.8 0.5 0.7

ｐＨ値 7.1 7.0 7.4 7.1 7.4 7.0 7.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 2 2 3 2 3 2 2

濁度 度 0.2 1.0 1.0 1.1 1.1 0.2 0.8

検査項目　　　
細野浄水場　　原水
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第1取水井 第2取水井 第1取水井 第2取水井 第3取水井

採 水 日 6月5日 6月5日 6月19日 6月19日 6月19日

採 水 時 刻 10:05 10:33 9:50 10:10 10:20

気 温 (℃) 22.1 21.0 21.8 21.8 21.8

水 温 (℃) 15.0 14.2 13.9 13.8 14.1

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001

1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類 － － － － －

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 17 24 79 79 67

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.006 0.016 0.004 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 3.0 1.0 16 43 4.3

1,1,1- ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 1.1 0.8 0.8 0.7 0.6

臭気強度（TON） 1未満 1 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 55 90 124 132 118

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.5 0.1 0.1未満

pH 値 6.9 7.9 7.0 6.6 8.3

腐食性（ランゲリア指数） -2.7 -1.1 -1.4 -1.8 -0.2

従 属 栄 養 細 菌 数 (集落/mL) 2700 330 110 53 52

1,1- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満

採 水 地 点

（２）原水水質管理目標設定項目等試験

静原地域

静原浄水場

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

水尾地域

水尾浄水場
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第１取水井 第2取水井 第1-1取水井 第1-2取水井 第2-1取水井 第3取水井 第１取水井 第2取水井

6月19日 6月19日 6月15日 6月15日 6月15日 6月15日 6月19日 6月19日

10:50 11:05 12:55 13:10 12:25 13:25 12:00 12:15

20.7 20.7 18.6 18.6 17.6 18.6 22.3 22.3

11.8 11.8 13.1 13.3 13.2 14.2 13.2 13.1

0.0002未満 0.0002未満 0.0004 0.0006 0.0003 0.0002未満 0.0002 0.0003

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

－ － － － － － － －

25 29 64 98 61 19 74 72

0.001 0.001 0.001未満 0.001未満 0.012 0.002 0.001 0.002

3.3 8.7 3.7 2.0 4.3 4.9 5.0 8.1

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.5 0.6 0.5 0.2 0.4 2.3 0.7 0.9

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

58 68 110 114 112 66 124 123

0.1未満 0.1未満 0.3 0.1未満 0.1未満 0.5 0.1未満 0.1未満

7.1 7.1 7.2 7.6 7.9 7.1 7.7 7.4

-2.4 -2.2 -1.3 -0.5 -0.7 -2.4 -0.8 -1.1

0 2 76 1900 23 850 180 270

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.01未満 0.01未満 0.04 0.01 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01未満

宕陰地域

宕陰浄水場

中川・小野郷地域

中川浄水場 小野郷浄水場
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第1取水井 第2取水井 第1取水井 第2取水井 第3取水井

採 水 日 6月15日 6月15日 6月15日 6月15日 6月15日

採 水 時 刻 11:30 11:42 10:10 10:24 10:40

気 温 (℃) 19.6 19.6 17.9 17.3 18.1

水 温 (℃) 13.9 14.2 15.0 14.1 11.3

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.005

1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類 － － － － －

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 47 38 31 48 39

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.004 0.002 0.006 0.11 0.20

遊 離 炭 酸 (mg/L) 4.7 4.8 3.7 4.9 7.2

1,1,1- ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.1未満 0.3 0.1未満 0.1未満 0.3

臭気強度（TON） 1 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 96 89 82 92 80

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 1.7 0.2

pH 値 7.7 7.2 7.4 7.5 7.2

腐食性（ランゲリア指数） -1.0 -1.6 -1.6 -1.1 -1.9

従 属 栄 養 細 菌 数 (集落/mL) 72 40 220 470 260

1,1- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

雲ケ畑浄水場 鞍馬・貴船浄水場

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

採 水 地 点

雲ケ畑地域 鞍馬・貴船地域
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第１取水井 第2取水井 第1取水井 第2取水井 第1-1取水井 第1-2取水井 第2取水井

6月12日 6月12日 6月12日 6月12日 6月12日 6月12日 6月12日

13:05 13:25 12:10 11:50 10:40 11:00 10:20

17.8 17.8 16.2 16.2 16.3 16.3 16.3

12.6 11.6 10.7 10.8 11.9 11.0 11.1

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

－ － － － － － －

13 33 13 16 54 50 35

0.004 0.11 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.004 0.001未満

6.6 1.8 11 9.1 48 28 19

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.7 0.2 0.6 0.6 0.3 0.7 0.6

1未満 3 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

39 85 42 43 126 118 84

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

6.6 8.2 6.4 6.7 6.2 6.4 6.5

-3.4 -0.8 -3.6 -3.2 -2.7 -2.5 -2.6

66 92 6 8 100 120 540

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

久多浄水場

広河原・花脊地域

広河原・花脊浄水場

別所地域

別所浄水場

久多地域
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黒田地域

大原第1浄水場 大原第2浄水場 黒田浄水場

第1取水井 第2取水井 浄水場原水 浄水場原水 浄水場原水

採 水 日 6月5日 6月5日 6月5日 6月5日 6月8日

採 水 時 刻 12:45 12:34 11:50 11:08 9:50

気 温 (℃) 20.3 20.3 24.3 23.3 20.0

水 温 (℃) 11.9 11.2 14.6 14.2 15.2

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001未満

1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類 － － － － －

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 17 17 15 30 18

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.044 0.051 0.001未満 0.001未満 0.006

遊 離 炭 酸 (mg/L) 20 19 2.6 14 3.5

1,1,1- ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.4 0.9 0.8 3.2

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 48 43 48 76 46

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.7

pH 値 6.2 6.1 6.7 6.5 7.5

腐食性（ランゲリア指数） -3.5 -3.6 -3.1 -2.8 -2.1

従 属 栄 養 細 菌 数 (集落/mL) 460 100 100 350 630

1,1- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02 0.02 0.01未満 0.01未満 0.03

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

大原地域

採 水 地 点

百井地域

百井浄水場
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細野地域

細野浄水場

第1水源河川水 第2水源深井戸 第1水源河川水 第2水源浅井戸 第1水源浅井戸 第2水源河川水 浄水場原水

6月8日 6月8日 6月8日 6月8日 6月8日 6月8日 6月8日

13:20 13:45 10:50 11:10 12:30 12:00 14:50

22.0 22.0 22.8 22.8 22.7 23.0 20.3

17.0 13.5 14.8 13.9 18.0 19.7 16.2

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

－ － － － － － －

13 61 12 11 33 20 21

0.002 0.029 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.,019 0.001未満

3.1 4.2 8.0 7.6 52 3.9 2.4

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

1.4 0.3 0.8 0.9 1.1 1.9 1.9

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

31 115 32 33 66 44 56

0.2 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.4 0.2

7.2 7.6 6.4 6.3 6.2 7.1 7.1

-2.8 -1.1 -3.7 -4.0 -3.0 -2.3 -2.4

2100 51 110 38 180 4900 980

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.02

京北中部地域

小塩浄水場 山国浄水場

弓削地域

弓削浄水場
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採水日 分析値 目標値 採水日 分析値 目標値

静原浄水場　第1取水井 6月5日 1以下 1以下 12月4日 1以下 1以下

中川浄水場　第3取水井 6月15日 1以下 1以下 12月7日 1以下 1以下

大原第1浄水場　原水 6月5日 1以下 1以下 12月4日 1以下 1以下

大原第2浄水場　原水 6月5日 1以下 1以下 12月4日 1以下 1以下

黒田浄水場　原水 6月8日 1以下 1以下 12月12日 1以下 1以下

弓削浄水場　第1水源河川水 6月8日 1以下 1以下 12月12日 1以下 1以下

小塩浄水場　第1水源河川水 6月8日 1以下 1以下 12月12日 1以下 1以下

小塩浄水場　第2水源浅井戸 6月8日 1以下 1以下 12月12日 1以下 1以下

山国浄水場　第1水源浅井戸 6月8日 1以下 1以下 12月12日 1以下 1以下

山国浄水場　第2水源河川水 6月8日 1以下 1以下 12月12日 1以下 1以下

細野浄水場　原水 6月8日 1以下 1以下 12月12日 1以下 1以下

備　　　考

*分析値は検出濃度と目標濃度の比の和

（３）原水農薬類試験
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２ 給水栓水質検査 

（山間地域） 

 



  給水区域図 
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中川 小野郷

最高 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6

最低 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5

平均 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6

最低 0.2 0.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.5 0.5

平均 0.3 0.5 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6

最高 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6

最低 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4

平均 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.8 0.7

最低 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5

平均 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.6

最高 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7

最低 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4

平均 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5

最高 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.8

最低 0.1 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6

平均 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7

最高 0.6 0.7 0.5 0.6 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7

最低 0.4 0.5 0.3 0.5 0.1 0.4 0.3 0.5 0.5

平均 0.5 0.6 0.4 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5 0.6

最高 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7

最低 0.5 0.6 0.4 0.4 0.1 0.5 0.4 0.5 0.6

平均 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6

最高 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6

最低 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

平均 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

最高 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5

最低 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4

平均 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4

最高 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4

最低 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4

平均 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4

最高 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5

最低 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4

平均 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4

（備考）単位はmg/Lである。

（１）給水栓毎日検査残留塩素濃度

３
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

中川・小野郷
給水区域 外畑 静原 水尾 宕陰 雲ケ畑 鞍馬・貴船 久多
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大原第1 大原第2 小塩 山国

0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3

0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6

0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3

0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6

0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1

0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3

0.7 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7

0.5 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3

0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5

0.7 0.6 0.8 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8

0.5 0.3 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2

0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6

0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7

0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.1 0.4 0.3 0.3 0.2

0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5

0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8

0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.2 0.3 0.5

0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6

0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9

0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4

0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7

0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5

0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7

0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5

0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3

0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

大原 京北中部
百井別所 細野黒田 弓削広河原・花脊
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(２）給水栓全項目等検査
外畑地域

採 水 日 4月4日 5月2日 6月1日 7月2日 8月3日 9月3日

採 水 時 刻 12:30 11:15 12:20 11:40 14:20 13:30

気 温 (℃) 20.8 18.8 19.9 28.7 34.4 33.0

水 温 (℃) 14.0 16.5 18.8 21.4 26.8 25.1

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.44 - - 0.42 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) 0.10 0.10 0.06未満 0.06未満 0.07 0.09

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.012 0.017 0.025 0.027 0.030 0.028

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.007 0.009 0.006 0.008 0.004 0.004

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.002 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.009 0.010 0.010 0.016 0.007 0.009

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.004 0.005 0.006 0.005 0.009 0.008

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005 - - 0.005 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 4.2 - - 4.1 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.0 4.1 4.4 3.8 4.3 4.4

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 28 - - 37 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 68 - - 73 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0006 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7

pH 値 7.5 7.7 7.7 7.8 7.9 7.9

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.45 0.35 0.40 0.40 0.40
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10月1日 11月6日 12月3日 1月8日 2月4日 3月4日 最高値 最低値 平均値

13:15 12:25 13:50 11:30 12:30 14:10

20.3 18.0 13.8 7.2 8.3 5.8 34.4 5.8 19.1

21.0 17.0 12.8 8.8 7.8 9.1 26.8 7.8 16.6

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.38 - - 0.36 - 0.44 0.36 0.40

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.06未満 0.08

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.021 0.015 0.011 0.010 0.007 0.010 0.030 0.007 0.018

0.005 0.004 0.005 0.006 0.004 0.005 0.009 0.004 0.006

- 0.001 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02

0.008 0.006 0.005 0.007 0.005 0.006 0.016 0.005 0.008

0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 0.004 0.009 0.003 0.005

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.006 - - 0.005未満 - 0.006 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.1 - - 4.3 - 4.3 4.1 4.2

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.6 4.2 4.2 4.2 4.0 4.3 4.6 3.8 4.2

- 38 - - 45 - 45 28 37

- 74 - - 76 - 76 68 73

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0006 0.0005未満 0.0005未満

0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.7 0.3 0.5

7.7 7.8 7.9 7.8 7.8 7.9 7.9 7.5 7.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.50 0.50 0.50 0.45 0.60 0.50 0.60 0.35 0.45
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静原地域
採 水 日 4月17日 5月11日 6月7日 7月18日 8月9日 9月12日

採 水 時 刻 9:40 9:50 10:00 9:50 9:25 9:55

気 温 (℃) 14.5 14.8 23.9 29.6 23.7 19.1

水 温 (℃) 13.2 15.3 20.0 24.3 26.6 23.1

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.31 - - 0.36 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.003 - - 0.004 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.005 - - 0.006 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.002 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.002 - - 0.003 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02 0.03 0.02

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 3.8 - - 4.2 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 3.6 3.8 4.0 3.9 4.0 3.4

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 16 - - 16 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 59 - - 45 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.2 7.1 7.3 7.2 7.2 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.55 0.50 0.50 0.45 0.55 0.55
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10月11日 11月12日 12月13日 1月15日 2月14日 3月8日 最高値 最低値 平均値

9:30 9:41 9:38 10:00 9:50 13:06

17.1 15.1 7.9 3.9 1.1 6.8 29.6 1.1 14.8

20.8 16.5 11.1 7.9 7.7 9.9 26.6 7.7 16.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.37 - - 0.46 - 0.46 0.31 0.38

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.002 - - 0.001 - 0.004 0.001 0.003

- 0.004 - - 0.003未満 - 0.006 0.003未満 0.004

- 0.001 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.002 - - 0.002 - 0.003 0.002 0.002

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.010 - - 0.005未満 - 0.010 0.005未満 0.005未満

0.02 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.03 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.3 - - 4.1 - 4.3 3.8 4.1

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

3.7 4.4 3.9 3.9 3.8 3.9 4.4 3.4 3.9

- 17 - - 18 - 18 16 17

- 49 - - 54 - 59 45 52

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.3 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1 7.4 7.1 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.70 0.60 0.60 0.50 0.55 0.50 0.70 0.45 0.55
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水尾地域
採 水 日 4月3日 5月10日 6月4日 7月3日 8月9日 9月6日

採 水 時 刻 11:15 10:20 10:15 10:00 10:20 12:05

気 温 (℃) 22.3 13.1 24.7 26.8 25.0 25.1

水 温 (℃) 14.5 15.8 18.8 21.7 25.9 25.1

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.21 - - 0.19 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.058 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 5.7 - - 6.3 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.9 5.4 5.0 5.5 5.5 6.0

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 71 - - 88 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 131 - - 164 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4

pH 値 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.1

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.55 0.55 0.55 0.40 0.50
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10月5日 11月5日 12月13日 1月21日 2月5日 3月8日 最高値 最低値 平均値

9:50 10:06 14:07 9:50 10:10 10:15

20.2 15.8 8.6 3.8 7.0 6.1 26.8 3.8 16.5

19.2 15.3 10.8 8.3 8.5 9.6 25.9 8.3 16.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.17 - - 0.16 - 0.21 0.16 0.18

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.058 0.005未満 0.015

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 6.7 - - 6.8 - 6.8 5.7 6.4

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

6.9 5.1 4.9 5.0 5.3 5.0 6.9 4.9 5.4

- 99 - - 113 - 113 71 93

- 162 - - 172 - 172 131 157

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

7.0 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.60 0.50 0.55 0.35 0.40 0.40 0.60 0.35 0.49
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宕陰地域
採 水 日 4月3日 5月10日 6月4日 7月3日 8月9日 9月21日

採 水 時 刻 11:45 10:55 10:40 10:55 10:50 11:34

気 温 (℃) 21.6 14.3 30.1 27.5 25.0 20.2

水 温 (℃) 14.2 16.4 21.1 24.2 29.0 23.4

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.28 - - 0.29 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.03 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 3.7 - - 4.0 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.5 4.6 4.4 4.5 4.7 5.2

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 24 - - 25 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 56 - - 69 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.0 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.3 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.45 0.50 0.45 0.50 0.60 0.55
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10月5日 11月5日 12月13日 1月21日 2月5日 3月8日 最高値 最低値 平均値

10:20 11:15 13:43 10:25 10:55 10:44

20.4 16.3 6.9 3.1 6.1 4.7 30.1 3.1 16.4

21.0 16.2 10.2 6.3 6.2 8.8 29.0 6.2 16.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.29 - - 0.31 - 0.31 0.28 0.29

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.03 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.0 - - 4.0 - 4.0 3.7 3.9

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.9 5.0 4.8 4.4 4.4 4.5 5.2 4.4 4.7

- 25 - - 25 - 25 24 25

- 64 - - 59 - 69 56 62

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

6.9 7.0 7.1 7.0 7.0 6.9 7.1 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.3 0.1未満 0.1未満

0.55 0.55 0.55 0.45 0.40 0.50 0.60 0.40 0.50
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中川・小野郷地域（中川）
採 水 日 4月3日 5月10日 6月4日 7月3日 8月9日 9月12日

採 水 時 刻 13:05 12:20 11:30 12:40 11:40 14:25

気 温 (℃) 23.6 16.2 25.4 29.2 26.0 21.2

水 温 (℃) 13.9 15.5 20.1 23.3 27.6 22.8

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.15 - - 0.17 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.003 - - 0.007 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.004 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001 - - 0.002 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.003 - - 0.004 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.015 - - 0.011 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 5.1 - - 6.5 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 6.0 6.1 6.0 6.1 7.5 7.2

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 33 - - 44 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 79 - - 96 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3

pH 値 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.60 0.50 0.60 0.55 0.60 0.45
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10月5日 11月5日 12月13日 1月21日 2月5日 3月8日 最高値 最低値 平均値

12:45 12:30 11:08 11:25 12:10 11:39

22.0 19.8 7.2 4.2 8.7 10.7 29.2 4.2 17.9

19.8 15.5 9.7 6.4 6.2 9.0 27.6 6.2 15.8

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.16 - - 0.18 - 0.18 0.15 0.17

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.002 - - 0.001未満 - 0.007 0.001未満 0.003

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.004 0.003未満 0.003未満

- 0.001 - - 0.001 - 0.002 0.001 0.001

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.002 - - 0.001 - 0.004 0.001 0.003

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.013 - - 0.008 - 0.015 0.008 0.012

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01 - - 0.01未満 - 0.01 0.01未満 0.01未満

- 6.1 - - 6.2 - 6.5 5.1 6.0

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

6.4 6.9 5.9 5.5 5.8 5.6 7.5 5.5 6.3

- 41 - - 42 - 44 33 40

- 85 - - 80 - 96 79 85

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.4 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

7.3 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 7.3 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.60 0.70 0.60 0.55 0.50 0.50 0.70 0.45 0.56
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中川・小野郷地域（小野郷）
採 水 日 4月3日 5月10日 6月4日 7月3日 8月9日 9月12日

採 水 時 刻 12:45 11:50 11:10 11:55 11:15 14:00

気 温 (℃) 23.6 14.6 25.1 29.2 25.8 21.3

水 温 (℃) 12.8 15.5 20.7 23.5 27.5 23.0

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.04 - - 0.04 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001 - - 0.004 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001 - - 0.002 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.001未満 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 7.2 - - 7.8 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.4 4.6 4.3 4.5 4.6 4.3

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 58 - - 68 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 119 - - 130 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.45
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10月5日 11月5日 12月13日 1月21日 2月5日 3月8日 最高値 最低値 平均値

11:05 12:04 11:30 11:00 11:40 11:18

21.1 16.5 6.8 3.6 7.0 5.0 29.2 3.6 16.6

19.0 14.9 9.2 5.9 5.0 7.7 27.5 5.0 15.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.04 - - 0.04 - 0.04 0.04 0.04

0.08未満 0.10 0.08未満 0.08未満 0.10 0.08未満 0.10 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001 - - 0.001未満 - 0.004 0.001未満 0.002

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

0.002 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 8.0 - - 7.9 - 8.0 7.2 7.7

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.4 4.8 4.3 4.5 4.6 4.5 4.8 4.3 4.5

- 69 - - 68 - 69 58 66

- 125 - - 121 - 130 119 124

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.6 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.50 0.55 0.55 0.50 0.50 0.45 0.55 0.40 0.47
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雲ケ畑地域
採 水 日 4月3日 5月7日 6月4日 7月3日 8月9日 9月12日

採 水 時 刻 13:40 11:40 11:55 14:00 12:05 14:55

気 温 (℃) 23.8 15.9 25.1 27.0 26.3 19.6

水 温 (℃) 16.5 16.7 21.2 22.2 28.0 21.7

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001 - - 0.001 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.35 - - 0.30 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.03 - - 0.04 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.002 - - 0.005 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.002 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001 - - 0.002 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.023 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 11 - - 13 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.2 4.9 5.2 5.0 5.1 4.8

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 46 - - 46 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 92 - - 100 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001 - - 0.000001 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.5

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.55 0.50 0.45 0.70 0.45
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10月5日 11月5日 12月13日 1月21日 2月5日 3月8日 最高値 最低値 平均値

13:30 13:30 10:40 11:50 13:58 12:05

21.4 18.0 6.1 4.5 9.1 7.0 27.0 4.5 17.0

19.8 16.8 8.8 6.7 7.0 8.4 28.0 6.7 16.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001 - - 0.001 - 0.001 0.001 0.001

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.28 - - 0.37 - 0.37 0.28 0.33

0.13 0.17 0.16 0.16 0.15 0.17 0.17 0.13 0.15

- 0.04 - - 0.04 - 0.04 0.03 0.04

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001 - - 0.001未満 - 0.005 0.001未満 0.002

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.023 0.005未満 0.006

0.02未満 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02未満 0.03

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 13 - - 14 - 14 11 13

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.5 5.1 4.6 4.9 4.8 4.9 5.2 4.5 4.9

- 47 - - 50 - 50 46 47

- 101 - - 94 - 101 92 97

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001 - - 0.000001 - 0.000001 0.000001 0.000001

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.4 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

6.8 7.6 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 6.8 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.50 0.55 0.50 0.40 0.45 0.45 0.70 0.40 0.49
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鞍馬・貴船地域
採 水 日 4月3日 5月7日 6月4日 7月3日 8月9日 9月6日

採 水 時 刻 14:15 13:00 12:25 15:40 12:45 10:40

気 温 (℃) 23.5 15.8 23.8 25.0 27.8 22.8

水 温 (℃) 14.0 16.5 19.0 21.7 24.8 24.3

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.11 - - 0.13 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.002 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.006 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 5.5 - - 5.7 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.1 4.8 4.9 4.9 4.2 4.2

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 37 - - 36 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 74 - - 70 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.4 7.4 7.3 7.2 7.4 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.60 0.60 0.50 0.55 0.55 0.50
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10月5日 11月5日 12月13日 1月21日 2月5日 3月8日 最高値 最低値 平均値

14:00 14:20 10:05 12:20 14:39 12:34

20.0 18.0 4.5 3.4 9.2 5.1 27.8 3.4 16.6

18.8 14.8 9.8 6.2 5.7 9.0 24.8 5.7 15.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.12 - - 0.13 - 0.13 0.11 0.12

- 0.08 - - 0.08未満 - 0.08 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.07 - - 0.06未満 - 0.07 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.006 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 5.8 - - 5.8 - 5.8 5.5 5.7

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

3.8 4.5 4.3 4.6 5.0 5.1 5.1 3.8 4.6

- 37 - - 38 - 38 36 37

- 72 - - 72 - 74 70 72

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.2 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.50 0.55 0.60 0.55 0.40 0.35 0.60 0.35 0.52
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久多地域
採 水 日 4月17日 5月11日 6月7日 7月18日 8月9日 9月12日

採 水 時 刻 12:30 13:35 11:10 13:00 13:55 10:46

気 温 (℃) 14.0 21.8 24.5 33.6 26.8 20.0

水 温 (℃) 12.2 14.3 19.0 24.2 26.0 21.0

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.07 - - 0.11 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.12 0.12 0.11 0.08 0.09 0.11

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.07 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.002 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.002 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.04 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 10 - - 9.3 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.8 5.2 5.0 5.0 5.2 5.1

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 28 - - 27 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 88 - - 71 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 6.9 6.9 7.1 7.1 7.0 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.50 0.55 0.55 0.70 0.55
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10月11日 11月12日 12月11日 1月15日 2月14日 3月12日 最高値 最低値 平均値

12:47 12:00 13:00 12:23 12:38 11:55

17.2 16.0 8.0 3.1 0.4 10.2 33.6 0.4 16.3

19.1 15.0 9.9 5.5 5.0 7.6 26.0 5.0 14.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.07 - - 0.12 - 0.12 0.07 0.09

0.11 0.09 0.08 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.12 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.07 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.011 - - 0.005未満 - 0.011 0.005未満 0.005未満

0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満 0.04 0.02未満 0.02未満

0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 9.2 - - 8.7 - 10 8.7 9.3

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

5.0 5.3 4.9 5.0 5.2 5.0 5.3 4.8 5.1

- 26 - - 26 - 28 26 27

- 60 - - 62 - 88 60 70

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.1 7.1 7.0 7.0 7.1 7.0 7.2 6.9 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.60 0.55 0.55 0.45 0.40 0.40 0.70 0.40 0.53
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広河原・花脊地域
採 水 日 4月12日 5月16日 6月7日 7月10日 8月6日 9月12日

採 水 時 刻 14:25 13:55 12:00 14:35 13:35 11:43

気 温 (℃) 18.3 25.0 24.0 29.5 28.8 20.0

水 温 (℃) 11.5 15.9 18.7 20.8 26.6 21.5

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.30 - - 0.30 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.13 0.17 0.23 0.20 0.19

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.004 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001 - - 0.004 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001 - - 0.004 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.006 - - 0.007 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 5.4 - - 5.5 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.0 4.8 5.1 4.9 5.1 4.9

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 14 - - 15 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 44 - - 43 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.55 0.55 0.50 0.70 0.60 0.55
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10月2日 11月16日 12月19日 1月8日 2月20日 3月18日 最高値 最低値 平均値

13:50 14:20 13:48 14:04 13:54 13:00

17.7 13.0 8.9 5.3 7.2 11.8 29.5 5.3 17.5

19.3 13.5 7.3 5.1 5.0 7.0 26.6 5.0 14.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.30 - - 0.32 - 0.32 0.30 0.31

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.14 0.09 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.08 0.23 0.06未満 0.10

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.004 0.001未満 0.001

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003 0.003未満 0.003未満

- 0.001 - - 0.001未満 - 0.004 0.001未満 0.002

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.004 0.001未満 0.001

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005 - - 0.005未満 - 0.007 0.005未満 0.005未満

0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 5.4 - - 5.8 - 5.8 5.4 5.5

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.8 5.1 4.9 4.6 4.8 4.7 5.1 4.6 4.9

- 14 - - 14 - 15 14 14

- 48 - - 42 - 48 42 44

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 7.3 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.70 0.80 0.60 0.55 0.55 0.50 0.80 0.50 0.60

-252-



別所地域
採 水 日 4月12日 5月16日 6月7日 7月10日 8月6日 9月12日

採 水 時 刻 15:00 14:30 12:25 15:20 14:05 12:06

気 温 (℃) 17.7 25.8 24.2 27.2 28.3 19.0

水 温 (℃) 12.2 18.0 20.0 22.3 28.5 22.8

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.55 - - 0.56 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.004 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.003 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.003 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.007 - - 0.006 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 13 - - 14 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 13.9 13.2 13.5 12.7 14.3 12.2

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 40 - - 41 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 107 - - 102 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

pH 値 6.7 6.9 7.0 6.9 7.0 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.50
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10月2日 11月16日 12月21日 1月8日 2月20日 3月18日 最高値 最低値 平均値

14:25 14:50 14:05 14:37 14:40 13:15

18.2 12.8 8.5 2.6 5.1 10.8 28.3 2.6 16.7

19.5 12.3 6.0 3.9 7.2 5.7 28.5 3.9 14.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.50 - - 0.46 - 0.56 0.46 0.52

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.004 0.001未満 0.001

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003 0.003未満 0.003未満

- 0.001 - - 0.001未満 - 0.003 0.001未満 0.001

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.003 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.007 - - 0.005未満 - 0.007 0.005未満 0.005

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 15 - - 17 - 17 13 15

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

16.0 13.2 12.4 12.1 12.0 13.0 16.0 12.0 13.2

- 40 - - 38 - 41 38 40

- 108 - - 102 - 108 102 105

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

6.9 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.3 6.7 7.0

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.55 0.55 0.45 0.55 0.50 0.45 0.55 0.40 0.49
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百井地域
採 水 日 4月17日 5月11日 6月5日 7月18日 8月9日 9月4日

採 水 時 刻 14:40 12:00 12:55 14:45 11:25 11:40

気 温 (℃) 9.9 18.0 20.3 31.3 22.6 21.0

水 温 (℃) 8.9 11.1 15.3 18.9 20.1 20.0

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.14 - - 0.12 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.011 - - 0.014 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 11 - - 8.0 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 3.5 3.9 3.8 3.5 3.7 3.8

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 19 - - 16 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 84 - - 60 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.0 7.2 7.2 6.6 6.8 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.45 0.55 0.55 0.55 0.70 0.50
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10月11日 11月12日 12月4日 1月15日 2月14日 3月5日 最高値 最低値 平均値

14:55 13:00 12:21 13:44 14:45 12:52

14.1 13.4 15.0 2.7 -2.0 10.2 31.3 -2.0 14.7

15.8 12.0 9.8 4.0 3.0 5.3 20.1 3.0 12.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.13 - - 0.15 - 0.15 0.12 0.14

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.013 - - 0.008 - 0.014 0.008 0.012

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 11 - - 12 - 12 8.0 11

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 3.9 3.9 3.5 3.8

- 17 - - 19 - 19 16 18

- 62 - - 64 - 84 60 68

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.4 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.4 6.6 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.60 0.55 0.70 0.50 0.50 0.45 0.70 0.45 0.55
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大原地域（大原第１）
採 水 日 4月17日 5月11日 6月7日 7月18日 8月9日 9月7日

採 水 時 刻 11:05 11:15 10:25 11:10 10:35 11:20

気 温 (℃) 15.0 17.2 23.0 33.0 25.5 23.8

水 温 (℃) 12.9 13.9 17.5 22.9 26.0 24.6

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.34 - - 0.34 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.002 - - 0.002 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.002 -

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.002 - - 0.003 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.012 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 3.0 - - 3.1 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.1 4.0 4.0 3.8 3.7 3.4

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 15 - - 15 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 54 - - 46 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4

pH 値 6.8 6.8 6.9 6.8 6.7 6.8

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.50 0.50 0.50 0.55 0.45
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10月11日 11月12日 12月4日 1月15日 2月14日 3月5日 最高値 最低値 平均値

10:55 14:42 13:13 14:45 15:35 13:50

17.3 15.0 19.8 5.3 2.0 13.8 33.0 2.0 17.6

20.0 15.0 12.9 7.0 6.3 8.5 26.0 6.3 15.6

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.27 - - 0.33 - 0.34 0.27 0.32

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.002 - - 0.001未満 - 0.003 0.001未満 0.002

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.007 - - 0.005未満 - 0.012 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 3.1 - - 3.2 - 3.2 3.0 3.1

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

3.4 3.9 3.9 5.4 6.0 4.8 6.0 3.4 4.2

- 14 - - 17 - 17 14 15

- 34 - - 48 - 54 34 46

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

6.8 6.9 7.0 6.9 7.0 7.0 7.0 6.7 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.60 0.55 0.55 0.55 0.50 0.55 0.60 0.40 0.52
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大原地域（大原第２）
採 水 日 4月17日 5月11日 6月5日 7月18日 8月9日 9月4日

採 水 時 刻 10:40 10:50 11:25 10:40 10:15 10:50

気 温 (℃) 15.7 17.6 23.3 31.2 24.5 26.2

水 温 (℃) 11.0 12.5 16.8 20.2 20.9 22.2

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 1.00 2.20 1.52 2.53 1.50 1.11

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08未満 0.08未満 0.08 0.08未満 0.08未満 0.12

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 4.4 - - 4.3 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.1 6.0 5.7 5.4 5.3 5.4

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 33 - - 36 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 104 - - 84 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3 0.3

pH 値 6.7 6.6 6.7 6.6 6.6 6.7

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.45 0.40 0.50 0.45 0.40 0.50
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10月11日 11月12日 12月4日 1月15日 2月14日 3月5日 最高値 最低値 平均値

10:25 10:33 10:55 10:48 10:47 11:30

18.0 16.5 19.0 5.2 1.7 12.2 31.2 1.7 17.6

18.8 15.8 14.2 9.1 8.4 8.6 22.2 8.4 14.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

2.10 0.93 0.82 0.89 0.94 0.71 2.53 0.71 1.35

0.08未満 0.08 0.09 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.12 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005 - - 0.005未満 - 0.005 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.0 - - 3.9 - 4.4 3.9 4.2

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

5.0 5.1 5.0 5.8 6.2 5.8 6.2 5.0 5.5

- 27 - - 26 - 36 26 31

- 58 - - 63 - 104 58 77

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

6.6 6.6 6.8 6.7 6.8 6.7 6.8 6.6 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.55 0.50 0.55 0.50 0.45 0.50 0.55 0.40 0.48
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黒田地域
採 水 日 4月12日 5月16日 6月11日 7月10日 8月6日 9月14日

採 水 時 刻 12:55 12:35 13:35 14:00 12:15 11:45

気 温 (℃) 18.9 26.7 23.0 30.8 29.8 23.0

水 温 (℃) 13.2 19.5 22.1 24.9 32.0 24.5

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.30 - - 0.36 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) 0.28 0.32 0.06未満 0.06 0.50 0.15

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.012 0.017 0.032 0.031 0.033 0.021

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.009 0.004 0.005 0.007 0.009 0.003未満

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001 - - 0.003 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) 0.02 0.02 0.04 0.04 0.05 0.03

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.012 0.012 0.021 0.024 0.016 0.012

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.004 0.006 0.009 0.008 0.011 0.010

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 3.6 - - 4.1 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.1 4.0 3.9 3.9 4.5 3.8

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 15 - - 18 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 39 - - 46 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.5 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5

pH 値 7.4 7.4 7.5 7.3 7.4 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.30 0.35 0.50 0.35 0.45 0.20
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10月2日 11月16日 12月19日 1月8日 2月20日 3月18日 最高値 最低値 平均値

12:07 13:50 13:20 13:30 13:20 12:00

22.0 14.1 9.2 7.0 9.3 9.1 30.8 7.0 18.6

22.0 14.9 8.6 5.8 5.8 7.8 32.0 5.8 16.8

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.32 - - 0.29 - 0.36 0.29 0.32

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.31 0.32 0.28 0.09 0.11 0.19 0.50 0.06未満 0.22

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.017 0.014 0.007 0.003 0.003 0.007 0.033 0.003 0.016

0.005 0.006 0.003未満 0.003 0.003未満 0.005 0.009 0.003未満 0.004

- 0.002 - - 0.002 - 0.003 0.001 0.002

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.03 0.02 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01 0.05 0.01未満 0.02

0.010 0.008 0.005 0.004 0.003未満 0.007 0.024 0.003未満 0.011

0.008 0.006 0.004 0.003 0.004 0.004 0.011 0.003 0.006

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 3.8 - - 3.3 - 4.1 3.3 3.7

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.1 4.2 3.9 3.6 3.7 3.8 4.5 3.6 4.0

- 20 - - 16 - 20 15 17

- 52 - - 41 - 52 39 45

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.7 0.3 0.5

7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.5 7.3 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.35 0.40 0.35 0.45 0.40 0.30 0.50 0.20 0.37
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弓削地域
採 水 日 4月12日 5月16日 6月11日 7月10日 8月6日 9月14日

採 水 時 刻 11:40 11:30 11:35 11:40 11:15 10:55

気 温 (℃) 17.9 26.5 24.2 30.4 30.1 22.0

水 温 (℃) 12.8 17.9 20.3 22.8 28.1 24.0

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.19 - - 0.15 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001 0.003 0.005 0.005 0.005 0.002

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 0.003未満 0.003未満

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.002 - - 0.004 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01 0.01 0.01未満

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.003

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.03 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 6.4 - - 6.6 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 7.6 7.2 6.8 9.5 6.9 6.8

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 29 - - 28 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 61 - - 58 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.5 7.5 7.6 7.8 7.6 7.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.50 0.55 0.50 0.55 0.60
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10月2日 11月16日 12月19日 1月8日 2月20日 3月18日 最高値 最低値 平均値

11:10 11:50 11:23 11:12 11:24 11:15

20.5 14.7 7.6 5.6 9.9 8.0 30.4 5.6 18.1

21.7 15.9 10.0 7.8 6.9 8.2 28.1 6.9 16.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.14 - - 0.15 - 0.19 0.14 0.16

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.004 0.002 0.003 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.005 0.001未満 0.003

0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003 0.003未満 0.003未満

- 0.002 - - 0.002 - 0.004 0.002 0.003

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満

0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

0.003 0.002 0.003 0.002 0.001 0.002 0.005 0.001 0.003

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005 - - 0.005未満 - 0.005 0.005未満 0.005未満

0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.07 0.02 0.04

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 6.0 - - 6.6 - 6.6 6.0 6.4

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

6.4 6.4 6.2 6.8 7.7 7.3 9.5 6.2 7.1

- 28 - - 26 - 29 26 28

- 56 - - 59 - 61 56 59

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 7.5 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.55 0.50 0.50 0.55 0.50 0.35 0.60 0.35 0.51
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京北中部地域（小塩）
採 水 日 4月12日 5月16日 6月11日 7月10日 8月6日 9月14日

採 水 時 刻 12:15 12:05 12:05 12:10 11:50 11:25

気 温 (℃) 18.5 26.0 21.7 30.8 28.9 22.0

水 温 (℃) 13.0 16.7 19.0 20.2 26.8 23.0

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.20 - - 0.29 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001 - - 0.002 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001 - - 0.003 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.002 - - 0.002 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.008 - - 0.009 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 3.4 - - 3.9 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.3 5.1 5.0 4.6 5.2 4.7

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 10 - - 12 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 32 - - 38 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3 0.3

pH 値 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.45 0.45 0.40 0.50 0.55
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10月2日 11月16日 12月19日 1月8日 2月20日 3月18日 最高値 最低値 平均値

11:45 12:25 11:48 11:50 11:52 11:40

19.8 14.6 8.0 7.3 9.8 8.6 30.8 7.3 18.0

20.9 16.7 10.9 9.0 7.5 9.2 26.8 7.5 16.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.23 - - 0.23 - 0.29 0.20 0.24

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.002 - - 0.001 - 0.003 0.001 0.002

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.013 - - 0.008 - 0.013 0.008 0.010

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 3.7 - - 3.4 - 3.9 3.4 3.6

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.9 5.1 5.1 4.9 5.2 5.1 5.3 4.6 5.0

- 12 - - 9 - 12 9 11

- 38 - - 32 - 38 32 35

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

6.5 6.8 6.7 6.6 6.6 6.6 6.8 6.5 6.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.55 0.55 0.50 0.55 0.55 0.35 0.55 0.35 0.49

-266-



京北中部地域（山国）
採 水 日 4月12日 5月16日 6月11日 7月10日 8月6日 9月14日

採 水 時 刻 11:10 11:00 11:10 10:50 10:40 10:22

気 温 (℃) 19.0 26.2 23.7 27.9 31.0 22.7

水 温 (℃) 15.0 20.5 23.0 23.7 32.2 25.5

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.36 - - 0.24 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.003 0.008 0.014 0.008 0.015 0.009

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.004 0.004 0.003 0.003 0.007 0.004

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001 - - 0.004 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003 0.005 0.006 0.005 0.006 0.004

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.002 0.004 0.006 0.004 0.009 0.005

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 3.9 - - 4.3 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.8 5.8 5.5 7.8 5.6 7.1

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 18 - - 21 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 47 - - 48 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3

pH 値 6.8 6.8 6.9 6.6 7.0 6.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.55 0.40 0.50 0.50 0.50
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10月2日 11月16日 12月19日 1月8日 2月20日 3月18日 最高値 最低値 平均値

10:30 11:16 10:48 10:32 10:45 10:50

21.6 15.0 4.2 4.7 12.3 6.7 31.0 4.2 17.9

22.8 17.0 10.8 8.3 8.0 9.8 32.2 8.0 18.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.25 - - 0.32 - 0.36 0.24 0.29

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.008 0.004 0.004 0.002 0.001 0.002 0.015 0.001 0.007

0.004 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.007 0.003未満 0.003未満

- 0.001 - - 0.002 - 0.004 0.001 0.002

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.02 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.03 0.01未満 0.01未満

0.004 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.006 0.003未満 0.003未満

0.005 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.009 0.002 0.004

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.1 - - 4.2 - 4.3 3.9 4.1

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

5.4 5.6 6.5 6.4 6.8 6.1 7.8 5.4 6.2

- 22 - - 17 - 22 17 20

- 52 - - 44 - 52 44 48

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.4 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

6.8 6.9 6.7 6.7 6.7 6.8 7.0 6.6 6.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.55 0.50 0.50 0.55 0.40 0.40 0.55 0.40 0.48
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細野地域
採 水 日 4月12日 5月16日 6月11日 7月10日 8月6日 9月14日

採 水 時 刻 10:25 10:20 10:30 10:00 10:00 9:52

気 温 (℃) 14.6 21.4 21.3 25.4 27.6 20.3

水 温 (℃) 12.8 18.9 21.3 22.2 29.9 23.2

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.18 - - 0.22 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 0.06

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.010 0.026 0.028 0.024 0.038 0.023

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.008 0.010 0.003未満 0.005 0.009 0.008

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.002 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01 0.03 0.04 0.03 0.05 0.03

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.007 0.010 0.010 0.015 0.008 0.009

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.004 0.006 0.008 0.007 0.011 0.007

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.028 - - 0.019 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 3.6 - - 3.8 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 3.7 3.4 3.7 3.3 3.9 3.3

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 18 - - 20 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 49 - - 47 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6

pH 値 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.35 0.15 0.45 0.45 0.40
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10月2日 11月16日 12月19日 1月8日 2月20日 3月18日 最高値 最低値 平均値

9:50 10:42 10:15 9:46 10:05 10:10

17.4 12.2 5.2 2.2 9.2 4.5 27.6 2.2 15.1

20.6 14.0 8.2 5.9 5.2 7.1 29.9 5.2 15.8

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出   

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.17 - - 0.16 - 0.22 0.16 0.18

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.07 0.11 0.08 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.11 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.017 0.012 0.010 0.004 0.004 0.009 0.038 0.004 0.017

0.005 0.005 0.004 0.003未満 0.003未満 0.005 0.010 0.003未満 0.005

- 0.001 - - 0.001 - 0.002 0.001未満 0.001

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.02 0.02 0.02 0.01未満 0.01未満 0.01 0.05 0.01未満 0.02

0.006 0.005 0.004 0.003未満 0.003未満 0.005 0.015 0.003未満 0.007

0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.004 0.011 0.003 0.006

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.019 - - 0.013 - 0.028 0.013 0.020

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 3.6 - - 3.7 - 3.8 3.6 3.7

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

3.5 3.8 3.7 3.5 3.3 3.3 3.9 3.3 3.5

- 20 - - 20 - 20 18 20

- 52 - - 51 - 52 47 50

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4

7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.4 7.2 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.60 0.40 0.50 0.55 0.40 0.35 0.60 0.15 0.42

-270-



（３）給水栓水質管理目標設定項目等検査

採 水 日 4月4日 7月2日 10月1日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:30 11:40 13:15 11:30

気 温 (℃) 20.8 28.7 20.3 7.2 28.7 7.2 19.3

水 温 (℃) 14.0 21.4 21.0 8.8 21.4 8.8 16.3

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.004 0.004 0.002未満 0.004 0.002未満 0.002

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.40 0.50 0.45 0.50 0.40 0.44

(mg/L) 24 30 30 41 41 24 31

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 0.5未満 3.3 3.0 2.6 3.3 0.5未満 2.2

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.8 1.2 1.3 1.0 1.3 0.8 1.1

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 56 64 66 72 72 56 65

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.5 7.8 7.7 7.8 7.8 7.5 7.7

腐食性（ランゲリア指数） -1.8 -1.2 -1.3 -1.1 -1.1 -1.8 -1.4

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 0 1 2 2 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

外畑地域

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

アルミニウム及びその化合物

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
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採 水 日 4月17日 7月18日 10月11日 1月15日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 9:40 9:50 9:30 10:00

気 温 (℃) 14.5 29.6 17.1 3.9 29.6 3.9 16.3

水 温 (℃) 13.2 24.3 20.8 7.9 24.3 7.9 16.6

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.55 0.45 0.70 0.50 0.70 0.45 0.55

(mg/L) 17 14 15 17 17 14 16

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 2.4 3.2 2.9 3.3 3.3 2.4 3.0

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.3 1.1 0.6 1.1 0.2 0.6

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 42 42 44 46 46 42 44

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2

腐食性（ランゲリア指数） -2.5 -2.5 -2.4 -2.6 -2.4 -2.6 -2.5

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

静原地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月3日 7月3日 10月5日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:15 10:00 9:50 9:50

気 温 (℃) 22.3 26.8 20.2 3.8 26.8 3.8 18.3

水 温 (℃) 14.5 21.7 19.2 8.3 21.7 8.3 15.9

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.004 0.002未満 0.004 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.55 0.60 0.35 0.60 0.35 0.50

(mg/L) 68 65 57 116 116 57 76

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 11 10 13 11 13 10 11

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.5 0.5 0.1未満 0.5 0.1未満 0.3

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 120 108 106 186 186 106 130

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.1 7.2 7.0 7.1 7.2 7.0 7.1

腐食性（ランゲリア指数） -1.4 -1.2 -1.6 -1.1 -1.1 -1.6 -1.3

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 3 6 1 6 0 3

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

水尾地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月3日 7月3日 10月5日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:45 10:55 10:20 10:25

気 温 (℃) 21.6 27.5 20.4 3.1 27.5 3.1 18.2

水 温 (℃) 14.2 24.2 21.0 6.3 24.2 6.3 16.4

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.45 0.50 0.55 0.45 0.55 0.45 0.49

(mg/L) 24 25 26 25 26 24 25

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 4.9 4.3 7.3 4.8 7.3 4.3 5.3

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.1未満 0.6 0.5 0.1未満 0.6 0.1未満 0.3

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 52 48 60 60 60 48 55

濁 度 （度） 0.3 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.3 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0 6.9 7.0

腐食性（ランゲリア指数） -2.4 -2.2 -2.3 -2.5 -2.2 -2.5 -2.4

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 2 1 0 2 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.09 0.02 0.02 0.02 0.09 0.02 0.04

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

宕陰地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月3日 7月3日 10月5日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:05 12:40 12:45 11:25

気 温 (℃) 23.6 29.2 22.0 4.2 29.2 4.2 19.8

水 温 (℃) 13.9 23.3 19.8 6.4 23.3 6.4 15.9

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.60 0.55 0.60 0.55 0.60 0.55 0.58

(mg/L) 36 38 44 41 44 36 40

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 9.6 8.4 9.1 6.6 9.6 6.6 8.4

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.1 0.9 0.5 0.2 0.9 0.1 0.4

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 70 71 82 85 85 70 77

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 6.8 6.9 7.3 6.8 7.3 6.8 7.0

腐食性（ランゲリア指数） -2.2 -1.9 -1.4 -2.2 -1.4 -2.2 -1.9

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

中川・小野郷地域（中川）

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月3日 7月3日 10月5日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:45 11:55 11:05 11:00

気 温 (℃) 23.6 29.2 21.1 3.6 29.2 3.6 19.4

水 温 (℃) 12.8 23.5 19.0 5.9 23.5 5.9 15.3

(mg/L) 0.0002 0.0002未満 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.45

(mg/L) 66 64 73 69 73 64 68

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 1.9 40 7.9 0.5未満 40 0.5未満 12

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.1未満 0.6 0.7 0.1 0.7 0.1未満 0.4

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 120 116 128 125 128 116 122

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6

腐食性（ランゲリア指数） -0.9 -0.7 -0.7 -1.0 -0.7 -1.0 -0.8

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

中川・小野郷地域（小野郷）

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月3日 7月3日 10月5日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:40 14:00 13:30 11:50

気 温 (℃) 23.8 27.0 21.4 4.5 27.0 4.5 19.2

水 温 (℃) 16.5 22.2 19.8 6.7 22.2 6.7 16.3

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.45 0.50 0.40 0.50 0.40 0.44

(mg/L) 44 46 51 50 51 44 48

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 1.5 8.0 8.8 0.5未満 8.8 0.5未満 4.6

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.1未満 0.8 0.5 0.1 0.8 0.1未満 0.4

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 93 88 94 103 103 88 95

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.6 7.5 6.8 7.6 7.6 6.8 7.4

腐食性（ランゲリア指数） -1.1 -1.0 -1.8 -1.1 -1.0 -1.8 -1.3

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 0 2 1 2 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

雲ケ畑地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月3日 7月3日 10月5日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 14:15 15:40 14:00 12:20

気 温 (℃) 23.5 25.0 20.0 3.4 25.0 3.4 18.0

水 温 (℃) 14.0 21.7 18.8 6.2 21.7 6.2 15.2

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.60 0.55 0.50 0.55 0.60 0.50 0.55

(mg/L) 36 38 38 37 38 36 37

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 0.6 4.1 5.1 0.5未満 5.1 0.5未満 2.5

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 75 71 72 72 75 71 73

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.4 7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3

腐食性（ランゲリア指数） -1.7 -1.6 -1.6 -1.8 -1.6 -1.8 -1.7

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 0 3 1 3 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

鞍馬・貴船地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月17日 7月18日 10月11日 1月15日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:30 13:00 12:47 12:23

気 温 (℃) 14.0 33.6 17.2 3.1 33.6 3.1 17.0

水 温 (℃) 12.2 24.2 19.1 5.5 24.2 5.5 15.3

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.55 0.60 0.45 0.60 0.45 0.53

(mg/L) 30 25 26 25 30 25 26

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 11 9.7 7.1 11 11 7.1 9.7

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.5 0.7 0.8 0.8 0.2 0.6

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 77 54 66 62 77 54 65

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 6.9 7.1 7.1 7.0 7.1 6.9 7.0

腐食性（ランゲリア指数） -2.1 -2.0 -2.1 -2.3 -2.0 -2.3 -2.1

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 0 2 1 2 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01未満 0.02

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

久多地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月12日 7月10日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 14:25 14:35 13:50 14:04

気 温 (℃) 18.3 29.5 17.7 5.3 29.5 5.3 17.7

水 温 (℃) 11.5 20.8 19.3 5.1 20.8 5.1 14.2

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.55 0.70 0.70 0.55 0.70 0.55 0.63

(mg/L) 13 14 17 14 17 13 14

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 3.2 2.2 2.5 4.1 4.1 2.2 3.0

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.4 0.7 0.6 0.3 0.7 0.3 0.5

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 42 42 49 46 49 42 45

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.2 7.3 7.1 7.1 7.3 7.1 7.2

腐食性（ランゲリア指数） -2.6 -2.4 -2.4 -2.8 -2.4 -2.8 -2.6

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 1 3 0 0 3 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

広河原・花脊地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月12日 7月10日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 15:00 15:20 14:25 14:37

気 温 (℃) 17.7 27.2 18.2 2.6 27.2 2.6 16.4

水 温 (℃) 12.2 22.3 19.5 3.9 22.3 3.9 14.5

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.40 0.55 0.55 0.55 0.40 0.50

(mg/L) 41 48 47 39 48 39 44

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 19 18 15 11 19 11 16

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.8 0.6 0.5 0.8 0.2 0.5

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 102 112 115 102 115 102 108

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 6.7 6.9 6.9 7.1 7.1 6.7 6.9

腐食性（ランゲリア指数） -2.2 -1.7 -1.7 -1.9 -1.7 -2.2 -1.9

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 1 1 0 1 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

別所地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月17日 7月18日 10月11日 1月15日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 14:40 14:45 14:55 13:44

気 温 (℃) 9.9 31.3 14.1 2.7 31.3 2.7 14.5

水 温 (℃) 8.9 18.9 15.8 4.0 18.9 4.0 11.9

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001 0.003 0.001 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.45 0.55 0.60 0.50 0.60 0.45 0.53

(mg/L) 17 19 21 17 21 17 18

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 9.1 15 7.7 7.7 15 7.7 9.9

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.1未満 0.7 0.2 0.7 0.1未満 0.3

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 61 58 79 60 79 58 65

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.0 6.6 7.4 7.2 7.4 6.6 7.0

腐食性（ランゲリア指数） -2.5 -2.7 -1.8 -2.2 -1.8 -2.7 -2.3

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 2 3 0 3 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.03 0.01 0.03 0.01未満 0.01

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

百井地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月17日 7月18日 10月11日 1月15日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:05 11:10 10:55 14:45

気 温 (℃) 15.0 33.0 17.3 5.3 33.0 5.3 17.7

水 温 (℃) 12.9 22.9 20.0 7.0 22.9 7.0 15.7

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.50 0.60 0.55 0.60 0.40 0.51

(mg/L) 15 15 13 16 16 13 15

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 4.2 5.8 6.4 2.3 6.4 2.3 4.7

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.6 0.3 1.1 0.8 1.1 0.3 0.7

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 46 37 36 41 46 36 40

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8 6.8

腐食性（ランゲリア指数） -3.1 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.1 -3.0

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 4 19 6 0 19 0 7

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

大原地域（大原第１）

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月17日 7月18日 10月11日 1月15日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:40 10:40 10:25 10:48

気 温 (℃) 15.7 31.2 18.0 5.2 31.2 5.2 17.5

水 温 (℃) 11.0 20.2 18.8 9.1 20.2 9.1 14.8

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.45 0.45 0.55 0.50 0.55 0.45 0.49

(mg/L) 26 41 37 25 41 25 32

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 9.6 16 18 9.6 18 9.6 13

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.4 0.2 1.0 1.0 1.0 0.2 0.7

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 68 84 78 61 84 61 73

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 6.7 6.6 6.6 6.7 6.7 6.6 6.7

腐食性（ランゲリア指数） -2.7 -2.3 -2.4 -2.7 -2.3 -2.7 -2.5

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 1 12 6 1 12 1 5

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

大原地域（大原第２）

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月12日 7月10日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:55 14:00 12:07 13:30

気 温 (℃) 18.9 30.8 22.0 7.0 30.8 7.0 19.7

水 温 (℃) 13.2 24.9 22.0 5.8 24.9 5.8 16.5

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.002 0.002 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.006 0.003 0.002未満 0.006 0.002未満 0.002

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.30 0.35 0.35 0.45 0.45 0.30 0.36

(mg/L) 16 14 16 18 18 14 16

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 4.5 1.9 1.4 3.5 4.5 1.4 2.8

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.7 1.8 1.4 1.1 1.8 0.7 1.3

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 44 38 50 46 50 38 45

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4

腐食性（ランゲリア指数） -2.4 -2.4 -2.1 -2.3 -2.1 -2.4 -2.3

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 1 0 1 1 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

黒田地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月12日 7月10日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:40 11:40 11:10 11:12

気 温 (℃) 17.9 30.4 20.5 5.6 30.4 5.6 18.6

水 温 (℃) 12.8 22.8 21.7 7.8 22.8 7.8 16.3

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.50 0.53

(mg/L) 27 38 29 26 38 26 30

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 0.5未満 4.7 3.0 4.0 4.7 0.5未満 2.9

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.8 0.8 0.5 0.8 0.2 0.6

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 59 78 70 48 78 48 64

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.5 7.8 7.6 7.5 7.8 7.5 7.6

腐食性（ランゲリア指数） -1.8 -1.0 -1.5 -2.0 -1.0 -2.0 -1.6

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 2 2 0 2 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

弓削地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月12日 7月10日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:15 12:10 11:45 11:50

気 温 (℃) 18.5 30.8 19.8 7.3 30.8 7.3 19.1

水 温 (℃) 13.0 20.2 20.9 9.0 20.9 9.0 15.8

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.50 0.40 0.55 0.55 0.55 0.40 0.50

(mg/L) 10 17 11 10 17 10 12

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 3.1 14 5.2 5.7 14 3.1 7.0

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.7 0.8 0.4 0.8 0.2 0.5

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 36 48 42 30 48 30 39

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.5 6.6

腐食性（ランゲリア指数） -3.8 -3.0 -3.6 -3.8 -3.0 -3.8 -3.6

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

京北中部地域（小塩）

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月12日 7月10日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:10 10:50 10:30 10:32

気 温 (℃) 19.0 27.9 21.6 4.7 27.9 4.7 18.3

水 温 (℃) 15.0 23.7 22.8 8.3 23.7 8.3 17.5

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.50 0.55 0.55 0.55 0.40 0.50

(mg/L) 17 17 18 18 18 17 18

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 4.2 13 6.8 7.5 13 4.2 7.9

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.5 0.7 0.4 0.7 0.2 0.5

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 48 53 50 46 53 46 49

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 6.8 6.6 6.8 6.7 6.8 6.6 6.7

腐食性（ランゲリア指数） -2.9 -3.0 -2.7 -3.1 -2.7 -3.1 -2.9

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 0 2 15 0 15 0 4

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

京北中部地域（山国）

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採 水 日 4月12日 7月10日 10月2日 1月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:25 10:00 9:50 9:46

気 温 (℃) 14.6 25.4 17.4 2.2 25.4 2.2 14.9

水 温 (℃) 12.8 22.2 20.6 5.9 22.2 5.9 15.4

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.002 0.001 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.002未満 0.004 0.003 0.002未満 0.004 0.002未満 0.002未満

農 薬 類 ― ― ― ― ― ― ―

残 留 塩 素 (mg/L) 0.40 0.45 0.60 0.55 0.60 0.40 0.50

(mg/L) 16 28 18 20 28 16 21

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 0.5未満 6.4 2.3 3.4 6.4 0.5未満 3.0

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.3 1.6 1.1 0.6 1.6 0.3 0.9

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 46 62 56 46 62 46 53

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.3

腐食性（ランゲリア指数） -2.5 -1.8 -2.2 -2.3 -1.8 -2.5 -2.2

従 属栄 養細 菌数 (集落/mL) 4 22 10 0 22 0 9

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

アルミニウム及びその化合物

細野地域

アンチモン及びその化合物

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
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採水日 分析値 目標値

外畑地域 7月2日 1以下 1以下

静原地域 7月18日 1以下 1以下

水尾地域 7月3日 1以下 1以下

宕陰地域 7月3日 1以下 1以下

中川・小野郷地域　中川浄水場系 7月3日 1以下 1以下

 　　   〃　　　 　　小野郷浄水場系 7月3日 1以下 1以下

雲ケ畑地域 7月3日 1以下 1以下

鞍馬・貴船地域 7月3日 1以下 1以下

久多地域 7月18日 1以下 1以下

広河原・花脊地域 7月10日 1以下 1以下

別所地域 7月10日 1以下 1以下

百井地域 7月18日 1以下 1以下

大原地域　大原第1浄水場系 7月18日 1以下 1以下

　  〃　　　 大原第2浄水場系 7月18日 1以下 1以下

黒田地域 7月10日 1以下 1以下

弓削地域 7月10日 1以下 1以下

京北中部地域　小塩浄水場系 7月10日 1以下 1以下

       〃 　        山国浄水場系 7月10日 1以下 1以下

細野地域 7月10日 1以下 1以下

備　　　考

*分析値は検出濃度と目標濃度の比の和

（４）給水栓農薬類検査
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３ その他の水質試験 

（山間地域） 

 



 （１）放射性物質試験

　　ア　　水道原水

　久多地域

　久多浄水場第1取水井

採 水 日 5月7日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 14:30 12:50 12:15 12:15

濁 度 (度) 0.1未満 0.4 0.1未満 0.3 0.4 0.1未満 0.2

天 候 雨 曇時々雨 曇一時晴 晴時々曇一時雨

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　広河原・花脊地域

　広河原・花脊第1取水井

採 水 日 5月8日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:22 11:55 11:22 11:10

濁 度 (度) 1.3 0.5 0.3 0.1未満 1.3 0.1未満 0.5

天 候 曇後雨 曇時々雨 曇一時晴 晴時々曇一時雨

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.6)) (検出限界値(0.6)) (検出限界値(0.6))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.6)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

　大原地域

　大原第1浄水場原水

採 水 日 5月7日 9月4日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:35 12:00 11:43 11:58

濁 度 (度) 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満

天 候 雨 曇後大雨 曇時々晴後時々雨 晴後薄曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

備          考

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

備          考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

備          考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)
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　弓削地域

　弓削浄水場第1水源河川水

採 水 日 5月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:12 12:30 10:45 12:54

濁 度 (度) 0.9 85 0.8 1.1 85 0.8 22

天 候 曇後雨 曇 晴時々曇一時雨 雨時々曇

外 観 異常なし 濁りあり 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.3))

　弓削地域

　弓削浄水場第2水源深井戸

採 水 日 5月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:17 12:45 11:10 13:08

濁 度 (度) 0.1未満 0.7 2.1 1.0 2.1 0.1未満 1.0

天 候 曇後雨 曇 晴時々曇一時雨 雨時々曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　京北中部地域

　山国浄水場第1水源浅井戸

採 水 日 5月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:43 11:57 11:50 12:07

濁 度 (度) 1.8 19 9.4 5.0 19 1.8 8.8

天 候 曇後雨 曇 晴時々曇一時雨 雨時々曇

外 観 異常なし 異常なし 濁りあり 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

備          考

備          考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

備          考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)
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　京北中部地域

　山国浄水場第2水源河川水

採 水 日 5月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:30 11:40 12:15 11:45

濁 度 (度) 1.8 19 9.4 5.0 19 1.8 8.8

天 候 曇後雨 曇 晴時々曇一時雨 雨時々曇

外 観 異常なし 濁りあり 濁りあり 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　　イ　　給水

　久多地域

採 水 日 5月7日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 14:25 12:45 12:10 12:35

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 雨 曇時々雨 曇一時晴 晴時々曇一時雨

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　広河原・花脊地域

採 水 日 5月8日 9月25日 12月11日 3月12日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:20 11:45 11:10 11:28

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 曇後雨 曇時々雨 曇一時晴 晴時々曇一時雨

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

備          考

備          考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

備          考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)
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　大原地域（大原第1）

採 水 日 5月7日 9月4日 12月4日 3月5日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:35 12:05 11:50 12:00

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 雨 曇後大雨 曇時々晴後時々雨 晴後薄曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　弓削地域

採 水 日 5月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:14 12:45 11:08 12:47

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 曇後雨 曇 晴時々曇一時雨 雨時々曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　京北中部地域（山国）

採 水 日 5月8日 9月11日 12月12日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:42 11:57 11:40 12:10

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 曇後雨 曇 晴時々曇一時雨 雨時々曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

セ シ ウ ム 137

（Bq/L)

備          考

ヨ ウ 素 131

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137

（Bq/L)

（Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

備          考

備          考

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134

（Bq/L)
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比重 酸化アルミニウム 塩基度 pH値 硫酸イオン

1.19以上 10.0 ～
11.0wt %

45 ～ 65wt
% 3.5 ～ 5.0 3.5wt %以下

1.27 10.4 51 4.2 2.0

外観 有効塩素 塩化ナトリウム 遊離アルカリ 臭素酸 塩素酸 比重 pH値

淡黄色の透明な液体 6.0%以上 0.5%以下 2.0%以下 5mg/kg以下 1000mg/kg以下 1.08以下 12.0以上

淡黄色の透明な液体 6.4 0.3 0.05 1 100 1.05 12.6

  ポリ塩化アルミニウム

  次亜塩素酸ナトリウム

（２）水道事業用薬品の規格試験

項　目

規　格

施設管理事務所

項　目

規　格

施設管理事務所
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（３）原水クリプトスポリジウム等試験

静原地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 17日 11日 5日 18日 9日 4日 11日 12日 4日 15日 14日 5日

天候 曇 晴 曇 晴 雨 曇 曇 晴 曇 曇 雪 晴

気温 （℃） 14.2 14.9 22.1 30.2 23.2 26.0 17.0 13.1 15.3 4.0 0.8 8.0

水温 （℃） 10.2 12.0 15.0 19.0 20.7 21.0 17.0 14.3 12.8 8.0 6.8 7.0

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 5日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 21.0 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 14.2 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

静原浄水場第1取水井

静原浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞
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水尾地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 19日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 21.8 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 13.9 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 2.0 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 18日 19日 5日 6日 21日 16日 22日 18日 22日 19日 15日

天候 曇 曇 曇 雨 晴 曇 曇 曇 晴 晴 雨 晴

気温 （℃） 17.5 22.2 21.8 22.0 29.8 18.6 16.2 11.2 5.5 6.8 7.2 8.1

水温 （℃） 13.6 13.5 13.8 14.0 14.2 15.7 15.2 14.5 14.0 13.7 13.6 13.5

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 1.8未満 1.8未満 13 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 19日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 21.8 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 14.1 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

水尾浄水場第1取水井

水尾浄水場第2取水井

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

水尾浄水場第3取水井

クリプトスポリジウム
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宕陰地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 19日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 20.7 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.8 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 19日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 20.7 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.8 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

宕陰浄水場第1取水井

宕陰浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞
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中川・小野郷地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 18日 15日 5日 6日 19日 16日 22日 7日 22日 19日 7日

天候 雨 曇 曇 雨 晴 晴 晴 雨 曇 雪 雨 雨

気温 （℃） 17.3 23.0 18.6 21.0 30.3 25.2 17.0 8.8 10.8 3.2 6.0 5.3

水温 （℃） 12.1 11.9 13.1 15.0 13.8 14.0 15.2 14.7 13.8 12.8 12.2 10.8

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 27 330 490 7.8 33 23 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 1 0 10 0 0 2 0 0 0 1 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 18日 15日 5日 6日 19日 16日 22日 7日 22日 19日 7日

天候 雨 曇 曇 雨 晴 晴 晴 雨 曇 雪 雨 雨

気温 （℃） 17.3 23.0 18.6 21.0 30.3 25.2 17.0 8.8 10.8 3.2 6.0 5.3

水温 （℃） 12.3 12.9 13.3 13.3 13.6 14.8 14.9 14.7 14.1 13.1 13.0 11.9

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 7.8 23 490 4.5 4.5 2.0 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 15日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 17.6 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 13.2 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 18日 15日 5日 6日 19日 16日 22日 7日 22日 19日 7日

天候 雨 曇 曇 雨 晴 晴 晴 曇 曇 雨 雨 雨

気温 （℃） 17.3 23.0 18.6 21.0 31.2 25.8 16.4 8.5 10.8 3.2 5.7 5.3

水温 （℃） 10.7 13.3 14.2 17.0 19.8 15.8 15.2 11.1 10.9 6.0 5.6 7.2

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 2.0 33 94 6.8 130 2.0 130 23 2.0 1.8未満 4.5

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

ジアルジア

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

中川浄水場第1-1取水井

中川浄水場第1-2取水井

中川浄水場第2-1取水井

中川浄水場第3取水井

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

-299-



中川・小野郷地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 19日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 22.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 13.2 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 19日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 22.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 13.1 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

小野郷浄水場第1取水井

小野郷浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

-300-



雲ケ畑地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 18日 15日 5日 6日 19日 16日 22日 7日 22日 19日 7日

天候 雨 曇 曇 雨 曇 晴 曇 雨 曇 晴 雨 曇

気温 （℃） 18.2 21.3 19.6 21.8 30.4 24.9 18.9 9.5 11.4 4.1 5.2 9.2

水温 （℃） 13.8 13.8 13.9 15.2 13.8 14.2 14.3 14.1 13.9 13.5 13.9 13.8

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 1.8未満 1.8未満 33 1.8未満 2.0 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 18日 15日 5日 6日 19日 16日 22日 7日 22日 19日 7日

天候 雨 曇 曇 雨 曇 晴 晴 雨 曇 晴 雨 曇

気温 （℃） 18.2 21.3 19.6 21.8 30.4 24.9 18.9 9.5 11.4 4.1 5.2 9.2

水温 （℃） 14.1 13.6 14.2 14.0 13.8 14.2 14.5 14.2 13.9 13.8 13.8 14.1

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 2.0 2.0 1.8未満 7.8 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲ケ畑浄水場第1取水井

雲ケ畑浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

-301-



鞍馬・貴船地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 18日 15日 5日 6日 19日 16日 22日 7日 22日 19日 7日

天候 雨 曇 雨 雨 曇 晴 曇 曇 曇 晴 雨 晴

気温 （℃） 15.1 21.8 17.9 21.0 28.5 20.1 18.8 11.5 10.0 3.8 4.8 8.3

水温 （℃） 12.3 13.3 15.0 15.0 13.2 15.0 15.3 13.9 13.5 11.3 11.9 12.3

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 1.8未満 1.8未満 22 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 15日 - - - - - - - - -

天候 - - 雨 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 17.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 14.1 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 15日 - - - - - - - - -

天候 - - 雨 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 18.1 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.3 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

鞍馬・貴船浄水場第1取水井

鞍馬・貴船浄水場第2取水井

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

鞍馬・貴船浄水場第3取水井

クリプトスポリジウム

-302-



久多地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 17日 11日 12日 18日 9日 25日 11日 12日 11日 15日 14日 12日

天候 曇 晴 雨 晴 雨 曇 曇 晴れ 晴 曇 雪 曇

気温 （℃） 12.8 21.3 17.8 30.8 23.5 18.4 16.1 13.2 5.0 3.0 -0.2 10.0

水温 （℃） 9.2 10.7 12.6 14.8 15.6 15.6 14.9 12.9 10.2 7.8 7.7 9.8

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 12日 - - - - - - - - -

天候 - - 雨 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 17.8 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.6 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

久多浄水場第1取水井

久多浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

-303-



広河原・花脊地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 12日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 16.2 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 10.7 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 12日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 16.2 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 10.8 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 2.0 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

広河原・花脊浄水場第1取水井

広河原・花脊浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

-304-



別所地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 12日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 16.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.9 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 12日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 16.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.0 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 12日 - - - - - - - - -

天候 - - 雨 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 16.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.1 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

別所浄水場第1-1取水井

別所浄水場第1-2取水井

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

別所浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

-305-



百井地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 5日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 20.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.9 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 5日 - - - - - - - - -

天候 - - 曇 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 20.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.2 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

百井浄水場第1取水井

百井浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

-306-



大原地域　　
大原第1浄水場原水

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 17日 11日 5日 18日 9日 4日 11日 12日 4日 15日 14日 5日

天候 曇 晴 曇 晴 晴 雨 曇 雨 曇 雨 雪 晴

気温 （℃） 14.6 17.4 24.3 32.5 25.3 22.7 18.0 15.0 16.5 5.5 1.8 11.8

水温 （℃） 10.1 11.7 14.6 18.3 20.9 21.2 16.8 14.5 11.0 5.8 5.6 6.8

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 1.8未満 4.5 17 1.8未満 13 4.5 4.5 1.8未満 4.5 4.5 2.0

個/100mL 4 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0

大原第2浄水場原水

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 17日 11日 5日 18日 9日 4日 11日 12日 4日 15日 14日 5日

天候 曇 晴 曇 晴 曇 曇 曇 晴 晴 曇 雪 晴

気温 （℃） 15.7 17.6 23.3 31.2 24.5 26.2 18.0 16.5 19.0 5.5 1.6 11.8

水温 （℃） 10.3 12.0 14.2 16.3 20.0 20.8 18.0 15.9 14.2 10.0 8.9 9.0

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

-307-



黒田地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 13日 8日 8日 13日 10日 11日 17日 9日 12日 18日 8日 11日

天候 晴 曇 曇 晴 曇 晴 晴 曇 雨 雪 雪 雨

気温 （℃） 11.2 12.7 20.0 28.0 23.8 20.3 17.2 16.6 5.1 1.0 1.0 8.0

水温 （℃） 9.4 12.0 15.2 17.7 19.7 15.6 14.0 13.1 6.5 3.3 5.1 6.9

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 4.5 2.0 17 33 49 13 13 17 33 1.8未満 2.0 33

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

弓削地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 13日 8日 8日 13日 10日 11日 17日 9日 12日 18日 8日 11日

天候 晴 雨 雨 晴 晴 晴 晴 雨 雨 雨 雪 雨

気温 （℃） 13.1 13.2 22.0 28.0 28.3 25.0 18.0 16.3 7.8 3.5 3.0 9.8

水温 （℃） 10.0 12.3 17.0 17.2 20.7 18.3 15.0 13.6 8.2 5.8 6.9 8.1

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 1.8未満 6.8 23 23 46 33 13 7.8 2.0 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 8日 - - - - - - - - -

天候 - - 雨 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 22.0 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 13.5 - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

個/10L - - - - - - - - - - - -

MPN/100mL - - 1.8未満 - - - - - - - - -

個/100mL - - 0 - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

黒田浄水場原水

弓削浄水場第1水源河川水

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

弓削浄水場第2水源深井戸

クリプトスポリジウム

-308-



京北中部地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 13日 8日 8日 13日 10日 11日 17日 9日 12日 18日 8日 11日

天候 晴 雨 曇 晴 晴 晴 晴 曇 雨 雪 雪 雨

気温 （℃） 12.2 13.7 22.8 30.0 26.0 21.2 17.5 16.6 7.8 2.8 1.8 8.2

水温 （℃） 9.6 11.3 14.8 16.2 20.8 18.2 16.1 14.2 9.8 6.1 5.8 6.5

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 7.8 14 2.0 2.0 13 1.8未満 1.8未満 2.0

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 13日 8日 8日 13日 10日 11日 17日 9日 12日 18日 8日 11日

天候 晴 雨 曇 晴 晴 晴 晴 曇 雨 雪 雪 雨

気温 （℃） 12.2 13.7 22.8 30.0 26.0 22.7 17.5 16.6 7.8 2.8 1.8 8.2

水温 （℃） 9.0 11.1 13.9 16.3 20.0 18.6 16.1 14.0 10.4 6.3 5.5 6.2

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8 1.8未満 13 4.5 1.8未満 7.8 2.0 2.0 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小塩浄水場第1水源河川水

小塩浄水場第2水源浅井戸

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞
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京北中部地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 13日 8日 8日 13日 10日 11日 17日 9日 12日 18日 8日 11日

天候 晴 曇 雨 晴 晴 晴 晴 晴 雨 曇 晴 雨

気温 （℃） 13.2 13.8 22.7 31.0 27.9 23.0 19.0 17.2 8.2 3.9 3.4 8.4

水温 （℃） 12.0 14.2 18.0 19.5 23.2 18.1 19.0 17.2 7.8 8.9 9.3 10.2

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 7.8 13 2.0 7.8 13 130 17 7.8 49 4.5 4.0 17

個/100mL 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 13日 8日 8日 13日 10日 11日 17日 9日 12日 18日 8日 11日

天候 晴 雨 曇 晴 晴 晴 晴 晴 雨 雨 曇 曇

気温 （℃） 14.9 13.6 23.0 31.2 27.9 23.1 19.7 17.9 8.2 3.0 3.6 9.6

水温 （℃） 12.2 13.3 19.7 19.8 23.8 17.8 15.6 14.2 7.7 4.7 5.9 7.8

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 33 23 23 22 31 49 49 330 49 49 17 49

個/100mL 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3

細野地域　　
細野浄水場原水

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 13日 8日 8日 13日 10日 11日 17日 9日 12日 18日 8日 11日

天候 晴 雨 曇 晴 晴 晴 晴 雨 雨 曇 雪 曇

気温 （℃） 13.0 12.1 20.3 27.8 28.5 22.3 14.7 15.3 6.5 2.9 2.7 7.7

水温 （℃） 10.3 12.0 16.2 17.5 21.0 18.2 14.9 14.0 7.8 5.3 6.0 7.8

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

個/10L - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出

MPN/100mL 1.8未満 4.5 6.8 33 11 7.8 7.8 7.8 49 1.8未満 2.0 4.5

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

ウェルシュ菌芽胞

クリプトスポリジウム

山国浄水場第1水源浅井戸

山国浄水場第2水源河川水

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌

ジアルジア

大腸菌

ウェルシュ菌芽胞
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気温 水温 クリプトスポリジウム ジアルジア

（℃） （℃） （オーシスト） （シスト）

外畑地域 7月2日 28.7 21.4 不検出 不検出

静原地域 7月18日 29.6 24.3 不検出 不検出

水尾地域 7月3日 26.8 21.7 不検出 不検出

宕陰地域 － － － － －

中川・小野郷地域　中川浄水場系 7月3日 29.2 23.3 不検出 不検出

 　　   〃　　　 　　小野郷浄水場系 － － － － －

雲ケ畑地域 7月3日 27.0 22.2 不検出 不検出

鞍馬・貴船地域 7月3日 25.0 21.7 不検出 不検出

久多地域 7月18日 33.6 24.2 不検出 不検出

広河原・花脊地域 － － － － －

別所地域 － － － － －

百井地域 － － － － －

大原地域　大原第1浄水場系 7月18日 33.0 22.9 不検出 不検出

　  〃　　　 大原第2浄水場系 7月18日 31.2 20.2 不検出 不検出

黒田地域 － － － － －

弓削地域 － － － － －

京北中部地域　小塩浄水場系 － － － － －

       〃 　        山国浄水場系 － － － － －

細野地域 － － － － －

備　　　考

（４）給水栓クリプトスポリジウム等検査

採水日

検査水量：２０Ｌ
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第４章 調査・研究 



・日本水道協会 平成 30年度水道研究発表会(平成 30年 10月 24日から 26日) 

 

「サイエンス」を通じた子供達への水道広報 

 

粉末活性炭の評価に関する調査 

 

ラフィド藻類がハロ酢酸濃度に与える影響評価 

 

シアノバクテリア蛍光光度と Geosmin濃度の相関について 

 

 

 

 

・日本水道協会関西地方支部 第 62回研究発表会(平成 31年 2月 5日から 6日) 

 

管理排水型配水水質自動監視装置を用いた水質管理業務の効率化実証研究 

 

応急給水時における遊離残留塩素濃度の低下とその対策 

 

京都市原水のかび臭発生状況の変遷 

 

琵琶湖南湖の 2-MIB発生源に関する調査 

 

 

 

 

・IWA World Water Congress & Exhibition(平成 30年 9月 16日から 21日) 

 

Flow Behavior of Perchlorate from a Source Lake to a Water Supply Tap following a 

Fireworks Display 
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１ はじめに 

 水道は，市民生活を 24 時間 365 日支えるライフラインであるが，大部分の施設はお客さまの目

に触れることがないため，その重要性に反して事業に対する理解が深まっているとは言えない状況

にある。そのため京都市では，イベント開催や広告掲載など，さまざまな機会を通じて水道事業を

お客さまに PRしている。 

 京都市が実施した「水に関する意識調査」において，お客さまが最も知りたい・興味がある情報

は「水道水の水質」という結果であった。この結果から，水質部門の広報活動への参画の必要性を

感じ，このたび，京都市の青少年科学センターが主催している「未来のサイエンティスト養成事業」

及び「科博連 サイエンスフェスティバル」に参加したので報告する。 

２ 未来のサイエンティスト養成事業 

（１）概要 

 子供たちが科学の楽しさに触れる機会を創出する

ため，専門家や大学・企業等（(株)島津製作所，大阪

ガス(株)，京都大学 iPS細胞研究所，京都市衛生環境

研究所等）の協力のもと，各種講座を開いている。 

（２）講座内容 

 「京の水道水 味のヒミツ」と題し，硬度の異なる

3 種類の水（水道水，エビアン及びコントレックス）

を用意し，比較実験を行った（表 1）。対象は小学 4

～6年生とした。 

 まず飲み比べをして味の違いを体感した。次に簡易測定試薬（パックテスト）を使って硬度を測

定した。試薬の測定濃度範囲から外れる場合は，希釈という概念を説明し，真の値を求めた。そし

て，体感した味と測定した硬度について考察を行った。その他，硬度の違いによる石鹸の泡立ちの

違いを観察したり，お茶を煮出したときの色や味と硬度との関係について説明を行った（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

「サイエンス」を通じた子供達への水道広報 

○舩岡 英彰（京都市上下水道局） 中嶋 紀彰（京都市上下水道局）

安井 靖喬（京都市上下水道局） 荻野 賢治（京都市上下水道局）

図１ 透明な水の違いを科学的に解明 

表 1 実験概要 

用意 

した水

・京都市の水道水(硬度 40) 

・エビアン(硬度 300) 

・コントレックス(硬度 1500) 

実験 

フロー

①飲んで味を感じる 

②簡易測定試薬で硬度を測定 

③希釈して真の値を測定 

④味と硬度について考察 

その他 ・洗剤を入れ泡立ちを比較 

・お茶と硬度の関係を説明 
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３ 科博連 サイエンスフェスティバル 

（１）概要 

 科学が大好きな子供たちが育つ環境づくりとなる取

組を進めるため，京都市内の科学系博物館等（京都市

科学系博物館連絡協議会：京都市動物園，京都府立植

物園，京都水族館，京都鉄道博物館，京エコロジーセ

ンター，京都工芸繊維大学，京都工学院高等学校）が

連携して，青少年科学センターを 1 日開放し，工作・

実験ブースを多数出展している。 

（２）出展内容 

 水道の水質部門と下水道の水質部門が合同で，「微生

物を顕微鏡で観察しよう」と題したブースを出展した。

サイエンスフェスティバルには全15ブースの出展があ

り，来場者は 2,200 人を超えた。当ブースには 200人

を超える親子が訪れてくれた。 

 水道では，湖沼等の水源に生息している多

くの種類の微生物を，適切な方法を用いて浄

水場で確実に取り除かなければならない。一

方，下水道では，終末処理場において，活性

汚泥中のさまざまな微生物の助けを借りて

水を浄化している。これらの微生物を顕微鏡

で観察してもらい，水道における水の浄化と

下水道における水の浄化の違い，その中での

微生物の役割の違いを学んでもらった。 

 ブースでは，大型モニタに顕微鏡の映像を

写すことで，顕微鏡を覗いていない人にも映

像が分かるように工夫した（図 2）。また，

帰宅後も思い出してもらえる，微生物カード

や，見つけた微生物をプリントした缶バッヂ

を配布した（図 3）。 

４ まとめ 

 今回の広報活動は，いずれも子供をメインターゲットにした。子供は，帰宅後も家族や友人と話

をすることが予想され，波及効果が大きいと考える。 

 一方，青少年科学センターの「サイエンス」関係のイベントであることを踏まえ，「科学」の視点

も取り入れた。一見，透明で同じように見える水であっても色々な性質を持っており，「なんでだろ

う」という疑問と好奇心で，違いを調べてみるのが科学であるということを説明した。 

 持続可能な水道事業のためには，お客さまに事業を理解していただくことが必要不可欠である。

水質部門は，水源から給水栓まであらゆる分野をカバーしており，お客さまとの接点も多い。今後

も，水質部門における広報活動を充実させていきたい。 

図３ 微生物カード 

図２ 顕微鏡の映像を大型モニタに映写 

-314-



１ はじめに 
京都市の蹴上，松ケ崎及び新山科の 3つの浄水場は，いずれも琵琶湖南湖を水源とし，凝集沈
澱-急速ろ過方式により浄水処理を行っている。 

琵琶湖では，浄水処理障害を引き起こす多様な藻類が生息している。それら藻類の中にはかび
臭等の異臭を発生させる種類がある。水道原水で，かび臭等が発生した時は，前塩素の停止や粉
末活性炭(wet50%)の注入により，対応している。 

近年，製造時に原料の厳選，賦活化の条件や活性炭の微細化等の工夫を行うことで，吸着性能
を高めた活性炭(以下「高機能炭」という。)が開発された。しかし，水道用薬品の評価試験方法の
内， JWWA K 113にかび臭を目的とした評価法(以下「標準法」という。)は，参考扱いとなって
おり，高機能炭の購入時の仕様が喫緊の課題となっている。 

そこで，標準法の試験操作について検討を行うとともに，2-MIB価による評価について調査し
たので，本発表で報告する。 

２ 調査方法 
 粉末活性炭は，高機能炭として本市に入札実績のあるメーカーの内，2社(A社及び B社)が製造
した高機能炭を使用した。両高機能炭ともに，wet50%であった。 

  2-メチルイソボルネオール(以下「2-MIB」という。)の測定には，パージアンドトラップガスク
ロクロマトグラフ質量分析計(島津製作所製)を使用した。 

（１）2-MIB 価の操作の検討 
 標準法の操作の内，メンブレンフィルター(以下「MF」
という。)によるろ過を行った時に活性炭がろ物として観
察された。その量の「ばらつき」が大きく，通水中にこの
活性炭により 2‐MIBの吸着が進行すると考えた。そこで，
2-MIB溶液(500ng/L)を粉末活性炭(15mg/L)に十分に吸着
させた懸濁液(以下「吸着液」という。)をMFへ通水した
後，10ng/Lに調整した 2-MIB溶液を通水し，通水前後の
2-MIBを比較した。条件は，表 1のとおりとした。 

（２）2-MIB の除去性能の評価 
 標準法の 2-MIB 価はフロイントリッヒの近似式により，
2-MIB濃度を 200ng/Lから 20ng/Lへ低減させるために必要な
活性炭濃度を算出する方法であり，その比較によって評価を行
うものである。本市では平成 4年度に水道原水における過去最
大濃度 970ng/Lを検出した事例 1)から，標準法での評価が，高
濃度域での評価に適用できるか調査することとした。なお，「高
濃度域」の定義を 500ng/L とし，(1)の結果から図 1 の「考案
法」にて，初期の 2-MIB濃度を 200ng/L及び 500ng/Lで実施
した。  

３ 結果及び考察 
（１） 2-MIB 価の操作方法の変更 

表 2-1に吸着液の通水量を 30mlとした時の各MFの 2-MIB

濃度の変化量を，表 2-2にMF-Bを使用し，吸着液の通水量を 

表 1.MFの種類と吸着液の通水量 

MFの
種類

目地
(µm)

直径
(mm)

吸着液の 

通水量 

MF-A 0.45 13 30ml 

MF-B 0.45 25 

10ml 

30ml 

100ml 

MF-C 0.2 25 30ml 

粉末活性炭の評価に関する調査 
 
 
 ○大原 丈幸（京都市上下水道局） 舩岡 英彰（京都市上下水道局） 
   津川   勝 （京都市上下水道局） 大西 一範（京都市上下水道局） 
 

図 1:2-MIB価の測定方法

振とう

遠心分離
2000rpm，5min

MFろ過

2-MIB溶液

30分間静置

精 製 水

測定 (PT-GCMS)

粉炭懸濁液

MFろ過
φ25㎜0.45μm

(標準法) (考案法)
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変化させた時の 2-MIB 濃度の変化量を載せ
る。なお，吸着液では， 2-MIB はほぼ吸着
され，溶液中の 2-MIB濃度は 1ng/L であっ
た。 

吸着液の通水量を 30ml に固定した場合， 

MF-A及びMF-Cは2ng/L~3ng/L程度減少し，
MF-B は変化せず，MF の種類によって違い
があった。また，吸着液の通水回数 1回及び
3回の 2-MIB濃度はほぼ変化がなく，通水回数 10回のものは，3ng/L程度減少した。したがって，
MF中の粉末活性炭の量が多いほど通水中に 2-MIBが吸着する可能性が高く，MFへは粉末活性炭
が入らない工夫が必要と思われた。一方で，高機能炭の特徴として，通常炭よりも粒径が小さいこ
とが多いため，30分の自然沈降よりも遠心分離による沈降の方が良いと考えられた。よって，図 1

の考案法により，調査を行うこととした。 

（２） 2-MIB 価及び高濃度域における評価 
初期濃度 200ng/Lでの吸着等温線を図 2，初
期濃度 500ng/Lのものを図 3に載せる。 

初期濃度 200ng/L において，2-MIB 価は A

社が 4，B社が 2であったが，B社の近似式の
決定係数はやや低い結果となった。一方，初期
濃度 500ng/Lでは，B社の吸着等温線が 2本と
なった。これは，活性炭添加率を上げても，残
留 2-MIB 量が 5ng/L 程度から低減しなかった
ためである。ここまで顕著ではないが，Lalezary

らも同様の報告 2)を挙げている。 
今回，4 本の吸着等温線から離れた要素もあ

り，MF ろ過の方法を変更したものの，誤差を
生じる操作は他にもあると考えられる。 

また，初期濃度 200ng/L において，2-MIB 価
は B 社の方が良かったものの，初期濃度
500ng/L の結果では本市の水安全計画における
管理目標値 5ng/L を下回らなかった。そのため，
2-MIB価としては，一定の除去性能を示すが，
高濃度域については2-MIB価による評価が適用
できない可能性もあると考えらえる。 

５ まとめ 
標準法について，誤差が生じる操作はいくつ

か考えられるが，本調査では MF ろ過の操作に
ついて検証した結果，MF の直径や目地の粗さ
の違いで誤差が生じる可能性が高いことが示さ
れた。 

また，MF に入った粉末活性炭は，ろ過中の吸着を進行させる可能性があり，かつ，高機能炭は
粒径が通常のものよりも細かいため，MF 中に粉末活性炭が入らない工夫として，遠心分離による
方法を採用した。 

2-MIB価が十分に低い粉末活性炭であっても，高濃度域では，評価できない可能性があることが
示唆された。今後，その評価方法について検討を重ねる必要がある。 

1) 荻野賢治他:平成 29年度全国会議(水道研究発表会)講演集,日本水道協会,平成 29年度,pp.256-257 

2) Shala Lalezary他:水道協会雑誌，第 56巻第 6号，198 

表 2-1  各MFにおける 2-MIB変化量(ng/L) 

MFの種類 MF-A MF-B MF-C 

2-MIB濃度(n=3) Δ3 ±0 Δ2 

表 2-2  各通水回数における 2-MIB変化量(ng/L) 

吸着液の通水回数 1回 3回 10回 

2-MIB濃度(n=3) +1 ±0 Δ3 

y = 8.5284x0.6812

R² = 0.9774

y = 14.56x0.5832

R² = 0.9883

10
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1 10 100 1000

単
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量

( 
n

g
/m

g
)

残留2-MIB量(ng/L)

A社 B社

y = 4.9388x0.7119

R² = 0.9874

y = 4.8037x0.9154

R² = 0.9458

5
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1 10 100

単
位

あ
た
り
吸

着
量

（
n
g
/m

g
）

残留2-MIB量(ng/L)

A社 B社

図 2: 200ng/Lにおける吸着等温線 

図 3: 500ng/Lにおける吸着等温線 
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１ はじめに 
京都市が主に水源としている琵琶湖には様々な植物プランクトンが生

息しているが，近年，ラフィド藻類の Merotrichia capitata及び Gonyostomum 

semen（図 1）や，緑藻類の Micrasterias hardyiのような，従来観察されて
いなかったプランクトンが新たに観察されている。ラフィド藻類は葉緑体
を多数有する単細胞の遊泳性藻類であり，緑色を呈している。琵琶湖にお
いては平成 25 年に初めて観察され，次年度以降も，毎年秋季に観察され
ている。平成 25 年のラフィド藻類出現時には，給水でトリクロロ酢酸が
19 μg/L と高濃度で検出された（表 1）1)。また，ラフィド藻類発生時の原水に対してハロ酢酸
生成能を調査したところ，ラフィド藻類がハロ酢酸の前駆体である可能性が高いことが示唆され
た 2)。しかしながら，ラフィド藻類単藻株における消毒副生成物生成能は明らかになっていない
ため，本研究では，単藻株を用いてトリハロメタン生成能及びハロ酢酸生成能を測定した。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
２ 実験方法 

国立環境研究所分譲株 Gonyostomum semen (Ehrenberg) Diesing（NIES-1380，単藻）を用い，培
養は，AF-6培地，20℃，照度約 2,000 lux，明暗周期 L:D=14:10，継代培養周期 1ヶ月で行った。 

対数増殖期の培養液について遠心沈澱（3,000 rpm，10 min）及び上清除去を 3回行い，TOC

を測定した。TOC 0.040 mg/Lに調整した検体に対し，Cl2/TOC=10 mgCl2/mgCとなるように次
亜塩素酸ナトリウム（以下「NaClO」という。）を添加後，硫酸で pH7.0±0.2に調整し，ふらん
瓶に密閉して 20℃暗所で 1日静置した。アスコルビン酸ナトリウムを添加して反応を停止させた
後，PT-GC/MSによるトリハロメタン測定及び LC/MS/MSによるハロ酢酸測定を行った。 

 

３ 結果及び考察 
  細胞数とトリハロメタン及びハロ酢酸の関係について 

G. semenと NaClOを反応させたところ，トリクロロ酢酸，ジクロロ酢酸及びクロロホルム
が生成した（図 2-左）。細胞数と，それぞれの消毒副生成物と相関係数は全て R=0.99であり，
高い相関関係を示した（図 2-右；トリクロロ酢酸のみ掲載）。

 
 

ラフィド藻類がハロ酢酸濃度に与える影響評価 
 

 
 

○横井 貴大（京都市上下水道局）  荻野 賢治（京都市上下水道局）
細田 耕 （京都市上下水道局）  舩岡 英彰（京都市上下水道局）

 小倉 明生（京都市上下水道局）
 

図 1ラフィド藻類
Gonyostomum 

semen NIES-1380

表 1 ラフィド藻類発生時の各種データの推移 
ラフィド藻類及び薬品注入率は，給水検査前日データを示した。 
なお，ラフィド藻類非発生年は 11月データを採用した。 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

給水 11/25 11/10 11/13 11/12 11/11 11/30 11/15 12/13

6 7 5 25 9 10 9 3

0 3 2 5 3 2 2 0

0 3 0 19 3 8 4 0

原水 0 0 0 98 27 20 2 9

0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7.5 0.0 0.0 10.0 0.0 8.0 5.0 0.0

年度

検査日

前塩素（mg/L）

ラフィド藻類（細胞/mL）

浄水場

ジクロロ酢酸（μg/L）

トリクロロ酢酸（μg/L）

粉末活性炭50%wet （mg/L）

クロロホルム（μg/L）
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Oscillatoria sp.や Chamydomonas sp.のトリクロロ酢酸生成能の文献値については，それぞ
れ 39 μg/mgC及び 24 μg/mgCであったが 3)，本実験における，G. semenのトリクロロ酢
酸生成能は 320 μg/mgC であった。本実験と文献では，反応条件が異なるために一概に比
較はできないが，G. semenは他の藻類と比べて，トリクロロ酢酸生成能が大きいことがわか
った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  NaClO 添加量，反応時間及び pH 
諸反応条件の検討を行った結果を図 3 に示す。NaClO 添加量及び反応時間を変えること
で，トリクロロ酢酸生成能が対数関数的に増加することがわかった。また，pHについては，
アルカリ性になるとトリクロロ酢酸生成能が著しく低下することがわかった。 

浄水場における前塩素注入からろ過地までの流達時間が約 4時間であることを考慮し，本
結果をもとに計算すると，本実験と実際の浄水場では諸条件が異なるが，G. semenが 140細
胞/mL程度の場合において，トリクロロ酢酸が水質基準 30 μg/Lを超過する恐れがあると
分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
４ まとめ 
・ ラフィド藻類 G. semen培養株と NaClOとの反応により，トリクロロ酢酸，ジクロロ酢酸，
及びクロロホルムが生成した。組成比としては，トリクロロ酢酸の割合が最も高かった。 

・ G. semen細胞数と，生成した消毒副生成物とは高い相関関係を示した。 

・ 本実験と実際の浄水場では様々な条件が異なるが，原水中でラフィド藻類が 100細胞/mL程
度に増殖する際には，前塩素の停止などの浄水処理対策が必要になると考えられる。 

 

５ 謝辞 
本研究は、厚生労働科学研究費 H28-健危-一般-005の補助を受けて実施された。 

 
６ 参考文献 
  羽根 康史 他；平成 26年度全国会議（水道研究発表会）講演集，pp.272-273 
  舩岡 英彰 他；平成 28年度全国会議（水道研究発表会）講演集，pp.712-713 
  H. C. Hong, et al., Water Research 42 (2008) 4941-4948 

図 2-左 G. semen 100細胞/mLでの実験において生成したトリハロメタン及びハロ酢酸 
図 2-右 G. semen細胞数と，生成したトリクロロ酢酸濃度の関係 

図 2-左と図 2-右は同一実験であり，n=1で行った。 

CHCl3：クロロホルム 

CHClBr2：ジブロモクロロメタン 

CHCl2Br：ブロモジクロロメタン 

CHBr3：ブロモホルム 

MCAA：クロロ酢酸 

DCAA：ジクロロ酢酸 

TCAA：トリクロロ酢酸 

図 3 NaClO添加量（左），反応時間（中央），pH（右）ごとのトリクロロ酢酸生成能 

トリクロロ酢酸生成能は，トリクロロ酢酸濃度を，反応に用いたG. semenの TOCで割ったもの。 

NaClO添加量は n=1，反応時間は n=3，pHは n=2で実験を行った。 

図 3-中央については，反応時間を 1, 2, 4, 16, 24, 96 hとした。 
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１ はじめに 

 京都市では，藻類による浄水処理障害の原因となる原水中の藻類を監視するため，顕微鏡による生物の計数及

びクロロフィル a濃度の測定並びに異臭の発生に備え GC/MSによる臭気物質濃度の測定を行っているが，測定

に時間を要することや常時監視が出来ないなどの課題があった。その対策としてクロロフィル蛍光光度計を設置

し，連続監視を行える体制を確立した。平成２９年の発表では，クロロフィル a濃度とクロロフィル蛍光光度と

の相関関係において，アオコ発生時と平常時にそれぞれ高い相関のある回帰直線があることを確認した。 

本発表では，アオコの発生及びかび臭の原因生物となる藍藻類について調査するためにシアノバクテリア蛍光

光度計を設置し，藍藻類特有の蛍光光度であるシアノバクテリア蛍光光度とアナベナ（琵琶湖の主たる藍藻類）

の計数及びアナベナが産生する Geosmin 濃度を比較し，相関を調査したので報告する。 

２ 調査方法 

調査は，平成 29年 6月から平成 29年 10月までの 5箇月間行った。シアノバクテリア蛍光光度計は，TURNER 

DESIGNS 社製の CYCLOPS－7F（センサー）を使用し，変換ソフトウェアは CYCLOPS EXPLORER を使用した。シアノ

バクテリア蛍光光度計は，琵琶湖第 2 疏水取入口（大津市）の原水水質監視装置のサンプリング水槽に設置し，

10分間隔で 24時間連続測定を行った。 

シアノバクテリア蛍光光度計の測定データは午前 8 時のものを使用した。顕微鏡によるアナベナの計数及び

GC/MS による Geosmin 濃度の測定については，毎日試験として行われる琵琶湖第 1・第 2疏水合流点（蹴上浄水

場取水口）で採水した午前 10時の試験結果を使用した。（琵琶湖第 2疏水取水口から琵琶湖第 1・第 2疏水合流

点までの原水到達時間は 2時間） 

３ 結果と考察 

 Geosmin 濃度と生物量（アナベナかび臭産生種）との比較を行い，図－１から Geosmin 濃度は生物量（アナベ

ナかび臭産生種）に連動して増減していることを確認した。図－２の散布図から Geosmin 濃度と生物量（アナベ

ナかび臭産生種）の相関係数は 0.8421 となり，高い相関があることを確認した。 

シアノバクテリア蛍光光度と生物量（全アナベナ）との比較を行い，図－３からシアノバクテリア蛍光光度は，生

物量（全アナベナ）に連動して増減していることを確認した。図－４の散布図からシアノバクテリア蛍光光度と生物量

（全アナベナ）の相関係数は 0.5889 となり，相関があることを確認した。 

シアノバクテリア蛍光光度と Geosmin 濃度との比較を行い，図－５からシアノバクテリア蛍光光度は，Geosmin

濃度に連動して増減していることを確認した。Anabaena macrospora が主たる藍藻類の時にはシアノバクテリア

蛍光光度と Geosmin 濃度のグラフが逆転している。それは，図－６の散布図からシアノバクテリア蛍光光度と

Geosmin 濃度の回帰直線に表れており，Anabaena macrospora が主たる藍藻類の時には Geosmin 濃度が高くなっ

ていることによることを確認した。Anabaena macrospora が主たる藍藻類の時の相関係数は 0.7257 となり，

Anabaena macrospora 以外のアナベナが主たる藍藻類の時の相関係数は 0.6725 となることから，それぞれに相

関があることを確認した。 

シアノバクテリア蛍光光度と Geosmin 濃度の相関について 

          ○竹田 昇雄（京都市上下水道局） 横井 貴大（京都市上下水道局） 

           小倉 明生（京都市上下水道局）  
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本市のかび臭対策の監視項目である生物量（アナベナかび臭産生種）は，Geosmin 濃度との高い相関から，か

び臭対策として有効であることを再確認した。 

シアノバクテリア蛍光光度は，全アナベナの増減（アナベナの特徴でもある急激な増加を捕捉）や Geosmin

濃度との相関から，かび臭対策として利用できることを確認した。 

本調査期間中に藍藻類の増殖は確認できたが，アオコ発生状態となるまで増殖しなかったため，シアノバクテ

リア蛍光光度計の数値がどこまで上昇すればアオコが発生するのかは確認できなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ まとめ 

 本調査により，シアノバクテリア蛍光光度は，生物量（全アナベナ）と Geosmin濃度に対して相関があるこ

とを確認したことにより，クロロフィル蛍光光度計で生物数の広範な掌握と経時的な状況把握を行い，藍藻類の

挙動をシアノバクテリア蛍光光度計で捕捉することでかび臭対策（Geosmin）の常時監視が可能となった。 

しかし，シアノバクテリア蛍光光度をかび臭対策の粉末活性炭注入量決定における指標とするには，更なる精

度の向上と経年調査による信頼性を確保する必要があり，調査を継続していきたい。 

引用文献 竹田 昇雄 他；平成29年度全国会議（水道研究発表会）講演集，pp.732-733  

図―５ シアノバクテリア蛍光光度と Geosmin濃度の推移 図―６ シアノバクテリア蛍光光度と Geosmin濃度の相関

図―３ シアノバクテリア蛍光光度と生物量（全アナベナ） 図―４ シアノバクテリア蛍光光度と生物量（全アナベナ）

図―１ Geosmin 濃度と生物量（アナベナかび臭産生種） 図―２ Geosmin濃度と生物量（アナベナかび臭産生種）
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管理排水型配水水質自動監視装置を用いた水質管理業務の効率化実証研究 
 

     ○舩岡 英彰（京都市上下水道局） 

小倉 明生（京都市上下水道局） 

 

１ はじめに 

 水道では，供給する水の安全性を確保するため，衛生上必要な措置として，給水栓における水

が遊離残留塩素を 0.1mg/L 以上保持するよう塩素消毒することが定められている（水道法第 22

条及び水道法施行規則第 17条）。 

 そして水道事業者は，その水質を常時確保するため，定期的な水質検査を行い，水質を常時把

握することが定められている。定期的な検査の中には，1日 1回以上行う検査として，「色及び濁

り並びに消毒の残留効果に関する検査」（以下「毎日検査」という。）が定められている（水道法

第 20条及び水道法施行規則第 15条）。 

 

２ 京都市における残留塩素濃度の管理及び課題 

（１）残留塩素濃度の管理 

 京都市の市街地においては，水量豊かな琵琶湖を水源とし，3 箇所の浄水場から約 146 万人に

給水を行っている。一方，山間地域には小規模集落が点在しており，深井戸，浅井戸，小規模河

川を水源とする 18箇所の浄水場から，約 1万人に給水を行っている。 

 毎日検査は，市街地 36地点，山間地域 19地点で行っている。そのうち，管末部等，残留塩素

濃度が低下しやすい 13地点に，配水水質自動監視装置を設置している。 

 配水系統における残留塩素濃度は，浄水場出口の残留塩素濃度を細やかに設定することと，配

水系統の途中で追加の塩素注入等を行うことで管理している。また，毎日検査の結果や，夏季に

行う臨時の残留塩素濃度調査の結果を基に，管末部に常時排水管を設置したり，定期的に管末排

水・管内洗浄の作業を行うことで管理している。 

 

（２）課題 

 京都市においても人口は減少し始めている。特に山間地域においては，高齢化や住居の点在化

も加わり，水の使用状況や流達時間は大きく変化している。今後，労働人口減少による担い手も

不足していく中，管末までの残留塩素濃度管理の在り方が課題となってくる。 

 

３ 管理排水型水質自動監視装置を用いた配水水質管理業務の効率化実証研究 

（１）水に関する革新的技術を実証・評価・適用するプロジェクト（A-IDEA） 

 （公財）水道技術研究センターの取組の 1つに，「水に関する革新的技術を実証・評価・適用す

るプロジェクト（A-IDEA）」がある。これは，（公財）水道技術研究センターがハブになり，民間

企業のシーズと水道事業体のニーズをマッチングさせるというプロジェクトである。 

 この度，住友重機械エンバイロメント㈱から，従来の配水水質自動監視装置に管理型排水機能

を付加し，残留塩素濃度管理の高度化をテーマとした研究の応募があった。本市における課題と

もマッチングしていたため，実証フィールド事業体としてプロジェクトへ参加することとなった。
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（２）実証実験の概要 

 管理型排水機能付配水水質自動監視装置の概

要を図 1に示す。装置は，毎日検査対応型の配水

水質自動監視装置であり，残留塩素濃度等を常時

モニタリングしている。 

 測定項目に対し基準値を定め，それを超過した

場合に自動で流調電動弁が開き管理排水を行う

ことができる。上流配管内で滞留等により水質悪

化した水を排水することで，水質の回復を図ると

いう機能を有する。 

 実証研究は，2017年 7月～2018年 12月にかけて行った。装置は，配水系統の末端にある局敷

地内に設置した。検証内容は，「装置の安定性・信頼性・維持管理性」「配水水質への影響」「必要

排水量の比較」「水質管理業務の効率化」等をテーマとした。 

 

４ 実証試験の結果 

（１）装置の安定性・信頼性・維持管理性 

 本実験では，残留塩素濃度に対し設定値を

定め，管理排水開始を 0.15mg/l，停止を

0.2mg/l，管理排水量は 1m3/時とした。また，

量の確保が必要な場合もあると考え，水圧に

よる基準値も設定した。（表 1）。 

 実験の期間中，点検整備は 3箇月に 1度の頻度で行った。夏季は直射日光により装置表面温度

が 50℃を超え，冬季は気温が氷点下となる日もあった。これらの条件下においても，年間通じて

計器の測定値は安定し，管理排水の動作（年間約 500回）は安定していた。 

 

（２）配水水質への影響（残留塩素濃度の回復効果） 

 管理排水量及び残留塩素濃度の変動について，年間データを図 2 に，夏季におけるある 1 日

のデータを図 3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 弁：開 弁：閉 

残留塩素 0.15mg/L以下 0.20mg/L以上 

水圧 0.15MPa以上 0.10MPa以下 

管理排水量 1m3/時 

表 1 管理排水基準値 

図 1 装置構成図 

図 2 日最低残留塩濃度，水温，日管理排水量グラフ（2017年 9月～2018年 9月） 
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 図 2に示すとおり，当管末では，本装置の管理排水機能により残留塩素 0.1mg/l 以上を常時確

保することができた。残留塩素濃度は，夏季に低下しやすい傾向にあるため，日管理排水量は，

夏季は多く冬季は少ない傾向にあった。また，周辺施設における水の使用量による滞留度合いが

変化し，残留塩素濃度は日々変化するが，必要最小排水量で管理排水をすることができた。 

 図 3 に示すとおり，夏季においては，残留塩素濃度の低下が著しく，1日 5回以上の管理排水

が必要となる日が多かった。当管末における残留塩素濃度は，深夜から早朝の給水量が少ない時

間帯だけでなく，周辺施設における水の使用量が多い日中においても低下しており，管理排水が

必要となることが分かった。 

 

（３）必要排水量の比較 

 滞留を解消して，残留塩素濃

度を確保するために必要な排水

量について，常時排水する場合

と自動で管理排水する場合を比

較した（表 2）。常時排水する場

合の 1 日あたりの排水量は，本

モデルの各期間における必要最

大排水量日の排水量とした。 

 結果，本モデルにおいては，年間を通じて約 717m3，約 77％の削減が可能となることが分かっ

た。同時に，排水量設定の検討や現地での設定作業も不要となる。 

 

（４）水質管理業務の効率化 

 滞留水解消のために行う定期的な管末排水作業を想定し，作業量削減の検証を行った。対応人

数，季節による作業回数の変動，管末の場所までの時間，作業時間等の諸条件はあるものの，「職

員 2人が，週 1回，片道 1時間かけ現地へ行き，排水作業を 30分行う。」という条件であれば，

1箇所あたり，年間 260時間の作業量の削減が可能となる。  

期間 常時排水 

(必要最大量) 

自動で 

管理排水 

削減率 

春(4～6月) 264m3 86m3 67.4％ 

夏(7～9月) 313m3 69m3 78.0％ 

秋(10～12月) 276m3 56m3 79.7％ 

冬(1～3月) 82m3 7m3 91.5％ 

年間合計 935m3/年 218m3/年 76.7％ 

表 2 必要排水量の比較 

図 3 夏季のある 1日における残留塩素，管理排水量グラフ（2018年 7月 4日） 
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５ 評価 

 本実証実験において，装置の信頼性及び安定性を確認することができた。また，管理排水によ

り，残留塩素濃度を常時確保することが可能であることを確認できた。 

 滞留を解消して残留塩素濃度を確保するにあたり，自動で管理排水を行うことで，排水量を削

減できることも確認できた。排水量の削減は，水の製造・供給における省エネルギー化や有効率

の向上にも有効である。 

 水質管理業務の作業量削減にも寄与することが分かった。労働人口が減少する中，事業の広域

化等で現場までの距離が遠くなることも予想される。排水の自動化・遠隔化は，その解決策とな

りえると考える。また，災害等で交通が遮断された際など，緊急性の高い状況での対応にも効果

を発揮するものと考える。 

 管末部における残留塩素濃度の管理について，水源の水量に余裕がある地域では，管末部で常

時排水を行う方法もある。しかしながら，深井戸等を水源とする集落等では，水源の水量が十分

でない場合が多く，過疎化による滞留といった問題を抱えていることも多いため，水質と水量の

バランスを高度にコントロールしていく必要がある。本装置が有する水質の常時監視と必要最小

水量の管理排水による滞留解消は，そのコントロール手法の 1つであると考える。 

 

６ 今後の残留塩素濃度管理の在り方 

 毎日検査の実施主体にはさまざまなものがある（表 3）。水道事業体では，それぞれのメリット・

デメリットを勘案し，これらを組み合わせて行っている。 
 

実施主体 メリット デメリット 

職員の自宅 ・技術的信頼性が高い。 

・安価である。 

・地域が限定される。 

地域住民の自宅 ・地域を限定されない。 

・安価である。 

・技術的信頼性が低い。 

・データ集約までに時間がかかる。 

委託業者 

による巡回 

・技術的信頼度が高い。 ・費用と時間がかかる。 

・遠方の場合労力を要する。 

水質自動 

監視装置 

・数値の信頼性が高い。 

・トレンド把握が可能。 

・設置場所の確保が難しい。 

・設置費用，維持管理費用がかかる。

表 3 毎日検査の実施方法 
 

 毎日検査は，いずれの項目も目視による確認で良いが，消毒の残留効果は，残留塩素濃度のデ

ータ蓄積のため，DPD試薬を用いた比色法により行っている場合が多い。これは，一定の技術を

要する。一方，水質自動監視装置は，数値の信頼性が高く，トレンドを水質管理に活用できるが，

設置や維持管理に費用がかかる。なお，費用が高い理由として，色度の連続測定が，告示により

「透過光測定法」と定められていることが挙げられる。 

 費用対効果を考えた場合，色及び濁りの確認は地域住民に依頼しつつ，消毒の残留効果の確認

は水質自動監視装置で行うといった切分けができれば良いと考える。さらに，残留塩素濃度につ

いては，配水系統内の濃度分布を常時把握するため，複数箇所に水質自動監視装置を設置しつつ，

併せて管理排水機能を持たせるのが，高度かつ先進的な水質管理の在り方でないかと考える。 
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応急給水時における遊離残留塩素濃度の低下とその対策 
 

     ○中嶋 紀彰（京都市上下水道局） 舩岡 英彰（京都市上下水道局） 

小倉 明生（京都市上下水道局） 

 

１ はじめに 

 近年，地震や風水害等の災害が多発している。災

害時には，高濁度原水の流入による浄水処理不能，

浄水場の各種設備の水没，停電による送水ポンプの

停止，配水管の離脱・破損などが起こり，大規模な

断水が発生することがある。そのような場合であっ

ても，人の生活には水が必要であるため，応急給水

で対応することとなる。 

災害時に最も注意すべきことは二次災害の防止

である。そのため，応急給水時の衛生状況には十分

注意する必要がある。応急給水で配布した水は，各 

ご家庭において，様々な状況下で保管・使用されることとなるが，その間も遊離残留塩素濃度（以

下「残塩濃度」という。）は，自己分解，日光（紫外線）による分解，水中の残存有機物との反応

により，低下していく。そこで，応急給水時におけるさまざまな状況を想定し，残塩濃度の低下

実験を行った。そして，今後，応急給水時に取るべき対策を検討した。 

 

２ 実験方法 

（１）実験に用いた水 

 実験には，残塩濃度 1.0mg/Lの水道水と残塩濃度 0.5mg/Lの水道水を使用した。いずれも，京

都市内の水道水であり，TOCは 0.8mg/Lであった。残塩濃度 1.0mg/Lのものについては，希釈

した次亜塩素酸ナトリウムを実験室内で添加して調整したものもある。 

 なお，残塩濃度は，デジタル式 DPD残塩計

で測定した。 

 

（２）実験に用いた容器 

 応急給水時は，水道事業体が容器を用意する

場合が多いが，容器の在庫量の問題もあり，住

民が容器を持参することもある。そこで，実験

には以下の容器を用いた（図 2，表 1）。 

 
 

表 1. 保管容器について 

 名称 色 説明 

(ア) 配布用ポリ容器 透明 10L，京都市作製，PE製，新品未洗浄 

(イ) 使用済ﾎﾟﾘﾀﾝｸ 白色 20L，PE製，原水を入れたのち水道水で 3回共洗い 

(ウ) 使用済ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 透明 500ml，清涼飲料水，水道水で 1回共洗い 

図 1．応急給水の様子

図 2.実験に使用した容器 
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（３）実験概要 

＜応急給水拠点での配布時を想定＞ 

 応急給水拠点では，ある程度の数量の容器に汲み置きしておくことがある。この際，屋根等が

なく，直射日光にさらされる場合がある。そこで，以下の条件のもと実験を行った（表 2）。 
 

表 2. 配布時の想定状況 

No. 場所 環境 説明 使用容器 

① 
夏季屋外 

日なた 

気温：約 34℃ 

日射量：0.80kWh/㎡ 
夏の晴天時の直射日光下 (ア) 

② 
秋季屋外 

日なた 

気温：約 16℃ 

日射量：0.64kWh/㎡ 
秋の晴天時の直射日光下 (ア) 

 

＜配布後における保管時を想定＞ 

 配布後，各ご家庭で保管される状況を想定し，以下の条件のもと実験を行った（表 3）。室内は，

照明は点けず，空調による気温の調整も行っていない。 
 

表 3. 給水配布後の保存環境下の想定 

No. 場所 環境 説明 使用容器 

③ 
屋外 

日陰 

気温：約 27℃～約 34℃ 

照度：約 600lx 
夏の屋外の日陰 (ア) (イ) 

④ 
屋内 

遮光無し 

室温：約 27℃～約 30℃ 

照度：約 150lx 

太陽光が差し込まない 

部屋を想定 
(ア) (ウ) 

⑤ 
屋内 

遮光有り 

室温：約 27℃～約 30℃ 

照度：0lx 

④の場所でブルーシート 

をかぶせて遮光 
(ア) (ウ) 

⑥ 冷蔵庫 
室温：約 6度 

照度：0lx 
冷蔵庫保管 (ア) (ウ) 

 

３ 実験結果 

（１）応急給水拠点での配布時を想定した実験の結果 

 「No.①（夏季屋外日なた）」は 7月 25日に，「No.②（秋季屋外日なた）」は 10月 31日に行っ

た。残塩濃度は 10分おきに測定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3．No.①（夏季屋外日なた）       図 4．No.②（秋季屋外日なた） 
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 図 3は「No.①（夏季屋外ひなた）」の結果である。残塩濃度を 0.1mg/L以上確保できたのは，

初期濃度 1.0mg/Lの場合約 40分，0.5mg/Lの場合約 20分であった。残塩濃度が消失するまでの

時間は，初期濃度 1.0mg/Lの場合約 70分，0.5mg/Lの場合約 50分であった。この間，水温は 1

時間で約 33℃から約 39℃に上昇した。 

 図 4は「No.②（秋季屋外ひなた）」の結果である。残塩濃度を 0.1mg/L以上確保できたのは，

初期濃度 1.0mg/Lの場合約 70分，0.5mg/Lの場合約 40分であった。秋の日射量は夏季の 3/4程

度であり，濃度低下の時間もそれに応じて延びる形となった。 

 

(２)配布後における保管時を想定した実験の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 5.  No.③（屋外日陰）    図 6.  No.④（屋内遮光無し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 7.  No.⑤（屋内遮光あり）     図 8.  No.⑥（冷蔵庫） 

 

実験は 7月 25日から 8月 1日にかけての 1週間で行った。残塩濃度は 1日 1回，14時に測定

した。また，実験開始 2週間後のサンプルについて，大腸菌及び一般細菌の検査を行った。なお，

本実験は単一の容器を用い，測定の際は蓋を開閉して水を分取した。 

 図 5は「No.③（屋外日陰）」の結果である。初期残塩濃度によって差はあるものの，残塩濃度

0.1mg/L以上を確保できたのは，1日～2日であった。屋外の日陰であっても，太陽の散乱光に含

まれる紫外線の影響を受けるためと考えられる。 

 図 6は「No.④（屋内遮光無し）」の結果である。配布用ポリ容器を用いた場合，初期残塩濃度

1.0mg/Lは，7日後でも残塩濃度 0.4mg/Lであった。初期残塩濃度 0.5 mg/Lは，6日後に残塩濃

度 0.1mg/Lを下回った。使用済ペットボトルを用いた場合，残塩濃度の低下は，配布用ポリ容器

を用いた場合よりも早かった。 
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図 7は「No.⑤（屋内遮光あり）」の結果である。配布用ポリ容器を用いた場合，初期残塩濃度

1.0mg/Lは，7日後でも残塩濃度約 0.4mg/Lあった。初期残塩濃度 0.5 mg/Lは，6日後に残塩濃

度 0.1mg/Lを下回った。この実験において，遮光ありと遮光無しの場合で，大きな差は認められ

なかった。紫外線は短波長であるため屋内には届きにくく，設置場所も 150lx と薄暗かったため

であると考えられる。 

 図 8 は「No.⑥（冷蔵庫）」である。残塩濃度の低下は非常に緩やかで，1 週間後も残塩濃度は

ほとんど低下しなかった。 

実験開始 2週間後，各容器について，一般細菌及び大腸菌の検査を行った。そのうち，「No.⑤

（屋内遮光あり）」の検査結果を以下に記す。大腸菌については，全て陰性であった。一般細菌に

ついては，初期濃度 1.0mg/Lの場合，いずれの容器の場合も 0～2 CFU/mLであったが，初期濃

度 0.5mg/Lの場合，配布用ポリ容器は 1 CFU/mL，使用済ペットボトルは約 3000 CFU/mLの検

出があった。一般細菌は，残留塩素消失後，徐々に増加したことと，容器の清浄さによる違いが

あることが伺える。 

 

４ まとめ 

応急給水の配布は，透明な容器を用いることが多い。透明な容器は，直射日光による紫外線の

影響を大きく受けるため，残塩濃度は短時間で急激に低下する。真夏の直射日光を受けた場合，

残塩濃度 1.0mg/Lは，数十分で 0.1mg/Lまで低下することが確認できた。 

 応急給水配布後の各ご家庭における保管については，屋外の日陰に保管した場合であっても，

残塩濃度 1.0mg/Lは，1日程度で 0.1mg/Lまで低下することが確認できた。屋内の薄暗い日陰に

保管すれば，紫外線の影響は大幅に低下するため，室温が 30℃程度であっても，残塩濃度が

1.0mg/Lあれば 1週間以上保管できることが確認できた。ただし，容器の状態や保管場所によっ

ては，これより短期間になる可能性が十分ある。 

 なお，容器の開閉や使用状況（直接飲用等）によるが，残留塩素消失後は一般細菌が徐々に増

殖する。一般細菌は，それ自体が即座に健康被害を引き起こすものではなく，浄水処理の管理指

標や糞便汚染の指標として活用されている項目であるが，災害時等，体力が落ちているときには，

日和見感染の危険性もあるため，注意が必要である。 

 

５ 対策方法 

 給水車に受水する水の水質について，災害時は，浄水場の機能が万全でない可能性や適切な水

質管理が行えていない可能性が考えられる。そのため，応急給水の開始前には，残塩濃度を確認

する必要がある。残塩濃度が低い場合は，給水車に次亜塩素酸ナトリウム等を少量注入し，残塩

濃度を高める必要がある。災害時であることを考えれば，残塩濃度は 1.0mg/L程度に調整するの

が良いと考える。 

 応急給水の配布後は，各ご家庭での管理にゆだねる部分が多いが，安全に使用していただくた

めの施策を，水道事業体として最大限講じるべきである。 

容器については，開閉や使用状況（直接飲用等）による細菌の混入を防ぐため，飲用水と生活

用水で容器を分ける方が良い。また，応急給水拠点では，作業を極力日陰で行うなど，配布前の

残塩濃度を低下させない工夫が必要である。また，各ご家庭での保管方法や保管日数の目安，使

用時の注意について，掲示や声掛けでお知らせするのが良いと考える。 
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京都市原水のかび臭発生状況の変遷 

 

 ○横井 貴大（京都市上下水道局） 野口 暁生（京都市上下水道局） 

舩岡 英彰（京都市上下水道局） 小倉 明生（京都市上下水道局） 

 

１ 背景 

京都市が水源とする琵琶湖南湖では，1969年以降，毎年のようにかび臭が発生している。当初

は官能試験（嗅覚）や生物計数によりかび臭の動向を把握していたが，1988年以降は GC-MSを

用いてかび臭物質濃度の測定を行っている。 

かび臭物質濃度やかび臭産生生物の増減は，毎年のように変動がある。本研究では，1988年～

2017年の 30年間の原水データを基に，これらの挙動を解析した。また，2007年～2017年の 11

年間の琵琶湖南湖 9地点のデータを基に，より詳細な解析を試みた。 

 

２ 解析データ 

（１）蹴上浄水場原水（1988 年～2017 年） 

蹴上浄水場原水について，1988 年～2017 年に

かけてのデータを解析した。かび臭物質は，必要

に応じた頻度（最大で 1日単位）で測定していた。

生物数は，琵琶湖環境科学研究センターによる瀬

田川プランクトン速報のデータを用いた。 

（２）琵琶湖南湖 9地点（2007 年～2017 年） 

琵琶湖南湖 9地点（図 1）について，2007年～

2017年にかけてのデータを解析した。測定は月 1

回行っているが，かび臭発生頻度の高い 8 月度の

データを用いた。 

 

３ 蹴上浄水場原水におけるかび臭物質等の挙動と考察（1988 年～2017 年） 

（１）かび臭物質及び生物数の挙動 

 1988年～2017年の蹴上浄水場原水について，2-MIB及びジェオスミンの年間最大濃度を，図

2に示す。また，かび臭産生生物等の年間最大数を図 3に示す。 

 図 2 から，この 30年間を，「① 2-MIB が高濃度で発生した時期」「② ジェオスミンが高濃

度で発生した時期」「③ 2-MIB 及びジェオスミンの両物質が低濃度で発生した時期」という 3

つの期間に分けて注目することとした。以下にそれぞれの期間の特徴を述べる。 

 「① 2-MIBが高濃度で発生した時期」は，1988年～1994年の期間が該当する。この期間に

おける 2-MIBの最大濃度は 1992年の 970 ng/L（Oscilatoria tenuisによる）であり，ジェオスミ

ンの最大濃度は1990年の133ng/Lであった。2-MIBの原因生物として，初夏にPhormidium tenue，

秋季に Oscilatoria tenuisが主に観察されていた。  

図 1 琵琶湖南湖採水地点 
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 「② ジェオスミンが高濃度で発生した時期」は，1995年～2006年の期間が該当する。2-MIB

濃度が低下し，ジェオスミンが高濃度で発生していた。この期間におけるジェオスミンの最大濃

度は 2004年の 1400 ng/L（Anabaena spiroides var. crassaによる）であり，2-MIBの最大濃度は

1997 年の 23ng/L であった。ジェオスミンの原因生物として，ジェオスミン産生種の Anabaena

が多く観察されていた。 

 「③ 2-MIB及びジェオスミンの両物質が低濃度で発生した時期」は，2007年～2017年の期

間が該当する。2-MIB及びジェオスミンの両物質が検出されるようになったが，最大濃度はとも

に低かった。この期間における 2-MIBの最大濃度は 2013年の 42 ng/L（Phormidium tenueによる）

であり，ジェオスミンの最大濃度は 2016年の 150 ng/L（Anabaena spiroides var. crassaによる）

であった。2-MIB の原因生物について，2013 年，2014 年は Phormidium tenue，2008 年，2016

年は Oscillatoria tenuisが観察されたが，それ以外の期間は，2-MIB産生生物が観察されないこと

が多かった。ジェオスミンの原因生物については，ジェオスミン産生種の Anabaenaに比べ，非産

生種の Anabaenaが多く観察されていた。 

 

 

 

 

 

 

図 2 2-MIB（実線）及びジェオスミン（斜線）の年間最大濃度の推移 

（左）1988年～2017年，（右）2007年～2017年の詳細図 

 

 

図 3 かび臭産生生物等の年間最大数の推移 

（左）Phormidium tenue（実線）と Oscillatoria tenuis（斜線） 

（右）Anabaenaのジェオスミン産生種（実線）と非産生種（斜線）。産生種は A.macrospora（100µm糸状体）と 

   A. spiroides var. crassa（1巻）の合算。非産生種は A. affinis（100µm糸状体）と A. flos-aquae（1巻）の合算。 

 

（２）2-MIB の性質（溶解性/非溶解性）の変遷 

2007年～2017年の期間では，2-MIB産生生物が観察されないにもかかわらず，2-MIBが検出

されることが多かった。そこで，2-MIBの溶解性濃度と非溶解性濃度の割合に注目し，過年度と

の比較を行った（図 4）。 
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図 4（左）から，1988年～1994年より 2007年～2017年のほうが，溶解性 2-MIBの割合が高

いことが認められた。また，図 4（右）から，同程度の濃度領域（10～32ng/L）においても，2007

年～2017 年のほうが，溶解性 2-MIB の割合が高いことが認められた。なお，同程度の濃度領域

（10～32ng/L）における溶解性 2-MIBの割合の中央値は，1988年～1994年で 69%，2007年～

2017年で 88%であった。 

 

図 4 溶解性 2-MIBの割合 

  （左）年間を通した溶解性 2-MIBの割合 

  （右）全量 2-MIB濃度が 10 ng/L～32 ng/Lの場合における溶解性割合 

 

（３）琵琶湖全体の水質状況の変化を踏まえた考察 

 この期間における琵琶湖全体の水質状況の変化を踏まえ，考察を行った。 

 「① 2-MIBが高濃度で発生した時期」（1988年～1994年）と「② ジェオスミンが高濃度で

発生した時期」（1995年～2006年）の間には，1994年の大渇水があった。この年，観測史上最

低水位である B.S.L－123cmを記録した。これ以降，琵琶湖南湖では水草が大量繁茂するように

なった。なお，これ以降も，1995年に－94cm，2000年に－97cm（観測史上 4番目の低水位），

2002年に－100cm（観測史上 3番目の低水位）を記録している。 

 「② ジェオスミンが高濃度で発生した時期」（1995年～2006年）と「③ 2-MIB及びジェオ

スミンの両物質が低濃度で発生した時期」（2007年～2017年）の間には，2007年冬季における

琵琶湖全循環の遅れ（例年よりも 1～2箇月遅かった）や滋賀県における下水道普及率の向上（1995

年 約 40％→2007年 約 85％）があった。 

 「③ 2-MIB及びジェオスミンの両物質が低濃度で発生した時期」（2007年～2017年）におい

ても，滋賀県により 2011年から行われている水草除去作業により，琵琶湖の水質は再び変わる可

能性がある。また，近年の気候変動や頻発する異常気象も，影響を及ぼす可能性がある。 

 このように琵琶湖は，様々な要因により，大きなサイクルで水質が変動しており，それがかび

臭物質濃度やかび臭産生生物の増減に影響を与えていると考えられる。 

 

４ 琵琶湖南湖 9地点におけるかび臭物質及び各種水質データの挙動と考察（2007 年～2017 年） 

 2007年～2017年の状況をより詳細に解析するため，琵琶湖南湖 9地点について，かび臭発生

頻度の高い 8月度の各種水質データを表 1に示す。 
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2-MIB，ジェオスミンともに，琵琶湖大橋における濃度は低い傾向にあった。北湖を水源とす

る他水道事業体からの情報でも，北湖（内湖は除く）におけるかび臭の発生は確認されておらず，

かび臭は南湖で発生していると考えられた。南湖の各地点を比較すると，中央部に位置する三井

寺沖中央は他地点より濃度が低く，かび臭は東岸及び西岸で発生している傾向が伺えた。 

東岸及び西岸の各地点を比較したところ，かび臭は局所的に発生している傾向が伺えた。各地

点において他の水質データと比較してみると，東岸の赤野井に着目した場合， 2-MIB とジェオ

スミン濃度は高く，pH値は低く，Chl. a，T-N，T-Pは高いといった特徴があった。西岸の唐崎

に着目した場合，2-MIBとジェオスミンの濃度は低く，pH値，Chl. a，T-N，T-Pは高いという

特徴があった。このように，地点により水質の差が認められることから，今後，かび臭原因物質

と水質データの関連性について，検証していく必要があると考える。 

 

表 1 南湖 9地点における 2007年～2017年 8月の各種水質データ 

 

 

５ まとめ 

 1988年～2017年の蹴上浄水場原水について，かび臭物質のデータを解析した結果，1988年～

1994年は 2-MIBが高濃度で発生し，1995年～2006年はジェオスミンが高濃度で発生し，2007

年～2017年は 2-MIB及びジェオスミンの両物質が低濃度で発生していたことが確認できた。こ

の期間中，琵琶湖の水質は気候変動や様々な水質改善の取組により変化しており，それがかび臭

物質濃度やかび臭産生生物の増減に影響を与えていると考えられる。 

 次いで，2007 年～2017 年の琵琶湖南湖の水質データを詳細に解析したところ，かび臭物質は

東岸及び西岸で，局所的に発生している傾向が伺えた。各地点の水質に差があることから，かび

臭物質と各種水質データの関連性について，今後，検証していく必要があると考える。 

 琵琶湖は水道水源としてだけでなく，漁業の場，観光の場，多様な生物の生息の場と，多様な

面を持っている。また，琵琶湖の水質は，集水域や湖岸の変化によって大きく変化しており，今

後も気候変動や異常気象の影響が懸念される。水道事業体としては，かび臭物質濃度やかび臭産

生生物の把握のみならず，様々な水質状況の変化を捉え，かび臭の発生予測や抑制等に繋げてい

きたい。 

琵琶湖

大橋
雄琴 下坂本 唐崎 柳が崎

第二取

水口
三井寺 山田 赤野井

最大値 18 30 43 27 15 11 26 61 42

中央値 0 3.5 1 1 5.5 5.5 0 6.5 7

最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0

最大値 3 13 13 20 8 5 4 10 20

中央値 0 4.5 3.5 1 4 3 0 3.5 8.5

最小値 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T-N (mg/L) 0.11 0.13 0.25 0.27 0.16 0.17 0.12 0.17 0.42

T-P (mg/L) 0.0080 0.0170 0.0235 0.0275 0.0220 0.0190 0.0150 0.0235 0.0450

pH 8.7 9.0 9.4 9.7 9.2 9.1 8.8 9.2 8.5

chl . a  (mg/L) 0.0010 0.0015 0.0030 0.0060 0.0035 0.0030 0.0025 0.0030 0.0115

2-MIB (ng/L)

ジェオスミン

(ng/L)

中央値
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琵琶湖南湖の 2-MIB 発生源に関する調査 
 

     ○野口 暁生（京都市上下水道局） 横井 貴大（京都市上下水道局） 

舩岡 英彰（京都市上下水道局） 小倉 明生（京都市上下水道局） 

 

１ はじめに 

京都市が水源としている琵琶湖南湖には様々な生物（植物プランクトン）が生息しており，そ

の中には，かび臭・生ぐさ臭といった異臭を発生させたり，ろ過閉塞障害やろ過漏出障害等を引

き起こす生物も存在している。 

現在，かび臭は，ジェオスミンと 2-MIBが水道水質基準に設定されている。琵琶湖南湖におい

ては，Anabaena macrosporaや Anabaena spiroides var. crassaがジェオスミン産生種として観察され

ることが多く， また，Oscilatoria tenuisや Phormidium tenueなどが 2-MIB産生種として観察され

ることが多い。 

しかしながら，近年，これらの生物が観察されない状況下であっても，かび臭が検出されるこ

とが増えてきている。平成 30年夏季は，主に 2-MIBが発生したが，かび臭を産生する生物は観

察されなかった。本稿では，平成 30年夏季における 2-MIB発生状況と，発生源特定のための調

査について報告する。 

 

２ 実験方法 

（１）2-MIB 測定方法（全量 2-MIB 及び溶解性 2-MIB） 

2-MIB の測定は，SPME-GCMS で行った。全量 2-MIB については，10ml の試料に 3.5g の

NaClを添加し，藻体内からかび臭を溶出させて測定を行った。溶解性 2-MIBについては，1µm

のガラス繊維ろ紙で濾過したのち，NaClを同量添加し，測定を行った。 

 

（２）生物の計数方法 

生物の計数は，光学顕微鏡を用いて行った。生物が藍藻類であるかどうかの判定は，落射蛍光

顕微鏡を用いて行った。底泥中の生物は，底泥を 1µmのガラス繊維ろ紙で濾過したのち，その地

点の下層水で希釈して観察した 1)。石に付着した生物は，付着物をブラシで5cm2程度はがし取り，

50mLの精製水で懸濁させたものを観察した。 

 

（３）生物の培養方法 

底泥中の生物の培養は，薬匙 1杯分の底泥を試験管に分取し，それに同地点の下層水を 1µmの

ガラス繊維ろ紙でろ過し，オートクレーブで滅菌したもの（以下「滅菌済下層水」という。）を

10ml加え，藻類培養器（20℃，L:D=14:10，約 2000 lux）内で静置した。 

石に付着した生物の培養は，付着物から得た懸濁液に含まれていた藍藻類を単離し，滅菌済下

層水及び CT培地に接種後，藻類培養器（上記と同条件）内で静置した。  
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表１ 8月の琵琶湖南湖調査（9地点） 

における，色度・濁度・TOC 

の各地点の平均値 

H30
H26-H29

（平均）

色度（度） 32 13

濁度（度） 10.2 3.0

TOC（mg/L） 3.1 1.9図１ 蹴上浄水場原水における 2-MIB発生状況 

（４）底泥中の藍藻類の回帰実験 

底泥を 4℃暗所で 1日静置したものをクリーンベンチ内で乾燥させた。その後，薬匙 1 杯分の

試料をシャーレと試験管にそれぞれ採取し，滅菌済下層水 10mLを加え，藻類培養器（前節と同

条件）内で静置した。1 箇月後，生物の発芽状況を確認し，滅菌済下層水及び CT 培地を用い，

前節と同様の方法で単離培養を行った 2)。 

 

３ 琵琶湖南湖における平成 30 年夏季の 2-MIB 発生状況 

琵琶湖南湖から取水している蹴上浄水場原水における平成 30年夏季の 2-MIB 発生状況を図 1

に示す。なお，ジェオスミンについては，7月上旬～7月下旬にかけて発生したが，最大で 5ng/L

の検出に留まった。 

2-MIB濃度は，7月 29日の台風の後から上昇し始めた。8月中旬にピークを迎え，最大で 33ng/L

を検出した。その後，8月 23日の台風を機に濃度は減少に転じ，9月には終息した。全量 2-MIB

と溶解性 2-MIB を測定したところ 90％以上が溶解性 2-MIB であった。また，原水中に 2-MIB

産生種は観察されなかった。 

他水道事業体からの報告によると，琵琶湖北湖では 2-MIBは数 ng/L程度しか検出されていな

かった。そこで，琵琶湖南湖が 2-MIBの発生源であると考え，発生源特定のための調査を行うこ

ととした。 

なお，今夏は，7月 29日と 8月 23日に台風は接近したものの，降水量はそれほど多くなく，

それ以外の期間は晴天が続いたため，7月 25日～7月 28日の間，瀬田川洗堰放流量は 15m3/sと

少なかった。そのため湖水は滞留し，色度・濁度・TOC が例年より高い値になった（表１）。生

物については，臭気の原因生物ではないが，Anabaena affinisが多く観察されており，最大で 9000

糸状体(100µm単位)/mlを記録した。 

 

 

４ 琵琶湖南湖調査 

（１）調査概要 

琵琶湖南湖調査を，8月 15日，16日及び 29日に行った。 

試料採取地点を図 2，各地点の 2-MIB濃度を表 2，各地点の生物数を表 3に示す。 
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図２ 琵琶湖南湖での試料採取地点 

（２）各地点の 2-MIB 濃度 

 8月15日の調査において，2-MIB濃度は，雄琴（沖）42 ng/L，

赤野井（沖）11 ng/L，山田（沖）10 ng/Lであった。一方，唐

崎（沖）3 ng/L，柳が崎（沖）3 ng/L，第 2疏水取水口（沖）

3 ng/L，三井寺沖中央（沖）2 ng/Lであった。このことから， 

2-MIBの発生は局所的であることがうかがえた。 

 8月 15日及び 16日の調査において，唐崎では，沖 3 ng/L，

湖岸 8 ng/L，柳が崎では，沖 3 ng/L，湖岸 8 ng/L，第 2疏水

取水口では，沖 3 ng/L，湖岸 11 ng/Lと，いずれも湖岸の方が

高い値を示した。また，8月 29日の調査において，膳所では，

沖（表層）6 ng/L，湖岸 26 ng/Lと，同じく湖岸の方が高い値

を示した。このように，湖岸の方が 2-MIB 濃度が高い値を示

す地点があった。 

8月 29日の調査において，膳所（沖）・近江大橋南（沖）・山

田（沖）では，表層も下層も全量 2-MIB濃度と溶解性 2-MIB濃度がほぼ同じ値を示した。一方，

膳所（湖岸）では，全量 2-MIB 26ng/L，溶解性 2-MIB 19 ng/Lと，全量 2-MIB濃度の方が高い

値を示した。第 1疏水取水口（湖岸），第 2疏水取水口（湖岸）でも，全量 2-MIB濃度の方が高

い値を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）各地点の生物数 

 8月 15日及び 29日の調査において，

全地点の第一優占種は，かび臭非産生

種である，Anabaena affinisであった。 

 8 月 15 日の調査において，2-MIB

が 42 ng/L検出された雄琴（沖）では，

藍藻類は観察されなかった。一方，10 

ng/L程度を検出した山田（沖）と赤野

井（沖）では，Phormidium属が観察さ

れた。  

8/15 8/16

沖

表層

全量2-MIB 全量2-MIB 全量2-MIB 溶解性2-MIB 全量2-MIB 溶解性2-MIB 全量2-MIB 溶解性2-MIB

琵琶湖大橋 <2

雄琴 42 2 <2 2 <2

下阪本 9

唐崎 3 11

柳ヶ崎 3 8 <2 <2 <2 <2

第二疏水取水口 3 13 13 9

第一疏水取水口 10 8

三井寺沖中央 2

膳所 6 6 5 5 26 19

近江大橋南 7 7 7 8

山田 10 6 6 8 8

赤野井 11

(ng/L)

8/29

湖岸
沖

湖岸
表層 下層

表３ 各地点の藍藻類の計数結果 

表２ 各地点の２-ＭＩＢ濃度結果 

日付 地点 Oscilatoria . sp Phormidium . sp Lyngbya . sp

雄琴　沖 0 0 0

H30.8.15 山田　沖 0 2 0

赤野井　沖 0 26 0

第二疏水取水口　除藻柵 10 0 16

第一疏水取水口　湖岸 0 0 0

膳所　湖岸 12 1 27

H30.8.29 膳所　沖　表層 0 12 4

膳所　沖　下層 0 6 84

山田　沖　表層 0 0 0

山田　沖　下層 0 2 32

(100µm糸状体数/mL)
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8月 29日の調査において，山田（沖，下層）及び膳所（沖，下層）では Lyngbya属が多く見ら

れ，また，Phormidium属も見られた。 

8月 29日の調査において，第 2疏水取水口（湖岸），膳所（湖岸）の石を採取し，付着物を観

察したところ，Oscilatoria属と疑われる生物が観察された。当日の生物試験において，Oscilatoria

属は，沖では観察されておらず，湖岸でのみ観察されていた。そこで，この石に付着していた生

物の単離培養を行った。2週間後，Oscilatoria属と疑われる生物の増殖は確認できたものの，官能

試験（嗅覚）では，かび臭を感知することはできなかった。 

 

（４）底泥中の生物の培養結果 

8 月 29 日の調査において，雄琴（沖），柳が崎（沖），膳所（沖），山田（沖）の底泥を採取し

たところ，糸状体の藍藻類が観察された。しかし，夾雑物が多く，生物種の判別は困難であった。

そこで，底泥を試験管に分取し培養を行った。2週間後，Phormidium 属や Lyngbya 等の藍藻類の

増殖が確認できたものの，官能試験（嗅覚）では，かび臭を感知することはできなかった。 

 

（５）底泥中の藍藻類の回帰実験の結果 

8月 29日の調査において，雄琴（沖），柳が崎（沖），膳所（沖），山田（沖）の底泥を採取し，

底泥中に含まれる生物の回帰実験を行った。2週間後，Nostoc属や Anabaena属等は増殖したもの

の，2-MIBを産生する生物は確認できなかった。 

 

５ 考察 

平成 30年夏季，琵琶湖南湖から取水している蹴上浄水場において，原水中の 2-MIB濃度が上

昇した。そのほとんどが溶解性であり，原因生物は観察されなかった。 

琵琶湖南湖の調査の結果，2-MIBが局所的に発生していることが分かった。沖と湖岸を比較す

ると，湖岸の方が 2-MIB 濃度が高い地点があった。また，沖では 2-MIB のほぼ全量が溶解性で

あったが，湖岸では全量 2-MIBと溶解性 2-MIBに差が生じる地点があった。 

湖岸の石の調査をしたところ，沖では観察されなかった Oscilatoria 属が観察された。また，沖

の底泥中には糸状体の藍藻類が観察された。これらの生物の培養を試みたが，官能試験（嗅覚）

でかび臭を感知することはできなかった。また，湖底の泥について回帰実験を行ったが，2-MIB

を産生する生物の増殖は確認できなかった。 

かび臭が発生した際，従来は，水中の生物に焦点を当てた調査を行っていた。しかし，近年で

は河川の石等に付着した藍藻類によるかび臭発生の事例が多数報告されている。今後は，湖沼に

おいても，湖岸の石や底泥に着目した調査が必要であると考える。 
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Abstract: Perchlorate is an oxidizer used in fireworks. Though fireworks displays are held over Lake 
Biwa, which supplies water to Kyoto, the city’s water treatment process lacks the capacity to remove 
perchlorate. This study investigated perchlorate contamination in source and tap water resulting from a 
fireworks display. During 2016, the perchlorate concentration in the source water increased to 22.3 
µg/L during the 19 hours following the display and then decreased to < 0.5 µg/L. The perchlorate 
concentration in the tap water increased to 13.6 µg/L during the 35 hours following the display, and 
then gradually decreased. To evaluate the state of mixing through the water treatment process, a model 
for chemical reactors was applied to concentration time-courses in the source and tap water. The tank-
in-series model for complete mixing was appropriate to simulate the experimental observation that the 
maximum concentration in the tap water was approximately one half of the maximum in the source 
water. 

 

Keywords: Perchlorate; Fireworks display; Tank-in-series model; Kyoto; Lake Biwa 

 

Introduction 

Perchlorate is a stable chemical substance in the aquatic environment and interferes 

with the production of thyroid hormones required for human metabolism (Srinivasan 

A. and Viraraghavan T., 2009). Though perchlorate is a health risk, perchlorate has 

been detected in various types of food including dairy products, leafy vegetables, and 

seafood (Jackson W.A., et al., 2005; Takatsuki S., et al., 2011). In addition, it has also 

been detected in drinking water (Asami M., et al., 2005). Water treatment processes 

including ozonation cannot remove perchlorate because of its persistence in water 

(Kosaka K., et al., 2007). The Japan Ministry of Health, Labor and Welfare set its 

non-legally binding guideline to 25 μg/L in tap water (Ministry of Health, Labour and 

Welfare, 2018). 

Some types of perchlorate are used as oxidizers in propellants such as rockets and 

fireworks, and fireworks displays are considered to cause perchlorate contamination 

in the environmental water (Munster J., et al., 2009; Wu Q., et al., 2011). Perchlorate 

concentrations have increased approximately 1,000 times compared to the mean 

baseline value in a small lake in the U.S. within just 14 hours following the fireworks 

display (Wilkin R.T., et al., 2007). In Japan, where over 200 fireworks displays are 

held annually (Japan Pyrotechnics Association, 2018), perchlorate contamination has 

also been reported in a dammed lake (Yamada Y., et al., 2010). Attempts have been 

made to remove or decompose perchlorate in the environmental water (Hori H., et al., 

2012), but it may take more time to apply this technology to water treatment 

processes.  

Lake Biwa, the largest lake in Japan, has northern and southern parts. The volume 

and residence time of water are 27.3 billion m
3
 and 5.5 years in the northern part, and 

0.3 billion m
3
 and 15 days in the southern part (Somiya I., 2000). Lake Biwa is the 

main water resource of Kyoto with more than 1,000,000 residents (Figure 1 and Table 

1). The 7.4-km-long waterway termed the “Lake Biwa Waterway No. 2” carries the 

raw water to Kyoto, and water spends approximately 2 hours in this waterway (Figure 

2). Keage water purification plant in Kyoto has a water treatment process that 
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includes particular active carbon absorption, coagulation-sedimentation, and rapid 

sand filtration (Figure 3). Near the waterway inlet, 10,000 fireworks are launched in a 

fireworks display every summer. Following the display, perchlorate is considered to 

be discharged into the lake water and to flow into the water purification plant through 

the waterway. This study investigated perchlorate contamination in the source and tap 

water resulting from the fireworks display. 

In this study, the hydraulic behavior of the water purification plant was also 

simulated on the basis of the experimental data of perchlorate concentration trends. 

Though the “fate prediction model of organic chemicals” is a good model to describe 

chemical dynamics with the consideration of dilution, degradation and absorption 

(Nakata K., et al., 1996), perchlorate is stable in response to degradation and 

absorption, and this model is not suitable for analyzing perchlorate concentration 

trends. Instead of the fate prediction model, the dynamics of perchlorate are best 

analyzed using the “tank-in-series model for complete-mixing”. This tank-in-series 

model describes the state of mixing and evaluates the efficiency of a chemical 

reaction in a reactor (Gesui shiken houhou, 2012). The tank-in-series model is often 

used to optimize activated sludge processes in a sewage system and to improve the 

performance of chlorine contact tanks and bypasses in a water supply system 

(Dominguez A.M., et al., 2005; Sarathai Y., et al., 2010; Segawa T., et al., 2006; 

Rauen W.B., et al., 2012).  

 

Materials and Methods 

Sampling water and measuring perchlorate 

The investigation was carried out from 2010 to 2015. The firework display is held 

from 19:30 to 20:30 each year. The sampling points and dates are shown in Table 2. 

Automatic water samplers (LYSAM-Ps, NKS Co., Ltd) were used to sample 

waterway inlet in 2012, 2014, and 2015, and sampling was conducted in the 

distribution reservoirs in 2014 and 2015. The Keage Water Purification Plant has 

three distribution reservoirs, one for the highest service area, one for the high service 

area, the other for the low service area. Sampling was conducted in the distribution 

reservoir for the highest service area in 2014 and in the distribution reservoir for the 

low service area in 2015. 

Perchlorate was measured using LC-MS in 2010 and LC-MS/MS from 2011 to 

2015 (Table 3). The standard solution was 100 mg/L sodium perchlorate solution 

(Cambridge Isotope Laboratories, Inc.) and the internal solution was 100 mg/L 18O
4-

 

sodium perchlorate solution (Cambridge Isotope Laboratories, Inc.). Collected 

samples were filtered using a 0.2-μm membrane filter (GL Sciences Inc.) and stored at 

4°C. 

 

Modeling the chemical reactor 

The dimensionless time θ was obtained by dividing the time t by the mean residential 

time T. C(θ) was the normalized tracer concentration at dimensionless time θ. 

Residence time distribution E(θ) was determined as a function of a time course of 

C(θ) in response to an impulse input at θ = 0 (Equation (1)). The tank-in-series model 

assumes that a chemical reactor consists of N complete-mixing sequence tanks, and 

provides a residence time distribution E(θ) as Equation (2) as follows.  
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(1) 

(2) 

   

The tank-in-series model was applied to the flow behavior from the waterway inlet 

to the distribution reservoirs. The theoretical residential times of 2014 and 2015 were 

20 and 10 hours via the calculation with the volume and the flow rate of each tank of 

the plant. However, the theoretical residential time of 2015 was modified to 10 hours 

to ensure the integrity of the model and the experiment. The perchlorate concentration 

was normalized using Equation (1). Though the tank-in-series model is premised on 

impulse input, perchlorate in the waterway inlet had a concentration distribution. 

Therefore, the input of continuous time impulse was assumed and the theoretical 

time-course curves in the distribution reservoirs were analyzed for N=1, 2, 5, 10, and 

20 using Equation (2). 

Unfortunately, the data were not recorded 15 and 17 hours after the end of the 

firework display in 2014. The missing data were complemented with the average 

values between the data of the adjacent sampling times. Perchlorate concentrations in 

the waterway inlet were regarded as zero following the last sampling time. 

 

Results and Discussion 

Perchlorate in the water resource, water purification plant, and tap 

Perchlorate was detected near the launched site 3 days after the fireworks display in 

2010. Because the lake water flows from the north to the south, perchlorate was not 

detected further north than the launched site (Figure 4). During the next day following 

the fireworks display in 2011, 21.6 μg/L of perchlorate was detected in the water in 

Otsu harbor and 13.7μg/L of perchlorate was detected in the waterway inlet (Figure 5). 

The perchlorate concentration did not decrease from the waterway inlet to the rapid 

sand filter in 2011 (Figure 6). The perchlorate concentration in the tap water was 3.8 

μg/L after 2 days following the fireworks display in 2011, and the concentration 

decreased to 0.8 μg/L after 10 days following the display (Table 7).  

Perchlorate in the waterway inlet and distribution reservoirs 

In 2010, the perchlorate concentration in the intake basin was < 0.5 μg/L prior to the 

fireworks display, and ranged from 4 to 5 μg/L for the 3 days after the display (Figure 

8). In 2011, the concentration in the intake basin increased to 8.1 μg/L within 1 day 

after the display. The concentration in the distribution reservoir increased to 5.0 μg/L 

within 2 days following the display. During both years, the concentrations in the 

intake basin decreased to < 0.5 μg/L within 6 days after the display.  

In 2014, the perchlorate concentration in the waterway inlet increased to 22.3 μg/L 

within 19 hours following the display, and the concentration in the distribution 

reservoir for the high service area increased up to 13.6 μg/L within 35 hours 

following the display (Figure 9A). In 2015, perchlorate concentration in the waterway 

inlet increased up to 10.4 μg/L within 13 hours after the display, and the concentration 

in the distribution reservoir for the lower service area increased up to 6.4 μg/L within 

25 hours following the display (Figure 9B). During 2014 and 2015, the perchlorate 
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concentration time courses in the distribution reservoirs followed wide and low bell-

shaped curves, and the maximum concentration in the distribution reservoirs was 61% 

of the maximum in the waterway inlet.  

Rain and wind were considered to be the main reasons why the perchlorate 

concentration in 2014 was higher than that during the other years. The amounts of 

rainfall at the waterway inlet were 4 mm from 19:00 to 20:00 and 2.5 mm from 20:00 

to 21:00 on the day of the fireworks display. In addition, an on average 4.5 m/s wind 

blew from the north-north east during the following 2 days after the display. Rainfall 

prevented the propellants of the fireworks from spreading around the launched site, 

and the wind carried the propellants into the waterway inlet. 

There were two peaks in the perchlorate concentration trend in the waterway inlet 

in 2017 (Figure 9B) because of the change in the wind direction. During the following 

2 days after the display, the day-time wind from the north-north east (2 -4 m/s) carried 

perchlorate away from the waterway inlet, and the night-time wind from the south-

south west (1 -2 m/s) carried it back. 

Modeling the flow behavior of perchlorate 

The perchlorate concentration decreased from the waterway inlet to the distribution 

reservoir (Figure 9A, B). Mixing was the only factor to decrease the perchlorate 

concentration though the water treatment process, because this process did not remove 

perchlorate. In this study, “the tank-in-series model for complete mixing” was applied 

to analyze the behavior of perchlorate, and the flow from the waterway inlet to the 

distribution reservoirs was assumed to be flow in a chemical reactor. This model 

assumes that a chemical reactor consists of N complete-mixing sequence tanks, and 

the mixing is increasingly sufficient as N increases.  

The theoretical time-course curves at N=10 fitted the experimental curves of 2014 

and 2015 most closely (Figures 10 and 11). This result meant that insufficient mixing 

occurred in the plant, and more vigorous mixing can decrease the maximum 

concentration in the tap water. It may be important to improve the efficiency of 

mixing from the perspective of accident management regarding chemical pollution in 

the raw water. And it will also be necessary to simulate more various input patterns to 

understand the various behaviors of chemicals. 

 

Conclusion 

This study from 2010 to 2015 investigated perchlorate contamination resulting from 

an annual fireworks display held over Lake Biwa, which supplies water to Kyoto. The 

maximum perchlorate concentration in the source water was 22.3 ug/L and the 

maximum concentration in tap water was 13.6 ug/L. This result showed that tap water 

in Kyoto is safe to drink. 

The flow behavior of perchlorate was simulated using a tank-in-series model for 

complete mixing (N=10). This model provided a good description regarding the 

experimental observation that the maximum concentration in the tap water was 

approximately one half of the maximum in the source water. This model will be 

useful in predicting concentration distributions in tap water when hazardous 

chemicals flow into the waterway inlet.  
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Figures and Tables 

 
Table 1. Details of the Kyoto Water Supply in 2017 

Items Values

Service population 1,459,487 res idents

Suppl ied rate 99.9%

Des igned capaci ty 771,000 m
3

/day

Maximum s upply 552,170 m
3

/day

Average supply 509,438 m
3

/day  
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Figure 1. Lake Biwa   Figure 2. Southern part of Lake Biwa and its outlets 
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Figure 3. Water treatment process of the Keage Water Purification Plant 

 

Table 2. Sampling points and dates  
2010 2011 2012 2014 2015

Aug 6 Aug 8 Aug 8 Aug 8 Aug 7

Aug 9 Aug 8, 9 Aug 9

once / d once / d once / d

Aug 6 -17 Aug 8 -16

once / d twice / d

Aug 9 -12

once / d

Aug 9 -16 Aug 9 -11 Aug 8 -10

once / d once / 2h once / 2h

Aug 10, 18

once / d

Year

Fi reworks  display

Lake Biwa

waterway inlet

water treatment

proces s

-

Sampl ing

 points

and

Date distribution

res ervoi rs

tap water

in Kyoto

- -

--

---

-

-

- -

- - -
 

 

Table 3. Perchlorate measurements using liquid chromatography / tandem mass spectrometry 
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Instrument ACQUITY UPLC (Waters  Corp.)

Column

Column Temp.

Mobi le phase A

Mobi le phase B

Gradient

Flow s peed

Injection vol .

Instrument

Ionization

ClO4

-
98.7＞82.7

18

O4-ClO4

-
106.7＞88.7

MS/MS

Quattro Premier XE (Waters  Corp.)

ESI (Negative mode)

Monitering ion

(m/z )

0%B (0 min) → 25%B (2 min) → 25%B (2.5 min)

LC

ACQUITY UPLC BEH C18 (Water Corp.)

40
o

C

5 mmol/L Ammonium acetate (Kanto Chemica l  Co., Inc)

Methanol  (Naca lai  tesque Inc.)

0.2 mL/min

5 μL

 
 

 

×

×

< 0.5 μg/L

< 0.5 μg/L

< 0.5 μg/L

< 0.5 μg/L

1.8 μg/L

at the waterway inlet
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Launched 

sites

Lake Biwa Waterway No. 2
 

Figure 4. Perchlorate concentrations in the southern part of Lake Biwa in 2010 
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Aug 9: 13.7 μg/L

 
Figure 5. Perchlorate concentrations  around the waterway inlet in 2011 
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Figure 6. Perchlorate concentrations through the water treatment process 
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Figure 7. Perchlorate concentrations in tap water in 2011 

Figure 8. Perchlorate concentration trends in the intake basin in 2010 ( ), and trends in the distribution reservoir 

for the highest service area in 2010 ( ) and 2011 ( ) 
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Figure 9. Perchlorate concentration trends in the waterway inlet ( ) and in the distribution reservoirs ( ) in 2014 

(A) and 2015 (B). The distribution reservoirs for sampling were in the highest service area in 2014 and the low 

service area in 2015. 
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Figure 10. Comparison of the experimental and theoretical curves for various numbers of tanks in 2014 
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Figure 11 Comparison of the experimental and theoretical curves for various numbers of tanks in 2015 
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水道 GLP に ついて 

水道 GLPとは，水道法に基づく水質検査を正確かつ精度よく実施し，水質検査結果の信

頼性の確保と検査技術の向上を図ることを目的として平成 18年 8月に日本水道協会が創設

した水道水質検査優良試験所規範のことです。 

 水質管理センター水質第１課では，この水道 GLPの認定を平成 19年 1月 23日に取得し

ました。水道 GLP制度では，４年毎に認定更新審査が行われ，正確な検査を実施する体制

や技術力が継続して維持されていることが判定されます。最近では，平成 30年 11月には 3

回目の更新審査を受け，認定されました。当センターでは，水質検査を正確で高い精度に

より実行し，信頼性のある測定結果を得ることにより，供給する水道水が水質基準を満足

していることを証明し，京都市の水道を使用するすべてのお客様が安心していただけるよ

う心がけています。  

水道 GLPの導入は品質管理システムを構築することから始まります。品質管理システム

は，水質検査結果の信頼性を保証するための方針や方法等を体系的かつ総合的に定めたシ

ステムのことであり，「品質管理マニュアル」，「規程」及び「標準作業手順書」等を順に上

位とする構成とし，それぞれを文書化し，整備します。これらの文書類の階層と構成を図

－１に示します。 

 

 文書階層  

  一次文書        品質管理マニュアル 

  二次文書             規 程 

  三次文書         標準作業手順書等 

  四次文書        記録様式，リスト等 

 

         図－１ 文書類の階層と構成 

 

 また，品質管理システムを確実に運用するための組織として，水質管理センター所長を

「運営管理者」として，以下，「品質管理責任者」，「技術管理責任者」，「検査区分責任者」，

「検査担当者」を定めています。 

水道 GLPの運用は，年度当初に「教育訓練」や「精度管理」について年間計画を作成し

ます。検査で不適合（標準作業手順書から逸脱して操作が行われた場合や検査結果に異常

な数値が発生した場合等）が発生した場合は，是正処置を講じ原因の追及と品質管理シス

テムの維持向上を図ります。 

また，年 1 回内部監査を行い，品質管理システムが機能しているかチェックし，それを

もとに品質管理システムの見直しを実施します。 

水道 GLP認証取得のメリットとして，水質検査の分析作業の手順書をマニュアル化する

ことにより，作業が標準化されて個人差がなくなり，分析業務の均質化，検査結果の安定

性が増すことがあります。また，精度管理を充実させることにより検査担当者の検査精度

の向上への意識が高まり，水質検査の精度確保がお客様への信頼性確保に役立っていると

いう意識の向上につながっています。 
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水質検査計画 
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１ 水質検査計画の基本方針 

安全・安心な水道水をお客さまにお届けするため，京都市では，給水栓における水道水の水質検査

を行うとともに，水源から給水栓までの水質管理を行っています。 

水質管理を行うにあたっては，原水及び浄水処理工程における水質変動を考慮し，水質項目ごとに

適切な頻度で検査を行うことが重要です。そこで京都市では，検査項目，採水場所及び検査頻度を定

めた水質検査計画を毎年度策定し，公表しています。 

水質管理センター水質第１課では，公益社団法人日本水道協会が創設した水道ＧＬＰ（水道水質検

査優良試験所規範 Good Laboratory Practice）を認定取得することで水質検査の精度と信頼性を確

保し，お客様に安心していただけるよう努めます。 

なお，水質検査計画は，以下の方針により策定しています。 

 

（１） 水質検査は，水道法で定められている項目及び水質管理上必要とする項目について行います。 

（２） 水質検査は，浄水場の配水系統ごとに選定した給水栓（蛇口）において行います。また，水

源である琵琶湖や浄水場取水口における原水状況や，浄水場における浄水処理状況を把握す

るための水質試験を行います。 

（３） 水質検査の頻度は，検査項目ごとに水源の状況や過去の検査結果をもとに設定しますが，法

令で定められた以上の頻度で水質検査を行います。 

（４） 水質検査は，原則，水道ＧＬＰの認定を受けた水質管理センター水質第 1課が行います。 
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２ 水道事業の概要 

京都市の水道事業は，明治４５年に琵琶湖第２疏水及び蹴上浄水場が竣工したことにより始まり

ました。蹴上浄水場は，我が国最初の急速ろ過式浄水場であり，当時の施設能力は，６８，１００

m3／日，計画給水人口は５０万人でした。 

市の発展に伴い給水区域を順次拡張していき，施設能力も増強していきましたが，年間給水量が

平成２年度をピークに年々減少し続けていることから，平成２５年３月をもって山ノ内浄水場を廃

止し，蹴上，松ケ崎及び新山科の３浄水場体制となりました。また，平成２９年４月には地域水道

事業（１４簡易水道事業，１飲料水供給施設）を水道事業へ統合し，その結果，現在の施設能力は，

合計で７７６，７９７m3／日となっています。 

水源は，水道創設当初からほぼすべてを琵琶湖に依存しており，滋賀県大津市の三保ヶ崎から琵

琶湖第２疏水を通じて取水しています。ただし，新山科浄水場では，原水の一部を宇治川から導水

管を通じて取水しています。また，山間地域では，河川の表流水及び伏流水，浅・深井戸からの地

下水を水源としており，１８の浄水場と隣接市から水道水の供給を受けている地域が１箇所ありま

す。 

 

表１ 水道事業の概要 

給   水   区   域 京都市内一円 

給   水   人   口 １，４６６，８９５ 人 （平成２８年度末） 

配水管・補助配水管延長 ４，２０１ ｋｍ （平成２８年度末） 

施   設   能   力 ７７６，７９７ ｍ３／日 （平成２８年度末） 

一日最大給水量 ５３６，３８０※ ｍ３／日 （平成２８年度） 

一日平均給水量 ５１２，７１１ ｍ３／日 （平成２８年度） 

           ※山間地域を除く  

 

表２－１ 浄水場の概要（その１） 

 蹴上浄水場 松ケ崎浄水場 新山科浄水場 

所  在  地 東山区 左京区 山科区 

水 源 表流水 

施 設 能 力 198,000 ｍ３／日 173,000 ｍ３／日 362,000 ｍ３／日 

沈澱池 傾斜板型横流式 

ろ  過  池 急速砂ろ過式 

高度浄水処理 粉末活性炭（50％wet） 

原水ｐＨ調整剤 液化炭酸ガス 

凝  集  剤 ポリ塩化アルミニウム 

消 毒 剤 次亜塩素酸ナトリウム 
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表２－２ 浄水場の概要（その２） 

給水区域
給水人口

(人)
⽔ 源 浄⽔処理⽅法 凝集剤 消毒剤

配水管・補助

配⽔管延⻑

（ｍ）

年間給⽔量

（ｍ
3
）

計画

最⼤給⽔量

（m3／日）

外  畑
31

 高槻市樫田浄水場

(表流⽔)

からの分水

― ―

次亜塩素酸

ナトリウム
2,185 4,255 19

静  原 605
 地下水

（浅・深井⼾）

活性アルミナ吸着

圧⼒式急速ろ過

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
7,217 44,201 273

水  尾 48
地下水

（深井⼾）

活性アルミナ吸着

圧⼒式急速ろ過

（マンガン砂）

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
1,787 6,055 52

宕  陰 152
地下水

（深井⼾）

活性アルミナ吸着

圧⼒式急速ろ過

（マンガン砂）

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
5,206 20,206 62

中川・小野郷

（中 川）

地下水

（深井⼾）

凝集沈殿

急速ろ過

（マンガン砂）

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
21,101 24,260 95

中川・小野郷

（小野郷）

地下水

（深井⼾）
UF膜ろ過

―

次亜塩素酸

ナトリウム
11,994 17,314 83

雲ケ畑 170
地下水

（深井⼾）
 圧⼒式急速ろ過

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
5,236 10,637 75

鞍馬・貴船 475
地下水

（深井⼾）

圧⼒式急速ろ過

（マンガン砂）

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
5,987 85,189 490

別所 98
 地下水

（深井⼾）

圧⼒式急速ろ過

（マンガン砂）

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
3,346 10,459 81

百井 38
 地下水

（深井⼾）

圧⼒式急速ろ過

（マンガン砂）

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
2,708 3,044 15

久  多 88
地下水

（深井⼾）

圧⼒式急速ろ過

（マンガン砂）

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
11,988 10,369 117

広河原・花脊 256
地下水

（深井⼾）

膜ろ過

（浸漬型ＭＦ膜）

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
24,318 27,672 135

大  原

（大原第１）
伏流⽔

膜ろ過

（浸漬型ＭＦ膜）
― 900

大  原

（大原第２）

地下水

（浅井⼾）
圧⼒式急速ろ過

 ポリ塩化

 アルミニウム
700

⿊  ⽥ 282 表流⽔ ＭＦ膜ろ過
 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
14,095 33,364 174

京北中部

（小 塩）

伏流⽔

浅井⼾
ＭＦ膜ろ過

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
11,518 28,393 152

京北中部

（山 国）

伏流⽔

浅井⼾

除マンガンろ過

ＭＦ膜ろ過

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
82,680 335,479 1,254

弓  削 1,371
表流⽔

深井⼾

前処理ろ過

ＭＦ膜ろ過

 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
38,172 210,959 932

細  野 411 表流⽔ ＭＦ膜ろ過
 ポリ塩化

 アルミニウム

次亜塩素酸

ナトリウム
15,343 48,420 188

2,743

609

2,200
次亜塩素酸

ナトリウム
26,222 274,183
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図１ 水道給水区域 
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３ 水源の水質状況及び水質管理上の課題 

（１）水源・琵琶湖 

琵琶湖の水質は，国や滋賀県などによる様々な取組の結果，重金属類や有害化学物質等ほとんど

の環境基準項目について基準値以下の良好な状態を維持しています。しかし，湖沼の富栄養化の

原因となる化学的酸素要求量（ＣＯＤ），全窒素及び全りんについては，琵琶湖南湖において依然

として環境基準を超えています。特に，ＣＯＤについてはわずかに増加傾向にあり，微生物で分

解されにくい有機物（難分解性有機物）の増加がその原因であると考えられています。 

琵琶湖には，浄水処理の障害となる生物，かび臭や生ぐさ臭といった異臭を産生する生物など，

さまざまな生物が生息しています。生物は日々増減を繰り返しており，時として異常増殖するこ

ともあります。近年では，赤潮は発生していないものの，アオコは毎年のように発生しています。

しかし，生物の増減のメカニズムは未だ明確ではなく，発生時期や発生規模，発生場所などの予

測が非常に難しい状況にあります。 

平成６年の大渇水以降，琵琶湖南湖では水草が異常繁茂し，湖流の停滞や溶存酸素の低下により

自然環境や生態系を大きく変貌させたほか，浄化作用による濁度の低下，光合成によるｐＨ値の

上昇などが顕著になっており，浄水処理薬品の注入量が増えている状況にあります。 

 

（２）山間地域の水源 

山間地域における浄水場の多くは地下水を水源としており，地域によっては地質由来と考えられ

るヒ素，アルミニウム，鉄，マンガン等の濃度が比較的高くなっています。また，水源を浅井戸，

表流水及び伏流水とする他の地域においては，周辺を森林に囲まれ，水質は清浄な状態が保たれ

ており，汚染物質の流入による水質汚染の可能性は低いと考えられます。 

 

４ 水質検査及び水質試験の項目・頻度・地点 

（１）水道水の水質検査 

 ア 水道水の毎日検査 

 水道法施行規則第１５条に基づき，色，濁り，消毒の残留効果（遊離残留塩素）の３項目につ

いて検査を行います。 

 検査は毎日行い，採水場所は配水系統を考慮して市街地では３６地点（図２），山間地域では

１９地点の給水栓とします。 

 イ 水道水の水質検査 

水道法第４条に基づき，水質基準項目（表３）の検査を行います。また，水質管理目標設定項

目（表４）のうち，消毒剤として使用していない二酸化塩素を除く項目について検査を行います。 

さらに，水質管理上必要な項目として，紫外線吸光度（ＵＶ２６０），クリプトスポリジウム

及びジアルジア(以下，「クリプトスポリジウム等」とします)，ダイオキシン類，放射性物質な

ど９項目（表５）について検査を行います。このうち，ダイオキシン類は「京都市ダイオキシン

類対策推進計画」，放射性物質は「京都市地域防災計画 原子力災害対策編」に基づく検査です。 

水質基準項目の検査頻度は，水道法施行規則に定められていますが，京都市では，お客さまに

安心して水道水をお使いいただくため，法令で定められた回数以上の検査を行います。 
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水質基準項目のうち，概ね月１回以上検査を行うこととされている９項目（表３の◎を付けた

項目）については，週１回水質検査（山間地域は月１回）を行います。それ以外の水質基準項目

については，年４回以上（検出状況により回数を減らすことが可能）検査を行うこととされてい

ますが，過去３年間に基準値の１０％を１度でも超過した項目等については月１回水質検査を行

います（表３の３番から３７番及び４２番から４５番のうち，「１２」と表記されている項目）。

そして，水質基準項目の全項目については，年４回水質検査を行います。 

水質管理目標設定項目については，年４回水質検査を行います。ただし，農薬類については，

水源周辺の使用実態を考慮し，年２回の水質検査（山間地域は年１回）とします。 

水質管理上必要な項目については，月１回～年１回の頻度で水質検査を行います。 

 採水場所は浄水場の配水系統を考慮し１０地点（図２）を設定し，そこから週ごとに３地点ず

つ水質検査を行います。また，山間地域については，給水区域ごとにそれぞれ設定した定点（公

園，出張所など）で水質検査を行います。 

 ウ 水道水の連続監視 

 水道水の水質が給水栓末端まで確保されていることを確認するため，給水栓末端付近を中心に

水質自動監視装置を設置し，水温，濁度，色度，ｐＨ値，遊離残留塩素濃度の５項目を２４時間

連続監視します。 

 設置場所は，水質第１課（蹴上浄水場地内），安朱ポンプ所，静市ポンプ所，音戸山貯水場，

西賀茂ポンプ所，八瀬貯水槽，西部営業所，東部営業所，藤尾ポンプ場，小金塚ポンプ所，小山

貯水場，南部営業所，高雄観光駐車場及び小塩貯水場の１４箇所です。 

 

（２）原水の水質試験 

 ア 原水の毎日試験 

日々変動する原水（琵琶湖）の状況を把握し，浄水処理に反映するため，原水毎日試験を行い

ます。試験項目は，水温，濁度，色度，ｐＨ値，アンモニア態窒素，アルカリ度など１０項目で

す（表６）。原水毎日試験では，生物試験（浄水処理の障害となる生物やかび臭や生ぐさ臭とい

った異臭を産生する生物の計数）を行うほか，臭気試験（臭気の種類，臭気強度，臭気物質濃度）

も行います。原水毎日試験は１日２回行います。そのうち，生物試験は平日に毎日１回，臭気試

験は週３回程度としていますが，異臭発生時にはそれぞれ頻度を上げて行います。 

各浄水場の取水口は第２疏水の流末にあるため，採水は，３浄水場を代表して蹴上浄水場取水

口で行います。 

なお，山間地域における原水水質は比較的安定していることから，毎日試験は実施しません。 

 イ 琵琶湖の水質試験 

水源である琵琶湖の水質動向を把握するため，琵琶湖南湖９地点（図２）で，ｐＨ値，濁度，

色度，全りん，全窒素，生物試験など１３項目（表７）について月１回試験を行います。 

 ウ 原水の水質試験 

原水においても，水道水の水質基準項目（表３）及び水質管理目標設定項目（表４）について，

水道水の水質検査に準じた水質試験を行います。 

また，水質管理上必要な項目として，紫外線吸光度（ＵＶ２６０），生物化学的酸素要求量（Ｂ

ＯＤ），生物試験，クリプトスポリジウム等，ダイオキシン類，放射性物質など１８項目（表５）

について水質試験を行います。このうち，ダイオキシン類は「京都市ダイオキシン類対策推進計
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画」，放射性物質は「京都市地域防災計画 原子力災害対策編」に基づく試験です。 

水質基準項目は，年４回水質試験を行いますが，浄水処理の消毒過程で生成される消毒副生

成物１１項目（表３の２１～３１）については，原水に存在しないため試験を行いません。また，

味については，試験担当者の安全を考慮して試験を行いません。  

水質管理目標設定項目は，年４回水質試験を行いますが，消毒剤に由来する２項目（表４の１

２，１６）及び消毒副生成物３項目（表４の１０，１３，１４）は，上記１１項目と同様，原水

に存在しないため試験を行いません。また，農薬類については，水源周辺の使用実態を考慮し，

年２回の水質試験（山間地域は年１回または２回）とします。 

水質管理上必要な項目については，月１回～年１回の頻度で水質試験を行います。 

採水場所は，第２疏水取水口及び宇治川取水口，山間地域については各浄水場取水井とします。 

 エ 原水等の連続監視 

 水質変動が大きい琵琶湖における原水の状況を常時把握するため，第２疏水取水口に水質自動

監視装置を設置し，水温，濁度，ｐＨ値，溶存酸素，電気伝導率，アンモニア態窒素，シアン及

び蛍光強度の８項目並びに気象関係の気温，湿度，雨量，風速，風向，日射量及び気圧の７項目

を２４時間連続監視します。さらに，メダカを用いた毒物の連続監視も行います。 

 また，蹴上浄水場取水口にも水質自動監視装置を設置し，気温，水温，ｐＨ値及び溶存酸素の

４項目を２４時間連続監視します。 

 

 (３）浄水処理工程の水質試験 

蹴上，松ケ崎，新山科の３浄水場における水質管理を適切に行うため，浄水処理工程ごとの水

質試験（表８）を行います。濁度，色度，ｐＨ値，アンモニア態窒素，アルカリ度など９項目に

ついては週１回試験を行います。一般細菌，大腸菌，塩化物イオン，生物試験など７項目につい

ては月１回試験を行います。 

なお，山間地域の浄水場については，水質試験も含む運転管理を委託しています。 

 

（４）請求による検査 

お客さまが水道水の水質検査を請求された場合，必要な項目について水質検査を行います。 

 

（５）その他の検査及び試験 

 ア 水道事業用薬品及びろ材の規格確認 

凝集剤として用いるポリ塩化アルミニウム，異臭の除去に用いる粉末活性炭，消毒に用いる次

亜塩素酸ナトリウム，ろ過池に敷設するろ過砂及びろ過砂利などについて，納入品の規格確認を

行います。 

 イ 水利使用に関する試験 

水利使用規則に基づき，琵琶湖の水を利用する水利使用者として，ｐＨ値，生物化学的酸素要

求量（ＢＯＤ），化学的酸素要求量（ＣＯＤ），浮遊物質（ＳＳ）など６項目（表９）について水

質試験を行い，国土交通省近畿地方整備局へ報告します。 

試験は月２回行い，採水場所は第２疏水取水口，疏水沿線の慶流橋及び津知橋の３地点（図２）

とします。 
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ウ 調査研究 

より安全・安心で良質な水道水をつくるため，新しい分析技術の確立や高度浄水処理の検討，

水源及び浄水処理工程並びに給配水過程におけるさまざまな課題に関し，調査研究を行います。 

また，水質基準項目及び水質管理目標設定項目に分類されていないものの，情報収集や知見の

収集に努めていくべきものとされている要検討項目については，年度ごとに対象項目を選定して

分析方法の検討や測定値の収集及び評価に努めます。 

 エ 「京のかがやき 疏水物語※」の検査 

   災害用備蓄飲料水「京の水道 疏水物語」について，製造時，１年後，５年後，１０年後（賞

味期限）のそれぞれで水質検査を行います。 

   ※平成２８年度までは，「京の水道 疏水物語」という名称です。 

 

５ 水質汚染事故への迅速な対応 

（１）臨時の水質検査 

 「京都市水道事業水安全計画」に基づき，水質汚染事故の予防・対策を行います。 

 水源の周辺で，工場排水等の汚染物質の流入や交通事故等による油の流入といった突発的な水

質汚染事故が発生し，下記のように給水が水質基準に適合しない恐れがある場合は，臨時の水質

検査を行い，水道水の安全確保に努めます。 

 ① 水源の水質が著しく悪化したとき。 

 ② 水源に異常があったとき。 

 ③ 水源付近，給水区域およびその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき。 

 ④ 浄水処理工程に異常があったとき。 

 ⑤ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。 

 ⑥ その他，特に必要があると認められるとき。 

 

（２）関係機関との協力 

水質事故が発生した際には，「京都市上下水道局 水道事業に係る水質汚染に関する措置要綱

及び実施細則」に基づき，国や府県等の関係機関，市内の関係部局と連絡を取ります。 

また，水質に異変が生じた際は，国土交通省近畿地方整備局が中心となり活動している「淀川

水質汚濁防止連絡協議会」の構成事業体として，通報連絡要領に基づいた連携を図ります。 

その他，琵琶湖を管轄する滋賀県や大津市と緊密な連携を図ります。 

 

（３）放射能のモニタリング 

   原子力発電所において放射性物質の漏えいまたはそのおそれがある事故が発生した場合，「京

都市地域防災計画 原子力災害対策編」の細部計画である「京都市水道対策計画」に基づき，緊

急時モニタリングを実施（１日１回測定）し，測定結果を速やかに公表します。 
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６ 水質検査結果の信頼性保証 

 水道水の安全・安心を保証するために，水質検査は非常に重要な役割を担っています。京都市

では，公益社団法人日本水道協会が策定した水道ＧＬＰ（水道水質検査優良試験所規範）を平成

１８年度に認定取得しています。平成２６年度には２度目の認定更新（４年間有効）を受けまし

た。 

 水道ＧＬＰの認定を更新し続けることで，京都市の水質検査の精度と信頼性が，第三者機関に

より客観的に保証されていることになります。今後も水道ＧＬＰのもと，精度の高い水質検査を

維持し，お客さまに一層安心していただけるよう努めます。 

 

７ 水質検査の委託 

山間地域における原水の水質試験及び給水の水質検査並びに市街地を含む農薬類及びダイオキ

シン類については，水道法第２０条第３項による登録機関に委託します。 

 

８ 水質検査結果の公表及び評価 

水質検査計画及び水質検査結果は，京都市上下水道局のホームページで公開します。ホームペー

ジのアドレスは次のとおりです。 http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/ 

また，水質試験年報（水道事業編）を毎年発行しており，京都市役所（情報公開コーナー及び市

会図書・情報室），京都市右京中央図書館，京都府立京都学・歴彩館，京都府立図書館，国立国会

図書館などで閲覧できます。 

水質検査の結果は，水質項目ごとの検出濃度を，基準値及び目標値等とそれぞれ比較し，翌年度

の水質検査計画に反映していきます。 
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図２ 市街地及び琵琶湖南湖採水地点 

琵琶湖大橋

赤野井湾

三井寺沖中央

雄琴

山田

第2疏水

取水口

下阪本

唐崎

柳が崎
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水道水＊

外畑 静原 水尾 宕陰 中川 雲ケ畑
鞍馬・

貴船
小野郷 百井 別所 久多

広河原・

花脊
大原第1 大原第2 弓削 山国 小塩 黒田 細野

1 ◎ 一 般 細 菌 100 集落/mL以下 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4

2 ◎ 大 腸 菌 検出されないこと 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 セレン及 びそ の化合物 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 4 12 12 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.05 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04 mg/L以下 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4

12 フ ッ 素及 びそ の化合物 0.8 mg/L以下 12 4 4 4 4 4 12 4 12 4 4 12 4 4 12 4 4 4 4 4 4

13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14 四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

15 １ ， ４ - ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16
ｼ ｽ -1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 及 び

ﾄ ﾗ ﾝ ｽ -1.2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ
0.04 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 4

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

20 ベ ン ゼ ン 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

21 塩 素 酸 0.6 mg/L以下 12 12 4 4 4 12 4 4 4 4 12 4 12 4 4 12 4 4 12 12 -

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06 mg/L以下 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 4 12 12 -

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 4 12 12 -

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

26 臭 素 酸 0.01 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 4 4 4 4 4 -

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 4 12 12 -

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 12 4 12 12 -

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03 mg/L以下 12 12 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 12 12 4 12 12 -

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09 mg/L以下 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 12 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 12 12 4 4 12 12 4 4 4 4

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3 mg/L以下 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 味

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 着色

38 ◎ 塩 化 物 イ オ ン 200 mg/L以下 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4

39 カルシウム，マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

40 蒸 発 残 留 物 500 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 発泡

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001 mg/L以下 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 発泡

45 フ ェ ノ ー ル 類 0.005 mg/L以下 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 臭気

46 ◎ 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3 mg/L以下 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 味

47 ◎ ｐ H 値 5.8以上8.6以下 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4

48 ◎ 味 異常でないこと 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 -

49 ◎ 臭 気 異常でないこと 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4

50 ◎ 色 度 5 度以下 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4

51 ◎ 濁 度 2 度以下 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4

◎ 遊離残留塩素 0.1 mg/L以上 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 -
衛生上
措置

◎： ◎の項目（水道水）は市街地は週１回の頻度で実施します（毎週検査）。山間地域は月１回の頻度で実施します。
*：

**： 原水の試験については，市街地は第２疏水取水口及び宇治川取水口の２地点で行います。また，山間地域のうち，外畑は行いません。
***： 市街地とは，「蹴上浄水場」，「松ケ崎浄水場」及び「新山科浄水場」です。

市街地における水道水の検査は１０地点を設定し，毎週３地点ずつ行います。毎月検査及び全項目検査は，３地点で行います。
山間地域においては，各浄水場の給水区域に１地点ずつ行います。
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表３　水質基準項目に係わる検査

　　***

市街地

山間地域 原水**

頻度(回/年)

番号 項　目 基準値 (備考)
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水道水* 原水**

1 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L以下 4 4(1)

2 ウラン及びその化合物 0.002 mg/L以下(暫定) 4 4(1)

3 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L以下 4 4(1)

4 欠番

5 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 4 4(1) 一般有機物

6 欠番

7 欠番

8 トルエン 0.4 mg/L以下 4 4(1)

9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08 mg/L以下 4 4(1)

10 亜塩素酸 0.6 mg/L以下 4 - 消毒副生成物

11 欠番

12 二酸化塩素 0.6 mg/L以下 - - 消毒剤

13 ジクロロアセトニトリル 0.01 mg/L以下(暫定) 4 -

14 抱水クロラール 0.02 mg/L以下(暫定) 4 -

15 農薬類 1 以下 2(1)*** 2**** 農薬

16 残留塩素 1 mg/L以下 4 - 臭気

17 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10 mg/L以上　100 mg/L以下 4 4(1) 味

18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L以下 4 4(1) 着色

19 遊離炭酸 20 mg/L以下 4 4(1) 味

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 mg/L以下 4 4(1)

21 メチル-ｔ-ブチルエーテル 0.02 mg/L以下 4 4(1)

22 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3 mg/L以下 4 4(1) 味

23 臭気強度（TON） 3 以下 4 4(1) 臭気

24 蒸発残留物 30 mg/L以上　200 mg/L以下 4 4(1) 味

25 濁度 1 度以下 4 4(1) 基礎的性状

26 pH値 7.5 程度 4 4(1)

27 腐食性（ランゲリア指数） -1 程度以上，極力0 4 4(1)

28 従属栄養細菌 2000集落/ml以下(暫定) 4 4(1) 施設の健全性

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 4 4(1) 一般有機物

30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L以下 4 4(1) 着色

項目４，６，７，１１は欠番です。括弧内数値は山間地域。
*： 給水区域ごとにそれぞれ年４回行います。

**： 第２疏水取水口及び宇治川取水口で年４回，山間地域で年１回行います。

***： 蹴上,松ケ崎,新山科浄水場系給水でそれぞれ年２回，山間地域の給水（１９箇所）でそれぞれ年１回行います。
****： 第２疏水取水口及び宇治川取水口，山間地域１１箇所（深井戸を除く）でそれぞれ年２回行います。

(備考)

表４　水質管理目標設定項目に係わる水質検査

臭気

腐食

一般有機物

番号 項　目 目標値
頻度(回/年)

消毒副生成物

無機物

・金属
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水道水* 原水**

1 電 気 伝 導 率 - 4

2 浮 遊 物 質 (SS) - 4

3 溶 解 性 物 質 4 4

4 ア ル カ リ 度 4 4

5 カ ル シ ウ ム イ オ ン 4 4

6 溶 存 酸 素 (DO) - 4

7 生物化学的酸素要求量(BOD) - 4

8 化 学的 酸素 要求 量（ COD） - 4

9 紫 外 線 吸 光 度 （ UV ２ ６ ０） 4 4

10 ア ン モ ニ ア 態 窒 素 - 4

11 酸 度 4 4

12 ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能 - 4

13 ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 3* 12(4)**

14 ジ ア ル ジ ア 3* 12(4)**

15 大 腸 菌 / 大 腸 菌 数 3* 12(4)

16 嫌 気 性 芽 胞 菌 - 12(4)**

17 ダ イ オ キ シ ン 類 1* 1

18 放 射 性 物 質 12* 12(4)**

19 生 物 - 12(4)
*：

**：

水道水の検査は３地点で行います。ただし，ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(１３番，１４番)及び

大腸菌は３地点を１回づつ，ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類は，１地点で行います。

指標菌（１５番及び１６番）の検出のなかった深井戸及び膜ろ過処理を行う浄水場を

除く山間地域９地点において，ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(１３番，１４番)については年１回，

放射性物質については年４回，それぞれ行います。

原水の試験は第２疏水取水口及び宇治川取水口の２地点で行います。数値は第２

疏水取水口（括弧内数値は宇治川取水口）における検査回数です。

指標菌(１５番及び１６番)の検出のなかった深井戸を除く山間地域１６浄水場

１８水源において，ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(１３番，１４番)は年４回，指標菌(１５番及び１６

番)は年１２回行います。それ以外の指標菌(１５番及び１６番）の検出のなかった深

井戸は指標菌(１５番及び１６番）のみを年１回行います。

また，放射性物質については年４回，それぞれ行います。

表５　水質管理上必要な項目に係わる水質検査

番 号 項　目
頻度 （回／年）

 

項　目 頻度(回/年)

水温 730
＊

濁度 730
＊

色度 730
＊

pH値 730
＊

アンモニア態窒素 730
＊

アルカリ度 730
＊

生物 243
＊＊

臭気の種類 156
＊＊＊

臭気強度（TON） 156
＊＊＊

臭気物質濃度 156
＊＊＊

蹴上浄水場取水口の１地点で行います。

＊： １日２回行います。

＊＊： 平日に１日１回行います。

＊＊＊：

表６　原水（琵琶湖）の毎日試験

番号

1

2

3

臭気試験（８～１０）は，それぞれ週３回程度行います。

ただし，生物及び臭気物質濃度については，かび臭や生ぐさ臭が発

生した期間，頻度を上げて行います。

4

5

6

7

8

9

10
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番 号 項 目 頻度 （回／年）

1 ア ン モ ニ ア 態 窒 素 12

2 有機物（ 全有 機炭 素の 量） 12

3 塩 化 物 イ オ ン 12

4 ク ロ ロ フ ィ ル a 12

5 全 り ん 12

6 全 窒 素 12

7 ｐ H 値 12

8 臭 気 12

9 臭 気 強 度 12

10 臭 気 物 質 量 12

11 色 度 12

12 濁 度 12

13 生 物 12

琵琶湖試験は９地点で行います。

表７　琵琶湖の水質試験

 

着水 混合水 沈澱水 ろ過水 配水

1 一 般 細 菌 12 - 12 - 12

2 大 腸 菌 - - - 12 12

3 ｐ Ｈ 値 52 52 52 52 52

4 味 - - - - 52

5 臭 気 - - - - 52

6 濁 度 52 52 52 52 52

7 色 度 52 52 52 52 52

8 ア ン モ ニ ア 態 窒 素 52 52 52 52 52

9 ア ル カ リ 度 52 52 52 52 52

10 塩 化 物 イ オ ン 12 - 12 - 12

11 遊 離 残 留 塩 素 - 52 52 52 52

12 残 留 塩 素 - 52 52 52 -

13 蒸 発 残 留 物 - - 12 12 12

14 有 機 物 ( 全 有 機 炭 素 （ TOC ） の 量 ) 12 - 12 12 -

15 従 属 栄 養 細 菌 12 - 12 - 12

16 生 物 12 - 12 - -

頻度 （回／年）
項 目番  号

表８　浄水処理工程の水質試験

混合水については，排水池からの返送水があるため，新山科浄水場のみ行います。年間回数は前後する可能性があります。 

番 号 項 目 頻度 （回／年）

1 水 素 イ オ ン 濃 度 ( p H 値 ） 24

2 生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 (BOD) 24

3 化 学 的 酸 素 要 求 量 (COD) 24

4 浮 遊 物 質 量 (SS) 24

5 大 腸 菌 群 数 24

6 溶 存 酸 素 量 (DO) 24

疏水沿線３地点（ただし，停水中は除く）で行います。

表９　水利使用に関する水質試験
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