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第１章 水質試験の概要
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はじめに

本市水道事業は，市街地では蹴上，松ケ崎，新山科の３浄水場，山間地域では１８の浄水場から各家庭

に水道水を供給している。 

琵琶湖を水源とする市街地の各浄水場は，第２疏水（一部宇治川）から取水しており（現在宇治川から

は取水停止中），処理方式は急速砂ろ過方式である。 

山間地域の各浄水場では，河川水及び伏流水，浅・深井戸からの地下水を水源としている。処理方式は

浄水場により異なり，圧力式急速ろ過方式，膜ろ過方式もしくは急速砂ろ過方式のいずれかを採用してい

る。 

水質管理センター水質第１課では，令和２年度水質検査計画に基づき，水道法に定める給水の水質基準

等の適否の判断を行う水質検査と，琵琶湖から浄水場を経て給水栓に至るまでの各種の水質試験を実施し

た。ただし，令和２年度は５月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言が発出された

ことから，一部の項目については検査頻度の見直しを行った。 

以下に，令和２年度に実施した水質検査の概要を記す。

１ 水道水の水質検査

（１）給水栓毎日検査

      各浄水場の配水系統の給水区域から選んだ市街地３４地点及び山間地域１９地点の給水栓で，

毎日1回，色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を行った。 

そのうち市街地１２地点（安朱ポンプ所，静市ポンプ所，音戸山貯水場，西賀茂ポンプ所，八

瀬貯水場，西部営業所(太秦庁舎内)，東部営業所，小金塚ポンプ所，小山貯水場，南部営業所，

高雄観光駐車場，小塩貯水場）では，配水水質監視装置で，４項目（濁度，色度，遊離残留塩素，

水温）の監視を２４時間３６５日行った。 

（２）給水栓毎週検査

      市街地については，各浄水場の配水系統の給水区域から１地点ずつ，計３地点について，毎週

１回，水質基準項目のうち９項目（一般細菌，大腸菌，塩化物イオン，有機物（全有機炭素の量），

ｐＨ値，味，臭気，色度，濁度）の検査を行った。また，山間地域については，月1回の検査を

行った。 

（３）給水栓全項目等検査

       各浄水場の配水系統の給水区域から１地点ずつ計２２地点（内，山間地域１９地点）について，

１年に４回，水質基準５１項目及び遊離残留塩素の検査を実施した。 

なお，水質基準５１項目のうち給水毎週検査９項目と過去３年間の検出状況を考慮し，一部の

項目については，月１回の検査を行った。 

（４）給水栓水質管理目標設定項目等検査

        水質管理目標設定項目２７項目のうち２６項目について給水全項目検査と同じ地点で年４回検

査を行った。二酸化塩素は，本市では浄水処理に用いていないため検査を行っていない。 
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農薬類については，水源域で使用されている物質を中心に年２回検査を行った。ただし，山間

地域については年１回の検査とした。 

また，水質管理目標設定項目の検査に合わせて，カルシウムイオン，アルカリ度，溶解性物質，

紫外線吸光度（ＵＶ２６０），酸度の検査を行った。 

（５）その他の水質検査

      お客様からの水質検査依頼について，それぞれに適した項目の検査を行った。 

     本市が製造した災害用備蓄飲料水の検査や，配水施設の使用前検査等を行った。 

２ 水質管理強化のために行う水質試験

（１）水源及び原水の水質試験

ア 原水毎日試験 

        蹴上浄水場取水口の原水について，７項目（気温，水温，濁度，色度，ｐＨ値，アンモニ

ア態窒素，アルカリ度）の試験を，３６５日，午前１０時と午後４時に行った。また，平日

午前の試料について生物試験を行った。加えて，臭気物質（2E,4Z-ヘプタジエナール，2E,4Z-

デカジエナール，2-ＭＩＢ，ジェオスミン）の試験を午前の試料について３６５日行った。 

        臭気の種類と臭気強度（ＴＯＮ）の測定は，平日の隔日に行った。 

イ 原水全項目等試験 

         第２疏水取水口，宇治川取水口及び山間地域の原水について年４回，水質基準５１項目の

うち，消毒副生成物１１項目（項目２１～３１）と味の項目を省略し，試験を行った。また，

第２疏水取水口及び宇治川取水口については，原水全項目試験に合わせて，アンモニア態窒

素，アルカリ度，電気伝導率，溶存酸素（ＤＯ），生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ），化学的

酸素要求量（ＣＯＤ），浮遊物質（ＳＳ），生物の８項目の試験を実施した。 

ウ 原水水質管理目標設定項目等試験 

        第２疏水取水口および宇治川取水口の原水について年４回，山間地域については年１回，

水質管理目標設定項目の試験を行った。 

ただし，水質管理目標設定項目２７項目のうち，二酸化塩素及び残留塩素と，消毒副生成

物である亜塩素酸，ジクロロアセトニトリル及び抱水クロラールの５項目は，原水中には存

在しない項目であることから試験は行っていない。 

また，水質管理目標設定項目の試験に合わせて，カルシウムイオン，アルカリ度，溶解性

物質，紫外線吸光度(ＵＶ２６０)，酸度，トリハロメタン生成能，アンモニア態窒素，電気

伝導率，溶存酸素（ＤＯ），生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ），化学的酸素要求量（ＣＯＤ），

浮遊物質（ＳＳ）の１２項目の試験を行った。 

農薬類については，給水と同様に年２回試験を行った。山間地域については，深井戸の水

源を除いて年２回の試験を行った。 
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エ 原水水質自動監視装置による監視 

第２疏水取水口に設置している原水水質自動監視装置では， 

水質７項目（濁度，ｐＨ値，溶存酸素（ＤＯ），電気伝導度， 

アンモニア態窒素，シアン，水温），気象７項目（気温，湿度， 

雨量，風速，風向，日射量，気圧）と魚類による監視を２４時間 

３６５日行った。 

オ 琵琶湖調査 

  琵琶湖南湖における９地点（琵琶湖大橋，雄琴，下阪本， 

唐崎，柳が崎，第２疏水取水口，三井寺沖中央，山田， 

赤野井湾）で月１回，１１項目（塩化物イオン，有機物（全有機炭素の量）， 

ｐＨ値，臭気（種類，強度，物質量），色度，濁度，アンモニア態窒素，クロロフィルａ， 

全りん，全窒素，生物）の測定を行った。 

カ 生物試験 

プランクトンの計数を，第２疏水取水口で月１回，宇治川取水口で年４回行った。 

（２）浄水処理工程の水質試験

      各浄水場の浄水処理工程水（着水，混合水，沈澱水，ろ過水，配水）において，以下の水質試

験を行った。 

ア 浄水場平常試験 

        各浄水場の浄水処理工程水において，週１回９項目（ｐＨ値，味，臭気，色度，濁度，残

留塩素，遊離残留塩素，アンモニア態窒素，アルカリ度）の測定を行った。 

イ 浄水場定期試験 

        各浄水場の浄水処理工程水において，月１回，平常試験９項目に５項目（一般細菌，大腸

菌，塩化物イオン，蒸発残留物，有機物等（ＴＯＣ））を加えた１４項目の測定を行った。 

ウ 浄水場生物試験 

        各浄水場の浄水処理工程水において，月１回プランクトンの計数を行った。 

３ その他の試験

（１）クリプトスポリジウム等試験

      原水２地点（第２疏水取水口を月１回，宇治川取水口を年４回）および給水栓水（年３回）に

ついて測定を行った。山間地域については，必要に応じた頻度で試験を行った。 

（２）ダイオキシン類試験

      給水１地点（蹴上浄水場内給水栓）と原水２地点（第２疏水取水口，宇治川取水口）について

年に１回ダイオキシン類の測定を行った。 
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（３）放射性物質試験

      第２疏水取水口の原水及び３浄水場の給水区域から計３地点の給水栓水について，それぞれ毎

月１回，放射性核種（ヨウ素131，セシウム134，セシウム137）の測定を行った。山間地域につ

いては，一部の地域について年４回の試験を行った。 

（４）水道事業用薬品及びろ材の規格試験

       浄水場で使用する粉末活性炭，薬品（凝集剤及び消毒剤），ろ過砂およびろ過砂利の品質が規格

に適合しているかどうかを納入時に試験を行った。 

（５）水利調査

       「淀川水系琵琶湖等における水利使用（変更・更新）に関する河川法第２３条等の許可及び承

認（琵琶湖疏水）」（平成１９年８月７日付）に基づく水利使用規則（平成１９年８月７日付）に

より，月２回疏水沿線の３地点（第２疏水取水口，慶流橋，津知橋）で６項目（ｐＨ値，生物化

学的酸素要求量（ＢＯＤ），化学的酸素要求量（ＣＯＤ），浮遊物質（ＳＳ），大腸菌群数，溶存酸

素（ＤＯ））の測定を行った。 

４ 水質測定機器

（１）理化学等検査・試験

ｐＨ計  色度・濁度測定器  分光光度計  分光蛍光光度計  電子天秤    

電気伝導率計  全有機炭素計（ＴＯＣ計）  放射能測定装置  乾燥機  恒温槽 

蒸留水製造装置  超純水製造装置  ウォーターバス  ホットプレート  薬用保冷庫     

（２）一般有機物，消毒副生成物，農薬，臭気物質検査・試験

ガスクロマトグラフ質量分析計  イオンクロマトグラフ  高速液体クロマトグラフ 

高速液体クロマトグラフ質量分析計  固相抽出装置 

（３）金属類検査・試験

水銀測定装置  ＩＣＰ質量分析装置 

（４）生物細菌検査・試験

光学顕微鏡  実体顕微鏡  落射蛍光顕微鏡  微分干渉顕微鏡  倒立顕微鏡 

藻類培養装置  恒温槽  乾熱滅菌器  高圧蒸気滅菌器 

（５）凝集，沈降性，粒度分布，その他の試験

ジャーテスター  微粒子カウンター  ふるい振とう機  電気炉 

走査型電子顕微鏡（Ｘ線マイクロアナライザー付）  フーリエ変換赤外分光装置 

（６）現場試験

ｐＨ計 ＤＯ計 残留塩素測定器 携帯顕微鏡 色度・濁度測定器 マルチ水質チェッカー 
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項          目 基 準 値 最小表示値等

1 一 般 細 菌 100 集落/mL以下 1 集落/mL

2 大 腸 菌 検出されないこと -

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 0.0002 mg/L

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005 mg/L以下 0.00005 mg/L

5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L

7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L

8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.02 mg/L以下 0.001 mg/L

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04 mg/L以下 0.004 mg/L

10 ｼ ｱ ﾝ化物ｲｵ ﾝ及び塩化ｼ ｱ ﾝ 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態 窒素 10 mg/L以下 0.02 mg/L

12 フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8 mg/L以下 0.01 mg/L

13 ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.05 mg/L

14 四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L以下 0.0002 mg/L

15 1,4- ジ オ キ サ ン 0.05 mg/L以下 0.001 mg/L

16
ｼ ｽ -1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 及 び
ﾄ ﾗ ﾝ ｽ -1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ

0.04 mg/L以下 0.0004mg/L

17 ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.0002 mg/L

19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 mg/L以下 0.0002 mg/L

20 ベ ン ゼ ン 0.01 mg/L以下 0.0002 mg/L

21 塩 素 酸 0.6 mg/L以下 0.05 mg/L

22 ク ロ ロ 酢 酸 0.02 mg/L以下 0.002 mg/L

23 ク ロ ロ ホ ル ム 0.06 mg/L以下 0.001 mg/L

24 ジ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0.002 mg/L

25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.001 mg/L

26 臭 素 酸 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L

27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン 0.1 mg/L以下 0.004 mg/L

28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 0.03 mg/L以下 0.002 mg/L

29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.03 mg/L以下 0.001 mg/L

30 ブ ロ モ ホ ル ム 0.09 mg/L以下 0.001 mg/L

31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 0.08 mg/L以下 0.002 mg/L

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.002 mg/L

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 0.01 mg/L

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3 mg/L以下 0.005 mg/L

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L以下 0.001 mg/L

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 0.5 mg/L

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 0.001 mg/L

38 塩 化 物 イ オ ン 200 mg/L以下 0.4 mg/L

39 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸ ﾞﾈ ｼｳﾑ等(硬度) 300 mg/L以下 1 mg/L

40 蒸 発 残 留 物 500 mg/L以下 1 mg/L

41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L

42 ジ ェ オ ス ミ ン 0.00001 mg/L以下 0.000001 mg/L

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 0.000001 mg/L

44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 0.02 mg/L以下 0.005 mg/L

45 フ ェ ノ ー ル 類 0.005 mg/L以下 0.0005 mg/L

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下 0.3 mg/L

47 pH 値 5.8以上8.6以下 0.1

48 味 異常でないこと -

49 臭 気 異常でないこと -

50 色 度 5 度以下 0.5 度

51 濁 度 2 度以下 0.1 度

遊 離 残 留 塩 素 0.1 mg/L 以上 0.1 ㎎/L

固相抽出-LC-MS法 臭　気

ジエチル-ｐ-フェニレンジアミン法 衛生上措置

全有機炭素計測定法 味

ガラス電極法

基礎的性状
官能法

透過光測定法（比色法）

積分球式光電光度法（比濁法）

固相抽出HPLC法 発　泡

パージ・トラップ-GC-MS法 かび臭

固相抽出－吸光光度法 発　泡

ICP-MS法

着　色

味

着　色

イオンクロマトグラフ法

味ICP-MS法

重量法

パージ・トラップGC-MS法 一般有機物

イオンクロマトグラフ法

消毒副生成物

LC-MS法

パージ・トラップ-GC-MS法

LC-MS法

パージ・トラップ-GC-MS法

LC-MS法

パージ・トラップ-GC-MS法

LC-MS法

パージ・トラップ-GC-MS法

誘導体化-HPLC法

ICP-MS法

無機物・重金属

還元気化－原子吸光光度法

ICP-MS法

イオンクロマトグラフ法

イオンクロマトグラフ－ポストカラム法

イオンクロマトグラフ法

ICP-MS法

標準寒天培地法
病原生物の代替指標

特定酵素基質培地法

５　水質試験項目と試験方法等（市街地）

　（１）基準項目（51項目）
検 査 方 法 備　考
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項          目 目 標 値 最小表示値等

1 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L以下 0.001 mg/L

2 ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物 0.002 mg/L以下 0.0001 mg/L

3 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L以下 0.001 mg/L

5 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004 mg/L以下 0.0002 mg/L

8 ト ル エ ン 0.4 mg/L以下 0.0002 mg/L

9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08 mg/L以下 0.006 mg/L

10 亜 塩 素 酸 0.6 mg/L以下 0.05 mg/L

12 二 酸 化 塩 素 0.6 mg/L以下 ―

13 ジクロロアセトニトリル 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L

14 抱 水 ク ロ ラ ー ル 0.02 mg/L以下 0.002 mg/L

15 農 薬 類
検出値と目標値の比
の和として、1以下

農薬類のページ参照

16 残 留 塩 素 1 mg/L以下 0.1 mg/L

17 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸ ﾞﾈ ｼｳﾑ等(硬度) 10 mg/L以上100 mg/L以下 1 mg/L

18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L以下 0.001 mg/L

19 遊 離 炭 酸 20 mg/L以下 0.1 mg/L

20 1,1,1- トリクロロエタン 0.3 mg/L以下 0.0002 mg/L

21 メチル-ｔ-ブチルエーテル 0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

22 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3 mg/L以下 0.1 mg/L

23 臭 気 強 度 （ TON ） 3 以下 1

24 蒸 発 残 留 物 30 mg/L以上200 mg/L以下 1 mg/L

25 濁 度 1 度以下 0.1 度

26 pH 値 7.5 程度 0.1

27 腐食性（ランゲリア指数） -1 程度以上，極力0 0.1

28 従 属 栄 養 細 菌 2000集落/mL以下 1 集落/mL

29 1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1 mg/L以下 0.0002 mg/L

30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L以下 0.01 mg/L

31
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）

0.00005 mg/L以下 0.000004 mg/L

注)項目4,6,7,11は，改訂により欠番となっています。
注)項目12の二酸化塩素については，本市では消毒剤として使用していないので測定していません。 

（3）要検討項目
項 目 目 標 値

1 ダ イ オ キ シ ン 類 1 pg-TEQ/L以下

パージ・トラップ-GC-MS法 一般有機物

固相抽出-LC-MS法 一般有機物

着　色ICP-MS法

R2A寒天培地法 施設の健全性

滴定法 味

官能法 臭　気

重量法 味

積分球式光電光度法（比濁法） 基礎的性状

ガラス電極法
腐食

計算法

パージ・トラップ-GC-MS法 臭　気

溶媒抽出-GC-MS法 消毒副生成物

固相抽出-GC-MS法，固相抽出-LC-MS法他 農　薬

ジエチル-ｐ-フェニレンジアミン法 臭　気

ICP-MS法
味

着　色

滴定法 味

― 消毒剤

　（２）水質管理目標設定項目（27項目）
検 査 方 法 備　考

ICP-MS法
無機物
・重金属

パージ・トラップ-GC-MS法
一般有機物

溶媒抽出-GC-MS法

イオンクロマトグラフ法 消毒副生成物
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項          目 項          目

1 1,3- ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン (D-D)  0.05 mg/L以下 0.0001 mg/L 58 チ オ ジ カ ル ブ  0.08 mg/L以下 0.0008 mg/L

2 2,2-DPA( ダ ラ ポ ン )  0.08 mg/L以下 0.001 mg/L 59 チ オ フ ァ ネ ー ト メ チ ル  0.3 mg/L以下 0.003 mg/L

3 2,4-D(2,4-PA)  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L 60 チ オ ベ ン カ ル ブ  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

4 EPN  0.004 mg/L以下 0.00005 mg/L 61 テ フ リ ル ト リ オ ン  0.002 mg/L以下 0.00001 mg/L

5 MCPA  0.005 mg/L以下 0.0003 mg/L 62 テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC)  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

6 ア シ ュ ラ ム  0.9 mg/L以下 0.002 mg/L 63 ト リ ク ロ ピ ル  0.006 mg/L以下 0.00006 mg/L

7 ア セ フ ェ ー ト  0.006 mg/L以下 0.0008 mg/L 64 ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP)  0.005 mg/L以下 0.00005 mg/L

8 ア ト ラ ジ ン  0.01 mg/L以下 0.0001 mg/L 65 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル  0.1 mg/L以下 0.0008 mg/L

9 ア ニ ロ ホ ス  0.003 mg/L以下 0.00005 mg/L 66 ト リ フ ル ラ リ ン  0.06 mg/L以下 0.0006 mg/L

10 ア ミ ト ラ ズ  0.006 mg/L以下 0.0003 mg/L 67 ナ プ ロ パ ミ ド  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L

11 ア ラ ク ロ ー ル  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L 68 パ ラ コ ー ト  0.005 mg/L以下 0.00005 mg/L

12 イ ソ キ サ チ オ ン  0.005 mg/L以下 0.00005 mg/L 69 ピ ペ ロ ホ ス  0.0009 mg/L以下 0.00005 mg/L

13 イ ソ フ ェ ン ホ ス  0.001 mg/L以下 0.00003 mg/L 70 ピ ラ ク ロ ニ ル  0.01 mg/L以下 0.0001 mg/L

14 イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC)  0.01 mg/L以下 0.0001 mg/L 71 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン  0.004 mg/L以下 0.00004 mg/L

15 イ ソ プ ロ チ オ ラ ン (IPT)  0.3 mg/L以下 0.003 mg/L 72 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

16 イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP)  0.09 mg/L以下 0.0009 mg/L 73 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン  0.002 mg/L以下 0.00005 mg/L

17 イ ミ ノ ク タ ジ ン  0.006 mg/L以下 0.00005 mg/L 74 ピ リ ブ チ カ ル ブ  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

18 イ ン ダ ノ フ ァ ン  0.009 mg/L以下 0.00009 mg/L 75 ピ ロ キ ロ ン  0.05 mg/L以下 0.0004 mg/L

19 エ ス プ ロ カ ル ブ  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L 76 フ ィ プ ロ ニ ル  0.0005 mg/L以下 0.000005 mg/L

20 エ ト フ ェ ン プ ロ ッ ク ス  0.08 mg/L以下 0.0008 mg/L 77 フ ェ ニ ト ロ チ オ ン (MEP)  0.01 mg/L以下 0.00003 mg/L

21 ｴ ﾝ ﾄ ﾞ ｽ ﾙ ﾌ ｧ ﾝ ( ﾍ ﾞ ﾝ ｿ ﾞ ｴ ﾋ ﾟ ﾝ )  0.01 mg/L以下 0.0001 mg/L 78 フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC)  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L

22 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L 79 フ ェ リ ム ゾ ン  0.05 mg/L以下 0.0005 mg/L

23 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 )  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L 80 フ ェ ン チ オ ン (MPP)  0.006 mg/L以下 0.00006 mg/L

24 オ リ サ ス ト ロ ビ ン  0.1 mg/L以下 0.001 mg/L 81 フ ェ ン ト エ ー ト (PAP)  0.007 mg/L以下 0.00007 mg/L

25 カ ズ サ ホ ス  0.0006 mg/L以下 0.000006 mg/L 82 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド  0.01 mg/L以下 0.0001 mg/L

26 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル  0.008 mg/L以下 0.00008 mg/L 83 フ サ ラ イ ド  0.1 mg/L以下 0.001 mg/L

27 カ ル タ ッ プ 0.08 mg/L以下 0.0008 mg/L 84 ブ タ ク ロ ー ル  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L

28 カ ル バ リ ル (NAC)  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L 85 ブ タ ミ ホ ス  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

29 カ ル ボ フ ラ ン  0.005 mg/L以下 0.00005 mg/L 86 ブ プ ロ フ ェ ジ ン  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

30 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN)  0.005 mg/L以下 0.00005 mg/L 87 フ ル ア ジ ナ ム  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L

31 キ ャ プ タ ン  0.3 mg/L以下 0.003 mg/L 88 プ レ チ ラ ク ロ ー ル  0.05 mg/L以下 0.0005 mg/L

32 ク ミ ル ロ ン  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L 89 プ ロ シ ミ ド ン  0.09 mg/L以下 0.0009 mg/L

33 グ リ ホ サ ー ト  2 mg/L以下 0.0002 mg/L 90 プ ロ チ オ ホ ス 0.007 mg/L以下 0.00007 mg/L

34 グ ル ホ シ ネ ー ト  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L 91 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル  0.05 mg/L以下 0.0005 mg/L

35 ク ロ メ プ ロ ッ プ  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L 92 プ ロ ピ ザ ミ ド  0.05 mg/L以下 0.0005 mg/L

36 ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン (CNP)  0.0001 mg/L以下 0.0001 mg/L 93 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L

37 ク ロ ル ピ リ ホ ス  0.003 mg/L以下 0.00005 mg/L 94 ブ ロ モ ブ チ ド  0.1 mg/L以下 0.001 mg/L

38 ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN)  0.05 mg/L以下 0.0005 mg/L 95 ベ ノ ミ ル  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

39 シ ア ナ ジ ン  0.001 mg/L以下 0.00001 mg/L 96 ペ ン シ ク ロ ン  0.1 mg/L以下 0.001 mg/L

40 シ ア ノ ホ ス (CYAP)  0.003 mg/L以下 0.00003 mg/L 97 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン  0.09 mg/L以下 0.0009 mg/L

41 ジ ウ ロ ン (DCMU)  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L 98 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ  0.005 mg/L以下 0.00004 mg/L

42 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN)  0.03 mg/L以下 0.0001 mg/L 99 ベ ン タ ゾ ン  0.2 mg/L以下 0.002 mg/L

43 ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP)  0.008 mg/L以下 0.00008 mg/L 100 ペ ン デ ィ メ タ リ ン  0.3 mg/L以下 0.003 mg/L

44 ジ ク ワ ッ ト 0.01 mg/L以下 0.0001 mg/L 101 ベ ン フ ラ カ ル ブ  0.04 mg/L以下 0.0004 mg/L

45 ジ ス ル ホ ト ン ( ｴ ﾁ ﾙ ﾁ ｵ ﾒ ﾄ ﾝ )  0.004 mg/L以下 0.00004 mg/L 102 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ)  0.01 mg/L以下 0.0001 mg/L

46 ジ チ オ カ ル バ メ ー ト 系 農 薬  0.005 mg/L以下 0.00005 mg/L 103 ベ ン フ レ セ ー ト  0.07 mg/L以下 0.0007 mg/L

47 ジ チ オ ピ ル  0.009 mg/L以下 0.00009 mg/L 104 ホ ス チ ア ゼ ー ト  0.003 mg/L以下 0.00003 mg/L

48 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル  0.006 mg/L以下 0.00006 mg/L 105 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ )  0.7 mg/L以下 0.0005 mg/L

49 シ マ ジ ン (CAT)  0.003 mg/L以下 0.00003 mg/L 106 メ コ プ ロ ッ プ (MCPP)  0.05 mg/L以下 0.0005 mg/L

50 ジ メ タ メ ト リ ン  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L 107 メ ソ ミ ル  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L

51 ジ メ ト エ ー ト  0.05 mg/L以下 0.0005 mg/L 108 メ タ ラ キ シ ル  0.2 mg/L以下 0.0006 mg/L

52 シ メ ト リ ン  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L 109 メ チ ダ チ オ ン (DMTP)  0.004 mg/L以下 0.00004 mg/L

53 ダ イ ア ジ ノ ン  0.003 mg/L以下 0.0003 mg/L 110 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン  0.04 mg/L以下 0.0004 mg/L

54 ダ イ ム ロ ン  0.8 mg/L以下 0.008 mg/L 111 メ ト リ ブ ジ ン  0.03 mg/L以下 0.0003 mg/L

55
ダゾメット，メタム（カーバム）及び
メ チ ル イ ソ チ オ シ ア ネ ー ト

 0.01 mg/L以下 0.00006 mg/L 112 メ フ ェ ナ セ ッ ト  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L

56 チ ア ジ ニ ル  0.1 mg/L以下 0.001 mg/L 113 メ プ ロ ニ ル  0.1 mg/L以下 0.001 mg/L

57 チ ウ ラ ム  0.02 mg/L以下 0.0002 mg/L 114 モ リ ネ ー ト  0.005 mg/L以下 0.00005 mg/L

定量下限値

　（４）農薬類
目 標 値 定量下限値 目 標 値
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項        目 最小表示値等

1 水 温 0.1 ℃ 

2 ア ン モ ニ ア 態 窒 素 0.01 mg/L

3 ア ル カ リ 度 0.1 mg/L

4 電 気 伝 導 率 1 μS/cm

5 酸 度 0.1 mg/L

6 遊 離 炭 酸 0.1 mg/L

7 カ ル シ ウ ム イ オ ン 0.5 mg/L

8 溶 存 酸 素 (DO) 0.1 mg/L

9 生物化学的酸素要求量(BOD) 0.1 mg/L

10 化学的酸素要求量(COD) 0.1 mg/L

11 浮 遊 物 質 量 (SS) 1 mg/L

12 溶 解 性 物 質 1 mg/L

13 紫 外 線 吸 光 度 (UV260) 0.001

14 トリハロメタン生成能 0.001 mg/L

15 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(原水) 1個/10L

16 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(浄水) 1個/20L

17 大 腸 菌 数 1.8 MPN/100mL

18 大 腸 菌 群 数 1.8 MPN/100mL

19 嫌 気 性 芽 胞 菌 1個/10mL

20 全 窒 素 0.01 mg/L

21 全 リ ン 0.001 mg/L

22 ク ロ ロ フ ィ ル ａ 0.001 mg/L

23 放 射 性 物 質
検出限界値を

測定ごとに表示

24 ジェオスミン（原水等） 0.000002 mg/L

25 0.000002 mg/L

26 2E,4Z -ヘプタジエナール 0.00005 mg/L

27 2E,4Z -デカジエナール 0.00002 mg/L

28 生 物 ―

29 外 観 ―

2-メチルイソボルネオール（原水等）

標準計数板法

目視法

蛍光光度法

100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素要求量

ろ過法，重量法

重量法

吸光光度法

消毒副生成物生成能法

ハンドフォード改良寒天培地法

紫外線吸光光度法

ペルオキソ二硫酸カリウム分解法（高圧加熱法）

免疫磁気ビーズ法

特定酵素基質培地法

ゲルマニウム半導体検出器
（ガンマ線スペクトロメトリー各種分析装置）

SPME-GC-MS法

隔膜電極法

　（５）その他の項目
検 査 方 法

サーミスタ温度計

1-ナフトール法

滴定法

電極法

滴定法

計算法

ICP-MS法
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（６）生物試験計数単位表

 Anabaena 　  affinis 100μm糸状体  Acanthosphaera 属 細胞  Ceratium      hirundinella 細胞

 A.               flos-aquae 巻  Actinastrum 属 群体  Glenodinium 属 細胞

 A.               macrospora 100μm糸状体  Ankistrodesmus 　falcatus 細胞  Gymnodinium 属 細胞

 A.               spiroides 巻  A.               sp. 細胞  Peridinium 属 細胞

 A.    spiroides  var. crassa 巻  Botryococcus      braunii 群体  その他渦鞭藻類

 A.               spp.  Chlamydomonas グループ 細胞

 Aphanizomenon flos-aquae 糸状体  Chodatella 属 細胞

 A.            issatschenkoi 糸状体  Closterium    aciculare 細胞  Euglena 属 細胞

 Aphanocapsa 属 群体  C.              spp. 細胞  Trachelomonas 属 細胞

 Aphanothece 属 群体  Coelastrum  属 群体  その他ユーグレナ藻類

 Chroococcus 属 群体  Cosmocladium constrictum 群体

 Gomphosphaeria 属 群体  Crucigenia 属 群体

 Merismopedia 属 群体  Dictyosphaerium 属 群体  Gonyostomum  属 細胞

 Microcystis  aeruginosa 群体　☆  Dimorphococcus 属 群体  Merotrichia  属 細胞

 M.              incerta 群体  Elakatothrix 属 細胞  その他ラフィド藻類 細胞

 M.              wesenbergii 群体　☆  Errerella     bornheimiensis 群体

 M.              spp. 群体  Eudorina 属 群体

 Oscillatoria   tenuis 100μm糸状体  Gloeocystis 属 群体 細胞

 O.              spp. 100μm糸状体  Golenkinia 属 細胞

 Phormidium     tenue 100μm糸状体  Gonium 属 群体  Amoeba 属 細胞

 P.              spp. 100μm糸状体  Hormidium 属 100μm糸状体  Difflugia 属 細胞

 Raphidiopsis 属 100μm糸状体  Kirchneriella 属 群体  太 陽 虫 類 細胞

 その他藍藻類  Micractinium 属 群体  その他根足虫類

 Micrasterias 属 細胞

 Achnanthes 属 細胞  Mougeotia 属 500μｍ糸状体

 Asterionella  formosa 細胞  Oocystis 属 群体  Tintinnidium 属 細胞

 Attheya       zachariasi 細胞  Pandorina 属 群体  Tintinnopsis 属 細胞

 Aulacoseira  distans 100μm糸状体  Pediastrum   biwae 群体  その他繊毛虫類

 A.               granulata 100μm糸状体  P.                spp. 群体

 A. granulata var. 巻  Quadrigula 属 群体

angustissima fo. spiralis  Scenedesmus 属 群体 細胞

 A.               italica 100μm糸状体  Schroederia 属 細胞

 A.               solida 100μm糸状体  Sphaerocystis グループ 群体  Keratella 属 個体

 Cocconeis 属 細胞  Spirogyra 属 500μｍ糸状体  Lecane 属 個体

 Cyclotella 属 細胞  Spondylosium 属 細胞  Polyarthra 属 個体

 Cymbella 属 細胞  Staurastrum  arctiscon 細胞  Synchaeta 属 個体

 Diatoma       elongatum 細胞  S.             dorsidentiferum 細胞  Trichocerca 属 個体

 D.                spp. 細胞  S.                pingue 細胞  ワムシの卵 個体

 Fragilaria      crotonensis 細胞  S.                spp. 細胞  その他ワムシ類 個体

 F.                sp. 細胞  Tetraedron 属 細胞

 Gomphonema 属 細胞  Tetraspora 属 群体

 Melosira       varians 100μm糸状体  Volvox 属 群体  Nauplius  期 幼 生 個体

 Navicula 属 細胞  その他緑藻類

 Nitzschia 属 細胞

 Rhizosolenia 属 細胞  Dinobryon 属 群体 個体

 Skeletonema  potamos   細胞  Mallomonas  akrokomos 細胞

 Stephanodiscus 属 細胞  M.            pseudocoronata 細胞 個体

 Synedra       acus 細胞  M.              spp. 細胞

 S.               ulna 細胞  Ochromonas 属 細胞  小型球形藻類（細胞） 細胞

 S.               spp. 細胞  Synura 属 群体

 その他珪藻類  Uroglena      americana 群体 　【備　考】

 その他黄金藻類

 Cryptomonas 属 細胞

そ      の      他

ク　リ　プ　ト　藻　類

繊　　毛　　虫　　類

吸  　管　　虫　　類

ワ　　ム　　シ　　類

カ　イ　ア　シ　類

ミ　ジ　ン　コ　類

線      虫      類

黄　金　藻　類

☆印は細胞で計数する場合がある

ユ　ー　グ　レ　ナ　藻　類

渦  　鞭  　藻  　類

ラ　フ　ィ　ド　藻　類

緑　  　藻  　　類

珪　　　藻　　　類

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

藍  　　藻　  　類

根　　足　　虫　　類
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番号 項目名 基準値

検査方法
（水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法

【平成15年厚生労働省告示第261号】）
定量下限値

1 一般細菌 100 集落/mL以下 標準寒天培地法 1集落/mL

2 大腸菌 検出されないこと 特定酵素気質倍地法 ---

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.0003 mg/L

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L以下 還元気化-原子吸光光度法 0.00005 mg/L

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.001 mg/L

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.001 mg/L

7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.001 mg/L

8 六価クロム化合物 0.02 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.002 mg/L

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ）による一斉分析法 0.004 mg/L

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L以下 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 0.001 mg/L

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ）による一斉分析法 0.02 mg/L

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L以下 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ）による一斉分析法 0.08 mg/L

13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.02 mg/L

14 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.0002 mg/L

15 1,4－ジオキサン 0.05 mg/L以下 固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 0.005 mg/L

16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.004 mg/L

17 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.002 mg/L

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.001 mg/L

19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.001 mg/L

20 ベンゼン 0.01 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.001 mg/L

21 塩素酸 0.6 mg/L以下 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 0.06 mg/L

溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

23 クロロホルム 0.06 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.001 mg/L

溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.001 mg/L

26 臭素酸 0.01 mg/L以下 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 0.001 mg/L

27 総トリハロメタン 0.1 mg/L以下 23の項､25の項､29の項及び30の項に掲げる方法 0.01 mg/L

溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.001 mg/L

30 ブロモホルム 0.09 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.005 mg/L

溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法

誘導体化-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法

32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.005 mg/L

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.02 mg/L

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.03 mg/L

35 銅及びその化合物 1.0 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.01 mg/L

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.1 mg/L

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.005 mg/L

38 塩化物イオン 200 mg/L以下 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ（陰ｲｵﾝ）による一斉分析法 0.1 mg/L

39 カルシウム、マグネシウム等(硬度） 300 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.5 mg/L

40 蒸発残留物 500 mg/L以下 重量法 1 mg/L

41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下 固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 0.02 mg/L

42 ジェオスミン 0.00001 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 0.000001 mg/L

43 2－メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 0.000001 mg/L

44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下 固相抽出-吸光光度法 0.005 mg/L

溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法

固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法

46 有機物(全有機炭素（TOC)の量） 3 mg/L以下 全有機炭素計測定法 0.3 mg/L

47 pH値 5.8以上8.6以下 ガラス電極法 ---

48 味 異常でないこと 官能法 ---

49 臭気 異常でないこと 官能法 ---

50 色　度 5度以下 透過光測定法 1度

51 濁　度 2度以下 積分球式光電光度法 0.1度

0.002 mg/L

６　水質試験項目と試験方法等(山間地域）

（１）基準項目

22 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下

24 ジクロロ酢酸 0.003 mg/L

28 トリクロロ酢酸 0.003 mg/L

0.03 mg/L以下

0.03 mg/L以下

31 ホルムアルデヒド 0.008 mg/L

45 フェノール類 0.0005 mg/L

0.08 mg/L以下

0.005 mg/L以下
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番号 項目名 目標値

標準的な検査方法
（水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部

改正等並びに水道水質管理における留意事項について
【平成15年10月10日健水発第1010001号】）

定量下限値

1 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.0002 mg/L

2 ウラン及びその化合物 0.002 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.0002 mg/L

3 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.001 mg/L

5 1、2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.0004 mg/L

8 トルエン 0.4 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.04 mg/L

9 フタル酸（2-ジエチルヘキシル） 0.08 mg/L以下 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法 0.006 mg/L

10 亜塩素酸 0.6 mg/L以下 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法 0.06 mg/L

12 二酸化塩素 0.6 mg/L以下 ― ―

13 ジクロロアセトニトリル 0.01 mg/L以下 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.001 mg/L

14 抱水クロラール 0.02 mg/L以下 溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.002 mg/L

15 農薬類
検出値と目標値の比の和

として、1以下
固相抽出-GC-MS法，固相抽出-LC-MS法他 農薬項目参照

16 残留塩素 1 mg/L以下 ｼﾞｴﾁﾙ-p-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ法 0.01 mg/L

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10 mg/L以上100 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.5 mg/L

18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.001 mg/L

19 遊離炭酸 20 mg/L以下 滴定法 1 mg/L

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.001 mg/L

21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.002 mg/L

22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3 mg/L以下 滴定法 0.1 mg/L

23 臭気強度（TON) 3 以下 官能法 1 mg/L

24 蒸発残留物 30 mg/L以上200 mg/L以下 重量法 1 mg/L

25 濁度 1 度以下 積分球式光電光度法 0.1度以下

26 pH値 7.5 程度 連続自動測定機器によるｶﾞﾗｽ電極法 ---

27 腐食性（ランゲリア指数） -1 程度以上，極力0 計算法 ---

28 従属栄養細菌 2000集落/mL以下 R2A寒天培地法 1集落/mL

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析計による一斉分析法 0.001 mg/L

30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L以下 誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ-質量分析装置による一斉分析法 0.01 mg/L

31
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

0.00005 mg/L以下 固相抽出-LC-MS法 0.000004 mg/L

注)項目4,6,7,11は，改訂により欠番となっています。

注)項目12の二酸化塩素については，本市では消毒剤として使用していないので測定していません。 

項目名 定量下限値

1 大腸菌 1.8MPN/100mL

2 嫌気性芽胞菌 1個/100mL

3 クリプトスポリジウム（原水） 1個/10L

4 クリプトスポリジウム（浄水） 1個/20L

5 ジアルジア（原水） 1個/10L

6 ジアルジア（浄水） 1個/20L

　５（４）農薬類と同様

ハンドフォード改良寒天培地法

（２）水質管理目標設定項目

（３）クリプトスポリジウム、ジアルジア及びクリプトスポリジウム指標菌
標準的な検査方法

（水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について
【健水発第0330006号通知】）

特定酵素基質培地法

（４）農薬類

水道に関するクリプトスポリジウム等の検出のための試験方法

水道に関するクリプトスポリジウム等の検出のための試験方法

水道に関するクリプトスポリジウム等の検出のための試験方法

水道に関するクリプトスポリジウム等の検出のための試験方法
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(1)採水地点（市街地）

(注)Ｂコースの新山科系統は，B-①洛西配水池経由とB-②高雄配水池経由を交互に行う。

北部営業所

新山科 東部営業所
西京区役所
洛西支所 滝ケ花公園

松ケ崎 岩倉東公園 楽只公園 楽只公園

A B-① B－② C

ポンプ施設事務所

竹間公園

原　水

琵琶湖大橋　雄琴　下阪本　唐崎　柳が崎

第２疏水取水口　三井寺沖中央　山田　赤野井湾

京都市上下水道
サービス協会九条支部蹴上 南田公園

採水場所

定 期 試 験

毎 日 検 査

全 項 目 等 検 査

毎 週 検 査

竹間公園

試 験 名

琵 琶 湖 調 査

全 項 目 等 試 験

水質管理目標設定
項 目 等 試 験

雑 排 水 試 験

その他

全給水区域内３４定点の給水栓

毎 日 試 験

令和２年度

期間 系統

水質管理目標設定
項 目 等 検 査

水 利 調 査

平 常 試 験

７ 採 水 地 点

浄水場

浄水場別給水区域内の給水栓

第２疏水取水口　慶流橋　津知橋

浄水場排水口等

採 水 地 点

第２疏水蹴上浄水場取水口（蹴上着水）

着水井　混合井　沈澱池　ろ過池　配水池等

第２疏水取水口　宇治川取水口

給水栓
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市街地 地図 

南部給水工事課 

原水試験(2箇所) 

原水自動監視装置(2箇所) 

水利調査(3箇所) 

浄水場試験(3箇所) 

水道水毎月検査等(3箇所) 

水道水毎週検査等(7箇所) 

水道水毎日検査(給水栓/22 箇所) 

水道水毎日検査(自動監視装置/12 箇所) 

配水自動監視装置(2箇所) 
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給水区域 採水地点

原水 0

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（浅井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 3 第1取水井（深井戸），第2取水井（深井戸）
第3取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 4 第1-1取水井（深井戸），第1-2取水井（深井戸）
第2-1取水井（深井戸），第3取水井（浅井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 3 第1取水井（深井戸），第2取水井（深井戸）
第3取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 3 第1-1取水井（深井戸），第1-2取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 2 第1取水井（深井戸）
第2取水井（深井戸）

給水 1 給水栓

原水 1 第1浄水場原水（伏流水）

給水 1 給水栓

原水 1 第2浄水場原水（浅井戸）

給水 1 給水栓

原水 1 浄水場原水（河川水）

給水 1 給水栓

原水 2 第1水源河川水
第2水源深井戸

給水 1 給水栓

原水 2 第1水源伏流水
第2水源浅井戸

給水 1 給水栓

原水 2 第1水源浅井戸
第2水源河川水

給水 1 給水栓

原水 1 浄水場原水（河川水）

給水 1 給水栓

細野浄水場

浄水場

大原第１浄水場

大原第２浄水場

黒田浄水場

弓削浄水場

小塩浄水場

山国浄水場

雲ケ畑浄水場

鞍馬・貴船浄水場

（２）採水地点（山間地域）

高槻市（樫田浄水場）からの分水

静原浄水場

水尾浄水場

宕陰浄水場

中川浄水場
中川

小野郷浄水場

久多浄水場

広河原・花脊浄水場

別所浄水場

百井浄水場

小野郷

細野

百井

大原

黒田

弓削

箇所数

外畑

静原

水尾

宕陰

京北中部

雲ケ畑

鞍馬・貴船

久多

広河原・花脊

別所
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第２章 市街地
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１ 原水水質試験
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（１）原水水質の状況（令和２年度）

ア 琵琶湖の気象状況について

春（3月～5月）は，高気圧に覆われて晴れた日もあったが，気圧の谷や湿った空気などの影響

を受けて，曇りや雨の日が多かった。夏（6月～8月）は，8月はじめまでは，高気圧に覆われて

晴れた日もあったが，梅雨前線や湿った空気などの影響を受けて，曇りや雨の日が多かった。そ

の後は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。秋（9月～11月）は，10月はじめまでは，高気圧

に覆われて晴れた日もあったが，台風や湿った空気などの影響を受けて曇りや雨の日が多かった。

その後は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。冬（12月～2月）は，はじめは高気圧に覆われ

て晴れた日が多かったが，その後は，冬型の気圧配置や湿った空気などの影響を受けて曇りや雨，

雪の日が多かった。

年平均気温は平年よりかなり高かった。年降水量及び年間日照時間は平年並だった。

梅雨入りは 6月 10日ごろ，梅雨明けは 8月 1日ごろだった。

イ 原水の水質状況について

原水の pH値については，4月から 7月まで 7.5～8.2付近で推移したのち，6月から上昇し，

9月に 9.3まで上昇した。その後は減少に転じ，7.3～8.0程度で推移した。

原水の濁度については，年間を通じて 3度程度で推移したものの，降雨等の影響により 7月に

最大値 16度を記録した。

色度については，年間を通じて 10 度程度で推移したものの，降雨や生物量等の影響により 9

月に最大値 20度を記録した。

アンモニア態窒素については，年間を通じて 0.01～0.03 mg/L 程度で推移したものの，12 月

から 3月にかけて変動が激しく，最大値 0.10mg/Lを記録した。

毎月 1回，琵琶湖南湖 9地点において，pH値，濁度，色度，全りん，全窒素，アンモニア態

窒素，クロロフィル aなどを測定したほか，生物の定量を行った。第 2疏水取水口の全りん及び

全窒素は，年平均値がそれぞれ 0.020 mg/L，0.22 mg/Lであった。

年 4回，第 2疏水取水口及び宇治川取水口において，消毒副生成物を除く水質基準項目及び管

理目標設定項目の試験を行った。試験結果については，各項目とも本市の浄水処理工程において

水質基準値以下にすることが可能な値であることが分かり，水道水源としての水質に問題のない

ことが確認できた。
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ウ 生ぐさ臭について

蹴上浄水場原水におけるウログレナは，3 月から 5 月の春季に出現することが多いが，近年は

冬季も出現する事例が増えている。ウログレナは 4月上旬から 4月下旬にかけて観察され，中群

体換算値で最大値 22.9群体/mLを計数した。生ぐさ臭指標物質（2E,4Z-heptadienal）の最大値

は 3,100 ng/Lを記録した。冬季は 11月上旬から 12月中旬にかけてウログレナが観察され，中群

体換算値で最大 17.0群体/mLを計数した。2E,4Z-heptadienalの最大値は 1,600 ng/Lを記録し

た。

 ジノブリオン属については観察されなかった。

生ぐさ臭が発生している時期は，前塩素停止と粉末活性炭の注入で対応した。粉末活性炭の注

入率は最大 8 ppmだった。

なお，ウログレナによる淡水赤潮は平成 22年度から発生していない。淡水赤潮が初めて確認さ

れた昭和 52年度以来，その発生がなかったのは，昭和 61年度，平成 9年度，平成 10年度，平

成 13年度，平成 14年度，平成 16年度，平成 18～20年度，平成 22～30年度，令和元年～2年

度の計 20年である（滋賀県琵琶湖保全再生課からの情報提供）。

エ かび臭について

ジェオスミンは 5月下旬から 8月中旬にかけてと 8月下旬から 10月上旬にかけて発生した。

どちらの事例も原因生物はアナベナだった。最大値は 530 ng/Lを記録した。

2-MIBは 4月下旬から 6月下旬にかけて発生した。原因生物はフォルミジウムだった。最大値

は 18 ng/Lを記録した。

かび臭が発生している時期は，前塩素停止と粉末活性炭の注入で対応した。粉末活性炭の注入

率は最大 30 ppmだった。

粉末活性炭の注入日数は，かび臭と生ぐさ臭対策と合わせて計 177日間であった。

-22-



0.00

0.05

0.10

0.15

4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1

0

10

20

30

40

6

7

8

9

10

4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1

pH

-23-



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

100

200

300

400

500

600

4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1

0

10

20

30

40

0

5

10

15

20

4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1

MIB 2-MIB

-24-



（２）琵琶湖調査 

琵琶湖南湖採水地点図 

琵琶湖大橋 

赤野井湾 
雄琴 

第２疏水取水口 

柳が崎

唐崎 

下阪本 

山田 

三井寺沖中央 
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琵琶湖大橋

4月16日 5月 6月10日 7月20日 8月19日 9月16日

採 水 時 刻 11:15 10:46 10:55 11:00 10:57

気 温 (℃) 18.4 28.3 31.1 34.2 28.5

水 温 (℃) 13.0 25.1 26.9 32.3 27.6

色 度 (度) 7 5 4 6 6

濁 度 (度) 3.0 3.0 1.5 1.0 1.0

pH 値 8.3 9.2 8.3 8.4 8.4

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 9.6 9.3 8.6 8.6 9.0

臭 気 種 類 藻・微生 藻 藻 藻 青・藻

臭気強度（TON） 18 13 8 6 10

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01未満

クロロフィル ａ (mg/L) 0.015 0.004 0.002 0.002 0.004

全 り ん (mg/L) 0.021 0.013 0.008 0.011 0.010

全 窒 素 (mg/L) 0.21 0.14 0.10 0.21 0.14

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.4 1.7 1.3 1.4 1.2

雄琴

4月16日 5月 6月10日 7月20日 8月19日 9月16日

採 水 時 刻 11:25 11:02 11:10 11:10 11:11

気 温 (℃) 18.3 29.5 33.9 32.8 28.3

水 温 (℃) 14.6 25.9 27.1 33.1 27.2

色 度 (度) 6 7 6 7 6

濁 度 (度) 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0

pH 値 8.5 9.1 8.6 9.3 9.5

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 9.7 9.4 8.4 8.6 8.8

臭 気 種 類 藻 藻・青 藻 藻 青・藻

臭気強度（TON） 15 13 10 8 12

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01未満

クロロフィル ａ (mg/L) 0.007 0.003 0.003 0.002 0.003

全 り ん (mg/L) 0.016 0.014 0.013 0.013 0.015

全 窒 素 (mg/L) 0.11 0.13 0.13 0.16 0.11

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.4 1.7 1.4 1.6 1.3

藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭

 試験項目　　　　　　　　　    　採水日

 試験項目　　　　　　　　　　    採水日

臭気の表現は

　　　　５月は緊急事態宣言発出のため欠測

　　　　５月は緊急事態宣言発出のため欠測
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10月14日 11月19日 12月17日 1月14日 2月18日 3月18日 最高値 最低値 平均値

10:45 11:05 11:28 11:05 11:05 11:15

26.9 20.1 9.5 10.0 4.8 14.6 34.2 4.8 20.6

22.9 17.9 13.5 9.1 8.0 11.5 32.3 8.0 18.9

4 4 5 5 5 5 7 4 5

0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5 3.0 0.5 1.4

8.1 7.8 7.6 7.5 7.6 8.0 9.2 7.5 8.1

8.6 8.7 8.9 9.2 9.1 10.2 10.2 8.6 9.1

藻 青 藻 藻 藻 藻

11 20 20 7 5 9 20 5 12

0.01未満 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01

0.003 0.002 0.002未満 0.002未満 0.005 0.008 0.015 0.002未満 0.004

0.010 0.011 0.007 0.008 0.011 0.014 0.021 0.007 0.011

0.11 0.15 0.20 0.18 0.18 0.19 0.21 0.10 0.16

1.3 1.3 1.2 1.0 1.3 1.3 1.7 1.0 1.3

10月14日 11月19日 12月17日 1月14日 2月18日 3月18日 最高値 最低値 平均値

11:00 11:20 11:41 11:20 11:20 11:30

24.9 20.5 11.4 8.8 4.2 15.0 33.9 4.2 20.7

23.1 18.6 10.6 6.3 8.0 12.4 33.1 6.3 18.8

4 8 12 10 7 7 12 4 7

0.5 0.5 6.0 5.0 2.0 2.0 6.0 0.5 2.1

8.5 7.7 7.6 7.6 7.6 7.9 9.5 7.6 8.4

8.4 8.8 10.3 9.9 9.2 9.6 10.3 8.4 9.2

藻 藻・生 青 藻 藻 藻

9 35 20 9 8 6 35 6 13

0.01未満 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01未満 0.03 0.01未満 0.01

0.006 0.003 0.002未満 0.007 0.006 0.004 0.007 0.002未満 0.004

0.014 0.015 0.022 0.022 0.014 0.012 0.022 0.012 0.015

0.10 0.15 0.09 0.31 0.21 0.12 0.31 0.09 0.15

1.3 1.4 1.5 1.3 1.4 1.2 1.7 1.2 1.4

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　微：微弱
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下阪本

4月16日 5月 6月10日 7月20日 8月19日 9月16日

採 水 時 刻 9:45 9:36 9:35 9:45 9:43

気 温 (℃) 19.5 29.8 29.1 34.1 26.0

水 温 (℃) 14.5 26.0 27.3 32.3 27.0

色 度 (度) 8 8 7 7 7

濁 度 (度) 2.5 2.5 1.5 1.0 0.5

pH 値 8.4 9.2 8.6 9.4 9.0

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.5 9.8 8.7 8.7 10.7

臭 気 種 類 生・藻 藻 藻・微かび 藻・微かび 藻・かび

臭気強度（TON） 55 17 13 14 12

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.02 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01

クロロフィル ａ (mg/L) 0.011 0.005 0.005 0.005 0.004

全 り ん (mg/L) 0.020 0.020 0.015 0.018 0.015

全 窒 素 (mg/L) 0.16 0.16 0.15 0.12 0.17

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.7 1.8 1.4 1.7 1.4

唐崎

4月16日 5月 6月10日 7月20日 8月19日 9月16日

採 水 時 刻 9:55 9:44 9:55 9:50 9:52

気 温 (℃) 19.8 29.1 33.1 33.1 25.9

水 温 (℃) 14.6 26.1 27.5 32.7 27.1

色 度 (度) 8 7 7 7 20

濁 度 (度) 3.0 2.0 1.0 1.0 8.0

pH 値 8.3 9.3 9.1 9.8 9.4

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 9.8 9.6 8.5 8.6 10.2

臭 気 種 類 生 藻 藻 藻・かび かび・下水

臭気強度（TON） 60 13 13 13 60

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01未満 0.01 0.01未満 0.02

クロロフィル ａ (mg/L) 0.006 0.003 0.004 0.005 0.046

全 り ん (mg/L) 0.024 0.019 0.015 0.016 0.050

全 窒 素 (mg/L) 0.13 0.16 0.16 0.12 0.72

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.7 1.7 1.5 1.7 2.0

藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭

 試験項目　　　　　　　　　　    採水日

 試験項目　　　　　　　　　　    採水日

臭気の表現は

　　　　５月は緊急事態宣言発出のため欠測

　　　　５月は緊急事態宣言発出のため欠測
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10月14日 11月19日 12月17日 1月14日 2月18日 3月18日 最高値 最低値 平均値

9:35 9:50 10:00 9:40 9:39 10:05

24.3 19.3 7.5 7.1 2.7 16.2 34.1 2.7 19.6

22.7 17.7 9.9 5.6 7.6 12.4 32.3 5.6 18.5

5 8 9 12 7 7 12 5 8

0.5 0.5 4.0 7.0 3.0 3.0 7.0 0.5 2.4

8.3 7.8 7.6 7.6 7.7 7.9 9.4 7.6 8.3

9.5 10.0 10.1 10.3 9.5 9.8 10.7 8.7 9.8

藻 藻・青 藻 藻 藻 藻

8 35 20 11 7 8 55 7 18

0.01未満 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01未満 0.03 0.01未満 0.01

0.003 0.005 0.002未満 0.008 0.008 0.005 0.011 0.002未満 0.005

0.014 0.012 0.021 0.026 0.017 0.014 0.026 0.012 0.017

0.14 0.20 0.10 0.29 0.25 0.16 0.29 0.10 0.17

1.4 1.6 1.4 1.5 1.8 1.3 1.8 1.3 1.5

10月14日 11月19日 12月17日 1月14日 2月18日 3月18日 最高値 最低値 平均値

9:40 10:00 10:12 9:55 9:50 10:10

26.3 19.7 6.3 7.9 4.8 16.5 33.1 4.8 20.2

22.6 17.7 9.0 5.1 7.8 12.8 32.7 5.1 18.5

10 10 10 12 8 7 20 7 10

1.0 1.0 3.0 6.0 3.0 3.0 8.0 1.0 2.9

8.3 7.9 7.7 7.6 7.7 7.9 9.8 7.6 8.5

8.8 9.6 9.7 10.2 9.6 9.9 10.2 8.5 9.5

藻 藻・青 青 藻・青 藻 藻・青

7 20 20 9 9 6 60 6 21

0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01未満 0.01

0.006 0.005 0.005 0.008 0.008 0.004 0.046 0.003 0.009

0.024 0.014 0.020 0.026 0.018 0.014 0.050 0.014 0.022

0.21 0.34 0.21 0.31 0.24 0.17 0.72 0.12 0.25

1.5 1.7 1.5 1.5 1.8 1.2 2.0 1.2 1.6

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　微：微弱
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柳が崎

4月16日 5月 6月10日 7月20日 8月19日 9月16日

採 水 時 刻 10:10 9:51 10:00 10:00 10:00

気 温 (℃) 18.9 28.6 33.5 32.7 26.5

水 温 (℃) 14.4 25.7 26.7 32.8 27.1

色 度 (度) 7 8 6 7 14

濁 度 (度) 2.5 2.0 1.0 2.0 3.5

pH 値 8.1 9.1 8.8 9.1 9.3

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.0 9.6 8.6 8.7 9.6

臭 気 種 類 生 藻 藻・微かび 藻 下水・かび

臭気強度（TON） 40 17 23 6 40

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01未満 0.02 0.01 0.02

クロロフィル ａ (mg/L) 0.005 0.002 0.004 0.003 0.024

全 り ん (mg/L) 0.016 0.016 0.012 0.019 0.042

全 窒 素 (mg/L) 0.09 0.13 0.13 0.12 0.41

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.6 1.7 1.4 1.5 1.7

第２疏水取水口

4月16日 5月 6月10日 7月20日 8月19日 9月16日

採 水 時 刻 10:20 9:56 10:10 10:25 10:07

気 温 (℃) 18.2 28.6 32.1 31.9 27.1

水 温 (℃) 14.6 26.0 26.6 33.0 27.3

色 度 (度) 9 9 7 6 12

濁 度 (度) 3.0 2.0 2.0 1.0 4.0

pH 値 8.2 8.9 8.7 9.0 9.1

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.1 9.7 8.6 8.6 9.4

臭 気 種 類 藻・生 藻 藻 藻 下水・かび

臭気強度（TON） 40 10 13 10 35

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01未満 0.02 0.01未満 0.02

クロロフィル ａ (mg/L) 0.009 0.003 0.005 0.003 0.016

全 り ん (mg/L) 0.021 0.022 0.013 0.014 0.028

全 窒 素 (mg/L) 0.14 0.12 0.16 0.11 0.30

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.6 1.7 1.5 1.5 1.5

藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭

 試験項目　　　　　　　　　    　採水日

　　　　５月は緊急事態宣言発出のため欠測

 試験項目　　　　　　　　　    　採水日

臭気の表現は

　　　　５月は緊急事態宣言発出のため欠測
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10月14日 11月19日 12月17日 1月14日 2月18日 3月18日 最高値 最低値 平均値

9:50 10:10 10:21 10:05 10:00 10:25

24.8 19.5 7.2 9.0 3.0 15.9 33.5 3.0 20.0

22.7 17.6 9.1 5.1 7.6 12.9 32.8 5.1 18.3

6 6 10 10 10 8 14 6 8

1.0 1.0 4.0 5.0 3.0 3.0 5.0 1.0 2.5

8.2 7.9 7.7 7.6 7.7 7.8 9.3 7.6 8.3

8.4 9.3 9.8 10.1 9.8 10.1 10.1 8.4 9.5

藻 藻・微生 青 藻 藻 藻・青

9 40 55 8 6 13 55 6 23

0.01未満 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01

0.005 0.004 0.006 0.007 0.008 0.008 0.024 0.002 0.007

0.015 0.013 0.019 0.020 0.018 0.018 0.042 0.012 0.019

0.12 0.53 0.16 0.26 0.24 0.21 0.53 0.09 0.22

1.4 1.6 1.6 1.4 1.8 1.2 1.8 1.2 1.5

10月14日 11月19日 12月17日 1月14日 2月18日 3月18日 最高値 最低値 平均値

9:55 10:15 10:30 10:15 10:06 10:30

24.3 19.6 6.3 9.9 3.5 14.9 32.1 3.5 19.7

22.6 17.5 9.2 4.4 8.0 13.6 33.0 4.4 18.4

9 8 11 9 11 6 12 6 9

1.5 1.5 6.0 6.0 5.0 3.0 6.0 1.0 3.2

8.3 7.9 7.7 7.6 7.6 7.8 9.1 7.6 8.3

9.3 9.1 9.8 10.7 10.2 10.1 10.7 8.6 9.6

藻・下水 藻 藻・青 藻・魚 藻 藻

10 30 45 11 7 11 45 7 20

0.01 0.01 0.05 0.04 0.05 0.01未満 0.05 0.01未満 0.02

0.014 0.003 0.005 0.009 0.009 0.004 0.016 0.003 0.007

0.025 0.012 0.022 0.026 0.026 0.013 0.028 0.012 0.020

0.24 0.23 0.30 0.38 0.32 0.16 0.38 0.11 0.22

1.6 1.6 1.7 1.7 1.9 1.2 1.9 1.2 1.6

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　微：微弱
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三井寺沖中央

4月16日 5月 6月10日 7月20日 8月19日 9月16日

採 水 時 刻 10:30 10:05 10:15 10:30 10:15

気 温 (℃) 19.2 27.7 31.1 33.9 26.2

水 温 (℃) 14.5 25.5 26.1 32.5 27.0

色 度 (度) 6 7 7 6 5

濁 度 (度) 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0

pH 値 8.1 8.8 8.7 8.8 9.0

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.0 9.5 8.6 8.7 9.0

臭 気 種 類 生 藻 藻 藻 藻

臭気強度（TON） 55 10 20 9 8

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01未満

クロロフィル ａ (mg/L) 0.005 0.002 0.003 0.002未満 0.003

全 り ん (mg/L) 0.017 0.016 0.013 0.009 0.019

全 窒 素 (mg/L) 0.27 0.15 0.24 0.12 0.26

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3

山田

4月16日 5月 6月10日 7月20日 8月19日 9月16日

採 水 時 刻 10:40 10:12 10:20 10:35 10:22

気 温 (℃) 19.4 27.3 31.0 33.5 26.2

水 温 (℃) 14.6 25.7 27.1 32.7 26.7

色 度 (度) 11 11 10 8 24

濁 度 (度) 4.0 3.0 3.0 2.0 16

pH 値 8.4 9.0 8.8 8.9 10.0

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 10.3 9.8 8.7 9.0 9.5

臭 気 種 類 藻・青 かび・藻 藻 藻 かび・下水

臭気強度（TON） 35 23 12 13 70

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01未満 0.02 0.01 0.04

クロロフィル ａ (mg/L) 0.012 0.004 0.005 0.002 0.122

全 り ん (mg/L) 0.027 0.024 0.021 0.019 0.076

全 窒 素 (mg/L) 0.17 0.19 0.20 0.11 1.3

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.8 1.8 1.6 1.6 3.2

藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭

　　　　５月は緊急事態宣言発出のため欠測

 試験項目　　　　　　　　　    　採水日

 試験項目　　　　　　　　　　    採水日

臭気の表現は

　　　　５月は緊急事態宣言発出のため欠測
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10月14日 11月19日 12月17日 1月14日 2月18日 3月18日 最高値 最低値 平均値

10:00 10:20 10:37 10:20 10:13 10:40

23.9 18.7 8.3 9.0 5.1 14.3 33.9 5.1 19.8

22.5 17.0 9.2 4.0 7.8 13.4 32.5 4.0 18.1

4 6 12 11 9 6 12 4 7

1.0 1.0 4.0 5.0 3.5 3.0 5.0 1.0 2.3

8.0 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 9.0 7.7 8.2

8.5 8.9 9.8 10.2 9.9 10.4 10.4 8.5 9.4

藻 藻 藻・微生 藻 藻 藻

8 20 50 9 6 5 55 5 18

0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01未満 0.03 0.01未満 0.01

0.002 0.002 0.007 0.010 0.008 0.002 0.010 0.002未満 0.004

0.013 0.009 0.025 0.034 0.017 0.009 0.034 0.009 0.016

0.18 0.12 0.15 0.36 0.33 0.28 0.36 0.12 0.22

1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.2 1.8 1.2 1.5

10月14日 11月19日 12月17日 1月14日 2月18日 3月18日 最高値 最低値 平均値

10:10 10:30 10:46 10:30 10:22 10:50

25.3 20.7 8.2 8.7 6.5 16.6 33.5 6.5 20.3

21.7 17.1 9.8 5.1 7.4 12.6 32.7 5.1 18.2

8 10 16 12 9 7 24 7 11

1.0 1.5 12 8.0 3.0 3.0 16 1.0 5.1

8.4 7.8 7.7 7.7 7.8 7.8 10.0 7.7 8.4

9.0 9.2 9.4 10.0 10.0 10.5 10.5 8.7 9.6

藻・かび 藻 藻 藻 藻 藻

6 35 20 9 8 6 70 6 22

0.01 0.02 0.04 0.03 0.02 0.01未満 0.04 0.01未満 0.02

0.003 0.004 0.005 0.009 0.009 0.002 0.122 0.002 0.016

0.024 0.015 0.029 0.024 0.017 0.010 0.076 0.010 0.026

0.19 0.17 0.22 0.27 0.25 0.13 1.3 0.11 0.29

1.7 1.6 1.5 1.5 1.9 1.2 3.2 1.2 1.8

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　微：微弱
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赤野井湾

4月16日 5月 6月10日 7月20日 8月19日 9月16日

採 水 時 刻 11:05 10:33 10:35 10:50 10:43

気 温 (℃) 19.6 28.5 31.9 32.7 27.2

水 温 (℃) 14.9 26.5 28.4 33.0 26.1

色 度 (度) 14 48 24 16 14

濁 度 (度) 4.0 16 7.0 4.0 3.0

pH 値 9.0 9.8 8.8 9.0 9.2

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 12.2 12.8 9.9 11.9 14.9

臭 気 種 類 青・かび かび 藻 藻 青・微かび

臭気強度（TON） 27 27 18 14 40

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02

クロロフィル ａ (mg/L) 0.022 0.080 0.014 0.007 0.015

全 り ん (mg/L) 0.044 0.068 0.044 0.043 0.036

全 窒 素 (mg/L) 0.23 1.1 0.29 0.21 0.40

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 2.2 4.0 1.9 2.3 2.0

藻：藻臭　　青：青草臭　　魚：魚臭　　土：土臭　　かび：かび臭臭気の表現は

　　　　５月は緊急事態宣言発出のため欠測

 試験項目　　　　　　　　　　    採水日
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10月14日 11月19日 12月17日 1月14日 2月18日 3月18日 最高値 最低値 平均値

10:30 10:55 11:10 10:50 10:41 11:05

24.4 19.9 9.1 9.5 3.6 14.1 32.7 3.6 20.0

22.5 17.4 8.3 4.8 6.0 13.2 33.0 4.8 18.3

14 12 40 15 40 12 48 12 23

2.0 1.5 24 10 28 8.0 28 1.5 9.8

8.0 8.0 7.7 7.7 7.8 8.0 9.8 7.7 8.5

9.3 11.1 10.4 11.5 10.2 11.5 14.9 9.3 11.4

藻・厨芥 藻 藻 藻 藻・土 藻

9 40 20 7 8 6 40 6 20

0.05 0.03 0.09 0.04 0.04 0.02 0.09 0.02 0.03

0.003 0.006 0.007 0.010 0.014 0.007 0.080 0.003 0.017

0.045 0.021 0.067 0.038 0.075 0.027 0.075 0.021 0.046

0.42 0.22 0.48 0.36 0.50 0.22 1.1 0.21 0.40

1.9 1.6 2.3 1.7 2.9 1.4 4.0 1.4 2.2

厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　微：微弱
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<生物> 琵琶湖大橋 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

18.4 28.3 31.1 34.2 28.5 26.9 20.1 9.5 10.0 4.8 14.6

13.0 25.1 26.9 32.3 27.6 22.9 17.9 13.5 9.1 8.0 11.5

3.0 3.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.5

8.3 9.2 8.3 8.4 8.4 8.1 7.8 7.6 7.5 7.6 8.0

570 4 4

8

4

2

8 2 6

4

10

4

6

4

10

4 160 6 18 32

8 2 2

20 4 4 14 6

2

330 20 20 200 180

2

4 4 2

28 4

10 6 8 2 16

4 4 2 2 4 6

2

2

450 6 8 64 16 38 28 42 76 170 290

6 2

2

4

4 2 8 2

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

気温(℃)

水温(℃)

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

4

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

2

A.       italica

A.       solida

2 2

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

M.       pseudocoronata
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

2 12

2 6

8 4

20

6

2

6 2

6

2 10

2

6 40

140 2

2 2 2

12 150 8 8

2 2 2 2

2 16 4 10 72

4 2

2

2

4

2

6 4 4 4

12 4

6

4

14 40 8 10 8 6 14 20 2

16 910

4 4 8 12 4 26

採水日　

　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

緑藻類

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

琵琶湖大橋

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属
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<生物> 雄琴 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

18.3 29.5 33.9 32.8 28.3 24.9 20.5 11.4 8.8 4.2 15.0

14.6 25.9 27.1 33.1 27.2 23.1 18.6 10.6 6.3 8.0 12.4

2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 6.0 5.0 2.0 2.0

8.5 9.1 8.6 9.3 9.5 8.5 7.7 7.6 7.6 7.6 7.9

28

10 4

32 6 12

10 2

6

10 6

16

2

4

48 200 410 54

2

4 4

2 24 78 30 2 8

2 24 70 6 2 4 4

32 18 8 2 10 1300 12 2

2 8

40 30 10 120

2

2

2 54 2 20 4 6

4 18

6 6 2 110 12

4 4 6 10 2 6 2

2

4

2

2 2

150 38 54 64 58 110 28 28 58 190 160

2 4

6 2

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

気温(℃)

水温(℃)

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

20

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       italica

A.       solida

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

M.       pseudocoronata
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

12

10 2 14 2

2 2

12

4

2

8 2

4

4 4

2 2

2

4 8

20 80 4

12 2 8 14

2 2 8 10 22

2

14 2 6 2

8 4

2 6 12 2 4

4 2 4 2 2 2

2

2

16 28 4 10 8 4 16 2 6 2

20 12 12 56

8 8 6

採水日　

　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

緑藻類

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

雄琴

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属
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<生物> 下阪本 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

19.5 29.8 29.1 34.1 26.0 24.3 19.3 7.5 7.1 2.7 16.2

14.5 26.0 27.3 32.3 27.0 22.7 17.7 9.9 5.6 7.6 12.4

2.5 2.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 4.0 7.0 3.0 3.0

8.4 9.2 8.6 9.4 9.0 8.3 7.8 7.6 7.6 7.7 7.9

40

6

16 10

2 2

2

2

4

4

2

2 310 720 78

40 10 20 84 8 10

6 4 26 14 2 6 24 10

8 6 4 56 26 120 340 240 190

2

50 70 110

86 6 30 6

12 2 2 8 46 12 10

2 2 2 2 8

4

4 2

2 2 2

6 2 2

6 2

330 22 16 20 46 50 62 44 50 200 150

6 2

2

2 4 6 2 4

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

気温(℃)

水温(℃)

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

68 12

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       italica

A.       solida

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

M.       pseudocoronata
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

4

2 10 8 2 4 26

4

4

4 2

2 6 4

6 2

2

2

8

24 2

2

24 80 2 6

2

2 2 2

2

8

2 8

2 6

2

6 6 4 2 8 2

2 2 4

2 4 2

2

8 4 22 2 20 2 2 28 14

4 54 20

4 22 2

採水日　

　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

緑藻類

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

下阪本

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属

-41-



<生物> 唐崎 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

19.8 29.1 33.1 33.1 25.9 26.3 19.7 6.3 7.9 4.8 16.5

14.6 26.1 27.5 32.7 27.1 22.6 17.7 9.0 5.1 7.8 12.8

3.0 2.0 1.0 1.0 8.0 1.0 1.0 3.0 6.0 3.0 3.0

8.3 9.3 9.1 9.8 9.4 8.3 7.9 7.7 7.6 7.7 7.9

6 12 530

72 420

4 10

6 2700

30

2 10

4 6

4 120

4 2

8

6 8

8

4 640 1700 44 70

4 2

2

32 10 6 54 24 4 2

20

4 12 20 8 2

20 98 4 30 6 4 1200 230 56

4 2

2

240 40 20 120

10 16

2

4 4 6 4

2

2

54 12 4 4 84 10

2 4 4 2 8

2 8

4 8

6 4

22 2

150 36 180 22 140 68 34 190 40 150 370

2

2 2 2

2

2 16

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

気温(℃)

水温(℃)

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

46 2

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

2

A.       italica

A.       solida

2

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

M.       pseudocoronata
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

2

4 4 2 4 6 2 4

2 2

2 2

4

4 2

6 2

36 14 8

2 2

2

2 4 2 2 2

2 2

14 36 4

2 2

2

4 2 8 2 8

6 10

2

2 2 2

2

2 4

2

2 4 4 10

2 2

4 8

2 4 4 34 4 32 52 14

24 12 6 26 120 16 14

6 6

採水日　

　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

緑藻類

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

唐崎

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属
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<生物> 柳が崎 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

18.9 28.6 33.5 32.7 26.5 24.8 19.5 7.2 9.0 3.0 15.9

14.4 25.7 26.7 32.8 27.1 22.7 17.6 9.1 5.1 7.6 12.9

2.5 2.0 1.0 2.0 3.5 1.0 1.0 4.0 5.0 3.0 3.0

8.1 9.1 8.8 9.1 9.3 8.2 7.9 7.7 7.6 7.7 7.8

8 14 2

66

120

2 2

2 16

2 4

32

8

2

6

610 1300 96 36

34

20 310 44 16 2

4

4 6 6 16 4

2 16 110 800 260 88

2

200 220 80 20 4 120 38

2

20 6

2

54 8 4 2 8 66 14 18

2

2

2 4

2 6

2

2 2 2

4

10 2

120 4 46 8 50 34 6 92 38 200 300

4 4 2 2

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

気温(℃)

水温(℃)

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

26

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       italica

A.       solida

68

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

M.       pseudocoronata
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

2 2 6 2 4

2 2

8

2

8 2 4

4

2 2 4

2

4

6 50 4 16

2

2

2 4 6

14

2 2

2 8

6

2

2 6 12 2

2 14

4

10

2 8 14 16 24 22 30

26 10 14 8 48 6 20

4 10 2 30 4

採水日　

　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

緑藻類

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

柳が崎

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属
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<生物> 第２疏水取水口 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

18.2 28.6 32.1 31.9 27.1 24.3 19.6 6.3 9.9 3.5 14.9

14.6 26.0 26.6 33.0 27.3 22.6 17.5 9.2 4.4 8.0 13.6

3.0 2.0 2.0 1.0 4.0 1.5 1.5 6.0 6.0 5.0 3.0

8.2 8.9 8.7 9.0 9.1 8.3 7.9 7.7 7.6 7.6 7.8

2 87 4

8 77

250

4 2

2

2 4

7

4

2 140 2

4

6

2

4 2

18 800 1700 200 120

4

46 6 12 10 110 6 30 2

4 4 2 4 6 4

26 140 4 10 2 120 570 340 8

2

180 40 5

2

4 4 6 22 4

22

70 6 3 2 14 100 26 20

1 4

6

6 2

4 2

6 2

120 16 76 12 21 250 16 70 54 88 74

2

1

2

1 4

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

気温(℃)

水温(℃)

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

10 56 8

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

10

A.       italica

A.       solida

6

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

M.       pseudocoronata

-46-



*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

16

2 2 2 12 8 4 4

2

2

2

2

4

2

2

30 4

6 2

2

2 1 2

4 14

12

6 26 2 6

20

6 6 2

4

4

2 8 2 2

2

6 1 2

2

4 2

2 10 14 34 14 8 20 2

1

20 10 4 34 19 4 140

4 3 4

採水日　

　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

緑藻類

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

第２疏水取水口

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属

-47-



<生物> 三井寺沖中央 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

19.2 27.7 31.1 33.9 26.2 23.9 18.7 8.3 9.0 5.1 14.3

14.5 25.5 26.1 32.5 27.0 22.5 17.0 9.2 4.0 7.8 13.4

2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 5.0 3.5 3.0

8.1 8.8 8.7 8.8 9.0 8.0 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8

8 4

42

14

2 8

2 2

32 10

2 7

2 1

10

2

860 2300 98 60

4

8 38 16 16

16

4 4 2 4 14 8

20 12 38 18 160 850 530

160 80

30

16

2

2 2 6 2 10 82

2 2

2 14

16 2 2 400 20 10

2

2 18

6 2 2

2

2

24 2

98 8 14 30 27 30 6 80 66 160 22

2

4 2

1

4 8 2 4 4 2 4

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

気温(℃)

水温(℃)

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

8 6

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       italica

A.       solida

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

M.       pseudocoronata

-48-



*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

2

8 16 4 6 6 14

2

2

2

2 10

6 18

8 4 6 2

2

6

4

10 80 4

2 12 6

14 6 4 12

4

10

4

2 8

2 2 12 4 12

10

16 4 6 8 14 8 20 14

1

40 8 2 8 10 4 150 6

4 2

採水日　

　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

緑藻類

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

三井寺沖中央

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属
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<生物> 山田 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

19.4 27.3 31.0 33.5 26.2 25.3 20.7 8.2 8.7 6.5 16.6

14.6 25.7 27.1 32.7 26.7 21.7 17.1 9.8 5.1 7.4 12.6

4.0 3.0 3.0 2.0 16 1.0 1.5 12 8.0 3.0 3.0

8.4 9.0 8.8 8.9 10.0 8.4 7.8 7.7 7.7 7.8 7.8

130 6

22 490 10 36

4

2 7800 16

18 48

4 2

4

4

240

20 2

140

2

30 12 12 78 1300 290 62

64 88 200 22 22 10

4 2 16 2 4 2

6 28 18 12 40 86 730 410

2

4 32 4 34 6

2 4

260 20 4 2 2 84 10 20

4 2 4 2 2

2

2 4 2

2 2 4

100 6 20 20 380 58 18 48 88 140 36

4 2

2

2 4

6 4 2

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

気温(℃)

水温(℃)

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

16 8

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       italica

A.       solida

4

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

M.       pseudocoronata
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

2

2

2

4

2

4

6

12 16

6 2

2

2 2 2 4

4

14

42 2

2 2 6

6 2 14

4 2

2 2 6 2

6

4 2 4 2

4

2 12 36 20 4 10 8 52 2

38 8 14 38 70 8 200 4

4 2 8

採水日　

　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

緑藻類

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

山田

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属
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<生物> 赤野井湾 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

19.6 28.5 31.9 32.7 27.2 24.4 19.9 9.1 9.5 3.6 14.1

14.9 26.5 28.4 33.0 26.1 22.5 17.4 8.3 4.8 6.0 13.2

4.0 16 7.0 4.0 3.0 2.0 1.5 24 10 28 8.0

9.0 9.8 8.8 9.0 9.2 8.0 8.0 7.7 7.7 7.8 8.0

12 4 8

9200 28 530

26

32

38

40 2 8

170 14 1

8 1 2

14

6 46 1

18

20

110

16 4

4

2 2

24 920 1800 190 78

20 120 80 3 22 44 20 28 4

16 24

2 4 4 44 20 8

240 60 4 3 230 180 1000 650 590

2 20 130 40 6

16

8 14

2 44 12 2 26 2 64 14

14

550 28 10 28 200 28 20

4 2

4 2 42 12 12 26

4

2 1 8

4

2

10 6

120 12 40 10 68 49 62 66 110 130 22

2

8

2 2

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

気温(℃)

水温(℃)

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

26 18

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

4

A.       italica

A.       solida

26 6

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

M.       pseudocoronata

-52-



*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

R02 R03

4/16 6/10 7/20 8/19 9/16 10/14 11/19 12/17 1/14 2/18 3/18

30

2

2 10 1 2

1

1 2

2

2 2

6

2 2

2 4 6

40 4

2

2

4 2

2

14 12

2 2 2

2 10 2

2

2

4

10 2 3 14 2

2 3 2 2 2

2 6 4 6

3 2

2 2 10 26 32 30 18 38 40

44 28 12 6 24 26 190 4

4 2 8

採水日　

　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

緑藻類

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

赤野井湾

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属
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（３）　原水全項目等試験

第２疏水取水口

採水日 6月3日 9月2日 12月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

天候前日 晴一時曇 晴時々曇 晴後時々曇 大雨

天候当日 曇時々晴 晴後曇 晴 曇一時雪

採水時刻 10:14 9:46 10:00 9:55

気温 (℃) 27.5 31.2 9.8 4.8 31.2 4.8 18.3

水温 (℃) 23.5 30.8 12.0 9.0 30.8 9.0 18.8

一般細菌 (集落/mL) 180 460 140 76 460 76 210

大腸菌 (MPN/100mL) 6.8 4.5 2.0 14 14 2.0 6.8

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001 0.003 0.001未満 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001

六価クロム化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ
(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.07 0.07 0.02未満 0.02未満

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

四塩化炭素 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ジクロロメタン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

トリクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ベンゼン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003 0.003 0.002未満 0.002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.13 0.11 0.14 0.15 0.15 0.11 0.13

銅及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 8.8 7.2 8.3 8.0 8.8 7.2 8.1

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.031 0.028 0.027 0.020 0.031 0.020 0.027

塩化物イオン (mg/L) 9.5 9.0 9.5 10.0 10.0 9.0 9.5

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
(mg/L) 41 35 43 41 43 35 40

蒸発残留物 (mg/L) 73 73 73 73 73 73 73

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (mg/L) 0.000002 0.00051 0.000001 0.000001未満 0.00051 0.000001未満 0.00013

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
(mg/L) 0.000003 0.000003 0.000001未満 0.000002 0.000003 0.000001未満 0.000002

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
(mg/L) 1.6 2.3 1.8 1.5 2.3 1.5 1.8

pH　値 8.7 9.4 7.7 7.7 9.4 7.7 8.4

臭気 藻 かび・青 藻・微生 藻・魚

色度 (度) 9 12 12 10 12 9 11

濁度 (度) 3.0 7.0 6.0 5.0 7.0 3.0 5.3

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01未満 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01未満 0.01

総アルカリ度 (mg/L) 34.7 31.7 35.8 34.4 35.8 31.7 34.2

電気伝導率 (μS/cm) 131 115 125 130 131 115 125

溶存酸素(DO) (mg/L) 9.1 9.4 10.9 11.2 11.2 8.6 10.2

生物化学的酸素要求量(BOD)
(mg/L) 1.4 2.4 1.6 0.8 2.4 0.8 1.6

化学的酸素要求量(COD) (mg/L) 3.4 4.5 3.4 3.0 4.5 3.0 3.6

浮遊物質(SS) (mg/L) 3 5 3 6 6 3 4

臭気の表現は

藻：藻臭　　　青：青草臭　　魚：魚臭　　　土：土臭　　　かび：かび臭　　厨芥：厨芥臭　　下水：下水臭　　油脂：油脂臭　　生：生ぐさ臭　　木材：木材臭　　微：微弱

-54-



宇治川取水口

採水日 6月3日 9月2日 12月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

天候前日 晴一時曇 晴時々曇 晴後時々曇 大雨

天候当日 曇時々晴 晴後曇 晴 曇一時雪

採水時刻 11:45 11:27 11:25 10:50

気温 (℃) 31.2 36.6 14.3 8.6 36.6 8.6 22.7

水温 (℃) 25.0 31.8 13.6 10.2 31.8 10.2 20.2

一般細菌 (集落/mL) 310 360 320 220 360 220 300

大腸菌 (MPN/100mL) 17 7.8 6.8 11 17 6.8 11

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001 0.002 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004 0.004 0.004 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ
(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.09 0.28 0.25 0.25 0.28 0.09 0.22

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.11 0.12 0.11 0.10 0.12 0.10 0.11

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

四塩化炭素 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ジクロロメタン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

トリクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ベンゼン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.003 0.003 0.003 0.002未満 0.002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.06 0.05 0.08 0.07 0.08 0.05 0.07

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.097 0.069 0.12 0.13 0.13 0.069 0.10

銅及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001 0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 8.9 9.9 9.8 9.6 9.9 8.9 9.6

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.036 0.017 0.027 0.022 0.036 0.017 0.026

塩化物イオン (mg/L) 10.4 11.4 11.6 11.7 11.7 10.4 11.3

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
(mg/L) 42 37 42 41 42 37 40

蒸発残留物 (mg/L) 79 83 73 82 83 73 79

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (mg/L) 0.000003 0.000075 0.000002 0.000001 0.000075 0.000001 0.000020

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
(mg/L) 0.000015 0.000003 0.000001 0.000002 0.000015 0.000001 0.000005

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
(mg/L) 1.5 1.7 1.6 1.4 1.7 1.4 1.6

pH　値 7.9 8.3 7.8 7.6 8.3 7.6 7.9

臭気 藻・下水 青・かび 藻・下水 青

色度 (度) 9 7 8 8 9 7 8

濁度 (度) 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.5

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.04 0.03 0.04 0.04 0.01 0.03

総アルカリ度 (mg/L) 34.1 31.0 35.6 34.5 35.6 31.0 33.8

電気伝導率 (μS/cm) 123 132 139 139 139 123 133

溶存酸素(DO) (mg/L) 9.1 8.2 11.1 11.5 11.5 8.2 10.0

生物化学的酸素要求量(BOD)
(mg/L) 1.4 0.8 0.5未満 0.8 1.4 0.5未満 0.8

化学的酸素要求量(COD) (mg/L) 3.1 3.3 3.3 2.6 3.3 2.6 3.1

浮遊物質(SS) (mg/L) 2 2 2 4 4 2 2
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（４）　原水水質管理目標設定項目等試験

第２疏水取水口
採 水 日 6月3日 9月2日 12月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:14 9:46 10:00 9:55

気 温 (℃) 27.5 31.2 9.8 4.8 31.2 4.8 18.8

水 温 (℃) 23.5 30.8 12.0 9.0 30.8 9.0 19.4

ア ンチモン及び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウ ラ ン 及 び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

ニ ッ ケ ル 及 び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0005 0.0002未満 0.0005 0.0002未満 0.0002未満

ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ジ
(2- ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ )

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
( 硬 度 )

(mg/L) 41 35 43 41 43 35 40

マ ン ガ ン 及 び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.031 0.028 0.027 0.020 0.031 0.020 0.027

遊 離 炭 酸 (mg/L) 1.5 1.1 1.7 1.3 1.7 1.1 1.4

1,1,1- ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ ｔ‐ブチル
エ ー テ ル

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸
ｶ ﾘ ｳ ﾑ 消 費 量 )

(mg/L) 4.9 7.5 6.0 6.1 7.5 4.9 6.1

臭 気 強 度
(TON)

23 70 55 10 70 10 40

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 73 73 73 73 73 73 73

濁 度 (度) 3.0 7.0 6.0 5.0 7.0 3.0 5.0

pH 値 8.7 9.4 7.7 7.7 9.4 7.7 8.3

腐 食 性
（ランゲリア指数）

-0.1 0.6 -1.2 -1.3 0.6 -1.3 -0.5

従属栄養細菌数 (集落/mL) 1000 3700 1300 2200 3700 1000 2100

1,1-ｼ ﾞ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07

(mg/L) 0.000008 0.000005 0.000008 0.000010 0.000010 0.000005 0.000008

カルシウムイオン (mg/L) 12.6 10.7 13.6 12.9 13.6 10.7 12.5

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 34.7 31.7 35.8 34.4 35.8 31.7 34.2

溶 解 性 物 質 (mg/L) 70 68 70 67 70 67 69

紫 外 線 吸 光 度
(UV260)

0.134 0.160 0.121 0.095 0.160 0.095 0.128

酸 度 (mg/L) 1.7 1.3 1.9 1.5 1.9 1.3 1.6

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L) 0.023 0.028 0.032 0.022 0.032 0.022 0.026

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.01

電 気 伝 導 率 (μS/cm) 131 115 125 130 131 115 125

溶 存 酸 素
(DO)

(mg/L) 9.1 9.4 10.9 11.2 11.2 8.6 9.8

生 物 化 学 的
酸素要求量 (BOD)

(mg/L) 1.4 2.4 1.6 0.8 2.4 0.8 1.5

化 学 的
酸素要求量(COD)

(mg/L) 3.4 4.5 3.4 3.0 4.5 3.0 3.6

浮 遊 物 質
(SS)

(mg/L) 3 5 3 6 6 3 4

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

次項参照
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宇治川取水口
採 水 日 6月3日 9月2日 12月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:45 11:27 11:25 10:50

気 温 (℃) 31.2 36.6 14.3 8.6 36.6 8.6 22.7

水 温 (℃) 25.0 31.8 13.6 10.2 31.8 10.2 20.2

ア ンチモン及び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウ ラ ン 及 び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

ニ ッ ケ ル 及 び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ジ
(2- ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ )

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等
( 硬 度 )

(mg/L) 42 37 42 41 42 37 40

マ ン ガ ン 及 び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.036 0.017 0.027 0.022 0.036 0.017 0.026

遊 離 炭 酸 (mg/L) 2.4 2.2 2.1 1.8 2.4 1.8 2.1

1,1,1- ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ ｔ‐ブチル
エ ー テ ル

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸
ｶ ﾘ ｳ ﾑ 消 費 量 )

(mg/L) 4.6 4.9 4.4 5.3 5.3 4.4 4.8

臭 気 強 度
(TON)

35 30 40 13 40 13 30

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 79 83 73 82 83 73 79

濁 度 (度) 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.5

pH 値 7.9 8.3 7.8 7.6 8.3 7.6 7.9

腐 食 性
（ランゲリア指数）

-0.8 -0.5 -1.1 -1.4 -0.5 -1.4 -1.0

従属栄養細菌数 (集落/mL) 750 2900 1500 7700 7700 750 3200

1,1-ｼ ﾞ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及び
そ の 化 合 物

(mg/L) 0.06 0.05 0.08 0.07 0.08 0.05 0.07

(mg/L) 0.000010 0.000013 0.000009 0.000010 0.000013 0.000009 0.000011

カルシウムイオン (mg/L) 13.2 11.3 13.0 12.9 13.2 11.3 12.6

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 34.1 31.0 35.6 34.5 35.6 31.0 33.8

溶 解 性 物 質 (mg/L) 77 81 71 78 81 71 77

紫 外 線 吸 光 度
(UV260)

0.139 0.149 0.137 0.106 0.149 0.106 0.133

酸 度 (mg/L) 2.7 2.5 2.3 2.0 2.7 2.0 2.4

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L) 0.027 0.033 0.031 0.019 0.033 0.019 0.028

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.04 0.03 0.04 0.04 0.01 0.03

電 気 伝 導 率 (μS/cm) 123 132 139 139 139 123 133

溶 存 酸 素
(DO)

(mg/L) 9.1 8.2 11.1 11.5 11.5 8.2 10.0

生 物 化 学 的
酸素要求量 (BOD)

(mg/L) 1.4 0.8 0.5未満 0.8 1.4 0.5未満 0.8

化 学 的
酸素要求量(COD)

(mg/L) 3.1 3.3 3.3 2.6 3.3 2.6 3.1

浮 遊 物 質
(SS)

(mg/L) 2 2 2 4 4 2 2

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

次項参照
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(５） 原水農薬類試験

  第２疏水取水口
採 水 日 令和2年6月22日 令和3年2月16日

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
2 2,2-DPA( ダ ラ ポ ン ) (mg/L) 0.001未満 0.001未満
3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満
7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
14 イ ソ プ ロ カル ブ (MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満
16 イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
20 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
21 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
22 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
23 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
24 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
25 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満
26 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
27 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満
28 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
29 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
30 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
31 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
32 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
33 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
34 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
35 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
36 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
37 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
38 ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
39 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満
40 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
41 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
42 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
43 ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
44 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
45 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
46 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
47 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
48 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
49 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
50 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
51 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
52 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
53 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
54 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満
55 (mg/L) － －
56 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
57 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
58 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
59 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満
60 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

タゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート
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採 水 日 令和2年6月22日 令和3年2月16日
61 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満
62 テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
63 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
64 ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
65 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
66 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
67 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
68 パ ラ コ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
69 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
70 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
71 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
72 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
73 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
74 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
75 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
76 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満
77 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
78 フ ェ ノ ブ カル ブ (BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
79 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
80 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
81 フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満
82 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
83 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
84 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
85 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
86 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
87 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
88 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
89 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
90 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満
91 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
92 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
93 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
94 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
95 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
96 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
97 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
98 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
99 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満
100 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
101 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
102 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
103 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満
104 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
105 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
106 メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
107 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
108 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
109 メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
110 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
111 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
112 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
113 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
114 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

1以下 1以下農薬類（検出値と目標値の比の和）
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  宇治川取水口
採 水 日 令和2年6月22日 令和3年2月16日

1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
2 2,2-DPA( ダ ラ ポ ン ) (mg/L) 0.001未満 0.001未満
3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満
7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
14 イ ソ プ ロ カル ブ (MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満
16 イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
20 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
21 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
22 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
23 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
24 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
25 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満
26 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
27 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満
28 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
29 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
30 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
31 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
32 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
33 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
34 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
35 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
36 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
37 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
38 ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
39 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満
40 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
41 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
42 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
43 ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満
44 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
45 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
46 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
47 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満
48 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
49 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
50 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
51 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
52 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
53 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
54 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満
55 (mg/L) － －
56 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
57 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
58 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
59 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満
60 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

タゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート
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採 水 日 令和2年6月22日 令和3年2月16日
61 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満
62 テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
63 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
64 ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
65 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満
66 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
67 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
68 パ ラ コ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
69 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
70 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
71 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
72 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
73 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
74 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
75 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
76 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満
77 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
78 フ ェ ノ ブ カル ブ (BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
79 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
80 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満
81 フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満
82 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
83 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
84 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
85 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
86 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
87 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
88 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
89 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
90 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満
91 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
92 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
93 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
94 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満
95 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
96 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満
97 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満
98 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
99 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満
100 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満
101 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
102 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満
103 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満
104 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満
105 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
106 メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満
107 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
108 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満
109 メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満
110 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満
111 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満
112 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満
113 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満
114 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

1以下 1以下農薬類（検出値と目標値の比の和）
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　第２疏水取水口 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03
4/8 6/3 7/1 8/5 9/2 10/7 11/4 12/2 1/5 2/3 3/3
14.0 27.5 24.8 29.8 31.2 20.6 12.1 9.8 5.2 3.8 4.8
13.8 23.5 25.3 29.6 30.8 21.8 15.0 12.0 5.8 12.7 9.0
3.0 3.0 4.0 1.0 7.0 4.0 2.0 6.0 3.0 6.0 5.0
8.1 8.7 8.6 8.8 9.4 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.7

220 13 6 3
8 28

15
1500 17 2

28 5 5 6 1
9

1
2

2

4 3 4

2
1 10

2

14 1500 1100 240
4

2
10 4 10 17 240 130 48 6 10 8

2 1 2 8 12
8 4 6 27 160 640 200

4

30 340

4
8

2 2 20

12 10 10 6 5 1 92 38 12

310
2 1 4 4 6 6

10 8
2

2 4 2 2

5 2
4 2

2

170 20 18 2 10 63 16 210 60 88 82

4

2
16 6

Glenodinium 属
Gymnodinium 属
Peridinium 属

Ceratium hirundinella

その他渦鞭藻類

クリプト藻類

Cryptomonas 属
渦鞭藻類

Synura 属
Uroglena americana
その他黄金藻類

M.       pseudocoronata
M.       spp.
Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属
Mallomonas akrokomos

S.       ulna
S.       spp.
その他珪藻類

Skeletonema potamos
Stephanodiscus 属
Synedra acus

Navicula 属
Nitzschia 属
Rhizosolenia 属

F.       spp.
Gomphonema 属
Melosira varians

Diatoma elongatum
D.       spp.
Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属
Cyclotella 属
Cymbella 属

A.       italica
A.       solida

1 74 2

A.       granulata
A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

150 6

Asterionella formosa
Attheya zachariasi
Aulacoseira distans

6

その他藍藻類
珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue
Phormidium spp.
Raphidiopsis 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa
M.       incerta
M.       wesenbergii

Oscillatoria tenuis

気温(℃)
水温(℃)

濁　度 (度)
pH　    値

A.       spiroides var. crassa
A.       spp.
Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae
A.       macrospora
A.       spiroides

Chroococcus 属

(６)　原水生物試験

採水日
　項目名

藍藻類

Anabaena affinis

Gomphosphaeria 属
Merismopedia 属

A.       issatschenkoi
Aphanocapsa 属
Aphanothece 属

M.       spp.
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R02 R03
4/8 6/3 7/1 8/5 9/2 10/7 11/4 12/2 1/5 2/3 3/3

1 2

18 6 30 10 1 6 12

12 2
2

1
2

2
1

4
2 4

2 2 2 1

2 1 1

2 2 1

1 1 28

2
24 170 50 1 1

1 4

2 4 4 2 1 2

1 2

2

Amoeba 属
Difflugia 属
太陽虫類 4 2 1 2
その他根足虫類 2

Tintinnidium 属 4 8
Tintinnopsis 属 2 1
その他繊毛虫類 2 13 17 1 25 32 20 6

Keratella 属 1
Lecane 属
Polyarthra 属
Synchaeta 属 2
Trichocerca 属 1
ワムシの卵 1 2
その他ワムシ類 2 2 2 3 2 2 2 4

Nauplius 期幼生

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類 68 52 5
吸管虫類
ミジンコ類
線虫類

10 16 3 6 2

カイアシ類

その他

ワムシ類

繊毛虫類

Merotrichia 属
その他ラフィド藻類

根足虫類

その他ユーグレナ藻類
ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属
Trachelomonas 属

Tetraspora 属
Volvox 属
その他緑藻類

S.       pingue
S.       spp.
Tetraedron 属

Staurastrum arctiscon
S.       dorsidentiferum

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属
Spirogyra 属

Quadrigula 属
Scenedesmus 属
Schroederia 属

Pandorina 属
Pediastrum biwae
P.       spp.

Micrasterias 属
Mougeotia 属
Oocystis 属

Kirchneriella 属
Micractinium 属

Gloeocystis 属
Golenkinia 属
Gonium 属

緑藻類

Acanthosphaera 属
Actinastrum 属
Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.
Coelastrum 属
Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ
Chodatella 属
Closterium aciculare

Elakatothrix 属

　*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

採水日　
　項目名

小型球形藻類（細胞）

A.       spp.
Botryococcus braunii

Errerella bornheimiensis
Eudorina 属

Crucigenia 属
Dictyosphaerium 属
Dimorphococcus 属

Hormidium 属
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　宇治川取水口

R02 R03 R02 R03
6/3 9/2 12/2 3/3 6/3 9/2 12/2 3/3
31.2 36.6 14.3 8.6
25.0 31.8 13.6 10.2
3.0 3.0 4.0 4.0
7.9 8.3 7.8 7.6

13
12 2 1 20
1

4
6

32 38
16

24 6
4

2 1 2

6 220
2

3
130 2 4

86
1 10

2 76

2 2

1 2

2

6 24

4
2 6

Amoeba 属
Difflugia 属

2 2 太陽虫類 4
その他根足虫類

3
Tintinnidium 属 4
Tintinnopsis 属

2 その他繊毛虫類 4 1 6

Keratella 属
Lecane 属
Polyarthra 属
Synchaeta 属

8 2 7 76 Trichocerca 属
ワムシの卵

6 2 その他ワムシ類 1 4
1

Nauplius 期幼生

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類 24
吸管虫類
ミジンコ類
線虫類

6

M.       pseudocoronata
M.       spp.
Ochromonas 属 ワムシ類

Glenodinium 属 カイアシ類
Gymnodinium 属
Peridinium 属 その他

Ceratium hirundinella

その他渦鞭藻類

クリプト藻類

Cryptomonas 属
渦鞭藻類

Synura 属
Uroglena americana
その他黄金藻類

黄金藻類

Dinobryon 属
Mallomonas akrokomos

S.       ulna
S.       spp.
その他珪藻類

Skeletonema potamos Merotrichia 属
Stephanodiscus 属 その他ラフィド藻類
Synedra acus 根足虫類

繊毛虫類

Navicula 属 その他ユーグレナ藻類
Nitzschia 属 ラフィド藻類

Rhizosolenia 属 Gonyostomum 属

F.       spp. ユーグレナ藻類

Gomphonema 属 Euglena 属
Melosira varians Trachelomonas 属

Diatoma elongatum Tetraspora 属
D.       spp. Volvox 属
Fragilaria crotonensis その他緑藻類

Cocconeis 属 S.       pingue
Cyclotella 属 S.       spp.
Cymbella 属 Tetraedron 属

A.       italica Staurastrum arctiscon
A.       solida S.       dorsidentiferum

A.       granulata Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属
Spirogyra 属A.       granulata

var.angustissima fo.spiralis
52 2

Asterionella formosa Quadrigula 属
Attheya zachariasi Scenedesmus 属
Aulacoseira distans Schroederia 属

珪藻類 Pediastrum biwae
Achnanthes 属 P.       spp.

Phormidium tenue Micrasterias 属
Phormidium spp. Mougeotia 属
Raphidiopsis 属 Oocystis 属

O.       spp. Micractinium 属

Microcystis aeruginosa Gloeocystis 属
M.       incerta Golenkinia 属
M.       wesenbergii Gonium 属

Oscillatoria tenuis Kirchneriella 属
Hormidium 属

その他藍藻類 Pandorina 属

気温(℃) 緑藻類

水温(℃) Acanthosphaera 属
濁　度 (度) Actinastrum 属
pH　    値 Ankistrodesmus falcatus

A.       spiroides var. crassa C.       spp.
A.       spp. Coelastrum 属
Aphanizomenon flos-aquae Cosmocladium constrictum

A.       flos-aquae Chlamydomonas グループ
A.       macrospora Chodatella 属
A.       spiroides Closterium aciculare

　*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。

Chroococcus 属 Elakatothrix 属

採水日 採水日　
　項目名 　項目名

小型球形藻類（細胞）

藍藻類 A.       spp.
Anabaena affinis Botryococcus braunii

Gomphosphaeria 属 Errerella bornheimiensis
Merismopedia 属 Eudorina 属

A.       issatschenkoi Crucigenia 属
Aphanocapsa 属 Dictyosphaerium 属
Aphanothece 属 Dimorphococcus 属

M.       spp.
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（７）原水毎日試験

令和2年4月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

15.0 13.1 8.0 1.5 6 0.01 36.4

13.5 13.2 8.0 2.5 8 0.01 35.7

12.2 12.8 7.9 2.0 6 0.01 35.4

13.6 13.0 8.0 3.0 6 0.01 35.5

9.7 12.6 8.0 2.0 7 0.01 35.1

17.5 13.3 8.3 2.0 7 0.02 35.4

14.6 13.2 8.3 2.0 6 0.01 35.2

21.1 13.7 8.5 3.0 7 0.01 35.4

11.5 13.4 8.1 2.0 6 0.02 36.2

10.8 13.7 8.1 2.0 7 0.02 35.8

12.4 12.9 7.9 3.0 7 0.01 35.3

15.5 13.7 8.1 3.0 7 0.01 35.5

13.2 13.1 8.0 3.0 7 0.01 35.0

18.5 13.6 8.1 4.0 7 0.01 35.7

16.3 13.3 8.0 3.0 8 0.01 36.2

21.0 13.8 8.1 3.0 9 0.01 36.2

14.2 13.6 8.0 3.0 9 0.01 36.3

14.9 14.3 8.1 3.0 9 0.01 36.3

13.3 13.7 7.9 2.0 7 0.01 36.3

13.9 14.1 7.8 3.0 7 0.01 36.2

10.3 13.5 7.7 3.0 7 0.01 35.6

14.6 14.0 7.8 3.0 7 0.01 35.7

10.1 13.6 7.8 3.0 11 0.01 36.1

7.7 13.7 7.9 3.0 10 0.01 35.9

9.5 12.9 7.7 12 16 0.01 35.6

8.5 12.9 7.8 8.0 14 0.01 35.8

12.0 12.5 7.4 15 12 0.01 35.1

15.2 13.3 7.8 7.0 8 0.01 35.2

15.1 12.9 7.7 4.0 8 0.01 35.3

17.8 13.3 7.8 3.0 8 0.01 35.4

15.8 13.3 7.9 3.0 8 0.01 35.3

19.4 14.1 8.0 3.0 9 0.01 35.7

17.3 14.0 7.9 4.0 9 0.01 35.3

16.3 14.7 8.0 3.0 8 0.01 35.4

13.5 14.4 7.9 3.0 9 0.01 35.3

15.6 14.6 7.9 3.0 9 0.01 35.4

14.8 14.5 7.9 3.0 9 0.01 35.9

16.2 14.8 7.9 3.0 9 0.01 35.6

14.2 14.6 7.7 3.0 8 0.01 35.2

15.5 14.6 7.8 4.0 8 0.01 34.9

16.2 14.5 7.8 3.0 7 0.01 35.4

16.4 14.9 7.8 3.0 7 0.01 35.6

11.6 14.6 7.9 4.0 8 0.01 35.8

13.3 14.8 7.9 4.0 8 0.01 35.1

11.5 14.0 8.0 3.0 10 0.01 34.9

11.4 14.0 8.1 4.0 10 0.01 34.8

12.4 14.0 8.0 3.0 7 0.01 35.0

10.5 13.9 8.0 4.0 9 0.01 35.2

13.4 13.2 7.9 3.0 10 0.01 34.7

19.7 13.7 8.0 3.0 10 0.01 35.0

19.0 13.7 8.0 3.0 10 0.01 34.9

20.0 14.0 8.1 3.0 11 0.01 34.8

15.3 14.1 8.0 3.0 8 0.03 35.2

16.9 15.3 8.0 2.0 7 0.02 34.7

16.0 15.9 7.9 3.0 9 0.01 34.7

16.9 16.0 8.0 3.0 7 0.01 35.4

19.5 14.9 8.0 2.0 9 0.02 34.9

22.2 15.7 8.1 3.0 9 0.02 34.4

22.0 15.9 8.2 2.0 5 0.01 34.4

24.5 16.0 8.3 2.0 5 0.01 34.2

24.5 16.0 8.5 15 16 0.03 36.4 130 1 3100 110 58 190 22 <20 8 4 3

7.7 12.5 7.4 1.5 5 0.01 34.2 20 1 100 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

15.0 14.0 8.0 3.4 8 0.01 35.4 55 1 660 <50 <50 55 <20 <20 3 <2 <2

22.0 15.9 8.3 15 16 0.03 36.4

9.5 12.5 7.4 1.5 5 0.01 34.4 理化学試験　上段　午前10時

14.1 13.8 7.9 3.5 8 0.01 35.4 　　　　　　下段　午後4時

24.5 16.0 8.5 8.0 14 0.02 36.3 臭気・生物試験　午前10時

7.7 12.9 7.8 2.0 5 0.01 34.2 臭気物質量の単位　ng/L

16.0 14.2 8.0 3.3 8 0.01 35.4 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

<2 <2<50 <20

<50 21

<50 70

<2

<50 100

54 <20

<20

1 雨時々曇

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<50 <2027 1 1101 50

100

<20 <2

2 雨時々曇 6 50

<20 <2 <2藻・微生

3 曇時々晴 7 21 藻・微生

<2170 <20晴一時曇 7 21

<225 1 230 <50 <20

170 <205 晴時々雲 8 21

4

20 1 170 <50 <206 晴 7 15 生

<2

220 <50 <207 晴時々雲 7 15

<20 <2 <2

8 晴 7 15 生・藻

<20 <2 <2

9 晴 6 15

<20 <2 <233 1 310

10 雨時々曇 7 15 藻・生

<20 <20 <2 <2 <2240 <50 <50 42

<20 <20 <2

<2 <2430 <50 735 15

<2 <240 1 460 <50 <50 40

1100 61 7712 雨一時曇 4 15

<2011 晴一時雨

730 110 <50 5813 雨一時曇 6 15 生

<20 <2 <2

14 晴時々雨 14 120

<20 <20 <2 <2 <237 1

15 曇時々晴 14 120 生

<20 <20 <2 <2 <2690 <50

16 晴時々雲 14 120

<20 <20 <2 <2 <265 1 1200 56 55 110

2 <21800 76 <50 85

<20 <20 3

3 <2800 <50 130

<20 <20

18 雨時々曇 13 120

2 <293 1 3100 100 <50 19017 晴後曇 13 120 生・藻

1300 <50 12019 雨後曇 14 120

22

130 1 1800 <50 <50 17020 雨時々曇 17 150 生

21 4 <2

1000 <50 <50 8821 曇後一時晴 20 150

<20 <20 4 2 2

22 曇後時々晴 21 150 生

<20 <20 5 <2 2

23 曇時々晴 19 150

<20 <20 5 2 395 1 1400 <50

24 曇後時々晴 17 150 青・生

<20 <20 5 2 3270 <50 <50 36

<20 <20 5

7 3470 <50 5216 150

<2 240 1 390 <50 <50 41

270 <50 3626 曇一時晴 14 150

<2025 晴

120 <50 <50 2927 晴後時々曇 13 50 生・藻

<20 7 3

28 晴時々曇 13 50 藻・生

<20 <20 6 2 340 1

29 晴 12 50

<20 <20 6 4 367 1 200 52

30 晴 11 50

<20 8 3320 56 41

58 26

１６時集計

最高値

最低値

平均値

<20 <20 6 3 3190 53

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

日 天気
原水種類

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

気温 水温 pH値 濁度 色度
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

3 3 2 110 36 23 98 50 30 15.9 11.0 8.7 15.7 11.0 8.7

<2 <2 <2 17 1 0.2 0 2 0 13.2 2.0 7.8 13.1 3.0 7.8

<2 <2 <2 53 12 6.4 30 23 7 14.3 4.7 8.3 14.2 4.5 8.3 135.0 12.1

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

2

Geosmin 優占生物

<2

<2

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

8.4 13.4 3.0 8.4 31.5

1.4 10 8.4 13.3 3.0

13.4 2.0<2 83 1 0.2 0

8.2 0.0

<2

8.4 13.4 3.0 8.5 0.0

13.4 3.0<2 50 3

13.2 3.0<2 49 2 1.2 5<2

3

8.7 13.9 3.0 8.7 0.013.7 3.0

8.7 13.8 3.0 8.6 0.013.7 3.0

8.6 13.6 4.0 8.4 0.013.7 4.0<2 61 1 0.2 82

8.3 13.7 5.0 8.4 0.013.6 5.02 59 6 2.0 32

8.3 14.0 5.0 8.4 0.013.9 5.02 110 8 2.4 162

8.5 14.214.1 4.02 <2 95 4 0.8 6<2 4.0 8.5 0.0

2

8.5 14.1 4.0 8.3 0.014.1 4.0<2 <2 66 13 6.6 72

8.2 14.0 4.0 8.1 0.014.0 4.03

8.1 13.8 5.0 8.0 20.014.0 4.022

8.0 13.1 11.0 7.8 23.014.0 11.02 <2 42 22 23 242

7.8 13.2 8.0 7.9 0.527 13.2 11.0<2 <2 38 24 7.2 252

5.0 8.0 0.050 13.7 8.0<2 2 32 19 13 67<2 7.9 13.5

8.1 14.1 5.0 8.2 0.0

2

8.4 14.7 5.0 8.3 0.0

49 13.9 5.0<2 <2 30 36 20 31

36 14.6 5.0<2 <2 51 15 9.4 36<2

<2

8.4 14.9 5.0 8.1 26.514.8 5.0<2

8.1 15.0 5.0 8.1 0.014.8 5.0<2

8.0 14.9 4.0 7.9 32.521 14.9 5.0<2 <2 26 13 5.0 29<2

7.9 15.0 4.0 8.1 0.026 11 14.9 4.0<2 <2 17 15 14 53<2

8.1 14.9 4.0 8.2 0.025 0 14.9 4.0<2 <2 48 19 9.4 98<2

8.4 14.313 0 14.9 5.0<2 <2 32 15 6.2 47<2 4.0 8.5 0.0

<2

8.4 13.9 4.0 8.4 0.55 0 14.4 5.0<2 <2 82 14 3.6 25<2

8.4 13.9 4.0 8.4 0.013.9 4.0<2

8.4 14.2 4.0 8.4 0.514.4 4.0<2<2

8.4 15.2 4.0 8.4 0.02 0 15.1 4.0<2 <2 24 9 3.4 44<2

8.4 15.5 4.0 8.4 0.013 30 15.6 4.0<2 2 95 13 2.6 45<2

8.4 15.615.6 4.0<2<2

43

4.0

8.6 15.7 4.0

8.5 0.0

8.7 0.06 8 15.9 4.0<2 <2 23 7 3.0<2

気温
平均値

雨量
積算値

ｳﾛｸﾞﾚﾅ
ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値

ｵｰﾗｺｾｲﾗ ｼﾈﾄﾞﾗ
ﾌｫﾙﾐ
ｼﾞｳﾑ

備考
原水 沈澱水 原水GF

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ
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令和2年5月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

20.5 15.3 8.2 3.0 7 0.01 34.1

25.2 15.8 8.3 3.0 6 0.01 34.0

24.4 16.3 8.2 3.0 5 0.01 34.4

29.4 16.7 8.2 3.0 8 0.01 34.6

19.3 16.4 8.0 3.0 8 0.01 34.8

21.1 17.5 8.0 3.0 9 0.01 34.6

19.1 17.3 7.9 1.5 6 0.03 34.7

25.6 17.9 8.0 1.5 6 0.02 34.7

22.8 18.5 8.0 1.5 7 0.03 35.2

24.1 19.6 8.0 1.5 6 0.03 35.2

20.6 19.1 7.9 2.0 7 0.02 35.2

19.2 19.2 7.9 2.0 7 0.03 35.3

19.1 18.6 7.6 2.0 7 0.03 35.3

22.3 19.2 7.8 3.0 7 0.03 35.3

18.6 18.6 7.8 3.0 8 0.03 35.7

23.5 19.4 7.9 3.0 8 0.03 35.8

20.3 19.0 7.8 3.0 8 0.03 35.7

19.3 19.4 7.9 3.0 8 0.03 35.6

19.6 18.8 7.7 3.0 8 0.03 35.3

21.3 19.2 7.8 3.0 7 0.03 35.1

21.5 19.1 7.7 4.0 8 0.03 35.9

26.5 20.3 7.7 3.0 7 0.03 35.7

22.9 20.1 7.7 4.0 8 0.01 35.5

26.5 21.0 7.8 6.0 7 0.02 36.1

21.9 20.0 7.7 6.0 9 0.03 35.9

24.6 20.5 7.6 3.0 8 0.03 36.0

21.3 20.0 7.7 4.0 8 0.03 36.0

26.3 21.2 7.8 4.0 8 0.02 35.9

20.9 20.7 7.7 3.0 9 0.03 35.4

22.2 21.2 7.8 3.0 8 0.03 35.6

15.4 20.5 7.7 3.0 7 0.04 35.7

16.2 20.2 7.7 3.0 8 0.05 35.5

20.2 20.3 7.7 3.0 5 0.03 35.3

21.1 21.0 7.7 3.0 7 0.03 35.5

20.9 20.2 7.7 3.0 7 0.03 35.4

21.6 21.0 7.9 3.0 7 0.03 35.3

18.7 20.2 7.6 2.0 8 0.03 35.4

21.8 20.5 7.8 3.0 7 0.02 35.2

20.2 20.5 7.8 3.0 7 0.02 35.0

22.0 20.6 7.9 3.0 7 0.02 34.8

17.1 20.1 7.9 3.0 7 0.02 35.0

18.6 20.6 8.0 3.0 7 0.02 34.7

22.2 19.7 7.9 3.0 10 0.01 35.1

23.1 20.5 8.1 3.0 10 0.01 34.9

23.7 20.3 7.9 1.5 7 0.01 34.7

28.1 21.3 8.1 1.5 7 0.01 34.6

24.2 21.2 8.1 3.0 10 0.01 34.8

27.1 22.0 8.2 3.0 9 0.01 35.0

27.2 21.6 7.8 2.0 9 0.02 34.7

30.8 21.8 8.1 2.0 7 0.01 34.9

24.7 21.5 7.5 2.0 7 0.02 34.8

23.5 21.9 7.9 2.0 7 0.02 35.0

25.9 21.6 7.8 2.0 9 0.03 35.2

24.2 21.9 7.9 2.0 9 0.03 35.2

23.3 21.4 7.7 2.0 8 0.01 35.1

27.5 22.6 7.9 2.0 7 0.02 34.9

22.0 22.0 7.9 3.0 8 0.02 34.8

23.1 23.0 8.1 3.0 8 0.01 34.5

23.7 22.3 8.1 2.5 8 0.01 34.7

24.8 23.3 8.4 2.0 8 0.01 34.4

18.3 22.4 8.3 3.0 9 0.01 35.1

20.0 22.5 8.4 3.0 9 0.01 34.7

30.8 23.3 8.4 6.0 10 0.05 36.1 45 1 320 54 <50 33 <20 <20 18 5 15

15.4 15.3 7.5 1.5 5 0.01 34.0 17 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 4 <2 4

22.4 20.1 7.9 2.8 8 0.02 35.1 29 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 11 2 9

27.2 22.4 8.3 6.0 10 0.04 36.0

15.4 15.3 7.5 1.5 5 0.01 34.1 理化学試験　上段　午前10時

21.3 19.8 7.8 2.8 8 0.02 35.2 　　　　　　下段　午後4時

30.8 23.3 8.4 6.0 10 0.05 36.1 臭気・生物試験　午前10時

16.2 15.8 7.6 1.5 6 0.01 34.0 臭気物質量の単位　ng/L

23.6 20.4 8.0 2.8 8 0.02 35.1 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<50 27

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

1 晴時々曇 10 50 藻・青

気温 水温 pH値

190 <50

53 24

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

13

2 晴 9 15

<20 <20 8 3 440 1

<20 10 4

17 5 13110 <50 <50 <20

140

4 雨後曇 9 15

5320 54 333 曇後一時雨 9 15 <20

<50 <50 <205 晴時々曇 8 15

<20 <20

<50 <50 <206 曇時々雨 8 15

<20 14 3

<50 <50 <50 <207 晴 8 15 かび・藻

<20 15 3

<50 <208 晴 7 15 藻・かび・青

<20 <20 18 2 1540 1

9 曇後時々雨 6 15

<20 <20 14 2 1145 1 <50 <50

10 曇時々雨 6 15

<20 15 2<50 <50 <20

<20

16 3 1427 1 <50 <50 <50 <206 15 かび

3<50 <50 <20 14

<50 <50 <50 <2012 曇時々晴 6 15

<20 <2011 晴

<50 <50 <50 <2013 晴 5 15 かび・藻

<20 <20 16 3 14

<50 <2014 晴後一時曇 4 15

<20 <20 13 2 1235 1

15 曇後一時雨 4 15 かび・藻

<20 <20 14 3 12<50 <50

16 雨 5 23

<20 <20 13 2 1223 1 <50 <50 <50 <20

13 <2<50 <50 <20

<20 12

12 <2 1140 1 <50 <50 <50 <20

<20

18 曇一時晴 13 23 かび・青

<2<50 <50 <2017 曇後時々晴 13 23

9<50 <50 <50 <2019 雨後曇 19 150

<20 <20

20 1 <50 <50 <50 <2020 曇時々晴 21 150 かび・藻

<20 <20 10 2

<50 <50 <50 <2021 曇時々雨 20 150

<20 <20 10 3 9

<50 <2022 晴後曇 18 150 藻

<20 <20 9 3 8

23 晴一時雨 17 150

<20 <20 9 3 820 1 <50 <50

24 曇時々雨 15 150

<20 8 2<50 <50 <20

<20 6

6 2 520 1 <50 <50 <50 <2013 150 藻・かび

2<50 <50 <20

<50 <50 <50 <2026 曇後時々雨 10 150

<20 <2025 曇

<50 <50 <50 <2027 曇時々晴 10 150 藻・かび

<20 <20 5 <2 4

<50 <2028 晴 8 150

<20 <20 4 <2 417 1

29 晴 7 150 藻・微かび

<20 <20 4 2 4<50 <50

30 晴後曇 4 150

<20 <20 8 4 617 1 <50 <50 <50 <20

<50 <50 <20

１６時集計

最高値

最低値

平均値

31 雨後時々曇 1 150

<20 8 3<50 <50 <20

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

<20 5 2

濁度 色度
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

4 <2 3 24 2 0.4 12 16 230 23.1 15.0 8.8 23.2 11.0 8.9

<2 <2 <2 3 0 0.0 0 0 17 16.0 2.0 7.8 15.9 2.0 7.6

<2 <2 <2 8 0 0.0 2 6 80 20.5 5.0 8.3 20.4 4.5 8.3 124.0 19.3

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

8.8 15.9 4.0 8.9 0.0

原水

<2

6 42

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｳﾛｸﾞﾚﾅ
ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値

ﾌｫﾙﾐ
ｼﾞｳﾑ

ｼﾈﾄﾞﾗ ｵｰﾗｺｾｲﾗ

8.8 16.2 4.0

16.0 4.0<2 <2 24 2 0.4 2<2

8.8 0.0

2

8.8 17.5 3.0 8.6 0.0

16.2 4.0<2

17.2 4.0<22

<2

8.5 18.3 3.0 8.5 1.018.0 3.0<2 2

8.5 19.4 2.0 8.6 0.019.2 3.0<2

8.5 19.5 3.0 8.4 1.519.5 2.0<22

8.4 19.2 4.0 8.0 0.01 17 19.5 4.0<2 2 4 0 0.0 42

8.1 19.4 4.0 8.2 0.06 38 19.4 4.0<2 2 7 0 0.0 32

19.5 4.0<2<2 8.2 19.5 4.0 8.2 1.5

2

8.2 19.3 4.0 8.0 3.519.5 4.0<22

8.0 20.2 5.0 8.1 1.011 42 20.0 5.0<2 2 6 0 0.0 12

8.1 20.8 7.0 8.2 0.02 43 20.9 6.0<2 2 5 0 0.0 22

8.1 20.6 11.0 8.0 0.00 90 20.9 10.0<2 2 8 0 0.0 02

8.0 21.0 11.0 8.0 0.01 46 20.7 15.0<2 <2 4 0 0.0 3<2

4.0 8.1 2.011 41 21.3 15.0<2 <2 5 0 0.0 5<2

2

8.0 21.3

8.0 20.6 5.0 7.8 49.0

<2

7.8 20.5 5.0 7.9 0.0

21.3 4.0<2

20.7 4.0<2<2

<2

8.1 20.7 4.0 8.1 35.00 90 20.7 4.0<2 <2 8 0 0.0 0

8.1 20.6 5.0 8.1 16.016 67 20.7 4.0<2 <2 9 0 0.0 0

8.1 20.4 4.0 8.2 0.00 190 20.6 4.0<2 <2 13 0 0.0 0<2

8.3 20.5 4.0 8.2 1.06 170 20.5 4.0<2 <2 16 0 0.0 0<2

8.3 21.5 5.0 7.6 0.01 230 21.7 7.0<2 <2 13 0 0.0 0<2

21.7 7.0<2<2 8.5 21.3 3.0 8.6 0.0

<2

8.7 21.9 3.0 8.6 0.021.6 3.0<2<2

8.7 22.0 4.0 8.6 0.015 74 22.1 4.0<2 <2 8 0 0.0 0

8.6 21.9 4.0 8.6 10.06 24 22.0 4.0<2 <2 3 0 0.0 0<2

8.5 22.0 5.0 8.3 0.04 81 22.0 4.0<2 <2 4 0 0.0 4<2

8.2 22.5 5.0 8.3 0.09 65 22.2 5.0<2 <2 6 0 0.0 0<2

0.013 83 22.7 5.0<2 3 6 0 0.0 04 8.5 23.0 5.0

3

8.6 23.2 3.0

8.6

8.8 0.023.1 3.0<24

気温
平均値

8.8 22.7 3.0 8.9 2.5

雨量
積算値

23.1 3.0<2

沈澱水 原水GF
備考
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令和2年6月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

23.0 21.8 8.1 4.0 10 0.01 34.4

25.2 22.5 8.2 4.0 8 0.01 35.1

24.9 22.4 8.2 2.0 10 0.01 35.1

28.9 22.8 8.4 2.0 10 0.01 34.7

24.6 22.3 8.5 2.0 10 0.01 34.7

23.9 23.0 8.6 2.0 10 0.01 34.6

24.0 22.5 8.5 3.0 12 0.01 35.1

27.9 23.6 8.7 2.0 10 0.01 34.5

25.6 23.4 8.6 2.0 8 0.01 35.0

30.1 23.8 8.8 2.0 8 0.01 34.7

23.7 23.6 8.8 3.0 8 0.01 35.2

24.4 24.0 8.7 3.0 8 0.01 34.7

25.4 23.7 8.5 3.0 8 0.01 35.1

28.6 24.8 8.7 3.0 8 0.01 35.2

26.8 24.2 8.4 3.0 9 0.03 35.2

31.1 25.2 8.5 3.0 9 0.01 35.2

26.9 24.9 8.4 3.0 8 0.01 35.3

28.7 25.8 8.5 3.0 8 0.01 35.7

26.2 25.3 8.5 3.0 8 0.01 35.6

26.4 25.8 8.6 2.0 8 0.01 35.5

24.4 25.5 8.3 1.5 6 0.01 35.7

23.0 25.5 8.4 1.5 7 0.01 35.8

23.4 25.1 7.9 3.0 10 0.01 35.7

24.8 25.2 7.9 3.0 9 0.01 35.2

23.3 25.0 7.8 3.0 8 0.01 35.0

23.8 25.0 7.8 3.0 9 0.01 34.8

24.1 24.5 7.6 4.0 8 0.02 34.0

24.9 24.7 7.7 4.0 7 0.02 33.8

27.0 24.5 7.6 3.0 8 0.03 33.8

28.0 24.6 7.7 2.5 7 0.02 33.6

24.5 23.8 7.8 2.5 7 0.01 33.8

23.3 24.0 8.2 2.5 7 0.01 33.9

22.7 23.3 8.2 2.5 7 0.01 34.0

28.5 24.5 8.6 2.5 7 0.01 34.1

21.1 24.1 8.4 3.0 10 0.01 34.3

18.5 24.1 8.6 3.0 10 0.01 34.2

18.7 22.7 7.9 3.0 9 0.01 32.8

20.4 22.7 8.1 3.0 9 0.01 32.2

24.3 22.2 7.9 4.0 11 0.02 33.6

25.2 23.7 8.3 4.0 9 0.01 33.2

25.0 22.8 8.4 3.0 10 0.01 33.5

25.2 23.8 8.7 2.5 9 0.01 33.3

25.2 23.9 8.3 4.0 8 0.01 33.3

27.7 24.8 8.6 3.5 8 0.01 33.8

25.1 23.6 8.6 3.0 8 0.01 34.2

29.5 25.0 8.5 3.0 7 0.01 34.0

27.1 24.9 8.6 3.5 8 0.01 33.2

28.6 25.6 8.8 3.0 8 0.01 33.3

24.9 25.3 8.8 3.0 8 0.01 34.1

25.5 25.4 8.7 3.0 8 0.01 33.7

26.8 25.2 8.6 3.0 9 0.01 33.2

27.6 25.3 8.7 3.0 8 0.01 33.9

25.8 25.2 8.5 4.0 10 0.01 34.2

29.3 25.7 8.6 4.0 9 0.01 33.8

23.8 25.3 8.3 3.0 10 0.01 33.7

26.4 25.5 8.5 3.0 8 0.01 34.0

24.9 25.1 8.1 4.0 9 0.01 34.1

28.4 27.2 8.5 4.0 10 0.01 34.2

20.8 25.9 8.1 3.0 10 0.01 33.8

23.6 25.8 8.5 4.0 10 0.01 34.5

31.1 27.2 8.8 4.0 12 0.03 35.8 40 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 6 3 5

18.5 21.8 7.6 1.5 6 0.01 32.2 10 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

25.4 24.4 8.4 3.0 9 0.01 34.3 20 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 3 <2 2

27.1 25.9 8.8 4.0 12 0.03 35.7

18.7 21.8 7.6 1.5 6 0.01 32.8 理化学試験　上段　午前10時

24.5 24.1 8.3 3.0 9 0.01 34.4 　　　　　　下段　午後4時

31.1 27.2 8.8 4.0 10 0.02 35.8 臭気・生物試験　午前10時

18.5 22.5 7.7 1.5 7 0.01 32.2 臭気物質量の単位　ng/L

26.2 24.6 8.4 2.9 8 0.01 34.3 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<50 <20

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

4

1 曇 0 150 藻・微かび

気温 水温 pH値

<50 <50

<50 <50 <20

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

<20 3

2 晴一時曇 -2 150

<20 <20 4 2 440 1

<20 <20 4 2

6 3 4<50 <50 <50 <20

<50

4 曇後晴 -7 150

<2 230 1 <50 <50 <50 <203 曇時々晴 -5 150 青・藻 <20

335 1 <50 <50 <50 <205 晴後一時曇 -10 70 青・藻

<20 <20

<50 <50 <206 曇 -11 70

<20 <20 4 2

<50 <50 <207 晴 -13 70

<20 5 2

<50 <208 晴 -15 100 藻・青

<20 4 3

9 曇時々晴 -16 100

<20 <20 4 2 317 1 <50 <50

10 曇時々晴 -17 100 藻・かび

<20 <20 3 2 3<50 <50 <50 <20

<20 <20

3 2 3<50 <50 <50 <20-18 200

2 317 1 <50 <50 <50 <20 3

13 1 <50 <50 <50 <2012 曇時々雨 -18 100 藻

<20 <2011 雨時々曇

<50 <50 <2013 大雨 -15 100

<20 <20 3 2 3

<2014 雨時々曇 -3 全開

<20 2 <2

15 曇後一時晴 -3 全開 藻

<20 3 <2<50 <50

16 曇時々晴 -8 全開

<20 <20 3 2 317 1 <50 <50 <50 <20

3 2 3<50 <50 <50 <20

<20 <20 4

4 3 4<50 <50 <50 <20

<20 <20

18 雨一時曇 -19 250

2 510 1 <50 <50 <50 <2017 晴時々曇 -15 250 藻

313 1 <50 <50 <50 <2019 雨時々曇 -10 250 藻

<20 <20

<50 <50 <2020 曇時々晴 -4 250

<20 <20 3 2

<50 <50 <2021 曇時々晴 -5 250

<20 3 <2

<50 <2022 曇 -7 250 藻

<20 2 <2

23 晴一時雨 -9 250

<20 <20 2 <2 217 1 <50 <50

24 晴時々曇 -12 250 藻

<20 <20 <2 <2 <2<50 <50 <50 <20

<20 <20 <2

<2 <2 <2<50 <50 <50 <20-15 250

<2 <213 1 <50 <50 <50 <20

17 1 <50 <50 <50 <2026 曇時々雨 -18 50 藻

<20 <2025 曇時々雨

<50 <50 <2027 曇後一時雨 -18 50

<20 <20 <2 <2 <2

<2028 曇時々雨 -16 50

<20 <2 <2

29 曇時々晴 -13 250 藻・青

<20 <2 <2<50 <50

30 大雨 -14 250

<20 <20 <2 <2 <223 1 <50 <50 <50 <20

<50

１６時集計

最高値

最低値

平均値

<20 <20 <2 <2 <2<50 <50 <20

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

濁度 色度
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

6 3 4 49 15 91 4 110 26.0 4.0 9.0 26.2 5.0 9.0

<2 <2 <2 0 0 0 0 13 22.8 2.0 8.0 22.4 2.0 7.9

4 <2 3 10 3 20 1 41 24.6 3.0 8.8 24.6 3.0 8.8 333.0 23.8

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

8.8 22.4 3.0 8.8 0.0

原水

4

25

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｱﾅﾍﾞﾅ
その他
アナベナ

ﾌｫﾙﾐ
ｼﾞｳﾑ

ｵｰﾗｺｾｲﾗ

8.7 22.8 3.0

22.8 3.0<2 3 1 0 1 24

8.8 0.0

3

9.0 23.0 4.0 9.0 0.0

58 22.8 3.02 4 1 0 5 0

55 22.8 4.0<2 <2 3 0 4 02

2

9.0 23.5 3.0 9.0 0.059 23.0 4.0<2 3 6 0 3 0

9.0 23.9 3.0 9.0 0.030 23.8 4.0<2 2 9 0 4 2

9.0 24.2 3.0 9.0 0.024.0 3.0<23

9.0 24.7 4.0 8.9 0.024.4 3.0<22

8.8 24.8 3.0 8.9 0.022 24.5 3.0<2 2 9 0 0 02

25 25.2 3.0<2 2 0 0 0 02 9.0 25.5 3.0 9.0 0.0

4

9.0 25.7 2.0 8.9 0.015 25.5 3.0<2 2 5 1 3 02

8.9 25.7 3.0 8.8 41.541 25.8 2.0<2 3 2 0 4 0

8.8 25.3 3.0 8.4 31.023 25.8 3.0<2 <2 5 0 0 1<2

8.3 25.1 3.0 8.1 72.025.3 3.0<23

8.1 24.8 2.0 7.9 24.025.2 3.0<22

3.0 8.1 0.058 24.9 3.03 2 12 1 2 02

4

8.0 24.7

8.4 24.2 3.0 8.6 1.5

6

8.7 24.6 3.0 8.8 0.0

95 24.9 3.0<2 3 49 3 23 4

110 24.1 3.0<2 3 40 4 52 04

6

9.0 24.2 3.0 8.9 25.541 24.4 3.03 4 23 9 41 2

9.0 22.9 3.0 8.6 81.056 24.4 3.0<2 3 21 9 29 0

8.4 23.0 3.0 8.6 0.022.9 3.0<23

8.9 23.7 2.0 8.9 0.023.6 3.0<25

8.9 24.1 2.0 8.9 0.046 23.9 2.0<2 4 8 10 21 26

13 24.4 2.02 3 0 3 12 06 8.9 25.0 2.0 8.9 0.0

5

9.0 25.7 2.0 9.0 0.025 25.3 2.0<2 3 3 9 10 04

9.0 25.6 3.0 9.0 0.020 25.5 2.0<2 3 10 8 31 0

9.0 25.5 3.0 8.9 1.026 25.5 2.0<2 3 2 15 26 06

8.9 25.7 3.0 8.9 1.025.6 3.0<24

8.8 25.7 3.0 8.8 9.525.6 3.0<25

0.029 25.8 4.0<2 4 3 3 84 16

1

8.8 26.2 4.0

8.8 26.0 5.0

8.7

8.7 45.032 26.0 4.0<2 4 0 1 914

気温
平均値

雨量
積算値

沈澱水 原水GF
備考
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令和2年7月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

23.3 25.2 8.1 4.0 12 0.01 32.9

27.4 25.4 8.2 4.0 13 0.01 33.3

22.8 24.9 8.1 4.0 11 0.01 33.1

23.1 25.1 4.0 12 0.01 33.9

21.4 24.5 8.1 4.0 13 0.01 33.5

21.2 24.6 8.4 4.0 13 0.01 34.1

23.3 23.8 7.9 4.0 13 0.02 32.2

23.5 23.8 8.1 4.0 12 0.01 32.4

24.3 23.7 7.9 3.5 9 0.01 32.1

28.0 24.3 8.3 3.0 8 0.01 32.2

23.8 24.2 7.9 3.0 11 0.01 32.4

23.7 24.1 8.1 4.0 12 0.01 32.9

25.5 23.8 7.9 3.0 12 0.03 32.5

23.8 23.8 7.8 3.0 11 0.03 32.8

24.7 23.6 7.6 16 14 0.03 30.1

25.7 24.5 7.8 6.0 11 0.03 31.5

24.0 23.5 7.5 4.0 10 0.02 31.5

25.9 23.2 7.7 4.0 11 0.03 31.5

23.9 23.3 7.6 4.0 11 0.03 32.3

24.8 23.7 8.2 4.0 8 0.03 32.0

24.2 23.5 7.9 5.0 10 0.01 31.2

25.0 23.4 7.6 6.0 10 0.01 31.8

24.9 22.8 7.4 4.0 11 0.03 32.1

24.6 23.0 7.6 4.0 11 0.01 31.8

20.9 23.5 7.5 4.0 8 0.01 32.1

20.2 23.1 8.0 4.0 10 0.01 31.7

23.1 22.6 7.6 4.0 10 0.03 32.2

22.4 22.6 7.6 4.0 12 0.02 31.8

22.7 22.4 7.6 4.0 11 0.01 32.0

23.5 22.6 7.7 4.0 11 0.03 31.4

24.2 22.6 7.7 4.0 11 0.01 31.7

27.9 23.3 8.0 4.0 11 0.01 31.9

22.6 23.2 7.9 3.0 11 0.02 32.0

24.6 23.4 8.4 3.0 12 0.02 32.2

25.7 23.3 7.9 3.0 10 0.02 32.7

28.6 24.5 8.2 3.0 10 0.02 33.0

27.9 24.2 8.1 3.0 10 0.02 32.7

29.7 25.8 8.4 2.0 9 0.02 32.6

29.9 24.8 8.0 3.0 8 0.01 32.4

30.9 25.4 8.3 3.0 7 0.02 32.8

30.0 26.8 8.1 2.0 9 0.01 33.3

29.4 27.7 8.4 2.0 7 0.01 33.0

24.2 26.8 8.2 2.0 7 0.03 32.9

30.3 27.6 8.5 2.0 7 0.02 32.8

23.8 27.0 8.4 1.5 6 0.01 33.1

24.6 27.0 8.5 1.5 7 0.01 33.0

24.5 26.5 8.0 2.0 9 0.01 32.5

25.6 26.7 8.3 2.0 10 0.01 33.2

24.5 26.3 7.9 3.0 10 0.02 32.7

24.0 26.4 8.0 3.0 10 0.02 32.7

25.2 26.1 7.8 2.0 7 0.01 32.2

24.5 26.3 7.9 2.0 6 0.01 32.9

26.4 25.9 7.7 2.0 7 0.03 32.5

25.9 26.3 7.8 1.5 7 0.03 32.5

26.5 26.1 7.7 2.0 7 0.03 32.3

25.9 26.1 7.7 2.0 7 0.03 33.0

28.1 26.4 7.8 2.0 7 0.03 33.1

26.8 26.7 7.9 2.0 7 0.03 33.5

26.5 26.4 7.8 4.0 8 0.02 32.7

28.1 27.2 7.9 4.0 8 0.02 32.8

27.9 26.6 7.7 2.0 7 0.03 32.6

29.9 27.6 7.8 2.0 7 0.03 32.7

30.9 27.7 8.5 16 14 0.03 34.1 15 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

20.2 22.4 7.4 1.5 6 0.01 30.1 6 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

25.3 24.8 7.9 3.4 10 0.02 32.5 10 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

30.0 27.0 8.4 16 14 0.03 33.5

20.9 22.4 7.4 1.5 6 0.01 30.1 理化学試験　上段　午前10時

24.9 24.7 7.8 3.6 10 0.02 32.4 　　　　　　下段　午後4時

30.9 27.7 8.5 6.0 13 0.03 34.1 臭気・生物試験　午前10時

20.2 22.6 7.6 1.5 6 0.01 31.4 臭気物質量の単位　ng/L

25.8 25.0 8.0 3.3 10 0.02 32.6 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<50 <20

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

<2

1 曇時々晴 -13 250 藻・青

気温 水温 pH値

<50 <50

<50 <50 <20

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

<20 <2

2 曇一時雨 -15 250

<20 <20 <2 <2 <28 1

<20 <20 <2 <2

<2 <2<50 <50 <20

<50

4 雨時々曇 -9 50

<2 <28 1 <50 <50 <50 <203 雨時々曇 -16 50 藻・青 <20

<50 <50 <205 曇一時雨 -2 50

<20

6 1 <50 <50 <50 <206 雨 2 300 藻

<20 <2 <2

<50 <50 <50 <207 雨時々曇 12 600

<20 <20 <2 <2 <2

<50 <208 曇時々雨 21 全開 藻

<20 <20 <2 <2 <2

9 曇時々大雨 33 全開 藻

<20 <20 <2 <2 <28 1 <50 <50

10 雨後時々曇 31 全開 藻

8 1

<20 <20

<2 <2<50 <50 <2028 全開

<2 <213 1 <50 <50 <50 <20 <2

<50 <50 <2012 曇時々雨 27 全開

<2011 大雨時々曇

<50 <50 <50 <2013 雨 21 500 藻

<20 <2 <2

<50 <2014 雨時々曇 24 600

<20 <20 <2 <2 <29 1

15 曇時々雨 28 全開 藻

<20 <20 <2 <2 <2<50 <50

16 曇時々晴 25 全開

<20 <20 <2 <2 <28 1 <50 <50 <50 <20

<2 <2 <2<50 <50 <50 <20

<20 <20 <2

<2 <2<50 <50 <20

<20 <20

18 曇一時雨 13 全開

<2 <28 1 <50 <50 <50 <2017 雨時々曇 19 全開 藻

<50 <50 <2019 晴後一時曇 7 全開

<20

7 1 <50 <50 <50 <2020 曇時々晴 -1 全開 藻

<20 <2 <2

<50 <50 <50 <2021 曇り一時晴 -8 全開

<20 <20 <2 <2 <2

<50 <2022 曇り一時晴 -11 全開 藻・青

<20 <20 <2 <2 <2

23 曇り一時雨 -17 全開

<20 <20 <2 <2 <215 1 <50 <50

24 雨時々曇 -24 15

<20 <2 <2<50 <50 <20

<20 <2

<2 <2<50 <50 <20-21 15

<2<50 <50 <20

<50 <50 <2026 雨時々曇 -12 300

<2025 雨時々曇

<50 <50 <50 <2027 曇時々雨 -9 300 藻

<20 <2 <2

<50 <2028 曇時々雨 -9 300

<20 <20 <2 <2 <212 1

29 曇時々雨 -10 300 藻

<20 <20 <2 <2 <2<50 <50

30 曇時々雨 -11 300

<20 <20 <2 <2 <210 1 <50 <50 <50 <20

<50

14 1 <50 <50 <50 <20

１６時集計

最高値

最低値

平均値

31 曇一時雨 -13 220 藻・青

<20 <20 <2 <2 <2<50 <50 <20

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

<20 <20 <2 <2 <2

濁度 色度
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

5 3 4 14 6 320 130 27.5 16.0 8.9 27.5 9.0 8.9

2 <2 <2 1 0 0 17 22.8 2.0 7.7 22.8 2.0 7.7

3 <2 3 5 2 82 50 25.1 5.5 8.4 25.1 4.0 8.4 473.0 24.7

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

8.8 25.5 9.0 8.5 19.5

原水

4

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｱﾅﾍﾞﾅ
その他
アナベナ

ｵｰﾗｺｾｲﾗ

8.5 25.2 9.0

26.0 8.0<2 4 3 6 160 275

8.6 0.0

4

8.6 24.7 4.0 8.7 46.5

25.5 12.0<2 3 4 3 180 34

25.1 12.0<2 3 3 2 260 205

3

8.6 24.1 4.0 8.5 53.024.8 3.0<2

8.6 24.2 4.0 8.6 0.024.0 3.0<2

8.6 24.1 5.0 8.4 36.024.2 5.0<2 3 14 2 210 543

8.6 24.1 6.0 8.2 2.524.2 6.0<2 4 6 6 320 605

8.0 24.5 9.0 8.2 65.524.0 10.0<2 3 2 1 180 334

24.1 10.08 2 180 130 7.9 24.1 7.0 8.1 9.5

3

8.6 24.0 4.0 8.8 18.524.1 9.0<2 3 3 1 120 1003

8.6 23.8 5.0 8.2 33.023.9 16.0<2

7.9 23.5 5.0 7.8 0.023.6 16.0<23

8.2 23.3 4.0 8.2 23.523.5 6.0<2 3 3 3 15 763

8.2 22.8 4.0 7.7 27.023.4 4.0<2 3 6 0 27 623

5.0 7.8 0.022.8 5.0<2 3 3 3 19 283

3

7.7 22.8

7.8 23.4 4.0 8.2 0.0

3

8.6 23.7 3.0 8.8 7.0

22.9 5.0<2 2 12 1 8 57

23.5 5.0<2 3 9 6 22 573

5

8.7 24.3 3.0 8.8 1.523.9 3.0<2

8.8 25.4 2.0 8.8 0.025.4 3.0<2

8.9 25.9 2.0 8.9 0.525.9 2.0<2 3 3 3 6 493

8.9 27.0 2.0 8.8 12.026.7 2.0<2 3 7 0 1 224

8.8 27.5 2.0 8.8 0.027.5 2.0<2 3 3 0 3 173

27.5 2.0<22 8.8 27.2 2.0 8.8 2.5

3

8.8 26.8 3.0 8.7 14.527.2 3.0<23

8.5 26.6 3.0 8.4 54.026.7 3.0<2

8.3 26.4 2.0 8.1 10.526.5 2.0<22

8.0 26.4 2.0 8.1 1.526.4 2.03 3 4 0 0 423

8.0 26.4 3.0 8.0 1.026.4 2.0<2 3 1 0 1 324

6.526.4 3.0<2 <2 4 0 0 463

52

8.0 26.5 3.0

2

8.1 26.6 3.0

8.2

8.2 27.026.4 4.0<2 4 2 0 24

0

気温
平均値

8.1 27.1 2.0 8.4 0.0

雨量
積算値

26.6 4.0<2 2 8 0 43

沈澱水 原水GF
備考
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令和2年8月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

29.8 27.6 8.1 3.0 8 0.01 33.0

31.0 28.7 8.4 2.5 7 0.01 33.1

28.3 27.7 8.0 1.5 7 0.01 32.6

26.9 28.4 8.5 1.5 7 0.01 32.3

28.5 28.1 8.3 1.5 7 0.01 32.6

30.9 28.9 8.6 1.0 6 0.01 32.5

28.2 28.3 8.4 1.0 6 0.02 31.8

28.8 28.8 8.7 1.0 6 0.02 32.4

28.3 28.7 8.5 1.0 7 0.02 32.3

32.1 29.5 8.7 1.0 6 0.02 32.2

28.7 29.2 8.4 1.0 6 0.03 32.4

33.0 29.8 8.6 1.0 7 0.02 32.2

29.6 29.0 8.5 1.0 6 0.01 32.1

28.9 29.3 8.5 1.5 8 0.01 32.5

31.8 29.3 8.4 2.0 5 0.03 32.6

32.9 29.5 8.4 2.0 7 0.02 32.3

30.0 28.9 8.3 1.5 8 0.03 32.2

33.3 29.4 8.4 2.0 7 0.03 32.6

29.7 29.1 7.9 1.5 7 0.03 32.3

34.8 29.6 8.3 1.0 7 0.03 32.2

30.9 29.3 8.2 2.0 7 0.03 32.5

33.3 29.7 8.2 1.0 7 0.03 32.3

30.1 29.2 7.9 2.0 6 0.03 32.3

30.1 29.5 7.8 2.0 7 0.03 32.9

27.0 29.1 7.7 2.0 6 0.04 32.9

29.3 29.2 7.8 2.0 7 0.04 33.1

29.9 29.0 7.7 2.0 7 0.03 32.8

33.4 29.1 8.2 2.0 6 0.03 32.5

31.6 28.8 8.1 1.0 6 0.03 32.7

31.2 29.5 8.2 1.0 6 0.03 32.5

31.1 29.4 8.0 2.0 6 0.03 32.3

33.9 30.4 8.4 2.0 6 0.02 32.2

29.9 29.9 8.2 1.0 6 0.02 31.7

33.9 31.3 8.5 1.0 4 0.03 32.5

31.4 30.7 8.5 2.0 7 0.02 32.8

33.0 31.8 8.8 2.0 7 0.02 32.1

30.6 30.4 8.6 1.0 6 0.02 31.9

33.8 31.5 8.9 1.0 6 0.02 31.7

33.0 31.4 8.7 1.0 6 0.02 31.8

34.7 32.4 8.9 1.0 6 0.02 31.7

32.2 31.8 8.7 1.0 6 0.02 31.8

35.3 32.3 8.9 1.0 6 0.02 31.7

31.5 31.5 8.7 1.0 6 0.02 31.2

35.2 32.2 9.0 1.0 6 0.02 31.2

33.3 31.2 8.8 1.0 6 0.01 31.5

30.4 32.0 9.1 1.0 5 0.01 31.1

28.5 31.1 8.7 3.0 7 0.02 31.0

32.9 31.8 9.0 1.0 6 0.01 31.0

30.4 31.0 9.0 1.0 7 0.01 31.3

34.7 31.7 9.1 1.0 7 0.01 31.1

32.5 31.0 9.0 1.0 8 0.02 31.1

34.7 31.5 9.2 1.0 8 0.01 31.0

28.2 30.8 9.1 3.0 8 0.02 30.9

30.1 31.1 9.1 3.0 8 0.01 30.9

26.2 30.3 8.9 1.5 8 0.03 30.3

28.5 30.2 9.0 1.0 7 0.02 30.5

30.0 30.1 8.7 1.5 8 0.01 30.9

33.4 31.2 9.0 1.5 7 0.01 31.2

31.6 30.7 8.8 1.5 8 0.01 31.3

30.9 31.7 9.2 1.5 8 0.01 31.3

29.1 31.0 9.1 1.5 8 0.01 31.4

31.2 32.0 9.4 2.0 10 0.01 31.3

35.3 32.4 9.4 3.0 10 0.04 33.1 50 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 3 <2 3

26.2 27.6 7.7 1.0 4 0.01 30.3 7 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

31.1 30.1 8.6 1.5 7 0.02 31.9 18 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

33.3 31.8 9.1 3.0 8 0.04 33.0

26.2 27.6 7.7 1.0 5 0.01 30.3 理化学試験　上段　午前10時

30.1 29.8 8.4 1.5 7 0.02 31.9 　　　　　　下段　午後4時

35.3 32.4 9.4 3.0 10 0.04 33.1 臭気・生物試験　午前10時

26.9 28.4 7.8 1.0 4 0.01 30.5 臭気物質量の単位　ng/L

32.1 30.5 8.7 1.4 7 0.02 31.9 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<20

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

1 晴時々曇 -14 220

気温 水温 pH値

<50 <50

<50 <20

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

<20 <2

2 曇時々雨 -16 220

<20 <2 <2

<20 <2 <2

<2 <2 <2<50 <50 <50 <20

<50

4 曇時々晴 -21 15

<2 <27 1 <50 <50 <50 <203 曇時々晴 -18 130 藻 <20

<213 1 <50 <50 <50 <205 晴後時々曇 -21 15 藻・青

<20 <20

<50 <50 <50 <206 晴 -21 15

<20 <2 <2

<50 <50 <50 <207 曇一時雨 -22 15 藻

<20 <20 <2 <2 <2

<208 曇 -20 15

<20 <20 <2 <2 <213 1

9 曇後時々晴 -20 15

<20 <2 <2<50 <50

10 曇後時々晴 -21 15

<20 <2 <2<50 <50 <20

<20

<210 1 <50 <20-21 15 藻

<2<50 <50 <20 <2

12 1 <50 <2012 曇後晴 -22 15 藻

11 曇後晴

<50 <2013 曇時々雨 -22 15

<2

<2014 晴一時雲 -22 15 藻

<2

15 晴 -22 15

<215 1 <50

16 晴 -22 15

2<50 <20

2<50 <20

2

<2<50 <2018 晴時々曇 -24 15

7 1 <50 <2017 晴 -23 15 藻

<223 1 <50 <50 <50 <2019 晴 -26 15 藻・微かび

<50 <50 <50 <2020 晴 -26 15

<20 <20 <2 <2

<50 <50 <50 <2021 晴後一時雲 -27 15 藻・かび

<20 <20 2 <2 2

<2022 晴後一時雨 -28 15

<20 <20 2 <2 213 1

23 晴時々曇 -27 15

<20 3 <2<50 <50

24 晴時々曇 -28 15 かび・藻

<20 2 <2<50 <50 <20

<20 <20 3

3 <2 2<50 <50 <50 <20-29 15

<2 215 1 <50 <50 <50 <20

24 1 <50 <50 <50 <2026 晴後時々曇 -30 15 かび・藻

<20 <2025 晴

<50 <50 <50 <2027 曇時々雨 -31 15

<20 <20 3 <2 3

<50 <2028 雨時々曇 -31 15 青・かび

<20 <20 3 <2 3

29 晴後一時曇 -30 15

<20 <20 3 <2 335 1 <50 <50

30 晴後時々雨 -31 15

<20 3 <2<50 <50 <20

50 1 <50 <50 <50 <20

１６時集計

最高値

最低値

平均値

31 晴後雨 -31 15 かび・青

<20 2 <2<50 <50 <20

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

<20 <20 3 <2 3

濁度 色度
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

200 4 84 10 300 72 62 2 31.8 3.0 9.3 32.1 3.0 9.4

<2 <2 <2 1 0 0 3 0 27.6 2.0 8.1 28.0 2.0 8.1

20 <2 15 3 28 19 33 0 30.2 2.5 8.8 30.3 2.5 8.9 29.5 29.5

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

8.7 28.0 2.0 8.7 0.0

原水

2

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｱﾅﾍﾞﾅ
その他
アナベナ

ｵｰﾗｺｾｲﾗ ﾐｸﾛｷｽﾁｽ

8.8 28.5 2.0

27.6 3.033

8.8 0.0

2

8.8 28.9 2.0 8.8 0.0

28.3 2.0<2

0 28.8 2.0<2 2 5 0 4 313

4

8.8 29.1 2.0 8.8 0.01 28.8 2.0<2 2 2 0 3 17

8.8 29.6 2.0 8.9 0.01 29.3 2.03 4 7 0 0 14

8.8 29.7 2.0 8.8 0.00 29.6 2.0<2 <2 2 0 1 14<2

8.9 29.4 3.0 8.8 0.01 29.6 2.0<2 <2 2 0 4 16<2

8.9 29.3 3.0 8.7 0.029.3 2.0<2<2

29.3 3.0<2<2 8.7 29.4 3.0 8.6 0.0

<2

8.7 29.5 3.0 8.6 0.029.4 3.0<2<2

8.6 29.7 3.0 8.5 0.00 29.6 3.02 0 2 47

8.6 29.6 3.0 8.3 1.01 29.6 3.01 0 5 52<2

8.2 29.4 3.0 8.1 2.02 29.5 3.01 0 0 47<2

8.1 29.4 2.0 8.4 0.00 29.3 3.04 0 0 58<2

2.0 8.7 0.029.3 3.0<2

<2

8.5 29.5

8.6 30.2 2.0 8.8 0.0

3

8.7 30.8 2.0 8.8 0.0

29.9 2.0

1 30.4 2.03 0 3 532

4

8.8 31.1 2.0 8.9 0.00 30.7 2.01 1 1 58

8.8 31.3 2.0 8.9 0.00 30.9 2.03 3 3 0 6 62

8.9 31.7 2.0 9.0 0.00 31.4 2.03 3 4 2 9 304

9.0 32.1 2.0 9.1 0.01 31.8 2.03 3 2 0 10 457

9.0 32.0 2.0 9.1 18.031.8 2.0<28

31.8 2.0<211 9.1 31.7 2.0 9.2 0.0

33

9.1 31.6 2.0 9.2 1.00 31.5 2.03 8 1 3 23 4216

9.2 31.5 3.0 9.2 0.00 31.5 3.02 15 10 0 65 58

9.2 31.4 3.0 9.3 0.00 31.4 3.03 24 2 78 56 1050

9.2 30.9 3.0 9.2 0.00 31.3 3.0<2 27 1 110 67 655

9.2 30.5 3.0 9.2 7.00 30.8 3.03 34 1 64 46 362

0.530.6 3.0<273 9.1 31.0 3.0

200

9.2 31.6 3.0

9.1

9.2 0.031.2 3.0390

72

気温
平均値

9.3 31.9 3.0 9.4 0.0

雨量
積算値

0 31.5 3.04 84 5 300 5

沈澱水 原水GF
備考
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令和2年9月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

26.6 31.1 9.0 2.0 10 0.01 31.4

33.7 31.5 9.3 4.0 12 0.01 31.5

30.9 30.5 9.3 4.0 15 0.01 30.9

27.9 30.8 9.5 5.0 15 0.01 31.8

31.0 29.9 9.2 6.0 15 0.01 31.9

29.3 30.0 9.4 6.0 16 0.01 32.0

26.1 29.6 9.1 6.0 16 0.01 32.5

30.6 29.8 9.4 5.0 16 0.01 32.0

27.2 29.5 8.9 4.0 16 0.01 32.3

35.1 30.6 9.4 4.0 16 0.01 32.6

27.3 29.9 9.0 4.0 14 0.01 33.0

29.3 29.9 9.1 5.0 16 0.01 33.2

31.5 30.3 8.8 8.0 16 0.01 32.7

29.2 29.5 9.4 8.0 16 0.01 33.4

28.8 28.7 8.5 7.0 15 0.02 33.9

32.3 29.1 8.9 6.0 15 0.02 33.6

24.9 28.4 8.5 4.0 14 0.03 33.6

23.4 28.5 8.9 4.0 14 0.02 33.8

23.7 27.8 8.2 3.0 14 0.03 33.8

25.6 28.2 8.7 3.0 14 0.03 33.7

27.6 27.6 8.1 4.0 14 0.03 33.7

24.1 28.1 8.5 4.0 14 0.03 33.3

26.8 27.5 8.0 3.0 12 0.03 33.2

30.3 27.9 8.4 3.0 11 0.02 33.0

27.3 27.9 8.0 2.0 10 0.02 33.7

26.3 28.1 8.4 2.0 7 0.03 33.8

23.6 27.1 8.0 4.0 14 0.02 33.3

26.3 27.4 8.8 4.0 14 0.01 33.4

24.3 26.4 8.2 4.0 13 0.02 33.1

29.3 27.0 8.8 4.0 13 0.01 33.2

23.6 26.6 8.5 4.0 14 0.01 33.7

27.4 27.1 9.0 5.0 15 0.01 33.5

27.9 26.7 8.6 4.0 13 0.01 33.0

27.1 27.1 9.1 4.0 14 0.01 33.0

27.6 26.8 8.4 3.0 13 0.01 33.0

24.9 26.9 8.4 3.0 13 0.01 33.3

26.1 26.7 8.3 7.0 16 0.02 33.7

27.9 26.9 8.7 6.0 16 0.01 33.8

23.7 25.7 8.0 7.0 16 0.02 33.0

22.7 26.0 8.4 8.0 14 0.02 33.4

23.8 25.3 8.1 7.0 20 0.02 33.3

26.4 26.3 9.0 7.0 20 0.01 33.0

23.8 25.2 8.2 6.0 16 0.01 32.5

22.7 25.7 8.9 6.0 16 0.01 32.3

25.8 24.9 8.2 10 16 0.01 33.2

28.1 26.4 9.0 7.0 16 0.01 33.1

24.4 25.1 8.3 7.0 16 0.01 32.7

25.7 25.3 8.6 6.0 16 0.01 32.5

20.5 25.0 8.0 5.0 12 0.02 32.7

21.6 24.7 8.0 5.0 12 0.02 32.1

20.7 24.2 7.7 6.0 14 0.03 32.1

22.3 24.2 7.9 6.0 14 0.03 31.9

21.4 23.8 7.5 5.0 13 0.03 31.4

25.7 24.2 8.1 5.0 13 0.03 31.9

20.7 23.5 7.6 5.0 13 0.02 32.1

26.2 24.3 8.3 5.0 14 0.03 32.4

21.9 23.6 8.0 5.0 14 0.02 32.2

24.8 24.1 8.3 5.0 14 0.02 32.6

20.7 23.6 8.1 6.0 14 0.02 32.4

23.4 24.2 8.7 6.0 14 0.01 32.3

35.1 31.5 9.5 10 20 0.03 33.9 170 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 3 <2 3

20.5 23.5 7.5 2.0 7 0.01 30.9 23 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

26.2 27.1 8.6 5.1 14 0.02 32.8 83 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

31.5 31.1 9.3 10.0 20 0.03 33.9

20.5 23.5 7.5 2.0 10 0.01 30.9 理化学試験　上段　午前10時

25.3 27.0 8.3 5.1 14 0.02 32.8 　　　　　　下段　午後4時

35.1 31.5 9.5 8.0 20 0.03 33.8 臭気・生物試験　午前10時

21.6 24.1 7.9 2.0 7 0.01 31.5 臭気物質量の単位　ng/L

27.0 27.3 8.8 5.0 14 0.02 32.8 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<50 <20

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

2

1 晴時々曇 -32 15

気温 水温 pH値

<50 <50

<50 <50 <20

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

<20 3

2 晴後曇 -33 15 かび・青

<20 <20 3 <2 2

<20 <20 2 <2

3 <2 2130 1 <50 <50 <50 <20

75 1 <50

4 雨時々晴 -34 15 かび

<2 375 1 <50 <50 <50 <203 曇時々雨 -33 15 かび・青 <20

2170 1 <50 <50 <50 <205 晴一時雨 -34 15 かび

<20 <20

150 1 <50 <50 <50 <206 曇時々雨 -35 15 かび・青

<20 <20 2 <2

<50 <50 <50 <207 曇時々晴 -34 15 かび

<20 <20 2 <2 <2

<50 <208 晴時々雨 -34 15 かび

<20 <20 <2 <2 <2130 1

9 曇時々雨 -34 15 かび・青

<20 <20 <2 <2 <2100 1 <50 <50

10 雨時々晴 -34 15

<20 <20 <2 <2 <2100 1 <50 <50 <50 <20

<20 <20

2 <2 2100 1 <50 <50 <50 <20-33 15 かび・青・藻

<2 2<50 <50 <50 <20 2

<50 <50 <2012 曇時々晴 -33 15

<20 <2011 曇時々晴

<50 <50 <2013 曇時々雨 -33 15

<20 2 <2

<50 <2014 曇時々晴 -34 15 かび

<20 2 <2

15 晴時々曇 -35 15

<20 <20 <2 <2 <240 1 <50 <50

16 曇後時々晴 -35 15 かび

<20 <20 <2 <2 <2<50 <50 <50 <20

<2 <2 260 1 <50 <50 <50 <20

<20 <20 2

2 <2 245 1 <50 <50 <50 <20

<20 <20

18 曇時々雨 -36 15 青・かび

<2 2<50 <50 <50 <2017 曇時々雨 -37 15

<50 <50 <2019 晴時々曇 -36 15

<20 <20

<50 <50 <2020 曇後一時晴 -37 15

<20 2 <2

<50 <50 <2021 晴 -38 15

<20 <2 <2

<2022 曇時々晴 -39 15

<20 2 <2

23 晴時々曇 -40 15 青・かび

<20 2 <2<50 <50

24 曇時々雨 -41 15

<20 <20 2 <2 235 1 <50 <50 <50 <20

<20 <20 2

2 <2 255 1 <50 <50 <50 <20-40 15 青・藻・微かび

<2 2<50 <50 <50 <20

<50 <50 <2026 曇後一時雨 -31 15

<20 <2025 大雨

<50 <50 <2027 曇一時雨 -30 15 －

<20 2 <2

<50 <2028 晴一時曇 -30 15 藻・かび

<20 2 <2

29 曇時々晴 -31 15

<20 <20 2 <2 240 1 <50 <50

30 曇時々晴 -32 15 青・藻・かび

<20 <20 2 <2 2<50 <50 <50 <20

<50

１６時集計

最高値

最低値

平均値

<20 <20 3 <2 223 1 <50 <50 <20

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

濁度 色度
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

530 7 170 31 2500 460 170 10 260 31.5 10.0 9.5 31.5 8.0 9.5

5 <2 3 1 26 20 3 0 61 23.9 3.0 8.0 24.1 3.0 8.1

155 2 70 13 630 139 75 3 150 27.5 6.3 9.0 27.3 5.6 8.9 137.0 24.7

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

9.4 31.5 3.0 9.5 0.0

原水

450

10

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｱﾅﾍﾞﾅ
その他
アナベナ

ｵｰﾗｺｾｲﾗ ｼﾈﾄﾞﾗ ﾐｸﾛｷｽﾁｽ

9.5 30.8 5.0

31.5 3.04 110 2 920 81 3350

9.5 5.5

490

9.5 30.2 6.0 9.5 0.0

7 31.3 5.07 120 6 710 70 6

3 30.8 6.05 150 3 1600 57 7530

500

9.5 29.9 5.0 9.4 6.57 30.3 6.04 150 13 2000 36 36

9.4 30.4 5.0 9.4 0.04 30.1 5.04 170 6 2500 28 91

9.3 30.0 5.0 9.3 10.54 30.1 4.03 140 12 790 20 98420

9.4 29.4 6.0 9.3 12.00 29.9 6.05 170 20 2000 54 63460

9.4 29.1 7.0 9.0 0.00 29.4 7.04 140 13 710 49 85260

2 29.1 8.03 120 25 460 69 160220 9.0 28.5 8.0 8.9 1.0

120

8.9 28.1 8.0 8.8 27.51 28.6 10.03 86 15 610 100 170170

8.7 28.0 3.0 8.7 0.50 28.0 10.0<2 61 25 220 110 110

8.6 28.0 3.0 8.7 0.028.0 3.0282

8.6 27.9 4.0 8.8 2.527.9 3.0<272

8.8 27.5 5.0 8.9 0.53 120 27.8 5.0<2 27 12 180 130 11086

5.0 8.9 0.00 180 27.4 6.02 23 17 170 100 9770

62

8.8 27.1

9.0 27.1 5.0 9.1 0.0

56

9.1 27.1 5.0 9.1 0.0

3 170 26.8 6.02 18 15 180 130 94

8 200 27.0 5.04 16 18 210 75 9960

62

9.1 27.1 5.0 8.9 1.55 200 27.1 5.04 18 30 200 90 69

8.9 26.7 6.0 9.0 0.027.1 6.03

8.8 26.0 7.0 8.8 0.026.7 7.0338

9.0 26.0 6.0 9.0 0.01 260 25.9 8.02 3 81 110 6725

9.0 25.6 7.0 9.1 0.025.7 8.0<213

0 150 25.6 9.0<2 6 12 26 250 489 9.1 25.7 8.0 9.1 0.0

5

9.1 25.5 7.0 9.0 1.04 150 25.4 9.0<2 4 12 35 270 408

9.0 25.0 6.0 8.7 65.02 120 25.4 8.0<2 3 1 27 300 43

8.6 24.4 7.0 8.1 2.525.0 7.0<25

8.0 24.2 6.0 8.2 0.024.4 7.039

8.1 24.2 6.0 8.4 0.01 160 24.2 7.03 5 8 170 460 817

0.07 120 23.9 6.0<2 4 4 130 420 887

50

8.4 24.1 5.0

8.6 24.2 5.0

8.6

8.7 0.56 61 24.0 5.02 4 31 93 1906

気温
平均値

雨量
積算値

沈澱水 原水GF
備考
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令和2年10月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

23.5 24.0 7.9 4.0 8 0.02 32.3

25.7 24.0 8.3 3.0 7 0.02 33.4

21.5 23.9 7.8 4.0 11 0.03 32.9

24.8 24.8 8.2 3.0 11 0.02 32.9

23.7 23.7 7.9 4.0 11 0.02 33.0

22.7 24.2 8.4 4.0 12 0.01 32.9

23.8 24.1 7.8 3.0 11 0.03 33.1

23.8 24.2 8.0 3.0 11 0.02 33.3

22.9 23.9 7.7 5.0 12 0.03 32.7

23.4 24.1 7.9 4.0 12 0.03 32.6

18.0 23.0 7.7 5.0 14 0.02 32.2

21.4 23.0 7.9 4.0 12 0.02 33.6

22.5 22.6 7.7 4.0 8 0.02 33.0

21.1 22.6 7.9 3.0 8 0.01 33.2

16.1 21.8 7.6 3.0 7 0.01 33.2

16.5 21.6 7.7 4.0 10 0.01 33.0

17.9 20.9 7.5 4.0 11 0.03 32.5

18.9 20.6 7.7 4.0 11 0.03 32.1

19.6 20.2 7.5 4.0 8 0.03 31.9

22.2 20.6 7.6 4.0 9 0.03 31.8

21.9 20.6 7.6 2.0 11 0.03 31.6

24.2 21.1 7.8 2.0 11 0.03 31.8

23.8 21.1 7.7 2.0 11 0.02 32.4

24.4 21.9 7.9 2.0 8 0.02 33.4

24.1 21.9 7.7 2.0 12 0.01 32.8

23.8 22.4 8.0 2.0 12 0.02 32.9

22.4 21.9 7.8 2.0 12 0.01 33.0

22.7 22.5 8.0 2.0 12 0.02 33.1

20.7 22.0 7.8 2.0 12 0.02 33.4

21.8 22.4 8.2 2.0 12 0.01 33.7

18.6 21.4 7.8 2.0 11 0.01 33.6

20.6 23.6 8.1 2.0 12 0.01 33.8

12.4 20.8 7.6 4.0 10 0.01 34.1

12.3 20.6 7.8 4.0 10 0.01 33.7

13.1 19.7 7.8 3.0 10 0.03 33.6

17.3 19.9 7.8 4.0 11 0.03 34.0

13.2 19.6 7.6 3.0 8 0.01 33.9

15.1 19.3 7.7 4.0 12 0.02 32.7

15.9 18.8 7.7 4.0 12 0.01 34.3

17.0 19.6 7.9 4.0 12 0.01 34.1

18.7 18.9 7.9 3.0 10 0.01 33.8

22.1 19.6 8.1 3.0 10 0.01 33.9

19.4 19.1 7.7 3.0 8 0.01 33.9

17.9 19.1 8.0 3.0 8 0.01 34.0

17.2 18.9 7.7 4.0 10 0.01 33.4

19.7 19.0 7.8 4.0 12 0.01 33.3

17.1 18.6 7.7 4.0 12 0.01 33.7

18.7 18.8 7.8 5.0 12 0.01 33.8

14.4 17.8 7.8 5.0 11 0.01 33.5

18.8 18.0 8.1 5.0 12 0.01 33.2

15.9 17.2 7.7 4.0 12 0.01 33.8

18.7 17.8 8.1 4.0 10 0.02 34.4

15.6 17.4 7.9 3.0 12 0.01 34.2

19.5 18.2 8.3 3.0 12 0.01 34.1

14.1 17.5 8.1 3.0 11 0.01 34.0

17.1 18.0 8.5 3.0 11 0.01 34.1

18.0 17.7 8.0 2.0 9 0.01 33.6

17.3 17.9 8.3 2.0 8 0.01 34.2

16.0 17.3 8.1 2.0 7 0.01 34.4

15.2 17.4 8.3 2.0 7 0.01 34.5

14.3 16.8 8.0 3.0 7 0.01 33.8

17.9 17.5 8.2 3.0 7 0.01 34.4

25.7 24.8 8.5 5.0 14 0.03 34.5 30 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 5 2 3

12.3 16.8 7.5 2.0 7 0.01 31.6 8 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 2

19.3 20.6 7.9 3.3 10 0.02 33.3 16 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 2

24.1 24.1 8.1 5.0 14 0.03 34.4

12.4 16.8 7.5 2.0 7 0.01 31.6 理化学試験　上段　午前10時

18.6 20.4 7.8 3.3 10 0.02 33.3 　　　　　　下段　午後4時

25.7 24.8 8.5 5.0 12 0.03 34.5 臭気・生物試験　午前10時

12.3 17.4 7.6 2.0 7 0.01 31.8 臭気物質量の単位　ng/L

20.1 20.8 8.0 3.3 10 0.02 33.4 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<50 <20

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

3

1 晴 -32 15

気温 水温 pH値

<50 <50

<50 <50 <20

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

3

2 晴 -33 15 藻・青

<20 <20 3 <2 2

<20 <20 3 <2

4 2<50 <50 <20

30 1 <50

4 曇一時雨 -35 15

<2<50 <50 <203 曇一時晴 -34 15 <20

313 1 <50 <50 <50 <205 曇一時雨 -35 15 藻・青

<20

<50 <50 <50 <206 曇後晴 -36 15

<20 <20 5 2

<50 <50 <50 <207 曇時々晴 -38 15 藻・厨芥

<20 <20 3 <2 3

<50 <208 雨 -37 15

<20 <20 2 <2 213 1

9 雨 -33 15 青・藻

<20 <20 2 <2 2<50 <50

10 曇時々雨 -24 300

<20 <20 3 <2 315 1 <50 <50 <50 <20

<20

3 <2<50 <50 <20-17 300

<2<50 <50 <20 2

20 1 <50 <50 <50 <2012 晴時々曇 -19 300 青・藻

<2011 曇時々晴

<50 <50 <50 <2013 晴一時曇 -21 300

<20 <20 2 <2 2

<2014 晴 -25 220 青・藻

<20 <20 2 <2 2

15 晴 -27 150

<20 2 212 1 <50 <50

16 曇時々晴 -30 15 青・藻

<20 2 <2<50 <50 <20

2 210 1 <50 <50 <20

<20 <2

<2 <2<50 <50 <20

<20

18 曇時々晴 -28 15

<2<50 <50 <2017 雨後一時曇 -31 15

19 1 <50 <2019 曇一時雨 -29 15 藻・青

<20

<50 <2020 晴一時曇 -29 15

<2

<50 <2021 晴後一時曇 -29 15 藻

<2

<2022 雨時々曇 -30 15

<215 1

23 雨後曇 -23 15 藻

<2<50

24 晴後一時曇 -16 15

<28 1 <50 <20

<2

<2<50 <20-16 15

<50 <20

20 1 <50 <2026 晴 -15 15 藻

25 晴

<50 <2027 晴 -15 15

<2

<2028 曇 -15 15 藻

<2

29 晴一時雨 -15 15

<218 1 <50

30 曇時々晴 -16 15 青・藻

<2<50 <20

<50 <20

１６時集計

最高値

最低値

平均値

31 晴 -17 15

<215 1 <50 <20

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

<2

濁度 色度
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

6 <2 3 61 82 230 990 72 1 2.7 24.2 6.0 8.7 24.2 5.0 8.8

<2 <2 <2 4 0 0 63 0 0 0.0 17.4 3.0 7.7 17.0 3.0 7.6

<2 <2 <2 21 18 38 400 8 0 0.4 20.8 4.4 8.2 20.6 4.0 8.2 216.5 17.3

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

8.6 24.1 5.0 8.5 5.5

原水

5

72

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｱﾅﾍﾞﾅ
その他
アナベナ

ｵｰﾗｺｾｲﾗ ﾐｸﾛｷｽﾁｽ ｳﾛｸﾞﾚﾅ
ｳﾛｸﾞﾚﾅ中

換値

8.5 24.2 4.0

24.0 5.0<2 3 19 82 230 1204

8.6 0.0

4

8.6 24.2 4.0 8.6 0.0

28 24.0 5.0<2 3 7 10 150 63

24.2 5.0<23

6

8.6 24.1 4.0 8.3 0.024.2 4.0<2

8.2 23.9 4.0 8.1 0.510 0 0.0 24.0 4.0<2 3 19 50 120 100

7.9 23.0 5.0 8.0 0.011 0 0.0 23.9 5.0<2 3 17 81 62 2004

8.0 22.5 5.0 8.0 5.516 0 0.0 23.0 5.0<2 3 39 29 65 1903

8.0 21.7 5.0 7.9 45.58 1 1.0 22.4 6.0<2 <2 21 55 32 1303

8 0 0.0 21.8 6.0<2 <2 11 4 13 1703 7.8 20.7 4.0 7.6 39.5

3

7.7 20.4 4.0 7.6 42.520.8 5.0<22

7.7 20.7 3.0 7.8 0.020.5 4.0<2

7.8 21.4 3.0 8.0 0.03 0 0.0 21.1 4.0<2 <2 31 7 17 260<2

8.0 22.0 3.0 8.2 0.01 0 0.0 22.0 3.0<2 <2 61 3 12 160<2

8.2 22.1 3.0 8.3 0.02 0 0.0 22.0 3.0<2 51 6 18 200<2

3.0 8.4 0.07 0 0.0 22.0 4.0<2 53 9 6 210<2

3

8.3 22.0

8.3 21.9 3.0 8.2 0.0

<2

8.1 20.9 4.0 8.0 23.0

2 0 0.0 22.0 4.0<2 52 54 0 240

21.4 4.0<2<2

<2

8.0 20.1 4.0 7.9 0.020.9 4.0<2

7.9 19.6 4.0 7.9 0.00 1 1.0 20.0 4.011 0 26 500

7.9 19.3 4.0 8.0 0.00 0 0.0 19.6 4.010 0 5 800<2

8.3 19.5 3.0 8.4 0.00 0 0.0 19.3 4.09 0 2 710<2

8.3 19.4 4.0 8.3 8.00 1 1.0 19.4 4.04 0 17 870<2

0 1 1.0 19.4 4.05 0 5 870<2 8.3 19.1 5.0 8.0 46.5

<2

8.0 18.6 5.0 8.1 0.019.1 4.0<2

8.1 17.9 4.0 8.3 0.018.6 5.0

8.4 17.6 5.0 8.5 0.00 0 0.0 17.8 5.09 0 11 990<2

8.6 17.7 4.0 8.6 0.00 1 2.7 17.5 5.015 0 9 730<2

8.7 17.7 3.0 8.8 0.00 0 0.0 17.6 4.09 0 11 610<2

0.00 1 0.2 17.6 4.07 0 16 400<2

340

8.7 17.6 4.0

<2

8.5 17.3 4.0

8.6

8.6 0.00 1 0.2 17.6 4.010 0 3<2

気温
平均値

8.5 17.0 4.0 8.5 0.0

雨量
積算値

17.4 5.0

沈澱水 原水GF
備考
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令和2年11月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

14.8 16.4 8.0 3.0 12 0.01 34.6

18.1 16.8 8.2 3.0 10 0.01 35.2

15.2 16.6 7.9 4.0 10 0.01 34.9

15.1 16.6 7.9 3.0 12 0.01 34.6

18.1 16.9 7.7 2.0 11 0.01 34.4

16.7 16.7 7.8 2.0 10 0.01 35.2

13.1 15.5 7.5 4.0 12 0.01 35.7

15.6 15.7 7.8 2.0 8 0.01 34.8

10.7 14.7 7.8 2.0 9 0.01 34.9

16.0 14.9 7.7 3.0 10 0.01 35.1

13.2 14.6 7.7 3.0 10 0.01 35.1

16.8 15.1 7.7 3.0 11 0.01 35.4

14.0 15.1 7.7 2.0 7 0.01 35.1

15.2 15.1 7.7 2.0 8 0.01 35.2

15.0 15.0 7.5 4.0 8 0.01 35.4

16.6 15.3 7.7 4.0 8 0.01 35.8

15.0 15.4 7.7 4.0 12 0.01 35.1

13.8 15.3 7.7 2.0 10 0.01 35.6

11.3 14.6 7.5 4.0 12 0.02 35.9

12.1 14.8 7.8 3.0 8 0.02 36.1

9.3 14.2 7.5 2.0 12 0.02 36.3

13.5 14.5 7.7 3.0 12 0.02 36.2

10.0 13.9 7.7 4.0 12 0.01 36.3

14.6 14.3 7.8 4.0 12 0.02 36.6

15.2 14.1 7.2 4.0 12 0.01 36.6

15.6 14.4 7.6 3.0 12 0.01 36.9

12.8 14.1 7.6 2.0 13 0.01 36.8

17.3 14.8 7.7 2.0 12 0.01 37.0

10.2 14.3 7.6 3.0 12 0.01 36.5

18.7 14.8 7.8 3.0 12 0.01 36.8

14.9 14.7 7.7 3.0 10 0.02 36.7

18.1 15.3 7.8 4.0 12 0.01 36.6

15.2 15.3 7.7 4.0 12 0.01 36.7

16.9 15.3 7.8 4.0 12 0.01 36.8

16.9 15.5 7.7 4.0 12 0.02 36.8

19.9 16.5 7.8 4.0 12 0.01 36.8

17.2 15.6 7.6 3.0 12 0.01 36.3

22.4 16.3 7.8 3.0 10 0.01 36.5

19.0 16.5 7.5 3.0 9 0.01 36.2

18.0 16.8 7.7 3.0 11 0.02 36.4

13.7 16.0 7.6 3.0 10 0.03 36.4

14.0 16.2 7.6 3.0 10 0.02 35.9

14.6 15.8 7.6 4.0 10 0.03 36.9

17.5 15.9 7.6 4.0 10 0.03 36.9

15.9 15.4 7.6 2.0 7 0.03 36.5

13.9 15.5 7.6 3.0 8 0.01 36.2

10.7 14.9 7.5 2.0 9 0.01 35.1

13.7 15.2 7.7 2.0 9 0.01 36.9

11.5 14.7 7.6 2.0 7 0.01 36.7

11.7 14.9 7.7 3.0 8 0.01 36.7

13.7 14.3 7.5 4.0 10 0.01 37.0

15.0 14.5 7.6 4.0 10 0.01 37.1

14.9 14.6 7.6 3.0 9 0.01 37.4

16.0 14.8 7.6 4.0 10 0.01 37.5

11.1 14.1 7.7 4.0 10 0.01 37.1

9.8 14.1 7.7 4.0 9 0.01 37.1

11.9 13.9 7.6 4.0 10 0.01 36.9

12.1 13.9 7.8 4.0 11 0.01 37.2

9.4 13.1 7.6 4.0 12 0.01 37.3

13.8 13.2 7.7 4.0 12 0.01 36.7

22.4 16.9 8.2 4.0 13 0.03 37.5 120 1 1600 220 100 98 <20 <20 <2 <2 <2

9.3 13.1 7.2 2.0 7 0.01 34.4 12 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

14.6 15.1 7.7 3.2 10 0.01 36.2 44 1 250 <50 <50 25 <20 <20 <2 <2 <2

19.0 16.9 8.0 4.0 13 0.03 37.4

9.3 13.1 7.2 2.0 7 0.01 34.4 理化学試験　上段　午前10時

13.6 15.0 7.6 3.2 10 0.01 36.1 　　　　　　下段　午後4時

22.4 16.8 8.2 4.0 12 0.03 37.5 臭気・生物試験　午前10時

9.8 13.2 7.6 2.0 8 0.01 34.6 臭気物質量の単位　ng/L

15.6 15.3 7.7 3.2 10 0.01 36.3 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<20

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

1 曇時々晴 -18 15

気温 水温 pH値

<50

<20

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

<2

2 雨 -18 15 藻・青

<2

<2

<216 1 <50 <20

13 1 <50

4 晴一時曇 -16 15 藻

<50 <203 晴時々曇 -16 15

<50 <205 晴後一時曇 -17 15

16 1 <50 <206 曇後時々晴 -17 15 藻・青

<2

<50 <207 雨時々曇 -17 15

<2

<208 晴時々曇 -17 15

<2

9 晴後雨 -17 15 藻・微生

<2<50

10 晴後曇 -18 15

<215 1 <50 <20

<212 1 <50 <20-17 15 藻・微生

<50 <20 <2

53 <2012 晴時々曇 -18 15

11 雨時々曇

180 <50 <2013 曇時々晴 -19 15 藻・生

<2

2014 晴 -19 15

<20 <2 <220 1

15 晴後一時曇 -19 15

<20 <2 <2360 <50

16 晴一時曇 -20 15 生

<20 <2 <2510 80 48

<2 <2 <260 1 750 120 <50 44

<20 <20 <2

<2 <2 <2100 1 1600 150 <50 81

<20 <20

18 晴後一時曇 -21 15 生

<2 <2880 220 <50 8417 晴後一時雨 -21 15

<21000 76 <50 9819 晴後一時曇 -22 15

<20 <20

120 1 170 <50 100 2920 雨時々曇 -22 15 生・微藻

<20 <20 <2 <2

150 100 3321 曇時々雨 -23 15

<20 <20 <2 <2 <2

<2022 晴後曇 -23 15

<20 <2 <2

23 晴時々曇 -24 15

<20 <2 <2130 100

24 晴 -24 15 藻・生

<20 <2 <2110 <50 <20

<20 <20 <2

<2 <2 <227 1 110 <50 <50 <20-26 15 藻・生

<2 <245 1 87 <50 <50 20

180 <50 2726 曇時々晴 -26 15

<20 <2025 曇時々晴

220 <50 <50 3527 晴時々曇 -27 15 生・藻

<20 <2 <2

9228 雨時々晴 -28 15

<20 <20 <2 <2 <255 1

29 晴後時々曇 -28 15

<20 <2 <2380 <50

30 晴後曇 -29 15 藻・生

<20 <2 <2270 <50 74

<50

１６時集計

最高値

最低値

平均値

<20 <20 <2 <2 <267 1 350 <50 59

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

濁度 色度

-80-



水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

2 <2 <2 82 28 17 210 16.8 5.0 8.4 16.9 5.0 8.4

<2 <2 <2 4 0 0.0 11 13.8 3.0 7.6 13.4 3.0 7.6

<2 <2 <2 34 6 3.3 69 15.4 4.3 7.8 15.3 4.1 7.8 49.5 12.8

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

8.4 16.9 4.0 8.4 0.0

原水

<2

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｳﾛｸﾞﾚﾅ
ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値

ｵｰﾗｺｾｲﾗ

8.4 16.8 4.0

16.8 5.0<2

8.1 21.5

<2

8.1 16.8 4.0 8.0 1.0

16.8 4.04 1 1.0 210

16.8 3.0<2

<2

7.9 15.9 4.0 7.9 0.016.7 4.032 0 0.0 160

7.9 15.1 4.0 7.8 0.015.8 4.07 0 0.0 93

7.8 15.2 4.0 7.9 0.015.0 5.034 2 1.2 86<2

7.9 15.3 4.0 7.9 11.515.3 5.02

7.9 15.5 4.0 7.8 0.015.4 4.0<2

15.4 4.012 1 1.0 34<2 7.7 15.4 4.0 7.8 0.0

2

7.8 14.9 4.0 7.8 0.015.4 4.022 0 0.0 36<2

7.8 14.5 4.0 7.8 0.014.9 5.020 2 0.4 30

7.8 14.3 5.0 7.9 0.014.4 5.026 4 2.4 65<2

7.9 14.6 5.0 7.9 0.014.4 5.0<2 77 3 1.4 48<2

7.9 14.8 4.0 7.8 0.014.5 5.0<2<2

4.0 7.8 0.014.6 5.0<2<2

<2

7.8 14.9

7.8 15.2 4.0 7.9 0.0

<2

7.8 15.5 4.0 7.9 0.0

14.9 4.0<2 <2 29 13 6.6 11

15.3 4.0<2 <2 33 19 13 13<2

<2

7.8 15.8 4.0 7.9 0.015.5 4.0<2 <2 43 28 17 29

7.9 16.2 3.0 7.9 0.016.1 4.0<2 <2 41 7 2.2 16

7.9 16.6 4.0 7.7 15.016.4 3.0<2 <2 42 13 3.4 25<2

7.7 16.3 3.0 7.6 0.016.4 3.0<2<2

7.6 15.8 5.0 7.6 0.016.3 5.0<2 29 6 2.8 26<2

15.7 5.0<2<2 7.6 15.7 4.0 7.6 0.5

<2

7.6 15.3 4.0 7.7 0.015.7 4.0<2 <2 56 5 4.3 85<2

7.6 15.0 5.0 7.6 0.015.1 5.0<2 <2 11 3 1.4 72

7.6 14.6 5.0 7.7 0.015.1 5.0<2 22 10 3.6 110<2

7.7 14.6 4.0 7.8 0.014.5 5.0<2 <2 67 2 1.2 110<2

7.8 14.3 3.0 7.9 0.014.5 4.0<2<2

0.014.3 4.0<2<2

130

7.9 13.8 4.0

7.9 13.4 4.0

7.9

7.8 0.013.8 4.0<2 <2 82 10 2.8<2

気温
平均値

雨量
積算値

沈澱水 原水GF
備考

-81-



令和2年12月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

10.5 12.9 7.7 4.0 12 0.01 37.7

13.2 12.8 7.7 5.0 15 0.01 37.6

11.1 12.4 7.6 2.5 9 0.01 36.1

13.6 12.7 7.8 5.0 15 0.01 37.0

10.1 12.3 7.8 5.0 12 0.01 37.1

13.8 12.5 7.7 4.0 12 0.01 36.9

8.5 12.0 7.7 4.0 12 0.01 37.3

13.0 12.4 7.7 5.0 12 0.01 37.2

9.9 12.1 8.1 4.0 10 0.01 35.7

12.4 12.4 7.8 4.0 11 0.01 36.2

9.8 11.9 7.7 4.0 10 0.01 36.9

12.2 12.3 7.7 4.0 11 0.01 36.7

9.6 11.8 7.7 4.0 10 0.01 36.6

15.6 12.1 7.7 3.5 9 0.01 36.3

10.5 11.8 7.6 4.0 11 0.01 37.4

12.6 11.9 7.7 4.0 12 0.01 37.3

8.7 11.5 7.5 4.0 10 0.01 36.9

11.2 11.8 7.7 4.0 11 0.01 36.5

7.0 11.3 7.6 4.0 11 0.01 36.6

11.7 12.1 7.8 4.0 11 0.01 36.5

10.2 11.6 7.6 4.0 10 0.01 36.2

15.5 12.3 7.7 4.0 10 0.01 35.9

12.5 11.9 7.6 4.0 10 0.01 36.0

13.0 12.0 7.7 5.0 10 0.01 36.2

11.1 11.3 7.6 4.0 8 0.01 36.1

8.2 11.4 7.7 4.0 9 0.01 35.9

8.0 10.9 8.0 3.0 6 0.01 35.7

7.8 11.0 7.7 4.0 10 0.02 35.9

5.1 10.0 7.6 3.5 8 0.03 36.4

5.4 9.9 7.7 3.5 8 0.04 36.5

3.7 8.5 7.7 4.0 7 0.04 36.3

5.3 8.6 7.6 5.0 8 0.03 36.4

3.8 7.6 7.6 5.0 8 0.05 36.0

5.6 7.8 7.8 5.0 8 0.03 36.0

5.4 7.3 7.7 6.0 7 0.03 35.8

9.1 7.5 7.6 6.0 7 0.03 35.8

4.9 7.0 7.6 4.0 8 0.05 35.7

6.3 7.2 7.6 4.0 8 0.03 35.6

5.2 6.6 7.7 4.0 7 0.03 35.5

7.1 7.0 7.7 4.0 6 0.03 35.7

4.7 6.7 7.7 4.0 10 0.01 36.0

6.3 7.0 7.7 3.0 8 0.01 36.1

5.6 6.7 7.7 4.0 10 0.01 36.8

10.3 7.0 7.8 4.0 10 0.01 36.1

5.8 6.7 7.7 3.0 10 0.01 35.7

11.1 7.2 7.7 4.0 10 0.02 36.0

4.8 6.8 7.6 3.0 8 0.02 35.8

6.5 7.0 7.8 4.0 10 0.02 35.7

7.4 6.8 7.7 4.0 10 0.02 36.0

8.0 7.2 7.7 4.0 10 0.03 36.2

6.7 6.1 7.7 4.0 10 0.02 35.9

8.7 6.5 7.7 5.0 8 0.05 36.7

7.0 6.9 7.6 7.0 10 0.02 36.3

9.2 6.9 7.6 6.0 9 0.01 36.4

7.5 7.0 7.5 8.0 12 0.01 36.4

10.5 7.5 7.7 5.0 11 0.01 36.4

7.1 7.0 7.6 3.0 7 0.01 36.4

9.2 7.7 7.7 3.0 7 0.01 36.0

7.8 8.1 7.7 3.0 6 0.01 35.8

7.7 8.0 7.8 3.0 7 0.02 35.2

1.0 7.3 7.7 3.0 8 0.01 35.6

4.9 7.7 7.7 3.0 8 0.01 35.6

15.6 12.9 8.1 8.0 15 0.05 37.7 55 1 460 62 <50 58 <20 <20 <2 <2 <2

1.0 6.1 7.5 2.5 6 0.01 35.2 13 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

8.6 9.5 7.7 4.2 9 0.02 36.3 40 1 150 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

12.5 12.9 8.1 8.0 12 0.05 37.7

1.0 6.1 7.5 2.5 6 0.01 35.5 理化学試験　上段　午前10時

7.5 9.3 7.7 4.1 9 0.02 36.3 　　　　　　下段　午後4時

15.6 12.8 7.8 6.0 15 0.05 37.6 臭気・生物試験　午前10時

4.9 6.5 7.6 3.0 6 0.01 35.2 臭気物質量の単位　ng/L

9.8 9.6 7.7 4.2 10 0.02 36.3 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<50 58

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

<2

1 晴後時々曇 -30 15

気温 水温 pH値

340 <50

<50 <50 27

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

<20 <2

2 晴 -30 15 藻・微生

<20 <20 <2 <2 <2

<20 <20 <2 <2

<2 <2 <255 1 270 <50 <50 24

50 1 92

4 晴 -31 22 藻・生

<2 <2270 <50 <50 293 晴後雨 -31 15 <20

330 62 <205 晴 -32 22

<20 <20

300 51 216 晴 -33 22

<20 <2 <2

360 <50 <50 <207 晴後一時曇 -34 67 藻・微生

<20 <2 <2

<50 268 晴後一時曇 -35 51

<20 <20 <2 <2 <245 1

9 曇時々晴 -35 70 藻・生

<20 <20 <2 <2 <2330 <50

10 晴後時々曇 -36 91

<20 <20 <2 <2 <223 1 300 <50 30

<20 <20

<2 <2 <250 1 430 <50 <50 24-36 39 藻・生

<2 <2450 <50 <50 35 <2

350 52 2912 曇時々晴 -37 39

<20 <2011 晴れ時々曇

160 59 3113 曇時々雨 -38 39

<20 <2 <2

<50 3114 曇後雨 -38 15 生・藻

<20 <2 <2

15 曇時々みぞれ -39 15

<20 <20 <2 <2 <250 1 460 <50

16 晴後一時雪 -38 15 藻・微生

<20 <20 <2 <2 <255 <50 <50 <20

<2 <2 <227 1 <50 <50 <50 <20

<20 <20 <2

<2 <235 1 <50 <50 <20

<20 <20

18 晴時々曇 -37 31 藻・魚

<2 <2<50 <50 <50 <2017 晴時々雪 -36 26

<50 <50 <2019 雨時々曇 -36 31

<20

<50 <50 <2020 晴一時雨 -34 31

<20 <2 <2

<50 <2021 晴時々曇 -32 15 藻

<20 <2 <2

<2022 晴 -32 15

<250 1

23 晴時々曇 -32 15 藻・微魚

<294

24 曇一時晴 -32 19

<250 1 <50 <20

<2

<227 1 <50 <20-33 19 藻

<50 <20

<50 <2026 晴時々曇 -31 19

25 雨時々曇

<50 <2027 晴時々曇 -31 19

<2

<2028 雨時々曇 -30 15 藻・厨芥

<2

29 曇時々晴 -29 15

<213 1 <50

30 雨後曇 -27 15

<2<50 <20

<50 <20

１６時集計

最高値

最低値

平均値

31 雪後曇 -23 15

<2<50 <20

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

<2

濁度 色度

-82-



水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

3 2 <2 130 4 4.7 110 970 13.3 7.0 7.9 13.0 6.0 7.9

<2 <2 <2 30 0 0.0 2 370 6.7 3.0 7.7 6.7 3.0 7.5

<2 <2 <2 60 1 0.7 25 780 9.7 4.6 7.8 9.5 4.1 7.8 26.5 6.8

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

7.8 13.0 4.0 7.8 0.0

原水

<2

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｳﾛｸﾞﾚﾅ
ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値

ｵｰﾗｺｾｲﾗ ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ

7.9 12.9 4.0

13.3 5.0<2 <2 77 2 0.4 110<2

7.9 0.0

<2

7.9 12.7 4.0 7.8 0.0

12.9 5.0<2 <2 62 1 1.0 84

12.7 4.0<2 <2 70 3 4.7 63<2

<2

7.8 12.5 4.0 7.8 0.012.7 4.0<2 <2 30 3 0.6 62

7.8 12.2 4.0 7.8 0.012.4 4.0<2

7.7 12.0 4.0 7.8 0.012.1 5.0<2<2

7.7 11.9 4.0 7.7 0.011.9 5.0<2 <2 59 2 1.2 18<2

7.7 11.8 4.0 7.8 0.011.8 4.02 <2 61 1 1.0 222

11.8 4.02 <2 81 4 2.4 4<2 7.7 11.6 4.0 7.8 0.0

<2

7.7 11.6 4.0 7.6 0.011.5 5.0<2 <2 130 4 1.6 23<2

7.7 11.8 4.0 7.5 0.011.6 5.0<2 <2 110 1 0.2 5

7.8 11.9 4.0 7.8 0.011.9 4.0<2<2

7.8 11.6 4.0 7.8 0.011.9 4.0<23

7.8 11.0 4.0 7.8 0.011.6 4.0<2 <2 110 1 1.0 14<2

4.0 7.7 0.011.1 4.0<2 <2 52 0 0.0 13<2

<2

7.8 9.9

7.7 8.6 5.0 7.7 0.0

<2

7.7 7.7 6.0 7.7 0.0

9.9 6.0<2 <2 44 1 0.2 2

8.5 6.0<2 <2 57 0 0.0 6<2

<2

7.7 7.4 6.0 7.7 0.0370 7.6 7.0<2 49 0 0.0 17

7.7 7.1 4.0 7.7 0.07.3 7.0<2

7.8 6.8 4.0 7.8 0.07.0 4.0<2<2

7.8 6.8 4.0 7.9 0.0950 6.7 4.037 0 0.0 28<2

7.9 6.8 3.0 7.9 0.0880 6.7 4.034 0 0.0 15<2

970 6.7 3.048 0 0.0 6<2 7.9 6.9 3.0 7.9 0.0

<2

7.8 6.9 3.0 7.9 1.0680 6.8 3.043 0 0.0 2<2

7.9 6.9 3.0 7.8 0.0770 6.8 3.031 0 0.0 6

7.9 6.7 4.0 7.9 0.06.8 4.0<2

7.8 6.9 6.0 7.8 0.06.7 6.0<2

7.8 7.2 5.0 7.8 5.5930 7.0 6.032 0 0.0 10<2

0.07.6 5.0<2

6

7.8 7.8 3.0

<2

7.8 8.1 3.0

7.8

7.8 19.0650 8.1 4.045 0 0.0<2

気温
平均値

7.8 7.6 4.0 7.8 1.0

雨量
積算値

8.1 4.0

沈澱水 原水GF
備考

-83-



令和3年1月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

4.1 6.2 7.6 3.5 7 0.05 36.3

4.1 6.4 7.7 4.0 8 0.03 36.1

6.2 6.0 7.6 4.0 7 0.03 35.8

5.5 6.2 7.6 4.0 8 0.03 35.9

6.4 5.8 7.6 5.0 10 0.02 35.8

6.7 6.1 7.7 5.0 10 0.05 36.4

6.4 5.8 7.6 4.0 7 0.03 36.4

6.4 6.1 7.7 3.0 8 0.03 36.5

4.4 5.4 7.5 3.0 8 0.02 35.8

6.9 6.3 7.7 2.0 7 0.03 36.4

6.6 5.8 7.6 4.0 8 0.05 36.1

7.2 6.0 7.6 4.0 8 0.12 37.0

3.6 6.2 7.6 3.0 7 0.09 36.4

0.9 6.2 7.6 3.0 7 0.10 36.4

1.1 4.9 7.6 4.0 7 0.08 36.9

0.4 4.8 7.5 5.0 9 0.05 36.3

0.0 3.9 7.8 8.0 12 0.04 36.4

3.5 4.0 7.7 8.0 12 0.04 36.4

-0.7 2.9 7.7 10 12 0.04 36.1

5.9 3.0 7.7 8.0 12 0.03 36.0

2.3 3.3 7.8 8.0 8 0.03 36.2

6.3 3.4 7.8 8.0 9 0.03 35.9

1.8 3.4 7.7 6.0 10 0.01 36.1

3.7 3.6 7.8 6.0 10 0.01 35.7

4.0 3.6 7.8 6.0 11 0.01 36.0

8.8 4.0 7.8 6.0 11 0.01 36.2

7.5 3.8 7.6 6.0 11 0.03 36.2

9.6 4.6 7.7 6.0 11 0.03 35.9

2.8 4.2 7.6 6.0 10 0.02 35.9

7.0 4.6 7.7 6.0 11 0.01 35.9

6.0 4.9 7.7 5.0 10 0.01 36.2

9.7 5.1 7.8 6.0 10 0.01 36.0

5.7 4.7 7.8 5.0 12 0.01 35.8

7.2 5.0 7.9 5.0 11 0.01 36.1

3.6 4.3 7.8 4.0 11 0.01 36.6

6.7 4.8 7.8 5.0 11 0.03 36.0

3.1 4.5 7.6 5.0 10 0.05 36.2

3.4 4.6 7.7 6.0 11 0.04 35.9

3.1 4.4 7.7 6.0 10 0.03 36.4

7.1 4.6 7.7 6.0 12 0.03 35.6

2.4 5.0 7.7 5.0 10 0.02 35.6

7.3 6.1 7.9 4.0 8 0.01 35.9

6.7 5.6 7.6 4.0 8 0.01 35.7

8.2 5.8 7.8 4.0 8 0.01 35.0

7.5 6.4 7.8 2.0 8 0.01 35.3

8.1 6.6 7.9 3.0 7 0.01 35.2

8.1 6.2 7.8 2.0 7 0.01 34.3

7.7 6.3 7.8 3.0 7 0.01 34.6

7.3 6.2 7.6 3.0 8 0.02 34.5

11.7 7.7 7.8 2.0 7 0.01 34.2

9.9 7.3 7.7 3.0 7 0.02 35.5

12.2 7.9 7.7 3.0 8 0.02 34.9

11.7 8.0 7.7 2.0 7 0.01 34.2

12.5 8.2 7.7 3.0 7 0.02 34.8

7.0 8.0 7.8 3.0 7 0.03 35.4

8.1 8.1 7.8 3.0 7 0.02 34.4

1.9 7.5 7.7 4.0 7 0.03 34.8

5.6 7.6 7.7 4.0 7 0.03 34.8

2.6 6.5 7.6 4.0 8 0.03 35.1

7.2 6.5 7.6 4.0 8 0.03 35.0

6.4 6.1 7.6 6.0 8 0.05 35.5

8.0 6.3 7.7 5.0 8 0.06 35.3

12.5 8.2 7.9 10 12 0.12 37.0 27 1 66 <20 <2

-0.7 2.9 7.5 2.0 7 0.01 34.2 5 1 <50 <20 <2

5.9 5.5 7.7 4.6 9 0.03 35.7 16 1 <50 <20 <2

11.7 8.0 7.8 10 12 0.09 36.9

-0.7 2.9 7.5 2.0 7 0.01 34.2 理化学試験　上段　午前10時

4.8 5.4 7.7 4.6 9 0.03 35.8 　　　　　　下段　午後4時

12.5 8.2 7.9 8.0 12 0.12 37.0 臭気・生物試験　午前10時

0.4 3.0 7.5 2.0 7 0.01 34.2 臭気物質量の単位　ng/L

6.9 5.7 7.7 4.6 9 0.03 35.7 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<20

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

1 晴後曇 -21 15

気温 水温 pH値

<50

<20

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

<2

2 晴 -21 15

<2

<2

<227 1 <50 <20

<50

4 晴一時曇 -20 15 藻・微魚

<50 <203 晴時々曇 -21 15

<50 <205 曇 -19 29

8 1 52 <206 曇時々晴 -19 22 藻・微魚

<2

54 <207 みぞれ時々雨 -19 15

<2

<208 晴時々曇 -20 15 藻・魚

<2

9 晴一時曇 -21 16

<223 1 <50

10 晴時々曇 -21 30

<2<50 <20

<2<50 <20-21 30

<50 <20 <2

20 1 <50 <2012 みぞれ時々雪 -21 27 藻

11 曇後一時晴

50 <2013 晴後一時曇 -22 21 藻・魚

<2

<2014 晴一時曇 -22 15

<213 1

15 晴 -22 28 藻・青

<2<50

16 曇後雨 -22 28

<217 1 <50 <20

<251 <20

<2

<225 1 <50 <2018 晴 -23 29 藻・魚

<50 <2017 曇後雨 -23 28

<50 <2019 雪時々晴 -22 17

17 120 曇後晴 -23 27 藻・魚

<2

21 晴 -23 44

<2022 雨 -23 46 藻・魚

23 雨 -23 46

<213 1 66

24 雨時々曇 -19 46

<2<50 <20

<2

<210 1 <50 <20-16 28 藻

<50 <20

<50 <2026 晴後曇 -15 18

25 晴

<50 <2027 曇時々雨 -12 15 藻・魚

<2

<2028 曇 -9 15

<212 1

29 晴後時々曇 -8 15 藻

<2<50

30 晴一時雪 -6 15

<25 1 <50 <20

<50 <20

１６時集計

最高値

最低値

平均値

31 晴時々雨 -5 15

<2<50 <20

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

<2

濁度 色度
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

<2 58 0 0.0 39 4600 370 8.0 9.0 7.9 8.1 9.0 7.9

<2 10 0 0.0 0 680 15 3.4 3.0 7.6 3.4 3.0 7.6

<2 33 0 0.0 11 1900 160 5.7 5.2 7.8 5.6 5.1 7.8 59.5 4.3

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

7.8 6.3 5.0 7.8 0.0

原水

<2

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｳﾛｸﾞﾚﾅ
ｳﾛｸﾞﾚﾅ中
換値

ｵｰﾗｺｾｲﾗ ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ ｼﾈﾄﾞﾗ

7.8 6.1 5.0

7.7 5.0<2

7.8 0.0

<2

7.8 5.9 5.0 7.8 0.0

780 92 6.1 5.046 0 0.0 39

6.0 5.0<2

<2

7.8 5.9 4.0 7.8 0.0990 51 5.7 5.058 0 0.0 8

7.8 6.0 4.0 7.8 0.0700 46 5.8 4.043 0 0.0 11

7.8 6.2 4.0 7.7 0.0680 15 6.1 4.030 0 0.0 18<2

7.7 6.1 4.0 7.7 0.01100 110 6.2 4.034 0 0.0 24<2

7.7 4.8 6.0 7.7 0.01200 52 6.2 6.046 0 0.0 6<2

4.8 9.0<2 7.7 4.0 9.0 7.7 0.0

<2

7.7 3.4 9.0 7.7 0.03.9 9.0<2

7.6 3.4 7.0 7.7 0.03.4 9.0

7.8 3.5 6.0 7.8 0.51200 67 3.4 7.028 0 0.0 6<2

7.8 3.8 6.0 7.8 0.01600 60 3.6 6.031 0 0.0 8<2

7.8 4.1 5.0 7.7 0.01600 120 3.8 6.010 0 0.0 10<2

5.0 7.8 0.01400 180 4.2 5.029 0 0.0 10<2

<2

7.8 4.4

7.8 4.9 5.0 7.9 2.0

<2

7.9 4.9 5.0 7.9 0.0

4.9 5.0

4.9 5.0<2

<2

7.9 4.8 5.0 7.9 0.02100 280 4.7 5.017 0 0.0 2

7.9 4.8 6.0 7.7 0.03300 290 4.8 6.023 0 0.0 0

7.7 5.1 6.0 7.8 0.02200 320 4.8 6.050 0 0.0 15

7.8 5.5 5.0 7.9 0.02800 200 5.1 6.022 0 0.0 2

7.8 6.1 4.0 7.9 6.01700 130 6.0 5.027 0 0.0 6<2

6.4 4.0<2 7.8 6.5 4.0 7.9 24.0

<2

7.9 6.7 3.0 7.9 14.56.7 3.0<2

7.9 7.2 3.0 7.8 0.01600 270 6.7 3.032 0 0.0 12

7.8 7.6 3.0 7.8 7.02400 220 7.3 3.043 0 0.0 15<2

7.8 8.1 4.0 7.8 5.53900 220 8.0 3.035 0 0.0 15<2

7.7 8.0 4.0 7.7 0.04600 200 8.0 4.025 0 0.0 3<2

0.01900 370 8.0 5.030 0 0.0 6<2 7.7 7.5 5.0

<2

7.7 6.7 5.0

7.7

7.7 0.07.5 5.0<2

気温
平均値

7.6 6.5 6.0 7.6 0.0

雨量
積算値

6.6 5.0

沈澱水 原水GF
備考
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令和3年2月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

4.6 6.1 7.6 4.0 8 0.05 35.4

8.0 6.3 7.5 4.0 8 0.04 35.2

11.1 6.8 7.6 5.0 10 0.04 34.2

8.0 6.7 7.5 4.0 9 0.05 34.9

3.4 6.6 7.6 4.0 9 0.04 34.6

6.7 6.6 7.7 5.0 9 0.04 34.8

3.3 6.3 7.6 5.0 8 0.05 34.9

8.4 6.7 7.6 4.0 9 0.04 35.0

7.0 6.5 7.5 3.0 6 0.09 35.5

11.0 6.9 7.5 4.0 7 0.07 35.1

4.8 6.4 7.5 4.0 7 0.05 35.0

11.2 7.7 7.6 4.0 7 0.04 34.8

10.9 7.4 7.5 3.0 6 0.05 35.1

11.2 7.5 7.5 3.0 6 0.07 34.9

5.6 7.5 7.6 4.0 7 0.04 34.7

6.8 7.7 7.6 5.0 8 0.04 34.6

2.8 6.9 7.4 4.0 8 0.05 35.2

4.9 7.1 7.6 4.0 8 0.06 34.9

4.9 6.9 7.6 4.0 7 0.08 34.8

10.5 7.0 7.6 5.0 7 0.07 34.5

10.5 7.6 7.7 3.0 8 0.10 35.0

11.7 8.0 7.7 3.0 7 0.08 34.4

8.2 7.2 7.5 3.0 6 0.05 35.0

12.6 7.6 7.6 3.0 6 0.05 34.5

10.6 8.4 7.6 2.5 5 0.02 34.1

14.4 9.9 7.7 2.5 5 0.02 34.2

14.4 8.7 7.7 2.5 7 0.01 34.7

16.5 10.9 7.8 3.0 7 0.01 34.8

11.5 10.0 7.8 3.0 7 0.01 34.2

14.2 10.2 7.7 4.0 8 0.02 34.3

7.2 10.0 7.7 5.0 10 0.01 34.3

8.4 10.0 7.7 6.0 12 0.01 34.1

2.1 9.3 7.6 5.0 8 0.02 34.5

3.9 9.5 7.7 6.0 8 0.02 34.2

1.7 8.0 7.5 4.0 9 0.06 34.8

4.3 7.9 7.7 4.0 9 0.04 34.8

3.1 7.2 7.5 6.0 8 0.03 34.9

8.8 7.6 7.6 3.0 8 0.05 34.9

9.4 7.4 7.6 3.0 7 0.03 34.2

14.1 7.8 7.7 4.0 9 0.05 34.4

13.1 7.8 7.5 4.0 10 0.04 34.6

20.4 8.5 7.7 4.0 11 0.03 34.9

14.4 8.5 7.8 3.0 8 0.04 34.7

19.3 8.3 7.6 3.0 8 0.03 34.5

9.6 8.7 7.6 3.0 8 0.03 34.5

7.9 8.9 7.7 3.0 8 0.04 34.4

6.2 9.2 7.6 5.0 8 0.03 34.7

8.2 9.5 7.8 5.0 8 0.02 34.7

6.5 8.5 7.6 3.0 7 0.01 34.6

12.4 9.0 7.7 3.0 8 0.01 34.6

4.9 9.0 7.6 2.0 7 0.01 34.9

7.3 9.0 7.7 2.0 7 0.01 34.2

6.7 8.6 7.6 3.0 7 0.02 34.9

10.3 8.8 7.6 4.0 8 0.05 35.0

8.6 8.4 7.6 3.0 7 0.05 35.4

13.9 8.5 7.7 4.0 7 0.03 35.1

20.4 10.9 7.8 6.0 12 0.10 35.5 17 1 <50 <20 <2

1.7 6.1 7.4 2.0 5 0.01 34.1 4 1 <50 <20 <2

9.0 8.0 7.6 3.8 8 0.04 34.7 11 1 <50 <20 <2

14.4 10.0 7.8 6.0 10 0.10 35.5

1.7 6.1 7.4 2.0 5 0.01 34.1 理化学試験　上段　午前10時

7.4 7.9 7.6 3.7 8 0.04 34.8 　　　　　　下段　午後4時

20.4 10.9 7.8 6.0 12 0.08 35.2 臭気・生物試験　午前10時

3.9 6.3 7.5 2.0 5 0.01 34.1 臭気物質量の単位　ng/L

10.5 8.2 7.6 3.9 8 0.04 34.7 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB

<20

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水

1 曇時々晴 -4 15 藻・下水

気温 水温 pH値

<50

<20

日 天気
原水種類 沈澱水

原水
GF

<2

2 晴時々雲 -3 15

<217 1

<2

<2<50 <20

<50

4 晴一時雨 1 50

13 1 <50 <203 曇時々晴 0 15 藻・魚

12 1 <50 <205 晴 3 50 藻

<50 <206 晴 3 50

<2

<50 <207 晴後時々曇 3 50

<2

<208 曇時々雨 4 50 藻

<2

9 晴時々雪 4 50

<213 1 <50

10 晴一時曇 4 50 藻

<2<50 <20

<2<50 <204 50

10 1 <50 <20 <2

13 1 <50 <2012 曇後一時晴 4 50 藻

11 晴

<50 <2013 晴 4 50

<2

<2014 晴時々曇 4 50

<2

15 雨時々曇 6 150 藻

<2<50

16 曇後一時雨 12 220

<210 1 <50 <20

<2<50 <20

<2

<2<50 <2018 晴後曇 11 220

7 1 <50 <2017 雪時々みぞれ 14 220 藻

4 1 <50 <2019 曇後時々晴 12 220 藻

<50 <2020 晴時々曇 10 220

<2

<50 <2021 晴 8 220

<2

<2022 晴 7 150 藻・青

<2

23 雨時々曇 6 150

<217 1 <50

24 晴 5 80 青・魚

<2<50 <20

<2

<2<50 <204 50

10 1 <50 <20

9 1 <50 <2026 晴後時々曇 4 50 青・藻

25 晴後時々曇

<50 <2027 晴一時曇 5 50

<2

<2028 曇時々晴 3 50

<2

<2<50

１６時集計

最高値

最低値

平均値

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

濁度 色度
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

<2 72 1 0.2 51 950 630 290 10.0 6.0 7.8 10.1 6.0 7.9

<2 24 0 0.0 3 52 3 1 6.4 3.0 7.5 6.6 2.0 7.5

<2 44 0 0.0 11 290 140 39 8.2 4.6 7.6 8.2 4.3 7.6 58.0 6.9

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

大津取水口水質自動監視装置

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

7.6 6.7 4.0 7.6 5.0

原水

<2

930 610

Geosmin 優占生物

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｳﾛｸﾞﾚﾅ
ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値

ｵｰﾗｺｾｲﾗ ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ ｼﾈﾄﾞﾗ ﾆｯﾁｱ

7.6 7.0 5.0

6.4 5.032 0 0.0 6<2

7.6 16.5

<2

7.6 6.9 5.0 7.6 0.0

670 630 6.7 5.072 0 0.0 14

950 360 6.8 5.039 0 0.0 5<2

<2

7.6 6.6 5.0 7.5 0.0500 400 6.8 5.038 0 0.0 3

7.5 6.6 5.0 7.5 0.0380 290 6.6 5.048 0 0.0 16

7.5 7.1 4.0 7.6 0.06.8 4.0<2

7.5 7.4 4.0 7.5 0.07.3 4.0<2

7.5 7.5 4.0 7.6 0.0180 59 7.5 4.027 0 0.0 3<2

250 77 7.5 4.040 0 0.0 18<2 7.6 7.3 4.0 7.6 0.0

<2

7.6 7.3 4.0 7.5 0.0200 16 290 7.3 4.042 0 0.0 7<2

7.5 7.6 4.0 7.5 0.07.4 4.0

7.6 8.1 3.0 7.6 0.087 18 15 7.7 4.051 0 0.0 4<2

7.7 9.0 3.0 7.8 0.08.3 3.0<2

7.8 9.9 2.0 7.9 0.09.3 3.0<2

4.0 7.8 32.5120 7 33 10.0 5.058 0 0.0 8<2

<2

7.8 10.1

7.7 9.9 5.0 7.7 0.0

<2

7.7 9.4 6.0 7.7 0.5

110 13 24 10.0 6.036 0 0.0 51

98 28 12 10.0 6.045 0 0.0 15<2

<2

7.6 8.2 5.0 7.6 0.084 9 5 9.5 6.047 1 0.2 12

7.6 7.5 4.0 7.6 0.052 9 1 8.2 5.051 0 0.0 4

7.6 7.6 4.0 7.6 0.07.4 5.0<2

7.7 8.1 4.0 7.7 0.07.9 5.0<2

7.7 8.8 4.0 7.7 0.0110 4 5 8.5 4.047 0 0.0 8<2

9.1 4.0<2 7.7 9.2 4.0 7.7 0.0

<2

7.8 9.2 4.0 7.8 0.0140 8 20 9.1 5.050 0 0.0 9<2

7.8 9.4 4.0 7.8 0.0170 5 17 9.1 5.045 0 0.0 13

7.7 9.4 4.0 7.8 3.5200 3 7 9.3 4.024 0 0.0 8<2

7.7 9.2 6.0 7.6 0.09.3 5.0<2

7.7 9.1 5.0 7.6 0.09.0 5.0<2

気温
平均値

雨量
積算値

沈澱水 原水GF
備考
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令和3年3月

(㎝) ( /s) (℃) (℃) (度) (度) (mg/L) (mg/L)

10.7 9.2 7.6 4.0 8 0.03 34.6

17.1 9.1 7.7 4.0 8 0.03 35.1

12.2 9.9 7.6 4.0 8 0.01 35.2

5.9 10.0 7.7 3.0 8 0.01 34.4

4.7 9.5 7.6 4.0 9 0.02 33.9

9.7 10.4 7.6 4.0 9 0.02 34.1

10.7 9.1 7.6 5.0 10 0.02 34.5

13.9 9.5 7.7 3.0 8 0.02 34.3

11.3 10.0 7.6 3.0 8 0.02 34.8

13.0 10.2 7.6 3.0 10 0.01 34.6

12.3 10.7 7.6 3.0 8 0.02 34.3

10.4 10.6 7.7 3.0 8 0.02 34.4

8.4 10.1 7.6 3.0 8 0.02 34.3

9.2 10.5 7.7 3.0 8 0.02 34.4

8.5 10.7 7.6 2.5 8 0.02 34.1

11.0 11.3 7.5 2.5 7 0.02 34.2

5.3 10.5 7.5 3.0 8 0.02 34.6

10.8 11.7 7.7 3.0 7 0.02 34.9

11.9 11.0 7.7 3.0 7 0.02 34.5

12.5 11.6 7.8 3.0 8 0.02 34.2

6.9 10.5 7.7 3.0 8 0.02 34.5

16.6 11.0 7.7 4.0 8 0.02 34.6

10.4 11.6 7.7 3.0 7 0.02 35.1

11.8 11.8 7.8 4.0 8 0.02 34.8

10.5 11.2 7.8 4.0 9 0.02 34.3

10.6 11.2 7.7 4.0 9 0.03 34.1

11.7 11.5 7.7 4.0 8 0.02 34.1

15.1 12.1 7.7 4.0 8 0.03 34.0

11.3 11.1 7.5 4.0 7 0.03 33.9

17.4 11.5 7.7 4.0 7 0.03 34.4

10.7 12.0 7.6 2.5 7 0.02 34.1

10.3 12.1 7.9 2.5 8 0.02 34.1

13.1 11.6 7.7 2.5 7 0.01 35.2

11.3 12.1 7.9 3.0 7 0.02 34.8

11.9 12.2 7.6 3.0 7 0.02 34.9

15.5 13.6 7.8 3.0 8 0.02 34.6

10.8 12.7 7.7 3.0 7 0.01 34.5

16.5 14.0 7.9 3.0 7 0.01 34.4

16.3 12.6 7.7 3.0 7 0.01 35.0

18.6 13.4 8.0 3.0 6 0.01 35.2

14.5 13.7 7.7 4.0 7 0.01 34.5

12.2 13.5 7.8 4.0 7 0.01 34.3

11.1 12.9 7.8 3.0 8 0.01 34.6

9.6 13.5 7.8 4.0 8 0.02 34.2

9.3 12.3 7.7 4.0 7 0.01 34.5

14.1 12.7 7.7 5.0 8 0.01 34.8

9.7 12.8 7.7 4.0 7 0.01 34.7

18.5 13.2 7.8 4.0 8 0.01 34.8

12.5 13.1 7.7 3.0 6 0.01 35.0

13.3 13.3 7.9 4.0 7 0.01 35.2

12.5 13.1 7.9 4.0 8 0.01 34.7

16.1 13.6 8.0 4.0 8 0.01 34.5

13.1 13.6 7.9 4.0 7 0.02 35.0

18.3 14.4 8.0 4.0 7 0.02 35.1

14.6 13.8 7.9 4.0 10 0.01 34.7

15.1 13.8 8.0 4.0 10 0.01 35.0

16.0 13.4 7.6 4.0 8 0.03 34.6

21.3 13.7 7.9 4.0 10 0.02 35.5

13.7 14.2 7.8 4.0 11 0.02 35.4

18.3 15.5 7.9 4.0 11 0.02 34.8

14.3 14.8 7.8 4.0 10 0.01 35.1

17.9 15.8 8.0 4.0 10 0.02 35.3

21.3 15.8 8.0 5.0 11 0.03 35.5 20 1 440 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

4.7 9.1 7.5 2.5 6 0.01 33.9 8 1 <50 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

12.6 12.0 7.7 3.5 8 0.02 34.6 15 1 66 <50 <50 <20 <20 <20 <2 <2 <2

16.3 14.8 7.9 5.0 11 0.03 35.4

4.7 9.1 7.5 2.5 6 0.01 33.9 理化学試験　上段　午前10時

11.3 11.8 7.7 3.5 8 0.02 34.6 　　　　　　下段　午後4時

21.3 15.8 8.0 5.0 11 0.03 35.5 臭気・生物試験　午前10時

5.9 9.1 7.5 2.5 6 0.01 34.0 臭気物質量の単位　ng/L

13.9 12.3 7.8 3.6 8 0.02 34.6 　＜：定量下限値未満

臭気の表現は

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

気温 水温 pH値

<50

2 大雨 3 50

<213 1

<2

1 晴後時々曇 3 50 藻 <20

濁度 色度

<20

<2

<50

藻・魚

ｱﾝﾓﾆｱ 
態窒素

ｱﾙｶﾘ 度
臭気強度

4 曇時々晴 6 150

10 1 <50 <203 曇一時雪 7 150

150 藻

<2<50 <20

<206 雨時々曇 6 150

<217 1 <50 <205 雨時々曇 5

<50 <207 曇時々晴 5 150

<2<50

<2

9 曇時々晴 3 50

<213 1 <50 <208 曇一時雨 3 50 藻

<2<50 <20

<2<50 <20

9 1 <20 <2

11 晴後一時曇 2 50

10 晴一時曇 3 50 藻 <50

13 雨時々曇 6 50

<28 1 <50 <2012 曇後時々雨 2 50 藻

<2<50 <20

15 晴時々曇 8 150 藻

<2<50 <2014 晴 8 50

<215 1 <50 <20

<2

16 雨時々曇 9 150 <2<50 <20

20 1 <50 <2017 晴 8 150 藻・微生

<2<50 <2018 晴 6 150

<215 1 <50 <20

21 大雨 3 100

20 晴後時々曇 3 100

19 晴一時曇 4 100 藻・微生

<2<50 <20

<2130 <20

23 晴 8 100

<20 <2 <215 1 130 <50 <2022 曇後晴 9 100 藻・生

24 晴後一時曇 8 100 藻・微生

<20 <2 <2170 <50 <20

<20 <20 <2 <2 <220 1 99 <50 <50 <20

<2025 雨後曇 8 100 <2 <290 <50 <20

27 晴後時々曇 7 100

<20 <2 <217 1 190 <50 <2026 晴 7 100 藻・微生

<20 <2 <2440 <50 <20

<20 <2 <2330 <50 <20

<220 1 170 <50 <2029 晴時々曇 7 50 生・藻

28 雨時々曇 5 100

20 1 200 <50 <20

１６時集計

最高値

最低値

平均値

30 曇時々晴 7 50

<20 <2

<20 <2 <286 <50 <20

最低値

平均値

１０時集計

最高値 採水時刻

最低値

平均値

全体集計

最高値

<20 <2 <231 晴 7 50 藻・生

日 天気
原水種類

原水 給水
原水 沈澱水

原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

原水 沈澱水
原水
GF

琵琶湖
水位

瀬田川
放流量

水利情報 理化学 臭気 2E,4Z-heptadienal 2E,4Z-decadienal 2-MIB
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水温 濁度 pH値 水温 濁度 pH値
(℃) (度) (℃) (度) (mm)

<2 <2 <2 170 3 2.2 30 330 40 14.9 5.0 8.1 15.2 5.0 8.2

<2 <2 <2 12 0 0.0 0 10 7 9.3 3.0 7.6 9.7 3.0 7.6

<2 <2 <2 42 1 0.3 9 140 19 12.1 4.3 7.8 12.2 4.3 7.8 140.5 10.4

大津取水口水質自動監視装置

　　校正：定期点検時校正作業実施　　　　－：機器調整中

藻：藻臭　　　　青：青草臭　　　　魚：魚臭　　　　土：土臭　　　　かび：かび臭　　　　厨芥：厨芥臭　　　　下水：下水臭　　　　油脂：油脂臭　　　　　　生：生ぐさ臭　　　　木材：木材臭　　　　微：微弱　

午前10時瞬時値 日平均値 日積算
雨量

24 0 0.0 0<2

14025 0 0.0 9

140

ｸﾘﾌﾟﾄ
ﾓﾅｽ

ｳﾛｸﾞﾚﾅ
ｳﾛｸﾞﾚﾅ
中換値

<2

21020 0 0.0 10<2

15013 0 0.0 11<2

10020 0 0.0 6<2

<2

<2

10012 0 0.0 3<2

13018 0 0.0 8<2 7.6 11.0 4.0 7.7 0.0

<2

10.7 4.0

30039 0 0.0 10<2

23013 0 0.0 3

28024 0 0.0 2<2

<2

<2

30015 1 0.2 9<2

300 31

330 40

15 0 0.0 0<2

<2

<2

110 2068 1 0.2 9

58 2 0.4 11

100 1747 1 0.2 6

<2

<2

<2

83 19<2 60 1 1.0 30<2

7.9 0.0

45 11<2 38 2 0.4 15<2

83 30 12.9 4.0<2 <2 74 2 1.2 30<2

26 7 13.0 4.0<2 47 3 2.2 9<2

31 13<2 48 1 0.2 1<2

<2<2

<2<2

<2

3 36

8.0

<2

14.0 4.037 12<2 170 1 0.2 9

15<2 52 1 0.2<2

気温
平均値

雨量
積算値

10 7<2 62 2 40.4

12.7 4.0 7.8 0.012.3 4.0 7.7

12.4 4.0 7.7 0.012.2 4.0 7.6

12.0 4.0 7.6 0.012.0 5.0 7.6

5.0 7.6 0.011.6 5.0 7.6

11.7 5.0 7.6 0.011.5 5.0 7.6

11.6 5.0 7.6 20.511.6 5.0 7.7

11.9

11.7 4.0 7.7 14.511.7 4.0 7.7

11.6 4.0 7.7 0.011.1 4.0 7.7

11.2 4.0 7.8 0.011.0 4.0 7.7

10.8 4.0 7.7 0.010.7 4.0 7.7

10.8 4.0 7.7 0.010.8 4.0 7.7

10.8 5.0 7.6 0.510.8 4.0 7.6

10.5 5.0 7.6 13.010.4 4.0 7.6

10.0 4.0 7.7 0.09.7 5.0 7.7

9.9 5.0 7.7 0.010.3 5.0 7.8

10.2 5.0 7.7 32.510.3 4.0 7.8

7.8 0.09.3 5.0 7.7 9.7 4.0

15.2 4.0 8.1 0.014.9 4.0 8.0

14.8 4.0 8.1 0.014.3 4.0 8.0

14.1 4.0 8.0 0.0

8.0

13.8 4.0 8.1 6.513.8 5.0 8.1

13.7 5.0 8.2 0.013.3 5.0 8.1

13.2 5.0 8.0 0.013.1 5.0 8.0

8.0 13.1 4.0 8.0 1.0

13.0 5.0

7.8 13.0 4.0

13.5 3.0 8.0 0.013.3 3.0 8.0

7.9 0.012.7 4.0 7.9 13.2 3.0

7.8 0.013.3 4.0 7.8

13.4 4.0 7.8 0.013.7 4.0 7.9

13.6 4.0 7.9 52.013.7 3.0

備考
原水 沈澱水 原水GF

Geosmin 優占生物 大津取水口水質自動監視装置

ｵｰﾗｺｾｲﾗ ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ ｼﾈﾄﾞﾗ
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２ 浄水場水質試験
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（１）給水区域図 

各浄水場において，浄水場の処理工程水を確認するため，平常試験を週 1 回，定期試験を月 1

回の頻度で実施した。その結果，配水池の出口における残留塩素濃度管理，ろ過水の濁度管理，

ろ過水及び配水における pH値の管理が適正に行われていることが確認できた。

 各浄水場の給水区域は下図のとおりである。
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（２）蹴上浄水場　平常試験
　蹴上浄水場  着水平常試験

第１週 6日 7日 1日 13日 11日 7日

第２週 20日 12日 8日 20日 17日 14日

第３週 27日 18日 15日 27日 24日 23日

第４週 25日 29日 28日

第５週

第１週 9:40 9:30 9:30 9:40 9:20 9:30

第２週 9:50 9:35 9:30 9:45 9:40 9:40

第３週 10:00 9:10 9:35 9:40 9:35 9:50

第４週 10:00 9:40 9:50

第５週

第１週 12.4 19.1 23.0 20.9 30.9 31.5

第２週 14.2 22.9 26.8 29.9 29.9 23.6

第３週 15.3 20.9 27.0 26.4 28.5 25.8

第４週 27.2 24.9 20.7

第５週

第１週 12.9 18.6 21.8 23.5 29.3 30.3

第２週 14.6 20.1 24.2 24.8 29.9 27.1

第３週 14.1 20.2 24.5 25.9 31.1 24.9

第４週 21.6 25.1 23.5

第５週

第１週 7.9 7.6 8.1 7.5 8.2 8.8

第２週 7.7 7.7 8.4 8.0 8.2 8.0

第３週 8.0 7.7 7.6 7.7 8.7 8.2

第４週 7.8 8.1 7.6

第５週

第１週 7 7 10 8 7 16

第２週 8 8 9 8 6 14

第３週 8 7 8 7 7 16

第４週 9 9 13

第５週

第１週 3.0 2.0 4.0 4.0 2.0 8.0

第２週 3.0 4.0 3.0 3.0 1.0 4.0

第３週 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 10

第４週 2.0 4.0 5.0

第５週

第１週 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01

第２週 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02

第３週 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01

第４週 0.02 0.01 0.02

第５週

第１週 35.3 35.3 34.4 32.1 32.5 32.7

第２週 35.2 35.5 35.2 32.4 31.7 33.3

第３週 35.2 35.4 33.8 32.5 31.0 33.2

第４週 34.7 34.1 32.1

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

気温
(℃)

採水時刻

採水日

pH　値

水温
(℃)

濁度
(度)

色度
(度)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)

-94-



12日 9日 7日 12日 8日 1日

19日 16日 14日 18日 15日 15日

26日 24日 21日 25日 22日 22日

28日 29日

9:50 9:35 9:30 9:50 9:40 9:30

9:40 9:40 9:40 10:00 9:40 9:30

9:50 9:35 9:35 9:50 9:30 9:40

9:35 9:30

23.8 15.0 9.6 1.8 5.6 10.7

13.2 14.9 8.0 3.6 11.5 11.3

15.9 10.7 4.7 7.3 14.4 11.1

7.5 16.0

21.1 15.4 11.8 3.4 7.5 9.2

19.6 14.7 10.9 4.3 10.0 11.1

17.2 14.9 6.7 6.2 8.5 12.9

7.0 13.4

7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6

7.6 7.7 8.0 7.8 7.8 7.5

7.7 7.5 7.7 7.6 7.8 7.8

7.5 7.6

11 12 10 10 7 8

8 10 6 11 7 7

12 9 10 8 8 8

12 8

2.0 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0

3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0

4.0 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0

8.0 4.0

0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03

0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03

0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01

0.01 0.03

32.4 35.1 36.6 36.1 34.7 34.6

33.9 36.7 35.7 36.6 34.2 33.9

33.8 35.1 36.0 34.5 34.7 34.6

36.4 34.6

　蹴上浄水場  着水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

31.5 1.8 17.5

8.8 7.5 7.8

31.1 3.4 17.4

10 1.0 3.7

16 6 9

36.7 31.0 34.3

0.04 0.01 0.02
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　蹴上浄水場  沈澱水平常試験

第１週 6日 7日 1日 13日 11日 7日

第２週 20日 12日 8日 20日 17日 14日

第３週 27日 18日 15日 27日 24日 23日

第４週 25日 29日 28日

第５週

第１週 9:30 9:40 9:25 9:20 9:25 9:40

第２週 9:35 9:20 9:40 9:35 9:30 9:30

第３週 9:50 9:30 9:40 9:10 9:25 9:40

第４週 9:40 9:30 9:40

第５週

第１週 7.3 7.4 7.5 7.2 7.2 7.3

第２週 7.3 7.3 7.5 7.3 7.2 7.2

第３週 7.2 7.2 7.3 7.1 7.2 7.2

第４週 7.4 7.2 7.2

第５週

第１週 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0

第４週 0 1 0

第５週

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.1 痕跡 0.0 0.0 0.0 痕跡

第２週 0.0 0.0 痕跡 0.0 0.0 痕跡

第３週 痕跡 0.0 0.0 0.0 0.0 痕跡

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.2 痕跡 痕跡 0.0 0.0 痕跡

第２週 0.0 0.0 痕跡 0.0 痕跡 0.1

第３週 痕跡 0.0 0.0 0.0 痕跡 痕跡

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.00 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01

第２週 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01

第３週 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00

第４週 0.02 0.01 0.01

第５週

第１週 32.2 30.8 32.0 28.8 28.8 27.3

第２週 31.4 31.6 32.9 29.0 28.6 28.7

第３週 30.1 30.6 31.0 28.1 26.5 27.9

第４週 31.2 29.7 26.6

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

濁度
(度)

色度
(度)

残留塩素
(mg/L)

遊離残留塩素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)

-96-



12日 9日 7日 12日 8日 1日

19日 16日 14日 18日 15日 15日

26日 24日 21日 25日 22日 22日

28日 29日

9:20 9:15 9:20 9:40 9:30 9:15

10:05 9:30 9:30 9:50 9:25 9:20

9:20 9:20 9:25 9:30 9:15 9:30

9:20 9:25

7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 7.3

7.4 7.5 7.8 7.6 7.6 7.2

7.4 7.4 7.5 7.4 7.3 7.5

7.3 7.4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 痕跡 0.1 痕跡 0.1 0.1

痕跡 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 0.0

0.0 0.0

痕跡 痕跡 0.1 痕跡 0.2 0.3

0.1 痕跡 0.0 0.3 0.1 0.2

痕跡 痕跡 痕跡 0.1 0.1 痕跡

0.0 痕跡

0.02 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00

0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01

0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01

0.01 0.03

27.2 30.7 31.9 31.0 31.4 30.5

31.3 31.6 30.6 33.2 30.9 30.0

29.1 30.8 30.5 30.9 31.0 29.8

30.8 29.6

　蹴上浄水場  沈澱水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.8 7.1 7.4

0.5 0.0 0.0

1 0 0

0.3 0.0 痕跡

0.1 0.0 痕跡

33.2 26.5 30.2

0.03 0.00 0.01
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　蹴上浄水場  ろ過水平常試験

第１週 6日 7日 1日 13日 11日 7日

第２週 20日 12日 8日 20日 17日 14日

第３週 27日 18日 15日 27日 24日 23日

第４週 25日 29日 28日

第５週

第１週 9:20 9:45 9:20 9:30 9:30 9:45

第２週 9:25 9:25 9:50 9:30 9:25 9:30

第３週 9:40 9:35 9:45 9:30 9:20 9:30

第４週 9:45 9:25 9:30

第５週

第１週 7.3 7.3 7.5 7.1 7.2 7.3

第２週 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2 7.1

第３週 7.2 7.2 7.3 7.1 7.3 7.2

第４週 7.4 7.2 7.1

第５週

第１週 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0

第５週

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

第２週 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3

第３週 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2

第４週 0.2 0.2 0.2

第５週

第１週 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2

第２週 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4

第３週 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2

第４週 0.3 0.3 0.3

第５週

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00

第５週

第１週 32.6 30.7 32.0 28.0 29.3 27.2

第２週 31.8 31.9 33.0 28.6 28.6 28.2

第３週 30.7 30.8 31.2 28.6 26.8 28.0

第４週 31.4 29.8 27.3

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

濁度
(度)

色度
(度)

残留塩素
(mg/L)

遊離残留塩素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)
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12日 9日 7日 12日 8日 1日

19日 16日 14日 18日 15日 15日

26日 24日 21日 25日 22日 22日

28日 29日

9:25 9:20 9:20 9:30 9:25 9:20

10:00 9:20 9:25 9:40 9:30 9:20

9:30 9:25 9:25 9:40 9:20 9:20

9:25 9:20

7.3 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3

7.3 7.4 7.6 7.5 7.5 7.2

7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4

7.3 7.3

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3

0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2

0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2

0.2 0.2

0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4

0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2

0.2 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2

0.3 0.3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

27.4 31.4 31.9 31.7 31.6 30.6

30.4 32.0 30.5 33.0 31.1 30.5

30.3 31.6 31.8 30.9 31.0 30.1

31.6 30.3

　蹴上浄水場  ろ過水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.6 7.1 7.3

0.0 0.0 0.0

0 0 0

0.5 0.2 0.3

0.4 0.1 0.2

33.0 26.8 30.4

0.00 0.00 0.00
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　蹴上浄水場  配水平常試験

第１週 6日 7日 1日 13日 11日 7日

第２週 20日 12日 8日 20日 17日 14日

第３週 27日 18日 15日 27日 24日 23日

第４週 25日 29日 28日

第５週

第１週 9:10 9:20 9:10 9:10 9:10 9:20

第２週 9:15 9:15 9:10 9:20 9:15 9:20

第３週 9:30 9:25 9:20 9:25 9:10 9:20

第４週 9:30 9:20 9:25

第５週

第１週 7.3 7.3 7.5 7.2 7.3 7.4

第２週 7.3 7.2 7.4 7.2 7.2 7.1

第３週 7.2 7.2 7.3 7.2 7.4 7.1

第４週 7.4 7.2 7.1

第５週

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし

第５週

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし

第５週

第１週 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0

第５週

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.5 0.6 0.7 0.5 0.7 0.7

第２週 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6

第３週 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6

第４週 0.6 0.6 0.6

第５週

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00

第５週

第１週 31.9 30.3 31.5 27.6 28.9 27.2

第２週 31.0 31.8 32.1 28.0 28.3 27.8

第３週 30.7 31.0 30.9 28.3 26.3 27.5

第４週 31.2 29.4 26.8

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

臭気

味

濁度
(度)

色度
(度)

アンモニア態窒素
(mg/L)

遊離残留塩素

(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)
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12日 9日 7日 12日 8日 1日

19日 16日 14日 18日 15日 15日

26日 24日 21日 25日 22日 22日

28日 29日

9:10 9:05 9:10 9:10 9:15 9:10

9:30 9:10 9:20 9:30 9:15 9:10

9:10 9:10 9:15 9:20 9:10 9:10

9:10 9:15

7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3

7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.3

7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4

7.3 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5

0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5

0.5 0.5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

27.3 30.4 31.6 31.5 31.0 30.6

30.2 31.7 30.5 32.5 30.6 30.0

30.0 31.8 31.0 30.8 30.1 29.9

31.3 30.1

　蹴上浄水場  配水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.5 7.1 7.3

0.0 0.0 0.0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0.7 0.5 0.6

32.5 26.3 30.0
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蹴上浄水場　着水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 10:00 9:35 9:40 9:45 9:30

気 温 (℃) 12.0 27.1 25.5 28.2 30.9

水 温 (℃) 12.5 24.9 23.8 28.3 30.5

塩 化物イオン (mg/L) 9.9 8.9 8.5 8.4 9.7

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 1.5 1.5 1.5 1.4 2.1

pH 値 7.4 8.6 7.9 8.4 9.3

色 度 (度) 15 8 12 6 15

濁 度 (度) 12 3.5 3.0 1.0 4.0

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01

ア ル カ リ 度 (mg/L) 35.1 33.2 32.5 31.8 30.9

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

蹴上浄水場　沈澱水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9:50 9:40 9:30 9:30 9:20

塩 化物イオン (mg/L) 12.6 12.5 12.5 12.8 11.4

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 68 101 122 67 87

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.9 0.8 0.7 0.8 0.6

pH 値 7.3 7.5 7.1 7.3 7.4

色 度 (度) 0 0 0 0 0

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

残 留 塩 素 (mg/L) 痕跡 0.0 0.0 0.0 0.0

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01

ア ル カ リ 度 (mg/L) 31.6 29.3 29.7 27.1 26.0

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

4月14日 6月24日 7月7日 8月4日 9月2日

4月14日 6月24日 7月7日 8月4日 9月2日
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9:45 10:00 9:40 10:00 9:40 9:45

18.0 13.1 11.1 4.4 11.1 5.3 30.9 4.4 17.0

23.0 15.5 12.4 5.4 6.8 10.5 30.5 5.4 17.6

9.9 9.0 9.6 10.1 10.0 9.6 10.1 8.4 9.4

1.7 1.5 1.7 1.5 1.4 1.1 2.1 1.1 1.5

7.7 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5 9.3 7.4 7.9

14 12 9 8 10 8 15 6 11

5.0 4.0 2.5 3.0 5.0 3.0 12 1.0 4.2

0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04 0.01 0.02

32.2 35.7 36.1 35.8 34.2 34.6 36.1 30.9 33.8

9:25 9:40 9:30 9:20 9:30 9:25

14.2 12.6 14.3 14.5 13.9 13.5 14.5 11.4 13.2

90 63 84 99 73 80 122 63 85

0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.6 0.8

7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.5 7.1 7.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 痕跡 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 痕跡

0.0 痕跡 痕跡 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 痕跡

0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.03 0.00 0.01

27.8 32.0 31.2 31.0 30.6 30.8 32.0 26.0 29.7

最高値 最低値 平均値

10月6日 11月4日

11月4日 12月2日 1月5日 2月2日 3月9日10月6日

最低値 平均値1月5日12月2日 2月2日 3月9日 最高値

蹴上浄水場　着水定期試験

蹴上浄水場　沈澱水定期試験
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蹴上浄水場　ろ過水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9:40 9:45 9:20 9:25 9:25

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 77 112 135 68 87

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6

pH 値 7.3 7.4 7.1 7.3 7.3

色 度 (度) 0 0 0 0 0

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

残 留 塩 素 (mg/L) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 31.9 29.5 29.8 27.3 26.3

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

蹴上浄水場　配水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9:30 9:20 9:10 9:20 9:15

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

塩 化物イオン (mg/L) 13.6 13.6 13.0 13.2 14.8

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 78 114 138 66 87

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

pH 値 7.3 7.4 7.1 7.3 7.3

色 度 (度) 0 0 0 0 0

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 31.7 28.5 29.4 27.1 25.9

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

4月14日 6月24日 7月7日 8月4日 9月2日

4月14日 6月24日 7月7日 8月4日 9月2日
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9:35 9:30 9:25 9:30 9:20 9:30

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

83 64 85 89 72 72 135 64 86

0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.6 0.8

7.3 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.4 7.1 7.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2

0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27.4 31.9 31.6 31.3 31.0 30.8 31.9 26.3 29.9

9:20 9:20 9:20 9:10 9:10 9:10

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

15.4 13.5 14.8 15.6 14.7 13.8 15.6 13.0 14.2

90 69 87 89 79 82 138 66 89

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.4 7.1 7.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27.0 31.6 31.5 31.0 30.8 30.7 31.7 25.9 29.6

10月6日 11月4日 12月2日

2月2日 3月9日 最高値 最低値 平均値

平均値

10月6日 11月4日 12月2日 1月5日

1月5日 2月2日 3月9日 最高値 最低値

蹴上浄水場　ろ過水定期試験

蹴上浄水場　配水定期試験
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<生物> 蹴上浄水場 着水 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/14 6/24 7/7 8/4 9/2 10/6 11/4 12/2 1/5 2/2 3/9

12.0 27.1 25.5 28.2 30.9 18.0 13.1 11.1 4.4 11.1 5.3

12.5 24.9 23.8 28.3 30.5 23.0 15.5 12.4 5.4 6.8 10.5

12 3.5 3.0 1.0 4.0 5.0 4.0 2.5 3.0 5.0 3.0

7.4 8.6 7.9 8.4 9.3 7.7 7.5 7.6 7.5 7.6 7.5

6 270 6 62 4

10 6 64

2 12

6 6 5

4 44 700 69

4 3

4 4

2 1

3

9

2

4

30 10 10

2 4

1

4 24 900 670 130

2 20 2

28 26 26 16 4 160 150 66 8 8

11 6

4 7 6 2 6 12

4 4 2 6 36 200 160 10

4 4

250 60 10 20 20

2

4 1 2 8

2

44 12 22 2 7 1 2 40 26 2

600

16 2 7 6 2 2 10

10 2

3

2 4

10

26 1

120 4 6 4 6 17 32 62 24 72 18

2 2 4

2

2

4 6 1 4 4 2

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

水温(℃)

気温(℃)

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

8 30 34

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

6

A.       italica

A.       solida

8 2 20 6 18

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       pseudocoronata

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。 蹴上浄水場 着水

R02 R03

4/14 6/24 7/7 8/4 9/2 10/6 11/4 12/2 1/5 2/2 3/9

1

2 6 1 2

2

8 4 2 2

6 3 2

1 2

10 10 36 4

2

1 1

1

4

44

2

10 40 84

2 2

6 3 2

2 2

2

2 4

2 10

2

2 2 2

4 2 2 2 4

2 2 2 16 6

2 3 4

6 12 15 2 8 10 14 26

12 34 22

16 2 12

採水日　
　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Acanthosphaera 属

緑藻類

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類
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<生物> 蹴上浄水場 沈澱水 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/14 6/24 7/7 8/4 9/2 10/6 11/4 12/2 1/5 2/2 3/9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7.3 7.5 7.1 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3

1

3

1

4

2 1

1 3

17 1 6 1

6 6 1 3 2 8 4

1

1

1

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

その他ワムシ類

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       italica

A.       solida

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       pseudocoronata

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。 蹴上浄水場 沈澱水

R02 R03

4/14 6/24 7/7 8/4 9/2 10/6 11/4 12/2 1/5 2/2 3/9

4

1 2 1 4

4

Coelastrum 属

Elakatothrix 属

Dimorphococcus 属

Dictyosphaerium 属

P.       spp.

Pediastrum biwae

Schroederia 属

Sphaerocystis グループ

Scenedesmus 属

Micrasterias 属

Micractinium 属

Kirchneriella 属

Pandorina 属

ミジンコ類

Gloeocystis 属

Eudorina 属

Errerella bornheimiensis

Hormidium 属

Gonium 属

Golenkinia 属

Crucigenia 属

Cosmocladium constrictum

渦鞭藻類

その他緑藻類

Volvox 属

Gymnodinium 属

Glenodinium 属

Ceratium hirundinella

Oocystis 属

Mougeotia 属

S.       pingue

S.       dorsidentiferum

Staurastrum arctiscon

Tetraspora 属

Tetraedron 属

S.       spp.

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Gonyostomum 属

ラフィド藻類

Amoeba 属

根足虫類

その他ラフィド藻類

ユーグレナ藻類

その他渦鞭藻類

Peridinium 属

その他ユーグレナ藻類

Trachelomonas 属

Euglena 属

採水日　
　項目名

吸管虫類

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

Acanthosphaera 属

緑藻類

Nauplius 期幼生

カイアシ類

その他繊毛虫類

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他

その他根足虫類

太陽虫類

Difflugia 属

Tintinnopsis 属

Tintinnidium 属

繊毛虫類

Merotrichia 属

Chodatella 属

Closterium aciculare

C.       spp.

A.       spp.

Botryococcus braunii

Chlamydomonas グループ

線虫類

小型球形藻類（細胞）
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（３）松ケ崎浄水場　平常試験
　松ケ崎浄水場  着水平常試験

第１週 6日 8日 1日 6日 3日 1日

第２週 13日 11日 8日 20日 17日 14日

第３週 27日 19日 22日 27日 24日 23日

第４週 25日 29日 28日

第５週

第１週 9:40 10:20 9:50 9:55 10:00 9:45

第２週 9:40 9:50 9:40 9:45 10:00 10:00

第３週 9:50 9:45 9:50 10:00 9:35 9:55

第４週 9:50 9:50 10:00

第５週

第１週 11.3 19.5 25.1 25.5 30.9 30.0

第２週 15.2 22.6 24.7 31.0 32.9 25.7

第３週 16.0 21.3 27.4 27.7 31.3 26.1

第４週 26.1 26.7 23.1

第５週

第１週 13.6 19.2 22.4 23.9 28.3 31.4

第２週 13.5 19.5 24.6 24.8 30.1 27.5

第３週 14.6 20.7 23.8 26.1 31.4 25.2

第４週 22.1 25.7 23.9

第５週

第１週 7.9 7.7 8.0 7.8 8.1 9.2

第２週 7.7 7.6 8.2 8.1 8.1 8.0

第３週 7.9 7.7 8.1 7.6 8.8 8.4

第４週 7.8 8.0 7.8

第５週

第１週 8 8 7 12 6 10

第２週 12 8 8 9 9 12

第３週 8 8 8 9 8 15

第４週 6 10 15

第５週

第１週 4.0 4.0 4.0 8.0 2.0 16

第２週 12 4.0 4.0 4.0 3.0 10

第３週 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 12

第４週 4.0 3.0 6.0

第５週

第１週 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02

第２週 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01

第３週 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01

第４週 0.02 0.01 0.02

第５週

第１週 35.4 35.2 34.9 32.3 32.1 31.0

第２週 34.7 36.2 34.5 32.8 31.6 32.8

第３週 35.0 35.0 32.6 32.5 30.6 32.8

第４週 35.2 33.8 31.6

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

気温
(℃)

採水時刻

採水日

pH　値

水温
(℃)

濁度
(度)

色度
(度)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)
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5日 2日 1日 4日 1日 1日

19日 16日 14日 18日 15日 8日

26日 24日 21日 25日 22日 22日

28日 29日

9:40 9:40 10:00 9:45 9:50 9:20

9:45 10:05 10:00 9:55 10:15 9:30

9:55 9:40 9:50 9:40 9:50 9:50

9:45 9:40

23.1 16.6 9.8 3.9 5.2 11.9

15.0 15.4 8.4 2.7 13.8 10.8

14.8 13.1 4.8 7.5 10.6 11.8

7.7 15.8

24.0 16.7 12.9 5.6 6.2 8.9

19.6 14.8 11.0 4.6 10.0 10.5

17.4 15.1 6.6 6.3 8.2 13.2

6.7 13.6

7.7 8.0 7.9 7.7 7.7 7.6

7.8 7.7 7.6 7.8 7.7 7.6

8.1 7.6 7.9 7.8 7.7 7.5

7.8 7.7

12 12 11 11 12 8

11 12 12 12 8 8

18 8 10 10 7 9

11 10

5.0 6.0 3.0 6.0 7.0 3.0

5.0 5.0 4.0 5.0 2.0 3.0

8.0 6.0 4.0 5.0 3.0 5.0

6.0 5.0

0.02 0.01 0.01 0.03 0.04 0.02

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02

0.01 0.03

31.6 34.2 36.4 36.7 35.0 34.8

33.8 35.8 35.4 35.4 34.3 34.3

33.8 36.8 35.6 34.2 34.4 33.8

36.2 35.1

　松ケ崎浄水場  着水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

32.9 2.7 18.1

9.2 7.5 7.9

31.4 4.6 17.7

16 2.0 5.3

18 6 10

36.8 30.6 34.2

0.04 0.01 0.02

-111-



松ケ崎浄水場  沈澱水平常試験

第１週 6日 8日 1日 6日 3日 1日

第２週 13日 11日 8日 20日 17日 14日

第３週 27日 19日 22日 27日 24日 23日

第４週 25日 29日 28日

第５週

第１週 9:45 10:10 9:45 9:45 9:55 9:50

第２週 9:45 9:45 9:45 9:50 10:10 10:05

第３週 9:45 9:50 9:45 9:55 9:45 9:50

第４週 9:45 9:45 9:55

第５週

第１週 7.5 7.4 7.3 7.1 7.1 7.0

第２週 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.1

第３週 7.4 7.3 7.1 7.3 7.4 6.9

第４週 7.3 7.0 7.1

第５週

第１週 0 2 0 0 0 0

第２週 2 0 0 0 0 0

第３週 1 0 0 0 0 0

第４週 0 1 0

第５週

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 痕跡 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01

第２週 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00

第３週 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00

第４週 0.02 0.01 0.02

第５週

第１週 33.0 30.2 31.4 28.1 29.8 26.5

第２週 31.2 30.4 30.8 29.0 29.1 30.2

第３週 29.9 31.2 28.6 29.1 28.1 27.0

第４週 32.0 30.0 26.8

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

濁度
(度)

色度
(度)

残留塩素
(mg/L)

遊離残留塩素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)
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5日 2日 1日 4日 1日 1日

19日 16日 14日 18日 15日 8日

26日 24日 21日 25日 22日 22日

28日 29日

9:35 9:45 9:50 9:50 9:45 9:25

9:50 10:00 9:50 9:50 10:10 10:05

9:50 9:50 9:45 9:35 9:45 9:45

9:50 9:30

7.1 7.3 7.5 7.4 7.4 7.3

7.2 7.3 7.2 7.5 7.5 7.3

7.2 7.3 7.4 7.4 7.5 7.4

7.5 7.2

0 0 1 1 0 0

0 2 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

1 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 痕跡 0.1

0.0 0.0 0.0 痕跡 痕跡 0.1

0.0 0.0 0.0 痕跡 0.0 痕跡

0.0 痕跡

0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1

0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2

0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

痕跡 痕跡

0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.00

0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00

0.01 0.03

26.2 29.8 31.4 30.2 30.2 30.4

29.0 31.0 29.8 31.2 30.0 30.5

28.0 30.8 30.4 29.6 30.6 30.0

31.0 28.3

松ケ崎浄水場  沈澱水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.5 6.9 7.3

0.5 0.0 0.0

2 0 0

0.2 0.0 痕跡

0.1 0.0 痕跡

33.0 26.2 29.8

0.03 0.00 0.01
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　松ケ崎浄水場  ろ過水平常試験

第１週 6日 8日 1日 6日 3日 1日

第２週 13日 11日 8日 20日 17日 14日

第３週 27日 19日 22日 27日 24日 23日

第４週 25日 29日 28日

第５週

第１週 9:35 10:00 9:40 9:40 9:50 9:40

第２週 9:35 9:40 9:35 9:40 9:50 9:50

第３週 9:40 9:40 9:40 9:50 9:40 9:40

第４週 9:40 9:35 9:50

第５週

第１週 7.4 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1

第２週 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.1

第３週 7.3 7.3 7.1 7.3 7.3 7.0

第４週 7.3 7.0 7.0

第５週

第１週 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0

第５週

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4

第２週 痕跡 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

第３週 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3

第４週 0.2 0.2 0.3

第５週

第１週 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4

第２週 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4

第３週 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4

第４週 0.3 0.3 0.4

第５週

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00

第５週

第１週 32.4 30.0 31.0 27.8 29.2 26.0

第２週 31.0 30.0 30.8 27.8 29.0 30.2

第３週 29.8 31.1 28.0 28.3 27.6 27.4

第４週 31.2 29.6 26.8

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

濁度
(度)

色度
(度)

残留塩素
(mg/L)

遊離残留塩素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)
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5日 2日 1日 4日 1日 1日

19日 16日 14日 18日 15日 8日

26日 24日 21日 25日 22日 22日

28日 29日

9:30 9:35 9:40 9:40 9:40 9:40

9:40 9:45 9:40 9:45 10:00 9:55

9:40 9:35 9:40 9:30 9:40 9:40

9:40 9:35

7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3

7.2 7.3 7.3 7.5 7.4 7.3

7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3

7.4 7.2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.3 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2

0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2

0.2 0.5

0.4 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2

0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2

0.3 0.6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

27.0 29.6 31.0 30.3 30.4 30.4

29.8 31.2 30.0 31.2 29.5 30.8

28.2 30.8 29.6 29.6 30.8 30.1

31.0 28.5

　松ケ崎浄水場  ろ過水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.5 7.0 7.2

0.0 0.0 0.0

0 0 0

0.6 0.1 0.3

0.5 0.0 0.2

32.4 26.0 29.6

0.00 0.00 0.00
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　松ケ崎浄水場  配水平常試験

第１週 6日 8日 1日 6日 3日 1日

第２週 13日 11日 8日 20日 17日 14日

第３週 27日 19日 22日 27日 24日 23日

第４週 25日 29日 28日

第５週

第１週 9:30 9:55 9:30 9:35 9:45 9:35

第２週 9:30 9:30 9:25 9:35 9:45 9:40

第３週 9:30 9:35 9:35 9:45 9:30 9:30

第４週 9:35 9:30 9:40

第５週

第１週 7.4 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1

第２週 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.1

第３週 7.3 7.3 7.1 7.3 7.3 7.0

第４週 7.3 7.1 7.0

第５週

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし

第５週

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし

第５週

第１週 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0

第５週

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8

第２週 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

第３週 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7

第４週 0.7 0.7 0.7

第５週

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00

第５週

第１週 32.8 30.3 31.4 28.0 29.4 26.4

第２週 31.2 30.6 31.2 28.6 29.5 30.4

第３週 30.2 31.3 28.4 29.0 28.0 27.4

第４週 32.0 29.8 26.9

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

臭気

味

濁度
(度)

色度
(度)

アンモニア態窒素
(mg/L)

遊離残留塩素

(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)
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5日 2日 1日 4日 1日 1日

19日 16日 14日 18日 15日 8日

26日 24日 21日 25日 22日 22日

28日 29日

9:25 9:25 9:30 9:30 9:30 9:30

9:35 9:35 9:30 9:35 9:50 9:45

9:30 9:30 9:30 9:25 9:30 9:30

9:30 9:20

7.1 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3

7.2 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3

7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3

7.4 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6

0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5

0.6 0.5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

27.0 30.2 31.2 30.8 30.2 30.2

29.4 31.5 30.4 30.6 29.0 30.3

28.8 31.0 30.2 29.4 29.9 29.8

31.7 28.4

　松ケ崎浄水場  配水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.4 7.0 7.2

0.0 0.0 0.0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0.8 0.5 0.7

32.8 26.4 29.8
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松ケ崎浄水場　着水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 10:05 9:50 9:50 9:45 10:00

気 温 (℃) 16.4 27.5 24.3 32.7 30.3

水 温 (℃) 15.0 24.5 22.8 29.4 29.0

塩 化物イオン (mg/L) 10.0 9.1 8.3 8.5 9.0

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 2.0 1.7 1.7 1.4 3.4

pH 値 7.6 7.8 7.6 7.7 8.4

色 度 (度) 4 10 10 8 4

濁 度 (度) 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

ア ル カ リ 度 (mg/L) 35.4 33.7 31.2 31.2 35.0

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

松ケ崎浄水場　沈澱水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9:50 9:45 9:45 9:50 9:50

塩 化物イオン (mg/L) 13.7 12.5 12.2 11.4 11.8

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 75 62 130 65 75

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.7 0.8 0.7 0.9 0.5

pH 値 7.2 7.1 7.0 7.0 7.2

色 度 (度) 1 1 0 0 0

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

残 留 塩 素 (mg/L) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.7 30.2 27.8 28.6 31.0

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

4月21日 6月16日 7月14日 8月12日 9月8日

4月21日 6月16日 7月14日 8月12日 9月8日
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9:45 9:50 9:55 10:10 10:20 10:00

22.6 11.6 8.9 2.3 4.3 12.3 32.7 2.3 17.6

21.6 14.8 11.7 3.4 7.1 11.7 29.4 3.4 17.4

9.4 8.9 9.7 10.4 10.0 9.6 10.4 8.3 9.4

2.1 1.5 1.7 1.4 1.3 1.1 3.4 1.1 1.8

7.7 7.5 7.7 7.9 7.5 7.6 8.4 7.5 7.7

12 12 11 10 8 6 12 4 9

5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 3.0 3.8

0.02 0.01 0.02 0.02 0.05 0.02 0.05 0.01 0.02

32.4 34.6 35.6 36.4 35.4 34.4 36.4 31.2 34.1

9:50 10:00 10:05 10:0 10:10 9:50

13.6 14.1 15.0 15.7 14.7 14.0 15.7 11.4 13.5

75 89 81 88 84 70 130 62 81

0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 0.5 0.8

7.2 7.3 7.3 7.6 7.4 7.3 7.6 7.0 7.2

0 1 1 0 0 0 1 0 0

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0

0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01

27.4 29.1 30.8 30.8 29.5 30.0 31.0 27.4 29.6

最高値 最低値 平均値

10月13日 11月10日

11月10日 12月8日 1月13日 2月9日 3月16日10月13日

最低値 平均値12月8日 1月13日 2月9日 3月16日 最高値

松ケ崎浄水場　着水定期試験

松ケ崎浄水場　沈澱水定期試験
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松ケ崎浄水場　ろ過水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 10:15 9:40 9:40 9:40 9:40

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 72 66 135 73 72

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.7 0.7 0.6 0.8 0.5

pH 値 7.2 7.1 7.0 7.0 7.2

色 度 (度) 0 0 0 0 0

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3

残 留 塩 素 (mg/L) 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.1 30.0 27.6 28.4 30.3

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

松ケ崎浄水場　配水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 10:25 9:30 9:30 9:30 9:35

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

塩 化物イオン (mg/L) 14.1 13.2 12.7 11.9 12.4

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 73 68 133 71 77

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

pH 値 7.3 7.1 7.1 7.1 7.2

色 度 (度) 0 0 0 0 0

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.2 30.3 28.2 28.6 29.9

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

4月21日 6月16日 7月14日 8月12日 9月8日

4月21日 6月16日 7月14日 8月12日 9月8日
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9:40 9:45 9:45 9:45 10:00 9:40

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

72 91 75 89 79 69 135 66 81

0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.5 0.7

7.2 7.2 7.3 7.5 7.3 7.3 7.5 7.0 7.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.2 0.1 痕跡 0.3 0.2 0.2 0.3 痕跡 0.2

0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.3 0.4 0.1 0.3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27.8 30.2 31.0 31.0 30.0 30.4 31.0 27.6 29.7

9:35 9:30 9:30 9:35 9:50 9:30

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

14.1 14.5 15.4 15.6 14.9 14.1 15.6 11.9 13.9

73 94 81 94 84 77 133 68 84

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

7.2 7.3 7.2 7.4 7.3 7.3 7.4 7.1 7.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 0.5 0.7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28.2 30.6 31.4 31.0 30.3 30.4 31.4 28.2 29.9

10月13日 11月10日 12月8日

2月9日 3月16日 最高値 最低値 平均値

平均値

10月13日 11月10日 12月8日 1月13日

1月13日 2月9日 3月16日 最高値 最低値

松ケ崎浄水場　ろ過水定期試験

松ケ崎浄水場　配水定期試験

-121-



<生物> 松ケ崎浄水場 着水 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/21 6/16 7/14 8/12 9/8 10/13 11/10 12/8 1/13 2/9 3/16

16.4 27.5 24.3 32.7 30.3 22.6 11.6 8.9 2.3 4.3 12.3

15.0 24.5 22.8 29.4 29.0 21.6 14.8 11.7 3.4 7.1 11.7

3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

7.6 7.8 7.6 7.7 8.4 7.7 7.5 7.7 7.9 7.5 7.6

8 40 54 8

24 17 2

8 750 8 8

10 2 6 2

1 4

2 2 2

4

18

4

26

6

2

4

4

8 60 2100 440 360

34 2 28 38 60 110 42 12 6

14 15 8 8

1 2 10

20 2 70 950 410 70

4

20 40 12 32 160

46

6

8

2 30 4 24

12 16

18 6 10 14 1 4 390 48 48

2 2

240

6 8 2 8 10

6 24

6 2 2

2 2

22 4 2 2

2

24 38 8 8 14 90 26 44 42 60 44

1 2 2

4

2 1 6 4 4

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

水温(℃)

気温(℃)

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

50 100 8

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

2

A.       italica

A.       solida

12 3 12 4

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       pseudocoronata

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。 松ケ崎浄水場 着水

R02 R03

4/21 6/16 7/14 8/12 9/8 10/13 11/10 12/8 1/13 2/9 3/16

6

14

4 6 4

4 6 2

4 6

2

8

4

6 6 2

2 2

2 2

4 1

4

26 56 14 1

2

2 2 2 32

2 8 1 2 30 6

2

4

2 8 4

4 2

2 2

2 2 4

2 2

2 2 10 4 2 6 16 8

34 11 6

4 12 4 10

採水日　
　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Acanthosphaera 属

緑藻類

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類
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<生物> 松ケ崎浄水場 沈澱水 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/21 6/16 7/14 8/12 9/8 10/13 11/10 12/8 1/13 2/9 3/16

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0

7.2 7.1 7.0 7.0 7.2 7.2 7.3 7.3 7.6 7.4 7.3

6

1

16

2

5 12

5

1

2

4 2 1 6

4

2 23 1 4

1

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

その他ワムシ類

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       italica

A.       solida

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       pseudocoronata

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。 松ケ崎浄水場 沈澱水

R02 R03

4/21 6/16 7/14 8/12 9/8 10/13 11/10 12/8 1/13 2/9 3/16

2 1

2

4

採水日　
　項目名

吸管虫類

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Crucigenia 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Hormidium 属

Errerella bornheimiensis

ミジンコ類

緑藻類

Acanthosphaera 属

Chodatella 属

Closterium aciculare

C.       spp.

A.       spp.

Botryococcus braunii

Chlamydomonas グループ

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Elakatothrix 属

Eudorina 属

Gloeocystis 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Pandorina 属

Kirchneriella 属

Micractinium 属

Micrasterias 属

Scenedesmus 属

Sphaerocystis グループ

Schroederia 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Quadrigula 属

Spirogyra 属

Spondylosium 属

S.       spp.

Tetraedron 属

Tetraspora 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

S.       pingue

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

Gymnodinium 属

Volvox 属

その他緑藻類

渦鞭藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

その他ユーグレナ藻類

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

ユーグレナ藻類

その他ラフィド藻類

根足虫類

Amoeba 属

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

Merotrichia 属

繊毛虫類

Tintinnidium 属

Tintinnopsis 属

Difflugia 属

太陽虫類

その他根足虫類

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他繊毛虫類

カイアシ類

Nauplius 期幼生

線虫類

小型球形藻類（細胞）
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（４）新山科浄水場　平常試験
　新山科浄水場  疏水系着水平常試験

第１週 7日 8日 2日 6日 3日 1日

第２週 13日 11日 15日 13日 11日 7日

第３週 20日 18日 23日 28日 25日 24日

第４週 26日 30日 29日

第５週

第１週 9:50 9:55 9:55 10:15 10:00 9:50

第２週 9:55 10:00 9:50 10:05 10:00 9:50

第３週 9:55 9:45 9:55 10:10 9:35 10:00

第４週 10:00 9:50 9:55

第５週

第１週 9.6 17.5 23.9 23.9 28.5 28.0

第２週 9.0 20.0 26.5 20.5 31.3 29.3

第３週 12.8 19.2 24.6 26.6 30.4 24.0

第４週 23.1 21.0 20.8

第５週

第１週 12.3 18.0 21.9 23.0 27.6 30.7

第２週 12.0 18.4 24.0 22.4 28.8 29.1

第３週 14.0 19.5 23.2 25.5 30.5 24.6

第４週 20.7 25.3 23.1

第５週

第１週 7.8 7.6 7.9 7.7 8.0 9.1

第２週 7.6 7.5 7.5 7.5 7.9 8.8

第３週 7.6 7.6 8.1 7.6 8.8 8.3

第４週 7.8 8.1 7.9

第５週

第１週 8 4 6 8 9 8

第２週 20 7 10 9 8 8

第３週 5 9 7 8 8 15

第４週 6 10 14

第５週

第１週 3.0 8.0 3.0 6.0 3.0 18

第２週 10 4.0 4.0 4.0 3.0 10

第３週 2.0 6.0 3.0 4.0 4.0 10

第４週 8.0 4.0 8.0

第５週

第１週 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01

第２週 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.03

第３週 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01

第４週 0.01 0.01 0.01

第５週

第１週 35.8 32.9 34.5 32.1 32.0 31.2

第２週 35.3 35.9 33.0 32.5 32.4 33.4

第３週 35.3 35.9 32.9 32.4 30.4 32.4

第４週 34.3 34.0 31.4

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

気温
(℃)

採水時刻

採水日

pH　値

水温
(℃)

濁度
(度)

色度
(度)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)
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5日 2日 1日 4日 1日 2日

12日 9日 7日 12日 8日 8日

27日 25日 22日 26日 24日 15日

28日 30日

10:05 10:00 9:45 9:35 10:00 10:05

10:10 9:50 10:00 9:55 10:05 10:05

10:00 10:00 9:55 9:55 9:55 9:55

10:00 9:55

21.2 14.7 6.0 1.3 2.7 12.7

20.0 11.2 5.3 -0.1 4.3 7.2

12.2 9.1 1.6 7.7 3.3 9.0

5.8 14.6

23.1 15.8 12.0 4.3 5.0 9.0

20.0 14.8 10.8 1.6 6.2 9.4

16.7 14.1 5.6 6.3 8.0 10.5

5.6 13.3

7.7 7.9 7.7 7.7 7.7 7.7

7.6 7.6 7.6 7.8 7.6 7.6

8.0 7.7 7.8 7.7 7.7 7.5

7.8 7.6

11 10 12 15 10 7

12 15 10 12 11 10

10 10 10 10 8 9

12 9

6.0 4.0 6.0 12 5.0 5.0

6.0 8.0 5.0 12 5.0 4.0

6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0

10 3.0

0.03 0.01 0.02 0.04 0.06 0.01

0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03

0.01 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04

0.03 0.04

32.2 34.8 36.5 34.5 34.8 34.1

32.3 35.3 36.0 32.0 34.3 34.0

34.1 35.6 35.6 34.6 34.4 34.3

35.7 34.4

　新山科浄水場  疏水系着水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

31.3 -0.1 15.6

9.1 7.5 7.8

30.7 1.6 16.7

18 2.0 6.0

20 4 10

36.5 30.4 33.9

0.06 0.01 0.02
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第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

第１週

第２週

第３週

第４週

第５週

アルカリ度
(mg/L)

濁度
(度)

アンモニア態窒素

(mg/L)

pH　値

色度
(度)

水温
(℃)

気温
(℃)

採水時刻

採水日

９月

　新山科浄水場  宇治川系着水平常試験

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月

　項目名
８月
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　新山科浄水場  宇治川系着水平常試験

最低値 平均値１０月 １１月 ２月 ３月 最高値１２月 １月
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　新山科浄水場  混合水平常試験

第１週 7日 8日 2日 6日 3日 1日

第２週 13日 11日 15日 13日 11日 7日

第３週 20日 18日 23日 28日 25日 24日

第４週 26日 30日 29日

第５週

第１週 9:45 9:50 9:50 10:10 9:55 9:45

第２週 9:50 9:55 9:45 10:00 9:55 9:45

第３週 9:50 9:50 9:50 10:05 9:30 9:55

第４週 9:55 9:45 9:50

第５週

第１週 7.7 7.5 7.3 7.2 7.1 7.5

第２週 7.6 7.5 7.1 7.1 7.1 7.6

第３週 7.6 7.5 7.1 7.2 7.4 7.3

第４週 7.4 7.2 7.3

第５週

第１週 8 4 6 8 8 8

第２週 20 7 10 9 8 8

第３週 5 9 6 8 8 15

第４週 8 10 14

第５週

第１週 3.0 10 3.0 8.0 3.0 16

第２週 10 4.0 4.0 4.0 3.0 10

第３週 2.0 6.0 4.0 4.0 5.0 10

第４週 8.0 4.0 10

第５週

第１週 痕跡 痕跡 痕跡 0.0 痕跡 痕跡

第２週 痕跡 痕跡 0.0 0.0 痕跡 痕跡

第３週 痕跡 痕跡 0.0 0.0 0.0 痕跡

第４週 痕跡 痕跡 痕跡

第５週

第１週 痕跡 0.1 痕跡 0.0 痕跡 痕跡

第２週 0.1 0.1 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡

第３週 痕跡 0.1 痕跡 痕跡 0.0 痕跡

第４週 痕跡 0.1 痕跡

第５週

第１週 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01

第２週 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03

第３週 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01

第４週 0.01 0.01 0.01

第５週

第１週 35.5 34.0 34.5 31.5 31.5 31.3

第２週 34.8 35.5 32.8 31.6 31.7 33.1

第３週 34.8 35.7 32.1 32.2 29.6 31.6

第４週 34.0 33.4 30.4

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

濁度
(度)

色度
(度)

残留塩素
(mg/L)

遊離残留塩素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)
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5日 2日 1日 4日 1日 2日

12日 9日 7日 12日 8日 8日

27日 25日 22日 26日 24日 15日

28日 30日

10:00 9:55 9:50 9:30 9:55 10:00

10:05 9:45 9:50 9:50 10:00 10:00

9:55 9:55 9:50 9:50 9:50 9:50

9:50 9:50

7.3 7.4 7.5 7.5 7.6 7.6

7.5 7.3 7.5 7.7 7.5 7.5

7.5 7.5 7.7 7.6 7.6 7.5

7.6 7.5

11 10 12 12 10 8

12 15 10 12 11 10

12 10 20 10 8 8

12 8

6.0 4.0 6.0 10 5.0 6.0

6.0 8.0 5.0 14 5.0 4.0

8.0 6.0 20 4.0 4.0 4.0

14 4.0

痕跡 痕跡 0.0 0.0 痕跡 0.0

痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 0.0

痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 0.0 0.0

0.0 0.0

痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡

痕跡 痕跡 痕跡 0.1 痕跡 痕跡

痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡

痕跡 0.0

0.03 0.01 0.02 0.04 0.05 0.01

0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03

0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04

0.02 0.04

32.0 34.1 35.8 34.3 34.4 34.3

31.7 35.1 35.4 33.0 34.1 34.0

30.5 35.2 39.4 34.7 34.0 34.1

35.5 34.3

　新山科浄水場  混合水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.7 7.1 7.4

20 2.0 6.7

20 4 10

0.1 0.0 痕跡

痕跡 0.0 痕跡

39.4 29.6 33.6

0.05 0.01 0.02

-131-



　新山科浄水場  沈澱水平常試験

第１週 7日 8日 2日 6日 3日 1日

第２週 13日 11日 15日 13日 11日 7日

第３週 20日 18日 23日 28日 25日 24日

第４週 26日 30日 29日

第５週

第１週 9:40 9:40 10:00 10:00 9:40 9:40

第２週 9:40 9:45 9:40 9:50 9:50 9:40

第３週 9:40 9:40 9:40 9:55 9:20 9:45

第４週 9:45 9:55 9:40

第５週

第１週 7.4 7.2 7.2 7.0 7.0 7.2

第２週 7.2 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1

第３週 7.2 7.1 7.0 6.9 7.0 7.0

第４週 7.2 7.1 7.0

第５週

第１週 0 0 0 0 1 0

第２週 1 1 0 0 1 0

第３週 0 0 2 0 0 0

第４週 0 0 0

第５週

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.1 0.0 0.0 0.0 痕跡 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 痕跡 痕跡

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 痕跡

第４週 0.0 0.0 痕跡

第５週

第１週 0.2 0.0 痕跡 0.0 痕跡 0.0

第２週 痕跡 0.0 0.0 0.0 痕跡 痕跡

第３週 0.0 痕跡 0.0 痕跡 0.0 痕跡

第４週 0.0 0.0 痕跡

第５週

第１週 0.00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01

第２週 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.02

第３週 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01

第４週 0.01 0.01 0.01

第５週

第１週 33.1 29.2 32.5 28.2 28.6 27.0

第２週 32.0 30.6 29.2 28.6 28.6 27.2

第３週 30.8 30.0 30.4 28.3 26.2 27.2

第４週 32.4 29.9 25.7

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

濁度
(度)

色度
(度)

残留塩素
(mg/L)

遊離残留塩素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)
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5日 2日 1日 4日 1日 2日

12日 9日 7日 12日 8日 8日

27日 25日 22日 26日 24日 15日

28日 30日

9:55 9:50 9:55 9:20 9:45 9:50

9:55 9:40 9:40 9:40 9:55 9:55

9:45 9:45 9:45 9:40 9:40 9:45

9:45 9:45

7.0 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3

7.1 7.1 7.2 7.3 7.3 7.2

7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.1

7.3 7.2

1 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

痕跡 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

0.0 0.0 痕跡 0.1 0.1 0.1

0.0 痕跡 痕跡 0.1 0.1 0.2

0.0 0.0

痕跡 0.0 痕跡 0.0 0.2 0.2

0.0 0.0 痕跡 0.2 0.2 0.1

0.0 痕跡 痕跡 0.2 0.2 0.3

0.0 0.0

0.03 0.00 0.02 0.04 0.04 0.00

0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.03

0.01 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04

0.03 0.04

28.1 30.7 32.6 30.7 31.8 30.6

27.2 30.9 32.7 30.6 32.0 30.2

30.2 31.6 31.6 31.2 30.6 30.6

31.8 30.4

　新山科浄水場  沈澱水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.4 6.9 7.2

1.0 0.0 0.0

2 0 0

0.3 0.0 痕跡

0.2 0.0 痕跡

33.1 25.7 30.0

0.04 0.00 0.02
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　新山科浄水場  ろ過水平常試験

第１週 7日 8日 2日 6日 3日 1日

第２週 13日 11日 15日 13日 11日 7日

第３週 20日 18日 23日 28日 25日 24日

第４週 26日 30日 29日

第５週

第１週 9:40 9:45 10:05 9:50 9:45 9:55

第２週 9:45 9:50 9:35 9:45 9:45 9:40

第３週 9:45 9:40 9:45 10:00 9:25 9:50

第４週 9:40 9:55 9:40

第５週

第１週 7.4 7.2 7.2 7.0 7.1 7.3

第２週 7.2 7.1 6.9 7.0 7.0 7.4

第３週 7.3 7.1 7.0 7.0 7.1 7.0

第４週 7.3 7.1 7.1

第５週

第１週 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0

第５週

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2

第２週 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2

第３週 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2

第４週 0.2 0.3 0.2

第５週

第１週 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3

第２週 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3

第３週 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3

第４週 0.3 0.3 0.2

第５週

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00

第５週

第１週 32.6 29.2 32.0 27.9 28.0 26.8

第２週 31.5 30.4 29.0 28.2 28.3 27.1

第３週 30.6 30.2 30.0 28.2 26.4 27.4

第４週 32.0 30.0 26.3

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

濁度
(度)

色度
(度)

残留塩素
(mg/L)

遊離残留塩素
(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)

アンモニア態窒素

(mg/L)
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5日 2日 1日 4日 1日 2日

12日 9日 7日 12日 8日 8日

27日 25日 22日 26日 24日 15日

28日 30日

9:50 9:45 10:00 9:25 9:50 9:55

9:50 9:40 9:45 9:45 9:50 9:50

9:50 9:50 9:40 9:45 9:45 9:45

9:40 9:45

7.0 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2

7.1 7.1 7.2 7.3 7.2 7.2

7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.1

7.3 7.2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1

0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2

0.1 0.1

0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2

0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2

0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3

0.2 0.2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

28.4 30.8 32.4 31.0 31.6 30.2

27.0 31.8 32.6 30.6 31.4 30.0

30.3 31.6 31.0 30.6 30.8 30.4

31.6 30.5

　新山科浄水場  ろ過水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.4 6.9 7.2

0.0 0.0 0.0

0 0 0

0.4 0.2 0.2

0.3 0.1 0.2

32.6 26.3 29.9

0.01 0.00 0.00
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　新山科浄水場  配水平常試験

第１週 7日 8日 2日 6日 3日 1日

第２週 13日 11日 15日 13日 11日 7日

第３週 20日 18日 23日 28日 25日 24日

第４週 26日 30日 29日

第５週

第１週 9:30 9:25 9:40 9:40 9:30 9:25

第２週 9:30 9:30 9:30 9:30 9:40 9:30

第３週 9:30 9:30 9:35 9:40 9:10 9:35

第４週 9:30 9:40 9:30

第５週

第１週 7.5 7.1 7.2 7.1 7.1 7.3

第２週 7.4 7.1 7.0 7.0 7.0 7.3

第３週 7.3 7.2 7.1 7.0 7.1 7.2

第４週 7.2 7.1 7.1

第５週

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし

第５週

第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

第４週 異常なし 異常なし 異常なし

第５週

第１週 0 0 0 0 0 0

第２週 0 0 0 0 0 0

第３週 0 0 0 0 0 0

第４週 0 0 0

第５週

第１週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第２週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第３週 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第４週 0.0 0.0 0.0

第５週

第１週 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7

第２週 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7

第３週 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

第４週 0.6 0.7 0.7

第５週

第１週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第２週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第３週 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第４週 0.00 0.00 0.00

第５週

第１週 33.2 29.5 32.0 28.3 28.1 26.4

第２週 31.9 30.6 29.2 28.4 28.5 27.3

第３週 30.2 30.5 29.7 28.4 26.2 27.2

第４週 31.9 29.7 26.1

第５週

　項目名
９月

採水月　
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

pH　値

採水時刻

採水日

臭気

味

濁度
(度)

色度
(度)

アンモニア態窒素

(mg/L)

遊離残留塩素

(mg/L)

アルカリ度
(mg/L)
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5日 2日 1日 4日 1日 2日

12日 9日 7日 12日 8日 8日

27日 25日 22日 26日 24日 15日

28日 30日

9:40 9:40 9:30 9:15 9:40 9:45

9:35 9:30 9:30 9:30 9:40 9:40

9:30 9:30 9:30 9:35 9:30 9:30

9:30 9:30

7.1 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3

7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2

7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 7.1

7.3 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6

0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5

0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5

0.6 0.5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

27.3 30.8 33.0 30.6 31.2 30.6

27.0 31.8 32.3 30.4 31.6 29.8

30.2 31.2 31.2 30.3 30.4 30.4

31.2 30.6

　新山科浄水場  配水平常試験

３月 最高値 最低値 平均値１０月 １１月 １２月 １月 ２月

7.5 7.0 7.2

0.0 0.0 0.0

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0.7 0.5 0.6

33.2 26.1 29.9
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新山科浄水場　疏水系着水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 10:05 9:55 10:05 10:00 10:20

気 温 (℃) 13.9 25.8 30.4 30.1 22.6

水 温 (℃) 14.1 24.5 25.2 30.0 26.3

塩 化物イオン (mg/L) 9.9 9.6 8.5 8.7 9.1

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 2.0 1.7 2.1 1.4 2.7

pH 値 7.7 8.1 7.8 8.2 8.0

色 度 (度) 8 6 8 8 8

濁 度 (度) 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03

ア ル カ リ 度 (mg/L) 34.7 34.9 33.4 31.8 33.3

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

新山科浄水場　宇治川系着水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻

気 温 (℃)

水 温 (℃)

塩 化物イオン (mg/L)

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)

pH 値

色 度 (度)

濁 度 (度)

アンモニア態窒素 (mg/L)

ア ル カ リ 度 (mg/L)

新山科浄水場　混合水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 10:00 10:00 10:00 9:55 10:30

pH 値 7.6 7.3 7.1 7.2 7.0

色 度 (度) 8 6 8 8 8

濁 度 (度) 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.0 痕跡 0.0 痕跡 痕跡

残 留 塩 素 (mg/L) 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03

ア ル カ リ 度 (mg/L) 34.4 34.5 32.5 31.1 33.0

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

4月28日 6月9日 7月21日 8月18日 9月15日

4月28日 6月9日 7月21日 8月18日 9月15日

停水中
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10:10 10:00 10:05 10:10 10:05 9:50

13.1 11.8 2.4 2.3 5.3 6.3 30.4 2.3 14.9

18.1 14.7 9.4 3.4 8.8 11.9 30.0 3.4 16.9

8.6 9.1 10.0 10.7 10.3 9.7 10.7 8.5 9.5

1.5 1.5 1.5 1.8 1.3 1.4 2.7 1.3 1.7

7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 8.2 7.6 7.8

9 12 12 12 10 12 12 6 10

4.0 6.0 7.0 8.0 6.0 5.0 8.0 3.0 5.1

0.03 0.02 0.06 0.06 0.03 0.04 0.06 0.01 0.03

34.0 35.6 36.1 36.1 34.1 34.0 36.1 31.8 34.4

10:20 9:55 10:00 10:00 10:00 9:45

7.5 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.0 7.4

9 12 12 12 10 12 12 6 10

4.0 6.0 6.0 8.0 6.0 5.0 8.0 3.0 5.0

痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 0.0 0.0 痕跡 0.0 痕跡

痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡 0.0 痕跡 0.0 痕跡

0.02 0.02 0.06 0.05 0.03 0.03 0.06 0.01 0.03

33.8 35.6 35.9 36.0 33.8 33.8 36.0 31.1 34.0

10月20日 11月17日

11月17日 12月15日10月20日

12月15日 3月23日 最高値

最高値1月19日 2月16日 3月23日

最高値

新山科浄水場　宇治川系着水定期試験

1月19日 2月16日

新山科浄水場　疏水系着水定期試験

新山科浄水場　混合水定期試験

最低値 平均値

最低値 平均値

最低値 平均値

停水中
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新山科浄水場　沈澱水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9:40 9:45 10:15 9:35 9:50

塩 化物イオン (mg/L) 12.5 11.6 11.7 12.4 12.1

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 72 77 74 65 75

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8

pH 値 7.3 7.2 7.0 6.9 7.0

色 度 (度) 0 0 0 1 0

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

残 留 塩 素 (mg/L) 0.0 0.0 痕跡 痕跡 0.0

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02

ア ル カ リ 度 (mg/L) 31.1 32.8 29.4 27.6 29.5

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

新山科浄水場　ろ過水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9:50 9:45 9:50 9:45 10:10

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 73 88 69 63 76

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7

pH 値 7.3 7.3 7.0 7.0 7.0

色 度 (度) 0 0 0 0 0

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

残 留 塩 素 (mg/L) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.8 33.0 29.0 27.8 28.8

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

新山科浄水場　配水定期試験

採水日　

　試験項目

採 水 時 刻 9:30 9:35 9:40 9:25 9:35

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

塩 化物イオン (mg/L) 13.4 12.6 12.6 12.5 13.3

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 75 85 72 64 78

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

pH 値 7.3 7.3 7.0 7.1 7.1

色 度 (度) 0 0 0 0 0

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

遊 離残留塩素 (mg/L) 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6

アンモニア態窒素 (mg/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ア ル カ リ 度 (mg/L) 30.8 33.3 29.2 28.2 29.2

５月は緊急事態宣言発出のため欠測

8月18日 9月15日

6月9日 7月21日 8月18日 9月15日

4月28日 6月9日 7月21日

4月28日 6月9日 7月21日 8月18日 9月15日

4月28日
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10:00 9:45 9:50 9:40 9:50 9:40

11.5 12.8 13.3 13.3 13.9 13.6 13.9 11.5 12.6

75 77 81 86 75 68 86 65 75

0.9 1.0 1.0 1.1 0.7 0.9 1.1 0.7 0.9

7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7.2 7.4 6.9 7.2

0 1 0 0 0 0 1 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 痕跡 痕跡 0.1 痕跡 0.1 0.1 0.0 痕跡

0.0 痕跡 痕跡 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 痕跡

0.02 0.02 0.06 0.05 0.03 0.03 0.06 0.01 0.03

30.0 31.8 32.1 33.6 30.3 30.2 33.6 27.6 30.8

10:30 9:50 9:50 9:50 9:45 9:35

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

75 79 76 91 71 68 91 63 75

0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8

7.2 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.3 7.0 7.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1

0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2

0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

30.0 31.6 31.0 33.3 30.2 29.6 33.3 27.8 30.5

9:50 9:35 9:35 9:30 9:35 9:25

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

12.9 13.3 13.9 14.2 14.1 14.0 14.2 12.5 13.3

83 88 75 89 75 75 89 64 78

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

7.3 7.2 7.3 7.4 7.3 7.2 7.4 7.0 7.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.7 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29.5 32.0 30.5 32.2 30.3 29.8 33.3 28.2 30.5

10月20日 11月17日 12月15日 平均値最低値

10月20日 11月17日 12月15日 1月19日 最低値

11月17日 12月15日 1月19日 2月16日 3月23日

最高値

1月19日 2月16日 3月23日 最高値

新山科浄水場　沈澱水定期試験

新山科浄水場　ろ過水定期試験

10月20日

2月16日 3月23日

新山科浄水場　配水定期試験

最高値 最低値 平均値

平均値
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<生物> 新山科浄水場 疏水系着水 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/28 6/9 7/21 8/18 9/15 10/20 11/17 12/15 1/19 2/16 3/23

13.9 25.8 30.4 30.1 22.6 13.1 11.8 2.4 2.3 5.3 6.3

14.1 24.5 25.2 30.0 26.3 18.1 14.7 9.4 3.4 8.8 11.9

5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 6.0 7.0 8.0 6.0 5.0

7.7 8.1 7.8 8.2 8.0 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7

10 2 6 45

14 4

2

60

2 30

2 1 4

1

4 150

22

6

16

2

3

20 150 2700 130 50

24 8 28 26 84 540 6 6 6 3

84 6 4

2 10 8 10 4

8 28 16 36 420 460 10

20 40

40 12

50 2

22 8 12 4 18 1

2

4 10 2 6 40 20 14

1

2

2 4 18 5

6 4 2 9

2 2 2 1

4 26 2

14 4 6 11 4 40 54 20 34 19

2

1

2 3 2 2

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

水温(℃)

気温(℃)

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

その他ワムシ類

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

16 20 4

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       italica

A.       solida

5 10 6 2

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       pseudocoronata

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属

-142-



*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。 新山科浄水場 疏水系着水

R02 R03

4/28 6/9 7/21 8/18 9/15 10/20 11/17 12/15 1/19 2/16 3/23

2

4 6 6 4

2

4

2

2

4

2

12 4

6

2 2

2 2

4

7

12 72 2

2 4 6 2

6 4

8 4

4

1 4

4

6 1

4 2 2 1

2 6

6 2 1

4 2 4 10 10 8 4 6 7

6 24

4 10 2 1

採水日　
　項目名

線虫類

A.       spp.

Botryococcus braunii

Acanthosphaera 属

緑藻類

Crucigenia 属

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Hormidium 属

Kirchneriella 属

小型球形藻類（細胞）

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

C.       spp.

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Chlamydomonas グループ

Chodatella 属

Closterium aciculare

Elakatothrix 属

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Micractinium 属

Gloeocystis 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Pandorina 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Micrasterias 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Sphaerocystis グループ

Spondylosium 属

Spirogyra 属

Quadrigula 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属

吸管虫類

ミジンコ類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類
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<生物> 新山科浄水場 宇治川系着水

水　温　(℃)

濁　度　(度)

pH　値

採水日

　項目名

気　温　(℃)

A.       macrospora

A.       spiroides

A.       spiroides var. crassa

藍藻類

Anabaena affinis

A.       flos-aquae

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

Chroococcus 属

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       issatschenkoi

M.       incerta

M.       wesenbergii

M.       spp.

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

Microcystis aeruginosa

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

その他藍藻類

Oscillatoria tenuis

O.       spp.

Phormidium tenue

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       granulata

珪藻類

Achnanthes 属

Asterionella formosa

A.       italica

A.       solida

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       pseudocoronata

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

その他ワムシ類

Synchaeta 属

Trichocerca 属

ワムシの卵

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。 新山科浄水場 宇治川系着水

Acanthosphaera 属

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

採水日　

　項目名

緑藻類

Chodatella 属

Closterium aciculare

C.       spp.

A.       spp.

Botryococcus braunii

Chlamydomonas グループ

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Elakatothrix 属

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Crucigenia 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Hormidium 属

Errerella bornheimiensis

Eudorina 属

Gloeocystis 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Pandorina 属

Kirchneriella 属

Micractinium 属

Micrasterias 属

Scenedesmus 属

Schroederia 属

Sphaerocystis グループ

Pediastrum biwae

P.       spp.

Quadrigula 属

Spirogyra 属

Spondylosium 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

Tetraspora 属

Volvox 属

その他緑藻類

S.       pingue

S.       spp.

Tetraedron 属

Gymnodinium 属

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

渦鞭藻類

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

その他ユーグレナ藻類

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

ユーグレナ藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

Amoeba 属

Difflugia 属

太陽虫類

Merotrichia 属

その他ラフィド藻類

根足虫類

Tintinnopsis 属

その他繊毛虫類

カイアシ類

その他根足虫類

繊毛虫類

Tintinnidium 属

小型球形藻類（細胞）

吸管虫類

ミジンコ類

線虫類

Nauplius 期幼生

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類
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<生物> 新山科浄水場 沈澱水 ５月は緊急事態宣言発出のため欠測

R02 R03

4/28 6/9 7/21 8/18 9/15 10/20 11/17 12/15 1/19 2/16 3/23

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7.3 7.2 7.0 6.9 7.0 7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7.2

6

6

1

1

6 1

2

1 3 2 3

14 2 13 3

1

1

採水日

　項目名

ワムシの卵

藍藻類

Anabaena affinis

A.       issatschenkoi

Aphanocapsa 属

Aphanothece 属

M.       spp.

Oscillatoria tenuis

O.       spp.

Microcystis aeruginosa

その他ワムシ類

濁　度 (度)

pH　    値

A.       spiroides var. crassa

A.       spp.

Aphanizomenon flos-aquae

A.       flos-aquae

A.       macrospora

A.       spiroides

Chroococcus 属

Gomphosphaeria 属

Merismopedia 属

M.       incerta

M.       wesenbergii

その他藍藻類

珪藻類

Achnanthes 属

Phormidium tenue

Phormidium spp.

Raphidiopsis 属

A.       granulata

A.       granulata
var.angustissima fo.spiralis

Asterionella formosa

Attheya zachariasi

Aulacoseira distans

A.       italica

A.       solida

Diatoma elongatum

D.       spp.

Fragilaria crotonensis

Cocconeis 属

Cyclotella 属

Cymbella 属

Navicula 属

Nitzschia 属

Rhizosolenia 属

F.       spp.

Gomphonema 属

Melosira varians

S.       ulna

S.       spp.

その他珪藻類

Skeletonema potamos

Stephanodiscus 属

Synedra acus

M.       pseudocoronata

M.       spp.

Ochromonas 属

黄金藻類

Dinobryon 属

Mallomonas akrokomos

クリプト藻類

Cryptomonas 属

ワムシ類

Synura 属

Uroglena americana

その他黄金藻類

Synchaeta 属

Trichocerca 属

Keratella 属

Lecane 属

Polyarthra 属
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*)生物数は検体1mL中の個体数，細胞数または群体数を示す。 新山科浄水場 沈澱水

R02 R03

4/28 6/9 7/21 8/18 9/15 10/20 11/17 12/15 1/19 2/16 3/23

2 2

4 5 1

2

4 2

採水日　
　項目名

吸管虫類

Actinastrum 属

Ankistrodesmus falcatus

Coelastrum 属

Cosmocladium constrictum

Crucigenia 属

Golenkinia 属

Gonium 属

Hormidium 属

Errerella bornheimiensis

ミジンコ類

緑藻類

Acanthosphaera 属

Chodatella 属

Closterium aciculare

C.       spp.

A.       spp.

Botryococcus braunii

Chlamydomonas グループ

Dictyosphaerium 属

Dimorphococcus 属

Elakatothrix 属

Eudorina 属

Gloeocystis 属

Mougeotia 属

Oocystis 属

Pandorina 属

Kirchneriella 属

Micractinium 属

Micrasterias 属

Scenedesmus 属

Sphaerocystis グループ

Schroederia 属

Pediastrum biwae

P.       spp.

Quadrigula 属

Spirogyra 属

Spondylosium 属

S.       spp.

Tetraedron 属

Tetraspora 属

Staurastrum arctiscon

S.       dorsidentiferum

S.       pingue

Ceratium hirundinella

Glenodinium 属

Gymnodinium 属

Volvox 属

その他緑藻類

渦鞭藻類

Euglena 属

Trachelomonas 属

その他ユーグレナ藻類

Peridinium 属

その他渦鞭藻類

ユーグレナ藻類

その他ラフィド藻類

根足虫類

Amoeba 属

ラフィド藻類

Gonyostomum 属

Merotrichia 属

繊毛虫類

Tintinnidium 属

Tintinnopsis 属

Difflugia 属

太陽虫類

その他根足虫類

その他

その他 鞭毛藻類・鞭毛虫類

その他繊毛虫類

カイアシ類

Nauplius 期幼生

線虫類

小型球形藻類（細胞）
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３ 給水栓水質検査
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（１）　給水栓毎日検査

No.

1 左京区浄土寺上馬場町

2 東山区今熊野南日吉町

24 山科区安朱馬場ノ西町

3 左京区聖護院蓮華蔵町

4 中京区夷川通釜座東入ル大黒町

5 右京区西京極畑田町

6 下京区寺町通高辻下る京極町

7 左京区上高野上畑町

25 左京区静市市原町

26 右京区鳴滝音戸山町

27 北区西賀茂上庄田町

8 北区等持院中町

9 左京区岩倉長谷町

28 左京区八瀬野瀬町

10 上京区中小川町

11 北区大将軍西鷹司町

29 右京区太秦安井一町田町

12 伏見区日野田頬町

13 山科区音羽八ノ坪

30 山科区四ノ宮行者谷

31 山科区大塚高岩

32 山科区椥辻西浦町

14 西京区上桂今井町

15 伏見区久我石原町

16 伏見区醍醐東合場町

18 南区吉祥院西ノ内町

33 伏見区鷹匠町

19 右京区梅津後藤町

20 西京区山田平尾町

34 右京区梅ケ畑栂尾町

21 洛西周辺高区 西京区御陵大枝山町

22 西京区大原野西竹の里町

35 西京区大原野小塩町

23 洛西ＮＴ低区 西京区大原野上里男鹿町

※No.17は欠番である。

低区

特最高区

最高区

新

山

科

蹴

上

松

ケ

崎

高区

　水道法第20条に基づき，市内市街地を代表する10箇所（毎日検査については３４
箇所）の採水地点において，水道水の検査を行った。その結果，すべての採水地点
において水質基準に適合しており，水道水の安全性を確認できた。

低区

山ノ内高区

洛西ＮＴ高区

検査場所

　給水栓水質検査場所（令和２年４月１日現在）

区域

最高区

高区

高区
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最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

最低 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.3 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

平均 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

最低 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.3 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

最低 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.2 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.4 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5

最低 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.3 0.5 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

平均 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.2 0.4 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3

平均 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5

最低 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.2 0.4 0.7 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5

最低 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.3 0.4 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

平均 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

最高 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5

最低 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

平均 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4

（備考）単位はmg/Lである。

分類

最高区 高区

給水栓水

新山科

低区

低区
区域

蹴上 松ケ崎
特
最
高
区

最高区 高区 高区 低区 山ノ内

高区

番号 1 2 3 4 5 166 7 8 9 10 18 19 20

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

11 13 14 15

　給水栓毎日検査残留塩素濃度

３
月

９
月

１０
月

１１
月

１２
月

１
月

２
月

12
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蹴上

山ノ内 洛西

周辺 高区 低区 高区 高区

0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.7 0.5 0.7 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.8 0.5 0.6 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6 0.3 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7

0.4 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8

0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8

0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7

0.4 0.8 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.8 0.8 0.6 0.6 0.3 0.9 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9

0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7

0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6 0.7 0.5 0.6 0.2 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.8

0.4 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 0.3 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9

0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.1 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.2 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9

0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.7 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6 0.3 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9

0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8

0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.2 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8

0.4 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

0.4 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.6 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.6 0.4 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8

0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3 0.2 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7

0.4 0.5 0.4 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7

0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4

0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5

0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5

0.4 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5

0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4

0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5

低区

新山科

給水栓 配 水 水 質 自 動 監 視 装 置 配 水 池 末 端 水

松ケ崎 新山科 蹴上 松ケ崎 新山科

最
高
区

特
最
高
区

最
高
区

高
区

高区 低区 最
高
区

高

区

低

区
32 33 34 35

特
最
高
区

最
高
区

高

区

高

区

低

区

洛西

24 25 30 3121 22 23 27 2826 29
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（２）給水栓毎週検査

第１週 7日 7日 3日 7日 4日 2日 6日
第２週 14日 9日 14日 12日 8日 13日
第３週 21日 16日 21日 18日 15日 20日
第４週 28日 24日 28日 25日 24日 27日
第５週 30日 29日
第１週 11:15 10:40 9:40 11:35 9:30 10:15 9:30
第２週 9:50 9:55 9:30 9:55 10:20 10:30
第３週 10:35 10:40 9:55 10:55 9:50 9:50
第４週 9:50 9:35 10:35 11:10 10:55 10:55
第５週 10:05 9:50
第１週 18.9 21.9 28.3 26.0 33.1 34.0 21.2
第２週 11.5 26.5 26.9 32.0 32.1 25.0
第３週 20.0 24.1 32.1 33.8 23.4 16.6
第４週 17.3 29.9 31.0 33.8 25.7 19.3
第５週 22.4 24.0
第１週 15.1 20.9 23.8 24.6 26.5 30.3 26.3
第２週 13.8 25.1 24.7 29.3 32.5 24.9
第３週 15.9 24.7 26.3 32.7 26.5 21.2
第４週 15.2 26.3 25.9 31.2 28.0 21.5
第５週 25.3 25.9
第１週 0 0 0 0 0 0 0
第２週 0 0 0 0 0 0
第３週 0 0 0 0 0 0
第４週 0 0 0 0 0 0
第５週 0 0
第１週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第２週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第３週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第４週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第５週 不検出 不検出
第１週 13.2 14.7 12.6 13.1 13.0 13.5 15.2
第２週 13.7 13.1 13.0 12.6 15.1 14.7
第３週 13.9 12.4 13.2 12.9 14.1 12.9
第４週 14.5 13.1 13.0 13.4 15.3 12.5
第５週 13.7 15.2
第１週 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7
第２週 0.8 0.7 0.6 0.8 0.5 0.7
第３週 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
第４週 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7
第５週 0.7 0.8
第１週 7.4 7.3 7.4 7.2 7.1 7.2 7.2
第２週 7.4 7.3 7.1 7.3 7.3 7.2
第３週 7.3 7.3 7.1 7.2 7.1 7.3
第４週 7.2 7.2 7.1 7.3 7.1 7.3
第５週 7.4 7.1
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし
第１週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第２週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第３週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第４週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第５週 0.5未満 0.5未満
第１週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第２週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第３週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第４週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第５週 0.1未満 0.1未満
第１週 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3
第２週 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4
第３週 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4
第４週 0.5 0.3 0.4 0.6 0.4 0.5
第５週 0.4 0.4

５月は緊急事態宣言発出のため一部欠測

遊離残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

味

臭気

有機物(全有機炭素
(TOC)の量)

(mg/L)

pH　値

大腸菌

塩化物イオン
(mg/L)

水温
(℃)

一般細菌
(集落/mL)

採水時刻

気温
(℃)

　項目名
９月 １０月

採水月　
４月 ５月 ８月

　　蹴上浄水場系給水栓

採水日

６月 ７月
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4日 2日 5日 2日 3日
10日 8日 13日 9日 9日
17日 15日 19日 16日 16日
25日 22日 26日 24日 23日

27日 30日
11:00 10:20 9:45 9:45 9:30
9:40 11:05 9:35 10:25 11:05
10:34 9:55 11:25 10:40 9:55
9:55 10:20 9:55 10:50 10:50

10:15 9:55
13.9 14.1 3.8 13.1 11.5
18.4 14.4 9.2 5.5 11.5
17.8 3.5 3.8 12.4 12.0
11.7 9.6 11.5 8.3 12.6

8.8 19.2
17.9 16.7 8.4 9.9 13.4
19.2 15.6 10.3 10.1 13.5
18.6 13.0 11.0 12.6 13.4
14.7 12.6 8.6 10.2 16.0

12.9 16.1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出 不検出
14.0 14.4 15.6 14.3 14.3
13.3 15.0 15.5 14.2 13.8
13.8 15.0 14.0 14.1 13.7
14.2 14.9 13.8 14.2 14.7

15.7 14.5
0.8 0.9 0.8 0.8 0.7
0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
0.9 0.7 0.8 0.7 0.9
0.6 0.8 0.8 0.7 0.8

0.9 0.7
7.4 7.3 7.2 7.2 7.3
7.4 7.4 7.3 7.2 7.3
7.3 7.3 7.4 7.3 7.4
7.3 7.3 7.3 7.3 7.4

7.4 7.3
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.5未満 0.5未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.1未満 0.1未満
0.5 0.3 0.5 0.4 0.4
0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
0.3 0.5 0.4 0.5 0.3
0.5 0.3 0.5 0.3 0.4

0.4 0.4

蹴上浄水場系　給水栓毎週検査

0.6 0.2 0.4

0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.9 0.5 0.7

7.4 7.1 7.3

不検出 不検出 不検出

15.7 12.4 14.0

32.7 8.4 19.6

0 0 0

34.0 3.5 19.2

３月 最高値 最低値 平均値１１月 １２月 １月 ２月
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第１週 7日 7日 3日 7日 4日 2日 6日
第２週 14日 9日 14日 12日 8日 13日
第３週 21日 16日 21日 18日 15日 20日
第４週 28日 24日 28日 25日 24日 27日
第５週 30日 29日
第１週 9:30 10:15 9:45 11:10 9:40 9:30 9:40
第２週 9:30 10:15 9:30 9:30 10:00 10:10
第３週 10:10 10:15 9:25 10:35 9:30 9:30
第４週 9:30 9:30 10:10 10:15 10:30 10:30
第５週 9:40 9:30
第１週 12.7 19.5 25.6 26.6 32.8 33.4 25.3
第２週 11.8 31.3 24.6 33.1 30.9 24.9
第３週 18.0 24.2 32.7 32.1 26.2 16.7
第４週 17.6 28.4 28.7 34.3 26.1 18.7
第５週 22.6 25.5
第１週 14.8 19.1 23.9 23.5 29.1 32.3 26.0
第２週 14.1 23.0 24.4 29.0 30.8 24.2
第３週 14.9 23.5 25.7 29.2 25.9 22.4
第４週 15.7 24.6 25.6 30.9 26.5 21.3
第５週 25.3 26.8
第１週 0 0 0 0 0 0 0
第２週 0 0 0 0 0 0
第３週 0 0 0 0 0 0
第４週 0 0 0 0 0 0
第５週 0 0
第１週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第２週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第３週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第４週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第５週 不検出 不検出
第１週 12.9 15.0 13.6 13.3 11.9 12.2 15.7
第２週 14.3 13.9 13.3 12.0 12.4 14.5
第３週 14.3 13.2 12.7 12.2 12.0 13.6
第４週 14.7 13.0 12.5 12.3 15.6 13.9
第５週 13.3 15.6
第１週 0.8 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7
第２週 0.9 0.7 0.6 0.8 0.5 0.7
第３週 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.7
第４週 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7
第５週 0.7 0.7
第１週 7.5 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2
第２週 7.4 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2
第３週 7.3 7.2 7.0 7.1 7.1 7.2
第４週 7.2 7.3 7.1 7.2 7.1 7.3
第５週 7.2 7.1
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし
第１週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第２週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第３週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第４週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第５週 0.5未満 0.5未満
第１週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第２週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第３週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第４週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第５週 0.1未満 0.1未満
第１週 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5
第２週 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4
第３週 0.4 0.4 0.5 0.6 0.2 0.3
第４週 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
第５週 0.3 0.4

５月は緊急事態宣言発出のため一部欠測

遊離残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

味

臭気

有機物(全有機炭素
(TOC)の量)

(mg/L)

pH　値

大腸菌

塩化物イオン
(mg/L)

水温
(℃)

一般細菌
(集落/mL)

採水時刻

気温
(℃)

　項目名
９月 １０月

採水月　
４月 ５月 ８月

　　松ケ崎浄水場系給水栓

採水日

６月 ７月
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4日 2日 5日 2日 3日
10日 8日 13日 9日 9日
17日 15日 19日 16日 16日
25日 22日 26日 24日 23日

27日 30日
10:40 10:00 9:25 10:15 9:20
9:30 10:30 9:35 10:00 10:40
10:12 9:30 11:00 9:25 9:35
9:35 9:35 9:35 10:25 10:30

9:55 9:35
12.8 13.8 4.8 13.5 8.0
14.6 13.2 5.8 4.3 11.1
17.9 3.5 4.6 7.9 17.0
12.1 5.4 8.3 7.6 13.7

8.6 17.7
19.5 16.6 10.3 11.0 12.1
19.1 14.9 8.4 9.9 13.6
17.8 13.9 9.9 12.2 13.5
17.3 11.5 9.9 11.6 15.1

12.0 16.4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出 不検出
14.8 15.3 16.3 16.2 14.2
14.6 15.2 15.5 14.9 13.9
14.7 15.2 15.4 14.7 14.0
14.6 15.4 15.0 14.4 14.3

16.1 16.2
0.8 0.8 0.9 0.8 0.7
0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
0.9 0.7 0.8 0.7 0.9
0.6 0.8 0.7 0.7 0.8

0.9 0.7
7.4 7.3 7.2 7.2 7.3
7.3 7.3 7.3 7.2 7.3
7.3 7.3 7.3 7.3 7.4
7.3 7.3 7.3 7.3 7.4

7.4 7.2
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.5未満 0.5未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.1未満 0.1未満
0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
0.4 0.3 0.4 0.5 0.5
0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
0.4 0.3 0.4 0.3 0.5

0.4 0.3

松ケ崎浄水場系　給水栓毎週検査

0.6 0.2 0.4

0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.9 0.5 0.7

7.5 7.0 7.3

不検出 不検出 不検出

16.3 11.9 14.2

32.3 8.4 19.4

0 0 0

34.3 3.5 18.7

３月 最高値 最低値 平均値１１月 １２月 １月 ２月
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第１週 7日 7日 3日 7日 4日 2日 6日
第２週 14日 9日 14日 12日 8日 13日
第３週 21日 16日 21日 18日 15日 20日
第４週 28日 24日 28日 25日 24日 27日
第５週 30日 29日
第１週 10:15 9:40 10:05 10:25 10:15 9:40 10:00
第２週 10:20 9:25 10:05 10:30 9:40 9:40
第３週 9:40 9:45 10:30 9:50 10:20 10:20
第４週 10:15 10:20 9:40 9:30 9:50 9:50
第５週 10:40 10:20
第１週 17.6 19.5 29.1 26.9 31.5 31.9 21.1
第２週 13.6 28.1 25.9 33.1 31.9 26.3
第３週 18.3 26.3 33.5 26.1 28.2 17.1
第４週 17.1 26.6 31.4 32.3 26.3 19.5
第５週 24.3 24.9
第１週 14.2 19.7 23.5 24.3 29.0 31.1 25.0
第２週 13.4 24.5 24.5 30.3 31.5 25.1
第３週 15.4 24.3 26.1 28.9 27.3 20.2
第４週 16.1 25.7 25.7 31.4 26.7 21.7
第５週 26.1 26.0
第１週 0 0 0 0 0 0 0
第２週 0 0 0 0 0 0
第３週 0 0 0 0 0 0
第４週 0 0 0 0 0 0
第５週 0 0
第１週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第２週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第３週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第４週 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
第５週 不検出 不検出
第１週 12.7 14.3 12.6 12.7 12.5 13.2 15.1
第２週 13.4 12.6 12.6 12.9 14.7 14.2
第３週 13.9 13.0 12.6 13.1 13.4 12.9
第４週 13.4 12.1 12.5 13.1 15.0 12.5
第５週 13.2 14.9
第１週 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.8
第２週 0.8 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7
第３週 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8
第４週 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8
第５週 0.7 0.8
第１週 7.4 7.2 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1
第２週 7.3 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2
第３週 7.3 7.1 7.0 7.1 7.1 7.3
第４週 7.3 7.2 7.1 7.1 7.5 7.3
第５週 7.1 7.1
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし
第１週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第２週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第３週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第４週 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
第５週 異常なし 異常なし
第１週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第２週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第３週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第４週 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
第５週 0.5未満 0.5未満
第１週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第２週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第３週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第４週 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
第５週 0.1未満 0.1未満
第１週 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6
第２週 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4
第３週 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5
第４週 0.6 0.3 0.5 0.6 0.5 0.6
第５週 0.4 0.5

５月は緊急事態宣言発出のため一部欠測

遊離残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

味

臭気

有機物(全有機炭素
(TOC)の量)

(mg/L)

pH　値

大腸菌

塩化物イオン
(mg/L)

水温
(℃)

一般細菌
(集落/mL)

採水時刻

気温
(℃)

　項目名
９月 １０月

採水月　
４月 ５月 ８月

　　新山科浄水場系給水栓

採水日

６月 ７月
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4日 2日 5日 2日 3日
10日 8日 13日 9日 9日
17日 15日 19日 16日 16日
25日 22日 26日 24日 23日

27日 30日
9:30 9:50 10:15 10:35 10:05
10:25 9:45 10:05 9:35 9:45
9:43 10:25 10:10 10:10 10:25
10:35 10:40 10:25 9:40 9:50

9:30 10:40
14.1 10.8 5.0 10.3 10.0
14.3 12.0 6.8 5.1 8.4
15.9 5.1 3.8 11.5 16.4
13.1 11.2 12.1 7.0 11.6

7.8 19.8
17.4 15.8 8.7 10.7 13.7
17.2 15.1 9.1 9.9 14.4
18.0 12.6 9.6 13.1 13.7
15.8 12.4 9.1 11.5 16.9

12.3 16.9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

不検出 不検出
13.1 13.8 15.2 14.1 14.1
13.0 13.9 15.5 13.4 13.9
13.3 13.8 15.3 14.2 14.0
13.2 14.3 14.1 14.3 14.2

15.2 14.5
0.8 0.9 0.8 0.8 0.7
0.8 0.9 0.8 0.8 0.7
0.9 0.8 0.8 0.7 0.9
0.7 0.8 0.8 0.7 0.8

0.8 0.8
7.3 7.3 7.2 7.2 7.3
7.3 7.4 7.2 7.2 7.3
7.2 7.3 7.3 7.3 7.3
7.3 7.3 7.3 7.3 7.4

7.4 7.2
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.5未満 0.5未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.1未満 0.1未満
0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
0.4 0.3 0.5 0.5 0.5
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.5 0.5 0.5 0.3 0.5

0.4 0.4

新山科浄水場系　給水栓毎週検査

0.6 0.3 0.5

0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.9 0.6 0.8

7.5 7.0 7.2

不検出 不検出 不検出

15.5 12.1 13.7

31.5 8.7 19.5

0 0 0

33.5 3.8 18.9

３月 最高値 最低値 平均値１１月 １２月 １月 ２月
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(３）給水栓全項目等検査

採 水 日 4月7日 5月7日 6月24日 7月14日 8月4日 9月2日

京都市南区 京都市南区 京都市南区 京都市南区 京都市南区 京都市南区

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

採 水 時 刻 11:15 10:40 9:35 9:30 9:30 10:15

気 温 (℃) 18.9 21.9 29.9 26.9 33.1 34.0

水 温 (℃) 15.1 20.9 26.3 24.7 26.5 30.3

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

水銀及びその化合物 (mg/L) － － 0.00005未満 － 0.00005未満 －

セレン及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

鉛及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

ヒ素及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

六価クロム化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 － 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) － － 0.04 － 0.04 －

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08 － 0.08 0.07 0.08 0.09

ホウ素及びその化合物 (mg/L) － － 0.05未満 － 0.05未満 －

四 塩 化 炭 素 (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

1,4-ジオキサン (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) － － 0.0004未満 － 0.0004未満 －

ジクロロメタン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

テトラクロロエチレン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

トリクロロエチレン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

ベ ン ゼ ン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 － 0.06 0.05未満 0.06 0.07

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) － － 0.002未満 － 0.002未満 －

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.005 － 0.008 0.009 0.010 0.010

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003 － 0.002 0.002未満 0.004 0.006

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.007 － 0.004 0.003 0.003 0.004

臭 素 酸 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

総トリハロメタン (mg/L) 0.022 － 0.019 0.018 0.020 0.022

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.002 － 0.002 0.003 0.004 0.003

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.008 － 0.007 0.006 0.007 0.008

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.002 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ホルムアルデヒド (mg/L) － － 0.003 － 0.003 －

亜鉛及びその化合物 (mg/L) － － 0.002 － 0.002 －

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.03 － 0.05 0.03 0.05 0.06

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 － 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

銅及びその化合物 (mg/L) － － 0.002 － 0.002 －

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) － － 8.2 － 7.8 －

マンガン及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 13.2 14.7 13.1 13.0 13.0 13.5

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) － － 38 － 36 35

蒸 発 残 留 物 (mg/L) － － 80 － 67 68

陰イオン界面活性剤 (mg/L) － － 0.02未満 － 0.02未満 －

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000002 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000003

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 0.000002 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) － － 0.005未満 － 0.005未満 －

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) － － 0.0005未満 － 0.0005未満 －

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6

pH 値 7.4 7.3 7.2 7.1 7.1 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 (度) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5

* 5月のｼﾞｪｵｽﾐﾝ及び2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙについては，5月20日に採水

採 水 地 点

　　蹴上浄水場系給水栓
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10月6日 11月10日 12月2日 1月13日 2月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

京都市南区 京都市南区 京都市南区 京都市南区 京都市南区 京都市南区

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

9:30 9:40 10:20 9:35 9:45 9:30

21.2 18.4 14.1 9.2 13.1 11.5 34.0 9.2 21.0

26.3 19.2 16.7 10.3 9.9 13.4 30.3 9.9 20.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.00005未満 － － 0.00005未満 － 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.02未満 － － 0.12 － 0.12 0.02未満 0.05

0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.07 0.08

－ 0.05未満 － － 0.05未満 － 0.05未満 0.05未満 0.05未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.0004未満 － － 0.0004未満 － 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.07 0.05未満 0.05 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.07 0.05未満 0.05未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.009 0.007 0.004 0.004 0.003 0.004 0.010 0.003 0.007

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003 0.003 0.003 0.006 0.002未満 0.002

0.003 0.003 0.010 0.004 0.004 0.003 0.010 0.003 0.004

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.019 0.016 0.025 0.013 0.012 0.012 0.025 0.012 0.018

0.002 0.003 0.002未満 0.002 0.002 0.002 0.004 0.002未満 0.002

0.007 0.006 0.007 0.005 0.005 0.005 0.008 0.005 0.006

0.001未満 0.001未満 0.004 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.004 0.001未満 0.001未満

－ 0.006 － － 0.003 － 0.006 0.003 0.004

－ 0.002未満 － － 0.002 － 0.002 0.002未満 0.002未満

0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.06 0.02 0.03

0.007 0.005未満 0.005未満 0.007 0.005 0.012 0.012 0.005未満 0.005未満

－ 0.001 － － 0.001未満 － 0.002 0.001未満 0.001

－ 8.9 － － 9.9 － 9.9 7.8 8.7

－ 0.001未満 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

15.2 13.3 14.4 15.5 14.3 14.3 15.5 13.0 14.0

－ 42 45 － 46 43 46 35 41

－ 77 78 － 81 81 81 67 76

－ 0.02未満 － － 0.02未満 － 0.02未満 0.02未満 0.02未満

0.000001 0.000002 0.000002 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000003 0.000001未満 0.000001未満

0.000002 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001未満 0.000001未満

－ 0.005未満 － － 0.005未満 － 0.005未満 0.005未満 0.005未満

－ 0.0005未満 － － 0.0005未満 － 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.6 0.7

7.2 7.4 7.3 7.3 7.2 7.3 7.4 7.1 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4
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採 水 日 4月7日 5月7日 6月24日 7月14日 8月4日 9月2日

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

採 水 時 刻 9:30 10:15 9:30 9:30 9:40 9:30

気 温 (℃) 12.7 19.5 28.4 24.6 32.8 33.4

水 温 (℃) 14.8 19.1 24.6 24.4 29.1 32.3

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

水銀及びその化合物 (mg/L) － － 0.00005未満 － 0.00005未満 －

セレン及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

鉛及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

ヒ素及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

六価クロム化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 － 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) － － 0.05 － 0.05 －

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.09 － 0.08 0.07 0.08 0.09

ホウ素及びその化合物 (mg/L) － － 0.05未満 － 0.05未満 －

四 塩 化 炭 素 (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

1,4-ジオキサン (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) － － 0.0004未満 － 0.0004未満 －

ジクロロメタン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

テトラクロロエチレン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

トリクロロエチレン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

ベ ン ゼ ン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 － 0.07 0.05未満 0.05 0.06

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) － － 0.002未満 － 0.002未満 －

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.006 － 0.006 0.006 0.008 0.005

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.004 － 0.002 0.002未満 0.004 0.004

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.005 － 0.003 0.002 0.003 0.003

臭 素 酸 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

総トリハロメタン (mg/L) 0.018 － 0.015 0.013 0.017 0.013

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.002 － 0.002未満 0.002未満 0.003 0.002未満

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.007 － 0.006 0.005 0.006 0.005

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ホルムアルデヒド (mg/L) － － 0.005 － 0.007 －

亜鉛及びその化合物 (mg/L) － － 0.002未満 － 0.002未満 －

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.05 － 0.04 0.03 0.06 0.06

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 － 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.007

銅及びその化合物 (mg/L) － － 0.005 － 0.005 －

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) － － 8.1 － 7.8 －

マンガン及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 12.9 15.0 13.0 13.3 11.9 12.2

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) － － 39 － 38 35

蒸 発 残 留 物 (mg/L) － － 78 － 66 62

陰イオン界面活性剤 (mg/L) － － 0.02未満 － 0.02未満 －

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000009

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) － － 0.005未満 － 0.005未満 －

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) － － 0.0005未満 － 0.0005未満 －

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.8 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6

pH 値 7.5 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 (度) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6

* 5月のｼﾞｪｵｽﾐﾝ及び2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙについては，5月20日に採水

採 水 地 点

　　松ケ崎浄水場系給水栓
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10月6日 11月10日 12月2日 1月13日 2月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

9:40 9:30 10:00 9:35 10:15 9:20

25.3 14.6 13.8 5.8 13.5 8.0 33.4 5.8 19.4

26.0 19.1 16.6 8.4 11.0 12.1 32.3 8.4 19.8

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.00005未満 － － 0.00005未満 － 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.02未満 － － 0.14 － 0.14 0.02未満 0.06

0.08 0.07 0.08 0.07 0.06 0.08 0.09 0.06 0.08

－ 0.05未満 － － 0.05未満 － 0.05未満 0.05未満 0.05未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.0004未満 － － 0.0004未満 － 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.06 0.05未満 0.05 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.07 0.05未満 0.05未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.007 0.005 0.002 0.003 0.002 0.003 0.008 0.002 0.005

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003 0.003 0.003 0.004 0.002未満 0.002

0.003 0.003 0.006 0.002 0.003 0.002 0.006 0.002 0.003

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.016 0.013 0.015 0.009 0.009 0.009 0.018 0.009 0.013

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002 0.002未満 0.002未満 0.003 0.002未満 0.002未満

0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.007 0.004 0.005

0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

－ 0.005 － － 0.002 － 0.007 0.002 0.005

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.06 0.01 0.03

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.007 0.005未満 0.005未満

－ 0.003 － － 0.003 － 0.005 0.003 0.004

－ 8.2 － － 10.6 － 10.6 7.8 8.7

－ 0.001未満 0.001未満 － 0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

15.7 14.6 15.3 15.5 16.2 14.2 16.2 11.9 14.2

－ 40 44 － 47 42 47 35 41

－ 84 83 － 85 80 85 62 77

－ 0.02未満 － － 0.02未満 － 0.02未満 0.02未満 0.02未満

0.000001 0.000001 0.000002 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000009 0.000001未満 0.000001

0.000003 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000002 0.000003 0.000001未満 0.000001未満

－ 0.005未満 － － 0.005未満 － 0.005未満 0.005未満 0.005未満

－ 0.0005未満 － － 0.0005未満 － 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.5 0.7

7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.5 7.2 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5
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採 水 日 4月7日 5月7日 6月24日 7月14日 8月4日 9月2日

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

採 水 時 刻 10:15 9:40 10:20 10:05 10:15 9:40

気 温 (℃) 17.6 19.5 26.6 25.9 31.5 31.9

水 温 (℃) 14.2 19.7 25.7 24.5 29.0 31.1

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

水銀及びその化合物 (mg/L) － － 0.00005未満 － 0.00005未満 －

セレン及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

鉛及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

ヒ素及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

六価クロム化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 － 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) － － 0.04 － 0.04 －

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.09 － 0.08 0.08 0.08 0.10

ホウ素及びその化合物 (mg/L) － － 0.05未満 － 0.05未満 －

四 塩 化 炭 素 (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

1,4-ジオキサン (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) － － 0.0004未満 － 0.0004未満 －

ジクロロメタン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

テトラクロロエチレン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

トリクロロエチレン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

ベ ン ゼ ン (mg/L) － － 0.0002未満 － 0.0002未満 －

塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 － 0.06 0.05未満 0.06 0.06

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) － － 0.002未満 － 0.002未満 －

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.004 － 0.007 0.008 0.008 0.008

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003 － 0.002 0.002未満 0.003 0.005

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.006 － 0.003 0.003 0.002 0.003

臭 素 酸 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 －

総トリハロメタン (mg/L) 0.014 － 0.016 0.017 0.016 0.017

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.002未満 － 0.002 0.002 0.003 0.003

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.004 － 0.006 0.006 0.006 0.006

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ホルムアルデヒド (mg/L) － － 0.003 － 0.003 －

亜鉛及びその化合物 (mg/L) － － 0.004 － 0.003 －

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.05 － 0.03 0.03 0.04 0.07

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 － 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

銅及びその化合物 (mg/L) － － 0.002 － 0.001 －

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) － － 8.0 － 8.1 －

マンガン及びその化合物 (mg/L) － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 12.7 14.3 12.1 12.6 12.5 13.2

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) － － 37 － 37 35

蒸 発 残 留 物 (mg/L) － － 80 － 63 71

陰イオン界面活性剤 (mg/L) － － 0.02未満 － 0.02未満 －

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000002 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000001 0.000006

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 0.000002 0.000001 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) － － 0.005未満 － 0.005未満 －

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) － － 0.0005未満 － 0.0005未満 －

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6

pH 値 7.4 7.2 7.2 7.1 7.2 7.1

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 (度) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.6

* 5月のｼﾞｪｵｽﾐﾝ及び2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙについては，5月20日に採水

採 水 地 点

　　新山科浄水場系給水栓
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10月6日 11月10日 12月2日 1月13日 2月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局 京都市上下水道局

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

10:00 10:25 9:50 10:05 10:35 10:05

21.1 14.3 10.8 6.8 10.3 10.0 31.9 6.8 18.9

25.0 17.2 15.8 9.1 10.7 13.7 31.1 9.1 19.6

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.00005未満 － － 0.00005未満 － 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.02未満 － － 0.13 － 0.13 0.02未満 0.05

0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08

－ 0.05未満 － － 0.05未満 － 0.05未満 0.05未満 0.05未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

－ 0.0004未満 － － 0.0004未満 － 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

－ 0.0002未満 － － 0.0002未満 － 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.08 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.08 0.05未満 0.05未満

－ 0.002未満 － － 0.002未満 － 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.007 0.005 0.002 0.004 0.002 0.003 0.008 0.002 0.005

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.003 0.003 0.003 0.005 0.002未満 0.002

0.003 0.003 0.007 0.003 0.003 0.002 0.007 0.002 0.003

－ 0.001未満 － － 0.001未満 － 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.016 0.013 0.016 0.012 0.008 0.008 0.017 0.008 0.014

0.002未満 0.002 0.002未満 0.002 0.002未満 0.002未満 0.003 0.002未満 0.002未満

0.006 0.005 0.005 0.005 0.003 0.003 0.006 0.003 0.005

0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

－ 0.003 － － 0.002 － 0.003 0.002 0.003

－ 0.002 － － 0.002未満 － 0.004 0.002未満 0.002

0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.07 0.01 0.03

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

－ 0.001 － － 0.001未満 － 0.002 0.001未満 0.001

－ 8.0 － － 9.9 － 9.9 8.0 8.5

－ 0.001未満 0.001未満 － 0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

15.1 13.0 13.8 15.5 14.1 14.1 15.5 12.1 13.6

－ 38 44 － 45 42 45 35 40

－ 80 82 － 82 77 82 63 76

－ 0.02未満 － － 0.02未満 － 0.02未満 0.02未満 0.02未満

0.000002 0.000002 0.000002 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.000006 0.000001未満 0.000001

0.000002 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001 0.000002 0.000002 0.000001未満 0.000001未満

－ 0.005未満 － － 0.005未満 － 0.005未満 0.005未満 0.005未満

－ 0.0005未満 － － 0.0005未満 － 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.6 0.8

7.1 7.3 7.3 7.2 7.2 7.3 7.4 7.1 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.3 0.5
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（４）　給水栓水質管理目標設定項目等検査

採 水 日 6月3日 9月2日 12月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

採 水 地 点
京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

京都市上下水道
サービス協会
九条支部

採 水 時 刻 9:40 10:15 10:20 9:30

気 温 (℃) 28.3 34.0 14.1 11.5 34.0 11.5 22.0

水 温 (℃) 23.8 30.3 16.7 13.4 30.3 13.4 21.1

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ (mg/L) 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

抱水クロラール (mg/L) 0.002 0.005 0.001 0.001 0.005 0.001 0.002

農 薬 類

残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.4

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 40 35 45 43 45 35 41

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 6.1 4.7 4.8 6.0 6.1 4.7 5.4

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L) 1.2 0.8 1.8 2.0 2.0 0.8 1.5

臭気強度（TON） 1 1 1 1 1 1 1

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 71 68 78 81 81 68 75

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.4 7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3

腐食性（ランゲリア指数） -1.4 -1.6 -1.6 -1.6 -1.4 -1.6 -1.6

従属栄養細菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.07 0.06 0.03 0.02 0.07 0.02 0.05

(mg/L) 0.000006 0.000004未満 0.000008 0.000010 0.000010 0.000004未満 0.000006

カルシウムイオン (mg/L) 12.4 10.6 14.3 13.9 14.3 10.6 12.8

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 34.0 27.5 32.8 30.3 34.0 27.5 31.2

溶 解 性 物 質 (mg/L) 71 68 78 81 81 68 75

紫外線吸光度(UV260) 0.028 0.018 0.037 0.033 0.037 0.018 0.029

酸 度 (mg/L) 6.9 5.4 5.4 6.8 6.9 5.4 6.1

　　蹴上浄水場系給水栓

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

次項参照

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)
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採 水 日 6月3日 9月2日 12月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

採 水 地 点 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

採 水 時 刻 9:45 9:30 10:00 9:20

気 温 (℃) 25.6 33.4 13.8 8.0 33.4 8.0 20.2

水 温 (℃) 23.9 32.3 16.6 12.1 32.3 12.1 21.2

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0006 0.0002未満 0.0006 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱水クロラール (mg/L) 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

農 薬 類

残 留 塩 素 (mg/L) 0.6 0.7 0.5 0.4 0.7 0.4 0.6

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 40 35 44 42 44 35 40

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 7.2 4.9 4.0 3.4 7.2 3.4 4.9

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L) 1.2 0.8 1.5 1.8 1.8 0.8 1.3

臭気強度（TON） 1 1 1 1 1 1 1

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 74 62 83 80 83 62 75

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3

腐食性（ランゲリア指数） -1.5 -1.6 -1.6 -1.7 -1.5 -1.7 -1.6

従属栄養細菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.05 0.06 0.03 0.02 0.06 0.02 0.04

(mg/L) 0.000006 0.000004未満 0.000009 0.000009 0.000009 0.000004未満 0.000006

カルシウムイオン (mg/L) 12.7 10.6 14.1 13.5 14.1 10.6 12.7

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 31.5 30.0 32.4 28.2 32.4 28.2 30.5

溶 解 性 物 質 (mg/L) 74 62 83 80 83 62 75

紫外線吸光度(UV260) 0.041 0.017 0.039 0.035 0.041 0.017 0.033

酸 度 (mg/L) 8.2 5.6 4.5 3.8 8.2 3.8 5.5

　　松ケ崎浄水場系給水栓

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

次項参照

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)
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採 水 日 6月3日 9月2日 12月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

採 水 地 点 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

採 水 時 刻 10:05 9:40 9:50 10:05

気 温 (℃) 29.1 31.9 10.8 10.0 31.9 10.0 20.5

水 温 (℃) 23.5 31.1 15.8 13.7 31.1 13.7 21.0

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0004 0.0002未満 0.0004 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱水クロラール (mg/L) 0.002 0.002 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001

農 薬 類

残 留 塩 素 (mg/L) 0.6 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4 0.6

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 39 35 44 42 44 35 40

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 5.1 5.6 5.2 3.2 5.6 3.2 4.8

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L) 1.2 0.8 1.8 1.5 1.8 0.8 1.3

臭気強度（TON） 1 1 1 1 1 1 1

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 72 71 82 77 82 71 76

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 7.3 7.1 7.3 7.3 7.3 7.1 7.3

腐食性（ランゲリア指数） -1.5 -1.7 -1.6 -1.7 -1.5 -1.7 -1.6

従属栄養細菌数 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.05 0.07 0.03 0.02 0.07 0.02 0.04

(mg/L) 0.000005 0.000004未満 0.000008 0.000009 0.000009 0.000004未満 0.000006

カルシウムイオン (mg/L) 11.9 10.6 13.8 13.4 13.8 10.6 12.4

総 ア ル カ リ 度 (mg/L) 33.2 28.0 33.2 30.9 33.2 28.0 31.3

溶 解 性 物 質 (mg/L) 72 71 82 77 82 71 76

紫外線吸光度(UV260) 0.034 0.021 0.047 0.032 0.047 0.021 0.034

酸 度 (mg/L) 5.8 6.4 5.9 3.7 6.4 3.7 5.5

　　新山科浄水場系給水栓

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

次項参照

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)
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(5） 給水農薬類検査

蹴上浄水場系給水栓

採 水 日 令和2年6月24日 令和3年2月16日

1 1,3-ジクロロプロペン
(D-D)

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

2 2,2-DPA( ダ ラ ポ ン ) (mg/L) 0.001未満 0.001未満

3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満

7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

14 イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満

16 イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満

17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満

19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

20 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

21 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

22 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

23 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

24 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満

25 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満

26 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満

27 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満

28 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

29 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

30 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

31 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満

32 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

33 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

34 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

35 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

36 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

37 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

38 ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

39 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満

40 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

41 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

42 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

43 ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満

44 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

45 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

46 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

47 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満

48 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満

49 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

50 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

51 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

52 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

53 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

54 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満

55 (mg/L) － －

56 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満

57 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

58 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

59 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満

60 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

採 水 地 点

京都市南区 京都市南区

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

タゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート
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採 水 日 令和2年6月24日 令和3年2月16日

61 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満

62 テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

63 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満

64 ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

65 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

66 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満

67 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

68 パ ラ コ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

69 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

70 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

71 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

72 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

73 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

74 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

75 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満

76 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満

77 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

78 フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

79 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

80 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満

81 フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満

82 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

83 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満

84 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

85 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

86 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

87 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

88 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

89 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満

90 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満

91 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

92 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

93 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

94 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満

95 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

96 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満

97 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満

98 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

99 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満

100 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満

101 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満

102 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

103 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満

104 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

105 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

106 メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

107 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

108 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満

109 メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

110 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満

111 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

112 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

113 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満

114 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

1以下 1以下農薬類（検出値と目標値の比の和）

採 水 地 点

京都市南区 京都市南区

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部
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松ケ崎浄水場系給水栓

採 水 日 令和2年6月24日 令和3年2月16日

1 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

2 2,2-DPA( ダ ラ ポ ン ) (mg/L) 0.001未満 0.001未満

3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満

7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

14 イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満

16 イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満

17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満

19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

20 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

21 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

22 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

23 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

24 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満

25 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満

26 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満

27 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満

28 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

29 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

30 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

31 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満

32 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

33 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

34 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

35 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

36 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

37 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

38 ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

39 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満

40 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

41 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

42 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

43 ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満

44 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

45 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

46 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

47 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満

48 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満

49 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

50 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

51 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

52 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

53 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

54 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満

55 (mg/L) － －

56 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満

57 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

58 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

59 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満
60 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

採 水 地 点

京都市上下水道局 京都市上下水道局

北部営業所 北部営業所

タゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート
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採 水 日 令和2年6月24日 令和3年2月16日

61 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満

62 テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

63 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満

64 ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

65 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

66 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満

67 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

68 パ ラ コ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

69 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

70 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

71 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

72 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

73 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

74 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

75 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満

76 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満

77 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

78 フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

79 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

80 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満

81 フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満

82 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

83 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満

84 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

85 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

86 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

87 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

88 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

89 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満

90 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満

91 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

92 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

93 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

94 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満

95 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

96 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満

97 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満

98 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

99 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満

100 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満

101 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満

102 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

103 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満

104 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

105 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

106 メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

107 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

108 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満

109 メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

110 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満

111 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

112 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

113 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満

114 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
1以下 1以下農薬類（検出値と目標値の比の和）

採 水 地 点

京都市上下水道局 京都市上下水道局

北部営業所 北部営業所
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新山科浄水場系給水栓

採 水 日 令和2年6月24日 令和3年2月16日

1 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

2 2,2-DPA( ダ ラ ポ ン ) (mg/L) 0.001未満 0.001未満

3 2,4-D(2,4-PA) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

4 EPN (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

5 MCPA (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

6 ア シ ュ ラ ム (mg/L) 0.002未満 0.002未満

7 ア セ フ ェ ー ト (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

8 ア ト ラ ジ ン (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

9 ア ニ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

10 ア ミ ト ラ ズ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

11 ア ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

12 イ ソ キ サ チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

13 イ ソ フ ェ ン ホ ス (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

14 イ ソ プ ロ カ ル ブ (MIPC) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

15 イソプロチオラン(IPT) (mg/L) 0.003未満 0.003未満

16 イ プ ロ ベ ン ホ ス (IBP) (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満

17 イ ミ ノ ク タ ジ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

18 イ ン ダ ノ フ ァ ン (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満

19 エ ス プ ロ カ ル ブ (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

20 エトフェンプロックス (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

21 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

22 オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

23 オ キ シ ン 銅 ( 有 機 銅 ) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

24 オ リ サ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満

25 カ ズ サ ホ ス (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満

26 カ フ ェ ン ス ト ロ ー ル (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満

27 カ ル タ ッ プ (mg/L) 0.003未満 0.003未満

28 カ ル バ リ ル (NAC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

29 カ ル ボ フ ラ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

30 キ ノ ク ラ ミ ン (ACN) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

31 キ ャ プ タ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満

32 ク ミ ル ロ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

33 グ リ ホ サ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

34 グ ル ホ シ ネ ー ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

35 ク ロ メ プ ロ ッ プ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

36 クロルニトロフェン(CNP) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

37 ク ロ ル ピ リ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

38 ク ロ ロ タ ロ ニ ル (TPN) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

39 シ ア ナ ジ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満

40 シ ア ノ ホ ス (CYAP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

41 ジ ウ ロ ン (DCMU) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

42 ジ ク ロ ベ ニ ル (DBN) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

43 ジ ク ロ ル ボ ス (DDVP) (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満

44 ジ ク ワ ッ ト (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

45 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

46 ジチオカルバメート系農薬 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

47 ジ チ オ ピ ル (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満

48 シ ハ ロ ホ ッ プ ブ チ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満

49 シ マ ジ ン (CAT) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

50 ジ メ タ メ ト リ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

51 ジ メ ト エ ー ト (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

52 シ メ ト リ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

53 ダ イ ア ジ ノ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

54 ダ イ ム ロ ン (mg/L) 0.008未満 0.008未満

55 (mg/L) － －

56 チ ア ジ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満

57 チ ウ ラ ム (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

58 チ オ ジ カ ル ブ (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

59 チオファネートメチル (mg/L) 0.003未満 0.003未満
60 チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

採 水 地 点

京都市上下水道局 京都市上下水道局

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

タゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート
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採 水 日 令和2年6月24日 令和3年2月16日

61 テ フ リ ル ト リ オ ン (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満

62 テ ル ブ カ ル ブ (MBPMC) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

63 ト リ ク ロ ピ ル (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満

64 ト リ ク ロ ル ホ ン (DEP) (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

65 ト リ シ ク ラ ゾ ー ル (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満

66 ト リ フ ル ラ リ ン (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満

67 ナ プ ロ パ ミ ド (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

68 パ ラ コ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

69 ピ ペ ロ ホ ス (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

70 ピ ラ ク ロ ニ ル (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

71 ピ ラ ゾ キ シ フ ェ ン (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

72 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

73 ピ リ ダ フ ェ ン チ オ ン (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満

74 ピ リ ブ チ カ ル ブ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

75 ピ ロ キ ロ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満

76 フ ィ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満

77 フェニトロチオン(MEP) (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

78 フ ェ ノ ブ カ ル ブ (BPMC) (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

79 フ ェ リ ム ゾ ン (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

80 フ ェ ン チ オ ン (MPP) (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満

81 フ ェ ン ト エ ー ト (PAP) (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満

82 フ ェ ン ト ラ ザ ミ ド (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

83 フ サ ラ イ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満

84 ブ タ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

85 ブ タ ミ ホ ス (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

86 ブ プ ロ フ ェ ジ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

87 フ ル ア ジ ナ ム (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

88 プ レ チ ラ ク ロ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

89 プ ロ シ ミ ド ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満

90 プ ロ チ オ ホ ス (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満

91 プ ロ ピ コ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

92 プ ロ ピ ザ ミ ド (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

93 プ ロ ベ ナ ゾ ー ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

94 ブ ロ モ ブ チ ド (mg/L) 0.001未満 0.001未満

95 ベ ノ ミ ル (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

96 ペ ン シ ク ロ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満

97 ベ ン ゾ ビ シ ク ロ ン (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満

98 ベ ン ゾ フ ェ ナ ッ プ (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

99 ベ ン タ ゾ ン (mg/L) 0.002未満 0.002未満

100 ペ ン デ ィ メ タ リ ン (mg/L) 0.003未満 0.003未満

101 ベ ン フ ラ カ ル ブ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満

102 ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満

103 ベ ン フ レ セ ー ト (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満

104 ホ ス チ ア ゼ ー ト (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満

105 マ ラ チ オ ン ( ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

106 メ コ プ ロ ッ プ (MCPP) (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満

107 メ ソ ミ ル (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

108 メ タ ラ キ シ ル (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満

109 メ チ ダ チ オ ン (DMTP) (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満

110 メ ト ミ ノ ス ト ロ ビ ン (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満

111 メ ト リ ブ ジ ン (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満

112 メ フ ェ ナ セ ッ ト (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満

113 メ プ ロ ニ ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満

114 モ リ ネ ー ト (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満
1以下 1以下農薬類（検出値と目標値の比の和）

採 水 地 点

京都市上下水道局 京都市上下水道局

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所
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４ その他の水質試験
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(１）水利調査

　第２疏水取水口

気温 水温 pH　値
生物化学的
酸素要求量

(BOD)

化学的
酸素要求量

(COD)

浮遊物質
(SS)

溶存酸素
(DO)

大腸菌群数

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/mL)

8日 9:45 14.0 13.8 8.1 1.3 3.1 4 10.8 1.7

22日 10:05 11.8 14.5 7.9 2.0 3.7 4 10.2 11

7日 9:58 19.2 19.2 7.7 1.0 3.2 3 8.7 4.9

20日 10:00 20.0 20.5 8.0 1.4 3.0 3 9.5 13

3日 10:14 27.5 23.5 8.7 1.4 3.4 3 9.1 28

17日 9:35 23.8 24.8 8.6 1.4 3.2 3 9.1 49

1日 9:58 24.8 25.3 8.6 1.3 3.0 3 7.7 130

22日 9:50 28.7 27.9 8.5 0.9 2.6 1 9.2 79

5日 9:55 29.8 29.6 8.8 0.5未満 2.6 1 8.9 170

19日 9:55 29.6 31.3 8.6 0.8 3.3 1 8.4 23

2日 9:46 31.2 30.8 9.4 2.4 4.5 5 9.4 790

23日 9:42 25.0 25.4 8.8 2.2 5.4 7 8.9 79

7日 9:50 20.6 21.8 7.9 1.1 3.9 5 8.6 22

21日 9:40 17.0 18.8 8.1 1.4 3.1 5 9.4 33

4日 9:50 12.1 15.0 7.8 1.1 2.4 4 9.6 46

8日 9:45 15.6 16.8 7.6 1.8 3.5 5 10.1 14

2日 10:00 9.8 12.0 7.7 1.6 3.4 3 10.9 7.9

16日 9:45 3.4 5.8 7.6 0.9 3.2 7 11.0 2.3

5日 10:30 5.2 5.8 7.7 1.0 2.8 6 12.2 0.5

19日 9:50 2.7 4.7 7.7 1.2 3.2 7 12.8 0.8

3日 9:50 3.8 12.7 7.6 0.7 2.5 5 11.4 1.1

16日 9:45 7.2 9.0 7.7 1.4 3.0 8 10.9 2.2

3日 9:55 4.8 9.0 7.7 0.8 3.0 6 11.2 1.7

17日 9:45 12.6 12.8 7.6 1.6 3.1 4 10.7 2.3

31.2 31.3 9.4 2.4 5.4 8 12.8 790

2.7 4.7 7.6 0.5未満 2.4 1 7.7 0.5

16.7 18.0 8.1 1.3 3.3 4 9.9 63平 　均 　値

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

採水月 採水日 採水時刻

最 　高 　値

最 　低 　値
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慶流橋

気温 水温 pH　値
生物化学的
酸素要求量

(BOD)

化学的
酸素要求量

(COD)

浮遊物質
(SS)

溶存酸素
(DO)

大腸菌群数

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/mL)

8日 9:15 14.8 14.0 7.7 0.9 3.2 3 11.0 3.3

22日 9:35 12.2 14.2 7.8 1.3 3.3 3 10.8 7.9

7日 10:45 23.0 19.9 7.6 0.9 2.8 3 9.6 7.9

20日 10:45 22.2 19.7 7.8 1.1 3.0 3 9.6 49

3日 9:36 25.1 23.6 8.3 1.2 3.2 3 9.3 170

17日 10:15 27.3 24.2 7.9 1.0 3.0 4 9.4 49

1日 10:50 28.3 25.3 8.1 0.6 3.2 4 8.5 490

22日 10:40 34.8 27.5 8.2 0.5未満 2.7 6 8.8 330

5日 10:45 34.7 28.3 8.5 0.6 2.7 2 8.6 130

19日 10:40 35.6 30.8 8.5 0.5未満 3.1 1 8.6 2300

2日 10:36 35.0 30.8 9.1 2.0 4.0 2 9.0 1100

23日 10:25 31.0 25.3 8.6 2.2 4.6 6 9.0 1300

7日 10:35 25.7 22.5 7.7 0.6 3.3 4 9.4 790

21日 10:25 23.6 19.8 8.0 1.0 2.9 5 9.9 110

4日 10:45 16.2 15.8 7.7 0.9 2.7 4 10.4 79

8日 10:40 23.0 18.5 7.8 0.9 3.3 2 10.0 79

2日 9:30 11.8 12.3 7.6 1.0 3.2 3 11.0 49

16日 10:35 8.6 7.8 7.6 0.7 3.2 5 11.5 13

5日 9:00 3.2 5.3 7.7 2.4 2.9 4 12.4 7.9

17日 10:35 14.8 13.2 7.6 1.5 3.0 4 11.1 11

35.6 30.8 9.1 2.4 4.6 6 12.4 2300

3.2 5.3 7.6 0.5未満 2.7 1 8.5 3.3

22.5 19.9 8.0 1.2 3.2 4 9.9 350平 　均 　値

停　　　　水　　　　中

停　　　　水　　　　中

停　　　　水　　　　中
３月

２月

１月

採水月 採水日 採水時刻

最 　高 　値

最 　低 　値

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月
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　津知橋

気温 水温 pH　値
生物化学的
酸素要求量

(BOD)

化学的
酸素要求量

(COD)

浮遊物質
(SS)

溶存酸素
(DO)

大腸菌群数

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (MPN/mL)

8日 10:45 20.2 14.0 8.1 0.8 3.2 3 11.2 11

22日 10:52 14.8 14.3 7.9 1.3 3.6 3 10.6 6.3

7日 11:15 23.0 19.3 7.9 0.7 2.9 3 9.7 17

20日 11:15 23.5 20.0 8.0 1.2 3.1 4 9.6 49

3日 11:10 27.9 23.6 8.7 1.4 3.1 3 9.4 230

17日 11:00 27.8 24.2 8.3 1.1 3.1 4 9.3 130

1日 11:25 29.0 25.6 8.0 0.8 3.5 8 8.5 790

22日 11:13 33.7 27.7 8.2 0.5未満 2.9 7 8.7 170

5日 11:25 34.7 28.8 8.5 0.5未満 2.8 2 8.7 330

19日 11:15 35.9 30.6 8.6 0.5未満 3.4 1 8.7 230

2日 11:07 34.2 30.8 9.3 2.1 4.3 3 9.0 490

23日 11:05 29.8 25.5 8.2 2.2 4.6 6 9.1 1300

7日 11:05 24.1 22.1 8.0 1.0 3.4 5 9.6 220

21日 11:05 22.0 19.0 8.0 0.5未満 3.1 5 10.0 110

4日 11:23 15.8 15.8 7.9 0.8 2.7 4 10.4 79

8日 11:25 20.0 16.8 7.9 0.8 3.5 3 10.3 70

2日 11:00 13.8 12.2 7.8 0.8 3.3 4 11.5 110

16日 11:20 6.2 7.2 7.9 1.1 2.9 4 12.0 49

5日 9:30 4.1 5.6 7.7 0.7 2.7 3 13.1 46

17日 11:15 12.8 12.2 7.8 1.3 3.2 3 11.3 33

35.9 30.8 9.3 2.2 4.6 8 13.1 1300

4.1 5.6 7.7 0.5未満 2.7 1 8.5 6.3

22.7 19.8 8.1 1.1 3.3 4 10.0 220平 　均 　値

停　　　　水　　　　中

停　　　　水　　　　中

停　　　　水　　　　中
３月

２月

１月

採水月 採水日 採水時刻

最 　高 　値

最 　低 　値

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

-179-



（２）雑排水試験

　蹴上浄水場（下水放流水）

採水月 採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値

生物化学的
酸素要求量

(BOD)
浮遊物質
(SS)

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L)

3日 9:55 14.0 13.3 7.5 1.4 110

17日 9:50 16.9 14.4 7.6 3.1 130

1日 9:40 17.0 16.3 7.5 4.6 180

15日 9:50 22.6 20.9 7.5 1.4 180

29日 9:50 22.0 23.0 7.5 0.5 120

12日 9:50 23.6 25.4 7.6 1.7 110

24日 9:20 27.9 24.9 7.5 1.4 160

3日 9:15 25.8 25.0 7.5 4.2 140

17日 9:23 24.0 23.4 7.5 5.0 140

31日 9:57 29.0 26.3 7.5 2.7 100

14日 9:45 32.0 30.2 7.5 4.7 100

28日 10:05 31.4 27.2 7.7 2.8 180

11日 9:45 29.0 29.3 7.6 5.1 260

25日 : － － 7.4 － 210

9日 9:45 22.0 22.2 7.6 1.6 170

23日 9:50 18.1 20.3 7.6 3.8 150

6日 9:45 17.0 16.7 7.6 2.1 91

20日 9:45 17.0 17.7 7.5 3.7 130

4日 9:42 13.0 13.7 7.5 5.5 170

18日 9:40 9.0 9.1 7.7 4.1 170

25日 9:40 9.0 8.5 7.5 4.4 120

8日 9:40 7.0 7.2 7.5 4.7 130

22日 9:40 8.0 7.3 7.4 3.5 100

5日 9:45 8.0 7.9 7.4 5.6 220

19日 9:45 11.0 9.3 7.5 3.0 100

5日 9:45 10.0 11.0 7.5 2.1 98

19日 9:45 13.0 13.4 7.6 2.2 82

32.0 30.2 7.7 5.6 260

7.0 7.2 7.4 0.5 82

18.4 17.8 7.5 3.3 140

採水場所：公共下水道放流口

備考

　採水時刻，気温，水温及びBODは欠測

4月

5月

6月

7月

8月

最　低　値

平　均　値

最　高　値

2月

3月

9月

10月

11月

12月

1月
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　松ケ崎浄水場排水試験（下水放流水）

採水月 採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値

生物化学的
酸素要求量

(BOD)
浮遊物質
(SS)

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L)

3日 9:40 11.7 13.2 7.5 2.6 230

17日 9:55 16.4 14.5 7.4 13.0 360

1日 9:48 21.2 16.0 7.3 2.7 150

15日 9:30 24.0 21.3 7.4 1.0 170

29日 9:40 27.2 22.3 7.4 1.8 160

12日 9:35 25.2 25.3 7.4 2.8 190

24日 9:35 29.5 24.7 7.3 1.7 200

3日 9:40 24.2 24.5 7.3 11.0 210

17日 9:35 24.8 23.3 7.3 2.8 200

31日 9:35 28.3 26.2 7.3 1.6 260

14日 9:45 35.5 29.1 7.3 4.2 180

28日 9:40 29.3 30.8 7.6 3.3 260

11日 9:45 29.6 28.1 7.7 2.2 160

25日 9:45 21.5 25.5 7.3 － 150

9日 9:40 18.5 21.8 7.5 2.5 420

23日 9:45 18.7 20.0 7.5 11.0 410

6日 9:40 12.6 16.0 7.5 4.9 330

20日 10:40 18.5 17.7 7.4 11.0 370

4日 8:45 7.9 13.3 7.4 18.0 340

18日 8:50 2.7 8.3 7.5 4.9 260

25日 9:40 5.9 8.0 7.4 14.0 370

8日 9:40 -0.4 6.3 7.4 10.0 270

22日 8:50 6.6 6.8 7.4 15.0 360

5日 8:50 4.3 7.5 7.4 4.6 290

22日 9:45 13.8 9.4 7.3 6.5 270

8日 8:45 9.5 11.5 7.4 4.9 270

19日 9:35 10.1 13.1 7.5 4.7 300

35.5 30.8 7.7 18.0 420

-0.4 6.3 7.3 1.0 150

17.7 17.9 7.4 6.3 260

採水場所：公共下水道放流口

平　均　値

備考

最　高　値

12月

1月

2月

3月

　BODは欠測

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

最　低　値
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　松ケ崎浄水場排水試験（河川放流水）

採水月 採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値

生物化学的
酸素要求量

(BOD)

化学的
酸素要求量

(COD)
浮遊物質
(SS) 備考

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

3日 9:15 11.7 13.1 7.7 － 2.3 －

17日 9:30 16.4 13.7 7.7 － 1.8 －

1日 9:25 21.2 16.4 7.7 － 1.8 －

15日 9:50 24.0 20.1 7.7 － 1.4 －

29日 10:00 27.2 21.3 7.8 － 2.8 －

12日 9:45 25.2 24.3 7.8 1.2 4.4 －

24日 9:50 29.5 25.0 7.7 － 2.1 －

3日 9:55 24.2 24.5 7.7 － 2.9 －

17日 9:50 24.8 23.8 7.6 － 2.9 －

31日 8:40 28.3 26.7 7.6 － 2.1 －

14日 9:25 35.5 29.0 7.6 － 1.8 －

28日 9:55 29.3 30.4 7.7 － 1.5 －

11日 9:55 29.6 28.1 7.9 0.5未満 2.4 －

25日 8:50 21.5 23.0 7.7 － 1.7 －

9日 9:55 18.5 20.1 7.7 － 1.9 －

23日 9:55 18.7 20.0 7.6 － 2.0 －

6日 8:50 12.6 16.4 7.6 － 1.5 －

20日 8:55 18.5 18.0 7.6 － 2.4 －

4日 9:00 7.9 13.3 7.5 1.2 2.4 －

18日 9:00 2.7 9.2 7.5 － 1.9 －

25日 9:00 5.9 8.7 7.5 － 1.6 －

8日 9:20 -0.4 4.6 7.5 － 1.6 －

22日 9:00 6.6 7.6 7.5 － 1.7 －

5日 9:00 4.3 7.9 7.5 － 1.8 －

22日 9:55 13.8 9.9 7.6 － 1.9 －

8日 9:00 9.5 11.5 7.7 0.5未満 1.5 －

19日 9:00 10.1 13.4 7.6 － 2.3 －

35.5 30.4 7.9 1.2 4.4

-0.4 4.6 7.5 0.5未満 1.4

17.7 17.8 7.6 0.6 2.1

採水場所：排水口　Ｎｏ．１

最　高　値

最　低　値

平　均　値

4月

3月

10月

11月

12月

1月

2月

5月

6月

7月

8月

9月
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　新山科浄水場排水試験（下水放流水）

採水月 採水日 採水時刻 気温 水温 pH　値

生物化学的
酸素要求量

(BOD)
浮遊物質
(SS)

(℃) (℃) (mg/L) (mg/L)

6月 12日 8:45 22.7 23.0 7.7 1.1 1未満

12月 4日 9:00 14.0 13.0 7.4 3.4 1未満

22.7 23.0 7.7 3.4 1未満

14.0 13.0 7.4 1.1 1未満

18.4 18.0 7.6 2.3 1未満

採水場所：調整ます下流

平　均　値

備考

最　高　値

最　低　値
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蹴上浄水場 松ケ崎浄水場 新山科浄水場

採水日 6月24日 6月24日 6月24日

採水時刻 9:20 9:35 9:30

水　温 (℃) 24.9 24.7 23.0

pH　値 7.4 7.3 7.3

全窒素 (mg/L) 9未満 9未満 9未満

全りん (mg/L) 1未満 1未満 1未満

カドミウム (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満

シアン (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満

有機りん化合物 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満

鉛 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満

六価クロム (mg/L) 0.025未満 0.025未満 0.025未満

ひ　素 (mg/L) 0.01 0.01 0.01

総水銀 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ジクロロメタン (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満

1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1未満

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満

1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満

1,3-ジクロロプロペン (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満

チウラム (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満

シマジン (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満

チオベンカルブ (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ベンゼン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満

セレン (mg/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満

ほう素 (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1未満

ふっ素 (mg/L) 0.2 0.3 0.1

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満

シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満

ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/L) 2未満 2未満 2未満

フェノール類 (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1未満

銅 (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満

亜　鉛 (mg/L) 0.2未満 0.2未満 0.2未満

溶解性鉄 (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1未満

溶解性マンガン (mg/L) 0.1未満 0.1未満 0.1未満

全クロム (mg/L) 0.2未満 0.2未満 0.2未満

ニッケル (mg/L) 0.2未満 0.2未満 0.2未満

浄水場雑排水  重金属等試験

(備考)

   水質第２課にて試験を実施
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（３）　水道事業用薬品の規格試験

比重 酸化アルミニウム 塩基度 pH値 硫酸イオン

1.19以上
10.0 ～ 11.0
wt %

45 ～ 65
wt %

3.5 ～ 5.0 3.5wt %以下

1.23 10.5 53 4.3 1.7

比重 酸化アルミニウム 塩基度 pH値 硫酸イオン

1.19以上
10.0 ～ 11.0
wt %

67 ～ 75
wt %

3.5 ～ 5.0 3.5wt %以下

1.20 10.5 69 4.4 2.1

有効塩素 遊離アルカリ 比重 塩化ナトリウム 塩素酸 臭素酸

12.0%以上 0.5%以下 1.16以下 4.0%以下 4000mg/kg以下 50mg/kg以下

13.0 0.07 1.13 1.5 1700 9

ヨウ素吸着性能 pH値 塩化物イオン 電気伝導率 乾燥減量 ふるい残分 2-MIB価

1350mg/g以上 4 ～ 11 0.5%以下 900μS/cm以下 50%以下 10%以下 4.0以下

1360 9.4 0.017 452 44.1 1.6 2.9

1450 10.0 0.026 426 47.4 0.017 1.7

ろ過砂及びろ過砂利は，令和２年度に納入がなかったため規格試験を行っていない。

５．ろ材

項　目

規　格

項　目

蹴上浄水場

規　格

項　目

規　格

１．ポリ塩化アルミニウム

４．高機能粉末活性炭

新山科浄水場

新山科浄水場

３．次亜塩素酸ナトリウム

松ケ崎浄水場

２．高塩基度ポリ塩化アルミニウム

項　目

規　格

蹴上浄水場
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（４）放射性物質試験
  １．水道原水
採 水 日 4月8日 5月20日 6月3日 7月1日 8月5日 9月2日

原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖）

第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口

採 水 時 刻 9:45 10:00 10:14 9:58 9:55 9:46

濁 度 (度) 3.0 4.0 3.0 4.0 1.0 7.0

天 候 晴 曇時々晴 曇時々晴 曇時々晴 晴後時々曇 晴後曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.5) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

  ２．給水
　  蹴上浄水場系

採 水 日 4月7日 5月20日 6月24日 7月14日 8月4日 9月2日

蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

採 水 時 刻 11:15 9:40 9:35 9:30 9:30 10:15

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴時々曇 曇時々晴 晴時々曇 雨時々曇 曇時々晴 晴後曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.3) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.3)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.5) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

　 松ケ崎浄水場系

採 水 日 4月7日 5月20日 6月24日 7月14日 8月4日 9月2日

松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区

北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

採 水 時 刻 9:30 9:55 9:30 9:30 9:40 9:30

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴時々曇 曇時々晴 晴時々曇 雨時々曇 曇時々晴 晴後曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.3) 検出限界値(0.3) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

　 新山科浄水場系

採 水 日 4月7日 5月20日 6月24日 7月14日 8月4日 9月2日

新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

採 水 時 刻 10:15 10:00 10:20 10:05 10:15 9:40

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴時々曇 曇時々晴 晴時々曇 雨時々曇 曇時々晴 晴後曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.5) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.5) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.3) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.5) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

備　　　　考

ヨ ウ 素 131 (Bq/L)

セ シ ウ ム 134 (Bq/L)

ヨ ウ 素 131 (Bq/L)

セ シ ウ ム 134 (Bq/L)

セ シ ウ ム 137 (Bq/L)

採 水 地 点

セ シ ウ ム 137 (Bq/L)

セ シ ウ ム 134 (Bq/L)

セ シ ウ ム 137 (Bq/L)

備　　　　考

採 水 地 点

備　　　　考

採 水 地 点

ヨ ウ 素 131 (Bq/L)

セ シ ウ ム 134 (Bq/L)

セ シ ウ ム 137 (Bq/L)

備　　　　考

採 水 地 点

ヨ ウ 素 131 (Bq/L)
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10月7日 11月4日 12月2日 1月5日 2月3日 3月3日 最高値 最低値 平均値

原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖） 原水（琵琶湖）

第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口 第２疏水取水口

9:50 9:50 10:00 10:30 9:50 9:55

4.0 2.0 6.0 3.0 6.0 5.0 7.0 1.0 4.0

曇時々晴 晴一時曇 晴 曇 曇時々晴 曇一時雪

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.5) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.3) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

水道原水

10月6日 11月10日 12月2日 1月13日 2月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区 蹴上浄水場 低区

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

京都市上下水道
サービス協会九条支部

9:30 9:40 10:20 9:35 9:45 9:30

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

曇後晴 晴後曇 晴 晴後一時曇 晴時々曇 曇一時雪

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.3) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.5) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

蹴上浄水場系

10月6日 11月10日 12月2日 1月13日 2月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区 松ケ崎浄水場 高区

北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所 北部営業所

9:40 9:30 10:00 9:35 10:15 9:20

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

曇後晴 晴後曇 晴 晴後一時曇 晴時々曇 曇一時雪

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

松ケ崎浄水場系

10月6日 11月10日 12月2日 1月13日 2月2日 3月3日 最高値 最低値 平均値

新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区 新山科浄水場 低区

ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所 ポンプ施設事務所

10:00 10:25 9:50 10:05 10:35 10:05

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

曇後晴 晴後曇 晴 晴後一時曇 晴時々曇 曇一時雪

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検出限界値(0.3) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4) 検出限界値(0.4)

新山科浄水場系
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（５）その他の水質検査

 災害用備蓄飲料水（疏水物語）製造に伴う水質検査

採 水 年 月 日 令和 3年 2月 9日(火)

採 水 者 水質第１課職員

検 査 項 目 (単位) 採取場所 : 新山科浄水場

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 100以下

大 腸 菌 不検出 検出されないこと

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 14.1 200以下

(mg/L) 0.8 3以下

pH 値 7.2 5.8以上8.6以下

味 異常なし 異常でないこと

臭 気 異常なし 異常でないこと

色 度 (度) 0.5未満 5以下

濁 度 (度) 0.1未満 2以下

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.1以上

検 査 期 日

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

令和 3年 2月 9日 ～ 令和 3年 2月 15日

水道水の水質基準
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 疏水物語 検査結果（水質基準項目）

検 査 項 目
「京の水道　疏水物語」

0年後
(令和3年2月10日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(令和2年2月13日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成28年1月27日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成22年10月7日製造)

水道水の
水質基準

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 100以下

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 検出されないこと

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 － 0.003以下

水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 － 0.0005以下

セレ ン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.01以下

鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.01以下

ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.01以下

六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.02以下

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 － 0.04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.01以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.72 0.15 0.22 － 10以下

フ ッ 素及 びそ の化合物 (mg/L) 0.10 0.09 0.07 － 0.8以下

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 － 1.0以下

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.002以下

1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.05以下

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.04以下

ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.01以下

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.01以下

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.01以下

塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 － 0.6以下

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 － 0.02以下

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.06以下

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 0.002 0.003 － 0.03以下

ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.01以下

総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.1以下

ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 － 0.03以下

ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.03以下

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.09以下

ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L) 0.004 0.007 0.016 － 0.08以下

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.002未満 0.006 0.007 － 1.0以下

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.01 0.01未満 0.01未満 － 0.2以下

鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 － 0.3以下

銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 1.0以下

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 9.9 9.4 10.6 － 200以下

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 － 0.05以下

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 13.8 13.5 16.8 14.7 200以下

カルシウム,マグネシウム等(硬度) (mg/L) 45 42 43 － 300以下

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 92 83 88 － 500以下

陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 － 0.2以下

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 － 0.00001以下

2-メチルイソボルネオール (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 － 0.00001以下

非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 － 0.02以下

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 － 0.005以下

(mg/L) 0.8 0.9 0.9 1.2 3以下

pH 値 7.3 7.2 7.2 7.6 5.8以上8.6以下

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

色 度 (度) 0.5未満 0.5未満 0.5未満 － 5以下

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 － 2以下

検 査 期 日

シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 及 び
ト ラ ン ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

令和 3年 2月 25日 ～ 令和 3年 3月 31日

有機物(全有機炭素(TOC)の量)
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検 査 項 目
「京の水道　疏水物語」

0年後
(令和3年2月10日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(令和2年2月13日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成28年1月27日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成22年10月7日製造)

水質管理目標設定項目
の目標値

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.02以下

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 － 0.002以下

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.02以下

1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.004以下

ト ル エ ン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.4以下

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) (mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 － 0.1以下

亜 塩 素 酸 (mg/L) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 － 0.6以下

ジクロロアセトニトリル (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.01以下

抱 水 ク ロ ラ ー ル (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 － 0.02以下

農 薬 類 次項参照 次項参照 次項参照 次項参照 1以下

残 留 塩 素 (mg/L) 0.0 0.0 0.0 － 1以下

遊 離 炭 酸 (mg/L) 3.4 3.2 2.2 － 20以下

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.3以下

ﾒﾁﾙ -t- ﾌ ﾞ ﾁﾙ ｴｰ ﾃﾙ (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

(mg/L) 1.0 1.3 1.7 － 3以下

臭 気 強 度 (TON) 1未満 2 3 － 3以下

腐食性(ランゲリア指数) -1.5 -1.7 -1.7 － -1程度以上

従 属 栄 養 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 － 2000以下

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.1以下

(mg/L) 0.000007 0.000008 0.000009 － 0.00005以下

備 考

検 査 期 日

検 査 項 目
「京の水道　疏水物語」

0年後
(令和3年2月10日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(令和2年2月13日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成28年1月27日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成22年10月7日製造)
基準値

バ リ ウ ム (mg/L) 0.01 0.01 0.01 － 1.0以下

備 考

検 査 期 日

　疏水物語 検査結果（水質管理目標設定項目）

　疏水物語 検査結果(清涼飲料水の成分規格及び製造基準)

令和 3年 2月 25日　～　令和 3年 3月 23日

令和 3年 2月 25日 ～ 令和 3年 2月 25日　

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)
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「京の水道　疏水物語」
0年後

(令和3年2月10日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(令和2年2月13日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成28年1月27日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成22年10月7日製造)

水質管理目標設定項目の
目標値

1 (mg/L) － － － － 0.05以下

2 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.08以下

3 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

4 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.004以下

5 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.005以下

6 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.9以下

7 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.006以下

8 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

9 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.003以下

10 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.006以下

11 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

12 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

13 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.001以下

14 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

15 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.3以下

16 (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.09以下

17 (mg/L) － － － － 0.006以下

18 (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.009以下

19 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

20 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.08以下

21 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

22 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

23 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

24 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

25 (mg/L) 0.000006未満 0.000006未満 0.000006未満 0.000006未満 0.0006以下

26 (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.008以下

27 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.08以下

28 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

29 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

30 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

31 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.3以下

32 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

33 (mg/L) － － － － 2以下

34 (mg/L) － － － － 0.02以下

35 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

36 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001以下

37 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.003以下

38 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

39 (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.001以下

40 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.003以下

41 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

42 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.03以下

43 (mg/L) 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.00008未満 0.008以下

44 (mg/L) － － － － 0.01以下

45 (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.004以下

46 (mg/L) － － － － 0.005以下

47 (mg/L) 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.00009未満 0.009以下

48 (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.006以下

49 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.003以下

50 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

51 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

52 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

53 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.003以下

54 (mg/L) 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.8以下

55 (mg/L) － － － － 0.01以下

56 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

57 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

58 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.08以下

　疏水物語　検査結果（農薬類）

1,3-ジクロロプロペン(D-D)

2,2-DPA(ダラポン)

2,4-D(2,4-PA)

EPN

MCPA

イミノクタジン

アシュラム

アセフェート

アトラジン

アニロホス

アミトラズ

アラクロール

カルタップ

インダノファン

エスプロカルブ

エトフェンプロックス

ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ（ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ）

イソキサチオン

イソフェンホス

イソプロカルブ(MIPC)

イソプロチオラン(IPT)

イプロベンホス(IBP)

カルバリル(NAC)

カルボフラン

キノクラミン(ACN)

キャプタン

クミルロン

オキサジクロメホン

オキシン銅(有機銅)

オリサストロビン

カズサホス

カフェンストロール

グリホサート

グルホシネート

クロメプロップ

クロルニトロフェン(CNP)

クロルピリホス

クロロタロニル(TPN)

ジメタメトリン

シアナジン

シアノホス(CYAP)

ジウロン(DCMU)

ジクロベニル(DBN)

ジクロルボス(DDVP)

ジクワット

ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ（ｶｰﾊﾞﾑ）及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ

検 査 項 目

チアジニル

ジメトエート

シメトリン

ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)

ジチオカルバメート系農薬

ジチオピル

シハロホップブチル

シマジン(CAT)

チウラム

チオジカルブ

ダイムロン

ダイアジノン

-191-



「京の水道　疏水物語」
0年後

(令和3年2月10日製造)

「京の水道　疏水物語」
1年後

(令和2年2月13日製造)

「京の水道　疏水物語」
5年後

(平成28年1月27日製造)

「京の水道　疏水物語」
10年後

(平成22年10月7日製造)

水質管理目標設定項目の
目標値

59 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.3以下

60 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

61 (mg/L) 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.00001未満 0.002以下

62 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

63 (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.006以下

64 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

65 (mg/L) 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.0008未満 0.1以下

66 (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.06以下

67 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

68 (mg/L) － － － － 0.005以下

69 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.0009以下

70 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

71 (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.004以下

72 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

73 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.002以下

74 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

75 (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.05以下

76 (mg/L) 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.0005以下

77 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.01以下

78 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

79 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

80 (mg/L) 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.00006未満 0.006以下

81 (mg/L) 0.00007未満 0.00007未満 0.00007未満 0.00007未満 0.007以下

82 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

83 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

84 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

85 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

86 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

87 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

88 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

89 (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.09以下

90 (mg/L) － － － － 0.007以下

91 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

92 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

93 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

94 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

95 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

96 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

97 (mg/L) 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.0009未満 0.09以下

98 (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.005以下

99 (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.2以下

100 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.3以下

101 (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.04以下

102 (mg/L) 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.0001未満 0.01以下

103 (mg/L) 0.0007未満 0.0007未満 0.0007未満 0.0007未満 0.07以下

104 (mg/L) 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.00003未満 0.003以下

105 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.7以下

106 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.05以下

107 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

108 (mg/L) 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満 0.2以下

109 (mg/L) 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.00004未満 0.004以下

110 (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.04以下

111 (mg/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.03以下

112 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.02以下

113 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.1以下

114 (mg/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.005以下

1未満 1未満 1未満 1未満 1以下

トリシクラゾール

トリフルラリン

ナプロパミド

パラコート

ピペロホス

ピラクロニル

ピラゾキシフェン

ピラゾリネート（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ）

ピリダフェンチオン

ピリブチカルブ

ピロキロン

フィプロニル

フェニトロチオン(MEP)

フェノブカルブ(BPMC)

フェリムゾン

フェンチオン(MPP)

フェントエート(PAP)

フェントラザミド

フサライド

ブタクロール

ブタミホス

ブプロフェジン

フルアジナム

プレチラクロール

ベンタゾン

ペンディメタリン

プロシミドン

プロチオホス

プロピコナゾール

プロピザミド

プロベナゾール

ブロモブチド

検 査 項 目

メソミル

メタラキシル

メチダチオン(DMTP)

メトミノストロビン

メトリブジン

ベンフラカルブ

ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ）

ベンフレセート

ホスチアゼート

テルブカルブ(MBPMC)

メフェナセット

メプロニル

モリネート

農 薬 類

マラチオン（ﾏﾗｿﾝ）

メコプロップ(MCPP)

ベノミル

テフリルトリオン

チオベンカルブ

チオファネートメチル

トリクロルホン(DEP)

トリクロピル

ペンシクロン

ベンゾビシクロン

ベンゾフェナップ
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（６） ダイオキシン類の試験

第２疏水取水口 宇治川取水口 蹴上浄水場

原水 原水 給水栓水

1月22日 1月14日 12月12日～12月13日

12:15 ～ 13:45 10:00 ～ 12:46 9:45 ～ 9:45

ダイオキシン類
（最大見積濃度）

0.15
(0.15)

0.091
(0.092)

0.0033
(0.0033)

ﾎﾟﾘｸﾛﾛｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ-ﾊﾟﾗ-ｼﾞｵｷｼﾝ(PCDDs)
+ﾎﾟﾘｸﾛﾛｼﾞﾍﾞﾝｿﾞﾌﾗﾝ(PCDFs)

0.0798
(0.0810)

0.0779
(0.0784)

0.00222
(0.00225)

ｺﾌﾟﾗﾅｰﾎﾟﾘｸﾛﾛﾋﾞﾌｪﾆﾙ
(ｺﾌﾟﾗﾅｰPCB)

0.0678
(0.0678)

0.0135
(0.0135)

0.00107
(0.00107)

(pg-TEQ/L)

1. 試料採取は，〔水道原水及び浄水中のダイオキシン類調査マニュアル(改訂版)」
(平成19年11月 厚生労働省健康局水道課）に準拠した。

2. 毒性等量(TEQ)は，WHO/IPCS 2006で提示された毒性等価係数(TEF)を用い，
検出下限値未満の数値を0として算出した。

3. 最大見積濃度は，検出下限以上の数値はそのままの値を用い，
検出下限値未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて算出した。

試   料

採水日時
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（７） クリプトスポリジウム等試験 

(１)はじめに 

平成 8 年 6 月，埼玉県越生町において，我が国では初めての水道水を介しての大規模なクリプ

トスポリジウム感染症が発生したのを受けて，厚生労働省では同年 10月，水道事業等における予

防対策及び感染症が発生した場合の応急措置等の対策を定めた「水道におけるクリプトスポリジ

ウム暫定対策指針」を策定した。 

厚生労働省は，その後「水道におけるクリプトスポリジウム等病原性微生物対策検討会」を設

置するとともに，水道水源における動態に関する研究や，水道施設における対策の実施状況に関

する全国調査などを行ってきた。これらの調査研究により得られた知見などを踏まえ，厚生労働

省は平成 10 年および平成 13 年に「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を改正し，

また，平成 12 年には「水道施設における技術的基準を定める省令」を制定し，原水に耐塩素性病

原生物が混入するおそれがある場合についての施設の設置基準を定め，対策の推進を図ってきた。 

しかし，各水道施設における対策の進捗状況は十分とはいえず，平成 15年厚生科学審議会答申

「水質基準の見直し等について」における「水道水の安全に万全を期するためには，これら耐塩

素性病原微生物に対する対策をいっそう推進していく必要がある」という提言をうけ，従来の暫

定対策指針を見直し，水道原水にかかるクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの程度を分

類することにより，それぞれに応じた対応措置を講ずるといった内容の対策案が検討され，平成

19 年に「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」が示された。 

京都市では，平成 9 年 4 月から浄水場系統ごとの給水について，クリプトスポリジウム等の検

査を行っている。また，平成 19 年度からは，原水（第２疏水取水口および宇治川）についても検

査を実施している。 

(２)検査方法 

対策指針に準じて，下記のフローにより検査を行った。 

試料水 

   ↓ 

濃 縮          親水性 PTFE メンブレンフィルター法 

   ↓ 

分 離          免疫磁性体粒子法 

   ↓ 

染 色          チューブ染色法 

   ↓ 

プレパラート作製        

   ↓ 

検 鏡          微分干渉装置付落射蛍光顕微鏡 

(３)検査結果 

原水系および給水系におけるクリプトスポリジウム等の検査結果を別表に示す。令和２年度に

原水系計 16 回（第２疏水取水口 12回，宇治川取水口 4回），給水系計 3回の検査を行ったが，す

べて不検出であった。 
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　原水クリプトスポリジウム等試験
５月は緊急事態宣言発出のため欠測

採 水 日 4月8日 7月1日 8月5日

検 査 水 量 (L) 10 10 10 10 10 10 10

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

ジアルジア（シスト） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

採 水 場 所
第２疏水
取水口

第２疏水
取水口

宇治川
取水口

第２疏水
取水口

第２疏水
取水口

第２疏水
取水口

宇治川
取水口

採 水 時 刻 9:45 10:14 11:45 9:58 9:55 9:46 11:27

気 温 (℃) 14.0 27.5 31.2 24.8 29.8 31.2 36.6

水 温 (℃) 13.8 23.5 25.0 25.3 29.6 30.8 31.8

濁 度 (度) 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 7.0 3.0

色 度 (度) － 9 9 － － 12 7

一 般 細 菌 (集落/mL) － 180 310 － － 460 360

大 腸 菌 (MPN/100mL) － 6.8 17 － － 4.5 7.8

大 腸 菌 群 数 (MPN/mL) 2 28 49 130 170 790 －

備 考

採 水 日 10月7日 11月4日 1月5日 2月3日

検 査 水 量 (L) 10 10 10 10 10 10 10 10

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

ジアルジア（シスト） 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

採 水 場 所
第２疏水
取水口

第２疏水
取水口

第２疏水
取水口

宇治川
取水口

第２疏水
取水口

第２疏水
取水口

第２疏水
取水口

宇治川
取水口

採 水 時 刻 9:50 9:50 10:00 11:25 10:30 9:50 9:55 10:50

気 温 (℃) 20.6 12.1 9.8 14.3 5.2 3.8 4.8 8.6

水 温 (℃) 21.8 15.0 12.0 13.6 5.8 12.7 9.0 10.2

濁 度 (度) 4.0 2.0 6.0 4.0 3.0 6.0 5.0 4.0

色 度 (度) － － 12 8 － － 10 8

一 般 細 菌 (集落/mL) － － 140 320 － － 76 220

大 腸 菌 (MPN/100mL) － － 2.0 6.8 － － 14 11

大 腸 菌 群 数 (MPN/mL) 22 46 8 46 0 1 2 7

備 考

クリプトスポリジウム（オーシスト）

クリプトスポリジウム（オーシスト）

12月2日 3月3日

9月2日6月3日
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採 水 日 6月24日 8月4日 11月10日

検 査 水 量 (L) 20 20 20

不検出 不検出 不検出

ジアルジア（シスト） 不検出 不検出 不検出

京都市南区 京都市上下水道局 京都市上下水道局

京都市上下水道
サービス協会九条支部

北部営業所 北部営業所

浄 水 場 系 統 蹴上浄水場 松ケ崎浄水場 松ケ崎浄水場

給 水 系 統 低区 高区 高区

採 水 時 刻 9:35 9:40 9:30

気 温 (℃) 29.9 32.8 14.6

水 温 (℃) 26.3 29.1 19.1

濁 度 (度) 0.0 0.0 0.0

色 度 (度) 0 0 0

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.3 0.5 0.4

一 般 細 菌 (集落/ｍL) 0 0 0

大 腸 菌 (MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満

備 考

給水栓クリプトスポリジウム等検査

採　　水　　場　　所

クリプトスポリジウム（オーシスト）
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第３章 山間地域
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１ 原水水質試験

（山間地域）
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静原地域　　

採水日 4月7日 7月1日 10月13日 1月18日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 9:40 9:50 10:05 9:55

気温 (℃) 10.5 22.0 19.8 0.0 22.0 0.0 13.1

水温 (℃) 8.7 16.0 17.2 6.7 17.2 6.7 12.2

一般細菌 (個/ml) 2 66 32 10 66 2 28

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.006 0.008 0.008 0.007 0.008 0.006 0.007

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.57 0.62 0.79 0.37 0.79 0.37 0.59

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 4.2 3.9 4.7 4.2 4.7 3.9 4.3

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.4 3.1 3.0 3.3 3.4 3.0 3.2

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 20 19 22 20 22 19 20

蒸発残留物 (㎎/L) 44 46 48 49 49 44 47

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 6.7 6.8

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

（１）原水全項目等試験

静原浄水場　　第1取水井
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静原地域　　

採水日 4月7日 7月1日 10月13日 1月18日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:14 10:15 10:25 10:10

気温 (℃) 10.0 22.0 19.8 -1.0 22.0 -1.0 12.7

水温 (℃) 13.5 14.2 14.2 13.5 14.2 13.5 13.9

一般細菌 (個/ml) 0 7 0 0 7 0 2

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.04 0.03 0.05 0.03 0.05 0.03 0.04

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 1.0 0.99 0.99 1.2 1.2 0.99 1.0

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 19 20 20 19 20 19 20

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.006 0.014 0.008 0.008 0.014 0.006 0.009

塩化物イオン (㎎/L) 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.6

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 31 30 32 29 32 29 31

蒸発残留物 (㎎/L) 90 96 88 90 96 88 91

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.8 8.1 7.8 7.9 8.1 7.8 7.9

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 藻臭・生ぐさ臭

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.3 0.1未満 0.1未満 0.3 0.1未満 0.1未満

静原浄水場　　第2取水井
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水尾地域　　

採水日 5月18日 8月5日 10月19日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:15 10:05 10:10 12:00

気温 (℃) 13.1 29.2 11.6 8.0 29.2 8.0 15.5

水温 (℃) 13.9 14.6 14.1 14.0 14.6 13.9 14.2

一般細菌 (個/ml) 0 2 0 1 2 0 1

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.010 0.007 0.006 0.011 0.011 0.006 0.009

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.03 0.04 0.11 0.02未満 0.11 0.02未満 0.05

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.12 0.12 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 8.1 7.1 7.3 8.1 8.1 7.1 7.7

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.5 4.2 3.9 3.3 4.2 3.3 3.7

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 120 110 95 160 160 95 120

蒸発残留物 (㎎/L) 188 165 158 214 214 158 181

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.3 7.2 7.2 7.5 7.5 7.2 7.3

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

水尾浄水場　　第1取水井
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水尾地域　　

採水日 5月18日 8月5日 10月19日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:35 10:20 10:20 12:10

気温 (℃) 13.9 29.2 11.6 8.0 29.2 8.0 15.7

水温 (℃) 13.9 14.5 14.3 13.9 14.5 13.9 14.2

一般細菌 (個/ml) 0 0 76 1 76 0 19

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.005 0.003 0.003 0.007 0.007 0.003 0.005

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.02 0.06 0.04 0.02未満 0.06 0.02未満 0.03

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 8.5 6.2 7.9 8.2 8.5 6.2 7.7

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.6 4.5 4.1 3.3 4.5 3.3 3.9

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 160 66 170 170 170 66 140

蒸発残留物 (㎎/L) 248 120 274 246 274 120 222

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.1 6.8 7.0 7.3 7.3 6.8 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

水尾浄水場　　第2取水井
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水尾地域　　

採水日 5月18日 8月5日 10月19日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:02 10:30 10:35 12:35

気温 (℃) 17.0 30.8 11.6 8.0 30.8 8.0 16.9

水温 (℃) 14.0 14.2 14.0 13.8 14.2 13.8 14.0

一般細菌 (個/ml) 0 0 0 180 180 0 45

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.26 0.27 0.26 0.25 0.27 0.25 0.26

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 5.7 6.1 6.2 5.5 6.2 5.5 5.9

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 4.4 4.4 4.3 4.2 4.4 4.2 4.3

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 64 68 61 67 68 61 65

蒸発残留物 (㎎/L) 107 112 112 108 112 107 110

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.2 8.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

水尾浄水場　　第3取水井
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宕陰地域　　

採水日 5月18日 8月5日 10月19日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:46 11:00 11:05 11:30

気温 (℃) 15.0 26.9 11.9 2.6 26.9 2.6 14.1

水温 (℃) 11.9 11.2 12.4 12.0 12.4 11.2 11.9

一般細菌 (個/ml) 5 0 0 0 5 0 1

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.028 0.029 0.028 0.029 0.029 0.028 0.029

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.29 0.14 0.40 0.35 0.40 0.14 0.30

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 3.9 4.2 4.1 3.8 4.2 3.8 4.0

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.6 3.8 3.5 3.4 3.8 3.4 3.6

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 24 28 26 23 28 23 25

蒸発残留物 (㎎/L) 54 51 58 52 58 51 54

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

宕陰浄水場　　第1取水井
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宕陰地域　　

採水日 5月18日 8月5日 10月19日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 12:04 11:15 11:15 11:35

気温 (℃) 15.3 26.9 11.9 2.6 26.9 2.6 14.2

水温 (℃) 11.8 11.6 12.2 12.1 12.2 11.6 11.9

一般細菌 (個/ml) 2 4 0 0 4 0 2

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.019 0.020 0.020 0.022 0.022 0.019 0.020

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.26 0.18 0.20 0.29 0.29 0.18 0.23

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 4.0 4.6 4.3 3.9 4.6 3.9 4.2

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.009 0.007 0.017 0.009 0.017 0.007 0.011

塩化物イオン (㎎/L) 3.8 4.5 4.2 3.6 4.5 3.6 4.0

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 31 38 35 29 38 29 33

蒸発残留物 (㎎/L) 66 64 69 57 69 57 64

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.2 7.3 7.4 7.3 7.4 7.2 7.3

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

宕陰浄水場　　第2取水井
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中川・小野郷地域　　

採水日 5月12日 8月3日 10月19日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:05 11:38 14:10 10:46

気温 (℃) 28.0 28.2 14.0 0.8 28.2 0.8 17.8

水温 (℃) 11.3 14.7 14.9 12.0 14.9 11.3 13.2

一般細菌 (個/ml) 0 31 1 4 31 0 9

大腸菌 不検出 検出 不検出 検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.003 0.002 0.003 0.004 0.004 0.002 0.003

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.16 0.22 0.27 0.13 0.27 0.13 0.20

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.012 0.007 0.007 0.012 0.005未満 0.007

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.05 0.12 0.08 0.07 0.12 0.05 0.08

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03 0.05 0.04 0.10 0.10 0.03 0.06

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 6.9 6.4 6.8 7.5 7.5 6.4 6.9

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.012 0.012 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 61 68 58 63 68 58 63

蒸発残留物 (㎎/L) 81 100 96 94 100 81 93

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.7 6.8 7.3 7.9 7.9 6.8 7.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 2 3 1 1 3 1 2

濁度 (度) 0.4 0.6 0.2 1.1 1.1 0.2 0.6

中川浄水場　　第1-1取水井
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中川・小野郷地域　　

採水日 5月12日 8月3日 10月19日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:20 11:52 14:20 11:03

気温 (℃) 28.0 28.2 14.0 0.8 28.2 0.8 17.8

水温 (℃) 11.8 13.8 14.3 13.1 14.3 11.8 13.3

一般細菌 (個/ml) 38 11 1 0 38 0 13

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.005 0.004 0.005 0.006 0.006 0.004 0.005

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.16 0.43 0.17 0.14 0.43 0.14 0.23

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.011 0.009 0.007 0.011 0.005未満 0.007

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.04 0.05 0.03 0.02未満 0.05 0.02未満 0.03

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 9.6 8.4 8.9 9.9 9.9 8.4 9.2

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.5 3.2 3.6 3.5 3.6 3.2 3.5

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 83 88 94 78 94 78 86

蒸発残留物 (㎎/L) 96 116 130 110 130 96 113

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 8.0 7.1 7.8 8.0 8.0 7.1 7.7

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1 1未満 1未満 1未満 1 1未満 1未満

濁度 (度) 0.2 0.1 0.1未満 0.2 0.2 0.1未満 0.1

中川浄水場　　第1-2取水井
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中川・小野郷地域　　

採水日 5月12日 8月3日 10月19日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:45 11:19 14:50 10:13

気温 (℃) 21.8 26.1 14.0 1.0 26.1 1.0 15.7

水温 (℃) 12.3 13.1 12.8 13.0 13.1 12.3 12.8

一般細菌 (個/ml) 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.02未満 0.04 0.03 0.02未満 0.04 0.02未満 0.02未満

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.007 0.006 0.005未満 0.007 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 9.2 7.7 8.1 8.9 9.2 7.7 8.5

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.020 0.005未満 0.015 0.029 0.029 0.005未満 0.016

塩化物イオン (㎎/L) 3.2 3.3 3.3 3.1 3.3 3.1 3.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 54 64 53 50 64 50 55

蒸発残留物 (㎎/L) 87 106 100 94 106 87 97

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 8.0 7.6 8.0 8.4 8.4 7.6 8.0

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

中川浄水場　　第2-1取水井
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中川・小野郷地域　　

採水日 5月12日 8月3日 10月19日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:30 12:16 14:30 10:30

気温 (℃) 28.0 28.2 14.0 1.0 28.2 1.0 17.8

水温 (℃) 12.5 16.9 14.3 4.2 16.9 4.2 12.0

一般細菌 (個/ml) 5 10 10 2 10 2 7

大腸菌 検出 検出 検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.24 0.24 0.38 0.19 0.38 0.19 0.26

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.006 0.005未満 0.006 0.006 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.03 0.05 0.03 0.02未満 0.05 0.02未満 0.03

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.04 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.04 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 6.5 4.6 5.5 4.0 6.5 4.0 5.2

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.6 3.6 3.4 3.5 3.6 3.4 3.5

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 20 27 32 20 32 20 25

蒸発残留物 (㎎/L) 42 54 65 44 65 42 51

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.4 0.4 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.1 6.9 7.2 7.1 7.2 6.9 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1 2 1 1未満 2 1未満 1

濁度 (度) 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2

中川浄水場　　第3取水井
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中川・小野郷地域　　

採水日 5月12日 8月3日 10月19日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 12:15 13:03 12:20 10:20

気温 (℃) 25.6 29.9 13.0 1.5 29.9 1.5 17.5

水温 (℃) 13.4 14.5 13.4 13.2 14.5 13.2 13.6

一般細菌 (個/ml) 0 0 0 1 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.13 0.13 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 8.5 11 11 9.3 11 8.5 10.0

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.013 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.013 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 4.1 4.0 3.9 3.8 4.1 3.8 4.0

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 80 82 62 61 82 61 71

蒸発残留物 (㎎/L) 120 126 120 114 126 114 120

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.6 7.9 8.0 7.9 8.0 7.6 7.9

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

小野郷浄水場　　第1取水井
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中川・小野郷地域　　

採水日 5月12日 8月3日 10月19日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 12:25 13:20 12:10 10:15

気温 (℃) 25.6 29.9 13.0 1.5 29.9 1.5 17.5

水温 (℃) 13.0 13.5 13.2 13.5 13.5 13.0 13.3

一般細菌 (個/ml) 0 2 4 0 4 0 2

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.002 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.02 0.04 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 8.1 8.4 8.1 7.8 8.4 7.8 8.1

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 4.2 4.1 4.0 4.0 4.2 4.0 4.1

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 76 78 66 69 78 66 72

蒸発残留物 (㎎/L) 126 128 124 123 128 123 125

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.5 7.5 7.6 7.8 7.8 7.5 7.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

小野郷浄水場　　第2取水井
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雲ケ畑地域　　

採水日 4月6日 7月2日 10月19日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:20 11:36 15:10 11:56

気温 (℃) 13.0 23.6 15.1 1.7 23.6 1.7 13.4

水温 (℃) 13.8 13.5 14.2 14.1 14.2 13.5 13.9

一般細菌 (個/ml) 0 1 9 0 9 0 3

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.42 0.45 0.41 0.26 0.45 0.26 0.39

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.10 0.14

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 9.6 12 14 14 14 9.6 12

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.011 0.011 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.8 3.4 3.5 3.5 3.8 3.4 3.6

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 49 48 53 50 53 48 50

蒸発残留物 (㎎/L) 88 116 101 92 116 88 99

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.7 7.5 7.7 7.9 7.9 7.5 7.7

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1 0.1未満 0.1 0.2 0.2 0.1未満 0.1

雲ケ畑浄水場　　第1取水井
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雲ケ畑地域　　

採水日 4月6日 7月2日 10月19日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:35 11:51 15:20 11:42

気温 (℃) 13.0 23.6 15.1 1.7 23.6 1.7 13.4

水温 (℃) 13.8 14.0 14.2 14.0 14.2 13.8 14.0

一般細菌 (個/ml) 0 3 2 0 3 0 1

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.38 0.63 0.61 0.27 0.63 0.27 0.47

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.15 0.08未満 0.08未満 0.20 0.20 0.08未満 0.09

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.04 0.02未満 0.02未満 0.05 0.05 0.02未満 0.02

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 13 8.1 9.9 16 16 8.1 12

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.6 3.2 3.3 3.4 3.6 3.2 3.4

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 45 37 44 46 46 37 43

蒸発残留物 (㎎/L) 96 98 90 103 103 90 97

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000002 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000002 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.6 7.0 7.2 7.8 7.8 7.0 7.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満

雲ケ畑浄水場　　第2取水井
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鞍馬・貴船地域　　

採水日 4月6日 7月2日 10月8日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:00 9:56 10:06 13:00

気温 (℃) 10.2 20.7 14.0 1.2 20.7 1.2 11.5

水温 (℃) 12.8 13.3 15.2 10.3 15.2 10.3 12.9

一般細菌 (個/ml) 0 1 4 2 4 0 2

大腸菌 不検出 検出 検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.21 0.33 0.25 0.15 0.33 0.15 0.24

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.09 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.09 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 8.6 6.3 7.1 6.3 8.6 6.3 7.1

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.016 0.005未満 0.005未満 0.016 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 33 29 31 28 33 28 30

蒸発残留物 (㎎/L) 70 66 65 57 70 57 65

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.2 7.0 7.1 7.2 7.2 7.0 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

鞍馬・貴船浄水場　　第1取水井
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鞍馬・貴船地域　　

採水日 4月6日 7月2日 10月8日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:20 10:23 10:32 13:57

気温 (℃) 10.6 22.3 14.5 1.7 22.3 1.7 12.3

水温 (℃) 12.9 14.9 16.5 11.3 16.5 11.3 13.9

一般細菌 (個/ml) 0 1 1 0 1 0 1

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001 0.002 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.14 0.28 0.22 0.15 0.28 0.14 0.20

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.11 0.09 0.11 0.08未満 0.11 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.44 0.80 1.1 0.31 1.1 0.31 0.66

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 10 7.5 8.7 7.3 10 7.3 8.4

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.12 0.10 0.098 0.11 0.12 0.098 0.11

塩化物イオン (㎎/L) 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.1 3.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 47 38 44 35 47 35 41

蒸発残留物 (㎎/L) 86 75 78 68 86 68 77

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000004 0.000002 0.000002 0.000004 0.000001未満 0.000002

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.4 7.1 7.2 7.2 7.4 7.1 7.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 4 2 2 2 4 2 3

濁度 (度) 0.8 3.1 3.0 0.6 3.1 0.6 1.9

鞍馬・貴船浄水場　　第2取水井
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鞍馬・貴船地域　　

採水日 4月6日 7月2日 10月8日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:40 10:45 10:43 13:42

気温 (℃) 10.8 26.0 14.2 2.1 26.0 2.1 13.3

水温 (℃) 10.4 12.0 16.8 12.1 16.8 10.4 12.8

一般細菌 (個/ml) 0 0 1 0 1 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.15 0.07 0.15 0.11 0.15 0.07 0.12

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03未満 0.04

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 4.4 4.5 4.8 4.2 4.8 4.2 4.5

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.14 0.16 0.16 0.14 0.16 0.14 0.15

塩化物イオン (㎎/L) 4.7 4.6 4.1 4.4 4.7 4.1 4.5

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 45 46 48 37 48 37 44

蒸発残留物 (㎎/L) 78 88 74 70 88 70 78

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.1 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.2 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満

鞍馬・貴船浄水場　　第3取水井
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久多地域　　

採水日 4月14日 7月9日 10月8日 1月18日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 12:28 12:18 14:12 14:05

気温 (℃) 8.9 21.6 13.9 2.8 21.6 2.8 11.8

水温 (℃) 8.5 12.9 15.0 7.3 15.0 7.3 10.9

一般細菌 (個/ml) 2 0 4 2 4 0 2

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.33 0.53 0.28 0.23 0.53 0.23 0.34

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 3.6 3.5 4.3 3.7 4.3 3.5 3.8

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 5.1 4.9 4.3 4.3 5.1 4.3 4.7

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 12 16 19 12 19 12 15

蒸発残留物 (㎎/L) 38 51 44 40 51 38 43

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.5 6.2 6.7 6.7 6.7 6.2 6.5

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

久多浄水場　　第1取水井
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久多地域　　

採水日 4月14日 7月9日 10月8日 1月18日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 12:53 12:36 14:00 14:15

気温 (℃) 8.9 21.6 13.9 2.8 21.6 2.8 11.8

水温 (℃) 12.0 11.3 12.9 12.0 12.9 11.3 12.1

一般細菌 (個/ml) 2 0 0 0 2 0 1

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.02未満 0.03 0.02未満 0.02未満 0.03 0.02未満 0.02未満

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.15 0.08未満 0.14 0.12 0.15 0.08未満 0.10

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.11 0.05 0.07 0.15 0.15 0.05 0.10

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 10 8.2 12 9.3 12 8.2 9.9

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.15 0.14 0.14 0.16 0.16 0.14 0.15

塩化物イオン (㎎/L) 4.4 4.3 4.4 4.2 4.4 4.2 4.3

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 35 35 40 38 40 35 37

蒸発残留物 (㎎/L) 84 88 82 84 88 82 85

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 8.1 7.9 7.9 7.7 8.1 7.7 7.9

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1 1未満 1未満 2 2 1未満 1未満

濁度 (度) 0.3 0.1未満 0.1未満 0.6 0.6 0.1未満 0.2

久多浄水場　　第2取水井
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広河原・花脊地域　　

採水日 6月9日 9月1日 10月13日 1月19日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:10 14:00 14:20 14:45

気温 (℃) 30.0 29.0 20.0 -1.8 30.0 -1.8 19.3

水温 (℃) 10.5 15.1 15.8 11.3 15.8 10.5 13.2

一般細菌 (個/ml) 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.34 0.37 0.46 0.30 0.46 0.30 0.37

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005 0.005未満 0.005未満 0.005 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 4.0 4.0 4.6 3.6 4.6 3.6 4.1

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 5.6 5.0 4.7 4.5 5.6 4.5 5.0

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 13 15 18 12 18 12 15

蒸発残留物 (㎎/L) 38 36 40 36 40 36 38

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.4 6.3 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満

広河原・花脊浄水場　　第1取水井

-221-



広河原・花脊地域　　

採水日 6月9日 9月1日 10月13日 1月19日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:20 14:09 14:30 14:25

気温 (℃) 30.3 29.0 20.0 -1.8 30.3 -1.8 19.4

水温 (℃) 11.0 14.2 14.3 11.9 14.3 11.0 12.9

一般細菌 (個/ml) 0 0 2 0 2 0 1

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.30 0.34 0.37 0.27 0.37 0.27 0.32

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 4.2 4.0 4.6 3.7 4.6 3.7 4.1

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 5.4 5.0 4.7 4.6 5.4 4.6 4.9

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 18 17 22 17 22 17 19

蒸発残留物 (㎎/L) 48 36 48 42 48 36 44

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.6 6.4 6.6 6.5 6.6 6.4 6.5

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

広河原・花脊浄水場　　第2取水井
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別所地域　　

採水日 6月2日 9月1日 10月13日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:55 12:02 13:20 14:47

気温 (℃) 25.1 29.0 18.0 0.7 29.0 0.7 18.2

水温 (℃) 12.0 13.9 13.2 13.0 13.9 12.0 13.0

一般細菌 (個/ml) 0 0 0 100 100 0 25

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.86 0.62 0.45 0.58 0.86 0.45 0.63

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 6.4 6.7 7.1 5.9 7.1 5.9 6.5

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 14.8 17.3 12.6 18.2 18.2 12.6 15.7

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 54 55 50 48 55 48 52

蒸発残留物 (㎎/L) 108 118 100 110 118 100 109

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.0 6.1 6.3 5.9 6.3 5.9 6.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

別所浄水場　　第1-1取水井
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別所地域　　

採水日 6月2日 9月1日 10月13日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 12:10 12:11 13:30 14:35

気温 (℃) 25.1 29.0 18.0 0.7 29.0 0.7 18.2

水温 (℃) 11.2 15.0 13.4 12.2 15.0 11.2 13.0

一般細菌 (個/ml) 0 0 0 220 220 0 55

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.70 0.66 0.77 0.72 0.77 0.66 0.71

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.48 0.12 1.3 0.78 1.3 0.12 0.67

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 7.4 7.1 5.5 7.4 7.4 5.5 6.9

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.010 0.005未満 0.010 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 12.0 10.8 11.3 9.7 12.0 9.7 11.0

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 53 52 43 50 53 43 50

蒸発残留物 (㎎/L) 97 96 96 99 99 96 97

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.5 6.5 6.4 6.8 6.8 6.4 6.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1 1未満 1未満 2 2 1未満 1未満

濁度 (度) 0.5 0.1未満 1.9 2.6 2.6 0.1未満 1.3

別所浄水場　　第1-2取水井
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別所地域　　

採水日 6月2日 9月1日 10月13日 1月12日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 12:35 12:24 13:40 15:08

気温 (℃) 26.3 30.2 18.0 0.3 30.2 0.3 18.7

水温 (℃) 10.8 12.0 11.8 11.5 12.0 10.8 11.5

一般細菌 (個/ml) 2 3 0 18 18 0 6

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.35 0.32 0.34 0.36 0.36 0.32 0.34

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 6.5 5.9 5.5 5.7 6.5 5.5 5.9

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 11.0 10.5 10.6 10.5 11.0 10.5 10.7

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 37 38 33 33 38 33 35

蒸発残留物 (㎎/L) 76 77 76 74 77 74 76

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.4 6.5 6.5 6.6 6.6 6.4 6.5

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.3 0.3 0.1未満 0.1未満

別所浄水場　　第2取水井
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百井地域　　

採水日 4月14日 7月13日 10月8日 1月18日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:15 14:15 11:53 11:35

気温 (℃) 5.0 16.2 12.5 0.5 16.2 0.5 8.6

水温 (℃) 10.3 11.8 13.0 10.6 13.0 10.3 11.4

一般細菌 (個/ml) 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.12 0.07 0.14 0.15 0.15 0.07 0.12

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.008 0.018 0.005 0.007 0.018 0.005 0.010

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.04 0.03未満 0.03未満 0.04 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 3.0 3.3 3.5 3.1 3.5 3.0 3.2

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.007 0.10 0.005 0.025 0.10 0.005 0.034

塩化物イオン (㎎/L) 4.9 3.0 3.1 3.8 4.9 3.0 3.7

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 21 17 20 20 21 17 20

蒸発残留物 (㎎/L) 45 48 38 52 52 38 46

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.1 6.1 6.3 6.2 6.3 6.1 6.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

百井浄水場　　第1取水井
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百井地域　　

採水日 4月14日 7月9日 10月8日 1月18日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:33 11:13 11:38 11:45

気温 (℃) 5.0 20.3 12.5 0.5 20.3 0.5 9.6

水温 (℃) 10.2 10.9 13.0 11.0 13.0 10.2 11.3

一般細菌 (個/ml) 0 1 5 0 5 0 2

大腸菌 不検出 不検出 検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.40 0.17 0.23 0.13 0.40 0.13 0.23

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.012 0.005未満 0.009 0.012 0.005未満 0.005

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 2.6 2.9 3.1 3.1 3.1 2.6 2.9

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.036 0.037 0.021 0.043 0.043 0.021 0.034

塩化物イオン (㎎/L) 4.4 5.2 4.7 3.9 5.2 3.9 4.6

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 36 31 22 18 36 18 27

蒸発残留物 (㎎/L) 70 68 40 48 70 40 57

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.4 6.4 6.4 6.2 6.4 6.2 6.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1 0.1未満 0.1未満

百井浄水場　　第2取水井

-227-



大原地域　　

採水日 4月7日 7月1日 10月13日 1月18日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:54 13:30 11:30 11:00

気温 (℃) 17.7 27.5 19.2 3.2 27.5 3.2 16.9

水温 (℃) 8.9 16.5 16.8 8.0 16.8 8.0 12.6

一般細菌 (個/ml) 0 4 1 0 4 0 1

大腸菌 検出 検出 検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.41 0.54 0.74 0.26 0.74 0.26 0.49

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 3.0 2.9 3.3 3.6 3.6 2.9 3.2

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.9 3.1 2.9 6.4 6.4 2.9 4.1

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 16 16 19 20 20 16 18

蒸発残留物 (㎎/L) 42 46 42 52 52 42 46

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.6 0.3未満 0.3未満 0.6 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.8 6.7 6.7 6.9 6.9 6.7 6.8

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1 1未満 1未満 1 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

大原第1浄水場　　原水
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大原地域　　

採水日 4月7日 7月1日 10月13日 1月18日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:14 10:45 10:55 10:40

気温 (℃) 13.7 23.5 16.2 3.2 23.5 3.2 14.2

水温 (℃) 9.8 16.0 18.5 9.8 18.5 9.8 13.5

一般細菌 (個/ml) 0 20 0 0 20 0 5

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 1.3 2.1 1.6 0.71 2.1 0.71 1.4

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 3.8 4.7 5.2 4.1 5.2 3.8 4.5

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 4.9 5.1 4.2 5.6 5.6 4.2 5.0

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 28 39 40 28 40 28 34

蒸発残留物 (㎎/L) 64 84 78 68 84 64 74

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満

大原第2浄水場　　原水
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黒田地域　　

採水日 6月8日 9月3日 10月15日 1月19日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 9:30 10:03 10:10 13:16

気温 (℃) 23.8 27.6 16.8 -1.0 27.6 -1.0 16.8

水温 (℃) 13.5 20.8 14.2 2.3 20.8 2.3 12.7

一般細菌 (個/ml) 18 190 72 6 190 6 72

大腸菌 検出 検出 検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.37 0.42 0.42 0.34 0.42 0.34 0.39

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02 0.03 0.02未満 0.03 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 3.7 3.5 3.4 3.4 3.7 3.4 3.5

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3 3.4

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 22 22 20 21 22 20 21

蒸発残留物 (㎎/L) 51 57 50 46 57 46 51

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.4 0.6 0.4 0.3 0.6 0.3 0.4

ｐＨ値 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1 2 2 1 2 1 2

濁度 (度) 0.3 0.7 0.8 0.2 0.8 0.2 0.5

黒田浄水場　　原水
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弓削地域　　

採水日 6月8日 9月3日 10月15日 1月19日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 13:15 13:40 13:40 10:30

気温 (℃) 32.3 27.8 18.4 0.9 32.3 0.9 19.9

水温 (℃) 17.9 22.0 16.8 3.3 22.0 3.3 15.0

一般細菌 (個/ml) 29 170 22 2 170 2 56

大腸菌 検出 検出 検出 検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.24 0.30 0.36 0.24 0.36 0.24 0.29

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 3.9 3.6 3.5 3.1 3.9 3.1 3.5

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 4.4 4.4 4.1 4.2 4.4 4.1 4.3

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 16 15 15 13 16 13 15

蒸発残留物 (㎎/L) 36 48 40 36 48 36 40

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000006 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1 1 1未満 1未満 1 1未満 1未満

濁度 (度) 0.4 0.3 0.2 0.1未満 0.4 0.1未満 0.2

弓削浄水場　　第1水源河川水
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弓削地域　　

採水日 6月8日 9月3日 10月15日 1月19日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 13:42 14:07 14:00 10:48

気温 (℃) 32.3 28.3 18.4 0.6 32.3 0.6 19.9

水温 (℃) 14.3 17.0 15.7 13.1 17.0 13.1 15.0

一般細菌 (個/ml) 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.07 0.08 0.15 0.08 0.15 0.07 0.10

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.10 0.14 0.08未満 0.13 0.14 0.08未満 0.09

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.10 0.06 0.16 0.05 0.16 0.05 0.09

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 16 15 13 15 16 13 15

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.025 0.021 0.024 0.039 0.039 0.021 0.027

塩化物イオン (㎎/L) 7.3 6.7 6.2 8.4 8.4 6.2 7.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 72 68 62 65 72 62 67

蒸発残留物 (㎎/L) 121 138 112 118 138 112 122

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 7.8 7.8 7.7 7.7 7.8 7.7 7.8

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 2 1未満 2 1未満 1未満

濁度 (度) 0.2 0.1未満 0.6 0.1未満 0.6 0.1未満 0.2

弓削浄水場　　第2水源深井戸水
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京北中部地域　　

採水日 6月8日 9月3日 10月15日 1月19日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:20 10:49 11:00 12:04

気温 (℃) 25.7 28.0 18.0 0.1 28.0 0.1 18.0

水温 (℃) 14.5 21.2 16.8 5.2 21.2 5.2 14.4

一般細菌 (個/ml) 2 7 13 3 13 2 6

大腸菌 検出 不検出 検出 検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.21 0.33 0.40 0.25 0.40 0.21 0.30

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 4.2 4.1 3.8 3.3 4.2 3.3 3.9

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 4.3 4.2 3.8 4.0 4.3 3.8 4.1

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 14 14 14 13 14 13 14

蒸発残留物 (㎎/L) 40 44 42 33 44 33 40

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.6 6.4 6.5 6.6 6.6 6.4 6.5

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

小塩浄水場　　第1水源河川水
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京北中部地域　　

採水日 6月8日 9月3日 10月15日 1月19日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 10:38 11:04 11:15 12:27

気温 (℃) 25.7 28.0 18.0 0.1 28.0 0.1 18.0

水温 (℃) 13.6 21.0 17.0 6.7 21.0 6.7 14.6

一般細菌 (個/ml) 0 0 0 3 3 0 1

大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.26 0.39 0.48 0.32 0.48 0.26 0.36

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 4.0 4.0 3.5 3.2 4.0 3.2 3.7

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 4.5 4.2 4.0 4.0 4.5 4.0 4.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 13 13 12 12 13 12 13

蒸発残留物 (㎎/L) 38 42 42 34 42 34 39

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.3 6.2 6.2 6.3 6.3 6.2 6.3

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

小塩浄水場　　第2水源浅井戸水
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京北中部地域　　

採水日 6月8日 9月3日 10月15日 1月19日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:40 11:54 12:05 11:17

気温 (℃) 27.9 27.5 17.8 1.9 27.9 1.9 18.8

水温 (℃) 18.3 24.5 20.2 10.0 24.5 10.0 18.3

一般細菌 (個/ml) 28 160 4 0 160 0 48

大腸菌 不検出 検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.71 0.54 0.99 0.57 0.99 0.54 0.70

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 5.2 4.7 6.0 5.4 6.0 4.7 5.3

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 6.1 4.8 6.2 6.8 6.8 4.8 6.0

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 31 29 40 29 40 29 32

蒸発残留物 (㎎/L) 64 60 86 65 86 60 69

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

ｐＨ値 6.2 6.2 6.1 6.2 6.2 6.1 6.2

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

山国浄水場　　第1水源浅井戸水
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京北中部地域　　

採水日 6月8日 9月3日 10月15日 1月19日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 11:15 11:32 11:35 11:34

気温 (℃) 28.0 28.3 18.0 1.7 28.3 1.7 19.0

水温 (℃) 23.0 26.5 18.0 3.7 26.5 3.7 17.8

一般細菌 (個/ml) 17000 - 120 7 17000 7 5700

大腸菌 検出 検出 検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.25 0.36 0.36 0.29 0.36 0.25 0.32

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.04 0.05 0.08 0.05 0.08 0.04 0.06

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 4.5 4.2 4.1 3.7 4.5 3.7 4.1

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.009 0.015 0.023 0.009 0.023 0.009 0.014

塩化物イオン (㎎/L) 4.4 4.0 3.9 4.4 4.4 3.9 4.2

カルシウム，マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 22 23 22 18 23 18 21

蒸発残留物 (㎎/L) 44 50 53 42 53 42 47

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4

ｐＨ値 7.3 7.0 7.1 7.1 7.3 7.0 7.1

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 2 2 2 1 2 1 2

濁度 (度) 0.4 0.1未満 0.3 0.1 0.4 0.1未満 0.2

山国浄水場　　第2水源河川水
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細野地域　　

採水日 6月8日 9月3日 10月15日 1月21日 最高値 最低値 平均値

採水時刻 14:25 14:50 14:45 10:50

気温 (℃) 30.7 24.0 16.2 2.4 30.7 2.4 18.3

水温 (℃) 16.5 22.0 15.6 3.8 22.0 3.8 14.5

一般細菌 (個/ml) 16 120 11 2 120 2 37

大腸菌 検出 検出 検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (㎎/L) 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

水銀及びその化合物 (㎎/L) 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

セレン及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

シアン化物イオン及び塩化シアン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (㎎/L) 0.26 0.35 0.33 0.17 0.35 0.17 0.28

フッ素及びその化合物 (㎎/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 (㎎/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1,4-ジオキサン (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

(㎎/L) 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満

ジクロロメタン (㎎/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

テトラクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

トリクロロエチレン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

ベンゼン (㎎/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

亜鉛及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (㎎/L) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

銅及びその化合物 (㎎/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (㎎/L) 3.8 3.6 3.7 3.4 3.8 3.4 3.6

マンガン及びその化合物 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

塩化物イオン (㎎/L) 3.3 3.1 3.0 3.2 3.3 3.0 3.2

カルシウム,マグネシウム等（硬度） (㎎/L) 21 22 21 22 22 21 22

蒸発残留物 (㎎/L) 47 58 56 50 58 47 53

陰イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

ジェオスミン (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール (㎎/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (㎎/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

フェノール類 (㎎/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物（全有機炭素（TOC）の量） (㎎/L) 0.4 0.5 0.4 0.3未満 0.5 0.3未満 0.3

ｐＨ値 7.4 7.2 7.3 7.4 7.4 7.2 7.3

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 (度) 2 1 1 1未満 2 1未満 1

濁度 (度) 0.2 0.2 0.2 0.1未満 0.2 0.1未満 0.2

細野浄水場　　原水
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第1取水井 第2取水井 第1取水井 第2取水井 第3取水井

採 水 日 4月7日 4月7日 5月18日 5月18日 5月18日

採 水 時 刻 9：40 10:14 10:15 10:35 11:02

気 温 (℃) 10.5 10.0 13.1 13.9 17.0

水 温 (℃) 8.7 13.5 13.9 13.9 14.0

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0005 0.0004 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ジ
(2- ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ )

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類 次項参照 - - - -

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 20 31 123 158 64

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.006 0.004 0.001未満 0.001未満

遊 離 炭 酸 (mg/L) 2.3 2.0 12 22 0.8

1,1,1- ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.4 0.1 0.5 0.6 0.7

臭気強度（TON） 1未満 3 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 44 90 188 248 107

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

pH 値 6.7 7.8 7.3 7.1 8.2

腐食性（ランゲリア指数） -3.0 -1.0 -0.7 -0.8 -0.3

従 属 栄 養細 菌数 (集落/mL) 78 42 61 160 9

1,1- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

採 水 地 点

（２）原水水質管理目標設定項目等試験

静原地域

静原浄水場

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

水尾地域

水尾浄水場
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第１取水井 第2取水井 第1-1取水井 第1-2取水井 第2-1取水井 第3取水井 第１取水井 第2取水井

5月18日 5月18日 5月12日 5月12日 5月12日 5月12日 5月12日 5月12日

11:46 12:04 11:05 11:20 10:45 11:30 12:15 12:25

15.0 15.3 28.0 28.0 21.8 28.0 25.6 25.6

11.9 11.8 11.3 11.8 12.3 12.5 12.4 13.0

0.0002未満 0.0002未満 0.0003 0.0005 0.0002 0.0002未満 0.0002未満 0.0003

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

- - - - - 次項参照 - -

24 31 61 83 54 20 80 76

0.001未満 0.009 0.001 0.001 0.020 0.002 0.013 0.001

3.7 4.2 1.3 0.5未満 0.5未満 1.9 3.0 3.6

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.7 0.7 0.3 0.2 0.1 0.1 0.8 0.8

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

54 66 81 96 87 42 120 126

0.1未満 0.1未満 0.4 0.2 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満

7.2 7.2 7.7 8.0 8.0 7.1 7.6 7.5

-2.3 -2.1 -0.9 -0.4 -0.6 -2.4 -0.9 -0.9

48 52 13 730 4 290 5 46

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.01未満 0.01未満 0.05 0.04 0.01未満 0.03 0.01未満 0.01未満

0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満

宕陰地域

宕陰浄水場

中川・小野郷地域

中川浄水場 小野郷浄水場
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第1取水井 第2取水井 第1取水井 第2取水井 第3取水井

採 水 日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日 4月6日

採 水 時 刻 11:20 11:35 10:00 10:20 10:40

気 温 (℃) 13.0 13.0 10.2 10.6 10.8

水 温 (℃) 13.8 13.8 12.8 12.9 10.4

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002

1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ジ
(2- ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ )

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類 - - - - -

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 49 45 33 47 45

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.005 0.003 0.004 0.12 0.14

遊 離 炭 酸 (mg/L) 2.1 2.9 5.0 4.5 5.7

1,1,1- ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3

臭気強度（TON） 2 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 88 96 70 86 78

濁 度 （度） 0.1 0.1未満 0.1未満 0.8 0.2

pH 値 7.7 7.6 7.2 7.4 7.1

腐食性（ランゲリア指数） -1.0 -1.1 -1.9 -1.3 -1.9

従 属 栄 養細 菌数 (集落/mL) 33 14 150 210 40

1,1- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

採 水 地 点

雲ケ畑地域 鞍馬・貴船地域

雲ケ畑浄水場 鞍馬・貴船浄水場
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第１取水井 第2取水井 第1取水井 第2取水井 第1-1取水井 第1-2取水井 第2取水井

4月14日 4月14日 6月9日 6月9日 6月2日 6月2日 6月2日

12:28 12:53 11:10 11:20 11:55 12:10 12:35

8.9 8.9 30.3 30.3 25.1 25.1 26.3

8.5 12.0 10.5 11.0 12.0 11.2 10.8

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

- - - - - - -

12 35 13 18 54 53 37

0.002 0.150 0.001未満 0.001未満 0.002 0.004 0.001未満

7.4 1.1 8.2 8.8 54 24 24

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.6 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5 0.6

1未満 2 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

38 84 38 48 108 97 76

0.1未満 0.3 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.5 0.1未満

6.5 8.1 6.4 6.6 6.0 6.5 6.4

-3.6 -0.8 -3.7 -3.3 -3.0 -2.4 -2.8

24 95 2 15 75 10 14

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01未満

0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満

広河原・花脊地域

広河原・花脊浄水場

別所地域

別所浄水場

久多地域

久多浄水場
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黒田地域

大原第1浄水場 大原第2浄水場 黒田浄水場

第1取水井 第2取水井 浄水場原水 浄水場原水 浄水場原水

採 水 日 4月14日 4月14日 4月7日 4月7日 6月8日

採 水 時 刻 10:15 10:33 11:54 11:14 9:30

気 温 (℃) 5.0 5.0 17.7 13.7 23.8

水 温 (℃) 10.3 10.2 8.9 9.8 13.5

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.002 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ト ル エ ン (mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ジ
(2- ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ )

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

農 薬 類 - - 次項参照 次項参照 次項参照

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 21 36 16 28 22

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.007 0.036 0.001未満 0.001未満 0.003

遊 離 炭 酸 (mg/L) 26 23 5.9 13 0.8

1,1,1- ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.8 0.6 0.3 2.1

臭気強度（TON） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 45 70 42 64 51

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.3

pH 値 6.1 6.4 6.8 6.5 7.6

腐食性（ランゲリア指数） -3.5 -2.7 -3.2 -2.8 -1.9

従 属 栄 養細 菌数 (集落/mL) 250 56 58 72 1200

1,1- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ (mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.02

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満

採 水 地 点

百井地域

百井浄水場

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

大原地域
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細野地域

細野浄水場

第1水源河川水 第2水源深井戸 第1水源河川水 第2水源浅井戸 第1水源浅井戸 第2水源河川水 浄水場原水

6月8日 6月8日 6月8日 6月8日 6月8日 6月8日 6月8日

13:15 13:42 10:20 10:38 11:40 11:15 14:25

32.3 32.3 25.7 25.7 27.9 28.0 30.7

17.9 14.3 14.5 13.6 18.3 23.0 16.5

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

次項参照 - 次項参照 次項参照 次項参照 次項参照 次項参照

16 72 14 13 31 22 21

0.003 0.025 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.009 0.001未満

0.5未満 0.5未満 8.8 11 40 1.1 0.5未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

1.5 0.7 0.7 0.6 0.9 1.6 1.5

1 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1未満

36 121 40 38 64 44 47

0.4 0.2 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.4 0.2

7.3 7.8 6.6 6.3 6.2 7.3 7.4

-2.4 -0.6 -3.4 -3.8 -3.0 -2.0 -2.1

860 8 160 54 190 7800 910

0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.01 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01

0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満

京北中部地域

小塩浄水場 山国浄水場

弓削地域

弓削浄水場
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採水日 分析値 目標値 採水日 分析値 目標値

静原浄水場　第1取水井 4月7日 1以下 1以下 10月13日 1以下 1以下

中川浄水場　第3取水井 5月12日 1以下 1以下 10月19日 1以下 1以下

大原第1浄水場　原水 4月7日 1以下 1以下 10月13日 1以下 1以下

大原第2浄水場　原水 4月7日 1以下 1以下 10月13日 1以下 1以下

黒田浄水場　原水 6月8日 1以下 1以下 10月15日 1以下 1以下

弓削浄水場　第1水源河川水 6月8日 1以下 1以下 10月15日 1以下 1以下

小塩浄水場　第1水源河川水 6月8日 1以下 1以下 10月15日 1以下 1以下

小塩浄水場　第2水源浅井戸 6月8日 1以下 1以下 10月15日 1以下 1以下

山国浄水場　第1水源浅井戸 6月8日 1以下 1以下 10月15日 1以下 1以下

山国浄水場　第2水源河川水 6月8日 1以下 1以下 10月15日 1以下 1以下

細野浄水場　原水 6月8日 1以下 1以下 10月15日 1以下 1以下

備　　　考

　*分析値は検出濃度と目標濃度の比の和

(３)原水農薬類試験
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２ 給水栓水質検査

（山間地域）
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  給水区域図
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中川 小野郷

最高 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.6

最低 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4

平均 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5

最高 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.7

最低 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5

平均 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.6

最高 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.2 0.6

最低 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.1 0.4

平均 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5

最高 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.7

最低 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.1 0.3

平均 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5

最高 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.2 0.7

最低 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.1 0.5

平均 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.6

最高 0.7 0.6 0.8 0.6 0.5 0.7 0.6 0.2 0.8

最低 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.1 0.4

平均 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.1 0.6

最高 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.6 0.1 0.7

最低 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.1 0.5

平均 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.1 0.6

最高 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.2 0.7

最低 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.1 0.4

平均 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.1 0.6

最高 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.2 0.7

最低 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.1 0.4

平均 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.2 0.5

最高 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.3 0.6

最低 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3

平均 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.2 0.5

最高 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 0.2 0.7

最低 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.2 0.5

平均 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 0.2 0.6

最高 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.2 0.6

最低 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.1 0.4

平均 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.2 0.5

雲ケ畑 鞍馬・貴船
中川・小野郷

外畑 静原 水尾 宕陰

１２
月

久多

２
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

１
月

給水区域

（備考） 単位はmg/Lである。

（１） 給水栓毎日検査残留塩素濃度

３
月

９
月

１０
月

１１
月

-248-



大原第1 大原第2 小塩 山国

0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7

0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3

0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5

0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8

0.5 0.5 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3

0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5

0.6 0.5 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6

0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2

0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4

0.7 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7

0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3

0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5

0.8 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8

0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5

0.6 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.9

0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4

0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7

0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8

0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5

0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8

0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3 0.5 0.4 0.6 0.5

0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7

0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8

0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6

0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7

0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3

0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5

0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7

0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.6 0.4

0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5

0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7

0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4

0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5

細野黒田 弓削広河原・花脊 百井別所
大原 京北中部
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(２）給水栓全項目等検査
　外畑地域

採 水 日 4月1日 5月11日 6月1日 7月6日 8月4日 9月1日

採 水 時 刻 14:41 14:00 13:43 12:40 12:30 13:05

気 温 (℃) 11.7 19.0 24.8 21.5 30.5 33.0

水 温 (℃) 12.1 17.7 18.9 19.0 23.7 26.5

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.54 - - 0.57 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06 0.07

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.007 0.009 0.013 0.013 0.010 0.021

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003 0.004 0.006 0.004 0.003未満 0.006

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003 0.003未満 0.005 0.004 0.003未満 0.006

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.008

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 4.4 - - 4.5 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.2 4.5 4.7 4.6 4.6 5.0

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 36 - - 32 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 71 - - 64 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5

pH 値 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.9

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.3
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10月5日 11月2日 12月7日 1月6日 2月1日 3月8日 最高値 最低値 平均値

13:10 14:10 12:15 12:30 13:35 13:13

21.2 18.2 11.8 5.0 10.1 9.9 33.0 5.0 18.1

22.0 17.5 12.9 8.0 8.4 10.3 26.5 8.0 16.4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.66 - - 0.47 - 0.66 0.47 0.56

0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.06 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06未満 0.08 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.019 0.009 0.010 0.006 0.013 0.016 0.021 0.006 0.012

0.006 0.003 0.003 0.003未満 0.004 0.006 0.006 0.003未満 0.004

0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02

0.005 0.003 0.003未満 0.003未満 0.004 0.006 0.006 0.003未満 0.003

0.007 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.003 0.005

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.7 - - 3.9 - 4.7 3.9 4.4

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.9 4.6 4.7 4.8 4.7 3.9 5.0 3.9 4.6

- 38 - - 39 - 39 32 36

- 63 - - 68 - 71 63 67

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.4 0.4 0.3 0.3未満 0.4 0.4 0.5 0.3未満 0.4

7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.7 7.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.7 0.3 0.5
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　静原地域
採 水 日 4月13日 5月13日 6月2日 7月7日 8月3日 9月8日

採 水 時 刻 13:28 9:44 9:20 14:40 10:00 12:10

気 温 (℃) 8.2 13.9 23.6 24.5 28.3 23.8

水 温 (℃) 13.0 17.1 19.1 19.5 22.9 25.8

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 - - 0.0003未満 - -

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 - - 0.00005未満 - -

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.52 - - 0.71 - -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08未満 - - 0.08未満 - -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 - - 0.0002未満 - -

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

トリクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 - - 0.06未満 - -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.002 - - 0.005 - -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 0.003 0.005 0.006 0.008 0.009

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001 - - 0.001 - -

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.002 - - 0.003 - -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

ホルムアルデヒド (mg/L) 0.008未満 - - 0.008未満 - -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02 0.03 0.03

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.03未満 - - 0.03未満 - -

銅及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 3.9 - - 3.9 - -

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 3.8 4.0 3.9 3.8 4.0 4.2

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 18 - - 19 - -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 52 - - 56 - -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 - - 0.0005未満 - -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5
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10月6日 11月20日 12月8日 1月8日 2月9日 3月1日 最高値 最低値 平均値

12:20 15:07 12:55 13:25 15:10 14:43

19.1 19.0 10.2 0.8 2.2 17.3 28.3 0.8 15.9

21.8 16.8 12.2 7.2 8.2 10.2 25.8 7.2 16.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.49 - - 0.47 - 0.71 0.47 0.55

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.002 - - 0.002 - 0.005 0.002 0.003

0.006 0.003 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.009 0.003未満 0.003

- 0.001 - - 0.001 - 0.001 0.001 0.001

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.002 - - 0.002 - 0.003 0.002 0.002

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

0.03 0.02 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満 0.03 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.5 - - 4.3 - 4.5 3.9 4.2

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.0 3.9 3.9 3.9 3.5 3.6 4.2 3.5 3.9

- 19 - - 19 - 19 18 19

- 47 - - 51 - 56 47 52

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

7.4 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.4 7.2 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.8 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.8 0.4 0.6
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　水尾地域
採 水 日 4月13日 5月18日 6月11日 7月7日 8月5日 9月2日

採 水 時 刻 9:44 9:43 9:57 9:55 9:55 10:10

気 温 (℃) 9.7 14.3 22.4 24.0 30.8 31.0

水 温 (℃) 14.0 16.8 22.8 21.2 23.5 26.2

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0005 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.17 - - 0.18 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.054 - - 0.070 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 7.3 - - 6.6 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.9 5.0 5.3 5.7 5.8 5.8

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 99 - - 64 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 162 - - 130 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5
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10月6日 11月26日 12月8日 1月8日 2月18日 3月1日 最高値 最低値 平均値

10:10 13:25 10:00 11:10 10:30 10:13

19.5 14.0 10.9 -1.0 2.0 13.6 31.0 -1.0 15.9

20.6 13.6 12.1 6.4 8.5 9.0 26.2 6.4 16.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0005 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.16 - - 0.16 - 0.18 0.16 0.17

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.070 0.005未満 0.031

- 0.03 - - 0.02未満 - 0.03 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 7.8 - - 6.9 - 7.8 6.6 7.2

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

5.8 5.2 5.2 5.1 4.6 4.6 5.8 4.6 5.3

- 110 - - 93 - 110 64 92

- 167 - - 138 - 167 130 149

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 7.1 7.4 7.1 7.2

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.8 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.8 0.3 0.5
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　宕陰地域
採 水 日 4月13日 5月18日 6月11日 7月7日 8月5日 9月2日

採 水 時 刻 10:28 12:50 10:46 10:43 11:30 10:30

気 温 (℃) 9.6 16.9 22.8 23.9 32.0 29.6

水 温 (℃) 12.6 18.3 23.8 21.9 25.8 28.8

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.30 - - 0.22 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02 0.02未満 0.02 0.02 0.02 0.03

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 4.2 - - 4.8 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.5 4.7 4.6 4.7 5.2 4.7

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 27 - - 33 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 62 - - 70 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
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10月6日 11月26日 12月8日 1月8日 2月18日 3月1日 最高値 最低値 平均値

10:30 12:50 10:30 11:40 11:00 10:48

18.8 13.0 10.9 -2.0 2.8 14.0 32.0 -2.0 16.0

21.8 13.6 11.2 6.2 7.8 8.8 28.8 6.2 16.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.36 - - 0.34 - 0.36 0.22 0.31

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

0.04 0.02未満 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05 0.02未満 0.02

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.5 - - 4.2 - 4.8 4.2 4.4

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.8 4.4 4.5 4.4 4.1 4.2 5.2 4.1 4.6

- 28 - - 26 - 33 26 29

- 54 - - 54 - 70 54 60

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.0 7.2 7.1 7.1 7.0 7.1 7.2 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5
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　中川・小野郷地域（中川）
採 水 日 4月6日 5月12日 6月4日 7月2日 8月3日 9月2日

採 水 時 刻 12:50 13:20 13:15 14:20 14:50 11:25

気 温 (℃) 15.4 28.5 29.7 23.2 32.3 32.8

水 温 (℃) 12.0 18.2 20.8 21.9 24.9 27.2

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.15 - - 0.20 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) - 0.08未満 - - 0.08未満 -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 0.009

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.005 0.005

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.02

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.007 - - 0.012 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 6.8 - - 6.4 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 6.5 6.4 6.3 6.5 6.2 6.6

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 44 - - 49 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 72 - - 89 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満

pH 値 6.9 6.8 6.8 6.9 6.8 7.0

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5
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10月6日 11月24日 12月8日 1月8日 2月18日 3月1日 最高値 最低値 平均値

11:15 12:55 11:40 12:15 12:00 12:00

20.5 13.6 10.6 1.0 1.4 16.1 32.8 1.0 18.8

21.0 14.0 10.4 5.4 7.8 8.8 27.2 5.4 16.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.18 - - 0.14 - 0.20 0.14 0.17

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.004 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.009 0.001未満 0.002

0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.005 0.003未満 0.003未満

0.002 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

0.003 0.002 0.002 0.01未満 0.001 0.001 0.004 0.001未満 0.002

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.011 - - 0.007 - 0.012 0.007 0.009

0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01 - - 0.01未満 - 0.01 0.01未満 0.01未満

- 6.7 - - 7.9 - 7.9 6.4 7.0

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

6.3 6.2 6.4 6.3 5.8 5.5 6.6 5.5 6.3

- 45 - - 46 - 49 44 46

- 76 - - 80 - 89 72 79

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

6.9 6.8 6.9 6.8 6.8 6.8 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6
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　中川・小野郷地域（小野郷）
採 水 日 4月6日 5月12日 6月4日 7月2日 8月3日 9月2日

採 水 時 刻 12:30 12:50 11:44 14:50 14:13 11:10

気 温 (℃) 15.1 28.5 26.9 21.8 32.2 32.3

水 温 (℃) 11.2 17.8 21.0 22.1 24.5 27.6

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - 0.0003未満 - - 0.0003未満 -

水銀及びその化合物 (mg/L) - 0.00005未満 - - 0.00005未満 -

セレン及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001

六価クロム化合物 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - 0.04 - - 0.04 -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - 0.0002未満 - - 0.0002未満 -

1,4-ジオキサン (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - 0.004未満 - - 0.004未満 -

ジクロロメタン (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

テトラクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

トリクロロエチレン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

ベ ン ゼ ン (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

塩 素 酸 (mg/L) - 0.06未満 - - 0.06未満 -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.002未満 - - 0.002未満 -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 0.002 0.002 0.005

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 0.002

臭 素 酸 (mg/L) - 0.001未満 - - 0.001未満 -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01

トリクロロ酢酸 (mg/L) - 0.003未満 - - 0.003未満 -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.002 0.003

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - 0.008未満 - - 0.008未満 -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

鉄及びその化合物 (mg/L) - 0.03未満 - - 0.03未満 -

銅及びその化合物 (mg/L) - 0.01未満 - - 0.01未満 -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - 8.4 - - 9.4 -

マンガン及びその化合物 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1 4.4

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - 74 - - 78 -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - 114 - - 127 -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.02未満 - - 0.02未満 -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - 0.000001未満 - - 0.000001未満 -

非イオン界面活性剤 (mg/L) - 0.005未満 - - 0.005未満 -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - 0.0005未満 - - 0.0005未満 -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.7 7.6 7.7 7.7 7.6 7.7

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
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10月6日 11月24日 12月8日 1月8日 2月18日 3月1日 最高値 最低値 平均値

11:00 12:32 11:15 12:00 11:35 11:33

19.6 14.4 10.0 -0.4 0.8 14.1 32.3 -0.4 17.9

21.0 13.3 9.2 4.5 6.8 7.6 27.6 4.5 15.6

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.03 - - 0.03 - 0.04 0.03 0.04

0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.002 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.005 0.001未満 0.001

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.003 0.001未満 0.001未満

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 9.2 - - 9.2 - 9.4 8.4 9.1

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.3 4.1 4.3 4.2 4.0 4.0 4.4 4.0 4.2

- 70 - - 70 - 78 70 73

- 115 - - 116 - 127 114 118

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.8 7.9 7.6 7.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5
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　雲ケ畑地域
採 水 日 4月13日 5月13日 6月2日 7月7日 8月3日 9月2日

採 水 時 刻 11:38 12:19 15:03 11:52 10:35 11:50

気 温 (℃) 8.9 15.5 26.8 22.9 28.6 32.0

水 温 (℃) 13.4 18.9 20.8 19.2 23.2 28.0

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 - - 0.0003未満 - -

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 - - 0.00005未満 - -

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001 - -

六価クロム化合物 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.42 - - 0.52 - -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.14 0.16 0.17 0.15 0.13 0.16

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.04 - - 0.03 - -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 - - 0.0002未満 - -

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

トリクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 - - 0.06未満 - -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001 - - 0.002 - -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001 - -

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.002 - -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

ホルムアルデヒド (mg/L) 0.008未満 - - 0.008未満 - -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.03未満 - - 0.03未満 - -

銅及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 13.0 - - 12.0 - -

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.5 4.7 4.5 4.2 4.3 4.6

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 47 - - 52 - -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 98 - - 112 - -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000002 - - 0.000001 - -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 - - 0.0005未満 - -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.6 7.6 7.6 7.5 7.4 7.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
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10月6日 11月24日 12月8日 1月8日 2月9日 3月1日 最高値 最低値 平均値

11:35 13:25 12:00 12:35 14:25 13:30

22.2 13.0 10.2 1.0 2.2 15.0 32.0 1.0 16.5

21.8 14.6 11.8 5.9 7.8 10.0 28.0 5.9 16.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001 - - 0.001 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.32 - - 0.37 - 0.52 0.32 0.41

0.18 0.15 0.17 0.17 0.15 0.19 0.19 0.13 0.16

- 0.04 - - 0.05 - 0.05 0.03 0.04

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.07 - - 0.06未満 - 0.07 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

0.04 0.05 0.05 0.06 0.04 0.05 0.06 0.03 0.04

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 15.0 - - 15.0 - 15.0 12.0 13.8

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.4 4.2 4.5 4.4 4.2 4.3 4.7 4.2 4.4

- 51 - - 47 - 52 47 49

- 96 - - 99 - 112 96 101

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001 - - 0.000001未満 - 0.000002 0.000001未満 0.000001

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.4 7.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5
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　鞍馬・貴船地域
採 水 日 4月13日 5月13日 6月2日 7月7日 8月3日 9月2日

採 水 時 刻 12:34 11:48 14:32 13:56 10:15 12:20

気 温 (℃) 8.3 16.9 28.6 22.6 29.5 32.0

水 温 (℃) 11.6 17.0 18.3 18.8 22.0 24.4

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 - - 0.0003未満 - -

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 - - 0.00005未満 - -

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

六価クロム化合物 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.17 - - 0.22 - -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08未満 - - 0.08未満 - -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 - - 0.0002未満 - -

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

トリクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

塩 素 酸 (mg/L) 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06未満 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 - - 0.001 - -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001 - -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

ホルムアルデヒド (mg/L) 0.008未満 - - 0.008未満 - -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.03未満 - - 0.03未満 - -

銅及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 5.6 - - 6.0 - -

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.0 5.0 4.9 5.0 4.7 4.8

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 40 - - 45 - -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 79 - - 89 - -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 - - 0.0005未満 - -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
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10月6日 11月24日 12月8日 1月8日 2月9日 3月1日 最高値 最低値 平均値

12:00 14:03 12:25 13:00 14:50 14:08

19.5 13.4 9.4 1.2 1.6 17.0 32.0 1.2 16.7

19.8 13.6 10.3 5.9 6.3 8.1 24.4 5.9 14.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.14 - - 0.15 - 0.22 0.14 0.17

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.06 0.09 0.06未満 0.06

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 5.7 - - 5.5 - 6.0 5.5 5.7

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.8 4.5 4.5 5.1 5.3 5.0 5.3 4.5 4.9

- 42 - - 40 - 45 40 42

- 70 - - 74 - 89 70 78

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

7.4 7.3 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.2 7.3

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2

-265-



　久多地域
採 水 日 4月14日 5月19日 6月9日 7月13日 8月11日 9月8日

採 水 時 刻 11:45 10:35 10:10 12:50 10:55 10:25

気 温 (℃) 10.6 15.9 28.0 19.2 32.2 28.6

水 温 (℃) 10.5 16.5 21.2 19.8 25.5 24.8

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 - - 0.0003未満 - -

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 - - 0.00005未満 - -

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

六価クロム化合物 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.09 - - 0.20 - -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.09 0.08 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 - - 0.0002未満 - -

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

トリクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

ホルムアルデヒド (mg/L) 0.008未満 - - 0.008未満 - -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.03未満 - - 0.03未満 - -

銅及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 8.9 - - 8.2 - -

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.3 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 29 - - 28 - -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 72 - - 68 - -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 - - 0.0005未満 - -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.0 6.8 6.9 6.9 6.9 7.0

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5
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10月8日 11月20日 12月10日 1月18日 2月10日 3月17日 最高値 最低値 平均値

14:40 12:16 12:09 13:40 12:21 11:45

14.5 19.6 11.3 5.2 6.1 10.0 32.2 5.2 16.8

19.4 13.9 10.0 4.5 6.0 9.2 25.5 4.5 15.1

0 2 0 0 0 0 2 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.10 - - 0.11 - 0.20 0.09 0.13

0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.09 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.06未満 0.07 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.07 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 9.1 - - 9.8 - 9.8 8.2 9.0

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

5.3 5.3 5.4 5.1 5.1 5.1 5.5 5.1 5.3

- 29 - - 32 - 32 28 30

- 64 - - 68 - 72 64 68

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.0 6.8 6.7 7.1 6.9 6.9 7.1 6.7 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
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　広河原・花脊地域
採 水 日 4月7日 5月14日 6月10日 7月7日 8月3日 9月7日

採 水 時 刻 10:05 10:30 13:45 11:00 10:55 14:00

気 温 (℃) 11.2 21.0 23.0 24.8 29.0 25.8

水 温 (℃) 10.2 16.0 21.8 20.2 23.2 26.0

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.0003未満 - - 0.0003未満

水銀及びその化合物 (mg/L) - - 0.00005未満 - - 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - - 0.32 - - 0.36

フッ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.08未満 - - 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - - 0.0002未満 - - 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ジクロロメタン (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

トリクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ベ ン ゼ ン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.09 0.07 0.07 0.06未満 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 0.002

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - - 0.003未満 - - 0.003未満

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 0.001 0.002

臭 素 酸 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

トリクロロ酢酸 (mg/L) - - 0.003未満 - - 0.003未満

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 0.001 0.002

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - - 0.008未満 - - 0.008未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.007

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) - - 0.03未満 - - 0.03未満

銅及びその化合物 (mg/L) - - 0.01未満 - - 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - - 5.8 - - 5.7

マンガン及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 7.3 6.3 6.0 5.6 5.3 5.7

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - - 14 - - 16

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - - 50 - - 41

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - - 0.0005未満 - - 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 6.9 7.2 7.1 7.0 7.0 7.0

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.6 0.5 0.5 0.8 0.6
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10月5日 11月2日 12月7日 1月26日 2月1日 3月11日 最高値 最低値 平均値

13:45 14:21 13:53 10:45 13:59 13:05

17.8 14.1 12.7 9.9 8.0 16.0 29.0 8.0 17.8

20.5 14.5 10.0 5.1 5.0 8.0 26.0 5.0 15.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.40 - - 0.36 - 0.40 0.32 0.36

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.09 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

0.002 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

0.001 0.001未満 0.001未満 0.004 0.001未満 0.001未満 0.004 0.001未満 0.001未満

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.007 0.005未満 0.005未満

0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 6.4 - - 7.0 - 7.0 5.7 6.2

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

5.5 5.3 5.3 5.1 4.6 4.9 7.3 4.6 5.6

- 17 - - 19 - 19 14 17

- 46 - - 40 - 50 40 44

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

6.9 7.0 7.2 6.9 7.3 7.1 7.3 6.9 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 0.4 0.6
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　別所地域
採 水 日 4月7日 5月14日 6月10日 7月7日 8月3日 9月7日

採 水 時 刻 9:50 10:10 14:32 10:45 10:40 14:43

気 温 (℃) 12.6 23.5 22.2 24.0 27.5 24.0

水 温 (℃) 10.8 18.8 23.1 20.8 24.2 25.5

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.0003未満 - - 0.0003未満

水銀及びその化合物 (mg/L) - - 0.00005未満 - - 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - - 0.46 - - 0.45

フッ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.08未満 - - 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - - 0.0002未満 - - 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ジクロロメタン (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

トリクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ベ ン ゼ ン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - - 0.002 - - 0.004

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.004

ジブロモクロロメタン (mg/L) - - 0.001 - - 0.002

臭 素 酸 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

総トリハロメタン (mg/L) - - 0.01未満 - - 0.01未満

トリクロロ酢酸 (mg/L) - - 0.003未満 - - 0.003未満

ブロモジクロロメタン (mg/L) - - 0.002 - - 0.003

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - - 0.008未満 - - 0.008未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.005 - - 0.008

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) - - 0.03未満 - - 0.03未満

銅及びその化合物 (mg/L) - - 0.01未満 - - 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - - 15.0 - - 14.0

マンガン及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 12.2 12.0 11.7 12.1 13.6 12.3

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - - 41 - - 41

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - - 120 - - 100

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - - 0.0005未満 - - 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
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10月5日 11月2日 12月7日 1月26日 2月1日 3月11日 最高値 最低値 平均値

14:05 14:58 14:24 10:30 14:29 13:40

17.2 14.0 11.0 7.2 6.0 16.2 27.5 6.0 17.1

20.8 14.1 8.7 5.9 4.3 8.8 25.5 4.3 15.5

0 0 1 0 0 0 1 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.51 - - 0.48 - 0.51 0.45 0.48

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.004 0.001未満 0.002

0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.004 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.003 0.001未満 0.001

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.008 0.005未満 0.005未満

- 0.07 - - 0.02未満 - 0.07 0.02未満 0.02未満

- 0.06 - - 0.03未満 - 0.06 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 16.0 - - 17.0 - 17.0 14.0 15.5

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

12.3 12.2 11.4 11.0 11.2 11.5 13.6 11.0 12.0

- 41 - - 50 - 50 41 43

- 112 - - 100 - 120 100 108

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.0 7.2 7.3 7.1 7.2 7.1 7.3 7.0 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.2 0.1未満 0.1未満

0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5
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　百井地域
採 水 日 4月14日 5月19日 6月9日 7月9日 8月11日 9月8日

採 水 時 刻 9:43 9:38 12:10 9:42 12:20 11:40

気 温 (℃) 5.0 12.9 30.0 20.1 30.0 27.0

水 温 (℃) 7.3 12.8 15.8 16.8 20.0 19.8

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 - - 0.0003未満 - -

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 - - 0.00005未満 - -

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

六価クロム化合物 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.14 - - 0.20 - -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08未満 - - 0.08未満 - -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 - - 0.0002未満 - -

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

トリクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 - - 0.06未満 - -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 - - 0.001 - -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001 - -

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001 - -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

ホルムアルデヒド (mg/L) 0.008未満 - - 0.008未満 - -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.007 - - 0.016 - -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.03未満 - - 0.03未満 - -

銅及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 12.0 - - 11.0 - -

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.6 4.6 4.7 5.8 4.3 4.1

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 19 - - 28 - -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 68 - - 86 - -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 - - 0.0005未満 - -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.4 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
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10月8日 11月20日 12月14日 1月18日 2月16日 3月16日 最高値 最低値 平均値

11:30 10:58 13:25 11:25 13:40 12:55

12.5 16.2 3.3 0.5 3.2 9.2 30.0 0.5 14.2

16.3 11.2 7.7 3.4 5.9 6.2 20.0 3.4 11.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.17 - - 0.15 - 0.20 0.14 0.17

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.011 - - 0.011 - 0.016 0.007 0.011

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 12.0 - - 11.0 - 12.0 11.0 11.5

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.6 4.3 4.1 3.7 4.1 4.3 5.8 3.7 4.4

- 20 - - 21 - 28 19 22

- 70 - - 68 - 86 68 73

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

7.1 7.2 7.3 7.1 6.9 6.8 7.4 6.8 7.1

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6
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　大原地域（大原第１）
採 水 日 4月7日 5月13日 6月2日 7月1日 8月4日 9月1日

採 水 時 刻 12:34 10:59 10:41 12:45 9:55 10:59

気 温 (℃) 16.7 17.6 26.9 25.0 31.2 29.0

水 温 (℃) 11.4 16.5 18.3 18.4 23.2 26.1

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 - - 0.0003未満 - -

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 - - 0.00005未満 - -

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

六価クロム化合物 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.43 - - 0.45 - -

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08未満 - - 0.08未満 - -

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 - - 0.0002未満 - -

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

トリクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

塩 素 酸 (mg/L) 0.09 - - 0.06未満 - -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001 - - 0.004 - -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.004 - -

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001 - -

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.002 - - 0.003 - -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

ホルムアルデヒド (mg/L) 0.008未満 - - 0.008未満 - -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.03未満 - - 0.03未満 - -

銅及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 3.2 - - 3.3 - -

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.3 4.2 4.0 3.6 3.6 3.9

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 16 - - 16 - -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 35 - - 40 - -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 - - 0.0005未満 - -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

pH 値 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
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10月13日 11月20日 12月10日 1月18日 2月10日 3月17日 最高値 最低値 平均値

11:15 14:30 11:27 10:50 9:22 10:55

18.4 19.1 11.2 2.8 4.0 13.0 31.2 2.8 17.9

19.4 15.1 10.9 6.0 7.0 10.0 26.1 6.0 15.2

0 0 1 0 0 0 1 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.31 - - 0.40 - 0.45 0.31 0.40

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.09 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001 - - 0.001未満 - 0.004 0.001未満 0.002

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.004 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.002 - - 0.001 - 0.003 0.001 0.002

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 3.2 - - 4.1 - 4.1 3.2 3.5

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

3.2 3.7 3.8 6.3 5.7 4.8 6.3 3.2 4.3

- 16 - - 23 - 23 16 18

- 36 - - 44 - 44 35 39

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

7.0 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9 7.0 6.8 6.9

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5
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　大原地域（大原第２）
採 水 日 4月7日 5月13日 6月2日 7月1日 8月4日 9月1日

採 水 時 刻 10:46 10:33 10:16 10:35 10:15 10:39

気 温 (℃) 13.7 15.2 25.0 23.5 30.6 28.0

水 温 (℃) 10.8 13.7 15.2 18.1 19.0 21.7

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.0003未満 - - 0.0003未満 - -

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.00005未満 - - 0.00005未満 - -

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

六価クロム化合物 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 1.46 1.49 1.49 2.14 2.34 1.36

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

四 塩 化 炭 素 (mg/L) 0.0002未満 - - 0.0002未満 - -

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) 0.004未満 - - 0.004未満 - -

ジクロロメタン (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

トリクロロエチレン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ベ ン ゼ ン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 - - 0.06未満 - -

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.002未満 - - 0.002未満 - -

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001 - -

臭 素 酸 (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003未満 - - 0.003未満 - -

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.001未満 - - 0.001未満 - -

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

ホルムアルデヒド (mg/L) 0.008未満 - - 0.008未満 - -

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.03未満 - - 0.03未満 - -

銅及びその化合物 (mg/L) 0.01未満 - - 0.01未満 - -

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 4.3 - - 4.8 - -

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.2 5.6 5.4 5.2 5.1 5.0

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) 30 - - 40 - -

蒸 発 残 留 物 (mg/L) 66 - - 86 - -

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02未満 - - 0.02未満 - -

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 - - 0.000001未満 - -

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.005未満 - - 0.005未満 - -

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) 0.0005未満 - - 0.0005未満 - -

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満

pH 値 6.7 6.6 6.6 6.6 6.5 6.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6
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10月13日 11月20日 12月10日 1月18日 2月10日 3月17日 最高値 最低値 平均値

10:45 10:10 10:35 10:35 10:22 10:30

16.2 17.9 10.2 3.2 5.7 12.8 30.6 3.2 16.8

19.1 16.0 13.1 8.3 9.0 9.8 21.7 8.3 14.5

0 0 8 0 0 0 8 0 1

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

1.59 0.94 0.83 0.69 0.83 1.09 2.34 0.69 1.35

0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.5 - - 5.0 - 5.0 4.3 4.7

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.6 5.0 4.6 5.9 5.7 5.3 5.9 4.6 5.2

- 31 - - 32 - 40 30 33

- 66 - - 60 - 86 60 70

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満

6.8 6.6 6.7 6.8 6.7 6.7 6.8 6.5 6.7

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5
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　黒田地域
採 水 日 4月7日 5月14日 6月10日 7月7日 8月3日 9月7日

採 水 時 刻 10:20 10:45 12:58 11:20 11:10 13:20

気 温 (℃) 12.4 24.5 27.2 25.5 30.0 28.0

水 温 (℃) 12.4 19.8 25.6 22.8 26.8 29.1

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.0003未満 - - 0.0003未満

水銀及びその化合物 (mg/L) - - 0.00005未満 - - 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - - 0.35 - - 0.42

フッ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.08未満 - - 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - - 0.0002未満 - - 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ジクロロメタン (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

トリクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ベ ン ゼ ン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

塩 素 酸 (mg/L) 0.28 0.28 0.33 0.25 0.16 0.18

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.012 0.012 0.015 0.027 0.020 0.032

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.008 0.006 0.007 0.005 0.013 0.011

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003

臭 素 酸 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

総トリハロメタン (mg/L) 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.05

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.009 0.006 0.011 0.019 0.020 0.014

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.005 0.005 0.006 0.008 0.008 0.011

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - - 0.008未満 - - 0.008未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) - - 0.03未満 - - 0.03未満

銅及びその化合物 (mg/L) - - 0.01未満 - - 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - - 4.1 - - 4.0

マンガン及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 4.0 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - - 20 - - 20

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - - 52 - - 50

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - - 0.0005未満 - - 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6

pH 値 7.4 7.5 7.6 7.4 7.4 7.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5
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10月5日 11月2日 12月7日 1月26日 2月1日 3月11日 最高値 最低値 平均値

13:18 13:49 13:23 11:03 13:34 12:45

18.7 15.0 11.5 12.3 11.0 16.0 30.0 11.0 19.3

22.9 16.0 10.2 6.0 5.9 9.0 29.1 5.9 17.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.41 - - 0.44 - 0.44 0.35 0.41

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.16 0.17 0.13 0.06 0.10 0.09 0.33 0.06 0.18

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.024 0.012 0.009 0.007 0.012 0.013 0.032 0.007 0.016

0.006 0.006 0.004 0.004 0.006 0.006 0.013 0.004 0.007

0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.002

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 0.03

0.014 0.009 0.006 0.004 0.008 0.009 0.020 0.004 0.011

0.009 0.006 0.005 0.004 0.005 0.006 0.011 0.004 0.007

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 3.9 - - 3.8 - 4.1 3.8 4.0

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.1 3.9 4.0 3.7 3.5 3.6 4.3 3.5 4.0

- 20 - - 21 - 21 20 20

- 45 - - 36 - 52 36 46

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.4 0.4 0.3未満 0.4 0.5 0.4 0.6 0.3未満 0.4

7.6 7.5 7.6 7.5 7.4 7.5 7.6 7.4 7.5

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5
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　弓削地域
採 水 日 4月7日 5月14日 6月10日 7月7日 8月3日 9月7日

採 水 時 刻 11:00 11:15 10:46 11:55 11:45 11:19

気 温 (℃) 13.5 23.5 26.7 27.2 31.2 31.5

水 温 (℃) 11.6 17.8 22.3 21.2 24.0 28.5

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.0003未満 - - 0.0003未満

水銀及びその化合物 (mg/L) - - 0.00005未満 - - 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - - 0.21 - - 0.29

フッ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.08未満 - - 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - - 0.0002未満 - - 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ジクロロメタン (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

トリクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ベ ン ゼ ン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

塩 素 酸 (mg/L) - - 0.06未満 - - 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.001 0.002 0.002 0.004 0.003 0.006

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.004

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.003

臭 素 酸 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - - 0.008未満 - - 0.008未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.02未満 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05

鉄及びその化合物 (mg/L) - - 0.03未満 - - 0.03未満

銅及びその化合物 (mg/L) - - 0.01未満 - - 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - - 6.2 - - 6.6

マンガン及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 8.0 7.7 7.4 7.4 7.3 7.0

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - - 28 - - 29

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - - 60 - - 58

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - - 0.0005未満 - - 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 7.3 7.4 7.5 7.4 7.5 7.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
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10月5日 11月2日 12月7日 1月26日 2月1日 3月11日 最高値 最低値 平均値

11:21 11:28 11:24 11:35 11:29 11:50

20.1 14.2 10.3 12.0 9.2 13.2 31.5 9.2 19.4

23.0 17.2 12.3 7.1 7.4 9.2 28.5 7.1 16.8

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.24 - - 0.24 - 0.29 0.21 0.25

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.003 0.001 0.001 0.003 0.001未満 0.001 0.006 0.001未満 0.002

0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.004 0.003未満 0.003未満

0.002 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.003 0.001未満 0.001

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満

0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満

0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.005 0.001 0.002

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

0.04 0.03 0.03 0.02未満 0.02 0.02 0.05 0.02未満 0.03

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 6.5 - - 6.1 - 6.6 6.1 6.4

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

6.9 6.8 6.7 7.0 7.0 6.8 8.0 6.7 7.2

- 27 - - 24 - 29 24 27

- 54 - - 44 - 60 44 54

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

0.000001未満 0.000001未満 0.000002 0.000002 0.000001未満 0.000002 0.000002 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3未満

7.5 7.5 7.5 7.3 7.4 7.4 7.6 7.3 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5
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　京北中部地域（小塩）
採 水 日 4月7日 5月14日 6月10日 7月7日 8月3日 9月7日

採 水 時 刻 10:35 11:00 11:29 11:35 11:25 11:58

気 温 (℃) 12.5 24.5 25.9 25.6 30.0 31.1

水 温 (℃) 11.8 16.8 20.5 22.3 22.4 26.8

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.0003未満 - - 0.0003未満

水銀及びその化合物 (mg/L) - - 0.00005未満 - - 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - - 0.24 - - 0.35

フッ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.08未満 - - 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - - 0.0002未満 - - 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ジクロロメタン (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

トリクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ベ ン ゼ ン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

塩 素 酸 (mg/L) - - 0.06未満 - - 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.002

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - - 0.003未満 - - 0.003未満

ジブロモクロロメタン (mg/L) - - 0.001 - - 0.003

臭 素 酸 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

総トリハロメタン (mg/L) - - 0.01未満 - - 0.01未満

トリクロロ酢酸 (mg/L) - - 0.003未満 - - 0.003未満

ブロモジクロロメタン (mg/L) - - 0.001 - - 0.002

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - - 0.008未満 - - 0.008未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.009 - - 0.016

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) - - 0.03未満 - - 0.03未満

銅及びその化合物 (mg/L) - - 0.01未満 - - 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - - 4.0 - - 4.2

マンガン及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 5.5 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - - 12 - - 13

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - - 39 - - 42

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - - 0.0005未満 - - 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

pH 値 6.5 6.5 6.5 6.6 6.5 6.6

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6

-282-



10月5日 11月2日 12月7日 1月26日 2月1日 3月11日 最高値 最低値 平均値

11:47 13:20 11:58 11:20 11:58 12:20

18.9 14.9 11.0 12.3 8.4 14.0 31.1 8.4 19.1

22.4 18.0 13.5 7.9 8.4 10.0 26.8 7.9 16.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.41 - - 0.43 - 0.43 0.24 0.36

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001 - - 0.001 - 0.003 0.001 0.002

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 0.003未満 - - 0.003未満 - 0.003未満 0.003未満 0.003未満

- 0.001 - - 0.002 - 0.002 0.001 0.002

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.013 - - 0.009 - 0.016 0.009 0.012

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 3.6 - - 3.7 - 4.2 3.6 3.9

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

4.9 5.0 5.2 4.8 4.6 4.9 5.5 4.6 5.1

- 12 - - 13 - 13 12 13

- 37 - - 35 - 42 35 38

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3未満

6.5 6.6 6.7 6.7 6.8 6.7 6.8 6.5 6.6

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5
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　京北中部地域（山国）
採 水 日 4月7日 5月14日 6月10日 7月7日 8月3日 9月7日

採 水 時 刻 11:40 11:55 10:04 13:30 13:10 10:39

気 温 (℃) 18.1 27.0 27.4 25.5 33.2 31.2

水 温 (℃) 14.1 21.2 25.9 23.6 26.8 30.9

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.0003未満 - - 0.0003未満

水銀及びその化合物 (mg/L) - - 0.00005未満 - - 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - - 0.33 - - 0.39

フッ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.08未満 - - 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - - 0.0002未満 - - 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ジクロロメタン (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

トリクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ベ ン ゼ ン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

塩 素 酸 (mg/L) - - 0.06未満 - - 0.06未満

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.005 0.009 0.010 0.011 0.007 0.010

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.006

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.003

臭 素 酸 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

総トリハロメタン (mg/L) 0.01未満 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.003 0.003未満 0.006 0.006 0.005 0.004

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.007

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - - 0.008未満 - - 0.008未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.02 - - 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) - - 0.03未満 - - 0.03未満

銅及びその化合物 (mg/L) - - 0.01未満 - - 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - - 4.6 - - 4.6

マンガン及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 6.0 5.9 5.5 5.5 5.3 5.0

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - - 22 - - 24

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - - 64 - - 50

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - - 0.0005未満 - - 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3

pH 値 6.8 7.0 7.0 6.8 6.7 6.9

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
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10月5日 11月2日 12月7日 1月26日 2月1日 3月11日 最高値 最低値 平均値

10:54 10:54 10:49 13:00 10:59 11:25

20.8 14.0 8.3 15.2 7.8 14.0 33.2 7.8 20.2

24.8 18.2 13.4 8.6 8.2 10.8 30.9 8.2 18.9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.38 - - 0.43 - 0.43 0.33 0.38

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.06未満 - - 0.06未満 - 0.06未満 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.007 0.003 0.004 0.004 0.003 0.004 0.011 0.003 0.006

0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.006 0.003未満 0.003未満

0.003 0.002 0.002 0.001 0.001未満 0.002 0.003 0.001未満 0.002

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.02 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01 0.02 0.01未満 0.01未満

0.003 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.003未満 0.006 0.003未満 0.003未満

0.006 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.007 0.003 0.004

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.4 - - 4.2 - 4.6 4.2 4.5

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

5.1 5.0 5.3 5.8 5.3 5.5 6.0 5.0 5.4

- 23 - - 21 - 24 21 23

- 44 - - 42 - 64 42 50

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.3 0.3未満 0.3未満 0.5 0.3未満 0.3未満

6.8 6.7 6.8 6.9 6.8 6.8 7.0 6.7 6.8

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5
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　細野地域
採 水 日 4月7日 5月14日 6月10日 7月7日 8月3日 9月7日

採 水 時 刻 12:40 12:20 9:12 13:55 13:40 9:53

気 温 (℃) 14.6 22.4 23.0 23.8 31.5 27.2

水 温 (℃) 11.6 18.8 24.0 21.0 25.2 28.0

一 般 細 菌 (集落/mL) 0 0 0 0 0 0

大 腸 菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

カドミウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.0003未満 - - 0.0003未満

水銀及びその化合物 (mg/L) - - 0.00005未満 - - 0.00005未満

セレン及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ヒ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

六価クロム化合物 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) - - 0.22 - - 0.36

フッ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.08未満 - - 0.08未満

ホウ素及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

四 塩 化 炭 素 (mg/L) - - 0.0002未満 - - 0.0002未満

1,4-ジオキサン (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) - - 0.004未満 - - 0.004未満

ジクロロメタン (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

テトラクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

トリクロロエチレン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

ベ ン ゼ ン (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

塩 素 酸 (mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.09 0.09 0.16 0.08

ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) - - 0.002未満 - - 0.002未満

ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L) 0.015 0.016 0.019 0.030 0.021 0.037

ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L) 0.008 0.007 0.008 0.007 0.013 0.014

ジブロモクロロメタン (mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001 0.001 0.002

臭 素 酸 (mg/L) - - 0.001未満 - - 0.001未満

総トリハロメタン (mg/L) 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.05

トリクロロ酢酸 (mg/L) 0.006 0.004 0.008 0.014 0.010 0.011

ブロモジクロロメタン (mg/L) 0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 0.010

ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L) 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ホルムアルデヒド (mg/L) - - 0.008未満 - - 0.008未満

亜鉛及びその化合物 (mg/L) - - 0.024 - - 0.035

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

鉄及びその化合物 (mg/L) - - 0.03未満 - - 0.03未満

銅及びその化合物 (mg/L) - - 0.01未満 - - 0.01未満

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) - - 3.8 - - 4.1

マンガン及びその化合物 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

塩 化 物 イ オ ン (mg/L) 3.6 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L) - - 18 - - 21

蒸 発 残 留 物 (mg/L) - - 52 - - 48

陰イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.02未満 - - 0.02未満

ジ ェ オ ス ミ ン (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L) - - 0.000001未満 - - 0.000001未満

非イオン界面活性剤 (mg/L) - - 0.005未満 - - 0.005未満

フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L) - - 0.0005未満 - - 0.0005未満

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.6

pH 値 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.4

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

臭 気 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色 度 （度） 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

濁 度 （度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

遊 離 残 留 塩 素 (mg/L) 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4
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10月5日 11月2日 12月7日 1月26日 2月1日 3月11日 最高値 最低値 平均値

10:18 10:15 9:58 13:25 10:23 11:00

18.1 13.3 6.8 12.0 5.7 12.2 31.5 5.7 17.6

22.0 15.8 10.5 6.2 5.8 8.8 28.0 5.8 16.5

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

- 0.0003未満 - - 0.0003未満 - 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

- 0.00005未満 - - 0.00005未満 - 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.35 - - 0.34 - 0.36 0.22 0.32

- 0.08未満 - - 0.08未満 - 0.08未満 0.08未満 0.08未満

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.0002未満 - - 0.0002未満 - 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.004未満 - - 0.004未満 - 0.004未満 0.004未満 0.004未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.16 0.06未満 0.06未満

- 0.002未満 - - 0.002未満 - 0.002未満 0.002未満 0.002未満

0.023 0.013 0.009 0.005 0.016 0.014 0.037 0.005 0.018

0.013 0.006 0.003未満 0.003未満 0.007 0.005 0.014 0.003未満 0.007

0.002 0.001 0.001 0.001 0.001未満 0.001 0.002 0.001未満 0.001未満

- 0.001未満 - - 0.001未満 - 0.001未満 0.001未満 0.001未満

0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 0.03

0.008 0.007 0.003未満 0.003未満 0.008 0.006 0.014 0.003未満 0.007

0.008 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.010 0.003 0.006

0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.008未満 - - 0.008未満 - 0.008未満 0.008未満 0.008未満

- 0.026 - - 0.017 - 0.035 0.017 0.026

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.03未満 - - 0.03未満 - 0.03未満 0.03未満 0.03未満

- 0.01未満 - - 0.01未満 - 0.01未満 0.01未満 0.01未満

- 4.1 - - 4.0 - 4.1 3.8 4.0

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

3.5 3.4 3.7 3.5 3.2 3.2 3.9 3.2 3.6

- 25 - - 25 - 25 18 22

- 48 - - 43 - 52 43 48

- 0.02未満 - - 0.02未満 - 0.02未満 0.02未満 0.02未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.000001未満 - - 0.000001未満 - 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

- 0.005未満 - - 0.005未満 - 0.005未満 0.005未満 0.005未満

- 0.0005未満 - - 0.0005未満 - 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

0.5 0.3 0.3未満 0.3未満 0.5 0.4 0.6 0.3未満 0.4

7.3 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4 7.5 7.2 7.4

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5
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（３）給水栓水質管理目標設定項目等検査

外畑地域

採 水 日 5月11日 8月4日 12月7日 3月8日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 14:00 12:30 12:15 13:13

気 温 (℃) 19.0 30.5 11.8 9.9 30.5 9.9 17.8

水 温 (℃) 17.7 23.7 12.9 10.3 23.7 10.3 16.2

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5

(mg/L) 36 32 42 37 42 32 37

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 1.2 1.3 0.5未満 2.0 2.0 0.5未満 1.1

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.9 1.1 1.0 0.9 1.1 0.9 1.0

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 71 64 82 68 82 64 71

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.8 7.7 7.8 7.8 7.8 7.7 7.8

-1.2 -1.3 -1.0 -1.2 -1.0 -1.3 -1.2

(集落/mL) 8 1 0 0 8 0 2

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値
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静原地域

採 水 日 4月13日 7月7日 12月8日 3月1日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:28 14:40 12:55 14:43

気 温 (℃) 8.2 24.5 10.2 17.3 24.5 8.2 15.1

水 温 (℃) 13.0 19.5 12.2 10.2 19.5 10.2 13.7

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5

(mg/L) 18 19 20 22 22 18 20

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 2.0 8.5 2.3 2.2 8.5 2.0 3.8

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.8 0.5 0.3 0.2 0.8 0.2 0.5

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 52 56 44 48 56 44 50

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2

-2.5 -2.2 -2.2 -2.4 -2.2 -2.5 -2.3

(集落/mL) 0 0 1 0 1 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01未満 0.02

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-289-



水尾地域

採 水 日 5月18日 8月5日 12月8日 3月1日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 9:43 9:55 10:00 10:13

気 温 (℃) 14.3 30.8 10.9 13.6 30.8 10.9 17.4

水 温 (℃) 16.8 23.5 12.1 9.0 23.5 9.0 15.4

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5

(mg/L) 99 64 109 96 109 64 92

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 12 10 5.2 12 12 5.2 9.8

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.6 0.6 0.1未満 0.3 0.6 0.1未満 0.4

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 162 130 158 134 162 130 146

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.2 7.3 7.4 7.1 7.4 7.1 7.3

-1.0 -1.2 -1.3 -1.2 -1.0 -1.3 -1.2

(集落/mL) 3 2 0 0 3 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01 0.01未満 0.02 0.01 0.02 0.01未満 0.01

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-290-



宕陰地域

採 水 日 5月18日 8月5日 12月8日 3月1日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:50 11:30 10:30 10:48

気 温 (℃) 16.9 32.0 10.9 14.0 32.0 10.9 18.5

水 温 (℃) 18.3 25.8 11.2 8.8 25.8 8.8 16.0

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6

(mg/L) 27 33 29 31 33 27 30

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 4.0 4.9 4.2 6.1 6.1 4.0 4.8

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 0.2 0.4

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 62 70 48 53 70 48 58

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1

-2.3 -1.9 -2.2 -2.3 -1.9 -2.3 -2.2

(集落/mL) 2 0 0 0 2 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.02 0.02 0.05 0.03 0.05 0.02 0.03

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-291-



中川地域

採 水 日 5月12日 8月3日 12月8日 3月1日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:20 14:50 11:40 12:00

気 温 (℃) 28.5 32.3 10.6 16.1 32.3 10.6 21.9

水 温 (℃) 18.2 24.9 10.4 8.8 24.9 8.8 15.6

(mg/L) 0.0002未満 0.0002 0.0002未満 0.0002 0.0002 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

(mg/L) 44 49 51 54 54 44 50

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 9.2 13 14 16 16 9.2 13

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 1.0 0.2 0.4 1.0 0.2 0.5

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 72 89 74 79 89 72 79

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

6.8 6.8 6.9 6.8 6.9 6.8 6.8

-2.0 -1.7 -2.0 -2.1 -1.7 -2.1 -2.0

(集落/mL) 0 1 0 0 1 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.02 0.02 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-292-



小野郷地域

採 水 日 5月12日 8月3日 12月8日 3月1日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:50 14:13 11:15 11:33

気 温 (℃) 28.5 32.2 10.0 14.1 32.2 10.0 21.2

水 温 (℃) 17.8 24.5 9.2 7.6 24.5 7.6 14.8

(mg/L) 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5

(mg/L) 74 78 72 80 80 72 76

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 1.6 4.3 4.3 3.8 4.3 1.6 3.5

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.1 0.6 0.2 0.3 0.6 0.1 0.3

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 114 127 113 120 127 113 119

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.6 7.6 7.8 7.8 7.8 7.6 7.7

-0.7 -0.6 -0.7 -0.7 -0.6 -0.7 -0.7

(集落/mL) 1 4 1 0 4 0 2

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-293-



雲ケ畑地域

採 水 日 4月13日 7月7日 12月8日 3月1日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:38 11:52 12:00 13:30

気 温 (℃) 8.9 22.9 10.2 15.0 22.9 8.9 14.3

水 温 (℃) 13.4 19.2 11.8 10.0 19.2 10.0 13.6

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5

(mg/L) 47 52 58 54 58 47 53

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 2.3 4.1 5.0 5.3 5.3 2.3 4.2

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.8 0.5 0.2 0.3 0.8 0.2 0.5

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 98 112 96 98 112 96 101

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.6 7.5 7.7 7.7 7.7 7.5 7.6

-1.1 -1.1 -0.9 -1.0 -0.9 -1.1 -1.0

(集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-294-



鞍馬・貴船地域

採 水 日 4月13日 7月7日 12月8日 3月1日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:34 13:56 12:25 14:08

気 温 (℃) 8.3 22.6 9.4 17.0 22.6 8.3 14.3

水 温 (℃) 11.6 18.8 10.3 8.1 18.8 8.1 12.2

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2

(mg/L) 40 45 42 47 47 40 44

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 1.9 3.9 4.0 5.4 5.4 1.9 3.8

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.7 0.6 0.2 0.4 0.7 0.2 0.5

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 79 89 69 72 89 69 77

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.5 7.3 7.4 7.4 7.5 7.3 7.4

-1.5 -1.5 -1.6 -1.6 -1.5 -1.6 -1.6

(集落/mL) 0 1 0 0 1 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-295-



久多地域

採 水 日 4月14日 7月13日 12月10日 3月17日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:45 12:50 12:09 11:45

気 温 (℃) 10.6 19.2 11.3 10.0 19.2 10.0 12.8

水 温 (℃) 10.5 19.8 10.0 9.2 19.8 9.2 12.4

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5

(mg/L) 29 28 29 30 30 28 29

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 9.5 8.4 14 4.9 14 4.9 9.2

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.6 0.7 0.5 0.7 0.5 0.6

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 72 68 63 66 72 63 67

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.0 6.9 6.7 6.9 7.0 6.7 6.9

-2.2 -2.2 -2.5 -2.3 -2.2 -2.5 -2.3

(集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01未満 0.01

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-296-



広河原・花脊地域

採 水 日 6月10日 9月7日 12月7日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:45 14:00 13:53 13:05

気 温 (℃) 23.0 25.8 12.7 16.0 25.8 12.7 19.4

水 温 (℃) 21.8 26.0 10.0 8.0 26.0 8.0 16.5

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

(mg/L) 15 16 14 14 16 14 15

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 2.4 6.4 4.1 2.7 6.4 2.4 3.9

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 50 41 46 42 50 41 45

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.1 7.0 7.2 7.1 7.2 7.0 7.1

-2.6 -2.5 -2.6 -2.7 -2.5 -2.7 -2.6

(集落/mL) 1 1 0 0 1 0 1

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.02 0.01未満 0.01未満 0.01 0.02 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-297-



別所地域

採 水 日 6月10日 9月7日 12月7日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 14:32 14:43 14:24 13:40

気 温 (℃) 22.2 24.0 11.0 16.2 24.0 11.0 18.4

水 温 (℃) 23.1 25.5 8.7 8.8 25.5 8.7 16.5

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

(mg/L) 41 41 40 41 41 40 41

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 12 19 10 12 19 10 13

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.7 0.8 0.4 0.6 0.8 0.4 0.6

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 120 100 110 103 120 100 108

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.0 7.0 7.3 7.1 7.3 7.0 7.1

-1.7 -1.6 -1.5 -1.8 -1.5 -1.8 -1.7

(集落/mL) 1 0 0 0 1 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-298-



百井地域

採 水 日 4月14日 7月9日 12月14日 3月16日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 9:43 9:42 13:25 12:55

気 温 (℃) 5.0 20.1 3.3 9.2 20.1 3.3 9.4

水 温 (℃) 7.3 16.8 7.7 6.2 16.8 6.2 9.5

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5

(mg/L) 19 28 18 22 28 18 22

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 3.9 9.4 7.5 9.8 9.8 3.9 7.7

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.6 0.1 0.4 0.6 0.1 0.4

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 68 86 66 64 86 64 71

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.4 7.1 7.3 6.8 7.4 6.8 7.2

-2.0 -1.9 -2.1 -2.5 -1.9 -2.5 -2.1

(集落/mL) 0 10 0 0 10 0 3

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-299-



大原第１地域

採 水 日 4月7日 7月1日 12月10日 3月17日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:34 12:45 11:27 10:55

気 温 (℃) 16.7 25.0 11.2 13.0 25.0 11.2 16.5

水 温 (℃) 11.4 18.4 10.9 10.0 18.4 10.0 12.7

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.4 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5

(mg/L) 16 16 16 19 19 16 17

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 3.5 11 4.0 1.8 11 1.8 5.1

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.4 1.0 0.6 0.7 1.0 0.4 0.7

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 35 40 39 44 44 35 40

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9

-3.0 -2.8 -3.0 -2.9 -2.8 -3.0 -2.9

(集落/mL) 28 4 2 28 28 2 16

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-300-



大原第２地域

採 水 日 4月7日 7月1日 12月10日 3月17日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:46 10:35 10:35 10:30

気 温 (℃) 13.7 23.5 10.2 12.8 23.5 10.2 15.1

水 温 (℃) 10.8 18.1 13.1 9.8 18.1 9.8 13.0

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5

(mg/L) 30 40 29 30 40 29 32

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 11 14 13 8.0 14 8.0 12

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.2 0.8 0.8 0.7 0.8 0.2 0.6

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 66 86 99 62 99 62 78

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.6 6.7

-2.7 -2.4 -2.6 -2.6 -2.4 -2.7 -2.6

(集落/mL) 0 14 7 2 14 0 6

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004 0.000004 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-301-



黒田地域

採 水 日 6月10日 9月7日 12月7日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 12:58 13:20 13:23 12:45

気 温 (℃) 27.2 28.0 11.5 16.0 28.0 11.5 20.7

水 温 (℃) 25.6 29.1 10.2 9.0 29.1 9.0 18.5

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.003 0.003 0.002未満 0.002未満 0.003 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

(mg/L) 20 20 21 18 21 18 20

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 1.2 2.9 1.5 3.4 3.4 1.2 2.3

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 1.0 1.9 0.6 1.4 1.9 0.6 1.2

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 52 50 48 34 52 34 46

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.6

-1.8 -1.7 -2.0 -2.3 -1.7 -2.3 -2.0

(集落/mL) 9 36 2 0 36 0 12

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値

-302-



弓削地域

採 水 日 6月10日 9月7日 12月7日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:46 11:19 11:24 11:50

気 温 (℃) 26.7 31.5 10.3 13.2 31.5 10.3 20.4

水 温 (℃) 22.3 28.5 12.3 9.2 28.5 9.2 18.1

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5

(mg/L) 28 29 28 21 29 21 27

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 3.3 3.4 1.8 2.2 3.4 1.8 2.7

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.6 1.1 0.5 0.8 1.1 0.5 0.8

1未満 1未満 1未満 3 3 1未満 1未満

(mg/L) 60 58 54 50 60 50 56

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.5 7.6 7.5 7.4 7.6 7.4 7.5

-1.7 -1.4 -1.8 -2.3 -1.4 -2.3 -1.8

(集落/mL) 0 0 0 0 0 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.04 0.05 0.03 0.02 0.05 0.02 0.04

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値
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小塩地域

採 水 日 6月10日 9月7日 12月7日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:29 11:58 11:58 12:20

気 温 (℃) 25.9 31.1 11.0 14.0 31.1 11.0 20.5

水 温 (℃) 20.5 26.8 13.5 10.0 26.8 10.0 17.7

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

(mg/L) 12 13 13 11 13 11 12

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 7.7 11 6.3 4.3 11 4.3 7.3

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.5 0.7 0.4 0.7 0.7 0.4 0.6

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 39 42 38 43 43 38 41

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

6.5 6.6 6.7 6.7 6.7 6.5 6.6

-3.5 -3.2 -3.3 -3.6 -3.2 -3.6 -3.4

(集落/mL) 1 4 1 0 4 0 2

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値
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山国地域

採 水 日 6月10日 9月7日 12月7日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:04 10:39 10:49 11:25

気 温 (℃) 27.4 31.2 8.3 14.0 31.2 8.3 20.2

水 温 (℃) 25.9 30.9 13.4 10.8 30.9 10.8 20.3

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.003 0.002 0.002未満 0.002未満 0.003 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5

(mg/L) 22 24 22 20 24 20 22

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 5.0 7.9 6.8 7.4 7.9 5.0 6.8

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6 0.8

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 64 50 49 48 64 48 53

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.0 6.9 6.9 6.8 7.0 6.8 6.9

-2.3 -2.2 -2.6 -2.8 -2.2 -2.8 -2.5

(集落/mL) 1 0 0 0 1 0 0

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.02 0.02 0.01未満 0.01未満 0.02 0.01未満 0.01

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値
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細野地域

採 水 日 6月10日 9月7日 12月7日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 9:12 9:53 9:58 11:00

気 温 (℃) 23.0 27.2 6.8 12.2 27.2 6.8 17.3

水 温 (℃) 24.0 28.0 10.5 8.8 28.0 8.8 17.8

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

(mg/L) 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

(mg/L) 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満 0.006未満

(mg/L) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

(mg/L) 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.005 0.007 0.002未満 0.002未満 0.007 0.002未満 0.003

(mg/L) 0.4 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4

(mg/L) 19 21 22 21 22 19 21

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 1.5 0.7 1.0 3.4 3.4 0.7 1.7

(mg/L) 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 1.3 1.4 0.8 1.1 1.4 0.8 1.2

1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

(mg/L) 52 48 50 47 52 47 49

（度） 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

7.4 7.4 7.5 7.4 7.5 7.4 7.4

-2.0 -1.8 -2.0 -2.2 -1.8 -2.2 -2.0

(集落/mL) 6 6 0 0 6 0 3

(mg/L) 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

(mg/L) 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01未満

(mg/L) 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満 0.000004未満
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)
及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ

トルエン

ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)

亜塩素酸

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

抱水クロラール

農　薬　類

アルミニウム及びその化合物

従属栄養細菌数

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

次項参照

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

腐食性（ランゲリア指数）

残留塩素

遊離炭酸

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

臭気強度（TON）

蒸発残留物

濁度

メチル‐ｔ‐ブチルエーテル

マンガン及びその化合物

pH　値
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採水日 分析値 目標値

外畑地域 5月11日 1以下 1以下

静原地域 4月13日 1以下 1以下

水尾地域 5月18日 1以下 1以下

宕陰地域 5月18日 1以下 1以下

中川・小野郷地域　中川浄水場系 5月12日 1以下 1以下

           〃            小野郷浄水場系 5月12日 1以下 1以下

雲ケ畑地域 4月13日 1以下 1以下

鞍馬・貴船地域 4月13日 1以下 1以下

久多地域 4月14日 1以下 1以下

広河原・花脊地域 6月10日 1以下 1以下

別所地域 6月10日 1以下 1以下

百井地域 4月14日 1以下 1以下

大原地域　大原第1浄水場系 4月7日 1以下 1以下

     〃    　大原第2浄水場系 4月7日 1以下 1以下

黒田地域 6月10日 1以下 1以下

弓削地域 6月10日 1以下 1以下

京北中部地域　小塩浄水場系 6月10日 1以下 1以下

       〃      　  山国浄水場系 6月10日 1以下 1以下

細野地域 6月10日 1以下 1以下

備　　　考

　*分析値は検出濃度と目標濃度の比の和

（４）給水栓農薬類検査
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３ その他の水質試験

（山間地域）
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　　ア　　水道原水

　　久多地域

　　久多浄水場第1取水井

採 水 日 6月9日 9月8日 11月16日 3月17日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:25 10:40 11:35 12:45

濁 度 (度) 0.2 0.4 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2

天 候 晴 曇時々雨 晴一時曇 晴

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

　　広河原・花脊地域

　　広河原・花脊第1取水井

採 水 日 6月9日 9月1日 11月18日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:20 9:46 14:29 13:40

濁 度 (度) 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 0.2 0.3

天 候 晴 晴時々曇 晴後一時曇 晴後一時曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.7)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　　大原地域

　　大原第1浄水場原水

採 水 日 6月2日 9月1日 11月16日 3月17日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:00 11:19 10:43 11:00

濁 度 (度) 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3

天 候 晴一時曇 晴時々曇 晴一時曇 晴

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

（Bq/L)

セ シ ウ ム 134

（１）放射性物質試験

備考

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

備考

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

（Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

（Bq/L)

ヨ ウ 素 131

備考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

ヨ ウ 素 131

-311-



　　弓削地域

　　弓削浄水場第1水源河川水

採 水 日 6月8日 9月3日 11月18日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:15 13:40 10:50 10:39

濁 度 (度) 0.7 1.3 0.4 0.2 1.3 0.2 0.7

天 候 晴 曇時々雨 晴後一時曇 晴後一時曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4))

　　弓削地域

　　弓削浄水場第2水源深井戸

採 水 日 6月8日 9月3日 11月18日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:42 14:07 11:01 10:46

濁 度 (度) 0.3 0.6 0.4 0.6 0.6 0.3 0.5

天 候 晴 曇時々雨 晴後一時曇 晴後一時曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4))

　　京北中部地域

　　山国浄水場第1水源浅井戸

採 水 日 6月8日 9月3日 11月18日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:40 11:54 11:35 11:13

濁 度 (度) 0.7 0.4 1.7 1.9 1.9 0.4 1.2

天 候 晴 晴後一時雨 晴後一時曇 晴後一時曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

備考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

備考

備考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)
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　　京北中部地域

　　山国浄水場第2水源河川水

採 水 日 6月8日 9月3日 11月18日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:15 12:20 11:46 11:39

濁 度 (度) 1.7 0.4 1.7 1.9 1.9 0.4 1.4

天 候 晴 曇時々雨 晴後一時曇 晴後一時曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　　イ　　給水

　　久多地域

採 水 日 6月9日 9月8日 11月20日 3月17日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 10:30 10:45 12:16 11:45

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 曇時々晴 曇時々雨 雨時々曇 晴

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4))

　　広河原・花脊地域

採 水 日 6月9日 9月1日 11月2日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:30 13:56 14:21 13:05

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴 晴時々曇 雨 晴後一時曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

備考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

備考

備考

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)
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　　大原地域（大原第1）

採 水 日 6月2日 9月1日 11月20日 3月17日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:02 11:23 14:30 10:55

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴一時曇 晴時々曇 雨時々曇 晴

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.3)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　　弓削地域

採 水 日 6月8日 9月3日 11月2日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 13:10 14:00 11:28 11:50

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴 曇時々雨 雨 晴後一時曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

　　京北中部地域（山国）

採 水 日 6月8日 9月3日 11月2日 3月11日 最高値 最低値 平均値

採 水 時 刻 11:30 12:10 10:54 11:25

濁 度 (度) 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満

天 候 晴 曇時々雨 雨 晴後一時曇

外 観 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4))

不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

(検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.4)) (検出限界値(0.5)) (検出限界値(0.5))

（Bq/L)

備考

ヨ ウ 素 131

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

ヨ ウ 素 131 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137

（Bq/L)

（Bq/L)

セ シ ウ ム 134 （Bq/L)

セ シ ウ ム 137

備考

備考

セ シ ウ ム 137 （Bq/L)

セ シ ウ ム 134

（Bq/L)
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比重 酸化アルミニウム 塩基度 pH値 硫酸イオン

1.19以上
10.0～11.0

wt %
45～65
wt %

3.5～5.0
3.5

wt %以下

1.22 10.7 49 4.2 1.6

外観 有効塩素 塩化ナトリウム 遊離アルカリ 臭素酸 塩素酸 比重 pH値

淡黄色の透明な液体 6.0%以上 0.5%以下 2.0%以下 5mg/kg以下 1000mg/kg以下 1.08以下 12.0以上

淡黄色の透明な液体 6.6 0.1 0.07 0.02 300 1.05 12.2

  ポリ塩化アルミニウム

  次亜塩素酸ナトリウム

（２）水道事業用薬品の規格試験

項　目

規　格

施設管理事務所

項　目

規　格

施設管理事務所
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（３）原水クリプトスポリジウム等試験

静原地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 7日 13日 2日 1日 4日 1日 13日 16日 10日 18日 10日 17日

天候 晴 晴 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気温 （℃） 10.5 13.9 23.0 22.0 29.6 26.5 19.8 13.6 6.3 0.0 2.0 9.4

水温 （℃） 8.7 11.7 13.2 16.0 18.2 20.0 17.2 13.4 11.6 6.7 7.0 8.6

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 7日 - - - - - - - - - - -

天候 晴 - - - - - - - - - - -

気温 （℃） 10.0 - - - - - - - - - - -

水温 （℃） 13.5 - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) 1.8未満 - - - - - - - - - - -

(個/100mL) 0 - - - - - - - - - - -

静原浄水場第1取水井

静原浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

-316-



水尾地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 13日 18日 11日 7日 5日 10日 19日 9日 14日 21日 16日 16日

天候 雨 曇 雨 雨 晴 雨 曇 晴 雨 晴 曇 曇

気温 （℃） 9.0 13.1 21.8 24.0 29.2 22.0 11.6 11.1 6.2 8.0 3.0 12.2

水温 （℃） 13.2 13.9 13.8 14.0 14.6 15.3 14.1 14.7 14.2 14.0 13.8 13.4

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 23 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 13日 18日 11日 7日 5日 10日 19日 9日 14日 21日 16日 16日

天候 雨 曇 雨 曇 晴 曇 曇 晴 雨 晴 曇 曇

気温 （℃） 9.0 13.9 21.8 24.0 29.2 22.6 11.6 11.1 5.6 8.0 3.0 12.2

水温 （℃） 13.3 13.9 13.4 14.2 14.6 14.7 14.3 14.5 14.2 13.9 13.5 13.4

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 7.8 2.0 1.8未満 4.0 7.8 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - 18日 - - - - - - - - - -

天候 - 曇 - - - - - - - - - -

気温 （℃） - 17.0 - - - - - - - - - -

水温 （℃） - 14.0 - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - 1.8未満 - - - - - - - - - -

(個/100mL) - 0 - - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

水尾浄水場第1取水井

水尾浄水場第2取水井

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

水尾浄水場　第3取水井

クリプトスポリジウム
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宕陰地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - 18日 - - - - - - - - - -

天候 - 曇 - - - - - - - - - -

気温 （℃） - 15.0 - - - - - - - - - -

水温 （℃） - 11.9 - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - 1.8未満 - - - - - - - - - -

(個/100mL) - 0 - - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - 18日 - - - - - - - - - -

天候 - 曇 - - - - - - - - - -

気温 （℃） - 15.3 - - - - - - - - - -

水温 （℃） - 11.8 - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - 1.8未満 - - - - - - - - - -

(個/100mL) - 0 - - - - - - - - - -

宕陰浄水場第1取水井

宕陰浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数
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中川・小野郷地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 12日 4日 2日 3日 10日 19日 9日 14日 12日 16日 16日

天候 晴 晴 曇 曇 晴 曇 曇 晴 曇 雪 雪 雨

気温 （℃） 13.4 28.0 23.3 22.0 28.2 22.6 14.0 11.3 5.3 0.8 4.2 10.2

水温 （℃） 10.1 11.3 12.1 13.0 14.7 15.1 14.9 14.9 13.8 12.0 10.8 10.4

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 2.0 7.8 33 2.0 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 2.0 2.0

(個/100mL) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 12日 4日 2日 3日 10日 19日 9日 14日 12日 16日 16日

天候 晴 晴 曇 曇 晴 曇 曇 晴 雨 雪 雪 雨

気温 （℃） 13.4 28.0 23.3 22.0 28.2 22.6 14.0 11.3 5.3 0.8 4.2 10.2

水温 （℃） 10.3 11.8 12.8 12.9 13.8 14.7 14.9 14.8 13.9 13.1 12.6 12.6

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - 12日 - - - - - - - - - -

天候 - 晴 - - - - - - - - - -

気温 （℃） - 21.8 - - - - - - - - - -

水温 （℃） - 12.3 - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - 1.8未満 - - - - - - - - - -

(個/100mL) - 0 - - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 12日 4日 2日 3日 10日 19日 9日 14日 12日 16日 16日

天候 晴 晴 曇 曇 晴 晴 曇 晴 雨 雪 雪 雨

気温 （℃） 13.4 28.0 23.3 22.0 28.2 22.7 14.0 11.3 5.3 1.0 4.2 10.2

水温 （℃） 8.9 12.5 14.5 15.0 16.9 20.8 14.9 13.0 9.9 4.2 7.4 8.2

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - 不検出 - - 不検出 - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 4.5 1.8 6.8 33 7.8 6.8 4.5 1.8未満 2.0 4.5 1.8未満

(個/100mL) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

ジアルジア

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

中川浄水場第1-1取水井

中川浄水場第1-2取水井

中川浄水場第2-1取水井

中川浄水場第3取水井

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム
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中川・小野郷地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - 12日 - - - - - - - - - -

天候 - 晴 - - - - - - - - - -

気温 （℃） - 25.6 - - - - - - - - - -

水温 （℃） - 13.4 - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - 1.8未満 - - - - - - - - - -

(個/100mL) - 0 - - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - 12日 - - - - - - - - - -

天候 - 晴 - - - - - - - - - -

気温 （℃） - 25.6 - - - - - - - - - -

水温 （℃） - 13.0 - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - 1.8未満 - - - - - - - - - -

(個/100mL) - 0 - - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

小野郷浄水場第1取水井

小野郷浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数
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雲ケ畑地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 12日 4日 2日 3日 10日 19日 9日 14日 12日 16日 16日

天候 晴 晴 晴 曇 曇 曇 晴 晴 曇 雪 晴 雨

気温 （℃） 13.0 24.5 24.3 23.6 29.2 26.6 15.1 12.5 7.2 1.7 6.0 11.1

水温 （℃） 13.8 14.2 13.7 13.5 14.3 14.5 14.2 14.3 14.3 14.1 13.8 13.8

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 12日 4日 2日 3日 10日 19日 9日 14日 12日 16日 16日

天候 晴 晴 晴 曇 曇 曇 晴 晴 曇 雪 晴 雨

気温 （℃） 13.0 24.5 24.3 23.6 29.2 26.6 15.1 12.5 7.2 1.7 6.0 11.1

水温 （℃） 13.8 14.0 13.9 14.0 14.2 14.5 14.2 14.3 14.5 14.0 14.2 14.0

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲ケ畑浄水場第1取水井

雲ケ畑浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

-321-



鞍馬・貴船地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 12日 4日 2日 3日 10日 8日 9日 14日 12日 16日 16日

天候 晴 晴 曇 雨 晴 曇 雨 晴 雨 曇 晴 雨

気温 （℃） 10.2 19.8 25.3 20.7 27.8 23.4 14.0 11.8 6.1 1.2 9.2 10.2

水温 （℃） 12.8 13.5 13.2 13.3 15.0 15.8 15.2 14.0 12.0 10.3 11.0 10.8

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 - - - - - - - - - - -

天候 晴 - - - - - - - - - - -

気温 （℃） 10.6 - - - - - - - - - - -

水温 （℃） 12.9 - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) 1.8未満 - - - - - - - - - - -

(個/100mL) 0 - - - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 6日 - - - - - - - - - - -

天候 晴 - - - - - - - - - - -

気温 （℃） 10.8 - - - - - - - - - - -

水温 （℃） 10.4 - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) 1.8未満 - - - - - - - - - - -

(個/100mL) 0 - - - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

鞍馬・貴船浄水場第1取水井

鞍馬・貴船浄水場第2取水井

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

鞍馬・貴船浄水場第3取水井

クリプトスポリジウム
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久多地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 14日 19日 9日 9日 11日 8日 8日 16日 10日 18日 10日 17日

天候 晴 晴 晴 雨 晴 晴 雨 晴 晴 晴 晴 晴

気温 （℃） 8.9 14.1 26.6 21.6 31.6 32.0 13.9 16.8 10.0 2.8 3.3 9.6

水温 （℃） 8.5 11.0 14.2 12.9 15.6 16.2 15.0 13.8 12.0 7.3 8.0 8.0

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 17 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 14日 - - - - - - - - - - -

天候 晴 - - - - - - - - - - -

気温 （℃） 8.9 - - - - - - - - - - -

水温 （℃） 12.0 - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) 1.8未満 - - - - - - - - - - -

(個/100mL) 0 - - - - - - - - - - -

久多浄水場第1取水井

久多浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数
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広河原・花脊地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 9日 - - - - - - - - -

天候 - - 晴 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 30.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 10.5 - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - - 1.8未満 - - - - - - - - -

(個/100mL) - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 14日 19日 9日 1日 4日 1日 13日 18日 9日 19日 17日 11日

天候 晴 雨 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 雪 晴 晴

気温 （℃） 8.3 13.5 30.3 23.1 31.5 29.0 20.0 16.4 8.2 -1.8 1.2 15.8

水温 （℃） 10.1 10.3 11.0 11.1 12.5 14.2 14.3 14.8 13.2 11.9 11.0 10.8

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 2.0 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広河原・花脊浄水場第1取水井

広河原・花脊浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数
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別所地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 2日 - - - - - - - - -

天候 - - 晴 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 25.1 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 12.0 - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - - 1.8未満 - - - - - - - - -

(個/100mL) - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 2日 - - - - - - - - -

天候 - - 晴 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 25.1 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 11.2 - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - - 1.8未満 - - - - - - - - -

(個/100mL) - - 0 - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 2日 - - - - - - - - -

天候 - - 晴 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 26.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 10.8 - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - - 1.8未満 - - - - - - - - -

(個/100mL) - - 0 - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

別所浄水場第1-1取水井

別所浄水場第1-2取水井

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

別所浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム
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百井地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 14日 - - - - - - - - - - -

天候 晴 - - - - - - - - - - -

気温 （℃） 5.0 - - - - - - - - - - -

水温 （℃） 10.3 - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) 1.8未満 - - - - - - - - - - -

(個/100mL) 0 - - - - - - - - - - -

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 14日 - - - - - - - - - - -

天候 晴 - - - - - - - - - - -

気温 （℃） 5.0 - - - - - - - - - - -

水温 （℃） 10.2 - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) 1.8未満 - - - - - - - - - - -

(個/100mL) 0 - - - - - - - - - - -

百井浄水場第1取水井

百井浄水場第2取水井

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数
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大原地域　　

大原第1浄水場原水

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 7日 13日 2日 1日 4日 1日 13日 16日 10日 18日 10日 17日

天候 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気温 （℃） 17.7 14.7 25.7 27.5 29.8 29.2 19.2 20.0 10.3 3.2 6.6 10.0

水温 （℃） 8.9 13.0 14.2 16.5 18.2 22.2 16.8 13.4 9.0 8.0 5.9 7.8

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 2.0 1.8未満 1.8未満 2.0 2.0 7.8 1.8未満 17 1.8 1.8未満 2.0 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

大原第2浄水場原水

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 7日 13日 2日 1日 4日 1日 13日 16日 10日 18日 10日 17日

天候 晴 晴 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

気温 （℃） 13.7 15.2 25.0 23.5 30.6 28.0 16.2 19.2 11.1 3.2 5.7 12.8

水温 （℃） 9.8 12.1 14.8 16.0 17.8 20.0 18.5 15.3 12.7 9.8 9.3 9.6

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数
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黒田地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 8日 15日 8日 3日 7日 3日 15日 18日 9日 19日 17日 11日

天候 晴 曇 晴 曇 曇 晴 晴 晴 晴 雪 雪 晴

気温 （℃） 15.0 14.3 23.8 20.3 27.2 27.6 16.8 17.2 9.9 -1.0 0.8 14.2

水温 （℃） 8.0 12.0 13.5 15.5 18.2 20.8 14.2 12.0 8.0 5.1 4.3 6.1

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 11 7.8 79 17 23 49 17 23 11 1.8未満 2.0 2.0

(個/100mL) 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0

弓削地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 8日 15日 8日 3日 7日 3日 15日 18日 9日 19日 17日 11日

天候 晴 曇 晴 曇 曇 曇 晴 晴 晴 雪 雪 晴

気温 （℃） 17.1 16.1 32.3 23.3 28.0 27.8 18.4 15.2 8.8 0.9 0.8 7.9

水温 （℃） 9.0 13.8 17.9 15.7 19.2 22.0 16.8 11.5 8.0 3.3 6.2 6.5

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 4.5 1.8未満 17 33 22 6.8 1.8未満 11 1.8未満 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 - - 8日 - - - - - - - - -

天候 - - 晴 - - - - - - - - -

気温 （℃） - - 32.3 - - - - - - - - -

水温 （℃） - - 14.3 - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(個/10L) - - - - - - - - - - - -

(MPN/100mL) - - 1.8未満 - - - - - - - - -

(個/100mL) - - 0 - - - - - - - - -

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

黒田浄水場原水

弓削浄水場第1水源河川水

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

弓削浄水場第2水源深井戸

クリプトスポリジウム
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京北中部地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 8日 15日 8日 3日 7日 3日 15日 18日 9日 19日 17日 11日

天候 晴 曇 晴 曇 曇 曇 晴 晴 晴 雪 晴 晴

気温 （℃） 13.8 15.9 25.7 22.0 27.0 28.0 18.0 14.3 10.8 0.1 3.4 11.5

水温 （℃） 9.5 11.8 14.5 15.8 18.0 21.2 16.8 12.8 10.0 5.2 6.6 7.4

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 7.8 2.0 1.8未満 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満 2.0

(個/100mL) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 8日 15日 8日 3日 7日 3日 15日 18日 9日 19日 17日 11日

天候 晴 曇 晴 曇 曇 曇 晴 晴 晴 雪 晴 晴

気温 （℃） 13.8 15.9 25.7 22.0 27.0 28.0 18.0 14.3 10.8 0.1 3.4 11.5

水温 （℃） 8.0 11.0 13.6 15.8 17.9 21.0 17.0 13.0 11.0 6.7 6.4 7.0

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 1.8未満 1.8未満 1.8未満 23 2.0 1.8未満 4.5 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小塩浄水場第1水源河川水

小塩浄水場第2水源浅井戸

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数
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京北中部地域　　

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 8日 15日 8日 3日 7日 3日 15日 18日 9日 19日 17日 11日

天候 晴 曇 晴 曇 曇 曇 晴 晴 晴 曇 晴 晴

気温 （℃） 16.9 16.0 27.9 22.5 29.0 27.5 17.8 19.0 10.0 1.9 2.8 10.2

水温 （℃） 14.0 16.8 18.3 19.8 22.2 24.5 20.2 15.1 15.1 10.0 10.1 11.0

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 2.0 6.8 1.8未満 4.5 1.8未満 4.5 1.8未満 4.5 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

(個/100mL) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 8日 15日 8日 3日 7日 3日 15日 18日 9日 19日 17日 11日

天候 晴 曇 晴 曇 曇 曇 晴 晴 晴 雪 晴 晴

気温 （℃） 16.8 16.2 28.0 21.7 29.0 28.3 18.0 20.9 10.0 1.7 2.8 14.6

水温 （℃） 10.1 18.0 23.0 17.4 23.4 26.5 18.0 12.3 8.2 3.7 5.6 7.4

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(個/10L) - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

(MPN/100mL) 11 33 49 49 7.8 49 7.8 13 7.8 4.5 2.0 13

(個/100mL) 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0

細野地域　　
細野浄水場原水

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採水日 8日 15日 8日 3日 7日 3日 15日 18日 9日 21日 17日 11日

天候 晴 曇 晴 雨 曇 雨 晴 晴 晴 晴 雪 晴

気温 （℃） 16.9 15.2 30.7 21.0 27.4 24.0 16.2 14.7 6.1 2.4 1.4 8.3

水温 （℃） 9.0 13.2 16.5 15.8 19.0 22.0 15.6 12.0 8.8 3.8 7.2 7.8

個/10L - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

個/10L - - 不検出 - - 不検出 不検出 - - 不検出 - -

MPN/100mL 2.0 1.8未満 4.5 13 23 23 6.8 2.0 1.8未満 1.8未満 1.8未満 1.8未満

個/100mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

ウェルシュ菌芽胞数

クリプトスポリジウム

山国浄水場第1水源浅井戸

山国浄水場第2水源河川水

クリプトスポリジウム

ジアルジア

大腸菌数

ジアルジア

大腸菌数

ウェルシュ菌芽胞数
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気温 水温 クリプトスポリジウム ジアルジア

（℃） （℃） （オーシスト） （シスト）

外畑地域 5月11日 19.0 17.7 不検出 不検出

静原地域 4月13日 8.2 13.0 不検出 不検出

水尾地域 5月18日 14.3 16.8 不検出 不検出

宕陰地域 － － － － －

中川・小野郷地域　中川浄水場系 5月12日 28.5 18.2 不検出 不検出

 　　   〃　　　 　　小野郷浄水場系 － － － － －

雲ケ畑地域 4月13日 8.9 13.4 不検出 不検出

鞍馬・貴船地域 4月13日 8.3 11.6 不検出 不検出

久多地域 4月14日 10.6 10.5 不検出 不検出

広河原・花脊地域 6月10日 23.0 21.8 不検出 不検出

別所地域 － － － － －

百井地域 － － － － －

大原地域　大原第1浄水場系 4月7日 16.7 11.4 不検出 不検出

　  〃　　　 大原第2浄水場系 4月7日 13.7 10.8 不検出 不検出

黒田地域 － － － － －

弓削地域 － － － － －

京北中部地域　小塩浄水場系 － － － － －

       〃 　        山国浄水場系 － － － － －

細野地域 － － － － －

備　　　考

（４）給水栓クリプトスポリジウム等検査

採水日

　　　検査水量：２０Ｌ
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第４章 調査・研究
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〇 日本水道協会，水道協会雑誌（2021年，第90巻第1号，pp.13-20）

 「論文」ラフィド藻類の塩素処理による給水トリクロロ酢酸濃度の上昇及びその原因調査

〇 京都大学環境衛生工学研究会，環境衛生工学研究（2021年，Vol.35 No.2，pp.21-28）

 「研究論文」ラフィド藻類 Gonyostomum semenの消毒副生成物生成能の評価

〇 日本水処理生物学会，日本水処理生物学会誌（2020年，Vol.56 No.3，pp.47-55）

 「原報文」2007年－2017年の琵琶湖南湖における，
      溶存態かび臭物質 2-メチルイソボルネオールの発生機構
 （原報文(英文原稿：Originals)：水処理生物学およびそれに関係のある有意義な新事実や
新技術を含むもので、原則として図表や写真を含めて、本誌刷上り８頁以内とする。）

〇 日本水道協会 令和 2年度全国会議（第 96回総会・水道研究発表会）
  令和 2年 11月 18日(水) ～ 20日(金) 於 仙台市（中止，紙上発表）

・（計画部門）

   京都市における水質監視装置の活用方法と今後の展望

 ・（水源・取水部門）

   琵琶湖南湖の底泥培養実験及び同年夏季の藍藻類発生傾向

〇 第 55回 日本水環境学会年会（2020年度）
  令和 3年 3月 10日(水) ～12日(金) 於 オンライン（事務局：京都大学）

・琵琶湖南湖における 70年間の藻類及び水質の変遷
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「論文」

ラフィド藻類の塩素処理による給水トリクロロ酢酸濃度の上昇及び

その原因調査

横 井 貴 大 荻 野 賢 治

京都市上下水道局 京都市上下水道局

技術監理室水質管理センター 技術監理室水質管理センター

水質第１課 水質第１課

細 田 耕 舩 岡 英 彰

京都市上下水道局 京都市上下水道局

技術監理室水質管理センター 技術監理室水質管理センター

水質第２課 水質第１課 係長

小 倉 明 生

京都市上下水道局

技術監理室水質管理センター

水質第１課長

キーワード：消毒副生成物（DBP）、ハロ酢酸類、藻類、ラフィド藻類※、琵琶湖※

分類項目：消毒副生成物（121003）、藻類（120902）

１ はじめに 

トリクロロ酢酸（TCAA）は、原水中の有機物
が塩素処理されることで、副次的に生成する消毒

副生成物（DBP）である 1)。代表的なDBPとして
他にも、クロロホルム（CHCl3）などが知られて
おり、これらの化合物群は健康影響を有すること

から 2)、日本においては水道水質基準項目に設定

されている 3)。1992 年には、CHCl3、ブロモジク
ロロメタン（CHBrCl2）、ジブロモクロロメタン
（CHBr2Cl）、ブロモホルム（CHBr3）の 4種のト
リハロメタン（THM）の合計値である総THMが
水道水質基準項目に追加された。2004 年には、
TCAA、ジクロロ酢酸（DCAA）、クロロ酢酸

（MCAA）の3種類のハロ酢酸（HAA）が水道水
質基準項目に追加された。また、2015 年には
TCAAの基準値が0.2 mg/Lから0.03 mg/Lになる
など、TCAA及びDCAAの基準値が強化された。

DBPの生成量は、水温、塩素添加率、反応時間、
pH 値といった様々な条件の影響を受けることが
知られている 4)。DBPは水温が高くなるほど生成
しやすいため、夏季に DBP 濃度が上昇し、冬季
には減少する傾向にある 5)。また、原水中の有機

物が多い場合も DBPの生成量は増加するため 6)、

京都市では、全有機炭素（TOC）や紫外線吸光度
（UV260）などの有機物関連項目を用いた原水監
視を行っている。

日本水道協会，水道協会雑誌（2021年，第90巻第1号，pp.13-20）
（日本水道協会から転載許諾を得て掲載）
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2013年 11月、琵琶湖南湖を主な水源とする京
都市において、琵琶湖水の TOC に大きな変化が
なかったにも関わらず、給水TCAA濃度が過去最
大値を記録した。そこで、同時期に特異的に起こ

った出来事を調べたところ、ラフィド藻類が原水

中で初めて観察されていた。また、奈良県桜井浄

水場においても、給水中のTCAAが上昇した際に、
水源の室生ダムでラフィド藻類が増加していた

と報告されている 7)。そのため、ラフィド藻類の

塩素処理によって、TCAAなどの消毒副生成物が
生成したと考えられた。これまでには、沢水、雪

解け水、工場排水等の流入によって HAA が上昇
した事例はあるが 8)-10)、藻類によって給水 HAA
が上昇した事例はあまり知られていない。

ラフィド藻類は、2 本の鞭毛を有し、細胞長が
50 μm～100 μmと比較的大きい単細胞の藻類であ
る 11)。海産ラフィド藻類であるChattonella属につ
いては、瀬戸内海で赤潮を形成し、魚の大量死を

引き起こすことから盛んに調査されているが 12)、

淡水産ラフィド藻類についても、人の皮膚刺激な

どの被害が知られている 13)。2013年に琵琶湖で観
察されたラフィド藻類は Merotrichia 属であるが、
最も一般的な淡水産ラフィド藻類は

Gonyosotomum属であり 14)、この 2属は、遺伝子
系統樹上では近接している 13)。淡水ラフィド藻類

についても、大増殖してブルームを形成すること

から 14)、水道への影響が考えられる。

2013年11月、京都市では給水TCAAが過去最
大値を記録し、同時期の原水でラフィド藻類が初

めて観察された。そこで本研究では、給水TCAA
上昇の原因解明を目的とし、給水及び原水水質の

挙動調査を行うとともに、ラフィド藻類の DBP
生成能の調査を行った。給水水質の挙動調査とし

て， 京都市水質試験年報のデータをまとめ、給

水 HAA及び THMの測定を行った。原水水質の
挙動調査として、琵琶湖南湖及び蹴上浄水場着水

井での採水を行い、TOCや UV260などの水質項
目の測定、及びラフィド藻類細胞数の計数を行っ

た。また、ラフィド藻類の DBP 生成能調査とし
て、原水ラフィド藻類発生時の原水 HAA 生成能
試験、及びラフィド藻類単藻株の DBP 生成能試
験を行った。

２ 実験方法 

(1) 採水地点

本研究で用いたデータの採水地点は、琵琶湖南

湖9地点及び蹴上浄水場着水井（図1）、並びに京
都市給水栓である。琵琶湖は水量 273億m3の北

湖と 2億m3の南湖に分かれており、蹴上浄水場

着水井には、琵琶湖南湖から全長 7.4 kmの琵琶
湖第2疏水を経て、琵琶湖水が流入している。蹴
上浄水場は、凝集沈澱急速砂ろ過方式を採用して

おり、通常時は前塩素注入を行っている。また、

前塩素注入点の前段では、炭酸ガス注入によって

pH値を7.0～7.3に調整している。京都市給水栓
は蹴上浄水場の配水末端にあたり、流達時間は浄

水場配水池から約24時間である。

(2) THM及びHAAの測定方法 

THM及びHAAの測定は上水試験方法 15)に従

った。THM はパージアンドトラップ－ガスクロ
マトグラフ質量分析計、またはヘッドスペース－

ガスクロマトグラフ質量分析計で測定し、定量下

限値は CHCl3、CHBrCl2、CHBr2Cl、CHBr3の

いずれも0.002 mg/Lとした。
HAA は液体クロマトグラフトリプル四重極質
量分析計で測定し、定量下限値はTCAA、DCAA、
MCAAのいずれも0.002 mg/Lとした。

DCAA及びTHMは月1回、MCAA及びTCAA
は 3ヶ月に 1回、京都市給水栓の測定を行った。

図1 蹴上浄水場及び琵琶湖南湖（○は、琵琶
湖南湖における採水地点）

-337-



また、2013年 10月～12月は、臨時で追加測定
を行った。

(3) 水質項目の測定方法 

濁度及び色度は比濁法、TOCは全有機炭素計測
定法、UV260 は吸光光度法によって測定した。
クロロフィル a（Chl. a）の測定は、アセトン抽
出による蛍光光度法によって行った。

 蹴上浄水場着水井においては、毎日1回、濁度
及び色度の測定を行った。また、琵琶湖南湖9地
点においては月1回、TOC及びChl. aを測定し
た。2014 年には、蹴上浄水場着水井において臨
時採水を行い、TOC及びUV260を測定した。

(4) 藻類計数方法 

藻類は光学顕微鏡を用いて計数し、同定には淡

水藻類入門 16)を用いた。琵琶湖南湖9地点及び蹴
上浄水場着水井においては、月1回定期的な採水
を行っており、0.5 mL中の全ての藻類について、
同定及び計数を行った。

蹴上浄水場着水井のラフィド藻類については、

2013年10月16日から12月27日にかけて、平
日は毎日、計数を行った。また、2014年及び2015
年についても、ラフィド藻類発生時には、平日は

毎日、計数を行った。

(5) 原水HAA生成能試験 

原水HAA生成能は、上水試験方法 15)の THM
生成能に準じて行った。採水場所は蹴上浄水場着

水井で、2012年は 6月～12月に 3回、2014年
は10月～11月に2回、2015年は11月に8回採
水し、試験を行った。

(6) ラフィド藻類単藻株のDBP生成能調査 

ラフィド藻類は、国立環境研究所が収集・保存

した微生物保存株Gonyostomum semen NIES-1380
を用い、培養条件は、AF-6培地、温度20°C、照
度2000 lux、明暗周期14h: 10hとした。
細胞回収はHuaの方法を参考にした 17)。対数

増殖期の培養液について、himac CF7D2（日立製
作所）を用いて、300 rpm、10 minの遠心を行い、
上清除去後、超純水に再懸濁した。

藻類と次亜塩素酸ナトリウム（NaClO）の反応
は、Zhangらの方法に準じて行った 18)。回収した

細胞のTOCを測定した後、NaClO（富士フィル
ム和光純薬）をCl2/TOC = 20 mgCl2/mgCとなる
よう加え、H2SO4（富士フィルム和光純薬）及び

NaOH（ナカライテスク）でpH7.0に調整し、ふ
らん瓶を満水にして栓をした。ふらん瓶を20°C、
暗所、24 h静置した後、アスコルビン酸ナトリウ
ム（ナカライテスク）を添加し、THM及びHAA
の測定を行った。

３ 結果と考察 

(1) 給水HAA及びTHMの推移 

TCAA が水道水質基準項目に設定された 2004
年4月から2016年3月までの12年間における、
京都市給水TCAAの推移を図2に示す 19）。2004
年～2012年においてTCAAは、平均0.003 mg/L、
最大0.008 mg/Lで推移していた。しかし、2013
年 11月 12日に、0.019 mg/Lと過去最大値を記
録した。

そこで 2013年のHAAの推移を図 3aに示す。
TCAAについては 8月 13日に 0.003 mg/Lであ
ったものの、10月15日に0.009 mg/L、11月12
日に0.019 mg/Lと上昇していた。一方、MCAA
については定量下限値以下となっており、DCAA
については平均 0.003 mg/Lで推移し、顕著な上
昇は見られなかった。そのため、2013年11月は、
HAAの中でもTCAAのみが特異的に上昇してい
たことがわかった。

次に、THM の推移について図 3b に示す。
CHCl3については、9月10日に0.009 mg/Lであ
ったものの、10月15日に0.020 mg/L、11月12 

図2 2004年 4月から 2016年3月における、
京都市給水TCAAの推移
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日に0.025 mg/Lと上昇しており、TCAAと同様
の傾向を示していた。また、CHBrCl2については、
9月 10日の 0.006 mg/Lから、10月 15日には
0.010 mg/Lとなっており、若干の上昇がみられた。
しかし、CHBr2Cl及びCHBr3については、10月
及び11月において、上昇は見られなかった。
以上の結果から、2013年11月京都市給水にお
いて、TCAA及びCHCl3といったDBPが上昇し
ていたことが分かった。

(2) 琵琶湖南湖におけるTOC及びChl. aの推移 

 琵琶湖水中の DBP前駆体は主にフミン質と藻
類であるとの報告があることから 20)、琵琶湖第2
疏水取水口沖におけるTOC及びChl. aの推移を
図 4に示す。2013年 11月 14日の TOCは 2.1 
mg/L となっており、他の採水日の平均の 1.4 倍
にとどまっていた（図4a）。一方、Chl. aについ
ては、0.015 mg/Lと、他の採水日の平均より5.2
倍高い値を示しており、給水 TCAA が上昇した
11月には、琵琶湖水においてChl. aが特異的に
上昇していた（図4b）。
そこで、11月14日に計数された藻類に着目し
たところ、ラフィド藻類Merotriichia capitataが観
察されていた。ラフィド藻類は、これまで琵琶湖

水及び原水で観察されたことがなく、2013 年に
初めて観察されていた。

ラフィド藻類とChl. aの関係を調べるため、琵
琶湖南湖9地点における、ラフィド藻類細胞数と
Chl. a の散布図を図 5 に示す。ラフィド藻類と
Chl. aの相関係数は0.90（p<0.05）となっており、
ラフィド藻類が増えるとChl. aも増加していた。
上記のことから、給水TCAAが上昇した11月
には、琵琶湖水において、TOCは大きな変化がな
かったが、Chl. aには顕著な上昇がみられた。そ
こで藻類に着目すると、湖水では同時期に、ラフ

ィド藻類が初めて観察されていたことがわかっ

た。

(3) 原水水質及びラフィド藻類の推移 

 原水における濁度、色度、及びラフィド藻類の

推移を、図6に示す。濁度については、9月16 

図3 2013年4月から2014年3月における、
京都市給水HAA（a）及びTHM（b）の推移

0.000

0.010

0.020

0.030

4/1 6/1 8/1 10/1 12/1 2/1

濃
度
（

m
g/

L ）

採水日

0.000

0.010

0.020

0.030

4/1 6/1 8/1 10/1 12/1 2/1

濃
度
（

m
g/

L）

採水日

TCAA DCAA MCAA

(a)

(b)

CHCl3 CHCl2Br CHClBr2 CHBr3

0.000

0.010

0.020

4/1 6/1 8/1 10/1 12/1 2/1

Ch
l. 
a

(m
g/

L)

採水日

0.0

1.0

2.0

3.0

4/1 6/1 8/1 10/1 12/1 2/1

TO
C 

(m
g/

L)

採水日

(a)

(b)

図 5 2013年 11月 14日、琵琶湖南湖 9地点
における、ラフィド藻類とChl. aの散布図

図4 2013年4月から 2014年3月における、
琵琶湖第 2 疏水取水口沖の、TOC（a）及び
Chl. a（b）の推移
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日及び10月16日に台風による上昇がみられたも
のの、ラフィド藻類が発生した10月下旬から11
月上旬にかけては、上昇はみられなかった（図6a）。
また、色度については、11月 10日に 15度と、
給水TCAA上昇時に若干の上昇がみられた。
次にラフィド藻類の推移をみると、計数を開始

した 10月 16日から増加傾向にあり、11月 7日
に最大 250 細胞/mL 発生した（図 6b）。また、
TCAAが過去最大値を記録した 11月 12日には、
120細胞/mLが計数されていた。その後、原水ラ
フィド藻類が減少するにつれ、給水TCAAも減少
していた。

上記の結果から、原水ラフィド藻類の消長と給

水TCAAの推移は一致していたことがわかった。
なお、2013年 10月～12月にかけては、蹴上
浄水場では、粉末活性炭の注入はなく、前塩素処

理が行われていた。

(4) 原水HAA生成能

ラフィド藻類にNaClOを添加した場合の、ラフ
ィド藻類の顕微鏡写真を図7に示す。細胞膜が破
壊される様子が確認できたことから、NaClO 添
加後数分で、ラフィド藻類の細胞内有機物と塩素

が反応すると考えられた。

2014年ラフィド藻類発生時における原水HAA
生成能の調査結果を表1に示す。また、比較対象
として、2012年に行った原水HAA生成能の調査
結果を合わせて示した。2012年のTCAA生成能
は平均 0.015 mg/Lであったが、ラフィド藻類が
34 細胞/mL 観察された 2014 年 10 月 27 日は
0.033 mg/Lと高くなっていた。

2015年における原水HAA生成能の調査結果か
ら、原水ラフィド藻類発生時と非発生時のTCAA
及びDCAAを図 8に示す。DCAAについては、
発生時と非発生時で差はみられなかったが、

TCAAについては、発生時のほうが、非発生時よ
りも濃度が高くなっていた。そのため、ラフィド

藻類が発生すると、原水TCAA生成能が増加する
ことがわかった。

以上のことから、原水中のラフィド藻類と塩素

が反応することで、TCAAが生成すると考えられ
た。しかし、原水HAA生成能試験では塩素添加

採水日
ラフィド藻類
（細胞/mL）

UV260
（Abs/cm）

TOC
（mg/L）

DCAA生成能
（mg/L）

TCAA生成能
（mg/L）

2012/6/7 0 0.148 1.9 0.013 0.017

2012/9/5 0 0.131 1.9 0.012 0.013

2012/12/5 0 0.110 1.6 0.012 0.014

2014/10/27 34 0.156 1.7 0.019 0.033

2014/11/4 6 0.145 1.6 0.014 0.025

表1 2012年及び2014年の原水HAA生成能

図7 ラフィド藻類にNaClOを添加した場合
の顕微鏡写真（スケールバー：50 μm）

図6 2013年4月から2014年 3月における、
原水中の、濁度及び色度の推移（a）、並びに
ラフィド藻類の推移（b）
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率が一定ではなく、また、ラフィド藻類以外の有

機物も含まれることから、ラフィド藻類細胞数と

TCAAの相関を確認するまで至らなかった。そこ
で次節では、ラフィド藻類単藻株を用いて実験を

行った。

(5) ラフィド藻類単藻株のDBP生成能 

 ラフィド藻類G. semen単藻株と塩素を反応させ
た場合の、細胞数と生成した DBP濃度の散布図
を図 9に示す。測定を行ったHAA3種、THM4
種のうち、TCAA、DCAA、CHCl3の3物質のみ
が生成していたため、図9では、この3物質のみ
の結果を示した。

TCAA、DCAA、CHCl3のいずれも、細胞数と
の相関係数が0.9以上（いずれもp<0.05）となっ
ており、ラフィド藻類の細胞数が増加すると、生

成するDBPも増加していた。
 また、1 細胞あたりの DBP 生成能は、DCAA
及びCHCl3は0.0002 μg/細胞となっていた一方、
TCAAでは0.0004 μg/細胞となっており、TCAA
生成能は他2物質よりも高くなっていた。
 以上のことから、2013年11月に京都市で給水
TCAAが上昇し、過去最大値となった原因は、原
水中のラフィド藻類が塩素処理されたためであ

ると結論づけた。

４ 考察 

(1) ラフィド藻類の発生原因 

ラフィド藻類は、琵琶湖の北に近接する余呉湖

では以前から観察されていたものの、2013 年に
初めて琵琶湖で増殖した原因については、明らか

になっていない。ラフィド藻類は全リン濃度が高

い場合に増殖しやすいことが知られているが 21)、

11月14日の琵琶湖第2疏水取水口沖における全
リン濃度は 0.022 mg/Lであり、ここ数年と同程
度の水準で推移であった。また、ラフィド藻類は

細胞が大きく、動物プランクトンに捕食されにく

いという特徴を有する 22)。近年の琵琶湖において

も、大型細胞の藻類の割合が増加していたことか

ら 23)、ラフィド藻類が琵琶湖で増殖した原因の1
つとして、細胞の大きさが関係している可能性が

ある。

(2)  ラフィド藻類のDBP産生能 

琵琶湖水中の DBP前駆体は主にフミン質と藻
類であるが、藻類の割合が増え、フミン質の割合

が減ると、TOCあたりのDBP生成能は低くなる
との報告がある 20)。また、藻類のDBP生成能は
一般的にフミン質よりも低いとされている 24)。し

かし、図8では、原水中のラフィド藻類が増える
とTCAAが増加していた。

図 9 ラフィド藻類単藻株の塩素処理におけ
る、細胞数とDBP濃度の散布図（n = 3、エ
ラーバーは標準偏差）

図 8 2015年、原水ラフィド藻類発生時（20
～57 細胞/mL、n=5）及び非発生時（0～1 細
胞/mL、n=3）の原水HAA生成能（エラーバ
ーは標準偏差、*両側 t検定でp<0.05）
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また、TOCやUV260といった有機物関連項目
は、原水 DBP生成能と相関があるとされている
6)。しかし、表 1では、TOCやUV260の上昇が
みられなかったにも関わらず、ラフィド藻類発生

時には、TCAAが上昇していた。
以上のことから、ラフィド藻類は、多くの藻類

とは異なり、DBP生成能が高いと考えられた。

(3) ラフィド藻類単藻株と実施設のTCAA生成能

の違い 

G. semen単藻株を用いた実験では、細胞当たり
のTCAA生成能が0.0004 μg/細胞であったが（図
10）、2013年京都市の事例では、0.00016 μg/細胞
となっており、単藻株の実験のほうが、2.5倍、生
成能が高くなっていた。

単藻株の実験では、反応条件を 24 時間とした
が、実施設における塩素接触時間は約1時間であ
る。反応時間が長くなれば DBP生成能は高くな
るため 4)、単藻株の実験と実施設のTCAA生成能
に差がみられたと考えられた。また、原水中には

フミン質など、他の DBP 前駆体が含まれている
ことから、これらの影響も考えられる。

(4) TCAA/DCAAの濃度比 

藻類単藻株の塩素処理によって生成する

TCAA/DCAAは、一般的に0.87～1.3とされてい
るが 25)、ラフィド藻類単藻株での実験では、

TCAA/DCAAが2.0となっていた（図10）。その
ためラフィド藻類は、他の藻類よりも TCAA/ 
DCAAが高いと考えられた。
また、京都市給水については、2004 年～2012
年のTCAA/DCAAの平均が0.84であったにも関
わらず、ラフィド藻類が発生した2013年11月に
は、3.6まで上昇していた（図3）。奈良県桜井浄
水場においても、水源でのラフィド藻類発生時期

には、給水中の TCAA/DCAAが 3.0以上に上昇
したと報告されており，TCAA/DCAAの上昇は，
ラフィド藻類発生の指標の1つとなりうると考え
られた 7)。

2013年の給水（図3）や原水HAA生成能試験
（図8）では，ラフィド藻類発生時に，TCAAは
上昇したものの，DCAAの上昇はみられなかった。

原水HAA生成能試験と単藻株の実験の違いとし
て，夾雑物の有無があげられる。溶液中に様々な

藻類由来有機物が存在することで，消毒副生成物

の生成が互いに阻害されることが報告されてい

る 26）。原水中にはラフィド藻類以外の藻類も多く

存在しているため，DCAA の生成が抑制され，
TCAAのみが上昇した可能性がある。

(5) ラフィド藻類発生時の浄水処理対策 

DBPの制御方法はある程度確立されており、い
くつかの処理技術を組み合わせることで、より効

果的にDBP濃度を低減することができる 1)。

蹴上浄水場は凝集沈澱急速砂ろ過方式であり、

通常時は前塩素処理を行なっている。そのため、

原水ラフィド藻類発生時には、DBPの生成を抑制
するために、前塩素処理を停止する必要がある。

また、ラフィド藻類を沈澱除去するために、凝集

処理を強化することが求められる。

 藻類は死滅すると細胞外に有機物を放出する

が、その有機物も DBP 前駆体になりうる 27)。こ

のようなラフィド藻類由来の溶存態有機物を吸

着除去するために、粉末活性炭を注入することも

DBP低減に繋がるだろう。
京都市では現在、顕微鏡観察によって、原水中

のラフィド藻類を監視している。そして、ラフィ

ド藻類が発生した場合には、発生状況に応じて、

前塩素処理の停止、凝集処理の強化、及び粉末活

性炭の注入を組み合せることで、DBP管理を行っ
ている。

５． まとめ 

 京都市蹴上浄水場では、2013年 11月 12日に
給水TCAAが0.019 mg/Lと、過去最大値を記録
した。DCAA の上昇はみられなかったため、
TCAA/DCAAの濃度比も、3.6まで上昇した。
同時期に、水源である琵琶湖水において、TOC
に大きな変化はなかったものの、Chl. aが顕著に
高くなっており、ラフィド藻類M. capitataが初め
て観察されていた。また、原水においては、ラフ

ィド藻類は最大250細胞/mLまで増加し、その後
減少していたが、その消長は給水TCAAの推移と
一致していた。
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そこで、原水HAA生成能の調査、及びラフィ
ド藻類単藻株の実験を行ったところ、ラフィド藻

類細胞数の増加に伴って、TCAA生成量の増加が
みられた。以上のことから、2013年11月に京都
市で給水TCAAが上昇し、過去最大値となった原
因は、原水中のラフィド藻類が塩素処理されたた

めであることがわかった。

原水でラフィド藻類が発生した場合は給水

TCAAが上昇する可能性があるため、現在京都市
においては、原水ラフィド藻類発生時には、前塩

素処理の停止などの対策を講じ、DBPの適切な管
理を行っている。
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ラフィド藻類Gonyostomum semenの消毒副生成物生成能の評価

Evaluation of the disinfection byproduct formation potential of the raphidophyte Gonyostomum 
semen

京都市上下水道局 横井貴大

荻野賢治 細田耕 船岡英彰 片岡稔之

Kyoto Municipal Waterworks Bureau Takahiro YOKOI,  
 Kenji OGINO, Ko HOSODA, Hideaki FUNAOKA and Toshiyuki KATAOKA 

1．はじめに
消毒副生成物（DBP）は有機物が塩素処理されること
で生成される物質であり 1)、代表的なDBPである、クロ
ロホルム（CHCl3）、ブロモジクロロメタン（CHBrCl2）、
ジブロモクロロメタン（CHBr2Cl）、ブロモホルム（CHBr3）

の 4 種のトリハロメタン（THM）、及びトリクロロ酢酸
（TCAA）、ジクロロ酢酸（DCAA）、クロロ酢酸（MCAA）
の 3種類のハロ酢酸（HAA）は、水道水質基準項目にも
設定されている 2)。また、2015年には、TCAAの基準値
が 0.2 mg/Lから 0.03 mg/Lに改正されるなど、TCAA及
びDCAAの基準値が強化されたことから、浄水処理にお
ける管理の強化が求められている。

京都市の蹴上浄水場は凝集沈澱急速砂ろ過方式を採

用しており、琵琶湖南湖を水源としている。この蹴上浄

水場からの給水について、2004年から 2012年の 9年間
における、給水 TCAA の平均濃度は 0.0028 mg/L、
TCAA/DCAAの濃度比は 0.84で推移していた。しかし、
2013年 11月、給水TCAA濃度が急増し、0.019 mg/Lと、
最大値を記録した 3）。また、給水 TCAA の急増に伴い、
給水TCAA/DCAAも 3.6と上昇していた。給水TCAA上
昇時期には、水道原水において、ラフィド藻類が初めて

観察されており、原水ラフィド藻類の消長と給水TCAA
の推移が一致していたことから、ラフィド藻類は高い

DBP生成能を有すると考えられた。
ラフィド藻類は、2本の鞭毛で遊泳する、細胞長 50 μm
－100 μmの単細胞の藻類であり 4)、細胞が壊れやすいと

いう特徴を持つ 5)。淡水性ラフィド藻類はMerotrichia属、
Gonyostomum属、及びVacuolaria属の 3属が分類されて
おり、2013年に京都市の水道原水で発生したラフィド藻
類はMerotrichia capitataで、Merotrichia属とGonyostomum
属の遺伝子上の違いは 2%となっている 6)。なお、淡水性

ラフィド藻類の中で最も一般的な種であるGonyostomum 
semen は、北欧を中心とする世界中に分布しており、ブ
ルームを形成することが報告されている 7)。

藻類のDBP生成能は、AnabaenaやMicrocystisのよう
なアオコ形成種については調べられているが 8), 9)、同じ

くブルームを形成するG. semenについては、これまで調

べられていない。また、ラフィド藻類と同じ単細胞遊泳

性の藻類の代表種であるEuglena gracilisや 10)、近年琵琶

湖で外来種として増加している Micrasterias hardyi につ
いても 11)、DBP生成能は調べられていない。
塩素処理時の反応条件については、フミン質に関する

報告は数多くあり、次亜塩素酸Na添加量、pH、反応時
間などの影響が報告されているものの 1), 12)、藻類につい

ては、A. flos-aquaeやChlorella sp.など、数例しか調べら
れていない 9), 13)。

そこで本研究では、G. semen、E. gracilis及びM. hardyi
の 3 種の藻類の DBP 生成能の比較を行うとともに、G. 
semenが高いDBP生成能を有する原因について解明を試
みたので報告する。また、塩素処理時の反応条件が G. 
semenのDBP生成能に与える影響評価についても行った
ので、合わせて報告する。

2． 調査の方法
2．1 試薬・試料

試薬は、次亜塩素酸Na（富士フィルム和光純薬）、H2SO4

（富士フィルム和光純薬）、NaOH（ナカライテスク）、
アスコルビン酸Na（ナカライテスク）を用い、標準液は、
揮発性有機化合物 25種混合標準液、ハロ酢酸混合標準液
（ともに富士フィルム和光純薬）を用いた。

藻類は、国立環境研究所が収集・保存した微生物保存

株ラフィド藻類G. semen NIES-1380、ユーグレナ藻類E. 
gracilis NIES-48、及び京都市が原水から単離した緑藻類
M. hardyiの 3株を用いた。
2．2 藻類培養と細胞回収

藻類の培養は、AF-6培地を用い、温度 20°C、照度2,000 
lux、明暗周期 14h: 10hの条件で行った。細胞回収はHua
の方法を参考にし 13)、対数増殖期の培養液を遠心し、上

清除去後に超純水で再懸濁する作業を 3回繰り返した。
細胞を破砕しないよう、藻類ごとに遠心条件を変えてお

り、G. semenは 300 rpmで 10分、E. gracilisは 4,000 rpm
で 10分、M. hardyiは 3,000 rpmで 10分とした。遠心後、
細胞が元の形状を保持していることを、顕微鏡観察によ

って確認した。

京都大学環境衛生工学研究会，環境衛生工学研究（2021年，Vol.35 No.2，pp.21-28）
（京都大学環境衛生工学編集委員会から転載許諾を得て掲載）
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2．3 藻類の塩素処理

DBP生成能試験は、Zhangらの方法に準じて行った 14)。

回収した細胞のTOCを測定し、G. semenは 0.04 mgC/L、
E. gracilis及びM. hardyiは 0.4 mg/Lとなるよう、超純水
を用いて調整した。その後、次亜塩素酸NaをCl2/TOC=20 
mgCl2/mgCとなるよう加え、H2SO4及び NaOHで pH7.0
としてから、ふらん瓶を満水にして栓をした。ふらん瓶

を 20°C の暗所で 96 時間静置した後、アスコルビン酸
Naを添加して反応を終了させ、THM及び HAA濃度の
測定を行った。

また、3.1 藻類間のDBP生成能の比較については、ネ
ガティブコントロールとして、回収した細胞をメンブレ

ンフィルター（ミリポアATTP、孔径 0.8 μm）で自然ろ
過したろ液を用い、藻類のDBP生成能は、サンプルの測
定値からネガティブコントロールの測定値を差し引いて

算出した。

3.2 G. semen の塩素処理時の反応条件の検討について
は、反応時間を、蹴上浄水場から給水末端までのおよそ

の流達時間である 24時間に変更して実験を行った。また、
検体数を考慮し、ネガティブコントロールの測定値の差

し引きは行わなかった。

2．4 細胞破砕

細胞破砕実験は、Liaoの方法を一部改変して行った 8)。

検体を出力 500W、2秒インターバルで 10分、超音波処
理（NISSEI ULTRASONIX HOMOGENIZER US-30E）に
かけた後、顕微鏡観察を行い、細胞破砕を確認した。

2．5 次亜塩素酸Na添加後の細胞の顕微鏡観察
G. semen、E. gracilis、及びM. hardyiの培養液をそれぞ
れ 1mL分取し、次亜塩素酸Naを 0.38 μL添加した。そ
の後、標準計数板（松波硝子工業）に滴下し、光学顕微

鏡で観察を行った。

2．6 THM、HAA及び全有機炭素（TOC）測定方法
THM、HAA、及びTOCの測定は上水試験方法に従っ
た 15)。THM はパージアンドトラップ－ガスクロマトグ
ラフ質量分析計（島津製作所GCMS-QP2010）、又はヘッ
ドスペース－ガスクロマトグラフ質量分析計（島津製作

所 GCMS-QP2010Plus）で測定し、下限値は CHCl3、
CHCBrCl2、CHBr2Cl、CHBr3のいずれも 0.002 mg/Lとし
た。HAAは液体クロマトグラフトリプル四重極質量分析
計（サーモフィッシャーサイエンティフィック UltiMate 
3000 及びTSQ QUANTUM ACCESS MAX）で測定し、
下限値はTCAA、DCAA、MCAAのいずれも 0.002 mg/L
とした。TOCは島津製作所TOC-V CPHを用いて、全有
機炭素計測定法によって測定した。

3． 結果
3．1 藻類間のDBP生成能の比較
3．1．1 生育測定及び生成したDBPの種類

G. semen、E. gracilis、及びM. hardyiの生育曲線を図 1
に示す。E. gracilisは 12日で定常期に達し、G. semen及
びM. hardyiは22日－27日頃に定常期となることがわか
った。以後の実験では、対数増殖期の細胞を用いた。

3 種の藻類の細胞懸濁液に、それぞれ Cl2/TOC=20 
mgCl2/mgC となるよう次亜塩素酸 Na を添加し、pH7.0
に調整した後、96時間静置した。その後、HAA3物質及
び THM4 物質について測定を行ったところ、TCAA、
DCAA、MCAA、CHCl3の 4物質が検出されたため、以
降の実験では、この 4物質の値を示す。 

1 101

1 102

1 103

1 104

1 105

1 106

細
胞
数
（
細
胞

/m
L ）

0 20 40 60
培養期間（日）

E. gracilis
M. hardyi

G. semen

図1 G. semen、E. gracilis及びM. hardyiの生育曲線（n=3、
エラーバーは標準偏差）

3．1．2 細胞懸濁液のDBP生成能
3 種の藻類について、細胞を超純水に懸濁した細胞懸濁
液の、TOCあたりのDBP生成能を図 2に示す。G. semen
については、TCAAが180 μg/mgC、DCAAが100 μg/mgC、
CHCl3が 76 μg/mgC生成しており、HAA及びTHMの生
成能の合計値は、360 μg/mgCであった。また、E. gracilis
の DBP 生成能の合計値は 16 μg/mgC、M. hardyi は 21 
μg/mgCとなっており、G. semenは、E. gracilisの 15倍、
M. hardyiの 23倍、DBP生成能が高いことがわかった。

MCAAについては、G. semenは未検出であったが、E. 
gracilisでは 1.1 μg/mgC、M. hardyiでは 2.9 μg/mgC検出
されていた。TCAA/DCAAの濃度比については、G. semen
は 1.8、E. gracilisは 1.6、M. hardyiは 0.81となっていた。
そのため、G. semenはMCAAが生成されず、TCAA/DCAA
が M. hardyi より高いという特徴を有することがわかっ
た。
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図 2 G. semen、E. gracilis及びM. hardyi細胞懸濁液の、
TOC当たりのDBP生成能（n=3、エラーバーは標準偏差）

3．1．3  細胞破砕液のDBP生成能
3 種の藻類について、超音波処理によって細胞を破砕
して細胞破砕液を調製した後、次亜塩素酸 Na と反応さ
せた場合のDBP生成能を図 3に示す。E. gracilis及びM. 
hardyiの細胞破砕液のDBP生成能については、細胞懸濁
液の 2.0倍－2.1倍に上昇していた。一方、G. semenの細
胞破砕液の DBP 生成能については、細胞懸濁液の 0.89
倍と、ほとんど差がみられなかった。また、いずれの藻

類についても、生成した物質間の増加率に変化はみられ

なかった（tukeyの多重検定、p>0.05）。

図 3 G. semen、E. gracilis及びM. hardyiのDBP生成能。
－：細胞懸濁液、＋：細胞破砕液 （n=3、エラーバーは各物
質の合計値における標準偏差、p値は t検定によって求め
た。*p<0.05）

3．1．4  次亜塩素酸Na添加による細胞の変化
3種の藻類について、細胞懸濁液に次亜塩素酸Naを添
加した際の細胞写真を図 4に示す。G. semenは普段は遊
泳しているが、次亜塩素酸 Na 添加後ただちに細胞が破
砕された。一方、E. gracilisは、次亜塩素酸Na添加によ
って遊泳が止まったものの、5 分後も細胞の形状を維持
していた。また、M. hardyiについても、細胞の形状に変
化はみられなかった。そのため G. semen は、E. gracilis
及びM. hardyiに比べて、次亜塩素酸Na添加によって細
胞が壊れやすいことがわかった。

G. semenについて、細胞懸濁液と細胞破砕液のDBP生
成能に差がみられなかった（図 3）。また、G. semenの細
胞は、次亜塩素酸 Na 添加によって速やかに破砕されて
いた（図 4）。そのため、G. semen細胞懸濁液のDBP生
成能が高い原因の 1つに、細胞の壊れやすさが影響して
いると考えられた。

G. semen

E. gracilis

添加なし 添加後5分添加後1分

M. hardyi

図 4 G. semen、E. gracilis及びM. hardyiについて、次亜塩
素酸Na添加時の顕微鏡写真（スケールバーは 50 μm）

3．2  G. semenの塩素処理時の反応条件の検討
3．2．1  生成したDBPの種類

G. semenの細胞懸濁液に、Cl2/TOC=20 mgCl2/mgCとな
るよう次亜塩素酸Naを添加し、pH7.0に調整した後、24
時間静置し、HAA3物質及びTHM4物質を測定した。そ
の結果、MACCは検出されず、TCAA、DCAA、及びCHCl3
の 3物質のみが検出されたため、以降の実験では、この
3物質の値を示す。
3．2．2  次亜塩素酸Na添加量 
 次亜塩素酸 Na 添加量について条件検討を行った結果
を図 5に示す。DCAA及びCHCl3は、次亜塩素酸Naを
20 mgCl2/mgC以上（G. semenは 0.04 mgC/L）添加しても
生成能は変化しなかったが、TCAA は添加量が 40 
mgCl2/mgCになるまで、生成能が上昇していた。
また、TCAA/DCAA についてみると、2.0 mgCl2/mgC
では 0.52 であったが、20 mgCl2/mgC では 1.7、80 
mgCl2/mgCでは 3.1と、次亜塩素酸Na添加量が増加する
に従って、TCAA/DCAAも上昇していた。
3．2．3  pH 

pH について条件検討の結果を図 6 に示す。TCAA は
pH7.0、DCAAは pH4.0、CHCl3は pH10で最大となって
おり、DBP ごとに至適 pH が異なっていた。また、
TCAA/DCAAについてみると、pH7.0－pH9.0では 1.0－
1.2 となっていた一方、pH4.0 では 0.15、pH10 では 0.0
となっており、TCAA/DCAAは、中性から弱アルカリ性
のときに高く、酸性や強アルカリ性では低くなっていた。
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3．2．4  反応時間
 反応時間について条件検討の結果を図 7 に示す。
TCAA、DCAA、CHCl3いずれの物質も、反応時間が 1
時間から4時間にかけて、DBP生成能が直線的に増加し、
その後 16時間－24時間で、傾きがなだらかになってい
た。また、TCAA/DCAAについては、反応時間にかかわ
らず、0.78－1.3の間で推移していた。
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図 5 G. semenのDBP生成能における、次亜塩素酸Na添
加量の検討（n=3）
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図 6 G. semenのDBP生成能における、pHの検討（n=3）
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図 7 反応時間ごとのG. semenのDBP生成能（n=3）

4． 考察 

4．1  藻類間のDBP生成能の比較
藻類のDBP生成能は種によって異なっており、緑藻類
や珪藻類の方が、DBP生成能が高いとする報告がある一
方 14)、藍藻類のほうが高いとする報告もある 9)。詳細な

反応条件は文献によって異なっているが、DBP 生成能
（HAA3物質及び THM4物質の合計）の一例を示すと、
藍藻類A. flos-aquaeは 150 μg/mgC、Oscillatoria sp.は98 
μg/mgC、緑藻類 Senedesmus quadricaudaは 120 μg/mgC、
珪藻類Cyclotella sp.は 190 μg/mgCと報告されている 9), 16 

-18)。しかし、本研究におけるG. semenのDBP生成能は
360 μg/mgC であったことから、文献値と比べても、G. 
semenは他の藻類よりもDBP生成能が高いと考えられた。
4. 2  藻類間のTCAA/DCAAの違い

Reckhowと Singerが提案した、HAA の生成に関する
概念モデルによると 1)、次亜塩素酸による有機物の酸化

反応や塩素化等を経て R-CO-CHCl2が生成し、Rが水酸
基の場合、反応が停止してDCAAが生成する。Rが酸化
されやすい場合は、塩素化や酸化的脱離が起こって

TCAAが生成し、それ以外の場合は、塩素化と加水分解
を経て、CHCl3が生成するとされている。
上記のように TCAAと DCAAでは前駆物質が異なっ
ている。本研究において、G. semenのTCAA/DCAAは1.8、
M. hardyiは 0.81と、藻類ごとにTCAA/DCAAが異なっ
ていたのは（図2）、藻類間の細胞内有機物の組成の違い
に起因すると考えられた。

4. 3  細胞破砕がDBP生成能に与える影響
細胞懸濁液に次亜塩素酸 Na を添加すると、次亜塩素
酸 Na は、細胞膜との反応で消費された後、細胞内有機
物と反応する。しかし、細胞破砕液については、細胞膜

があらかじめ破壊されているため、細胞内有機物と反応

する次亜塩素酸 Na の割合が、細胞懸濁液に比べて多く
なる。また、藻類については、細胞膜よりも細胞内有機

物のほうが、DBP生成能が高いと報告されている 8)。

そのため、超音波処理による細胞破砕によって、E. 
gracilis及びM. hardyiのDBP生成能が上昇したのは、細
胞破砕液では、細胞内有機物と次亜塩素酸 Na が反応し
やすいためであると考えられた。一方、G. semenについ
ては、次亜塩素酸 Na 添加によって速やかに細胞膜が破
砕され、細胞内有機物と次亜塩素酸Naが反応するため、
細胞懸濁液と細胞破砕液で DBP 生成能に差がみられな
かったと考えられた。

4．4  特異的な細胞内有機物
藻類の細胞は、主にタンパク質、脂質、多糖類から構

成されているが、藻類の DBP 生成能はこれら 3 成分の
DBP 生成能の合計値よりも高くなることが報告されて
いる 16)。そのため、二次代謝物などの化合物も、藻類の
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DBP生成能に寄与していると考えられる。
本研究では、G. semenの細胞破砕液のDBP生成能が、

E. gracilis及びM. hardyiに比べて 7.5－9.9倍高くなって
いたことから（図 3）、G. semen のDBP生成能には、細
胞膜の壊れやすさ以外の影響もあると考えられた。その

ためG. semenは、DBP生成能が高い二次代謝物を特異的
に有していると考えられた。

4．5  実験間のG. semenのDBP生成能の違い
G. semenの塩素処理時の反応条件の検討を行った図 5
－図 7について、同条件（20 C、24時間、pH7.0）にお
けるDBP生成能及びTCAA/DCAAを抽出し、表 1に示
す。同条件にも関わらず、DBP 生成能では 2.6 倍、
TCAA/DCAAでは 2.2倍の差がみられていた。
本研究を行うにあたり、G. semenが1度死滅したため、
再度株を購入し直し、実験を行った。TCAA/DCAAが高
かった図 5については、再度購入した株を用いて実験を
行ったが、図 6及び図 7では主に、初回購入株を用いた。
初回購入株と再度購入した株では、細胞内有機物の組成

が異なっていた可能性が考えられた。

また、DBP生成能が高かった図 5及び図 7は、継代培
養中期に実験を行っていたが、図 6は継代培養初期及び
後期に実験を行った。そのため、継代培養を繰り返すう

ちに細胞内有機物の組成に変化が生じた可能性が考えら

れた。

前節で述べたように、G. semenのDBP生成能が高い一
因に、特異的な二次代謝物が関与していると考えられる。

そのため、細胞の生理条件によって二次代謝物の組成が

変化した結果、実験ごとにDBP生成能及びTCAA/DCAA
が変化したと考えられた。今後は、G. semenがDBP生成
能の高い二次代謝物を同定するとともに、二次代謝物を

生成する生理条件の探索が求められるだろう。

表 1 同条件下（20 C、24 時間、pH7.0）における、各

図ごとのDBP 生成能及びTCAA/DCAA 

図5 図6 図7
DBP生成能（μg/mgC） 350±70 140±27 370±100

TCAA/DCAA 2.2±0.9 1.1±0.3 1.0±0.4

4．6  次亜塩素酸Na添加量、pH、反応時間
 本研究では、次亜塩素酸Na添加量を増やしていくと、
DCAAの生成能が一定濃度に達した後も、TCAAの生成
能は増加していた（図 5）。TCAA生成は、DCAA生成と
比べて塩素化反応が 1ステップ多く必要となるため 1)、

次亜塩素酸Na添加量が少ない場合にはTCAAは生成し
にくく、多い場合には生成しやすいと考えられた。

フミン酸の塩素処理によって DBP が生成される際、
TCAA及びDCAAの至適 pHは中性から酸性、CHCl3は

アルカリ性であると報告されており 19), 20)、本研究の結果

と一致していた（図 6）。酸性条件下では、前駆物質が酸
化されて TCAA が生成するが、アルカリ性条件下では、
同じ前駆物質が塩基触媒加水分解され、CHCl3が生成す
ると報告されている 12), 21)。

反応時間が長くなると生成能が変化しなくなったが

（図 7）、これは、反応液中の DBP前駆物質もしくは次
亜塩素酸Naが消費されたからだと考えられる12)。また、

本研究では、反応時間が 1時間から 4時間にかけてDBP
生成能が直線的に増加していることから、短時間でも、

効率的にDBPが生成すると考えられた。図 7では反応時
間を最短でも 1時間としたが、Chlorella sp.については、
反応時間が1分間と非常に短い条件下でのDBP生成が報
告されているため 14)、G. semenについても、次亜塩素酸
Na添加後速やかに、DBPが生成したと考えられた。
4．7  その他の反応条件の検討 
その他の反応条件として、反応温度や、反応液中の臭

化物イオン濃度などについても、DBP生成能に影響を与
えることが報告されている 22)。反応条件以外にも、藻類

の培養条件について、本研究では対数増殖期の細胞を用

いて実験を行ったが、対数増殖期と定常期とでは、DBP
生成能やTCAA/DCAAが異なると報告されている 9), 23)。

また本研究では、藻類の細胞そのもののDBP生成能の測
定を行ったが、藻類が細胞外に分泌した細胞外有機物か

らも、DBPが生成されることが報告されている 8), 13)。

4．8  2013年京都市の事例
2013年11月12日、京都市給水において、TCAAが0.019 

mg/L、TCAA/DCAAが 3.6まで上昇し、同時期の原水中
にラフィド藻類（主にM. capitata）が 120 cells/mL観察さ
れていた。

当時、蹴上浄水場の前塩素、中塩素、後塩素注入率の

合計は 13.4 mg/Lであり、G. semen単藻株 100 cells/mLの
TOCを測定したところ 0.0016 μg/cellであったことから、
当時の浄水場における次亜塩素酸 Na 添加量は、8.4 
mgCl2/mgCであると算出された。また、G. semen単藻株
では、次亜塩素酸 Na添加量が 8.0 mgCl2/mgCの場合、
TCAA生成能は 73 μg/mgCとなっていた（図 5）。当時の
ラフィド藻類細胞数 120 cells/mLに当てはめると、TCAA
が 0.014 mg/L生成すると算出される。当時の給水TCAA
は 0.0019 mg/L（前月 10月 15日の給水TCAAは 0.0009 
mg/L）であったことから、TCAA生成能については、実
際の事例と培養実験の結果がおよそ一致していた。

しかし、G. semen単藻株ではTCAA/DCAAが 0.73とな
っており（図 5）、当時のTCAA/DCAAである 3.6よりも
低くなっていた。本研究ではG. semen単藻株を用いたが、
2013年に原水で主に確認されたのはM. capitataと、別種
のラフィド藻類である。そのため、種によって
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TCAA/DCAAが異なる可能性が考えられた。また、反応
温度や細胞外有機物などの反応条件が TCAA/DCAA に
与える影響についても、今後検討が求められるだろう。

5． 結論
本研究から得られた主要な知見を以下に記す。

1）ラフィド藻類 G. semen 細胞懸濁液に次亜塩素酸 Na
を添加すると、HAA3 物質及び THM4 物質のうち、
TCAA、DCAA、CHCl3の 3物質の生成が確認された。
また、G. semen 細胞懸濁液の DBP 生成能は 360 
μg/mgCであり、E. gracilisやM. hardyiよりも最大 23
倍高くなっていた。

2） G. semenのDBP生成能が高い原因解明を試みた。超
音波処理による細胞破砕を行ったところ、E. gracilis
及びM. hardyi のDBP生成能は 2倍以上に増加した
が、G. semenについては、変化がみられなかった。
また、G. semenのみ、次亜塩素酸Na添加後速やかに
細胞膜が破壊されることが、顕微鏡観察によって確

認された。そのため、G. semenの細胞の壊れやすさ
が、DBP生成能に寄与していることがわかった。

3）細胞破砕液についても、G. semenは、E. gracilis及び
M. hardyi よりも 7.5－9.9倍、DBP生成能が高くなっ
ていた。そのため、G. semenの特異的な細胞内有機
物も、DBP生成能に寄与していると考えられた。

4） G. semenのDBP生成能について、反応条件の検討を
行ったところ、反応時間及び次亜塩素酸 Na 添加量
が増加するにしたがって、DBP生成能も増加してい
た。また、DBPの種類によって、至適 pHが異なっ
ていることががわかった。

以上の結果から、G. semenのDBP生成能の特徴を明ら
かにすることができた。今後の研究では、G. semenが特
異的に有するDBP生成能の高い化合物の同定や、
TCAA/DCAAに影響を与える反応条件について更なる検
討が求められるだろう。
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原報文

2007年－2017年の琵琶湖南湖における，溶存態かび臭物質 2-メチル

イソボルネオールの発生機構

Occurrence Mechanism of Dissolved Musty-Odorant 2-Methylisoborneol 
in the Southern Basin of Lake Biwa during 2007-2017 
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和文要旨 

かび臭は水道水のおいしさに関わる重要な問題であり，かび臭原因物質の 1 つである 2-メチル

イソボルネオール（2-MIB）については，2004年に水質基準に設定された。琵琶湖南湖を水源と

する京都市蹴上浄水場の着水では，1988 年－1994 年にかけて，5 月－6 月に Phormidium tenue

による 2-MIB，9月－10月には Oscillatoria tenuisによる 2-MIBが発生していた。しかし 2007年

－2017年については，2013年及び 2014年に P. tenueによる 2-MIBが発生したのを除き，2-MIB

発生期間でも，P. tenueや O. tenuisが観察されない状況が続いていた。そこで，溶存態 2-MIBの

割合についてみると，1988年－1994年は平均 60%であったが，2007年－2017年は平均 92%と，

溶存態の割合が高くなっていた。また，淀川水質汚濁防止連絡協議会による 2010年－2017年の

南湖調査では，直上水の全量 2-MIB 濃度が表層水よりも高くなっており，湖底に繁茂する沈水

植物上に P. tenueが付着していたと報告されている。そこで，南湖で単離された P. tenue PTG株

を複数の光条件下で培養したところ，南湖湖底と同程度の弱光条件下で，溶存態 2-MIB 産生能

が高くなることがわかった。以上のことから，2007年－2017年に琵琶湖南湖で発生した溶存態

2-MIBは，沈水植物上に付着した P. tenueが原因であると考えられた。

Abstract 

Musty odor is an unavoidable problem for drinking water. 2-Methylisoborneol (2-MIB) is one of the 

major musty odorants that has been set as a quality standard for drinking water in Japan since 2004. 

Between 1988 and 1994, 2-MIB-producing cyanobacteria, like Phormidium tenue and Oscillatoria tenuis, 

日本水処理生物学会，日本水処理生物学会誌（2020年，Vol.56 No.3，pp.47-55）
（日本水処理生物学会事務局から転載許諾を得て掲載）
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were observed at the intake basin of Keage Water Purification Plant (KWPP), which draws water from the 

southern basin of Lake Biwa (SBLB). However, 2-MIB occurred in the intake basin of KWPP and SBLB 

surface water between 2007 and 2017 (except 2013 and 2014) in the absence of 2-MIB-producing 

cyanobacteria. On average, 92% of total 2-MIB was detected as dissolved between 2007 and 2017, but 

only 60% was found as dissolved between 1988 and 1994. It is believed that the bottom water of SBLB 

was more contaminated with 2-MIB than the surface water, and P. tenue was found in the submerged 

plants at the bottom of the lake. The culture strain of P. tenue PTG, isolated in SBLB, effectively 

produced dissolved 2-MIB (D-2-MIB) under the light with the same photon flux density at the bottom of 

the lake. In conclusion, the D-2-MIB that occurred in SBLB between 2007 and 2017 was attributed to P. 

tenue attached to the plants that sank at the bottom of the lake. 

Key words: Lake Biwa, 2-Methylisoborneol, Phormidium tenue

１ はじめに 

かび臭は水道水のおいしさに直結する重要な問

題であり，かび臭原因物質の1つである2-メチル

イソボルネオール（2-MIB）は藍藻類等によって

産生されている。これらの藍藻類は，産生した全

量2-MIBの一部を細胞内に保持し（粒子態2-MIB），

残りの 2-MIB を細胞外に放出している（溶存態

2-MIB）1)。京都市の浄水場では主に凝集沈澱急速

砂ろ過方式を採用しているが，粒子態2-MIBは凝

集処理の強化によって沈殿除去を行い，溶存態

2-MIBは粉末活性炭による吸着除去を行っている。

このように，粒子態と溶存態とでは浄水処理が異

なるため，京都市では2-MIB発生時には，溶存態

及び粒子態 2-MIBの両方を測定している。

京都市が水源とする琵琶湖南湖では，1960年代に

富栄養化が進んだこともあり，1969年に初めてか

び臭の発生が確認され，それ以降，毎年のように

かび臭が発生するようになった 2)。また1990年代

までは2-MIBが高濃度で発生し（Fig. 1 a），5月－

6月にPhormidium tenueによる2-MIB，8月－10

月にはOscillatoria tenuisによる2-MIBの発生が多

くなっていた 3), 4)。その後，2000年代に入ると一

度2-MIBの発生頻度は減少したが，2000年代後

Fig. 1 The maximum annual concentration of total 

2-MIB (T-2-MIB) in the intake basin in Keage Water 

Purification Plant (KWPP) (a) during 1988-2017 and 

(b) during 1995-2017. 

半には再び 2-MIB が発生するようになってきた

（Fig. 1 b）。近年の2-MIB発生傾向として，ほと

んどが溶存態であり，2-MIB発生時期にもP. tenue

やO. tenuisなどの2-MIB産生種が観察できない状

況が続いている。2-MIB産生種がおらず，その消

長から 2-MIB 濃度の推移を予測できないことか

ら，京都市では対応に苦慮している。

P. tenue及びO. tenuisは浮遊性だけでなく，付着性

の生活型を取ることが報告されている 5)。付着性
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の藍藻類は河川で観察されることが多いが 6)，ヨ

ーロッパや中国においては，栄養塩濃度が低下傾

向にある湖沼で，付着性の藍藻類が湖底に生息し

ていた例が報告されている 7)-10)。琵琶湖南湖につ

いても，近年は栄養塩濃度が低下傾向にあること

から 11)，湖底に付着性藍藻類が生息している可能

性が考えられる。また 1986 年には，南湖の湖底

に生息する付着性O. tenuisによる2-MIB発生が報

告されている 12)。そのため，近年についても、琵

琶湖南湖において発生している溶存態 2-MIBは，

湖底に生息する藍藻類が原因ではないかと考え

られた。

水中に含まれる懸濁粒子や溶存態有機物等の影

響によって，光は水中で減衰するため，湖底には

表層よりも弱い光しか届かない 13)。糸状体藍藻類

の2-MIB産生能や溶存態の割合は，温度や光，栄

養塩など様々な因子の影響を受けるが 14)-16)，糸状

体藍藻類にとって，光条件は生息域を決める重要

な環境条件である 17), 18)。そこで本研究では，琵琶

湖で単離されたP. tenue PTG株について，光条件

が溶存態 2-MIB 産生能に与える影響調査を行っ

た。

本研究の目的は 2つあり，2007年－2017年の琵
琶湖南湖における 2-MIB 発生動向の特徴を明ら
かにすること，及び2-MIB発生機構を解明するこ
とである。そこで本研究では，1988 年－2017 年
の 30 年間にわたる，蹴上浄水場着水井及び琵琶
湖南湖における，全量及び溶存態2-MIBの発生状
況についてまとめた。また，南湖湖底と同程度の

弱光条件に着目し，光条件がP. tenue 株の溶存態
2-MIB産生能に与える影響調査を行った。

２ 実験方法 

2.1 調査地点，調査期間，及び採水方法 

 調査地点は，蹴上浄水場着水井及び琵琶湖南湖

である。蹴上浄水場着水井には，7.4 kmの長さを

有する琵琶湖第2疏水を経て，琵琶湖南湖の湖水

が流入している（Fig. 2）。また，琵琶湖南湖での

Fig. 2 Sampling points in the southern basin of Lake 

Biwa (SBLB). Black arrows showed the water flow 

direction. 

定期調査では，2007年から2017年にかけて毎月，

南湖9地点での採水を行い，生物計数及び 2-MIB

測定を行った。また，蹴上浄水場着水井での調査

は，1988年から 2017年にかけて，生物計数及び

2-MIB測定を行った。着水井における生物計数は，

基本的に平日は毎日，2-MIB測定は，2-MIB発生

期間中は基本的に平日は毎日行った。採水方法は，

いずれの地点においても，バケツを用いて水深0.5 

mの表層水を採水した。

2.2 測定方法 

2-MIBの測定は，2015年まではサンプル 10 mL

に塩化ナトリウム4.0 g添加した後，ヘッドスペー

ス－ガスクロマトグラフィー質量分析計で測定

した。定量下限値は，2007年までは5 ng/L，2008

年以降は 2 ng/Lである。2016年－2018年につい

ては，サンプルに塩化ナトリウム3.5 gを添加した

後，固相マイクロ抽出－ガスクロマトグラフィー

質量分析計で測定を行い，定量下限値は2 ng/Lで

ある。溶存態 2-MIBの測定では，孔径 1.0 μmの

ガラス繊維ろ紙を用いて自然ろ過したものをサ

ンプルとした。

植物プランクトン計数は，採水後速やかに，標準

計数板（松波硝子工業）もしくはスライドガラス
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を用いて行った。種の同定には基本的に淡水藻類

入門を用いた 19)。P. tenue及びO. tenuisの計数単位

は，1988年－1994年は糸状体の本数を 1単位と

した。1995年－2000年については，P. tenueは糸

状体の本数を1単位とし，O. tenuisは長さ500 μm

を1単位とした。2001年以降は，P. tenue及びO. 

tenuisともに，長さ100 μmを1単位とした。Fig. 4

については，計数単位の変換は行わず，そのまま

記載した。なお，P. tenue PTG株における細胞計数

はマルチサイザー（ベックマン・コールター）で

行った。

2.3 P. tenue PTG株の培養 

キャピラリー洗浄法で 1985年 7月－10月に琵琶

湖南湖から分離されたPhormidium tenue PTG株を

用いた 20)。なお，現在の分類では，Pseudanabaena 

foetida var. foetida Niiyama, Tuji et Ichise 2016とされ

ているが 21)，本論文ではP. tenue PTGの名称を用

いた。培養は初期濃度10,000 cell/mL，CT培地150 

mL，20 C，明暗周期L:D=12h:12h，1日 1回撹拌

で培養した。前培養は 20 μmol/m2/s，本培養は，

0, 10, 20, 50 μmol/m2/sの光条件で行った。また，光

量0 μmol/m2/sでの培養については，フラスコをア

ルミホイルで覆って遮光した。

３ 結果 

3.1 蹴上浄水場着水井における 2-MIB の発生動

向 

1988 年－1994 年については，1992 年に全量

2-MIB濃度が最大970 ng/Lを記録するなど，2-MIB

が高濃度で発生していた。O. tenuisについては，

全量 2-MIBの相関係数は 0.94（n=261, p<0.0005）

と，O. tenuisの消長と2-MIBの推移が一致してい

た（Fig. 3）。P. tenueについては，1990年とそれ以

外の年で発生傾向が異なっていたが，P. tenueと全

Fig. 3 Trend of T-2-MIB, P. tenue, and O. tenuis in 
the intake basin in KWPP  during 1988-1994. 
Circles ( ) showed T-2-MIB occurrence with P. 

tenue at the same time. Boxes ( ) showed T-2-MIB 
occurrence with O. tenuis at the same time. 

量 2-MIB の相関係数は，1990 年が 0.52（n=24, 

p<0.005），それ以外の年が 0.60（n=83, P<0.0005）

となっており，P. tenueの消長と 2-MIBの推移の

間には相関がみられた。また，2-MIBは年2回発

生することが多く，5 月－6 月は P. tenue による

2-MIB，8月－10月はO. tenuisによる2-MIBが発

生する傾向にあった。

次に，2007年－2017年についてみてみると，2008

年を除き，毎年2-MIBの発生が確認されていたが，

O. tenuisは観察されておらず，P. tenueも 2010，

2013，2014年の 3年間しか観察されなかった（Fig. 

4）。また，2016年には，琵琶湖北湖の長命寺川沖

において，O. tenuisによる高濃度2-MIBの発生が

報告されており，琵琶湖では北湖から南湖に水が

流れていることから，2016 年に発生した 2-MIB

は，北湖由来であると考えられた 22）。

P. tenueについてみると，2010年にはP. tenueが最

大8 N/mL検出されていたが，全量2-MIBの推移

とは一致していなかった。一方，2013 年，2014

年と6月にP. tenueが発生し，2014年6月25日に

全量2-MIBが最大25 ng/Lを記録した。このとき，

P. tenueが30 N/mL観察され，P. tenueの消長と全
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量 2-MIBの推移は一致していた（Fig. 4）。なお，

2017年にもP. tenueに類似した糸状体藍藻類が最

大100 N/mL観察されていたが，全量 2-MIBの推

移と一致せず，細胞幅も異なっていたため，O. 

limneticaであると推察された。

以上のことをまとめると，2013年 6月及び 2014

年6月については，琵琶湖南湖において，P. tenue

由来の 2-MIB が発生していた。また，2016 年に

は北湖から 2-MIB が流入していた。しかし 2007

年以降，これらの時期以外に発生した2-MIBにつ

いては，着水中に 2-MIB産生種が観察されない状

況が続いていた。

3.2 蹴上浄水場着水井における溶存態 2-MIB の

割合 

 全量 2-MIB に対する溶存態の割合の推移をみ

ると，1988年－1994年は平均 60％である一方，

2007 年－2017 年においては，溶存態の割合が平

均92%と，2-MIBのほとんどが溶存態で存在して

いた（Fig. 5）。1988年－1994年と 2007年－2017

年では発生濃度に大きな隔たりがあることから，

同じ濃度帯での溶存態の割合を比較したところ，

2007年－2017年のほうが溶存態の割合が有意に

Fig. 4 Trend of T-2-MIB, P. tenue, and O. tenuis in the 

intake basin in KWPP  during 2007-2017. Circles ( ) 

showed T-2-MIB occurrence with P. tenue at the same 

time. 

高くなっていた（Fig. 6）。P. tenue及びO. tenuisは，

産生した 2-MIB の一部を粒子態 2-MIB として細

胞内に保持するため 1)，これらの2-MIB産生種が

観察された 1988年－1994年は溶存態の割合が低

く，2-MIB 産生種が観察されなかった 2007 年－

2017 年は溶存態の割合が高くなったと考えられ

た。

3.3 2007年－2017年の琵琶湖南湖表層における

全量2-MIB分布 

琵琶湖南湖表層の定期調査は月 1 回行っており，

2-MIB の発生頻度は，1 年のうち，9 月が最も高

くなっていた。そこで，2007 年－2017 年におけ

る，9月の琵琶湖南湖 9地点における全量 2-MIB

分布を示す（Fig. 7）。2008年と 2013年を除き，

ほぼ毎年，南湖全域において2-MIBが発生してい

た。1994年以前は，滞留時間の長い赤野井湾沖な

Fig. 5 Box plot of the rate of dissolved 2-MIB 
(D-2-MIB) in the intake basin in KWPP in 

1988-2017. 

Fig. 6 Box plot of the rate of D-2-MIB in the intake 
basin in KWPP during 1988-1994 (n=52) and during 

2007-2017 (n=25). T-2-MIB concentrations were 
between 10 ng/L and 32 ng/L. P value was 

determined by t-test. Difference was assessed with 
two-side test. *** p<0.0001. 

0

25

50

2-
M

IB
 (n

g/
L)

date

0

25

50

P. 
te

nu
e

(N
/m

L)

date

0

2.5

5

O.
 te

nu
is

(N
/m

L)

Year

全
量

2-
M

IB
（

ng
/L
）

年

0

25

50

75

100

1988 1993 1998 2003 2008 2013

D-
2-

M
IB

 / 
T-

2-
M

IB
 (%

)

Year

100%
75%
50%
25%
0%

溶
存
態

2-
M

IB
の
割
合
（ %
）

年

0

25

50

75

100

125

1988-1994 2007-2017

D-
2-

M
IB

 / 
T 

2-
M

IB
 (%

)

Period

***
100%
75%
50%
25%
0%

溶
存
態

2-
M

IB
の
割
合
（ %
）

年

**

-356-



どを中心にO. tenuisなどの糸状体藍藻類が増殖す

ることが多かったが 6)，2007年－2017年について

は，地点ごとの極端な偏りは見られなかった。ま

た，O. tenuis は観察されておらず，P. tenueについ

ても，2013年の山田港沖以外ほとんど発生してい

なかった。

なお，2013年9月12日の山田港沖では，P. tenue

は380 N/mL，全量 2-MIBは8 ng/Lであったこと

から，この P. tenueの全量 2-MIB産生能は 0.021 

pg/Nと算出された。一方，同年 5月 26日から 6

月 9日の蹴上浄水場着水における，P. tenue 数及

び全量2-MIB濃度から，P. tenue の全量2-MIB産

生能を算出したところ，0.67 pg/Nであった。その

ため，2013 年山田港沖で発生した P. tenue は，

2-MIB 産生能が低くなっていたか，もしくは

2-MIB非産生種が混在していたと考えられた。

以上のことから，蹴上浄水場着水井だけでなく南

湖表層全域においても，2007 年－2017 年にかけ

て，毎年のように 2-MIBが発生しているにも関わ

らず，2-MIB産生種が観察されていないことがわ

かった。

3.4 P. tenue PTG株の溶存態2-MIB産生能に与

える光条件の影響 

水深 d mにおける光量子束密度 Iは，湖表面の光

量子束密度 Io及び鉛直光消散計数(k)から，下記の

式(1)を用いて求めることができる 13)。

=  exp ( ) 式(1) 

Fig. 8 Time-course of P. tenue PTG incubation at 
several light conditions. Circles ( ) showed 10 

μmol/m2/s, boxes ( ) showed 20 μmol/m2/s, and 
triangles (△) showed 50 μmol/m2/s. (a) T-2-MIB, (b) 
cell number, (c) rate of D-2-MIB, and (d) D-2-MIB 

production potential. 

1

10

100

1,000

10,000

100,000

0 20 40 60 80 100

T-
2-

M
IB

 (
10

2
ng

/L
)

Incubate (d)

(a)

1

10

100

1,000

10,000

100,000

0 20 40 60 80 100

P. 
te

nu
e

(
10

4
ce

lls
/m

L)

Incubate (d)

(b)

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

D-
2-

M
IB

/T
-2

-M
IB

 (%
)

Incubate (d)

(c)

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0 20 40 60 80 100

D-
2-

M
IB

/c
el

l (
pg

/c
el

l)

Incubate (d)

(d)

Fig. 7 Distribution of T-2-MIB and P. tenue in the surface water in SBLB in September during 2007-2017.
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北湖でのデータををもとに Ioを 110 μmol/m2/sと

し 23)，また，kを 0.6とした 13)。琵琶湖南湖の平

均水深は約 4.0 mであることから，dを4.0 mとし

て Iを算出すると，10 μmol/m2/s となる。そのた

め，10 μmol/m2/s は，南湖湖底と同程度の光条件

であると考えられる。

そこで10 μmol/m2/sから50 μmol/m2/sまで，光条

件を変えてP. tenue PTG株の培養を行ったところ，

全量 2-MIBについては，10 μmol/m2/sで培養した

場合，50 μmol/m2/s 及び 20 μmol/m2/sと比べて低

い値で推移した（Fig. 8 a）。また，細胞数について

は，10 μmol/m2/sでは培養 35日目までは誘導期と

なっていたが，その後増殖期に入り，55日後には

定常期に達した（Fig. 8 b）。

溶存態2-MIBの割合については，50 μmol/m2/s及

び20 μmol/m2/sでは，培養 14日目以降の溶存態の

割合が32%－33％となっていた一方，10 μmol/m2/s

では 69%と高くなっていた（Fig. 8 c）。さらに，

溶存態2-MIB産生能についてみると，50 μmol/m2/s

及び 20 μmol/m2/sでは最大でも0.0053 pg/cellであ

ったものの，培養35日目の10 μmol/m2/sにおいて

は，0.017 pg/cellと高い値を示していた（Fig. 8 d）。

以上の結果から，10 μmol/m2/sでの培養を行うと，

細胞増殖は遅いものの，溶存態2-MIB産生能が高

くなることがわかった。

また，暗条件0 μmol/m2/sについては，培養 84日

目には 2-MIB のほとんどが溶存態となっていた

ことから，細胞が死滅することで，2-MIBが細胞

外に放出されたと考えられた（Fig. 9）。また，培

養後期でも全量 2-MIB に減少が見られなかった

ことから，2-MIBは気相中に揮発しにくいことが

わかった。

以上の結果から，琵琶湖南湖の湖底と同定度の弱

光条件下において，P. tenue PTG株は 2-MIBを細
胞外に放出しやすく，特に誘導期においてその傾

向が強まることがわかった。

Fig. 9 Time-course of P. tenue PTG incubation at the 
dark condition. Circles ( ) showed T-2-MIB, boxes ( ) 

showed D-2-MIB, and triangles (△) showed cell 
number.

４ 考察 

4.1 湖沼における溶存態2-MIBの割合 

1988年－1994年の琵琶湖南湖において，P. tenue

やO. tenuisによる2-MIBが発生し，溶存態の割合

は平均60％となっていたが（Fig. 5），琵琶湖南湖

以外の湖沼においても浮遊性 P. tenue による

2-MIB は発生しており，1988 年－1990 年の奈良

県室生ダム等においては溶存態の割合が約 70%，

2015 年の大分県芹川ダムにおいては 30%以下で

あったと報告されている24, 25)。一方，2007年－2017

年の琵琶湖南湖においては，溶存態の割合が平均

92%となっており，他の湖沼と比べても，溶存態

の割合が高くなっていた。

 また，溶存態の割合が高かった 2007 年－2017

年のうち，P. tenueが発生した 2013年・2014年，

北湖由来の2016年を除くと，全量2-MIB が最大

となったのは，2012年の16 ng/Lであった。しか

し，台湾のFeng-Shen貯水池においては，2002年

に発生した2-MIBの90%以上が溶存態となってい

たが，85 ng/Lと高い値を示していた 26)。そのため

今後は南湖においても，高濃度2-MIBが発生する

恐れがあるため，注意が必要だろう。

4.2 2-MIB発生機構 

 淀川水質汚濁防止連絡協議会では，毎年6月頃

及び 9 月頃に南湖調査を行っている 22)。そこで，

2010年－2017年にかけての，雄琴沖中央，唐崎
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Fig. 10 Box plot of T-2-MIB in the surface and the 
bottom water in SBLB during 2010-2017 (n=27). P 
value was determined by Wilcoxon signed-rank test. 
Difference was assessed with one-side test. * p<0.05. 

沖，唐崎沖中央，及び三井寺沖の4地点における，

表層水（水深 0.5 m）及び直上水（湖底から 1 m

上）の全量 2-MIBの散布図を Fig. 10に示す。表

層水の全量2-MIBのほうが高かったのは8回だっ

たのに対し，直上水のほうが高かったのは 16 回

となっており，直上水の全量2-MIBのほうが，表

層水より有意に高くなっていた。そのため，2-MIB

は湖底において発生し，湖底から表層へと2-MIB

が拡散したと考えられた。

なお，2012年 9月 14日，唐崎沖において，表層

水の全量2-MIBが39 ng/L，直上水が 13 ng/Lと，

表層水のほうが高くなっていたが，表層水中に

2-MIB産生種は確認されていなかった。

また，南湖においては近年，沈水植物が繁茂して

いるが，沈水植物とともに複数の糸状藻類が広範

囲に共存しており，大きな現存量を有することが

確認されている 27)。淀川水質汚濁防止連絡協議会

による南湖調査では，2010年から 2016年にかけ

て，流れ藻に付着する藻類の観察を行っており，

2010年はP. tenueが観察されなかったものの，2011

年以降は，マツモやコカナダモなどの流れ藻にP. 

tenueが付着していたことが報告されている 22)。

以上のことから，琵琶湖南湖の湖底に繁茂する沈

水植物上に付着するP. tenueが2-MIBを細胞外に

放出し，表層へ拡散していると考えられた。

4.3 糸状体藍藻類の2-MIB産生能 

P. tenue PTG株は，弱光条件下の誘導期に，溶存態

2-MIB 産生能が最も高くなっていた（Fig. 8d）。

2-MIBはクロロフィルaの中間代謝物であるゲラ

ニル二リン酸（GPP）から生成され 28), 29)，弱光条

件下においては，光合成量が減ることでGPP量が

増加し，2-MIB合成遺伝子の転写が活性化される

と報告されている 30）。

また，培養日数ごとに2-MIB産生能が異なる原因

はほとんど調べられていないが，Phormidium sp.

やPseudanabaena sp.についても，誘導期における

全量 2-MIB 産生能が高くなっていたとの報告が

ある 14), 16)。誘導期には代謝が活発になると報告さ

れているため 31)，二次代謝物である2-MIBの生成

能が高くなったと考えられた。

また，Fig. 8 cでは，弱光条件下においてP. tenue
PTG 株の溶存態の割合が高くなっていたが，
Pseudoanabaena sp.やLyngbya kuetzingiについては，
溶存態の割合が低いとの報告がある 14), 16), 32)。細胞

外に 2-MIB を放出する機構は分かっておらず 1)，

溶存態の割合は種ごとに異なっていると考えら

れる。

５ まとめ 

 本研究から得られた結論を以下に示す。

(1) 京都市蹴上浄水場着水井において，1988
年－1994年については，P. tenueやO. tenuis
による2-MIBが発生していた。一方，2007
年－2017年にかけては，2013年2014年に
P. tenueによる2-MIB，2016年に北湖由来
の 2-MIB が発生した以外は，着水中に
2-MIB 産生種が観察されないにも関わら
ず，2-MIBが発生していた。

(2) 蹴上浄水場着水井における，溶存態 2-MIB
の割合をみると，1988年－1994年は平均
60％であった一方，2007 年－2017年は平
均92%と，2-MIBのほとんどが溶存態で存
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在していた。

(3) 蹴上浄水場が水源としている琵琶湖南湖

においても，2007 年－2017 年にかけて，

2008 年を除いて毎年，2-MIB 産生種が観

察されないにも関わらず，2-MIB が発生し

ていた。

(4) 琵琶湖南湖で単離されたP. tenue PTG株は，

琵琶湖南湖の湖底と同定度の弱光条件下

において，他の光条件の場合よりも，溶存

態2-MIBの割合が高くなっていた。また，

誘導期には特に，溶存態 2-MIB 産生能が

高くなっていた。

また，淀川水質汚濁防止連絡協議会による 2010

年－2017年にかけての南湖調査では，直上水の全

量2-MIB が表層水よりも高くなっており，南湖湖

底に繁茂する沈水植物上に，P. tenueが付着してい

たと報告されていた。

以上の結果から，2007 年－2017 年の琵琶湖南

湖における溶存態2-MIB 発生機構は，以下の通り

であると考えられた。①湖底に繁茂する沈水植物

上に付着性 P. tenue が生息する。②沈水植物上に

付着したP. tenueが溶存態2-MIB を産生する。③

P. tenue が産生した溶存態 2-MIB が，南湖の直上

水から表層水へと拡散する。

 本研究では 2007 年－2017 年のデータを扱った

が，2018 年には，平成30 年7 月豪雨が発生した。

豪雨によって琵琶湖の生態系が変化し，2-MIB 発

生動向も変化する恐れがあるため，京都市では引

き続き，かび臭監視を行っていきたい。
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１ はじめに 

 京都市は，原水水質監視装置及び配水水質監視装置の将来計画を策定した。計画策定にあたって

は，以下の方針のもと，管理の高度化と業務の効率化を目指した。

 ① 個別装置の単純な更新ではなく，監視地点や監視項目について抜本的な見直しを行うことと

した。その際，ガスや電気といった類似産業における品質管理の考え方も参考にした。

 ② 給水人口の減少や労働人口の減少といった社会情勢の変化に対応するため，ICT の活用や技

術導入による効率化・自動化を目指した。

 本稿では，計画全体のうち，琵琶湖水源を対象とした原水水質監視装置の更新計画と，市街地を

対象とした配水水質監視装置の拡充計画について，検討の際の考え方を中心に紹介する。また，今

後必要とされる技術開発の方向性についても述べる。

２ 原水水質監視装置 更新計画 

（１）検討の方向性 

 原水水質監視装置は 1970 年に設置された。当時と比べると，琵琶湖の水質は改善され，浄水処

理プロセスも改良されている。また，水質管理の考え方や危機管理の考え方も異なる。そこで，現

時点における最適な監視地点や監視項目について見直しを行った。また，監視装置による連続監視

の他に，手分析による原水試験を毎日 2 回行っているが，その自動化についても検討を行った。

（２）検討結果 

 監視項目の廃止・追加について検

討した結果を表 1 に示す。結果，8
項目を廃止，2 項目を追加すること

とした。廃止項目の理由としては，

「近くの地点で同一項目を測定し

ている」「他計器で代替可能」「リア

ルタイム監視の必要性が薄い」「浄

水プロセスの改良により不要とな

った」などがあった。なお，これら

の他に，老朽化により 6 種類の装置

を更新することとしている。

 手分析による原水試験は，pH 値，濁度，色度，アンモニア態窒素等について行っているが，監視

装置更新後に精度の検証を行い，自動監視に切り替えることを考えている。ただし，顕微鏡による

生物計数及び GCMS による臭気物質測定（溶解性・非溶解性の測定）については，現時点の技術で

は自動化は難しいと考える。

京都市における水質監視装置の活用方法と今後の展望 

○舩岡 英彰（京都市上下水道局） 藤原 俊一郎（京都市上下水道局）

表 1 監視項目の廃止・追加及び考え方 

廃止
・追加

項目 考え方

取水池の
水質計器
(pH値,DO,水温)

上流の取水口(流達時間2時間）でも同様の項
目を測定している。また，浄水場着水井にも
pH計が設置されている。

シアン計
メダカのバイオアッセイで代替する。取水口
近辺に金属加工系の大規模工場もない。

湿度,気圧,
日射量

常時把握の必要性が薄いためインターネット
情報を活用する。既設の気温・風向・風速・
雨量の4項目は継続監視する。

アルカリ度
(手分析)

炭酸ガスによるpH調整設備導入に伴い，PAC単
独注入となった。原水での変動が少なく，浄
水処理工程における低下も少ないため，手分
析で行っている原水試験を廃止する。

油分計 原水事故の多くは油事故であるため。

色度計 手分析で行っている原水試験の代替。
追加

廃止
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３ 配水水質監視装置 拡充計画 

（１）検討の方向性 

 京都市は，水道法第 20 条に基づく給水毎日検査を行うにあたって，配水水質監視装置を活用して

いる。今回の検討では，まず，給水毎日検査の実施方法について比較検討を行い，次に，適切な箇

所数等について検討を行った。

（２）検討結果 

 給水毎日検査の実施方法について比較した結果を表 2 に示す。京都市では，水道の供給工程にお

ける品質管理を自社の責務として捉え，「職員に依頼」か「監視装置」の方法を優先することとした。

なお，山間地域など職員の自宅がほぼ無い地域では，監視装置を活用していく方針とした。

 次に，給水毎日検査の箇所数等について検討を行った。市街地における検討結果を表 3 に示す。

現在，市街地には 3 つの浄水場（8 つの配水池，20 の幹線）と 15 箇所の追加塩素等の地域がある

ことを踏まえ「A 案：全箇所に給水毎日検査（3 項目）対応型を設置」と「B 案：必要箇所に給水毎

日検査（3 項目）対応型，追加塩素等の地域には残留塩素のみ測定型を設置」を組み合わせた検討

を行った。結果，市街地においては「案 3-B」を採用することとし，既設の監視装置についても設

置場所の再編を検討していくこととした。

４ 今後の展望 

 検討の結果，今後の技術開発が望まれる課題も見つかった。原水系では，EEM 測定を活用した

総合的な水質異常の検知や，画像認識技術を応用した生物計数について，開発が望まれる。また，

給水毎日検査は高い測定精度が求められるものではないため，検査方法告示の変更が必要ではある

ものの，簡易な計器にして装置のコストを下げ，設置箇所数を増やすという考え方もある。

 なお，これらの水質データは，有効活用することが何よりも重要であるため，他部署でもデータ

閲覧が可能なシステムにしていく予定である。また将来的には，OPC サーバーを活用し，水量情

報・設備情報等も含めた全庁的な集中監視システムを構築していくことを考えている。

表 2 給水毎日検査の実施方法の比較 

表 3 市街地における設置箇所数の検討 

京都市における水質監視装置の活用方法と今後の展望 

実施方法 メリット デメリット

職員に依頼
(職員の自宅)

・職務意識があり信頼性が高い。
・作業費用は安価である。

・場所が職員の住居に限定される。

地域住民に依頼
(住民の自宅)

・場所の自由度が高い。
・作業費用は安価である。

・職務意識が低いため信頼性が低い。
・データ集約までに時間がかかる。

委託業者
による巡回

・職務意識があり信頼性が高い。 ・委託費用が高くなる。
・常駐ではないため移動に労力を要する。

配水水質
監視装置

・信頼性が高くトレンド把握も可能。 ・設置場所の確保が難しい。
・設置費用及び維持管理費用が高い。

地点数 費用概算 地点数 費用概算

案1 浄水場ごと＋追塩等地域 18 450 3＋残塩監視15 127.5
案2 配水池系統ごと＋追塩等地域 23 575 8＋残塩監視15 252.5
案3 幹線系統ごと＋追塩等地域 35 875 20＋残塩監視15 552.5
案4 幹線系統ごとに2台＋追塩等地域 55 1375 40＋残塩監視15 1052.5

A案

【全ての箇所に3項目型】
B案

【追塩等地域は残塩のみ型】

※単位は百万円。新設費用とし，3項目測定型は1台2,500万円，残塩のみ測定型は1台350万円で試算。
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１．はじめに

本市が水源としている琵琶湖南湖には，様々な種類の植物プランクトンが存在しており，中には

浄水処理において障害となる生物も多く存在している。中でも，異臭味障害でよく問題になるのが

藍藻類であり，かび臭原因物質を産生する数々の種がこれまで報告されている。 

かび臭の原因となる藍藻類としては，Anabaena 属や Oscillatoria 属，Phormidium 属などが知られ

ている。これらは春～秋にかけて増殖することが多いが，藍藻類の発生傾向は毎年異なる。そのた

め，本市では，毎日原水中の主要生物について計数を行い，生物発生状況の把握に努めている。 

琵琶湖南湖の植物プランクトンの出現の原因は，底泥や水草からの発生，北湖や河川からの流入

などが考えられる。本稿では，発生源のひとつであると考えられる底泥に着目し，底泥環境を疑似

的に春，夏にすることで，同年春夏の生物発生予測の指標になるのではないかと考え，調査を行っ

たので報告する。 

２．実験方法 

（１） 試料採取 

2019 年 3 月 28 日及び 2020 年 2 月 27 日に，琵琶湖南湖の図１の地点で

採水及び採泥を行った。なお，直上水は，湖底より 1m直上の水とした。ま

た，採泥にはエクマンバージ採泥器を使用し，湖底表面の泥を採取した。 

（２） 培養実験 

三角フラスコに，各地点で採取した底泥を乾燥重量換算で 2.0g とり，直

上水もしくは CT培地を 100mL 入れ，藻類培養器内で培養した。なお，培地

に用いた直上水は，孔径 1 m のガラス繊維ろ紙（GF/B）でろ過後，オート

クレーブで滅菌したものを使用した。また，底泥は暗所，4℃で 1日以上静

置しておいたものを使用した。培養開始から一定期間後に，顕微鏡観察に

よって，藍藻類の定性及び定量を行った。その他培養条件については，３．

結果の表１，表２の注釈に記載の通りである。 

３．結果 

（１） 2019 年 3 月の底泥試料の培養結果と当該年度の原水中の生物発生傾向 

底泥試料から発生した藍藻類の計数結果を表１に示す。雄琴では，直上水を培地とすると

Anabaena affinis が多く観察され，少量の Phormidium tenue も観察された。一方で，CT培地を用いた

場合，Oscillatoria sp.や P. tenue も観察された。また，第２疏水取水口では，直上水を培地とすると，

A. affinis が多く観察され，A. flos-aquae も観察された。一方，CT培地を使用すると，アナベナより多

くの P. tenue が観察された。なお，赤野井では，他の地点と比較して，藍藻類が少数しか見られなか

った。総じて，直上水を利用するとアナベナが，CT培地を利用すると，P. tenue や Oscillatoria sp.が
増殖しやすい傾向が見られた。また，地点によって，増殖傾向にかなりの差が見られた。

琵琶湖南湖の底泥培養実験及び同年夏季の藍藻類発生傾向

○野口 暁生（京都市上下水道局） 藤原 俊一郎（京都市上下水道局）

横井 貴大（京都市上下水道局） 舩岡 英彰（京都市上下水道局）

小倉 明生（京都市上下水道局）

図１ 試料採取地点
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実際の2019年の原水中の藍藻

類の動向を図２に示す。水温が

20℃付近の 5 月初旬頃から P. 
tenueが観察され，最大86ng/Lの

2-MIB が検出された。6月末に A. 
affinis が優占種となったが，7月

末に終息。その後，8月末から A. 
flos-aquae が優占種となった。

両結果を照らし合わせると，

P. tenue や A. affinis，A.flos-aquae
が発生したことが，直上水を培

地として底泥を培養した結果

と同様の傾向であった。CT培地

でのみ観察された Oscillatoria 
sp.は原水中には観察されなか

った。 

（２） 2020 年 2 月の底泥試料の培養結果

 発生した藍藻類の計数結果を表２に示

す。光量子束密度が 20  mol/m2/s の条件

で多くの藍藻類の増殖が確認できた。１

週間後には青緑色の Oscillatoria sp.が多

く観察された。また，1カ月後では，細く，

藍色の糸状体である Oscillatoria sp.が多

く観察され，併せて P. tenue が観察され

た。光が少なくなると藍藻類の増殖は少

なくなっていき，暗条件では藍藻類は全

く観察されなかった。一方で，水温の違い

では，大きな差は見られなかった。 

４．考察 

 2019 年の底泥培養実験において，培地に直上水を用いた場合は，同年春季～夏季に観察された生

物の出現と同じような結果が得られた。このことから，琵琶湖南湖における藍藻類の発生は，底泥

環境の影響が大きいと考えられる。一方，CT培地を用いた場合は，実際の原水中に発生が見られな

かった藍藻類まで発生した。2019 年度の琵琶湖南湖での調査では総窒素濃度が 0.20 mg/L 程度であ

ったのに対し，CT培地は 30 mg/L を超えるので，栄養塩濃度が影響した可能性がある。よって，水

中の栄養塩濃度が上昇した場合，底泥から出現する藍藻類の種類に影響を与えることが示唆された。 

2020 年の底泥培養実験では，藍藻類の発生は，照射される光の強度の影響が大きく，強度が大き

いほど増殖が促進された。一方で，水温については，春季後半を想定した 20℃と，初夏を想定した

25℃では優位な差は見られなかった。このことから，底泥からの藍藻類の発生には，水温の上昇よ

り，地底に光が届きやすくなる要素，つまり天候や水中の濁度，水草の繁茂状況等の影響が大きい

と考えられる。2020 年度の春季～夏季は A. affinis や A.flos-aquae，2-MIB 原因生物である P. tenue の
他に Oscillatoria sp.が出現することが予想される。 

培養期間

地点

使用培地 直上水 CT 直上水 CT 直上水 CT 直上水 CT

Anabaena affinis 780 140 15 330 190

A. flos-aquae 80 15

Oscillatoria sp. 230 120

Phormidium tenue 30 270 1400 60 2000

1month

雄琴 雄琴沖中央 赤野井 第２疏水取水口

培養期間

地点

光量子束密度

( mol/m2/s)
20 10 10 0 20 10 10 0

水温(℃) 20 25 20 20 20 25 20 20

Anabaena affinis 5 5 30

A. flos-aquae 5

Anabaena sp. 5

Oscillatoria  sp. (緑) 215 15 20 30

Oscillatoria  sp. (細) 410

Phormidium tenue 130

1week 1month

雄琴 雄琴

琵琶湖南湖の底泥培養実験及び同年夏季の藍藻類発生傾向

表１ 2019 年春季の底泥の培養結果(N/mL) 
※水温:20℃，光量子束密度:40µmol/m2/s，L:D=14h:10h で培養

（単位数 N は，直鎖型：100µm 糸状体数 螺旋型：巻数とする。）

表２ 2020 年春季の底泥の培養結果(N/mL) 
※培地は全て直上水，L:D=14h:10h で培養

（単位数 N は，直鎖型：100µm 糸状体数 螺旋型：巻数とする。）

図２ 2019 年の京都市原水の水温と生物数の推移
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琵琶湖南湖における 70 年間の藻類及び水質の変遷 

京都市上下水道局 ○横井貴大*，京都大学地球環境学堂 藤井滋穂，京都市上下水道局 片岡稔之 
* yokoi.takahiro.38e@st.kyoto-u.ac.jp

Analysis of phytoplankton and water quality changes in the southern basin of Lake Biwa in the last 70 years, 
by Takahiro Yokoi (Kyoto Municipal Waterworks Bureau, Kyoto University), Shigeo Fujii (Kyoto University) 

１．はじめに  

琵琶湖南湖を水源とする京都市蹴上浄水場では，

水質監視のため水質測定及び藻類計数を行っている。

本研究では，1951 年以降の藻類の変遷を報告すると

ともに，藻類や沈水植物による光合成の影響を受け

る二酸化炭素分圧（pCO2）の変遷を報告する。

２．使用データ 

藻類は，1951 年～2018 年に月 1 回計数されてい

た。採水場所は蹴上浄水場着水井だが，着水井での採

水がなかった 1993 年～2004 年は，南湖第 2 疏水取

水口沖の値を用いた。1969 年まではプランクトンネ

ットで採取していたが，以降は直接計数していた。

藻類数については，1951 年～1963 年は，計数値の

記載のあった珪藻，緑藻，藍藻の 3 綱のみの合計値

とし，それ以降は，黄金藻及び渦鞭毛藻を加えた 5 綱

の合計値とした。また，1951 年及び 1952 年は優占種

のデータはなく，1953 年～1963 年の優占種は，折れ

線グラフから読み取った。

pH 及びアルカリ度（滴定法）は，1951 年～2018 年

に着水井で週 1 回測定された値の，月平均値を用い

た。pH 測定法は，1995 年に比色法から電極法に変更

されており，電極法の値は比色法の値に換算した 1)。

pCO2 は，pH 及びアルカリ度から計算される溶存炭

酸に平衡する気相炭酸分圧 2)を示している。

図 1 藻類数（上）及び pCO2 （下）の推移

（12 ヶ月移動平均）

図 2 各年代における，優占種の綱別比率の推移 

３．結果及び考察 

藻類数は 1950 年代には平均 2.2 個/mL であった

が，南湖の水質が悪化し始めた 1960 年代以降に増加

し始め，1980 年代には平均 1300 個/mL となった

（図 1）。2010 年代には平均 620 個/mL まで減少し

たものの，1950 年代の水準には戻っていなかった。

pCO2 は，1950 年代は 1400 μatm であったが，

1980 年代には 810 μatm にまで減少しており（図 1），
藻類数の増加によって，CO2 が消費されたと考えら

れた。また，1990 年代後半から pCO2 が減少してい

るが，これは 1994 年の渇水以降に増加した沈水植物

の影響だと考えられた。なお，大気中の CO2 分圧は

1960 年には約 320 μatm だったが，2010 年には約

390 μatm と増加していた 3)。

優占種は，全年代通じて珪藻が多く，1950 年代に

は，貧栄養を好む黄金藻 Dinobryon sp. 4)が多く発生

していたが，1970 年代以降は藍藻が増加していた

（図 2）。その後，藍藻の優占は減少したものの、2010
年代には再び藍藻の増加がみられた。

４．結論 

 琵琶湖南湖では 1960 年代から藻類数が急増し，優

占種も変化していた。また現在も，藻類数は 1950 年

代の水準には戻っていなかった。
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水 道 GLP に つ い て 

水道 GLP とは，水道法に基づく水質検査を正確かつ精度よく実施し，水質検査結果の信

頼性の確保と検査技術の向上を図ることを目的として平成 18年 8月に日本水道協会が創設

した水道水質検査優良試験所規範のことです。

 水質管理センター水質第１課では，この水道 GLP の認定を平成 19 年 1 月 23 日に取得し

ました。水道 GLP 制度では，４年毎に認定更新審査が行われ，正確な検査を実施する体制

や技術力が継続して維持されていることが判定されます。最近では，平成 30 年 11 月には 3
回目の更新審査を受け，認定されました。当センターでは，水質検査を正確で高い精度に

より実行し，信頼性のある測定結果を得ることにより，供給する水道水が水質基準を満足

していることを証明し，京都市の水道を使用するすべてのお客様が安心していただけるよ

う心がけています。

水道 GLP の導入は品質管理システムを構築することから始まります。品質管理システム

は，水質検査結果の信頼性を保証するための方針や方法等を体系的かつ総合的に定めたシ

ステムのことであり，「品質管理マニュアル」，「規程」及び「標準作業手順書」等を順に上

位とする構成とし，それぞれを文書化し，整備します。これらの文書類の階層と構成を図

－１に示します。

 文書階層 

  一次文書 品質管理マニュアル

  二次文書 規 程

  三次文書 標準作業手順書等

  四次文書 記録様式，リスト等

図－１ 文書類の階層と構成

 また，品質管理システムを確実に運用するための組織として，水質管理センター所長を

「運営管理者」として，以下，「品質管理責任者」，「技術管理責任者」，「検査区分責任者」，

「検査担当者」を定めています。

水道 GLP の運用は，年度当初に「教育訓練」や「精度管理」について年間計画を作成し

ます。検査で不適合（標準作業手順書から逸脱して操作が行われた場合や検査結果に異常

な数値が発生した場合等）が発生した場合は，是正処置を講じ原因の追及と品質管理シス

テムの維持向上を図ります。

また，年 1 回内部監査を行い，品質管理システムが機能しているかチェックし，それを

もとに品質管理システムの見直しを実施します。

水道 GLP 認証取得のメリットとして，水質検査の分析作業の手順書をマニュアル化する

ことにより，作業が標準化されて個人差がなくなり，分析業務の均質化，検査結果の安定

性が増すことがあります。また，精度管理を充実させることにより検査担当者の検査精度

の向上への意識が高まり，水質検査の精度確保がお客様への信頼性確保に役立っていると

いう意識の向上につながっています。
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水質検査計画
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