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第１取水井 (浅井戸) --- 4未満 --- ---
第２取水井 (深井戸) --- 4未満 --- ---
第１取水井 (深井戸) --- --- 4未満 ---
第２取水井 (深井戸) --- --- 4未満 ---
第３取水井 (深井戸) --- --- 4未満 ---
第１取水井 (深井戸) --- --- 4未満 ---
第２取水井 (深井戸) --- --- 4未満 ---
第１―１取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第１―２取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第２―１取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第３取水井 (浅井戸) --- --- --- 4未満
第１取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第２取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第１取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第２取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第１取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第２取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第３取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第１取水井 (深井戸) --- 4未満 --- ---
第２取水井 (深井戸) --- 4未満 --- ---
第１取水井 (深井戸) 4未満 --- --- ---
第２取水井 (深井戸) 4未満 --- --- ---
第１―１取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第１―２取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第２取水井 (深井戸) --- --- --- 4未満
第１取水井 (深井戸) --- 4未満 --- ---
第２取水井 (深井戸) --- 4未満 --- ---

大原第１ 原水 (伏流水) --- 4未満 --- ---
大原第２ 原水 (浅井戸) --- 4未満 --- ---
黒田 原水 (河川水) 4未満 --- --- ---

第１水源 (河川水) 4未満 --- --- ---
第２水源 (深井戸) 4未満 --- --- ---
第１水源 (伏流水) 4未満 --- --- ---
第２水源 (浅井戸) 4未満 --- --- ---
第１水源 (浅井戸) 4未満 --- --- ---
第２水源 (河川水) 4未満 --- --- ---

細野 原水 (河川水) --- --- --- 4未満
※　表中の単位は全てng/L
※　水道水（給水）の管理目標値は50 ng/L以下（暫定）
※　表中の静原～細野における検査回数は年１回である
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